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Introducéo

INTRODUCAO

O Fieldbus ndo € uma substituicdo para 4-20 mA ou Intelligent/Smart Transmitter Protocols, ele
fornece muito mais. O Fieldbus é uma Arquitetura de Controle de Sistema completa, que permite a
distribuicdo de fungBes de controle para os equipamentos no campo, por essa razdo, € uma
substituicdo a Arquitetura DCS da década de 1970.

Para conseguir o controle desejado, os equipamentos devem estar configurados. O qual inclui
calibragdo e, também, construgdo de uma estratégia de controle. Esta Ultima é abrangida neste
manual.

Uma das maiores vantagens do Fieldbus é a interoperabilidade. Muitos blocos descritos neste
manual ndo sdo usados somente por dispositivos Smar, mas também por outros dispositivos
Foundation Fieldbus. Nenhuma configuragcdo particular de ferramenta é tratada neste manual,
porque os dispositivos sdo independentes da obrigacdo da tecnologia DD, como ferramenta de
configuragéo.

Obtenha melhores resultados do Sistema Fieldbus lendo cuidadosamente estas instrugdes.

Este manual apresenta o conhecimento necessario para entender a linguagem de programagao do
diagrama de Blocos Funcionais focado na tecnologia Foundation Fieldbus.

Além disto, é explicado em detalhes os blocos suportados pelos seguintes equipamentos:

- LD292/LD302
- TT302

- IF302

- TP302

- FY302

- FP302

- FI302

- FB700

- DC302

- DFI302

- HI302 (todos os tipos)
- DT302

- FR302

Outros equipamentos Smar, que sdo membros do System302, podem ndo ser abrangidos por este
manual, pois tém seus manuais especificos.

Os blocos funcionais explicados neste manual pertencem & Library A.
NOTA:

Este manual se refere processador DF51 e aos equipamentos da linha 302.
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Definicdes

DEFINICOES
Termo Descricao

Alarme

Detecgéo de quando o bloco deixa um estado particular e
guando retorna para este estado.

Alerta

Alarmes e Eventos.

Alerta Critico

Objeto de alerta com prioridade de 8-15.

Conjunto de regras bem definidas para a solucdo de

Algoritmo .
9 problemas em um certo nimero de passos.
Unidade funcional de software que consiste de um
L conjunto interconectado de blocos funcionais, eventos e
Aplicacéo

objetos, os quais podem ser distribuidos, ter interfaces
com suas aplicacdes e conter outras aplicacdes.

Array (arranjo)

Arranjo com todos os elementos que sdo do mesmo tipo
de dado e cada um deles pode ser unicamente
referenciado por uma referéncia subscrita.

Propriedade ou caracteristica de uma entidade para

Atributo instanciacdo; valor e status sdo atributos de um parametro
de saida.
Tipo de dado que consiste de um array de bits. Cada bit
Bitstring corresponde a uma caracteristica especifica, o qual é

permitido ao usuario fazer uma composicdo de varios bits
(vérias caracteristicas ao mesmo tempo).

Bloco Funcional

Bloco que consiste de um ou mais parametros de entrada
e saida.

Bloco ou instancia de bloco

Unidade de processamento légico de software que
consiste de uma Unica cépia nomeada do bloco e de
parametros especificos associados pelo tipo de bloco,
pode-se ter varias “instancias” do tipo de bloco PID, por
exemplo.

Bloco Transdutor

Bloco que consiste de paradmetros internos que fornecem
uma interface para um ou mais habilidades funcionais de
um recurso.

Bypass

Indica um desvio, geralmente da entrada para a saida do
bloco, sem passar pelo algoritmo. No bloco PID, por
exemplo, significa SP ir para a saida.

Configuracéo (de um sistema
ou device)

Passos em um sistema: selecionando unidades funcionais,
sinalizando suas posicdes e identificadores e definindo
suas interconexdes.

Constant status

Atributo de status que tem ambas as indicacdes de limites
alto e baixo, usado para indicar que o bloco inferior ndo
pode responder para a saida do bloco superior.

Dd Item Id

Um nudmero Unico que identifica a descricdo da classe de
objeto associada, que é desenvolvido como parte desta
Descri¢cdo de Equipamento.

Dd member Id

Um ndmero Unico que identifica a fungcdo da classe do
objeto associado, que é desenvolvido como parte de sua
Descri¢cdo de Equipamento.

Device

Entidade fisica capaz de efetuar uma ou mais funcdes
especificas em um contexto particular e delimitado por
suas interfaces.
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Termo

Download

| Descricao

Servi¢o usado para carregar dados de um dominio cliente
para um dominio servidor.

Entrada Primaria

Parametro de entrada que € critico para a operagdo de um
bloco funcional de controle ou calculo. O valor de entrada
primaria pode ser refletido no parametro de variavel de
processo.

Escalonamento (Schedule)

Ordem de execucéo dos blocos funcionais.

Estrutura de dado

Um conjunto, cujos elementos necessitam ser do mesmo
tipo de dado e cada um destes pode ser referenciado
unicamente por uma identificacéo.

Ocorréncia instantanea que € significante para escalonar a

Evento ~ ;
execugao de um algoritmo.
. Processo de executar uma sequéncia de operacdes
Execucao . .
especificadas por um algoritmo.
Feedforward Antecipagédo do processo.
Limite compartiihado entre duas unidades funcionais,
Interface definido pelas caracteristicas funcionais, caracteristicas de

interconexdo fisica comum, caracteristicas de sinal, e
outras caracteristicas adequadas.

Interoperabilidade

Capacidade para operar mdltiplos Equipamentos,
independente do fabricante, no mesmo sistema, sem perda
de funcionalidade.

Processo de iniciar a execucao da seqiiéncia de

Invocagao < o !
operacdes especificadas em um algoritmo.
Link Ligacao entre dois dispositivos.
Mo_do_ Target ou Modo Modo desejado pelo usuario para o bloco trabalhar.
Objetivo

Multi-Variable Container
(MVC)

Objeto em um Processo de Aplicacdo de Bloco Funcional
referindo a um grupo de parametros de Bloco Funcional
definido para o usuério, que pode ser um ou mais blocos
funcionais em um equipamento.

Objeto de Acéo (action)

Objeto que suporta instanciacdo e exclusdao de objetos
(blocos ou links) em um recurso.

Parametro de Entrada

Parametro de bloco que tem uma estrutura de dado de
valor e elementos de status que podem atualizar-se
através de um link para um parametro de saida.

Parametro de Saida

Parametro de bloco que tem uma estrutura de dado de
valor e elementos de status que sado atualizados pelo
algoritmo do bloco.

Parametro Interno (Container)

Parametro de bloco que € acessivel a rede de
comunicacdo mas pode ndo estar conectado a um
parametro de entrada ou saida. O valor do parametro pode
ser usado no algoritmo de bloco ou escrito pelo algoritmo
de bloco.

Recurso (Resource)

Unidade funcional interna de um equipamento que tem
controle independente desta operagcdo e o qual fornece
caracteristicas necessarias para 0 escalonamento e a
execugdo de algoritmos de aplicagéo (recurso).

Resource block (bloco de
recurso)

Bloco que consiste de paradmetros internos que fornecem
uma interface para caracteristicas de recursos comuns ou
informacao.




Definicdes

Termo Descricao

Saida Primaria

Parametro de saida que dependendo do parédmetro de
modo, reflete os resultados de execugdo do algoritmo de
bloco ou valor de entrada do operador.

O shedding ocorre quando uma outra interface né&o

Shedding fieldbus fornece os dados ciclicamente para um dado
algoritmo.

Ti Registro de data e hora (hora:minuto:milisegundo) de

ime stamp P
ocorréncia de um alerta.

Tipo de Bloco Quallldades_ comuns a todas as instancias do tipo. O bloco
PID é um tipo de bloco, por exemplo.

Tipo de dado Conjunto de valores com um conjunto de operacdes

permitidas.

Unidade de engenharia

Termos de medicdo de dados, tais como graus Celsius,
Pound, gramas e outras.

Servico usado para transmitir os dados do dominio

Upload servidor para o cliente.
Estrutura de dados com um mapeamento associado a um
View subconjunto de parametros de bloco. E utilizada para

otimizac&o da leitura destes parametros.

BLOCO.PARAMETRO

Definicdo usada para indicar um Bloco e um Parametro
Associados, por exemplo: DIAG.BEHAVIOR.

Xl



Manual de Instru¢cdes dos Blocos Funcionais — Library A

Xl



Abreviagdes

ABREVIACOES

Al (Analog Input): Entrada Analégica

AO (Analog Output): Saida Analogica

Cas (Cascade Mode): Modo Cascata

DCS (Distributed Control System): Sistema de Controle Distribuido

DD (Device Description): Descrigdo do Equipamento

DI (Discrete Input): Entrada Discreta

DO (Discrete Output): Saida Discreta

DS (Data Structure): Estrutura de Dado

EU (Engineering Unit): Unidade de Engenharia

FB (Function Block): Bloco Funcional

FF: Fieldbus Foundation

IA (Initialization Acknowledge): Inicializag&o Aceita (status quando se estd no Modo Cascata)
IMan (Initialization Manual): Inicializagdo Manual (status quando se esta no Modo Cascata)
IR (Initialization Request): Inicializacdo Requisitada (status quando se estd no Modo Cascata)
LO (Local Override): Atualizacéo Local

NI (Not invited):— N&o disponivel

RCas (Remote Cascade Mode): Modo de Cascata Remota (status quando se estd no Modo

Cascata)

Rout (Remote Output Mode): Modo de Saida Remota (status quando se estd no Modo

Cascata)
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Capitulo 1

Visao Geral

Bloco Funcional

Bloco Transdutor

Bloco Resource

INTRODUCAO A APLICACAO DO BLOCO
FUNCIONAL

As aplicagBes do Bloco Funcional sdo definidas como aplicagfes de planta ou de fabrica que
desempenham um ou mais monitoramentos automaticos e fungdes de controle.

Os Blocos Funcionais representam as fungfes de automacéo bésicas, que sdo executadas por
aplicacdes do bloco funcional. Cada bloco funcional processa parametros de entrada, de acordo
com um algoritmo especifico e um conjunto interno de parametros de controle. Eles produzem
parametros de saida, que estdo disponiveis para uso dentro da mesma aplicagdo de bloco
funcional, ou em outras aplica¢des de bloco funcional.

Blocos transdutores separam os Blocos Funcionais dos especificos dispositivos E/S, tal como
sensores, atuadores e chaves. Blocos transdutores de controle acessam dispositivos E/S, através
de uma interface independente definida pelo uso de blocos funcionais. Blocos transdutores também
executam func¢des, tais como calibracdo e linearizacdo de dados E/S, convertendo-os para uma
representacao independente do equipamento. Sua interface para blocos funcionais é definida como
um ou mais canais E/S independentes de implementacéo.

Os blocos Resource sdo usados para definir as caracteristicas especificas de hardware das
aplicacdes de blocos funcionais. Similarmente aos blocos transdutores, eles separam os blocos do
hardware fisico por conter um conjunto de implementa¢do independente dos parametros do
hardware.

Definicbes de Bloco Funcional

Os Blocos Funcionais sdo definidos por suas entradas, saidas, parametros de controle e por
algoritmos que operam com estes parametros. Blocos Funcionais sdo identificados usando um
nome (Tag) e um indice numérico.

Os Tags fornecem uma referéncia simbdlica aos blocos funcionais. Eles ndo podem ser ambiguos
dentro do ambito de um sistema Fieldbus. Os indices numéricos sdo numeros designados para
otimizar o acesso aos blocos funcionais. Os tags dos blocos funcionais sdo o oposto, pois sdo
globais, indices numéricos tém somente um significado dentro da aplicagdo que contém o bloco
funcional.

Os parametros dos blocos funcionais definem as entradas, saidas e os dados usados para
controlar a operacéo destes blocos. Eles sdo visiveis e acessiveis na rede. Pardmetros adicionais,
chamados parametros “internos”, sdo usados para definir os dados particulares de um bloco
funcional. Apesar de visiveis na rede, eles ndo podem participar de ligagdes nos blocos funcionais.

LigacbGes do Bloco Funcional

As saidas do Bloco Funcional podem ser ligadas as entradas de outros blocos funcionais. Cada
ligacdo indica que um parémetro de entrada de um bloco funcional obtém seu valor de um
parametro especifico de saida de outro. Enquanto blocos funcionais “puxam” seus valores de
blocos anteriores, no qual o bloco controla o “puxar”, ha uma dependéncia das caracteristicas das
comunicagdes subjacentes.

Dois blocos funcionais ligados juntos podem existir na mesma aplicacdo de blocos funcionais, ou
em aplicagdes separadas, igualmente, no mesmo dispositivo ou em dispositivos diferentes.

Para transferir os dados para uma ligacao de bloco funcional, o canal de comunicagéo deve ser
conhecido, o qual forne¢a a transferéncia de dados de parametro (e outros tipos de dados) entre
aplicacbes.

11
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Ligagcdes do Bloco Funcional executando no DFI302

Qualquer bloco funcional executando no DFI302 pode ser ligado a um outro bloco funcional sendo
executado em outro dispositivo, desde que esteja conectado a um dos quatro canais H1
disponiveis.

Informacé&o de Acesso

A informacgdo de blocos funcionais pode ser agrupada por acesso dependendo de como esta é
usada. Os quatro grupos seguintes sao definidos por propésitos de acesso:

1) dados de operagéo dinamicos;
2) dados de operagéo estaticos;
3) todos dados dinamicos, e

4) outros dados estaticos.

Para suportar o acesso a interface de informagdo de operacdo durante a execugdo de bloco
funcional, dois niveis de rede de acesso sdo definidos: um de trafego operacional e um de trafego
de segundo plano. O trafego de interface de operador € transferido como um trafego de segundo
plano, para preveni-lo de interferéncia com a operacao de horas criticas de blocos funcionais.

Estrutura de Aplicacédo do Bloco Funcional

Objeto do Bloco

As aplicacbes de Blocos Funcionais sdo modeladas de acordo com um conjunto de blocos
funcionais coordenados para executar um conjunto de operagfes relacionadas. Este conjunto de
operag0es coletivamente fornece um Unico controle de fungéo de nivel alto.

O modelo de bloco funcional € um algoritmo de tempo real, que transforma pardmetros de entrada
em parametros de saida. Esta operagdo é controlada através de um conjunto de paradmetros de
controle.

A interoperacgao entre blocos funcionais € modelada por ligagdes de um parametro de entrada de
um bloco funcional a um parédmetro de saida de outro. Blocos funcionais podem ser ressaltados
juntos dentro ou através de dispositivos. As interfaces entre blocos funcionais localizados na
mesma aplicacdo de bloco funcional sdo definidas localmente. As outras interfaces entre blocos
funcionais de diferentes dispositivos usam os servicos de comunicacgao.

Para suportar a operacdo de bloco funcional, a arquitetura de bloco funcional também fornece
transdutor e blocos de recursos e objetos de display.

O Processo de Aplicagdo de Bloco Funcional representa a aplicagcdo de bloco funcional como um
conjunto integrado destes componentes acessados na sua interface de rede.

Um objeto de bloco representa um processamento Idgico unitario composto de um conjunto de
entrada, processamento, parametros de controle e um algoritmo associado.

Cada bloco é identificado por seu Tag, o qual é definido por ser Unico em todo o controle de
sistema para uma planta. Tags de Blocos sdo definidos como cadeias de comprimento maximo de
32 caracteres.

Durante a operagdo do sistema, uma referéncia curta conhecida como indice numérico, é usada
com proposito de acessar o bloco. Um indice numérico de bloco € Unico somente dentro da
aplicacé@o do Bloco Funcional, onde ele existe.

O algoritmo de um bloco é identificado pelo seu tipo e o nivel de revisdo de seu tipo. Esta
transformacao indica como a execucéo do algoritmo € afetada pelos parametros de controle.

Parametros do Bloco

Os Parametros definem as entradas, saidas e controle de dados para um bloco. Seu
relacionamento para cada um e para o algoritmo do bloco é mostrado abaixo.

ldentificadores de Parametro
Um ou mais caracteres usados para identificar ou nomear um “elemento de dado” e possivelmente
indicar determinadas propriedades deste “elemento de dado”.
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Armazenamento de Parametro

Os Parametros podem ser classificados como dinamicos, estaticos ou ndo volateis. O valor do
parametro pode necessitar de ser restaurado apds uma falha na alimentacdo, baseada na
classificacdo abaixo.

Dinamico — é um parametro cujo valor é calculado pelo algoritmo do bloco e, portanto, ndo
necessita de ser restaurado apés uma falha na alimentacao.

Estatico — é um parametro que tem um valor especifico configurado, que deve ser restaurado por
um dispositivo depois de uma falha na alimentagdo. Os equipamentos de interface ou temporarios
podem escrever para o parametro em uma base néo freqliente. Valores de parametros estaticos
sdo normalmente executados por dispositivos de configuragdo. Para suportar as mudancas
efetuadas nos parametros estaticos, a revisdo de parametros de blocos associados sera
incrementado e um evento de atualizacdo sera gerado cada vez que um valor de parametro é
modificado.

N&o-Volatil — é um parametro cujo valor é escrito em uma base freqliente e o Ultimo valor salvo
deve ser restaurado pelo equipamento apds uma falha na alimentacéo.

A classificacdo de um parametro é determinada pelo modo como o parametro € armazenado dentro
de um equipamento.

Os conceitos de parametros N&o-Volatil (N) e Dinamico (D) se aplicam somente para 0s
transmissores. Para os controladores, tanto os Dinamicos quanto os N&o-Volateis serdo
recuperados apos o Power Up.

Uso de Parametro

Parametros séo definidos por um bloco com um propdésito especifico. Cada um é definido para o
uso de uma entrada, uma saida ou um parametro de controle. Parametros de controle sdo também
referenciados como parametros “internos”, porque eles ndo podem ser ligados com parametros em
outros blocos. Cada tipo de uso é definido como a seguir:

Interno

Um parametro interno é um parametro cujo valor é configurado, setado por um operador, um
equipamento de alto nivel, ou calculado. Ele ndo pode ser ligado a outra entrada ou saida de bloco
funcional. O parametro de modo € um exemplo de um parametro interno, comum a todos os blocos.

Saida

Um parametro de saida é um parametro que pode ser ligado a um parametro de entrada de outro
bloco funcional. Parametros de Saida contém status. O status de saida indica a propriedade do
valor do parametro e o0 modo do bloco quando foi gerado.

O valor de um parametro de saida pode n&o ser obtido de uma fonte externa para o bloco. Ele pode
ser gerado por um algoritmo de bloco, mas nédo tem esta obrigatoriedade.

Os valores de parametros de saida corretos sdo dependentes do valor do modo de parametro do
bloco. Estes parametros de saida pode ser referenciados como parametros de saidas de modo
controlado.

Blocos cujo propésito é gerar uma Unica saida interna por um pardmetro designado como
parametro de saida primario. Saidas primarias sdo usadas por outros blocos para propoésitos de
controle e célculo. Estes blocos também contém parédmetros de saidas secundarias, tais como
alarme e parametros de eventos, que procedem uma funcdo de suporte ao parametro de saida
primario.

Entrada

Um parémetro de entrada obtém seu valor de uma fonte externa ao bloco. Um parametro de
entrada pode ser ligado a um parametro de saida de outro bloco funcional. Seu valor pode ser
usado pelo algoritmo do bloco.

Os valores de parametros de entrada sdo acompanhados pelo status. Quando um parametro de
entrada é ligado a um parametro de saida, o status sera fornecido como status do parametro de
saida. Quando ele néo é ligado a um parametro de saida, o status indicara que o valor néo foi
fornecido por um parametro de saida. Quando um parametro de entrada esperado néo é recebido,
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o bloco funcional suportara servicos responsaveis por entregar os dados que setardo o status do
parametro de entrada para indicar a falha.

Se um parametro de entrada ndo esta ligado a um parametro de saida, entéo ele sera tratado como
um valor constante pela aplicacdo de bloco funcional. A diferenga entre parametros de entrada ndo
ligados e parametros internos é que parametros de entrada tém a capacidade de suportar a ligagédo
e parametros internos néo.

Blocos cujo proposito é transformar ou operar uma entrada Unica contera um parametro designado
como parametro de entrada primario. Um parametro de entrada de alguns tipos de blocos é
designado como o pardmetro de entrada primario, tendo este fungdes com o propdsito de controle
e calculo. Estes blocos podem também conter parametros de entrada secundéaria que suportam
processos feitos nos parametros de entrada primaria.

Relacionamentos de Parametro

A execucdo de um bloco envolve as entradas, saidas, parametros internos e o algoritmo do bloco.
O tempo de execugdo para um algoritmo de bloco é definido como um parametro do bloco. Seu
valor é dependente de como o bloco foi implementado.

Os parametros de entrada sdo usados pelo algoritmo em conjunto com o estado da aplicacdo do
bloco funcional, que contém o bloco para determinar se o algoritmo pode alcangar o método do
objetivo estabelecido por ele. O método do objetivo é a parte do parametro que indica qual método
de operacéo ¢ desejado para o bloco. E normalmente setado por um equipamento de controle ou
pelo operador.

Sob uma condi¢éo de operagdo, um bloco pode néo ser capaz de funcionar no modo requisitado.
Nestes casos, o status atual reflete o0 modo que ele é capaz de executar a fungdo com éxito.
Comparando-se com o atual, verifica-se que o objetivo foi atingido.

Os valores de modo de parametro para um bloco séo definidos pelo parametro de Modo Permitted.
Ent&o, os modos disponiveis para controlar um bloco podem variar de acordo com cada bloco.

Os valores sinalizados para o Modo Permitted sdo selecionados dentre aqueles definidos pelo
designer do bloco. Eles séo atribuidos durante a configuragdo do bloco para uso especifico da
aplicacé@o do bloco funcional.

Uma vez que o modo atual é determinado, a execucéo do bloco avanca e as saidas séo geradas.

Status do Parametro

Todos parametros de entrada e saida sdo estruturas compostas de status e valores, mas alguns
parametros internos, ndo acessiveis por outros blocos, possuem também esse tipo de dados, por
exemplo, RCAS_IN, ROUT_IN, SP e PV.

O campo de Status é composto de trés partes: Qualidade, Sub-Status e Limites.

Qualidade — Indica a qualidade do valor do parametro.

Good Cascade — A qualidade do valor € bom, e pode ser parte de um estrutura de cascata.

Good Non Cascade — A qualidade do valor € bom, mas o bloco ndo suporta uma rota de cascata.
Undefined — A qualidade do valor € menor que o normal, mas o valor pode ser ainda usado.

Bad — O valor ndo é usado.

Sub-Status — O sub-status € um complemento da qualidade do status e pega informacao para
inicializar ou parar um controle de cascata, alarmes e outros. Ha diferentes conjuntos de sub-status
para cada qualidade.

Limites — Fornece informacéo se o valor associado é limitado ou ndo, bem como a diregcdo. Os
limites sao classificados como: Nao Limitados, Limite Baixo, Limite Alto, Constante.

Quando um parametro de entrada esta ligado a um parametro de saida através de um objeto de
ligacdo, a estrutura total (estrutura e valor) é copiada (link local) ou recebida do barramento (link
externo). Se a entrada nao esta ligada, entdo o status pode ser setado manualmente pelo usuario,
bem como o valor.
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Composicao de Status

O Status tem a seguinte composicéo:

MSB LSB

Qualidade SubStatus Limites
A qualidade, sub-status e limite, que séo compdem o status, sdo definidos a seguir:

Qualidade - A qualidade usada sera determinada pela condicédo de prioridade mais alta:
0 =Bad

1 = Uncertain

2 = Good (Non-cascade)

3 = Good (Cascade)

Sub-status — Os valores de sub-status no atributo de status sdo definidos como mostrados na
seguinte tabela.

Limite — As condi¢cBes seguintes de limite estardo sempre disponiveis no atributo de status.

0 = Not limited
1 = Low limited
2 = High limited
3 = Constant
Exemplos:

0xC1 (em hexadecimal) é status “Good-Cascade Non Specific and Low Limited”
0xCF (em hexadecimal) é status “Good-Cascade Not invited and Constant”
0x4E (em hexadecimal) é status “Uncertain Initial Value and High Limited”

Caminho para

Néo em Caminho para

Qualidade Sub-status Cascata Frente da Tras da Cascata
Cascata
Bad 0 = Non-specific 0x00 X X X
Bad 1 = Configuration Error 0x04 X X X
Bad 2 = Not Connected 0x08
Bad 3 = Device Failure 0x0c X X X
Bad 4 = Sensor Failure 0x10 X X X
Bad 5 = No Communication, with last usable value 0x14
Bad 6 = No Communication, with no usable value 0x18
Bad 7 = Out of Service (highest priority) Ox1c

Nao em

Caminho para

Caminho para
OEAILTE SEGHEE Cascata Frente da ‘Trés da Cascata
Cascata
Uncertain 0 = Non-specific 0x40 X
Uncertain 1 = Last Usable Value 0x44 X
Uncertain 2 = Substitute 0x48 X
Uncertain 3 = Initial Value 0x4c X
Uncertain 4 = Sensor Conversion not Accurate 0x50 X
Uncertain 5 = Engineering Unit Range Violation 0x54 X
Uncertain 6 = Sub-normal 0x58 X
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Caminho para

Néo em Caminho para

Qualidade Sub-status Cascata Frente da Tras da Cascata
Cascata
GoodNC 0 = Non-specific (lowest priority) 0x80 X
GoodNC 1 = Active Block Alarm 0x84 X
GoodNC 2 = Active Advisory Alarm 0x88 X
GoodNC 3 = Active Critical Alarm 0x8c X
GoodNC 4 = Unacknowledged Block Alarm 0x90 X
GoodNC 5 = Unacknowledged Advisory Alarm 0x94 X
GoodNC 6 = Unacknowledged Critical Alarm 0x98 X

Caminho para

Nao em Caminho para

Qualidade Sub-status Cascata Frente da Tras da Cascata
Cascata

GoodC 0 = Non-specific 0xc0 X X
GoodC 1 = Initiate Acknowledge (IA) 0Oxc4 X

GoodC 2 = Initiate Request (IR) 0xc8 X
GoodC 3 = Not Invited (NI) Oxcc X
GoodC 4 = Not Selected (NS) 0xd0 X
GoodC 6 = Local Override (LO) 0xd8 X
GoodC 7 = Fault State Active (FSA) Oxdc X
GoodC 8 = Initiate Fault State (IFS) 0xe0 X

Exemplo: Conversé@o de Lista para Namero

A férmula seguinte é usada para obter a lista de nUmeros de um determinado atributo de status:

Valor Decimal do Status = 64*Qualidade + 4* Sub-Status + Limite

Por exemplo, considere o seguinte status:

“Uncertain - Initial Value - High Limited”

onde:

Qualidade = “Uncertain” = 1

Sub-Status = “Initial Value” = 3

Limite = “High Limited " =

Aplicando a férmula:

Valor Decimal do Status =64 *1 + 4 * 3 + 2 = 78 (em decimal) ou Ox4E (em Hexadecimal)

Exemplo: Conversdo de NUmero para Lista

Ha muitas formas de converter a lista de nimeros para a string de status. Abaixo é mostrado duas
maneiras para fazer isto.

Expressando o nimero em binério.

Valor de Status Hex = 78 = Ox4E = 01001110 (em binario)

Dividindo este nimero binario em campos qualidade, sub-status e limite:
Qualidade = 01 = 1 = “Uncertain”

Sub-Status = 0011 = 3 = “Initial Value”

Limite = 10 = 2 = “High Limited”

A string de status correspondente é “Uncertain - Initial Value - High Limited”.

Usando o valor de Status na forma decimal:
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Valor de Status Decimal = 78

Dividindo o numero por 64. O quociente sera a Qualidade e guarde o resto:
Qualidade =78/64=1

Resto = 14

Divida o resto por 4. O quociente sera o Sub-Status e o resto sera o Limite:
SubStatus =14/4-=3
Limite = 2

Calculo da Variavel de Processo

O parametro Variavel de Processo (PV) reflete o valor e status do valor de entrada primario ou valor
calculado baseado em multiplas entradas. O parametro PV é o parametro IN apo6s o filtro (PID e
AALM), ou reflete o valor do transdutor depois do filtro (Al e AO-readback), ou a combinagéo de
dois pardmetros de entrada para a extensdo da faixa (ARTH).

O parametro PV tem um status, apesar de ser um parametro interno. Este status € uma copia do
status primario de entrada ou o pior status, quando a PV estiver baseada em mudltiplas entradas. O
valor da PV reflete o valor da entrada calculada indiferente ao modo do bloco, a menos que esta
entrada ndo seja usada, entdo a PV mantém o ultimo valor usado.

Opcionalmente, um filtro pode ser aplicado na PV, cuja constante de tempo é PV_FTIME.
Considerando uma alteragdo degrau na entrada, este é o tempo em segundos para a PV alcancar
63,2% do valor final. Se o valor do PV_FTIME é zero, o filtro é desabilitado.

Célculo do Setpoint

a) Limites SP: SP_HI_LIM e SP_LO_LIM

Primeiramente, o SP sera limitado por uma faixa especificada pelos parametros SP_HI_LIM e
SP_LO_LIM somente no modo Auto. Entretanto, no bloco PID, se o bit “Obey limit SP, if Cas or
Rcas” no parametro CONTROL_OPTS é verdadeiro, entdo o valor de setpoint sera também restrito
pelos limites setpoint no modo Cas e RCas.

b) Taxa Limite do SP: SP_RATE_UP e SP_RATE_DN

Esses parametros evitam impactos na mudanc¢a do SP, e eles dependem dos tipos do bloco, bem
como, o modo para ser efetivado. Os limites de taxa do SP sdo aplicados para o bloco PID no
modo Auto, e ao bloco AO no modo Auto, Cas ou Rcas.

Quando o bloco estd no modo Auto e o usuario muda o SP para um valor maior que o valor atual,
entdo, o valor SP aumenta baseado no pardmetro SP_RATE_UP. Se o novo setpoint for menor que
o valor atual, o valor SP decai baseado no valor SP_RATE_DN. Quando o SP_RATE_DN e/ou
SP_RATE_UP é zero, a taxa limite é desabilitada.

TARGET a
SP
1
! »
T »
| t
1
l
1
VALOR & !
SP !
1
I DELTA_2
1
! DELTA_1
1
1
»
< > «—> t
DELTA 1/SP_RATE UP DELTA 2/SP_RATE DN
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A tabela abaixo resume as condigdes para limites SP e taxas limites SP.

Configuragdo requerida para Configuracgao requerida para limites de taxa do SP

Tipo de Bloco Modo limites do SP
(SP_HI_LIM/SP_LO_LIM) (SP_RATE_UP/SP_RATE_DN)
Auto Nenhum SP_RATE_UP / SP_RATE_DN diferente de zero

CONTROL_OPTS.“Obey limit

Cas/Rcas SP if Cas or Rcas” é verdadeiro N&o aplicavel
Auto Nenhum SP_RATE_UP / SP_RATE_DN diferente de zero
Cas/Rcas N&o aplicavel SP_RATE_UP / SP_RATE_DN diferente de zero.

c) SP lgual a PV

Algumas estratégias de controle necessitam que a transicdo de um modo “Manual” (Rout, Man, LO
e Iman) para um modo “Automatico” (Auto, Cas, Rcas) seja feita com erro igual a zero, portanto, SP
deve serigual a PV.

O CONTROL_OPTS do bloco PID e o IO_OPTS do bloco AO podem ser configurados para que o
valor de SP seja igual a PV, quando o bloco esta no modo “Manual”.

Esta opgdo € mostrada na tabela abaixo:

CONTROL_OPTS 10_OPTS
BitString Significado
(PID) (AO)
SP-PV Track em Man X X O valor de SP é igual a PV quando o modo target é Man.
SP-PV Track em Rout X O valor de SP é igual a PV quando o modo actual é Rout.

O valor de SP é igual a PV quando o modo actual é LO ou

SP-PV Track em LO ou Iman X X
Iman.

Calculo de Saida

Quando o modo atual € AUTO, CAS ou RCAS, o algoritmo normal é executado. Este célculo é
especifico para cada tipo de bloco. Se 0 modo é “Manual’, a saida é seguida: por um valor
fornecido por outro bloco (LO, Iman), por um valor fornecido pelo usuario (Homem) ou um controle
de Aplicagdo que passe por uma interface (Rout).

O valor de saida é limitado em alto e baixo pelos parametros OUT_HI_LIM e OUT_LO_LIM nos
blocos PID e ARTH para todos os modelos.

E possivel desabilitar os limites de saida no modo Manual no bloco PID, setando a opgéo “No OUT
limits in Manual” no parametro CONTROL_OPTS.

Controle em Cascata

Ha um par de ligacdo entre parametros de entrada e saida envolvido em cada uma das formas
diferentes de cascata, como mostrado na tabela a seguir:

Modo ‘ Caminho ‘ Caminho de
Direto Retorno

Cas CAS_IN BKCAL_OUT

RCas RCAS_IN RCAS_OUT

ROut ROUT_IN ROUT_OUT

Tabela 1 — Pares de Parametros

Em uma cascata, o bloco de controle superior fornece um valor e status de saida, que se torna a
entrada da cascata para o bloco inferior.
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O bloco inferior na cascata fornece um valor de saida de retorno, o qual € comunicado com o bloco
superior como entrada calculada anteriormente.

Baseando no seguinte exemplo, que € a forma mais comum de cascata, serd mostrado o processo
de inicializag&o de cascata.

Caminho de Retorno

v

Realimentacao

Entrada Realimentagéo
Saida
Saida > Entrada
Priméaria Cascata
Entrada
Priméaria
PID AO
Caminho
Direto

Ha quatro passos para completar uma inicializagdo de cascata:
1. Modo nédo Cascata — Como o bloco AO estd no modo Auto, o bloco PID ndo esta calculando a
saida (OUT), ela esta seguindo o valor de retorno do AO (AO.BKCAL_OUT -> PID.BKCAL_IN).

PID

MODE_BLK.Target = Auto
MODE_BLK.Actual = IMan
OUT.Status = GoodC-Non-specific

AO

MODE_BLK.Target = Auto
MODE_BLK.Actual = Auto
BKCAL_OUT.Status = GoodC-Not Invited

2. Inicializar — O usuario muda o modo target do bloco AO para Cas, entdo o bloco AO seta
GoodC-IR em BKCAL_OUT. O valor de BKCAL_OUT ¢ o valor inicial para o PID iniciar o célculo.

O bloco AO espera o PID setar GoodC-IA em OUT, que é ligado ao AO.CAS_IN (PID.OUT ->
AO.CAS_IN).

PID

MODE_BLK.Target = Auto
MODE_BLK.Actual = IMan
OUT.Status = GoodC-Non-specific

AO

MODE_BLK.Target = Cas

MODE_BLK.Actual = Auto

BKCAL_OUT.Status = GoodC-Initialization Request (IR)

3. Inicializagdo completa — O bloco AO vai para Cas, devido o bloco PID enviar GoodC-IA.

PID

MODE_BLK.Target = Auto

MODE_BLK.Actual = IMan

OUT.Status = GoodC- Initialization Acknowledge (I1A)

AO

MODE_BLK.Target = Cas
MODE_BLK.Actual = Cas
BKCAL_OUT.Status = GoodC- Non-specific
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4. Cascata completa — O bloco PID muda o status de OUT do GoodC-IA para GoodC-NS.

PID

MODE_BLK.Target = Auto
MODE_BLK.Actual = Auto
OUT.Status = GoodC- Non-specific

AO

MODE_BLK.Target = Cas
MODE_BLK.Actual = Cas
BKCAL_OUT.Status = GoodC- Non-specific

Notas:
e O modo de cascata remota (Rcas e Rout) tem um mecanismo similar ao processo de
inicializacéo de cascata.
e Os blocos funcionais preparados para trabalhar como blocos superiores na cascata tém o
parametro BKCAL_IN, como os blocos PID, SPLT, SPG e OSDL
e Os blocos funcionais preparados para trabalhar como blocos inferiores na cascata tém o
parametro BKCAL_OUT, como os blocos PID, AO, SPLT e OSDL.
e Os blocos superiores estardo no modo Iman, quando o bloco inferior ndo estiver em cascata,
cujas principais razdes sao:
eFalha no Link no caminho de retorno (bloco inferior.BKCAL_OUT -> bloco
superior.BKCAL_IN);
eBloco inferior ndo pode executar em Cas: 0 modo target do bloco inferior ndo é Cas,
ou h& outra condicdo qualquer que forca o bloco inferior a um modo de mais alta
prioridade, como um estado de falha (AO em LO), falha no link no caminho direto (OUT
-> CAS_IN);
eTravando (PID em LO), falha no link na entrada primaria (PID em Man), e outros. (Veja
detalhes na secéo Pardmetro de Modo);
eControle de Aplicacdo rodando em uma interface que trabalha similarmente a um
bloco superior nos modos de cascatas remotas (Rcas e Rout).

Parametro de Modo

a) Tipos de Modo

A operagéo do bloco é resumida para cada tipo de modo como se segue:

Out of Service (O/S):

O bloco nao estd sendo avaliado. A saida é mantida no ultimo valor ou, no caso dos blocos
funcionais de saida, a saida pode ser mantida em um determinado valor de Estado de Falha — o
ultimo valor ou o valor de Estado de Falha configurado. O Setpoint € mantido no ultimo valor.

Initialization Manual (IMan):

Este modo significa que o bloco inferior ndo estd em cascata (Modo Cas), portanto, o algoritmo
normal ndo deve ser executado e a saida do bloco segue um sinal de travamento externo
(BKCAL_IN) vindo do bloco inferior. Este modo n&o pode ser requisitado através do modo target.

Local Override (LO):

E aplicado aos blocos de controle que suportam um travamento do parametro de entrada. Quando
o bloco de controle esta no modo LO, sua saida é travada pelo parametro de entrada TRK_VAL.

O modo LO também se aplica aos blocos de saida quando estdo em estado de falha. Este modo
ndo pode ser requisitado através do modo target.

Manual (Man):
A saida do bloco ndo estd sendo calculada, apesar de poder ser limitada. O operador pode
configurar diretamente as saidas do bloco.

Automatic (Auto):
O algoritmo normal calcula a saida do bloco. Se o bloco tem um setpoint, ser4 usado um valor local
que pode ser escrito por um operador através de um dispositivo de interface.

Cascade (Cas):

O setpoint vem de outro bloco através de um link (através da entrada CAS_IN), portanto, o
operador ndo pode mudar o setpoint. O algoritmo calcula a saida do bloco baseando-se neste
setpoint. Para concluir este modo, o algoritmo usa a entrada CAS_IN e saida BKCAL_OUT para
estabelecer a cascata com o bloco superior, em um caminho sem saltos (bumpless).
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Remote Cascade (RCas):

O setpoint do bloco esta sendo setado por um Controle de Aplicacéo, rodando em um dispositivo
de interface no parametro RCAS_IN. O algoritmo normal calcula a saida do bloco baseando-se
neste setpoint, entdo o bloco atual no Rcas trabalha similarmente a um “bloco inferior” na cascata.
Para concluir este modo, o algoritmo do bloco usa os parametros RCAS_IN e RCAS_OUT para
estabelecer uma relagdo como uma cascata com o dispositivo de interface em uma transferéncia
sem alteragdes bruscas. Portanto, o Controle de Aplicacdo trabalha similarmente a um “bloco
superior”, mas seu algoritmo ndo é sincronizado com o Schedule e também néo usa o “link” para
transferir o setpoint para o bloco.

Remote Output (ROut):

A saida do bloco é setada por um Controle de Aplicagao rodando em um dispositivo de interface no
parametro ROUT_IN. Para concluir este modo, o algoritmo de bloco usa os parametros ROUT_IN e
ROUT_OUT para estabelecer uma relagdo como uma cascata, com o dispositivo de interface
em uma transferéncia sem alteragbes bruscas. Portanto, o Controle de Aplicacdo trabalha
similarmente como um “bloco superior”, mas seu algoritmo ndo é sincronizado com o Schedule
dos blocos e também nao usa links para transferir a saida para o bloco. O bloco rodando no modo
ROut trabalha similarmente a um “bloco inferior” na cascata.

Os modos Auto, Cas, e RCas sao “automaticos”, pois calculam a saida primaria usando o algoritmo
normal. Os modos “manuais” sdo IMan, LO, Man, e ROut.

Tipo do Modo | Fonte de SP | Fonte de OUT
o/s Usuério Usuério
- Outro bloco funcional — seguindo o parametro
Iman Usuario BKCAL_IN
PID / EPID / APID : Outro bloco funcional — seguindo
PID / EPID / APID: Usuario o parametro TRK_VAL
LO
AO / DO: Estado de Falha (altimo valor ou FSTATE_VAL) AO / DO :Estado de Falha (dltimo valor ou
FSTATE_VAL)
Man Usuério Usuério
Auto Usuério Algoritmo do Bloco
Cas Qutro bloco funcional — seguindo o parametro CAS_IN Algoritmo do Bloco
Rcas Controle de Aplicagéo e_xecutando em um dispositivo de Algoritmo do Bloco
interface
Rout Bloco mantém dltimo valor Controle de Aplicagéo e_xecutando em um dispositivo
de interface

b) Elementos do MODE_BLK

O paradmetro de modo (MODE_BLK) é definido em muitos blocos funcionais. Pode ser definido por
quatro elementos:

1) Target — Este é o modo objetivado pelo operador. Somente um modo daqueles permitidos pelo
parametro de modo (MODE_BLK.PERMITTED) pode ser requisitado, esta verificagdo sera feita
pelo equipamento.

2) Actual — Este é o modo atual do bloco, que pode diferir do target baseado nas condicdes de
operacdo e configuracdo do bloco, como status do pardmetro de entrada e configuragdo
secundaria, por exemplo. Seu valor é sempre calculado como parte da execucdo do bloco,
portanto, o usuario nao pode escrever neste atributo.

3) Permitted — Define os modos que sdo permitidos por uma instédncia do bloco. O modo
Permitted é configurado baseado na requisi¢do de aplicacdo. Por exemplo, se um bloco PID nao
tem um link para CAS_IN, o modo Cas nédo deveria ser permitido para aquele bloco. Ele é uma lista
de tipos de modos selecionados dos modos suportados.

4) Normal — Este € o modo no qual o bloco deve ser setado durante condicdes de operacédo
normal. O atributo normal é usado como um lembrete. N&o afeta o calculo do algoritmo.
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A execucdo de uma fungdo ou bloco transdutor sera controlado através do parametro de modo. O
usuério seta o modo target, o qual indica qual modo de operacéo é desejado para o bloco. Entdo, o
algoritmo avalia se o bloco pode ser executado em um modo objetivo (target mode) ou mais
préximo do modo de maior prioridade possivel. O modo atual reflete 0 modo de operacao do bloco.

Outros conceitos de modo:

Retained target: Quando o modo objetivo é O/S, MAN, RCAS ou ROUT o modo target pode reter
informacgado sobre o modo anterior. Esta informacgéo pode ser usada pelo bloco no modo shedding e
seguir o setpoint. Esta caracteristica é opcional, sendo o dispositivo de interface responsavel por
implementa-lo.

Supported mode: Cada tipo de bloco tem um conjunto de tipos de modos suportados, isto significa
que a definicdo do bloco especifica em quais modos os blocos podem operar.

c¢) Prioridade do modo

O conceito de prioridade é usado quando o bloco calcula 0 modo atual e quando determina se o
acesso a escrita é permitido para um modo particular, ou outro de maior prioridade.

Modo ‘ Descricéo | Prioridade

o/s Fora de servico 7 — alto

IMan Inicializacdo Manual | 6

LO Cancelamento Local | 5

Man Manual 4

Auto | Automético 3

Cas Cascata 2

Rcas | Cascata Remota 1

Rout | Saida Remota 0 — baixo

Prioridade do Modo
d) Modo shedding

As Interfaces de equipamentos como computador Host, controlador de sistema de controle
distribuido (DCS), ou controlador l6gico programavel (PLC) podem existir, entretanto ndo suportam
a arquitetura de bloco funcional, mas tém aplicag6es de controle proprietario rodando nelas.

Tais aplicacbes podem ajustar os valores do setpoint do bloco (modo RCas) e/ou saida priméria
(modo ROut), em um bloco funcional. Quando fazem desta forma, eles fornecem o valor de cada
parametro ao longo deste, com seu status.

Se um novo valor ndo é recebido pelo bloco funcional dentro de um especifico “tempo de
atualizagdo” (definido pelos parametros do bloco Resource: SHED_RCAS e SHED_ROUT), ou um
status BAD é recebido, entdo o0 modo do bloco funcional sera mudado para um modo ndo remoto
de maior prioridade.

O parametro SHED_OPT configura a maneira desejada quando do shedding de um modo remoto
(Rcas e Rout), portanto ndo inclui o modo Cascata. Também, determina se o0 modo shed é
mantido, uma vez que o parametro de atualizagdo RCAS_IN ou ROUT_IN é recuperado (no return
— target mode receives the shed mode) ou modo original sera rearmazenado quando a causa de
shedding tiver sido cessada (normal return — no change in target mode).

A opcgéo shed (SHED.OPT) tem a seguinte lista:

0 =Undefined — Invalido

1 =Normal shed, normal return — Modo atual muda para o préoximo modo de menor prioridade néo
remoto permitido, mas retorna para o modo remoto target, quando o computador remoto completa a
inicializacdo da cascata.

2 =Normal shed, no return — Modo target muda para o proximo modo permitido de menor
prioridade ndo remoto. O modo target é perdido, entdo ndo ha um retorno para ele.
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3 =Shed to Auto, normal return.

4 =Shed to Auto, no return — O modo target muda para Auto na deteccdo de uma condi¢ao shed. O
modo target é Auto.

5 =Shed to Manual, normal return.

6 =Shed to Manual, no return — O modo target muda para Man na detecc&o de uma condi¢do shed.
O modo target é Man.

7 =Shed to Retained target, normal return.

8 =Shed to Retained target, no return (change target to retained target).

e) Calculo de Modo
O modo actual sera calculado baseado no seguinte:

Cada tipo de modo tem algumas condi¢des que forcam o modo atual a ser de maior prioridade que
0 modo target.

Iniciando do modo de maior prioridade (O/S), € analisado suas condi¢c8es correspondentes. Se elas
estao presentes, entdo o modo atual sera esse, ou sendo, é necessario checar as condi¢des para o
préximo modo de menor prioridade (Iman, LO, Man, Auto, Cas, Rcas e Rout) até o modo target,
exclusive. Por exemplo, se o modo target € Cas, é necessario checar as condi¢des para O/S, IMan,
LO, Man e Auto, nesta sequéncia. Se todas condi¢des sdo falsas, o0 modo atual sera o modo target.

Modo ‘ Condicbes
o/S Bloco de Resource esta em O/S (resource state é Standby)
- Parametro listado tem um valor invalido
IMan BKCAL _IN.status é Bad
BKCAL_IN.status é Good — Fault State Active, Not Invited ou Initialization Request.
Estado de Falha esta ativo (em bloco funcional de saida)
LO CONTROL_OPTS. Track Enable esta ativa e TRK_IN_D esta ativa.
Se target é Man, entdo o CONTROL_OPTS. Track in Manual deve ser ativa.
Modo Target mudou de O/S
(O atributo de Status do parametro de entrada primaria (parametro IN) é Bad, ou entdo, Uncertain, com opg¢édo de
Man to treat Uncertain as Bad) e
(Bypass néo setado).
Modo Target € RCas ou ROut, e SHED_OPT= shed to Manual ou shed to next
Modo Target é Cas e (CAS_IN.status=Bad ou cascade initialization not completed)
Auto Modo Target € RCas e RCAS_IN.status=Bad e SHED_OPT= shed to Auto ou shed to next.
Modo Target € ROut e ROUT_IN.status=Bad e SHED_OPT = shed to Auto ou shed to next...
Modo Atual na ultima execucao foi Cas.
Modo Target é Cas e inicializa¢do da cascata foi completada.
Cas Modo Target é RCas e RCAS_IN.status=Bad e SHED_OPT=shed to next e inicializacdo de cascata foi
completada.
Modo Target € ROut e ROUT_IN.status=Bad e SHED_OPT=shed to next e inicializacdo de cascata foi
completada.
RCas Inicializacdo de cascata de RCas foi completada ou modo atual na Ultima execucéao foi RCas.
ROut Inicializacao de cascata de ROut foi completada ou modo atual na ultima execucao foi ROut.

Quando o modo atual é diferente do target, uma boa sugestdo para achar a causa € uma andlise de
condig¢Bes correspondentes para o modo atual. As causas mais frequentes sdo mostradas abaixo:

Modo Causa Frequente

o/s Verifica 0 modo do bloco Resource e todos parametros listados.
Checa o status BKCAL_IN:
Iman Bad — No Comm: falha no link no caminho de retorno (BKCAL_OUT -> BKCAL_IN)
NI : bloco inferior ndo pode executar em Cas (checar o modo target do bloco inferior, bem como condi¢cdo
de estado de falha) ou falha no link no caminho direto (OUT -> CAS_IN)
LO Checar :
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Modo ‘

Causa Freguente

Valor e status de TRK_IN_D, TRK_VAL e CONTROL_OPTS (Track Enable, Track in Manual)
Bloco de Saida: status de CAS_IN e o tempo de atraso para estado de falha estabelecido por FSTATE_TIME

Man

Status de IN

Se o target é Cas, checar os links com o bloco superior no caminho de retorno (BKCAL_OUT -> BKCAL_IN) e no
caminho direto (OUT -> CAS_IN)

Se o0 bloco ndo esta alcangando o modo target Rcas ou Rout, compare a taxa de atualizagdo de RCAS_IN e
ROUT_IN por um Controle de Aplicacéo para SHED_RCAS e SHED_ROUT.

Auto

Se o target € Cas, checar os links com o bloco superior no caminho de retorno (BKCAL_OUT -> BKCAL_IN) e
caminho direto (OUT -> CAS_IN)

Se o bloco ndo esta alcangcando o modo target Rcas ou Rout, compare a taxa de atualizacdo de RCAS_IN e
ROUT_IN pelo Controle de Aplicagdo para SHED_RCAS e SHED_ROUT.

Cas

Se o0 bloco néo esta alcangando o modo target Rcas ou Rout, compare a taxa de atualizacdo de RCAS_IN e
ROUT_IN pelo Controle de Aplicagdo para SHED_RCAS e SHED_ROUT.

CAMINHO DE RETORNO

f) Inicializac&o da Cascata

| ' Lbaoz ooz || Al || PD |
| | FY302
e 0 0
CAMINHO DIRETO PID.OUT READ AO.BKCAL_OUT
 EEiih seREEEE . ) MACROCICLO
: | FY302 PARAMETROS LIDOS:

-------------- ' PID: MODE_BLK, IN, BKCAL_IN, OUT
AO: MODE_BLK, CAS_IN, BKCAL_OUT
Fig.1 — Exemplo para analisar a inicializa¢éo da cascata
A tabela a seguir mostra a sequiéncia de troca de status entre os blocos PID e AO para inicializagéo
da cascata, e uma falha no link entre PID.OUT e AO.CAS_IN (no caminho direto) apés 8° ciclo de

execucao

Parametros PID

Execucéao

Target

BKCAL_IN
Atual

IN

ouT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
o/s Auto
Bad GNC GNC GNC GNC GNC GNC GNC GNC GNC GNC
Bad Bad-O/S NI IR GC GC GC GC NI NI NI
o/s Iman IMan IMan Auto Auto Auto Auto IMan IMan IMan
Bad-O/S GC GC 1A GC GC GC GC GC GC GC
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Execucgdo
Target
CAS_IN
AUE

BKCAL_OUT

Iman & LO -

Parametros AO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
o/s Cas
Bad GC GC IA GC GC GC Bad Bad Bad Bad
o/s Man Auto Cas Cas Cas Cas LO LO LO LO
Bad-O/S NI IR GC GC GC GC NI NI NI NI

Significado do status:

GNC - Good Non-Cascade — Non Specific

GC - Good Cascade — Non Specific

IA - Good Cascade — Initialization Acknowledge
IR - Good Cascade — Initialization Request

NI - Good Cascade — Not Invited

Bad — Bad — any sub-status

A sequéncia acima para a inicializagdo da cascata aplica-se ndo somente ao modo Cas, mas
também para os modos Rcas e Rout.

g) Exemplo

Modo de configuragéo para o loop de controle da figura 1.

Supported Permitted

O/S, Man, Auto Auto - O/S, Auto Auto
0O/S,Iman,LO,Man,Auto,Cas,Rcas,Rout Auto - O/S, Man, Auto Auto
0O/S,Iman,LO,Man,Auto,Cas,Rcas Cas - 0O/S,Man,Auto,Cas Cas

O/s

h) Informacé&o especifica para desenvolvedores de driver

Internamente, cada atributo de modo € sinalizado dentro de cadeia de bits da seguinte maneira:

Bit 7

Bit 6

Bit 5 Bit 4

‘ Valor
Hexadecimal

Bit 3 ‘ Bit 2 ‘ Bit 1 ’ Bit 0

X X X X
Modos invalidos de Target

0x10 0 0 0 1 0 X X X

0x08 0 0 0 0 1 0 0 0

0x0c 0 0 0 0 1 1 0 0

Ox0a 0 0 0 0 1 X 1 0

0x09 0 0 0 0 1 X 0 1

Cadeia de Bits dos modos Target e Normal
Onde: X = indica o ajuste de bit que é retido do modo de target anterior
’ HexZS:aC)cl}mal ‘ Bit 7 ‘ Bit 6 ‘ Bit 5 ‘ Bit 4 ‘ Bit 3 ‘ Bit 2 ‘ Bit 1 ‘ Bit 0

1 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0
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Modos

Permitidos

0x04 0 0 0 0 0 0
0x02 0 0 0 0 1 0
0x01 0 0 0 0 0 1

Cadeia de Bits do Modo Actual

Al

PID

AO

0O/S, Auto

O/S, Man,
Auto

O/S,Man,Au
to,Cas

Cadeia de Bits do Modo Permitted

(Exemplo para o controle de loop nafigura anterior)

O mecanismo de target retido é apropriado para trabalhar com comutador alternado em dispositivo

de interface que segue as seguintes regras:

A/M comutador alternado:
“modo automatico” 2 modo Man : Bit #4 <- 1 e Bit #3 <- 0
Modo Man - “modo automatico” : Bit #4 <- 0 e Bit #3 <- 1

Cascata/Local comutador alternado:

Cascata - Local : Bit#2 <- 0
Local - Cascata : Bit #2 <- 1

Remota/Nao remota setpoint comutador alternado:

Remota -->Nao- remota : Bit #1 <- 0 e Bit #0 <- 0
Nao-remota - Remota : Bit #1 <-1 e Bit #0 <- 0

Remota/Nao-remota saida comutador alternado:
Remota - Nao-remota : Bit #1 <- 0 e Bit #0 <- 0
N&o-remota > Remota : Bit#1 <-0e Bit#0<- 1

Modos retidos

Modo Target Regra para chavear Valor retido & Modos Target +
possiveis Retido
00010000 (0x10) : Man | 10010000 (0x90) : Man
00001000 (0x08) : Auto | 10001000 (0x88) : Auto
O/S:  100xxXXXX Bit#7 < 0 000XXXXX 00001100 (0x0c) : Cas 10001100 (0x8c) : Cas
00001010 (0x0a) : Rcas | 10001010 (0x8a) : Rcas
00001001 (0x09) : Rout | 10001001 (0x89) : Rout
00001000 (0x08) : Auto | 00010000 (0x10) : Auto
00001100 (0x0c) : Cas | 00010100 (0x14) : Cas
Man: 00010xxx Bit#4 € 0e Bit#3 € 1 | 00001xxx
00001010 (0x0a) : Rcas | 00010010 (0x12) : Rcas
00001001 (0x09) : Rout | 00010001 (0x11) : Rout
00001000 (0x08) : Auto | 00001010 (0x0a) : Auto
Rcas: 00001x10 Bit#1 € 0 e Bit #0 € 0 | 00001x00
00001100 (0x0c) : Cas 00001110 (0x0Qe) : Cas
) ) 00001000 (0x08) : Auto | 00001001 (0x09) : Auto
Rout: 00001x01 Bit#1 < 0 e Bit#0 € 0 | 00001x00
00001100 (0x0c) : Cas 00001101 (0x0d) : Cas
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Parametros de Escala

O parametro de escala define a faixa de operagédo e as unidades de engenharia associadas com
um parametro. Define também o nimero de casas decimais para o ponto decimal a direita, o qual
deve ser usado por um dispositivo de interface quando mostrar esse parametro.

A informacdo de escala é usada para dois propésitos. Equipamentos de display necessitam
conhecer a faixa para gréaficos de barras de tendéncias, bem como os codigos de unidades. Blocos
de controle necessitam conhecer a faixa para usar internamente como porcentagem de amplitude,
assim, as constantes de sintoniza¢do podem permanecer admensionaveis.

Os blocos PID pegam o erro e o convertem a porcentagem de amplitude usando o parametro
PV_SCALE. O algoritmo opera em uma porcentagem de amplitude para produzir uma saida
naquela forma. Esta é convertida de volta a um nimero de unidades de engenharia sendo usado a
variagdo de OUT_SCALE.

O bloco Al possui o pardmetro XD_SCALE para definir unidades de engenharia esperadas do
transdutor.

O bloco AO usa o XD_SCALE para converter o valor SP para unidade de engenharia esperada
pela saida do bloco transdutor, que é também a unidade de engenharia do valor de leitura.

Os seguintes campos formam a escala:

e EU at 100% (Unidades de Engenharia para 100% da escala) — O valor que representa o limite
superior da faixa em unidade de engenharia;

e EU at 0% (Unidades de Engenharia para 0% da escala) — O valor que representa o limite
inferior da faixa em unidade de engenharia;

e Units Index (indice de Unidades) — Indice de unidades de cddigo da Descri¢do de Equipamento
para a unidade de engenharia;

e Decimal Point (Ponto Decimal) — O nimero de digitos para o ponto decimal direito, o qual deve
ser usado por uma interface de equipamento exibido o parametro especificado.

Exemplo usando Parametro de Escala

O algoritmo PID trabalha internamente com valores em porcentagem de amplitude. Por essa razéo,
o bloco PID converte o erro em porcentagem (PV_SCALE), calcula a saida em porcentagem e,
entdo, converte para unidades de engenharia de saida (OUT_SCALE).

1. O PID pega a entrada IN e SP e converte em porcentagem do PV_SCALE:
VALUE% = (VALUE - EU_0) * 100/ (EU_100 - EU_0) [PV_SCALE]

PV_SCALE:

EU at 100% = 20
EU at 0% =4
Units Index = mA
Decimal Point = 2

SP =15mA
PV =10 mA

Os valores de SP e PV em porcentagem sao:
SP% = (15 — 4) * 100/( 20 — 4) = 68.75%

PV% = (10 — 4) * 100/(20 — 4) = 37.50%

2. 0O algoritmo PID calcula o erro em porcentagem. Se for configurado a agéo reversa, o erro € a
diferenca entre SP% e PV%.

Erro% = SP% - PV % = 31.25%

3. O algoritmo PID aplica o Erro% para o célculo dos termos P, | e D. Se somente o termo
proporcional esta habilitado, o valor da saida é:

GAIN=1.0
RESET = +INF
RATE =0.0
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OUT% = 31.25%
4. O valor de saida é convertido da porcentagem para unidades de engenharia do OUT_SCALE:
OUT =0UT% /100 * (EU_100 —EU_0) + EU_O0 [OUT_SCALE]

OUT_SCALE:

EU para 100% = 15

EU para 0% =3

indice de Unidades = psi
Ponto Decimal = 2

O valor de saida deste exemplo é:
OUT = 31.25/100 * (15 — 3) + 3 = 6.75 psi

Conversao de Escala Modbus

A familia de blocos funcionais Modbus pode ler ou escrever dados digitais ou analdgicos de outros
dispositivos escravos ou mestres Modbus. Para cada ponto analégico configurado, seja ele de
leitura ou escrita Modbus, é associado um parametro de conversédo de escala. Os parametros e 0s
blocos que possuem escala de conversdo Modbus sdo: MBCM.IN_x, MBCS.IN_x, MBCS_OUT .x,
MBSM.PVALUE_x, onde x=1, 2, até o limite de ponto daquele bloco.

A conversao de escala para o protocolo Modbus tem dois propositos:
e Conversao de um valor analégico do Fieldbus para um valor Modbus expresso em
unidades de engenharia;
e Conversao de um valor analdgico do Modbus para o Fieldbus em unidades de engenharia.

Os parametros de escala estdo definidos nas estruturas de dados DS_256, DS_257, DS_258,
DS_259 (ver item “Estrutura de Dados”) e sdo compostos pelos seguintes campos:

e FROM_EU_100% - define o maior valor da unidade de entrada (unidade atual do dado);
FROM_EU_0% - define o menor valor da unidade de entrada (unidade atual do dado);
TO_EU_100% - define o maior valor da unidade de saida (unidade desejada do dado);
TO_EU_0% - define o menor valor da unidade de saida (unidade desejada do dado);

Data Type — tipo de dado que se deseja converter de ou para o Modbus (no Fieldbus o
dado sempre serd ponto flutuante (float)). Abaixo segue a tabela dos tipos de dados

suportados:
Nimero do Tipo do Dado Tipo de Dado ‘

1 Float

2 Unsigned8

3 Unsigned16

4 Unsigned32

5 Integer8

6 Integerl6

7 Integer32

8 Swapped.Float

9 Swapped.Unsigned8

10 Swapped.Unsigned16

11 Swapped.Unsigned32

12 Swapped.Integer8

13 Swapped.Integerl6

14 Swapped.Integer32
Observacgao

Apesar de existirem diferentes estruturas de dados que possuem conversdo de escala, todas elas
seguem o0 mesmo procedimento de conversao.

Procedimento para conversdo do parametro analogico Fieldbus para o Modbus
e LerInx_Value

e Calcular Y = (A * INX_VALUE + B)

e Converte Y para DATA_TYPE_IN, gerando MOD_VAR_IN

e Escreve MOD_VAR_IN no Modbus
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Procedimento para converséo do parametro analégico Modbus para o Fieldbus
e Ler MOD_VAR_OUT

e Converte MOD_VAR_OUT para Float, gerando Y

e CalculaOUTx_VAlue=A*Y +B

e Salva OUTx_VALUE para o bloco Fieldbus

To_EU_100% [------------—-—-

|
|
|
3
To_ EU 0% [~~~ ‘ !
| |
| |
| |
L L

from_EU_0% from_EU_100%

Onde,

A=(TO_EU_100% - TO_EU_0%) / (From_EU_100% - From_EU_0%)
B=TO_EU_0% - A * From_EU_0%

IN_VALUE, OUT_VALUE: parametros Fieldbus

MOD_VAR_IN, MOD_VAR_OUT: parametros Modbus

Y: variavel auxiliary

Abaixo, tém-se exemplos usando converséo de escala Modbus.

1) Converséao do Modbus para o Fieldbus

Considerando um equipamento escravo Modbus que possui um valor analdgico de temperatura em
porcentagem (0-10000) com o tipo de dado inteiro de 2 bytes. E se deseja utilizar o valor no
Fieldbus em graus Celsius (0-500). Utilizando o bloco de controle Master Modbus (MBCM).

A) No bloco MBCM, a escala é configurada (OUT_1.SCALE_LOC_OUT_1) da seguinte forma:
FROM_EU_100% = 10000

FROM_0% =0

TO_EU_100% = 500

TO EU 0% =0

DATATYPE = Integerl6

B) O bloco MBCM I|é o dado Modbus do escravo e guarda em MOD_VAR_OUT. Entdo, ele
converte o valor Y. Por ultimo, calcula a saida OUT utilizando a equacdo OUT = A*Y+B.
Usando os valores do exemplo acima e considerando que o valor atual de temperatura é 6000,
tem-se:

MOD_VAR_OUT = 6000 (valor lido do Modbus)
E seguindo as formulas mostradas acima:

A= (TO_EU_100% - TO_EU_0%) / (From_EU_100% - From_EU_0%)
A = (500 — 0) / (10000 — 0) = 0,05

B=TO_EU 0% - A* From_EU_0%
B=0-(0,02*0) =0

OUT=A*Y+B
OuUT=0,05*Y
OUT = 0,05 * 6000 = 300

O valor da saida OUT para este exemplo sera:

OUT = 300 [°C]

2) Conversao do Fieldbus para o Modbus

Considerando que o DFI é um equipamento escravo Modbus e deseja-se disponibilizar um valor
analdgico de temperatura de um TT302, na faixa de 0-500 [°C] para um mestre Modbus na faixa de
4-20 [mA] com o tipo de dado inteiro de 2 bytes. Utilizando o bloco de controle escravo Modbus
(MBCS).
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A) No bloco MBCS, a escala é configurada (IN_1.SCALE_CONV_IN_1) da seguinte forma:
. FROM_EU_100% = 500

FROM 0% =0

TO_EU_100% = 20

TO EU 0% =4

DATATYPE = Integerl6

B) O bloco MBCS Ié o dado do Fieldbus na entrada IN e guarda em IN_VALUE. Calcula o valor Y
seguindo a férmula Y = A * IN_VALUE + B. Entdo, ele converte o valor para o DATATYPE
especificado e salva em MOD_VAR_IN que sera o valor a ser mandado para o Modbus.

Usando os valores do exemplo acima e considerando que o valor atual de temperatura é 300, tem-
se:
IN_VALUE = 300 (valor lido do TT302)

E seguindo as férmulas mostradas acima:
A= (TO_EU_100% - TO_EU_0%) / (From_EU_100% - From_EU_0%)
A =(20-4)/(500-0) =0,032

B=TO_EU 0% - A* From_EU_0%
B=4-(0,032*0)=4

MOD_VAR_IN = A *IN_VALUE + B
MOD_VAR_IN =0,032*300 +4
MOD_VAR_IN = 13,6
O valor da variavel Modbus lida (ap6s converséo para inteiro) para este exemplo sera:

OUT = 14 [mA]

Tratamento do Estado de Falha

A) Definicéo

O Estado de Falha é um estado especial que permite ao bloco de saida salvar uma agéo quando foi
detectada uma situacdo anormal, ou o usuario pode configurar um Estado de Falha no bloco
Resource.

Uma situagdo anormal ocorre quando ha uma entrada ndo uséavel (sensor ruim, por exemplo) ou
perda de comunicagé&o entre blocos funcionais maior que um tempo especificado (FSTATE_TIME).

Os blocos que suportam controle de cascata (como PID, OSDL e SPLT) transmitem o status de
estado de falha adiante, para o bloco de saida.

Quando a condigdo que ativa o Estado de Falha é normalizada, o Estado de Falha é apagado e o
bloco retorna a operacdo normal.

B) Gerando o status “Initiate Fault State” (IFS) (A falha foi detectada pelo préprio bloco)
Blocos como PID, OSDL e SPLT podem ser configurados para enviar um status de Estado de
Falha Iniciado (IFS), quando eles detectam uma entrada nédo usavel. O bit “IFS if Bad IN” e/ou o bit
“IFS if Bad CAS_IN" nos parAmetros STATUS_OPTS ou OSDL_OPTS devem ser verdadeiros para
gerar um status IFS, quando a entrada correspondente ndo é usavel.

C) Propagando o status “Initiate Fault State” (IFS) (A falha ocorreu no bloco superior)
Os blocos que suportam o controle de cascata tém um tratamento especial para propagar a falha
para os blocos inferiores até o bloco de saida.

Quando o bloco, que esta em modo cascata (Cas, RCas), recebe um status de Estado de Falha
Iniciado (IFS), entéo, este status é repassado para frente. Por exemplo, considerando um bloco PID
que esta recebendo um status “Good Cascade IFS” na entrada CAS_IN. Se o modo target do PID é
Cas, entédo o status IFS sera o status de OUT, restituindo o status normal. De outra maneira, 0o
status IFS nédo sera propagado para frente.
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D) Usando o Bloco Resource para ativar o Estado de Falha

O Estado de Falha do bloco Resource forga todas as saidas dos blocos funcionais dentro do
dispositivo para ir imediatamente para a condi¢gdo de estado de falha. O bloco Resource tem alguns
parametros que definem o procedimento no estado de falha:

e FEATURES_SEL - O bit “Fault State supported” € usado para habilitar a caracteristica de
Estado de Falha dentro do bloco Resource. O valor default € desabilitado.

e FAULT_STATE - Ele indica somente o Estado de Falha no bloco Resource, ndo em um
bloco de saida individual. Por exemplo, se um bloco AO estd no Estado de Falha por
causa de sua entrada CAS_IN estar com status Bad, o parametro FAULT_STATE nao
serd ativado.

e SET_FSTATE - O usuario pode forcar para ativar FAULT_STATE, ajustando este
parametro em On.

e CLEAR_FSTATE — O usuario pode forgcar para apagar FAULT_STATE, ajustando este
parametro em On.

Estado de Falha Ativo

Quando o Bloco Funcional de Saida detecta uma condigdo anormal, ele vai para um estado de
falha. As condi¢Bes anormais séo:

- Perda de comunicagdo para CAS_IN por um tempo que exceda o valor configurado no parametro
FSTATE_TIME;

- Status IFS na entrada CAS_IN, quando o modo target é Cas, por um tempo que exceda o valor do
parametro FSTATE_TIME;

- Status IFS no RCAS_IN, quando o modo target é Rcas, por um tempo que exceda o valor do
parametro FSTATE_TIME;

- O parametro FAULT_STATE no bloco de Resource esta Ativo porque o usuario setou para On o
parametro SET_FSTATE e o bit “Fault State supported” no FEATURES_SEL é verdadeiro.

Quando o bloco de saida esta em Estado de Falha, a saida do bloco pode reter o ultimo valor Good
ou ir para um valor de seguranca, determinado pelo FSTATE_VAL. O padrao é reter o Ultimo valor.
A saida vai usar o valor que estiver configurado no parametro “Fault State to value”, se o bit no
parametro IO_OPTS for verdadeiro.

Quando o Estado de Falha é Ativo, entdo o modo atual do bloco de saida vai para Local Override
(LO). No caminho de retorno, o bloco envia o status Not Invited (NI) para indicar que o bloco esta
em “Fault State”.

Opcionalmente, o modo target do bloco de saida ser& mudado para Manual, pelo algoritmo do
bloco quando o Estado de Falha esta ativo. Para setar esta caracteristica, o bit “Target to Man if
Fault State activated” no parametro I0_OPTS necessita ser verdadeiro.

Exemplos

Considerando o seguinte loop de controle usado para os exemplos abaixo. As tabelas abaixo
mostram a seqiiéncia de status trocada entre o PID_1
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ouT

FALHA NA EXECUCAO 2:
FALHA NO SENSOR OU _
FALHA NA COMUNICACAO

FALHA 1

FALHA 3

FALHA 2

Blocos Mestre, PID_2 Escravo e AO em condic¢des de falha e normal.

O status de PID_1.IN torna-se “BAD” na EXECUCAO 2, o qual pode ser devido a um Falha no
Sensor detectado pelo Al_1 (status “Bad Sensor Failure”), ou uma falha de comunicagdo entre
Al_1.0UT e PID_1.IN (status “Bad No Communication”). O PID_2 Escravo propaga somente o
status para frente. O bloco AO recebe o status IFS e ativa o Estado de Falha. Na condi¢do de
seguranga o valor pré-ajustado do FSTATE_VAL é usado para a saida do bloco AO. Depois da
EXECUCAO 6, o status Bad na entrada IN do PID mestre é apagado e o loop retorna a operacgéo
normal.

PID 1 — Mestre
STATUS _OPTS =*“IFS if Bad IN”

Execucédo 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

Target Auto

IN GNC Bad Bad Bad Bad Bad GNC GNC GNC GNC

BKCAL_IN GC GC GC GC NI NI NI NI NI IR

Actual Auto Man .. Man Man Iman Iman Iman Iman Iman Iman

ouT GC IFS IFS IFS IFS IFS GC GC GC IA
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PID 2 — Escravo

Execucéo 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

Target Cas
IN GC IFS IFS IFS IFS GC GC GC IA GC
BKCAL_IN GC GC GC NI NI NI IR GC GC GC
Actual Cas Cas Cas Iman Iman Iman Iman Auto Cas Cas
GC IFS IFS IFS IFS GC 1A GC GC GC

ouT
100 100 100 100

BKCAL_OUT GC GC GC NI NI NI NI IR GC GC

AO

FSTATE_VAL =100
FSTATE_TIME = 2 segundos
IO_OPTS = “Fault State to value”
PV_SCALE (E0%-E100%)=0-100
XD_SCALE (E0%-E100%)= 4-20

2 seg
I |
Execucédo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Target Cas
GC IFS IFS IFS IFS IFS IFS GC 1A GC GC
CAS_IN
100 100 100 100 100
GC GC GC GC GC GC GC GC 1A GC GC
BKCAL_IN
100 100 100 100 100 100
Actual Cas Cas Cas LO LO LO LO Auto Cas Cas Cas
GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC
ouT GC
20 20 20 20 20 20
BKCAL_OUT GC GC GC NI NI NI NI IR GC GC GC

Outras falhas no link no caminho direto poderiam forgar o AO a entrar no Estado de Falha, desde
gue a configuracdo seja como a seguinte:

Falha 1) PID_1.0UT para PID_2.CAS_IN: PID_2.STATUS_OPTS =“IFS if Bad CAS_IN"

Falha 2) Al_2.0UT para PID_2.IN: PID_2.STATUS_OPTS = “IFS if Bad IN”

Falha 3) PID_2.0UT para AO.CAS_IN: nenhuma configuragdo é requisitada para o bloco AO para
for¢é-lo para Estado de Falha.

Nota:
e FSTATE_VAL tem mesma Unidade de Engenharia de SP. Desta forma, é usado o
PV_SCALE, n&o o XD_SCALE.
e Quando o bloco Resource forca todos os blocos de saida para Estado de Falha, o
FSTATE_TIME néo é usado.

Alarmes e Eventos — Processamento de Alerta

Alarmes e eventos, conhecidos como alertas, representam mudan¢as de estado dentro das
aplicacbes do bloco funcional.

Na deteccdo de um evento significante, um bloco funcional pode repassar este evento para um
dispositivo de interface ou para outros equipamentos de campo.

Alarmes ndo se referem somente a comparacgdo entre uma variavel e um limite, mas também existe

um bloco de alarme, que é usado para repassar erros encontrados no software e/ou hardware
durante a execucéo do bloco.
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Alarmes, ambas condi¢des entrando em alarme e saindo de alarme, sédo definidas como estado de
alerta, 0 qual causara um repasse de mensagem para ser publicada na rede. O tempo o qual o
alerta foi detectado, esta incluido como um tempo fixado na mensagem de alerta. O repasse de
alertas pode ser individualmente suprimido pelo ajuste de prioridade correspondente.

O evento de alteracdo € um mecanismo usado para informar um dispositivo de interface que um
parametro estatico foi modificado, desta forma o parametro é lido somente neste caso. E uma
maneira muito otimizada para manter o travamento de cada tipo de parametro sem fazer uma
sondagem, porque estes parametros sdo mudados muito raramente, comparando-se com 0s
parametros dinamicos.

a) Parametro Alarme (parametro X_ALM)
O parametro alarme é fornecido em um bloco para capturar a informacgao dindmica associada com
um alarme. A informacédo contida no parametro alarme é transferida para um objeto de alerta
quando o alarme é repassado. Os campos seguintes formam o parametro alarme:
e Unacknowledged
Alarm state
Time stamp
Subcode
Value

Cada um destes tipos é explicado abaixo.
Unacknowledged

Quando uma transicédo positiva de estado de alarme é detectada (entrada ativa no alarme), sera
setado para Unacknowledged. Este campo € setado para Acknowledged, quando o operador da
planta reconhece o alarme através da interface do dispositivo, o qual é responsavel pelo
gerenciamento do alarme.

E possivel configurar a fungéo auto-acknowledgement para cada tipo de alarme do bloco através
do pardmetro ACK_OPTION. Se uma transicdo positiva de tipo de alarme acontece e o bit
correspondente no ACK_OPTION é verdadeiro, entdo, uma confirmagdo n&o sera requisitada do
operador da planta.

A outra forma de notificar o alarme auto-acknowledged é configurando o alerta de prioridade do
alarme respectivo para 0,1 ou 2. A prioridade de alerta seré discutida mais tarde.

O campo Unacknowledged do paradmetro alarme possui a seguinte lista:
0 = Undefined (indefinido)

1 = Acknowledged (reconhecido)

2 = Unacknowledged (ndo reconhecido)

Alarm state

Este campo da a indicagdo se o alerta esta ativo ou se ele foi repassado. O campo Alarm State tera
a seguinte lista de bits:

1 — Clear-Reported

2 — Clear-Not Reported

3 — Active-Reported

4 — Active-Not Reported

O Alarm State é apagado quando o bloco vai para o modo Out of Service (OO0S).

Time stamp

E o tempo no qual a mudanca no estado de alarme foi detectada, mas ainda ndo foi repassada.
Este valor serd mantido constante até a confirmacédo de alerta ter sido recebida.

Sub code
Este campo contém uma lista especificando a causa do alerta a ser repassado.
Value

Valor do pardmetro associado com o tempo de alerta que foi detectado.
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b) Limite de Alarme (pardmetro X_LIM)

Um alarme analdgico ocorre quando um valor atinge ou excede um limite. Para um alarme alto, um
alarme é verdadeiro quando o valor analégico é maior que o limite. O status do alarme permanece
verdadeiro até o valor atingir um valor menor que o da histerese do alarme.

O tipo de alarme pode ser desabilitado setando seu respectivo pardmetro limite de alarme para +/-
infinito, o qual é o padréo de todos os limites de alarme.

O parametro analégico comparado ao limite de alarme depende do tipo de bloco:
PID: PV e (PV-SP), indiferente CONTROL_OPTS.Ac&o direta
Alarme analégico: PV

Al: OUT
Geracdo de setpoint: BKCAL_IN — OUT

c) Histerese do Alarme (pardmetro ALARM_HYS)

O valor de PV ou OUT deve retornar dentro dos limites do alarme, antes da condigdo de alarme ser
apagada. A Histerese do Alarme é expressa como uma porcentagem da amplitude do PV/OUT.

A amplitude usada depende do tipo de bloco:
PID: PV_SCALE
Al, SPG, AALM: OUT_SCALE

d) Prioridade de Alerta (parametro X_PRI)

A prioridade de alerta € um parametro, que pode ser usado para configurar o valor da prioridade
para um alarme ou evento.

A prioridade de Alerta pode ser:

0-1 — O alerta associado ndo é enviado como uma notificagdo. Se a prioridade for acima de 1,
entdo o alerta deve ser informado. Esta prioridade é auto- acknowledged.

2 — Reservado para alertas que ndo requerem a atencdo do operador da planta. Os parametros
Block Alarm e Update Event tém esta prioridade. Esta prioridade é auto-acknowledged.

3-7 — Alarmes de Aviso. Nesta prioridade é necessario enviar uma Confirmagéo.

8-15 — Alarmes Criticos. Nesta prioridade é necessario enviar uma Confirmagao.

e) Chave de Alerta (parametro ALERT_KEY)

E um namero de identificacdo de unidade de planta. Esta informacdo pode ser usada no host para
alarmes classificados, etc.

f) Resumo de Alarme (pardmetro ALARM_SUM)

O Parametro ALARM_SUM resume o status de até 16 processos de alarmes do mesmo bloco. Este
parametro possui quatro atributos:

e Current Alarms — o status Ativo de cada alarme.

e Unacknowledged - o status Nao Reconhecido de cada alarme.

e Unreported - o status N&o repassado de cada alarme.

¢ Disabled — permite Habilitar/Desabilitar cada tipo de alarme.

g) Parametro ACK_OPTION
Selecdo de quais alarmes associados com o bloco sera automaticamente reconhecidos.

Bit = 0 -> auto-acknowledge desabilitado
Bit = 1 -> auto-acknowledge habilitado
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Significado
Bit Descricao Blocos Bloco
Funcionais Resource
0 Unack Alarm1 Discrete alarm Write alarm
1 Unack Alarm2 High High alarm
2 Unack Alarm3 High alarm
3 Unack Alarm4 Low Low alarm
4 Unack Alarm5 Low alarm
5 Unack Alarm6 | Deviation High alarm
6 Unack Alarm7 | Deviation Low alarm
7 Unack Alarm8 Block alarm Block alarm
8 Unack Alarm9 Not used
9 Unack Alarm10 Not used
10 | Unack Alarm11 Not used
11 | Unack Alarm12 Not used
12 | Unack Alarm13 Not used
13 | Unack Alarmi14 Not used
14 | Unack Alarm15 Not used
15 | Unack Alarm16 Not used

Associacdo do bit para o tipo de alarme

Os bits correspondentes para cada tipo de alarme no ACK_OPTION sdo os mesmos daqueles
definidos para ALARM_SUM, exceto para o bloco Resource.

O parametro ACK_OPTION do bloco Resource tem uma associagdo diferente de namero do bit
para tipo de alarme de tabela anterior, seu significado € descrito abaixo:

Unack Alarml — Escritas foram habilitadas (WRITE_ALM)

Unack Alarm8 — Alarme de Bloco (BLOCK_ALM)

h) Parametro FEATURES_SEL
E um parametro do bloco Resource que tem um elemento para habilitar/desabilitar o envio de alerta
para todo recurso, “report supported”.

i) Parametro CONFIRM_TIME

Uma resposta € requerida para confirmar a recepg¢do da notificagdo de alerta. Se a resposta nao for
recebida dentro do periodo de tempo estabelecido (CONFIRM_TIME), o alerta sera re-transmitido.
Ele é um parametro do bloco Resource, assim, é valido para todos os alertas daquele recurso.

Por essa razdo, o parametro do alarme € um objeto estruturado, o qual é definido em conjungado
com outros parametros:

- Habilitar/ desabilitar avaliacdo de alarme:
ALARM_SUM: habilita/desabilita cada tipo de alarme para um bloco especifico
X_LIM: é possivel desabilitar a avaliagdo do alarme ajustando o limite para +INF ou —INF

- Habilitar / desabilitar envio de alarme:

FEATURES_SEL: configurando o bit “report supported”, habilitara o envio de alarme para o todo
recurso.

X_PRI: além de configurar o FEATURES_SEL, é necessario setar a prioridade de alarme maior ou
igual a 2 para habilitar o envio de alarme.

- Auto-acknowledgment:

X_PRI: o alarme correspondente sera auto-acknowledged, se a prioridade do alarme for 0,1 ou 2
ACK_OPTION: este parametro possibilita a habilitagdo/desabilitacdo do auto-acknowledgment para
cada tipo de alarme, independente da configuracdo do X_PRI

A informacao contida no parametro de alarme é transferida para um objeto de alarme quando o
alarme é repassado (se esta habilitado) para um dispositivo de interface. Como um exemplo, os
parametros seguintes sdo usados para configurar o Alarme Muito Baixo do bloco PID: LO_LO_PRI
(prioridade do alarme), LO_LO_LIM (parametro limite) e LO_LO_ALM (parametro de alarme),
ALARM_SUM, ACK_OPTION.
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Resumindo, o bloco funcional detecta a condi¢cdo de alarme. A pilha de comunicacao é responséavel
por enviar o alerta para o dispositivo de interface, o qual deve responder para o equipamento, de
outra maneira, ou sendo, o envio de alerta sera re-transmitido ap6s o estouro do tempo definido
pelo CONFIRM_TIME. A configuracdo de alarme (ACK_OPTION e prioridade) pode requerer que
um operador de planta aceite-o, ainda que a condi¢éo tenha apagado.

j) Exemplo de alarme analégico
Abaixo ha um exemplo de configuragdo de alarme do Bloco Al, que ilustra o processamento do
alarme e a notificacdo de alerta correspondente.

Parametro RS:
FEATURES_SEL = Reports Supported
CONFIRM_TIME = 640 000 (20 segundos, multiplo de 1/32 milisegundos)

Parametros Al:

ALERT_KEY = 12 (este valor seria relacionado a uma caldeira, por exemplo, desta forma, qualquer
alerta recebido pelo dispositivo de interface com este codigo de alerta significa um alerta naquela
caldeira)

OUT_SCALE.EU at 100% = 200

OUT_SCALE.EU at 0% =0

HI_LIM =190

HI_PRI=4

ALARM_HYS = 5%

ALARM_SUM.DISABLED = Discrete, HiHi, LoLo, Lo, DevHi, DevLo, BlockAlm

ACK_OPTION = 0x00

Somente o alarme Alto (HI_ALM) é habilitado em ALARM_SUM.DISABLED e é desabilitado o auto-
acknowledgement (HI_PRI=4 e bit reset em ACK_OPTION), assim, é necesséria uma intervengéo
do operador da planta.
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OUT. VALUE 4

LT S

1ol o § ALARM_HYS

-

HI_ALM.ALARM_ STATE 4+

ACTIVE_NOT REP :
ACTVE_REP L
CLR_NOT REP :
CLR REP |——

-

HI_ALM. 4
UNACKNOWLEDGED

UNACK

ACK ——

-

BUS 4

INTERFACE DEV_TX

FIELD DEV_TX Ao 1] [1]

T | :

|

< CONFIRM_TIME > CONFIRM_TIME

MENSAGEM 1: NOTIFICACAO DE ALERTA

MENSAGEM 2: NOTIFICACAO DE ALERTA - CONFIRMAGCAO
MENSAGEM 3: ALERTA ACEITO (INTERVENCAO DO
OPERADOR DA PLANTA)

Fig. 2 —Processamento de Alerta
k) Alarme de Bloco (par@metro BLOCK_ALM)

O alarme de bloco é usado para toda configuracédo, hardware, falha na conexdo ou problemas no
sistema no bloco. Estes problemas detectados pelo algoritmo do bloco séo registrados pelo
parametro BLOCK_ERR, que consiste em uma cadeia de bits, desta forma, esses erros multiplos
podem ser mostrados.

Condicdes de erro de Bloco sédo definidas (0= inativo, 1 = ativo), como se segue:

0 Other (LSB)

1 Block Configuration Error

2 Link Configuration Error

3 Simulate Active

4 Local Override

5 Device Fail Safe Set

6 Device Needs Maintenance Soon

7 Input Failure/ process variable has BAD status
8 Output Failure

9 Memory Failure

10 Lost Static Data

11 Lost NV Data

12 Read back Check Failed

13 Device Needs Maintenance Now
14 Power-up

15 Out-of-Service (MSB)
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Simulacgéo

A causa do alerta é inserida no campo Subcode do BLOCK_ALM, por exemplo, um valor 3 significa
Simulacdo Ativa. A primeira condicdo a tornar-se ativa, setara o atributo para Ativo do Estado de
Alarme, se outras condi¢cdes também se tornarem ativas, nenhum alerta serd enviado. Quando
todas condig¢des tornarem-se inativas, entdo um alerta com Clear sera repassado.

O Alarme de Bloco tem prioridade fixa em 2, desta forma, é auto-acknowledged (nenhuma
intervencdo do operador é requerida).

1) Evento de Atualizacdo (pardmetro UPDATE_EVT)

O parametro de evento de atualizacdo é fornecido em um bloco para capturar a informagéo
dinamica associada a escrita em um parametro estatico dentro do bloco. Um objeto de alerta de
atualizagdo transfere a informacgdo contida no parametro de atualizagdo do evento, quando o alerta
€ repassado.

O indice de parametro (relativo ao inicio do bloco funcional no OD) e novo valor de revisdo estatico
(ST_REV) sdo também incluidos na mensagem de alerta.

O evento de atualizacdo tem prioridade fixa em 2, desta forma, € auto-acknowledged (ndo é
requerida nenhuma intervencao do operador da planta).

Toda classe de Blocos Funcionais de entrada e saida tem um parametro SIMULATE ou
SIMULATE_D ou SIMULATE_P, o qual tem um par de status e valores, e uma chave habilitadora.
Este pardmetro age como uma chave para a interface entre o bloco funcional E/S e o bloco
transdutor associado ou canal de hardware.

Simulagdo Habilitada
O Jumper de simulagdo deve estar em ON para habilitar a simulacdo no parametro SIMULATE
(SIMULATE_D ou SIMULATE_P).

Os parédmetros BLOCK_ALM e BLOCK_ERR mostrardo a condicdo de simulacdo (habilitada ou
desabilitada). Os parametros no Bloco Resource (RS) indicardo a condi¢do do jumper de simulacéo,
enquanto nos Blocos Funcionais a Entrada/Saida indicardo a condigdo de chave habilitada no
par@metro SIMULATE (SIMULATE_D ou SIMULATE_P).

Simulagdo desabilitada

Quando desabilitada, o SIMULATE.Simulate Value e SIMULATE.Simulate Status travardo o
SIMULATE.Transducer Value e Status, para fornecer uma transferéncia suave de desabilitado para
habilitado. O parametro sera sempre inicializado em desabilitado e serd armazenado na memoria
dindmica.

Bloco Funcional de Entrada (Al, DI, PUL)

O SIMULATE.Transducer Status e SIMULATE.Transducer Value vém do bloco transdutor ou do
canal de entrada, e contém o que sera enviado para a entrada do bloco se a chave estiver OFF
(desabilitada). O SIMULATE.Simulate Value e SIMULATE.Simulate Status sdo apresentados a
entrada do bloco quando a chave habilitadora estiver em ON, e o bloco transdutor ou canal de
entrada é ignorado. O status pode ser usado para simular falhas no transdutor. O
SIMULATE.Simulate Value e SIMULATE.Simulate Status terdo sempre dados atuais do transdutor
para cada avaliacdo da entrada do bloco funcional.

Condicéo de ACH
. ~ cao
Simulacao
SIMULATE.Simulate Value e Status -> PV (apds aplicar a escala,
Enable ; . i
linearizacgéo e filtrado)
Disable SIMULATE.Transducer Value e Status -> PV (ap0s aplicar a escala,
linearizacgéo e filtrado) e Valor e Status SIMULATE.Simulate

Saida do Bloco Funcional (AO, DO)

O SIMULATE.Simulate Value e SIMULATE.Simulate status tornam-se o valor e o Status do
parametro READBACK quando a chave habilitadora estad ON, e o bloco transdutor é ignorado. O
status pode ser usado para simular falhas no transdutor. O valor e o status do atributo do transdutor
refletem o valor e o status de retorno quando a simulacéo é habilitada e o transdutor mantém a
Ultima saida e ignora OUT da Saida do Bloco.
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Condicéo de ACH
. ~ cao
Simulagcdo
Enable SIMULATE.Simulate Value and Status -> READBACK
Disable SIMULATE.Transducer Value and Status -> READBACK and
SIMULATE.Simulate Value and Status

Configuracéo do parametro CHANNEL

A configuragcdo do parametro CHANNEL depende das caracteristicas do equipamento, como
descrito a seguir:

a) Equipamento com E/S Fixa: Este tipo de dispositivo tem um nimero fixo de E/S. Todos
equipamentos de campo da Smar possuem esta caracteristica
O canal € numerado de 1 até o maximo numero de E/S.

O DC302 tem regras especificas para configurar o parametro CHANNEL, como visto a seguir:
- Blocos DI e DO: grupo A tem entradas numeradas de 1 até 8 e grupo B tem entradas numeradas
de 9 a 16.

- Blocos MDI e MDO: o grupo total A é selecionado setando CHANNEL para 1 e o grupo B para 2.

b) Equipamento com E/S Configuréavel: O usuério pode configurar o nimero de médulos de E/S,
bem como o tipo de E/S (entrada ou saida, discreta, analdgica, pulso, ...). O DFI302 é o Unico
equipamento classificado como um equipamento de E/S configuravel.

Todos os modulos E/S tém os pontos E/S organizados, como pode ser visto abaixo:

- Ponto (P): nimero ordinal de pontos E/S em um grupo, € numerado de O (primeiro ponto) a 7
(dltimo ponto no grupo), e 9 significa o grupo total de pontos. O grupo total pode ter 4 ou 8 pontos
de E/S.

- Grupo (G): numero ordinal de grupo no médulo especificado de E/S, é numerado de 0 (primeiro
grupo) até o nimero minimo de 1 grupo. Os pontos E/S sdo organizados em grupos de 8 pontos,
independente de como eles séo agrupados por isolacao elétrica

Se o tipo E/S é “8 - entrada discreta/ 4 - saida discreta”, as entradas pertencem ao grupo 0 e as
saidas pertencem ao grupo 1.

- Slot (S): Um slot suporta um mdédulo E/S e é numerado de 0 (primeiro slot no rack) até 3 (Ultimo
slot no rack).

- Rack (R): Cada rack tem quatro slots. O rack é numerado de O (primeiro rack) até 14 (Gltimo rack).
Desta forma, um Unico ponto E/S no DFI302 pode ser identificado especificando o rack (R), slot (S),
grupo (G) e ponto (P). Como o parametro CHANNEL nos miltiplos blocos E/S (MIO) devem
especificar o grupo total (8 pontos), o ponto deve ser 9, que significa o grupo total.

O valor no pardmetro CHANNEL é composto por estes elementos na seguinte forma: RRSGP.

Por exemplo, um parametro CHANNEL que € igual a 1203, significa rack 1, slot 2, grupo 0 e ponto
3. Se 0 parametro CHANNEL de um bloco MAI é 10119, significa rack 10, slot 1, grupo 1 e ponto 9
(grupo total).

Antes de setar o parametro CHANNEL, é recomendado configurar o hardware no bloco HC. Porque
serd verificado se o tipo E/S configurado no bloco HC é apropriado para o tipo de bloco. Por isso,
se for configurado para o pardmetro CHANNEL de bloco Al acessar um tipo E/S diferente de
entrada analdgica, este sera rejeitado.

Instanciacao de Bloco

Antes de explicar a instanciac¢éo de bloco, € melhor esclarecer alguns conceitos:

Tipo de Bloco: E um algoritmo para processar os pardmetros de entrada baseados na
configuragdo nos parametros internos, entdo se gera as saidas. Inclui também método dos
parametros para escrita/leitura, DD e outros. De fato, todas estas informa¢des sdo armazenadas na
memoria Flash do dispositivo, por isso um tipo de dispositivo tem um campo pré-definido de tipo de
bloco disponivel no firmware.
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Bloco (instancia): € um tipo de bloco associado a uma base de dados onde os parametros do
bloco sao armazenados (RAM e meméria ndo volatil).

Objeto de Acgéo (Action): Através do objeto de acdo (Action), um bloco pode ser instanciado
(criado) ou deletado. Antes de instalar um bloco, sera checado se o equipamento suporta o tipo de
bloco especificado, bem como, se ha disponibilidade na memdria RAM e na memoria ndo-volatil
para armazenar 0s parametros.

Todos equipamentos Smar suportam instanciacdo de Bloco e Biblioteca de Blocos (conjunto de tipo
de bloco) para cada tipo de equipamento é mostrado no item “Conjunto de Tipo de Bloco disponivel
e Conjunto de Blocos Iniciais”.

Ordem dos Parametros durante o Download

Alguns parédmetros de bloco tém uma marca escrita baseada no valor de outros pardmetros. Tais
como relacionamentos sdo mostrados na tabela de pardmetro do bloco de cada tipo de bloco nas
colunas “Valid Range” e “Store/Mode”.

Segue o relacionamento mais comum de parametro usado na marca escrita:

- E requerido um modo de escrever o parametro.

- O range valido depende de um parametro de escala.

- Para um equipamento com E/S configuravel, o parametro CHANNEL depende da configuracao de
hardware no bloco HC.

Devido a estes relacionamentos entre parametros na verificagdo escrita, algumas vezes é
necessario ter atencéo sobre a ordem dos pardmetros durante um download de configuragéo.

A ferramenta de configuracdo Syscon da Smar sempre envia o comando para escrever no
parametro MODE_BLK como o ultimo para aquele bloco, evitando-se, bastante, um pouco dos
problemas no download. O usuéario deve observar os outros casos e pode mudar a ordem
facilmente, usando o “drag e drop” no Syscon.
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Definicdo do Tipo e Estrutura de Dados

Nesta secdo sdo definidas todos as estruturas e tipos de dados usados no sistema. O Indice de
Objeto é a forma como os tipos de dados séo referenciados (como Integer8, indice 2) e as
estruturas de dados (Estrutura de bloco, indice 64).

Indice de Objeto ‘ Tipo de Dado | Descricéo
1 Boolean Verdadeiro ou Falso
2 Integer8 Inteiro sinalizado (1 Byte)
3 Integerl6 Inteiro sinalizado (2 Bytes)
4 Integer32 Inteiro sinalizado (4 Bytes)
5 Unsigned8 Inteiro sinalizado (1 Byte)
6 Unsigned16 Inteiro sinalizado (2 Bytes)
7 Unsigned32 Inteiro sinalizado (4 Bytes)
8 FloatingPoint Ponto Flutuante
0 VisbleString O oniinto de aractores ASCH. |
10 OctetString Cadeia de Octetos séo binarias.
11 Date Data e Hora (7 bytes)
12 TimeofDay Tempo em miIisegug}(jtc;ss)decorridos no dia (6
13 TimeDifference Diferenca de tempo (6 bytes)
14 BitString Array de Bits
Inteiro (8 bytes)
21 TimeValue Representando a data/hora para efeito de
sincronizagédo de reldgio.
e Date:

o Data (3 bytes) — Formato: ANO#MES#(Dia Semana e Dia Més)
0 Hora (4 bytes) — Formato: HH#MM#MSEG

e Timeof Day:
o Tempo (4 bytes) — Contado em milisegundos a partir da Zero Hora do dia.
o Data (3 bytes) — Contado em dias relativo a 1° de Janeiro de 1984.

e TimeDifference: Diferenca de tempo. A estrutura é a mesma do TimeofDay.
e TimeValue: Usado para representar Data e Hora para sincronizagdo de relégio. Ele é um inteiro
de 8 bytes na base de 1/32 milisegundos.

Estrutura de Bloco — DS-64

Esta estrutura de dados consiste em atributos de um bloco.

Nome do Elemento Tipo de Dado | Tam.
1 Block Tag VisibleString 32
2 DD Memberld Unsigned32 4
3 DD Itemld Unsigned32 4
4 DD Revision Unsigned16 2
5 Profile Unsigned16 2
6 Profile Revision Unsigned16 2
7 Execution Time Unsigned32 4
8 Period of Execution Unsigned32 4
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E Nome do Elemento Tipo de Dado | Tam.
9 Number of Parameters Unsigned16 2
10 Next FB to Execute Unsigned16 2
11 Starting Index of Views Unsigned16 2
12 NumberofVIEW_3 Unsigned8 1
13 NumberofVIEW_4 Unsigned8 1

Valor & Status —Estrutura Float — DS-65
Esta estrutura de dados consiste dos parametros de valor e status dos parametros float que séo
Entradas ou Saidas.

E ’ Nome do Elemento ‘ Tipo de Dado | Tam.

1

Status

Unsigned8 1

2

Value

Float 4

Valor & Status — Estrutura Discreta — DS-66

Esta estrutura consiste de valor e status de pardmetros de valores discretos.

E | Nome do Elemento ‘ Tipo de Dado | Tam

1

Status

Unsigned8 1

2

Value

Unsigned8 1

Estrutura de Escala — DS-68

Esta estrutura consiste de dados estaticos usados para fazer a escala dos valores de pontos

flutuantes com finalidade de display.

E Nome do Elemento Tipo de Dado | Tam.
1 EU at 100% Float 4
2 EU at 0% Float 4
3 Units Index Unsigned16 2
4 Decimal Point Integer8 1

Modo de Estrutura — DS-69

Esta estrutura de dados consiste em uma cadeia de bits para modos target, atual, permitido e

normal.

E ’ Nome do Elemento | Tipo de Dado ’ Tam.

1 Target BitString 1
2 Actual BitString 1
3 Permitted BitString 1
4 Normal BitString 1

Permissdes de Acesso — DS-70
Esta estrutura de dados consiste em um controle de acesso sinalizado para acessar os parametros

do bloco.

1.33



Manual de Instru¢des dos Blocos Funcionais — Library A

E ‘ Nome de Elemento ’ Tipo de Dados ‘ Tam.
1 Grant BitString 1
2 Deny BitString 1

Estrutura de Alarme Flutuante — DS-71
Esta estrutura consiste de dados que s@o descritos por alarmes de pontos flutuantes.

E ‘ Nome do Elemento ‘ Tipo de Dados | Tam

1 Unacknowledged Unsigned8 1
2 Alarm State Unsigned8 1
3 Time Stamp Time Value 8
4 Subcode Unsigned16 2
5 Value Float 4

Estrutura de Alarme Discreto — DS-72
Esta estrutura de dados consiste nas descri¢ées dos alarmes discretos.

E ‘ Nome do Elemento | Tipo de Dado ‘ Tam|

1 Unacknowledged Unsigned8 1
2 Alarm State Unsigned8 1
3 Time Stamp Time Value 8
4 Subcode Unsigned16 2
5 Value Unsigned8 1

Estrutura de Evento de Atualizacdo — DS-73
Esta estrutura de dados consiste de dados que descrevem um alarme de revisdo estatico.

E ‘ Nome do Elemento | Tipo de Dado Tam
1 Unacknowledged Unsigned8 1
2 Update State Unsigned8 1
3 Time Stamp Time Value 8
4 Static Revision Unsigned16 2
5 Relative Index Unsigned16 2

Estrutura de Resumo de Alarme — DS-74
Esta estrutura consiste em dados que resumem 16 alertas.

E‘ Nome do Elemento | Tipo de Dado ‘ Tam

1 Current BitString 2
2 Unacknowledged BitString 2
3 Unreported BitString 2
4 Disabled BitString 2

Simulacao — Estrutura Float — DS-82

Esta estrutura de dados consiste em um simulador e transdutor de valor e status float e um
simulador discreto habilita/desabilita.
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= Nome do Elemento Tipo de Dado Tam
1 Simulate Status Unsigned8 1
2 Simulate Value Float 4
3 Transducer Status Unsigned8 1
4 Transducer Value Float 4
5 Simulate En/Disable Unsigned8 1

Simulacao — Estrutura Discreta — DS-83

Esta estrutura de dados consiste de um simulador e transdutor de valor discreto e status, e um
simulador discreto habilita/desabilita.

E | Nome do Elemento\‘ Tipo de Dado ‘ Tam

1 Simulate Status Unsigned8 1
2 Simulate Value Unsigned8 4
3 Transducer Status Unsigned8 1
4 Transducer Value Unsigned8 4
5 Simulate En/Disable Unsigned8 1

Estrutura de Teste — DS-85

Esta estrutura de dados consiste de bloco funcional de teste de dados leitura/escrita.

E ‘ Nome do Elemento Tipo de Dado ‘ Tam

1 Valuel Boolean 1
2 Value2 Integer8 1
3 Value3 Integer16 2
4 Value4 Integer32 4
5 Value5 Unsigned8 1
6 Value6 Unsigned16 2
7 Value7 Unsigned32 4
8 Value8 FloatingPoint 4
9 Value9 VisibleString 32
10 Valuel0 OctetString 32
11 Valuell Date 7
12 Valuel2 Time of Day 6
13 Valuel3 Time Difference 6
14 Valueld Bitstring 2
15 Valuel5 Time Value 8

Estrutura Discreta de 8 Elementos — DS-159
Esta estrutura de dados consiste em um status e oito parametros de valores discretos.

E | Nome do Elemento ‘ Tipo de Dado ‘ Tam
1 Status Unsigned8 1
2 Valuel Unsigned8 1
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E | Nome do Elemento ‘ Tipo de Dado ‘ Tam

3 Value2 Unsigned8 1
4 Value3 Unsigned8

5 Valued Unsigned8 1
6 Valueb5 Unsigned8 1
7 Value6 Unsigned8 1
8 Value7? Unsigned8 1
9 Value8 Unsigned8 1

Estrutura Discreta de 16 Elementos — DS-160

Esta estrutura de dados consiste em um status e dezesseis parametros de valores discretos.

= Nome do Elemento | Tipo de Dado Tam

1 Status Unsigned8 1
2 Valuel Unsigned8 1
3 Value2 Unsigned8 1
4 Value3 Unsigned8 1
5 Value4 Unsigned8 1
6 Value5 Unsigned8 1
7 Value6 Unsigned8 1
8 Value7 Unsigned8 1
9 Value8 Unsigned8 1
10 Value9 Unsigned8 1
11 Valuel0 Unsigned8 1
12 Valuell Unsigned8 1
13 Valuel2 Unsigned8 1
14 Valuel3 Unsigned8 1
15 Valuel4d Unsigned8 1
16 Valuel5 Unsigned8 1
17 Valuel6 Unsigned8 1

Estrutura de Dados Especifico do Fabricante

Nesta sec¢do sdo definidas as estruturas de dados especificas do fabricantes usadas no sistema.

Estrutura de Converséao de Escala - DS-256
Esta estrutura de dados consiste em dados usados para gerar constantes A e B na equagdo Y=

A*X + B.
E ‘ Nome do Elemento ‘ Tipo de Dado ‘ Tam
1 From EU 0% Float 4
2 From EU 100% Float 4
3 To EU 0% Float 4
4 To EU 100% Float 4
5 Data Type Unsigned8 1
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Estrutura de Converséo de Escala com Status - DS-257
Esta estrutura de dados consiste de dados usados para gerar as constantes A e B na equacéo Y=
A*X + B, mais o status de saida.

= ‘ Nome do Elemento | Tipo de Dado | Tam

1 From EU 0% Float 4
2 From EU 100% Float 4
3 To EU 0% Float 4
4 To EU 100% Float 4
5 Data Type Unsigned8 1
6 Output Status Unsigned8 1

- Ouput Status: Este status pode ser atualizado de duas formas: pelo mestre Modbus ou por um
status escolhido pelo usuario. No primeiro caso o mestre modbus devera enviar tanto o valor
quanto o status (ou seja, serdo duas variaveis modbus diferentes). No segundo caso o mestre
envia somente o valor.

Para mais detalhes veja a descri¢cdo no Bloco MBCS (Secéo 2).

Estrutura de Escala com Locador - DS-258
Esta estrutura de dados consiste em dados usados para gerar as constantes A e B na equagao Y=
A*X + B, mais os enderecgos de um dispositivo escravo.

= ‘ Nome do Elemento | Tipo de Dado | Tam.
1 From EU 0% Float 4
2 From EU 100% Float 4
3 To EU 0% Float 4
4 To EU 100% Float 4
5 Data Type Unsigned8 1
6 Slave Address Unsigned8 1
7 Modbus Address of Value Unsigned16 2

- Slave Address: Informa o enderegco do escravo que é requerido para referenciar ao parametro
PVALUEN. Por exemplo, supondo que exista um LC700 com Endereco de Dispositivo igual a 3 e
neste LC700 é requerido para monitorar uma variavel especifica. Entdo, o Endere¢co Escravo deve
ser igual a 3.

- MODBUS Address Of Value: Informa o endereco MODBUS da variavel que sera monitorada. No
exemplo do elemento anterior, supde-se que o endereco MODBUS da variavel monitorada seja
40032. Desta forma, este elemento deve receber este endereco.

Estrutura de Escala com Locador e Status- DS-259
Esta estrutura de dados consiste de dados usados para gerar constantes A e B na equagdo Y= A*X
+ B, mais o endereco do dispositivo escravo.

E ‘ Nome do Elemento ‘ Tipo do Dado ‘ Tam.
1 From EU 0% Float 4
2 From EU 100% Float 4
3 To EU 0% Float 4
4 To EU 100% Float 4
5 Data Type Unsigned8 1
6 Slave Address Unsigned8 1
7 Modbus Address of Value Unsigned16 2
8 Modbus Address of Status Unsigned16 2

1.37



Manual de Instru¢des dos Blocos Funcionais — Library A

0 Slave Address: Informa o endereco do escravo requerido para referenciar para a entrada IN.
Por exemplo, supondo um LC700 com Enderego de Dispositivo igual a 3, neste LC700 é
necessario conectar uma das duas entradas ou saidas. Entdo, desta forma, o Endereco
Escravo deve ser igual a 3;

o] MODBUS Address Of Value: Informa o endereco MODBUS da variavel que sera referenciada
para a entrada ou saida. No exemplo do elemento anterior, supondo o endereco MODBUS da
variavel, ele serd referenciado como 40032. Entdo, este elemento deve receber este
enderego;

o] MODBUS Address of Status: Neste parametro, o usuério informa o endere¢co modbus onde o
status serd lido ou escrito. Cada entrada e saida tem um status correspondente. A
interpretacdo do status segue o Default do Fieldbus Foundation (Veja o item “Status de
Parametros” para maiores detalhes).

Estrutura de Locador de Variavel Modbus - DS-260

Esta estrutura consiste em dados que indicam os enderegos em um dispositivo escravo.

E ‘ Nome do Elemento | Tipo de Dado ‘ | Tam.

1 | Slave Address Unsigned8 1

2 | Modbus Address of Value Unsigned16 2

e Slave Address: Indica o Endereco do escravo onde esta localizado a variavel requerida a ser
monitorada. Por exemplo, se em uma aplicacdo um LC700 foi setado com Endereco de Dispositivo
igual a 1. Endereco Escravo deve ser igual a 1;

® Modbus Address Value: Escreve o endereco MODBUS da varidvel que ser4 monitorada no bloco
MBSM. Supondo que o usudrio necessite monitorar a variavel com endereco MODBUS 40001
localizado em um modulo I/O do Escravo com Endereco de Dispositivo 1. Entdo, o Endereco
Modbus de Valor deve ser igual a 40001.

Estrutura de Locador de Variavel Modbus com Status- DS-261
Esta estrutura consiste em dados que indicam os enderecos de um equipamento escravo.

= Nome do Elemento Tipo de Dado Tam.

1 Slave Address Unsigned8 1
2 Modbus Address of Value Unsigned16 2
3 Modbus Address of Status Unsigned16 2

Estrutura ID do Parametro FF - DS-262

Esta estrutura consiste em dados que informam a posicao do parametro FF requisitado.

= | Nome do Elemento E Tipo de Dado \ I Tam.
1 Block Tag VisibleString(32) 32
2 Relative Index Unsigned16 2
3 Sub Index Unsigned8 1

\ Block Tag: Informa o Tag do bloco que contém a varidvel que é requerida para visualizar. Por
exemplo, o usuario necessita de monitorar o valor do ganho de um bloco PID. Desta forma, insere
o0 Tag do bloco PID contendo o parametro ganho requerido para ser visualizado no MODBUS
mestre;

\ Relative Index: E o index do parametro de um bloco funcional que se deseja monitorar. (ver as
tabelas dos parametros de blocos funcionais). Deste modo, insere-se o index relativo ao parametro
desejado para ser monitorado. No caso acima, para monitorar o pardmetro ganho do bloco relativo
ID, o indice relativo é 23;
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v Sub Index: O subindex é usado para parametros que tém uma estrutura. Neste caso, é
necessario indicar qual elemento da estrutura estéd sendo referido.

Estrutura de Endereco Escravo - DS-263

Esta estrutura de dados consiste em dados que informam o endereco IP e o endereco Modbus dos
escravos.

E E Nome do Elemento I Tipo de Dado I Tam.

1 IP Slavel VisibleString(16) 16
2 IP Slave2 VisibleString(16) 16
3 IP Slave3 VisibleString(16) 16
4 IP Slave4 VisibleString(16) 16
5 IP Slave5 VisibleString(16) 16
6 IP Slave6 VisibleString(16) 16
7 IP Slave? VisibleString(16) 16
8 IP Slave8 VisibleString(16) 16
9 Slave Address1 Unsigned8 1
10 Slave Address2 Unsigned8 1
11 Slave Address3 Unsigned8 1
12 Slave Address4 Unsigned8 1
13 Slave Address5 Unsigned8 1
14 Slave Address6 Unsigned8 1
15 Slave Address7 Unsigned8 1
16 Slave Address8 Unsigned8 1
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Capitulo 2

Faixa Véalida/Opcoes

BIBLIOTECA DE BLOCOS

Este capitulo descreve em detalhes a biblioteca de blocos funcionais FOuNDATION fieldbus da Smar,
que é estruturada da forma descrita abaixo.

Primeiramente séo mostradas trés tabelas que descrevem as caracteristicas gerais de cada bloco,
agrupado de acordo com a sua classe:

e Descri¢éo dos Tipos de Blocos: descreve cada bloco disponivel na biblioteca de blocos.

e Disponibilidade de Tipo de Bloco e Conjunto de Bloco Inicial: mostra os blocos suportados por
cada equipamento Smar e os valores pré-instanciados.

e Tempos de Execucdo dos Blocos Funcionais: mostra o tempo de execugdo de cada bloco no
equipamento.

Posteriormente, cada bloco funcional é detalhado. Para cada bloco, as seguintes informagdes séo
fornecidas:

e Visdo Geral: descricdo geral do bloco;

e Descricao: descreve todas as caracteristicas do bloco;

e BLOCK_ERR: indica as possiveis sinalizacdes do paradmetro BLOCK_ERR, e as possiveis
causas. Para mais detalhes veja a sec¢do “Alarmes e Eventos — Processamento de Alerta e
Simulag&o” no Capitulo 1;

e Modos Suportados: indica quais sdo os modos suportados pelo bloco. Para mais detalhes veja
a secéo “Pardmetro de Modo” no Capitulo 1;

e Parametros: tabela com todos os parametros do bloco. Para cada parametro séo detalhadas as
seguintes caracteristicas:

indice relativo do parametro.

Parametro Tag do parametro (0 mesmo do device description (DD) do bloco).

Tipo de dado suportado:
Name — Simple variable ou array.

Tipo Dado DS-n — Estrutura de dados (Record) de index n.
(Comprimento) O valor entre parénteses representa o tamanho em bytes do parametro.

Para mais detalhes veja a secéo “Definicdo do Tipo e Estrutura de Dados” no
Capitulo 1.

Determina a faixa valida de valores ou as opc¢des que podem ser escritas no
parametro.

Valor Default Valor do pardmetro quando o bloco é inicializado pela primeira vez.

Meméria/ Modo

Representa a unidade do parametro. Todos os parametros com a mesma unidade
possuem o mesmo relacionamento dentro do bloco. As unidades podem ser PV,
OUT, FF, TRK e XD. Por exemplo, os parametros SP e PV do bloco PID possuem a

Unidades mesma unidade PV, ou seja, os dois seguem o0 mesmo range de PV_SCALE.

As unidades Sec (segundos), % (percentagem) e On/Off (estado discreto) séo
unidades constantes. “None” é utilizado para numeros que ndo tem unidades
especificas, e “na” é usado para bit strings onde unidades ndo se aplicam.

Esta coluna possui duas informag6es:

e A“memoria”’ que o parametro é armazenado: Estatico, Nao-volatil ou Dindmico.
Ver Armazenamento de Parametro no capitulo 1; e

e O minimo “modo” para alterar o parametro. Que pode ser:

0 “Sem modo” - indica que o parametro ndo depende de modo para ser
alterado;

0 “RO” (Read-Only) - indica que o parametro € somente de leitura;

o “Auto”, “Man” ou “O0S” - indica 0 minimo modo Target que o bloco
deve estar para conseguir alterar o parametro. O minimo significa que
se 0 bloco estiver em um modo com prioridade maior que aquele
minimo, é possivel fazer a alteracéo. Por exemplo, o0 modo OOS € o
modo com maior prioridade. Logo em modo OOS é possivel alterar
todos os pardmetros. O modo MAN tem prioridade sobre 0 modo Auto,
e assim por diante. Para mais informacgdes sobre as prioridades dos
modos, veja a tabela na se¢éo “Parametro de Modo” item ¢ no capitulo
1.

Descricéo Breve descricdo de cada parametro do bloco e seu uso.
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Descricao dos Tipos de Blocos

CLASSE DO BLOCO | TIPO DE BLOCO

DESCRICAO |
RESOURCE - Este bloco contém dados que s&@o especificados para o hardware que esta

RESOURCE RS associado ao recurso.
DIAG TRANSDUTOR DE DIAGNOSTICO — Fornece medicéo on-line do tempo de execucdo de
bloco, verifica os links entre blocos e outras caracteristicas.
TRANSDUTOR DE DISPLAY — Este bloco suportado por dispositivos com display LCD pode
BLOCOS DSP ser usado para monitorar e atuar em parametros locais de blocos.
p p
TRANSDUTORES HC TRANSDUTOR DE CONFIGURAGCAO DE HARDWARE — Configura o tipo de médulo para
cada slot no DFI302.
Este bloco transdutor fornece configuragdo dos ajustes Iniciais do sistema e diagnésticos e
IDSHELL . ~ - - ;
configuracdo de dispositivos e bloco online.
TRD LD292/LD302 TRANS_DUTOR DE ~PRESSAO — Este é o bloco transdutor para LD292/LD302 — um
- transmissor de presséo.
TRANSDUTOR DE TEMPERATURA - Este é o bloco transdutor para TT302 — um
TRD_TT302 -
transmissor de temperatura.
BLOCOS TRD_IF302 ;sél:lnSiSDSlé;rggreCrZ]tOeRpF;IrE;\lgiEIdI;LESLDBUS — Este é o bloco transdutor para IF302 — um
TRANES’\IID_IEJF;I'ESAES DE TRD TP302 TRANS_DUTOR DI_E PO_SI(;AO FIELDBUS - Este € o bloco transdutor para TP302 -
- transmissor de Posicéo Fieldbus.
TRD TEMP TRANSDUTOR DE TEMPERATURA DF_-45 - Este é o bloco transdutor para o0 médulo DF-
- 45, um ma@dulo de até oito entradas de baixo sinal para RTD, TC, mV, Ohm.
TRANSDUTOR DE CONCENTRACAO/DENSIDADE — Este é o bloco transdutor para o
TRD_DT302 . ~ )
DT302 - transmissor de concentracdo/densidade.
TRANSDUTOR POSICIONADOR FIELDBUS - Este é o bloco transdutor para o FY302 —
TRD_FY302 e :
um Posicionador Fieldbus.
BLOCOS TRD_FP302 'Cr:lzﬁvl\érsslzE;(ejllgblafplztiaEﬁiésgoFIELDB US — Este € o bloco transdutor para o FP302 — um
TRANSgXIjg?ARES DE TRD FI302 TRANSDUTQR DE CORRENTE FIELDBUS - Este é o bloco transdutor para o IF302 — um
- Conversor Fieldbus para Corrente.
TRANSDUTOR RELE FIELDBUS — Este é o bloco transdutor para o FR302 — um relé
TRD_FR302 - 8
- transmissor Fieldbus.
ENTRADA ANALOGICA — Este bloco obtém a entrada de dados analdgica de um sinal de
Al entrada analégico e torna-o disponivel para outros blocos funcionais. Tem conversdo de
escala, filtro, raiz quadrada, baixo corte e processamento de alarme.
ENTRADA DISCRETA - Este bloco pega a entrada discreta de dados de um sinal de entrada
DI discreto e torna-o disponivel para outros blocos funcionais. Tem opcéo de inverter, filtrar e
BLOCOS FUNCIONAIS processamento de alarme.
DE ENTRADA MAI MULTIPLAS ENTRADAS ANALOGICAS - Fornece um modo para receber 8 variaveis
analdgicas de outros médulos ou entradas fisicas.
MDI MULTIPLAS ENTRADAS DISCRETAS — Fornece um modo para receber 8 variaveis
discretas de outros médulos ou entradas fisicas.
PUL ENTRADA DE PULSO - Fornece um valor analégico que representa uma totalizagéo de
pulsos em uma entrada fisica discreta.
BLOCOS FUNCIONAIS PID CONTROLE PID — Este bloco padrdo tem diversas caracteristicas, como: tratamento de
DE CONTROLE E setpoint (limitac&o de valor e taxa), filtro e alarme PV, feedforward, saida rastreada e outros.
CALCULO EPID PID OTIMIZADO - Tem todas as caracteristicas do PID, mais op¢éo de transferéncia suave
ou com impacto padrdo de um modo “manual” para um modo “automatico” e bias.
PID AVANCADO — Tem todas as caracteristicas do PID padréo, mais opgao de transferéncia
APID suave ou com impacto padrdo de um modo “manual” para um modo “automatico”, bias, ganho
adaptativo, amostragem PI, zona morta de erro, tratamento especial para erro, ISA ou
algoritmo paralelo.
ARITMETICO — Este bloco de célculo fornece algumas equacdes pré-definidas prontas para
ARTH uso em aplicagbes como compensagéo de vazdo, compensacdo HTG, controle de razdo e
outras.
DIVISOR - Este bloco é usado em duas aplicacdes tipicas: divisor de faixa e
SPLT sequenciamento. Recebe a saida do bloco PID, que é processado de acordo com o algoritmo
selecionado e, entdo, gera os valores para duas saidas analégicas de blocos.
CARACTERIZADOR DE SINAL — Tem capacidade para caracterizagdo de dois sinais,
CHAR baseados na mesma curva. A segunda entrada tem uma opgéo para permutar “x” para “y”,
fornecendo um caminho facil para usar a fungdo invertida, que pode ser usada nha
caracterizacéo de retorno.
INTEGRADOR - Integra uma varidvel em fungdo do tempo. H4 uma segunda entrada de
INTG fluxo que pode ser usada para as seguintes aplicacfes: totalizacéo de fluxo da rede, variacéo
de volume/massa em vasos e controle preciso de razéo do fluxo.
ALARME ANALOGICO - Este bloco de alarme tem limites de alarme dinAmico ou estético,
AALM histerese, expansdo temporaria de limites de alarme em mudancas de passos do setpoint

para evitar alarmes incdmodos, dois niveis de limites de alarme e atraso para detecgdo de
alarme.
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CLASSE DO BLOCO | TIPO DE BLOCO

ISEL

DESCRICAO |

SELETOR DE ENTRADA - Este bloco tem quatro entradas analégicas que podem ser
selecionadas pelo parametro de entrada ou de acordo com um critério como bom, maximo,
minimo, meio e média.

SPG

GERADOR DE RAMPA DE SETPOINT — Este bloco gera o setpoint seguindo um contorno
em funcéo do tempo. Aplicacdes tipicas séo controle de temperatura, lote de reatores, etc.

ESPG

GERADOR DE RAMPA OTIMIZADO DE SETPOINT — Tem um parametro extra para
identificar o passo ou segmento do contorno no formato flutuante.

TIME

TEMPORIZADOR e LOGICO — Este bloco tem quatro entradas discretas, que s&o
processadas por uma combinacdo légica. O temporizador selecionado, no tipo de
processamento, opera na entrada de sinal combinada para produzir uma medigdo, atraso,
extenséo, pulso ou debounce.

LLAG

LEAD-LAG - Este bloco fornece uma compensacdo dinamica de uma variavel. E usado
normalmente em controle feedforward.

OSDL

SELETOR DE SAIDA / LIMITADOR DINAMICO — Tem dois algoritmos:

Seletor de Saida — sele¢do de saida por uma entrada discreta

Limitador dinamico — este algoritmo foi desenvolvido especialmente para duplo limite cruzado
em controle de combustao.

DENS

DENSIDADE - Este bloco tem um algoritmo especial para calcular a densidade em tipos
diferentes de unidades de engenharia: grau plato, INPM e outros.

CT

CONSTANTE - Fornece parametros analégico e de saida discreta com valores constantes.

FFET

FLIP-FLOP e EDGE TRIGGER - Pode ser configurado para trabalhar como flip-flop SR, RS,
D-LATCH e EDGE TRIGGER (elevacgao, gueda ou bi-direcional).

AEQU

EQUACOES AVANCADAS — Este bloco foi especialmente desenvolvido para suportar
calculos especificos.

PRED

PREDITOR DE SMITH — O bloco PRED possibilita as fungdes Atrasador, Bypass e Preditor
de Smith.

TF

FUNCAO DE TRANSFERENCIA - O bloco Transfer Function (TF) tem como finalidade
representar sistemas de até 2° ordem através da configuracdo dos coeficientes A, B, C, D,
EeF.

LCF

FATORES DE CORRECAO PARA LIQUIDO — Este bloco realiza os célculos dos fatores de
correcdo (CTL, CPL e BSW na temperatura de operacéo) para medicéo de liguido.

BLOCOS
FUNCIONAIS
MODBUS

MBCF

CONFIGURACAO MODBUS — Este bloco transdutor é usado para configurar caracteristicas
gerais relacionados ao gateway Modbus.

MBCS

CONTROLE MODBUS ESCRAVO - Quando o equipamento esta trabalhando como uma
porta entre Foundation Fieldbus e Modbus (equipamento escravo), este bloco pode ser usado
para trocar dados de controle entre ambos protocolos.

MBSS

SUPERVISAO MODBUS ESCRAVO- Quando o equipamento esti trabalhando como um
porta entre Foundation Fieldbus e Modbus (equipamento escravo), este bloco pode ser usado
para converter parametros Foundation Fieldbus em varidveis Modbus. Tais variaveis serdo
disponibilizadas para um supervisério com um driver Modbus.

MBCM

CONTROLE MODBUS MESTRE- Quando o equipamento esta trabalhando como um porta
entre Foundation Fieldbus e Modbus (equipamento mestre), este bloco pode ser usado para
trocar dados de controle entre ambos protocolos.

MBSM

SUPERVISAO MODBUS MESTRE- Quando o equipamento esta trabalhando como um porta
entre Foundation Fieldbus e Modbus (equipamento mestre), este bloco pode ser usado para
converter variaveis Modbus em parametros Foundation Fieldbus. Tais parametros serdo
disponibilizados para um supervisério com um driver Foundation Fieldbus (OPC).

BLOCOS FUNCIONAIS
DE SAIDA

AO

SAIDA ANALOGICA — O bloco AO fornece um valor analégico para gerar um sinal de saida
analdgico. Fornece valor e limite de razéo, conversdo de escala, mecanismo de estado de
falha e outras caracteristicas.

DO

SAIDA DISCRETA — O bloco DO fornece um valor discreto para gerar um sinal de saida
discreto. H4 uma opgéao para inverter o valor discreto, mecanismo de estado de falha e outras
caracteristicas.

MAO

MULTIPLAS SAIDAS ANALOGICAS — Fornece um modo para enviar 8 variaveis analégicas
para outros médulos ou saidas fisicas.

MDO

MULTIPLAS SAIDAS DISCRETAS — Fornece um modo para enviar 8 variaveis discretas
para outros médulos ou saidas fisicas.

STEP

SAIDA PID DE PASSO - E usado quando o elemento final de controle tem um atuador
acionado por um motor elétrico.

BLOCO FUNCIONAL
FLEXIVEL

FFB

BLOCO FUNCIONAL FLEXIVEL - O bloco FFB fornece légica tal como E, OU, XOU e
NAO, funcdes, tais como Timer On-Delay, Timer Off-Delay, Timer Pulse, Contador de Pulso
Decrescente (CTD), Contador de Pulso Crescente (CTU), Flip-Flop RS e SR. A légica é
feita usando as oito variaveis discretas disponiveis na rede FF (OUT_Dx), os oito
parametros de entrada da rede FF (IN_Dx), as dezesseis variaveis de entradas discretas
do hardware DC302 (HIN), as oito variaveis de saida discretas do hardware DC302
(HOUT), valores a prova de falhas (FSx) e varidveis de bit auxiliares (AUX’s).

BLOCOS FUNCIONAIS
HART

HCFG

HART CONFIGURACAO & DIAGNOSTICO — Concentra os parametros de configuragio
geral para médulo de trabalho, em adigdo aos parametros na performance e diagnoéstico de
Comunicagdo HART.

2.3



Manual de Instru¢des dos Blocos Funcionais — Library A

CLASSEDOBLOCO | TIPODEBLOCO | DESCRICAO |

HART INFORMACAO & DADOS DINAMICOS - Este bloco contém os parametros
principais, i.e., mais comumente usados, além de variaveis dinamicas. Todos parametros
relacionados aos comandos universais e alguns comandos principais “Common Practice”
séo encontrados aqui. Deveria ter um bloco HIRT para cada equipamento HART instalado,
acima de 32 blocos. Em operacdo normal, os parametros do bloco HIRT mostram as
variaveis dos equipamentos HART, desde que haja mecanismos para manter a base de
dados do HI302 atualizada. Veja o Apéndice A ou manual dos Blocos Funcionais para
maiores detalhes.

HART VARIAVEL TEMPLATE — Este bloco é uma grande coletanea de variaveis para uso
geral organizado em arranjos. E possivel agora, acessar qualquer parametro de
instrumento HART. Para este efeito, o modulo deve ter a configuragdo (blocos HCD e
HVT HWPC) para definir o instrumento especifico que necessita para acessa-lo, e como estes
comandos séo relacionados com outro parametro no bloco. H4 um bloco HVT que deve ser
compartilhado entre os equipamentos quando for acesséa-los através do HART_TAG. Esta
configuracdo ja esta configurada na meméria do equipamento Smar.

HART DEFINICAO DE COMANDOS — Contém a descricdo do comando HART para cada
tipo de equipamento ou versdo. Esta descricAo armazena informagdo necessaria pelo
madulo para comunicar e dados prontos nos blocos HIRT ou HTV. Os blocos HCD definem
os comandos universais e de pratica comum, bem como todos comandos especificos para
instrumentos Smar, que ja sdo armazenados na memoria do equipamento e ndo requerem
qualquer configuragdo do usuério. Veja o Apéndice B para maiores detalhes.

HART PARAMETRO DE CONFIGURACAO DE ESCRITA — Este bloco armazena
HWPC informacgédo sobre todos os parametros que serdo escritos nos instrumentos ou mapeados
no bloco HVT.

HART BYPASS COMMUNICATION — Este bloco permite que mensagens HART sejam
enviadas para qualquer instrumento através da simples escrita em um parametro do bloco.

HIRT

HCD

HBC

Disponibilidade de Tipo de Bloco e Conjunto de Bloco Inicial

A tabela abaixo mostra como os equipamentos Smar sdo eficazes e flexiveis. Por exemplo, o
usudrio pode momentaneamente instanciar até 20 blocos em 17 tipos de blocos (algoritmos) em um
equipamento de campo como LD302. De fato, isto significa que quase toda estratégia de controle
pode ser implementada usando somente equipamentos de campo Smar.

Leia cuidadosamente estas notas, que se seguem, para entender completamente as informacdes
contidas nesta tabela.

C'gfsceodo Tipo de Bloco LL';ZZZ/ TT302 |IF302| TP302 | FY302 | FP302 | FI302 [FB 700|DC302|DF51|FR302| DT302[HI302-O| HI302-N |HI302-1
Resource RS (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |1 1 1 1 1 1
DIAG (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1| 1 1 1 1 1
Blocos DSP (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Transdutores HC (1) 0
IDSH (1)
TRD-LD(1) | 1
TRD-DT (1) 1
TraEIS%Cu(izres TRD-TT(2) 2
de Entrada | TRD-IF (3) 3
TRD-TP (1) 1
TEMP 0
Al (*) 1 2 3 1 0 1
Blocos DIt 0 0
Funcionais de MAI 0
Entrada VDI 3 0 o o
PUL 0
Blocos PID 1 1 1 1 1 1 | o 1 1
F@grigfoﬁ‘f:e EPID o | o] o 0 o | ol o 0
Calculo APID 0 0 0 0 0 0
ARTH 1 1 1 1 1 oo 1 1 1
SPLT 0 0 0 0 0 1 0
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C'gfssodo Tipo de Bloco LD3022/ TT302 |IF302| TP302 | FY302 [ FP302 | FI302 [FB700|DC302|DF51|FR302{DT302 |HI302-0[HI302-N |HI302-1
CHAR 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
INTG 1 0 1 1 0 1 0 0 1
AALM 1 2 1 1 1 1 1 1 o |o| 1 1 1
ISEL 0 1 0 0 1 1 0 0 0| 1 0 0
SPG 1 1 1 0 0 0 0
ESPG 0
TIME 1 0 0 0 0 0 0 1 o | 1 1
LLAG 1 0 1
osDL 0 0 0 0
DENS 0 0 0
cT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FFET 1 o 1
AEQU 0
PRED 0
TF 0
LCF 0
MBCF(1) 0
Blocos MBCS(16) 0
Funcionais MBSS(16) 0
Modbus MBCM(16) 0
MBSM(16) 0
AO(*) 1 1 3 0
Blocos DO (2) 0 0 2
Funcionais de MAO 0 0
Saida MDO 4 0 0
STEP 0| 1
TRD-FR (1) 1
Tralr?:ls?jcuc;zres TRD-FI () 3
de Saida TRD-FP (1) 1
TRD-FY (1) 1
Bloco
Funcional FFB (1) 1
Flexivel
HCFG 1 1 1
HIRT 8 8 8
Funcionais | VT N N
HART HCD 0 0 0
HWPC 0 0 0
HBC 0 0 0

Nota 1 — A coluna “Tipo de Bloco” indica qual tipo de bloco esta disponivel para cada tipo de equipamento.

Nota 2 — O numero associado ao tipo de bloco e ao tipo de equipamento é o nimero de blocos instanciados
durante a inicializagao de fabrica.

Nota 3 — Se o tipo de bloco funcional ndo esta disponivel para o tipo de equipamento, sera indicado pelo
espaco em branco.

Nota 4 — Equipamentos de campo e FB700 tém capacidade de 20 blocos, incluindo recurso, transdutores e
blocos funcionais.

Nota 5 — O DFI302 tem capacidade para 100 blocos, incluindo recurso, transdutores e blocos funcionais.

Nota 6 — A coluna Tipo de Bloco mostra os mnemadnicos, se é seguido por um nimero entre paréntesis, indica o
nimero maximo de blocos instanciados. Se for seguido por “*”, indica que o nimero méximo depende do tipo de
equipamento.

Nota 7 — Os blocos PRED, TF e LCF estéo disponiveis somente no DFI302 a partir da DD 0704.
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Tabela com os Tempos de Execucédo dos Blocos Funcionais

A tabela a seguir mostra o tempo de execucédo de cada bloco no equipamento.

Tempo de Execucdo (ms)

Mneménico Dispositivos de
Campo 302

RS 3 3 4
AO 30 23 4
Al 34 26 4
PID 67 51 4
ARTH 59 45 4
SPLT 52 39 4
CHAR 47 36 4
INTG 57 43 4
AALM 42 32 4
ISEL 25 19 4
SPG 51 39 4
TIME 37 28 &
LLAG 34 26 4
MDI 83 62 4
MDO 14 10 4
MAI 62 4
MAO 10 4
OSDL 54 41 4
DENS 83 63 4
APID 100 75 4
DIAG 4
EPID 67 51 4
CcT 165 124 4
DI 17 4
DO 22 4
FFET 22 4
STEP 55 4
PUL 4
HC 4
TEMP 4
AEQU 4
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Resource

RS — Bloco Resource

Descrigéo

Este bloco contém dados que séo especificados para o hardware que é associado com o recurso.
Todo dado é modelado como Interno, assim nao ha links para este bloco. O dado ndo é processado
da forma que um bloco funcional processa os dados, deste modo, ndo ha esquematico de fungdes.
Este conjunto de parametro é planejado para ser o minimo requerido para a Aplicacdo do Bloco
Funcional associado com o recurso no qual ele consiste. Alguns parametros que poderiam estar no
conjunto, como dado de calibracéo e temperatura ambiente, sdo parte de seus respectivos blocos
transdutores.

O modo é usado para controlar a maioria dos estados do recurso. O modo O/S para a execucao de
todos blocos funcionais. O modo actual dos blocos funcionais sera mudado para O/S, mas o modo
target ndo sera mudado. O modo Auto permite operagdo normal do recurso. O modo Iman indica
gue o recurso esta inicializando ou recebendo um download de software.

Os parametros MANUFAC_ID, DEV_TYPE, DEV_REV, DD REV e DD_RESOURCE s&o
requeridos para identificar e localizar a DD, deste modo, os Servicos de Descrigcdo do Dispositivo
podem selecionar a DD correta para uso com Seu recurso.

O parametro HARD_TYPES indica os tipos de hardware que estédo disponiveis para este recurso.
Se um bloco E/S é configurado e requer um tipo de hardware que néo esta disponivel, o resultado
serd um alarme de erro de configuragao no parametro BLOCK_ALM.

O parametro RS_STATE contém o estado operacional da Aplicacdo do Bloco Funcional para o
recurso contido neste bloco.

Parametro RESTART

O parametro RESTART permite graus de inicializagdo do recurso. Eles sédo:

1 - Run: é o estado passivo do parametro.

2 - Restart resource: é usado para apagar problemas como algum lixo na memodria.

3 - Restart com defaults: é usado para apagar a configuragdo de memoria, trabalha como uma
inicializacdo de fabrica. Apdés o Restart sdo criados todos os blocos pré-instanciados com seus
valores default (Ver tabela item 22)

4 - Restart processor: é usado para inicializacéo do recurso.

Este parametro ndo aparece em uma View, porque ele retorna para o estado passivo (1-Run)
depois de ter sido escrito.

Parametros néo volateis

Os equipamentos Smar ndo suportam salvamentos ciclicos de pardmetros ndo volateis para uma
memoria ndo volatil, portanto, o parametro NV_CYCLE_T serd sempre zero, o que significa uma
caracteristica nao suportada.

De outro modo, os equipamentos Smar tém um mecanismo para salvamento de parametros nao
volateis dentro de memoria ndo volatil durante o desligamento, e eles serdo recuperados no
ligamento.

Timeout para modos de cascata remota

SHED_RCAS e SHED_ROUT setam o tempo limite para perda de comunicacdo de um
equipamento remoto. Estas constantes sdo usadas por todos blocos funcionais que suportam o
modo de cascata remota. O resultado de um timeout é descrito no item Célculo do Modo, Shedding
de RCAS/ROUT nao deve acontecer quando SHED_RCAS ou SHED_ROUT é setado para zero.

Notificacdo de Alerta

O valor do parametro MAX_NOTIFY é o nimero maximo de envios de notificacdo de alerta que
este recurso pode ter enviado sem ter uma confirmagédo, correspondendo a quantidade de espaco
no buffer disponivel para mensagens de alerta. Um usuério pode setar um nimero menor que este,
para controlar o fluxo de alerta, ajustando o valor do parametro LIM_NOTIFY. Se LIM_NOTIFY é
setado para zero, entdo nenhum alerta é repassado. O parametro CONFIRM_TIME é o tempo para
0 recurso esperar pela confirmagédo de resposta de um relatério antes de tentar novamente.
Se o equipamento CONFIRM_TIME = 0, ndo deve haver outra tentativa.
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Parametros FEATURES / FEATURE_SEL

Os parametros FEATURES e FEATURE_SEL determinam as caracteristicas opcionais do recurso.
O primeiro define as caracteristicas disponiveis e € somente leitura. O segundo é usado para ativar
uma caracteristica disponivel pela configuracdo. Se um bit que esti setado em FEATURE_SEL e
nao estiver em FEATURES, o resultado sera um alarme de bloco (BLOCK_ALM) indicando erro de
configuragéo.

Os equipamentos Smar suportam as seguintes caracteristicas: Envio de Notificagdo, Estado de
Falha e Protecéo de Escrita por Software.

Estado de Falha para todo o recurso

Se o usuario setar o parametro SET_FSTATE, o parametro FAULT_STATE ficara ativo e fara com
que todos blocos funcionais de saida no recurso assumam, imediatamente, a condigdo escolhida
pelo tipo de estado de falha “Fault State Type” no parametro |IO_OPTS. Pode ser apagado setando
0 parametro CLR_FSTATE. Os parametros set e clear ndo aparecem em uma View porque eles
sdo transitdrios.

Protecdo de Escrita por software

O parametro WRITE_LOCK, se setado, prevenira de qualquer alteragcao externa na base de dados
estatica e ndo volatil na Aplicagdo de Bloco Funcional do recurso. Conexdes de blocos e resultados
de célculos procederdo normalmente, mas a configuracéo sera bloqueada. E setado e zerado pela
escrita no parametro WRITE_LOCK. Apagando o WRITE_LOCK gerara o alerta discreto
WRITE_ALM para a prioridade WRITE_PRI. Setando o0 WRITE_LOCK limpara o alerta, se ele
existir.

Antes de setar o parametro WRITE_LOCK para Locked, é necessério selecionar a opgéo “Soft
Write lock supported” no FEATURE_SEL.

Implementando caracteristicas

O parametro CYCLE_TYPE define os tipos de ciclos que este recurso pode fazer. O CYCLE_SEL
permite que o configurador escolha um deles. Se CYCLE_SEL contém mais que um bit, ou o bit
setado ndo esta setado em CYCLE_TYPE, o resultado serd uma alarme de bloco (BLOCK_ALM)
com um erro de configuragdo. O MIN_CYCLE_T é tempo minimo especificado pelo fabricante para
executar um ciclo que coloca um limite menor no escalonamento do recurso.

O parametro MEMORY_SIZE declara o tamanho do recurso para configuracdo de blocos
funcionais, em Kbytes.

O parametro FREE_SPACE mostra a porcentagem de memoria de configuracdo que ainda esta
disponivel. FREE_TIME mostra a porcentagem aproximada de tempo que o recurso deixou para
processar novos blocos funcionais, eles devem ser configurados.

BLOCK_ERR

O BLOCK_ERR do bloco Resource refletira as seguintes causas:
e Device Fault State Set — Quando FAULT_STATE esta ativo;
e Simulate Active — Quando o jumper de Simulacao esta ON;
e Out of Service — Quando o bloco esta no modo O/S.

Modos Suportados
O/S, IMAN e AUTO

Parametros

Memoria
/ Modo

Valor

Parametro Default

(comp.) Opcdes Descricéo

‘ Tipo Dado ‘

Faixa Valida/ ‘ ‘ Unidades ‘

1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO

2 TAG _DESC OctString(32) Spaces Na S

3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S

4 ALERT_KEY Unsigned8 1a255 0 Nenhuma S

5 MODE_BLK DS-69 o/s Na S Veja Parametro de Modo.

6 BLOCK_ERR BitString(2) E D /RO

7 RS_STATE Unsigneds E D/RO Estado da mé}quina de estado.aplicagdo

0 bloco funcional.

Parametro de teste de leitura/escrita —

8 TEST_RW DS-85 Nenhuma D usado somente para teste de
conformidade.
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ldx

Parametro ‘

DD_RESOURCE

Tipo Dado
(comp.)

VisibletString
(32

Faixa Vélida/
Opcodes

Valor
Default

Spaces

Unidades

Na

Memoria
/ Modo

S/RO

Descricéo

Identifica o tag do recurso o qual
contém a Descrigao do dispositivo para
este recurso.

10

MANUFAC_ID

Unsigned32

Lista;
Controlado pelo
FF

0x0000030
2

Nenhuma

S/RO

NUumero de Identificacéo do
Fabricante - usado por um
dispositivo de interface para localizar
0 arquivo DD para o recurso.

11

DEV_TYPE

Unsigned16

Setado pelo
mfgr

Nenhuma

S/RO

Nimero do modelo do Fabricante
associado com o recurso — usado
pelo dispositivo de interface para
localizar o arquivo DD para o
recurso.

12

DEV_REV

Unsigned8

Setado pelo
mfgr

Nenhuma

S/RO

Nimero de Revisdo do Fabricante
associado com o recurso — usado
por um dispositivo de interface para
localizar o arquivo DD para o
recurso.

13

DD_REV

Unsigned8

Setado pelo
mfgr

Nenhuma

S/RO

Revisdo do DD associado com o
recurso — usado por um dispositivo
de interface para localizar o arquivo
DD para o recurso.

14

GRANT_DENY

DS-70

Veja Opc¢des de
Blocos

Na

Opcdes para acesso controlado de
computador host e painéis de controle
local para operacdo, sintonia e
parédmetros de alarme do bloco.

15

HARD_TYPES

BitString(2)

Setado pelo mfgr

Na

S/RO

Os tipos de hardware disponiveis como
numeros de canal.

16

RESTART

Unsigned8

1: Run,
2: Restart
resource,
3: Restart com
defaults,
4: Restart
processor

Permite um religamento manual para
ser iniciado. Muitos niveis de
religamento séo possiveis.

17

FEATURES

BitString(2)

Setado pelo mfgr

Na

S/RO

Usado para mostrar op¢Bes suportadas
pelos blocos de recurso.

18

FEATURE_SEL

BitString(2)

Na

Usado para selecionar opcOes dos
blocos de recurso.

19

CYCLE_TYPE

BitString(2)

Setado pelo mfgr

Na

S/RO

Identifica os métodos disponiveis de
execucao do bloco para este recurso.

20

CYCLE_SEL

BitString(2)

Na

Usado para selecionar o método de
execucdo de bloco para este recurso.

21

MIN_CYCLE_T

Unsigned32

Setado pelo mfgr

1/32
msegundos

S/RO

Tempo de duragdo do ciclo mais curto
do qual o recurso é capaz.

22

MEMORY_SIZE

Unsigned16

Setado pelo mfgr

kbytes

S/RO

Memodria de configuracédo disponivel no
recurso vazio, para ser verificada antes
de se fazer um download.

23

NV_CYCLE_T

Unsigned32

1/32
msegundos

S/RO

Intervalo entre coOpias de escritas de
parametros NV para memodria nao
volatil. Zero significa que nenhuma
coOpia sera feita.

24

FREE_SPACE

Float

0a 100 %

%

D/RO

Porcentagem da memoria disponivel
para configuracgéo futura. Zero para um
recurso pré configurado.

25

FREE_TIME

Float

0 a 100%

%

D/RO

Porcentagem do tempo de
processamento do bloco que esta livre
para processar blocos adicionais.

26

SHED_RCAS

Unsigned32

640000

1/32
msegundos

Tempo de duragdo para o qual da-se
escrita no computador para posi¢ées
RCas no bloco funcional.

27

SHED_ROUT

Unsigned32

640000

1/32
msegundos

Tempo de duragdo para o qual da-se
escrita no computador para posicdes
ROut no bloco funcional.

28

FAULT_STATE

Unsigned8

1: Clear, 2:
Active

Condicdo setada pela perda de
comunicacdo no bloco de saida, falha
promovida para um bloco de saida ou
contato fisico. Quando a condigdo de
Estado de Falha é setada, entdo, os
blocos funcionais de saida efetuardo
suas acdes FSAFE.
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29

Parametro ‘

SET_FSTATE

Tipo Dado

(comp.)

Unsigned8

Faixa Vélida/
Opcodes

1: Off, 2: Set

Valor

Default

‘ Unidades

Descricéo

Permite a condicdo de estado de falha
ser iniciada manualmente, selecionando
Set.

30

CLR_FSTATE

Unsigned8

1: Off, 2: Clear

Escrevendo um Clear neste parametro
apagara o estado de falha do
dispositivo se na condicdo campo, se
tiver qualquer outra, serd zerado.

31

MAX_NOTIFY

Unsigned8

Setado pelo mfgr

Nenhuma

S/RO

NUmero méaximo, possivel, de avisos de
alerta de mensagens ndo confirmados.

32

LIM_NOTIFY

Unsigned8

0a MAX_
NOTIFY

MAX_
NOTIFY

Nenhuma

NUmero maximo, possivel, de avisos de
alerta de mensagens ndo confirmados.

33

CONFIRM_TIME

Unsigned32

640000

1/32
msegundos

O tempo minimo entre tentativas de
relatérios de alerta.

34

WRITE_LOCK

Unsigned8

1:Destravado,
2:Travado

E

Se setado, nenhuma escrita de
qgualquer lugar sera permitida, exceto
para apagar WRITE_LOCK. Entradas
do bloco continuardo a ser atualizadas.

35

UPDATE_EVT

DS-73

Na

Este alerta é gerado por qualquer
mudanca no dado estatico.

36

BLOCK_ALM

DS-72

Na

O alarme de bloco é usado para toda
configuragdo, hardware, falha na
conexdo ou problemas no sistema no
bloco. A causa do alerta esta inserida
no campo subcode. O primeiro alerta a
tornar-se ativo acionara o status Active
no atributo Status. Tao logo quanto o
status Unreported é zerado pela tarefa
de relatério de alerta, outro bloco de
alerta pode ser repassado sem limpar o
status Active, se subcode tiver mudado.

37

ALARM_SUM

DS-74

Na

O status de alerta atual, estados nédo
reconhecidos, estados nao relatados e
estados desabilitados dos alarmes
associados com o bloco funcional.

38

ACK_OPTION

BitString (2)

0: Auto ACK
Desabilita
1: Auto ACK
Habilita

Na

Selecdo de quais alarmes associados
com o bloco serdo automaticamente
reconhecidos.

39

WRITE_PRI

Unsigned8

0al5

Nenhuma

Prioridade do alarme gerada pelo
cancelamento de bloqueio de escrita.

40

WRITE_ALM

DS-72

Nenhuma

Este alerta é gerado se o parametro de
bloqueio de escrita & apagado.

41

ITK_VER

Unsigned16

Na

S/RO

Este parametro informa qual verséo
ITK é o dispositivo (somente para
dispositivos certificados).

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Admensional; RO — Somente Leitura; D —dinadmico; N — ndo volatil; S — estético

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon
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Blocos Transdutores

DIAG - Bloco Transdutor de Diagnostico

Descrigéo

Este bloco transdutor prové as seguintes caracteristicas:
Medicéo Online do tempo de execug¢édo do bloco;
Revisao de Hardware;

Revisao de Firmware;

Numero Serial do Equipamento;

NUmero Serial da placa principal.

O parametro BEHAVIOR definira quais valores iniciais para os parametros serdo usados depois da
instanciacdo de um bloco. A op¢ao Adapted seleciona um conjunto de valor inicial mais apropriado,
com isto, valores invalidos para os parametros seréo evitados. E ainda possivel ter valores iniciais
definidos pela especificagdo selecionando a opc¢do Spec.

Modos Suportados

O/S e AUTO.
Parametros
. Tipo Dado Faixa Valida/ Valor . Memoéria / o
Parametro 5 Unidades Descricéo
(Comp_) Opgoes Default Modo
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC OctString(32) Espagos Na S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 la255 0 Nenhuma S
5 MODE_BLK DS-69 o/S Na S Veja Parametro de Modo.
6 BLOCK_ERR BitString(2) E D/RO
7 | EXE_TIME_TAG | VisibletString(32) Espacos Na D Usty] o oy seleeieile sel
medir o tempo de execugao
8 MIN_EXE_TIME Float +INF ms D/RO Tempo minimo de execugdo do
bloco selecionado.
9 | CuR EXE_TIME Float 0 ms DIRO Tempo de execugdo atual do
bloco selecionado.
10 | MAX_EXE_TIME Float 0 ms D/RO Tempo maximo de execugao do
bloco selecionado.
11 HW_REV VisibletString (5) S/RO Reviséo de Hardware.
12 FIRMWARE_REV | VisibletString (5) S/RO Revisdo de Firmware.
13 DEV_SN Unsigned32 SIRO NUIEnS SR e
Equipamento.
14 | MAIN_BOARD_SN Unsigned32 SIRO Nomero  Serial da  placa
principal.
0:Adapted Selecdo de valores iniciais
15 BEHAVIOR Unsigned8 ; 0 E S para parametros, ha duas
1:Spec opcdes Adapted e Spec.
0-bom Indica se todos os links externos
16 | PUB_SUB_STATUS Unsigned8 . E D/RO sdo bons ou se ao menos um é
1-ruim ruim.
0-primeiro
17 LINK_SELECTION Unsigned8 1-préximo 0 E D Seleciona um link externo.
2-anterior
18 LINK_NUMBER Unsigned16 D/RO Namero ~ do link  externo
selecionado.
19 LINK_STATUS Unsigneds D/IRO Status  do  link  externo
selecionado (veja tabela abaixo)
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. Tipo Dado Faixa Valida/ Valor . Memoria / o
Parédmetro 5 — | Unidades | ——— —— Descricéo
(Comp_) Op(}oes Default Modo
_ 0-sem acéo . Comanda~ um  processo de
20 LINK_RECOVER Unsigned8 5 Sem acéo E D restauracgéo para um link externo
1-acao selecionado.

O alarme de bloco é usado para
toda configuracdo, hardware,
falha na conexdo ou problemas
no sistema no bloco. A causa do
alerta estd inserida no campo
subcode. O primeiro alerta a
tornar-se ativo, acionara o status
Active no atributo Status. T&o
logo quanto o status nao
repassado é zerado pela tarefa
de relatdrio de alerta, outro bloco
de alerta pode ser repassado
sem limpar o status Active, se o
subcode tiver mudado.

21 BLOCK_ALM DS-72 Na D

_ 0 — Sem Salvar Indica se o dispositivo esta
22 SAVING_CONFIG Unsigned8 0 E D salvando a configuragdo em
1 - Salvar uma memodria n&o volatil.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Admensional; RO — Somente leitura; D —dinamico; N —nao volatil; S -estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon

Descricdo dos valores dados pelo parametro LINK_STATUS

SIEIS Publisher/ Status da Atualizacéo

Enviando/Recebendo

Status do Link Geral Subscriber Conex3o do Bloco

(0)0]0] Publisher
(0),¢:0] Good Subscriber
0X84 Bad Publisher Estabelecido Enviando/Recebendo Né&o Atualizando
0X88 Bad Publisher Estabelecido N&o Enviando/Recebendo Atualizando
0X8C Bad Publisher Estabelecido N&o Enviando/Recebendo N&o Atualizando
0X98 Bad Publisher N&o Estabelecido N&o Enviando/Recebendo Atualizando
0X9C Bad Publisher N&o Estabelecido N&o Enviando/Recebendo N&o Atualizando
0XA8 Bad Publisher Pendente N&o Enviando/Recebendo Atualizando
OXAC Bad Publisher Pendente N&o Enviando/Recebendo N&o Atualizando

0XBC Bad Publisher N&o configurado N&o Enviando/Recebendo Nao Atualizando

0XC4 Bad Subscriber Estabelecido Enviando/Recebendo N&o Atualizando

0XCC Bad Subscriber Estabelecido N&o Enviando/Recebendo N&o Atualizando
0XDC Bad Subscriber N&o Estabelecido N&o Enviando/Recebendo Nao Atualizando

OXEC Bad Subscriber Pendente N&o Enviando/Recebendo Nao Atualizando

OXFC Bad Subscriber Nao Configurado N&o Enviando/Recebendo Nao Atualizando
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DSP - Transdutor de Display

Descricéo
O transdutor de display é responsavel por mostrar na tela do LCD a variavel escolhida quando esta
no modo monitoramento, ou um menu configurado quando no modo de ajuste local. O transdutor
de display é completamente configurado via SYSCON. Em outras palavras, o usuario pode
selecionar as melhores opgdes para ajustar a sua aplicagdo. Dentre as possibilidades, as seguintes
opcOes podem ser enfatizadas: Modo de Bloco, Saidas monitoradas, Visualizagdo de Tag e ajuste
de Parametros de Sintonia. O usuério, quando configurando, pode selecionar até sete parametros
de qualquer bloco, executando no mesmo recurso.

Modos suportados
0OO0S e AUTO.

Parametros

Parametro

BLOCK_TAG_PARAM

Tipo Dado
(comp.)

VisibleString

Faixa Valida/
Opcoes

Valor
Default

Unidades

Nenhuma

Mem©aria/
Modo

Descricéo

Este é um tag do bloco para qual
0 parametro pertence usando, no
méximo, 32 caracteres.

INDEX_RELATIVE

Unsigned16

0-65535

Nenhuma

Este é o Index relacionado ao
parametro que sera atuado ou
visto. (1, 2...).

SUB_INDEX

Unsigned8

1-255

Nenhuma

Para visualizar um determinado
tag, opte pelo Index relativo igual
a zero, e para o sublndex, igual a
um.

10

MNEMONIC

VisibleString

Nenhuma

Este é o mnemobnico para a
identificacao do parametro
(méximo de 16 caracteres).
Escolha (o] mnemaonico,
preferencialmente, com até 5
caracteres porque, deste modo,
ndo sera necessario rotaciona-lo
no display.

11

INC_DEC

Float

Nenhuma

E 0 acréscimo e o decréscimo em
unidades decimais quando o
parametro é Float ou tempo
Status Float, ou integer, quando o
parametro estd em unidades
totais.

12

DECIMAL_POINT_NUMBER

Unsigned8

0-4

Nenhuma

Este é o numero de digitos ap6s
o ponto decimal (0 a 3 digitos
decimais)

13

ACCESS

Unsigned8

Monit/Action

Nenhuma

O acesso permite ao usuario ler,
no caso da opg¢ao “Monitoring”, e
escrever, quando a opcédo
“action” estéa selecionada, entéo,
o display mostrara as setas de
incremento e decremento.

14

ALPHA_NUM

Unsigned8

Mnem/Value

Nenhuma

Estes parametros incluem duas
opcdes: valor e mnemonico. Na
opcao valor, é possivel mostrar
dados, ambos em campos
alfanumérico e numérico, deste
modo, no caso do dado ser maior
gue 10000, sera mostrado no
campo alfanumérico.

63

DISPLAY_REFRESH

Unsigned8

Nenhuma

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Admensional; RO — Somente leitura; D —dinamico; N —n&o volatil; S -estéatico
Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon
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HC — Configuracdo do Hardware do Transdutor

Visao Geral
Configura o tipo de mddulo para cada slot no DFI302.

Descricéo

A tabela seguinte mostra os tipos de médulos disponiveis.

Cdédigo ‘ Descricao ‘ Tipo E/S
Slot Disponivel Sem E/S
DF51 |DFI302 Processador 1x10Mbps, 4xH1 Sem E/S
DF50 |Alimentagdo 90-264VAC Sem E/S
DF56 |Alimentagdo para Backplane 20-30VDC Sem E/S
DF52 |Alimentagdo para Fieldbus Sem E/S
DF49 |2-canais de Impedancia de Alimentagao Sem E/S
DF53 |4-canais de Impedancia de Alimentagao Sem E/S
DF11 |2 Grupos de 8 Entradas de 24VDC (Isoladas) 16-entradas discretas
DF12 |2 Grupos de 8 Entradas de 48VDC (Isoladas) 16-entradas discretas
DF13 |2 Grupos de 8 Entradas de 60VDC (Isoladas) 16-entradas discretas
DF14 |2 Grupos de 8 Entradas de 125VDC (Isoladas) 16-entradas discretas
DF15 |2 Grupos de 8 Entradas de 24VDC (Coletor)(Isoladas) 16-entradas discretas
DF16 |2 Grupos de 4 Entradas de 120VAC (Isoladas) 8- entradas discretas
DF17 |2 Grupos de 4 Entradas de 240VAC (Isoladas) 8- entradas discretas
DF18 |2 Grupos de 8 Entradas de 120VAC (Isoladas) 16- entradas discretas
DF19 |2 Grupos de 8 Entradas de 240VAC (Isoladas) 16- entradas discretas
DF20 |1 Grupo de 8 Chaves On/Off 8- entradas discretas
DF21 |1 Grupo de 16 Saidas de Coletor Aberto 16- saidas discretas
DF22 |2 Grupos de 8 Saidas de Transistor (fonte) (Isoladas) 16- saidas discretas
DF23 |2 Grupos de 4 Saidas 120/240VAC 8- entradas discretas
DF24 |2 Grupos de 8 Saidas 120/240VAC 16- saidas discretas
DF25 |2 Grupos de 4 Relés de Saidas NO 8- saidas discretas
DF26 |2 Grupos de 4 Relés de Saidas NC 8- saidas discretas
DF27 |1 Grupo de 4 Relés de Saidas NO e 4 Relés de Saidas NC 8- saidas discretas
DF28 |2 Grupos de 8 Relés de Saidas NO 16- saidas discretas
DF29 |2 Grupos de 4 Relés de Saidas NO (W/o RC) 8- saidas discretas
DF30 |2 Grupos de 4 Relés de Saidas NC (W/o RC) 8- saidas discretas
DF31 |1 Grupo de 4 Relés de Saidas NO e 4 Relés de Saidas NC (W/o RC) 8- saidas discretas
DF32 |1 Grupo de 8 24VDC Relés de Entrada e 1 Grupo de 4 Relés NO 8- entradas discretas/4- saidas discretas
DF33 |1 Grupo de 8 Entradas de 48VDC e 1 Grupo de 4 Relés NO 8- entradas discretas /4- saidas discretas
DF34 |1 Grupo de 8 Entradas de 60VDC e 1 Grupo de 4 Relés NO 8- entradas discretas /4- saidas discretas
DF35 |1 Grupo de 8 Entradas de 24VDC e 1 Grupo de 4 Relés NC 8- entradas discretas /4- saidas discretas
DF36 |1 Grupo de 8 Entradas de 48VDC e 1 Grupo de 4 Relés NC 8- entradas discretas /4- saidas discretas
DF37 |1 Grupo de 8 Entradas de 60VDC e 1 Grupo de 4 Relés NC 8- entradas discretas /4- saidas discretas
DF38 |1 Grupo de 8 Entradas de 24VDC,1 Grupo de 2 Relés NO e 2 Relés NC 8- entradas discretas /4- saidas discretas
DF39 |1 Grupo de 8 Entradas de 48VDC, 1 Grupo de 2 Relés NO e 2 Relés NC 8- entradas discretas /4- saidas discretas
DF40 |1 Grupo de 8 Entradas de 60VDC, 1 Grupo de 2 Relés NO e 2 Relés NC 8- entradas discretas /4- saidas discretas
DF41 |2 Grupos de 8 Entradas de Pulso — baixa de frequiéncia 16-entradas de pulso
DF42 |2 Grupos de 8 Entradas de Pulso — alta frequéncia 16- entradas de pulso
DF43 |1 Grupo de 8 Entradas analdgicas 8-entradas analogicas
DF44 |1 Grupo de 8 Entradas analdgicas com resistores shunt 8-entradas analogicas
DF57 |1 Grupo de 8 entradas analdgicas diferenciais com resistores shunt 8-entradas analégicas
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Cdédigo ‘ Descricéo ‘ Tipo E/S
DF45 |1 Grupo de 8 entradas de Temperatura 8-temperatura
DF46 |1 Grupo de 4 Saidas analégicas 4-saidas analogicas

O método de execugdo deste bloco transdutor escrevera para todos os modulos de saida e lera
todos os médulos de entrada. Se nesta varredura, algum mdédulo E/S tiver falha, sera indicado no
BLOCK_ERR, bem como, no MODULE_STATUS_x. Isto facilita encontrar o médulo que contém a
falha ou, até mesmo, o sensor.

Todos os modulos E/S na tabela anterior pode ser acessados diretamente usando Blocos
Funcionais de Entrada/Saida, sem um bloco transdutor, exceto para o DF45 que requer o
bloco TEMP.

IMPORTANTE

Para se ter uma partida segura, € necessario configurar no modo Offline o parametro
MODE_BLK em OOS para fazer o download. Alterar o parametro MODE_BLK para Auto
somente ap6s concluido o download.

BLOCK_ERR

O BLOCK_ERR do bloco HC refletira as seguintes causas:

e Lost static date — indicac@o de tensdo baixa na bateria;

e Device needs maintenance now— Temperatura alta na CPU;
e Input Failure — um ponto de entrada fisica em falha;

e Output Failure — um ponto de saida fisica em falha;

e Out of Service — Quando o bloco esta no modo O/S.

Modos suportados

O/S e AUTO.
Parametros
N Tipo Dado F'a!xa Valor Memoria / S
Parametro |——— | Valida/ Descricdo
(comp.) ~ Default Modo
Opcoes
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC OctString(32) Spaces Na S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 1a255 0 Nenhuma S
5 MODE_BLK DS-69 o/s Na S Veja Parametro de Modo.
6 BLOCK_ERR | BitString(2) E D/RO
0 : Remote
1/0 Master
1 :Remote 1/O
Slave 1
2 : Remote
1/0 Slave 2
. 3 : Remote Identificacdo para E/S remota mestre.
7 REMOTE_IO Unsigneds 1/0 Slave 3 0 E RO Suporta somente a opgéo I/O Master.
4 Remote I/O
Slave 4
5 : Remote
1/0 Slave 5
6 : Remote
1/0 Slave 6
8 I0_TYPE_RO 4 Unsigneds 0 E s/0iS glpo de modulo selecionado para o rack
9 I0_TYPE_R1 4 Unsigneds 0 E s/0/S Tipo de modulo selecionado para o rack

1

2.15



Manual de Instru¢des dos Blocos Funcionais — Library A

ldx

Parametro

Tipo Dado
(comp.)

Faixa
\EUEY
Opcobes

Valor
Default

Unids

Mem©aria /
Modo

Descricéo

Tipo de médulo selecionado para o rack

10 IO_TYPE_R2 4 Unsigned8 0 E S/0/Is 2
11 I0_TYPE_R3 4 Unsigneds 0 E s/0/S '3I'|p0 de médulo selecionado para o rack
12 I0_TYPE_R4 4 Unsigneds 0 E s/oiS leo de médulo selecionado para o rack
13 I0_TYPE_RS5 4 Unsigneds 0 E s/0iS 'glpo de médulo selecionado para o rack
14 I0_TYPE_R6 4 Unsigneds 0 E s/0iS '6|'Ip0 de modulo selecionado para o rack
15 I0_TYPE_R7 4 Unsigneds 0 E s/0iS '7I'|po de modulo selecionado para o rack
16 I0_TYPE_RS 4 Unsigneds 0 E s/0/S 'ila'lpo de médulo selecionado para o rack
17 IO_TYPE_R9 4 Unsigned8 0 E S/0Is Tipo de médulo selecionado para o rack 9.
18 IO_TYPE_R10 | 4 Unsigned8 0 E S/0O/S |Tipo de mddulo selecionado para o rack 10.
19 IO_TYPE_R11 4 Unsigned8 0 E S/0IS Tipo de moédulo selecionado para o rack 11.
20 IO_TYPE_R12 4 Unsigned8 0 E S/0Is Tipo de médulo selecionado para o rack 12.
21 IO_TYPE_R13 4 Unsigned8 0 E S/0IS Tipo de moédulo selecionado para o rack 13.
22 IO_TYPE_R14 4 Unsigned8 0 E S/0OIs Tipo de médulo selecionado para o rack 14.
23 g/IORDOU;E_STATU BitString(2) D /RO Status dos modulos no rack 0-3.
24 gORZUI;E—STATU BitString (2) D /RO Status dos médulos no rack 4-7.
25 '\S/IORDBULE—STATU BitString(2) D/RO Status dos mddulos no rack 8-11.
MODULE_STATU N .
26 S R12 14 BitString(2) D /RO Status dos moédulos no rack 12-14.
27 UPDATE_EVT DS-73 Na D Este aler’ta} é gerado por uma mudanga no
dado estético.
O alarme de bloco é usado para toda
configuragcdo, hardware, falha na conexao
ou problemas no sistema no bloco. A causa
do alerta esta inserida no campo subcode.
o8 BLOCK_ALM DS-72 Na D O primeiro alerta a tornar-se ativo, acionara

o status Active no atributo Status. Tao logo
guanto o status Unreported é zerado pela
tarefa de relatério de alerta, outro bloco de
alerta pode ser repassado sem limpar o
status Active, se o subcode tiver mudado.

Legenda: E — Lista de Parametro; na — Parametro Admensional; RO — Somente Leitura; D — Dinamico; N — nédo volatil;S - Estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon
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IDShell Bloco Transdutor

Descricéo
Este bloco transdutor prové os seguintes caracteristicas:
- Configuracdo dos Ajustes Iniciais do Sistema
- Diagnosticos e Configuracéo de Dispositivo e Bloco Online

E uma ferramenta que ajuda a alcancar a interoperabilidade com novos equipamentos dentro do

System302.
Modos suportados
O/S e AUTO.
Parametros
Parametro o Dele: =2l vl el Unidades Descricéo
(comp.) Default
ST REV Unsigned int 0 Nenhuma FF — 891
2 TAG_DESC OctString(32) Espacos Na RW FF — 891
3 STRATEGY Unsigned int 0a2” 0 Nenhuma RW FF — 891
4 ALERT_KEY U”;'g;ed 1255 1 Nenhuma RW  [FF-891
5 MODE_BLK DS-69 o/s Na FF —891
6 BLOCK_ERR BitString(2) E D/RO FF — 891
7 UPDATE_EVT EventUpdate FF —891
8 BLOCK_ALM A'armeD'S”et FF - 891
Diretorio que especifica 0 nimero
. . 16 e os indices iniciais dos
9 TRANSDUCER_DIRECTORY | Unsigned int 0az2 RO transdutores no bloco transdutor.
(FF — 903)
10 TRANSDUCER_TYPE Unsigned int 0a2® RO '(iinffggsg) transdutor que segue.
Unsigned Define um dos cdédigos de erro.
11 XD_ERROR char 1a?255 RO (FF — 903)
Diretério que especifica o
Unsianed nimero, os indices iniciais, e
12 | COLLECTION_DIRECTORY Iog 0a2* RO ltem ID das DDs de listas de
9 dados em cada transdutor no
bloco transdutor. (FF — 903)
Funcéo do Equipamento local
naredundancia.
Passive, Active, Backup e
Active_Not_Link_Master sdo
fungdes nao sincronizadas,
validas somente para
1:Passive Superviséo e redundancia
2:Active LAS. Redundancia Hot
3:Backup Standby é setada seguindo as
. 4:Active_Not_Li opgdes:
= RUNSIIOI |12 Uirsly e nk_Master U £ DR Sync_ldle é a funcéo default,
7:Sync_ldle apos o factoruy init. A 4™ porta
8:Sync_Main € usada para sincronizar duas
9:Sync_Backup DFI302 diferentes.
Sync_Main indica o
processador preferencial para
assumir as tarefas.
Sync_Backup indica o
processador backup para
assumir as tarefas.
14 UPDATE TIME Unsigned 0a 2% 1000 RW Tempo_ ge Atualizacdo para
— long superviséo.
15 | ACTUAL_LINK_ADDRESS 1 | Unsigned int 0a2® 0 RO Egg‘:i‘?o do Link Atal para a
16 | CONF_LINK_ADDRESS_1 | Unsigned int 0a2% 0 rw |Endereco do link  configurado
para a Porta 1.
17 | ACTUAL_LINK_ADDRESS_2 | Unsigned int 0a2® 292 RO Egﬂgg‘?o do Link Atual para a
18 | CONF_LINK_ADDRESS_2 | Unsigned int 0a2® 0 Rw |Endereco do link - configurado
para a Porta 2.
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Tipo Dado H Faixa Valida/ | Valor .
Descricéo

(comp.) Opcoes Default

’ Unidades

Meméria
/Modo
19 | ACTUAL_LINK_ADDRESS_3 | Unsigned int 0a2" 293 RO

Parametro ‘

Endereco do Link Atual para a
Porta 3.
Endereco de link configurado
para a Porta 3.
Endereco de Link Atual para a
Porta 4.
22 | CONF_LINK_ADDRESS_4 | Unsigned int 0a2'"® 0 g || F2E0EEE 28 Ul GEmiEE
para a Porta 4.
Unsigned Extra funcionalidade de
char VE2ZIs Y i Aplicacédo do IDShell.
Nome do ultimo software feito
download para PCI card.
Modo de Operacao do Sistema
(Gnico ou redundante). Tera
impacto no célculo de
SUP_UPDATE_SUGGESTED.
Tempo de atualizacdo do
Target configurado para o
sistema. Pode ser conseguido
ou nédo, dependendo do trafego
0a2* 0 RW escalonado, nimero de MVCs,
nimero de Revisdes,
parametros de barrramento.
Veja a equagdo de macrociclo.
D).
Tempo de atualizacdo
sugerido, baseado no trafego
programado no barramento
SUP_UPDATE_SUGGESTED Unsigned 0a 2% . RO (trafego escalonado, MVCs,
_ms long Views, parametros de
barramento, manutencdo de
trafego).
Nota: Ndo Disponivel.
Intervalo para repassar dados
0a2* 2000 RW iguais, se uma mudanca n&o é
observada..

20 | CONF_LINK_ADDRESS 3 | Unsigned int 0a2'* 0 RW

21 | ACTUAL_LINK_ADDRESS_4 | Unsigned int 0a2'® 294 RO

23 SELECT_IDS

24 SOFTWARE_NAME VisibleString — RO

Unsigned Redundant

char Single Clilee R

25 SYSTEM_OPERATION

SUP_UPDATE_CONFIGURE Unsigned

A D_ms long

27

NO_DATA_CHANGE_TIMEO | Unsigned

A UT_ms long

Ok
Falha RO Indica falta de recurso no cartéo.
Reparado

Unsigned

29 RESOURCE_FAULT
char

Habilita supervisao por
broadcast de MVC,
configurado pelo IDSHELL.
Unsigned Desabilitado . Quando desabilitado, (o]
char Habilitado blizetslEs R IDSHELL usara os
procedimentos normais para
atualizar a lista requerida de
TAGs.
Falha Uma escrita neste parametro
Unsigned Update Req provocara a atualizacdo da
=i SEAIFRIBILE WP char Atualizacéo - e LAS Schedule, baseada na
Atualizando informac&o da rede.
T1 - temporizador usado para
gerenciar o SM para a
confirmacgéo de intervalo de Tag
0a2* 8,000 RW  |Assign, Enderecos Assign, ou
Operacédo SM habilitada do
Agente SM Agent. Veja equagéo
(2).
T2 - temporizador usado pelo
Agente SM Agent para
0a2* 60,000 RW |interromper o processo do
Endereco Assign Address. Veja
equacéo (2).
T3 - temporizador usado para o
SM gerenciar a interrupgao,
antes de enviar a Habilitagdo da
Operacdo SM. Veja equacéo (2).

30 MVC_ENABLE

Unsigned

32 T1l_ms
— long

Unsigned

33 T2_ms
long

Unsigned

| 0a2% 8,000 RIW
ong

34 T3_ms
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Pardmetro Descricéo

/Modo

‘ Tipo Dado H Faixa Valida/ | Valor

‘ Unidades Memorla‘

(comp.) Opcoes Default
O PCI agindo como LAS, nao
sondara 0s enderecgos
FIRST_UNPOLLED_ADDRES Unsigned consecutivos
S char 02256 48 RIW N_UNPOLLED_ADDRESS
iniciando em
FIRST_UNPOLLED_ADDRESS.
O PCI agindo como LAS, nao
sondara 0s enderecgos
Unsigned consecutivos

char 02256 184 RIW N_UNPOLLED_ADDRESS,
iniciando em
FIRST_UNPOLLED ADDRESS.
Equipamentos na rede usardo o
SLOT TIME e
37 SLOT_TIME_octet Unsigned int 0a2" 10 RIW MAX_RESPONSE_DELAY para
setar um intervalo para controlar
algumas atividades na rede.
Equipamentos na rede usardo o
SLOT TIME e
Unsigned int 0a2" 8 RW  |MAX_RESPONSE_DELAY para
setar um intervalo para controlar
algumas atividades na rede.
Tempo minimo que a rede
necessita para estar em siléncio,
0 a 256 12 R/W permitindo que o equipamento
seja preparado para receber o
proximo frame na rede.
Tempo para Target LAS mover o
0a2® — R/W  |token para todos equipamentos
na rede.
Intervalo méaximo para ser
configurado nos VCRs
cliente/servidor para esperar para
confirmacéo de dados.

35

36 N_UNPOLLED_ADDRESS

MAX_RESPONSE_DELAY_oc

38 tet

MIN_INTER_PDU_DELAY_oct Unsigned

39 et char

TARGET_ROTATION_TIME_ | Unsigned

40 ms long

MAX_CONFIRM_DELAY_ON_

DATA ms Unsigned int 0az2 8260 R/W

41

Primeiro .
. - Seleciona um VCR local na
Unsigned Proximo

42 LOCAL_VCR_SELECT — interface do equipamento
char Nenhum P
naquele proéprio bloco transdutor.

Anterior
43 L_VCR_ID U”;'g;ed — RW | VCR selecionado.
Bnu, Publisher
Bnu, Subscriber
Unsianed Qub, Client
44 L_VCR_TYPE_AND_ROLE chgar Qub, Server — RO VCR tipo e fungéo.
Quu, Source
Quu, Sink
Undefined
45 | L VCR_REMOTE_ADDRESS | OctString, 4 — RO VCR Endereco remoto.
46 | L VCR STATISTICS RESET Unsigned Ok L RIW Resta}ura estatisticas do VCR
- — - char Reset selecionado.
a7 L VCR ST N ABORT Unsigned 0a2® L RO Numgro de abandonos no VCR
_Vih_ ST _N_ long selecionado.
L_VCR_ST_N_DT_PDU_SEN Unsigned 32 Numero de DT PDU enviado no
48 0a2 — RO f
T long VCR selecionado.
49 | L VCR ST N_DT PDU_RCV Unsigned 0a 2% o RO Numero dej DT PDU recebido no
long VCR selecionado.
50 | L_VCR_ST_N_DT_TIMEOUT Unsigned 0a2® o RO Numgro de fal~has DT causadas
long pela interrupgéo.
Numero de requisi¢ées que ndo
51 |L_VCR_ST_REQ REJECTED | Unsigned int 0a2'* — RO poderiam ser enfileiradas para
este VCR.
Numero de requisi¢des escritas
5p | L-VCER_ST_W_REQ_REJECT Unsigned int 0a2" — RO que ndo poderiam ser

ED

enfileiradas para este VCR.

2.19



Manual de Instru¢des dos Blocos Funcionais — Library A

A Tipo Dado || Faixa Valida/ Valor . Memoéria . .
Pardmetro ~ Unidades Descricéo
(comp.) Opcoes Default /Modo
Porta 0
desacordo
Porta 1 Indicara qualquer ocorréncia de
desacordo desacordo entre
53 NET_STATUS BitString Porta 2 RO PORT_N_CONF_DEV e
desacordo PORT_N_DEV_READY.
Porta 3 Nota: N&o Disponivel.
desacordo
Reservado
Primeiro .
Unsigned Proximo Sele_C|ona a porta para ser
54 PORT_SELECT char Nenhum — R/W analisada ou configurada nos
. seguintes parametros.
Anterior
55 PORT_ID U”;'g;ed 0 RIW | Porta selecionada (1, 2, 3 ou 4)
Pronto
Unsianed Inicio de Atualiza a base de dados de
56 PORT_UPDATE_PROFILE ch%r Atualizagao — R/W todos equipamentos na porta
Processando selecionada.
Atualizacdo
57 | PORT_MACROCYCLE_CONF |  Unsigned 0a2® 0 R/W  |Macrociclo configurado.
IGURED_ms long
58 PORT_MACROCYCLE_SUGG Unsigned 0a2® RO Macrociclo sugerido.
ESTED_ms long _ Nota: Ndo disponivel.
Periodo atual de tempo que o
PORT_TOKEN_ROTATION_T Unsigned 32 LAS leva para mover o token
59 0a2 — RO -
IME_ms long para todos equipamentos na
rede.
60 PORT N_CONF_DEV Unsigned 0 a 256 . RIW Numero de estagbes esperadas
char nesta rede.
61 PORT N DEV Unsigned 0 a 256 o RO NUmero de equipamentos na
- = char rede.
Numero de equipamentos com
62 PORT N_DEV_READY Unsigned 0 a 256 . RO base_ de dados completa
char atualizada.
Nota: Ndo disponivel.
BitString, 8 L .
63 | PORT_LIVE_LIST_STATUS_ 1 - De0Oal5 — RO Live list na porta selecionada.
bytes 256 bits
BitString, 8 L .
64 | PORT_LIVE_LIST_STATUS 2 - De 16 a 31 — RO Live list na porta selecionada.
— — — — | bytes 256 bits
BitString, 8 Lo .
65 | PORT_LIVE_LIST_STATUS_3 - De 32 a 47 — RO Live list na porta selecionada.
— — — —" | bytes 256 bits
BitString, 8 Lo .
66 |PORT_LIVE_LIST_STATUS 4 - De 48 a 63 — RO Live list na porta selecionada.
— — — — | bytes 256 bits
BitString, 8 Lo .
67 | PORT_LIVE_LIST_STATUS_5 - De 64 a79 — RO Live list na porta selecionada.
bytes 256 bits
68 | PORT_LIVE_LIST STATUS 6 BitString De 80 a 95 — RO Live list na porta selecionada..
69 | PORT LIVE_LIST STATUS 7|, BItStING.8 | ho 964111 _ RO |Live list na porta selecionada.
bytes 256 bits
BitString, 8 L .
70 | PORT_LIVE_LIST_STATUS 8 . De 112 a 127 — RO Live list na porta selecionada..
— — — — | bytes 256 bits
BitString, 8 Lo .
71 | PORT_LIVE_LIST_STATUS 9 - De 128 a 143 — RO Live list na porta selecionada.
— — — —" | bytes 256 bits
PORT_LIVE_LIST_STATUS_1| BitString, 8 - .
72 0 bytes 256 bits De 144 a 159 — RO Live list na porta selecionada.
PORT_LIVE_LIST_STATUS_ 1| BitString, 8 L .
73 1 bytes 256 bits De 160 a 175 — RO Live list na porta selecionada.
PORT_LIVE_LIST_STATUS_1| BitString, 8 —_ :
74 2 bytes 256 bits De 176 a 191 — RO Live list na porta selecionada.
PORT_LIVE_LIST_STATUS_ 1| BitString, 8 - .
75 3 bytes 256 bits De 192 a 207 — RO Live list na porta selecionada.
PORT_LIVE_LIST_STATUS_ 1| BitString, 8 - .
76 4 bytes 256 bits De 208 a 223 — RO Live list na porta selecionada..
PORT_LIVE_LIST_STATUS_1| BitString, 8 - .
77 5 bytes 256 bits De 224 a 239 — RO Live list na porta selecionada.
PORT_LIVE_LIST_STATUS_ 1| BitString, 8 L .
78 6 bytes 256 bits De 240 a 254 — RO Live list na porta selecionada.
79 | PORT_STATISTICS_RESET | BitString char Rgsket Ok R/W Restaura estatisticas da porta.
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Pardmetro Descricéo

‘ Tipo Dado H Faixa Valida/ | Valor

‘ Unidades Memorla‘

(comp.) Opcoes Default /Modo
Numero de atualizagbes na live
80 PORT ST LIVE LIST REV Unsigned 02256 0 RO list. E |n_crementada_t0da vez que
- - - - char um equipamento sai ou entra na
live list.
81 | PORT ST N MACROCYCLE Unsigned 0a2® 0 RO Numero de macrociclo executado
- == long pela porta selecionada.
82 PORT ST PDU SENT Unsigned 0a2® 0 RO Ndmero de frames enviados pela
- = - long porta selecionada.
83 PORT ST PDU RECEIVED Unsigned 0a 2% 0 RO Numero de frames recebidos
- = — long pela porta selecionada.
Unsigned Numero de frames com FCS
84 PORT_ST_WRONG_FCS lon 0a2% 0 RO errados recebidos pela porta
9 selecionada.
Unsianed NUmero de processos requeridos
85 PORT_ST_CLAIM_LAS Ior? 0a2% 0 RO Las incializados pela porta
g selecionada.
86 PORT ST AP DATA Unsigned 0a 2% 0 RO Porcentagem de dados de
- = = long aplicacdo no barramento.
Porcentagem de dados de
87 PORT_ST_CON_MAINTENAN Unsigned 0a 2% 0 RO manutencdo de conexdo no
CE long barramento. Incluindo atividade
residual e conexao de frame.
88 PORT_ST_MAINTENANCE_D Unsigned 0a2® 0 RO Porcentagem de dados de
ATA long aplicacdo no barramento.
Password para proteger contra
mudanca inesperada do
. . endereco do equipamento e ID
89 DEVICE_CHARNDGE_PASSWO V|5|bI%tZStr|ng, RIW do equipamento. Antes de
escrever o endereco e o ID no
SYSTEM302 para este
eguipamento.
Primeiro . .
Unsigned ProxXimo Selemon_a 0 equipamento para
90 DEVICE_SELECT — R/W ser analisado ou configurado nos
char Nenhum . A
- seguintes parametros.
Anterior
Endereco do equipamento
91 DEV_ADDRESS Unsigned 0a 256 . RIW seIeC|0nad0._ Tambem_ usado
char para selecionar equipamento
pelo endereco.
92 DEV_ID VisibletString . RIW ID do_ equipamento do dispositivo
selecionado.
93 DEV_TAG VisibletString — RO Tag do dispositivo.
Unsianed Nenhum Status da base de dados do
94 DEV_STATUS chgar Vivo — RO equipamento no dispositivo de
DB Completo interface.
A escrita neste parametro faz
Unsianed Force com que o dispositivo de
95 DEV_FORCE_OUT ch%r Ok Ok R/W interface force o equipamento
selecionado a deixar a rede. Sera
sondado posteriormente.
96 | DEV_MANUFACTURER ID | OctString _ ro [P do  Fabricante  do
Equipamento.
97 DEV_TYPE 2 QOctString — RO Tipo de Equipamento.
Index do  primeiro  Bloco
98 | DEV_FIRST_BLOCK_INDEX | Unsigned int 0a2" — RO Funcional do  equipamento
selecionado.
99 | DEV_FIRST_VCR_INDEX | Unsigned int 0a2® — Ro |!ndex do primeiro VCR  do
eqguipamento selecionado.
100 DEV_FIRST_OBJECT_LINK_I Unsianed int 0a 2 RO Index do primeiro Link de Objeto
NDEX 9 T do equipamento selecionado.
Index do primeiro parametro do
101 DEV_FIRST_FBSTART_INDE Unsigned int 0a2® o RO FB _In|C|aI do equipamento
X selecionado. O FB Inicial define a
pilha do Bloco Funcional.
. ID do VFD para gerenciamento
102 DEV_VFD_ID_SM Unlsolgged 0a2% — RO do sistema e gerenciamento da
rede.
103 DEV VED ID EBAP Unsigned 0 a 256 . RO ID do VFD ID para aplicagao de
— - = char bloco funcional.
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Pardmetro Descricéo

‘ Tipo Dado H Faixa Valida/ ‘ Valor

‘ Unidades Memorla‘

(comp.) Opcoes Default /Modo
T1 - temporizador usado para o
gerenciador SM interromper a
Unsigned 32 confirmacdo de Assign Tag,
104 DEV_T1_ms long 0az RIW Endereco Assign, ou Operagdo
de Habilitagdo do SM do Agente
SM.
T2 - temporizador usado pelo
105 DEV T2 ms Unsigned 0a2® RIW Agente SM para interromper o
— = long processo de Enderegamento
Assign
T3 — temporizador usado para o
106 DEV T3 ms Unsigned 0a 2% RIW gerenciador ' SM ipterromper
long antes de enviar a Habilitadora da
Operacédo SM.
Equipamentos na rede usardo o
SLOT TIME e
107 DEV_SLOT_TIME_octet Unsigned int 0a2" R/W MAX_RESPONSE_DELAY para
setar um intervalo para controlar
algumas atividades na rede.
Equipamentos na rede usardo o
SLOT TIME e
108 DEV—MAXK?(EOSCT&NSE—DEL Unsigned int 0a2'* R/W MAX_RESPONSE_DELAY para
- setar um intervalo para controlar
algumas atividades na rede.
Tempo minimo que a rede
necessita para ser silenciada
109 DEV—MIN—I$‘T()EC$&PDU—DELA Unsigned int 0a2'* R/W para permitir que o equipamento
- esteja pronto para receber o
proximo frame na rede.
110 DEV_MACROCYCLE_ms Unsigned 0a2® RIW Macrociclq para a aplicacdo do
long bloco funcional.
Primeiro .
Unsigned Proximo Sele_cmna o] blocq para ser
111 DEV_BLOCK_SELECT char Nenhum R/W anaJlsado ou c_onflgurado nos
- parédmetros seguintes.
Anterior
No Selection
Unsigned Resource Tipo de Bloco (Recurso,
112 BLK_TYPE char Transducer RO Transdutor, ou Bloco Funcional).
Function Block
113 BLK_INDEX Unsigned int 0a2* R/W Index de Bloco.
114 BLK _TAG VisibletString R/W Tag do Bloco.
115 BLK DD_ITEM QOctString RO Item DD do Bloco.
116 | BLK_FIRST_VIEW_INDEX | Unsigned int 0a2® RO Index do Bloco de primeira Vista.
Primeiro Seleciona o] VCR do
117 DEV_VCR_SELECT Unsigned Préximo RIW equipam_ento para ser anali_sado
char Nenhum ou configurado nos seguintes
Anterior parametros.
118 VCR_INDEX U”;'g:e‘j 0a256 RIW | VCR selecionado.
Bnu, Publisher
Bnu, Subscriber
Unsigned Qub, Client )
119 VCR_TYPE_AND_ROLE char Qub, Server R/W Tipo e funcéo do VCR.
Quu, Source
Quu, Sink
Undefined
120 VCR_LOCAL_ADDR OctString ,4 R/W Endereco local do VCR.
121 VCR_REMOTE_ADDR OctString, 4 R/W Endereco remoto do VCR.
Invalido
. Normal
122 VCR_PRIOTIRY U”;'g;ed Tempo RIW  |Prioridade VCR.
Disponivel
Urgente
Classical
Unsigned Dlsordgred Caracteristicas de entrega do
123 | VCR_DELIVERY_FEATURES Invalid R/W
char VCR.
Ordered
Unordered
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A Tipo Dado || Faixa Valida/ Valor . Memoria .
Pardmetro ~ Unidades Descricéo
(comp.) Opcoes Default /Modo
Invalido
124 | VCR_AUTHENTICATION U”;'g:e‘j MC""SL?SO — RW |Autenticagio VCR.
Fonte
125 VCR_MAX_DLSDU_SIZE Unsigned int 0a2™® — R/W Tamanho maximo do VCR Disdu.
126 VCR_VFD_ID OctString, 4 — rw | VFD associado com o VCR
selecionado.
VCR_FEATURES_SUPPORT ) Caracteristicas VCR suportados
127 ED_SEND OctString, 4 _ RIW para a direcdo enviada.
VCR_FEATURES_SUPPORT . Caracteristicas VCR suportados
128 ED_RCV OctString, 4 _ RIW para a direcdo recebida.
Uma escrita neste parametro
. Access Ok ; ”
129 VCR_WRITE_CMD Unsigned Read Req . RIW provocara a escrita para o VCR
char . selecionado com os valores
Write Req
mudados.
Primeiro Seleciona o link do objeto do
Unsigned Préximo equipamento para ser analisado
130 | DEV_OBJECT_LINK_SELECT char Nenhum T RIW ou configurado nos seguintes
Anterior parametros.
131 OBJECT_LINK_ID U”;'g;ed 0 a 256 — RW | Seleciona o link do objeto.
132 LNK_LOCAL_INDEX Unsigned int 0a2® — R/W |Index local.
133 LNK_VCR Unsigned int 0a2* — Rw  |Index do VCR associado com o
link do objeto selecionado.
134 LNK_REMOTE_INDEX Unsigned int 0a2"® — R/W Index remoto.
Alert
Local
Unsigned MVC Servico executado pelo link do
135 LNK_SERVICE g Publisher _ RIW Tvigo exe P
char ) objeto selecionado.
Subscriber
Trend
Undefined
O ndimero méaximo de valor de
136 LNK_STALE_CNT Unsigned 010 256 . RIW entradas consecutivas passadas
char antes de o status ser setado para
BAD.
Access Ok Uma escrita neste parametro
137 LNK WRITE CMD Unsigned Read Req Ok RIW provocara a es_crlta para o link de
— — char . objeto selecionado com os
Write Req
valores mudados.
Primeiro Seleciona o parametro de inicio
138 DEV FBSTART SELECT Unsigned Proximo RIW do FB do equipamento para ser
- - char Nenhum T analisado ou configurado nos
Anterior seguintes parametros.
139 FBSTART_ID U”csr']%r:ed 0a256 — RW  |FB Inicial selecionado.
Tempo de Offset do inicio para
140 | FBSTART OFFSET ms | Unsigned int 0a2® _ Rw | Sada macrociclo quando o bloco
funcional associado com este
parametro sera executado.
141 FBSTART_FB_INDEX Unsigned int 0a2'* — Riw |Index do bloco  funcional
associado com este parametro
142 FBSTART VED ID Unsigned 0a2® o RIW VFD associado com este
- - long parametro.
Access Ok Uma escrita neste parametro
143 FBSTART WRITE_CMD Unsigned Read Req Access RIW provocara a es<_:r|_ta para o
char . Ok pardmetro FB Inicial com os
Write Req
valores mudados.
144 WR PARAMETER VFD Unsigned MIB . RIW VFD para qual o parametro é
— — char FBAP lido/escrito pertence.
145 | RW_PARAMETER_INDEX | Unsigned int 0a2*® — rw | Index de um pardmetro para ser
lido/escrito.
146 | RW_PARAMETER LENGTH | Unsigned 0a256 _ riw | Comprimento de um parametro
char para ser lido/escrito.
147 | RW_PARAMETER_DATA | oct string, 100 RIW E:gﬁo lido ou dado para ser
Unsianed Access Ok Access Uma escrita neste parametro
148 RW_READ_CMD ch%r Read Req Ok R/W provocard a leitura para o
Write Req parémetro selecionado.
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Parametro

Tipo Dado

Faixa Valida/

Valor

‘ Unidades

Meméria

‘ Descricéo

(comp.) Opcoes Default /Modo
Uma escrita neste parametro
Unsianed Access Ok Access provocard a escrita para o
149 RW_WRITE_CMD g Read Req R/W parédmetro selecionado com o0s
char . Ok
Write Req valores mudados no
RW_PARAMETER_DATA.
150 DEV STATISTICS RESET Unsigned Ok o RIW Estgtlstlcas de Restauracdo do
— — char Reset Equipamento.
Nimero de vezes que o
151 DEV—ST—N—LCJ\.?E—LIST—IN—O Unsigned int 0a2" — RO equipamento obtém do
dispositivo de interface a live list.
152 | DEV_ST_N_PT_RETRIES | Unsigned int 0a2® - ro |Numero de tentatvas de passar
0 token para este equipamento.
153 | DEV_ST_N_DT_RETRIES | Unsigned int 0a2® - ro |Numero de tentativas de dados
para este equipamento.
154 DEV_ST_N_DLPDU_TRANSM Unsigned 0a2® RO NUumero do equipamento de
ITTED long _ DLPDU transmitido.
155 DEV_ST_N_GOOD_DLPDU_ Unsigned 0a 2% RO Numero de equipamento de bom
RCV long _ DLPDU recebido.
156 DEV_ST_N_PARTIAL_RCV_P Unsigned 0a2® RO NUumero de equipamento de
DU long T DLPDU parcial recebido.
Unsianed NUumero de equipamento de
157 | DEV_ST_N_FCS_FAILURES Iog 0a2® — RO DLPDU com FCS errado
9 recebido.
Status de procedimento de
manutencdo para fazer o
download de uma configuragéo
Ok para um equipamento baseado
158 | DOWNLOAD_CONF_STATUS | Unsigned Sem dados Sem Ro [|ém uma configuracdo salva
char dados anteriormente na memoria do
processando . . .
dispositivo de interface.
Nota: Nao disponivel.
Repassado por um download
parcial.
Comando para ler a configuragédo
e salvar na memoéria do
Unsigned Ok dispositivo de interface
159 READ_CONF Ok R/W . ~ " .
- char Nota: Nao Disponivel.
Run
Repassado por download
parcial.
Comando para fazer o download
da Ultima configuracéo salva para
Unsianed Ok um equipamento ou conjunto de
160 DOWNLOAD_CONF g Ok RW  |equipamentos.
char Run i - . .
Nota: N&o Disponivel.
Repassado por um download
parcial.
Unsianed Tempo de Execucdo do Bloco.
161 BLK_EXECUTION_TIME | 9 0a2*® 0 RO Este parametro pertence a segao
ong
do bloco.
162 APPLICATION_TIME timevalue _ Riw  |Auste no tempo de aplicagdo, na
— interface do equipamento.
SM Timers
optimization
Automatic set Habilita os procedimentos
. . tag/address automaticos do IDShell.
e RESUCIRSE S S FB Link status Verificar as notas (3).
monitoring Nota: Nao Disponivel.
Hot Swap
IDShell
Disable Repassa o procedimento do
Unsigned Idle status quando um
164 HOT_SWAP_STATE ch%r Verifying equipamento é repassado ou
Configuring reconfigurado.
Rebuilding Nota: Nao Disponivel.
; Disable Indica o status dos links de
165 FB_LINK_STATUS sl Ok estratégia.
= = char : g .
Failure Nota: Nao Disponivel.
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A Tipo Dado H Faixa Valida/ | Valor ‘ . Meméria‘ .
Pardmetro ~ Unidades Descricéo
(comp.) Opcoes Default /Modo
DD Database
Hot Swap
Database
Confizll\J/rition ) Procedimentos especiais de
166 REBUILD . - alavanca do IDShell. Verificar
Active Station notas (4)
MvC ’
Configuration -
Backup Station
None
. Indica o status da base de
Disable b . "
Unsigned Eailure dados mantida pelo dlspo'smvo
167 DD_DATABASE_STATUS . de interface que contém a
char Building » 30 de ti de dad
dle |nfor_magao e tipos de dados
e objetos de bloco funcional.
Unsigned Disable Repassa o estado da maquina
168 MVC_STATE S Configuring que configura o MVC.
Idle Nota: N&o Disponivel.
1:Passive
2:Active
3:Backup x A
4:Active_Not_Lin Eun_gao detRIedquanua para o
169 RED_ROLE_L Unsigneds k_Master D/RO |dupamento jocal. R
7:Sync_Idle Idem a descricdo do parametro
. — FUNCTION_IDS.
8:Sync_Main
9:Sync_Backup
Estado da Redundancia para o
Equipamento local
0:Not Ready Not Ready — N&o pronto para
170 RED_STATE_L Unsigned8 1:Standby D/RO |executar.
2:Active Standby - Ativo, mas sem
executar as tarefas.
Active — Executando as tarefas.
Status de sincronismo para 0
Equipamento local
0: Valor Inicial
0: Not defined 1: Operagao independente
1: Stand Alone 2: Checando Configuragdo para
2: Synchronizing sincronismo
3: Updating 3:  Transferéncia total da
Remote Configuragédo para o]
4: Maintenance Equipamento remoto.
5: Synchronized 4: Recebendo a Configuragdo
171 | RED_SYNC_STATUS L Unsigneds | & WARNING: D/Ro |Motal do Equipamento remoto.
Role Conflict 5: Os médulos séo
7: WARNING: completamente atualizados uns
Sync Cable Falil com os outros.
8: WARNING: 6: O modulo sobressalente tem a
Updating Remote mesma funcdo daquele que esta
Fail executando as tarefas.
9: Warning 1 7: Falha no cabo de sincronismo
10: Warning 2 8: Falha na atualizacdo do
Equipamento remoto
9: Uso futuro
10: Uso futuro
7:Sync._ldle Eun_géo det redunctiéncia para o
172 RED_ROLE_R Unsigneds 8:Sync_Main D/RO |cdupamentoremoto. -
9:Sync_Backup Idem a descricdo do parametro
— FUNCTION_IDS .
0:Not Ready Estado detredundténcia para o
173 RED_STATE_R Unsigneds 1:Standby D/Ro [|Fdupamentoremoto. -
5 Active Ildem & descricdo do parametro
RED_STATE_L.
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Pardmetro Unidades Descricéo

‘ Tipo Dado H

Faixa Valida/ ‘

Valor ‘

‘ Meméria‘

(comp.) Opcoes Default /Modo
Status de Sincronismo para o
Equipamento remoto.
0: Valor Inicial
0: Not defined 1: Operacao independente
1: Stand Alone 2: Checando Configuragdo para
2: Synchronizing sincronismo
3: Updating 3:  Transferéncia total da
Remote Configuragéo para o]
4: Maintenance Equipamento remoto.
5: Synchronized 4: Recebendo a Configuragdo
174 | RED_SYNC_STATUS_R | Unsigneds | & WARNING: 0 E p/Ro |0l do Equipamento remoto.
Role Conflict 5: Os médulos séo
7: WARNING: completamente atualizados uns
Sync Cable Falil com os outros.
8: WARNING: 6: O modulo sobressalente tem a
Updating Remote mesma fungéo daquele que esta
Fail executando as tarefas.
9: Warning 1 7: Falha no cabo de sincronismo
10: Warning 2 8: Falha na atualizacdo do
Equipamento remoto
9: Uso futuro
10: Uso futuro
Mas condigbes para o
175 | RED_BAD_CONDITIONS L | Bitstring(2) <None> E p/Ro | Eguipamento local,
Veja descricdo detalhada no
manual do Usuario.
Mas condigdes para o}
176 | RED_BAD_CONDITIONS R | Bitstring(2) <None> E D/Ro |Eguipamento remoto.
Veja descricdo detalhada no
manual do Usuario.
177 RED_RESERVED1 Unsigned8 0~ 255 0 NA D /RW |Reservado para uso futuro.
178 RED_RESERVED2 Unsigned8 0~ 255 0 NA D /RW __|Reservado para uso futuro.
Watchdog indicando
179 RED_MAIN_WDG Unsigned8 0~ 255 0 NA D/RO |comunicagdo com processador
Main.
Watchdog indicando
180 RED_BACKUP_WDG Unsigned8 0~ 255 0 NA D/RO |comunicagdo com processador
Backup.

Legenda: E — Lista de Parametros; na — Parametro Admensional ; RO — Somente leitura; D — dinamico; N — N&o volatil;S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon
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Notas:
(1) Equagéo do Macrociclo:
TM=(Ne*30+Np*Tg)*1.2
onde Ty =macrociclo (ms)
Ng = nimero de links externos
Np = nimero de equipamentos
Tg = 30 ms para operagéo simples

60 ms para operacdo redundante

(2) Equacao:
T1<T2>T3

T3 > ciclo para sondar enderecos validos na rede.

(3) SM Otimizacgao de Timers - Default: habilitado.
IDShell encontrara o valor de T1, T2, T3 adequado ao sistema.
Ajuste de Tag Automatico /Endereco - Default: habilitado.

IDShell setara automaticamente um endereco valido e tag para um equipamento adicionado a rede. IDShell resolvera
gualquer coliséo de endereco e/ou tag.

Monitoramento do Status do Link do FB - Default: desabilitado.
IDShell monitora todos links de blocos funcionais e indica o status através de FB_LINK_STATUS.
Hot Swap - Default: desabilitado.

IDShell segura informacéo dos links do bloco funcional para todas 4 portas e automaticamente performa a configuragéo do
equipamento se a funcéo Hot Swap esta habilitada.

(4) Base de Dados DD — a base de dados atual é criada e uma nova base de dados com os tipos de dados e objeto de bloco
funcional é reconstruida.

Base de Dados Hot Swap — IDShell constréi a base de dados do link do bloco funcional da informacao na rede.

Configuracdo MVC — Estagéo Ativa/Estacdo Backup — IDShell re-configura o MVC para otimizar a performance de comunicacéo da
rede.
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Blocos Transdutores de Entrada

Parametro

LD292 / LD302 — Transdutor de Pressao

Descricéo

O transdutor de presséao faz a leitura do sensor de pressédo e torna-a disponivel para o bloco Al
através do parametro PRIMARY_VALUE. A Unidade de Engenharia e a faixa do valor
(PRIMARY_VALUE_RANGE) séo selecionadas no XD_SCALE no bloco Al. As unidades permitidas
sdo: Pa, KPa, MPa, bar, mbar, torr, atm, psi, g/cm?, kg/cm?, inH20 a 4°C, inH20 a 68°F, mmH20 a
68°F, mmH20 a 4°C, ftH20 a 68°F, inHg a 0°C, mmHg a 0°C. A faixa XD_SCALE deve estar dentro
da faixa de sensor na unidade selecionada. Note que o XD_SCALE deve ser usado para
compensar wet-legs etc. em vez de calibragdo. Os modos suportados sdo OOS e AUTO. Como o
bloco transdutor executa junto com o bloco Al, o bloco transdutor vai para AUTO somente se o
modo do bloco Al ja estiver em AUTO. A temperatura do sensor pode ser lida do parametro
SECONDARY_VALUE.

Mensagens de alerta podem aparecer no status Primary Value ou no Block Error em certas
condi¢Bes, como citadas a seguir.

Modos Suportados
OOS e AUTO.

BLOCK_ERR
O BLOCK_ERR do bloco transdutor refletird as seguintes causas:
e Input Failure — Quando o sensor é desconetado da placa eletronica principal, ou a pressao
€ maior ou menor que 27,5% do limite do sensor;
e  Out of Service — Quando o bloco esta no modo OOS.

Status Primary_Value
O status PRIMARY_VALUE do bloco transdutor refletira as seguintes causas:
e Bad: SensorFailure:NotLimited — Quando o sensor é desconetado da placa eletronica
principal, ou a presséo é maior ou menor que 27.5% do limite do sensor;
e Uncertain: SensorConvertionNotAccurate:NotLimited — Quando a pressdo esta entre
27,5% do limite do sensor.

Parametros

Valor

Inicial/Default

Descricéo

1 ST_REV Unsigned16 Positive * E S Indica o fu_]mero de alteragbes dos
dados estaticos.

2 TAG_DESC VisibleString Capacitance Na S |Descri¢éo dos Blocos Transdutores.

3 STRATEGY Unsigned16 * PVR g |Este parémetro ndo é verificado e
processado pelo Bloco Transdutor.

4 ALERT_KEY Unsigned8 1-255 * None S |Ndmero de identificag&o na planta. .

5 MODE_BLK DS-69 00S,AUTO Factory Cal. None s |Indica o modo de operagdo do
Bloco Transdutor.

_ ; Indica o status associado ao

6 BLOCK_ERR Bit String NULL None D hardware ou software no
Transdutor.

7 UPDATE_EVT DS-73 Unspecified None p |E o alerta para qualquer dado
estéatico.

8 BLOCK_ALM DS-72 NULL None D Pardmetro usado para configuragéo,
hardware ou outras falhas.

9 | TRANSDUCER_DIRECT Ar'ray of Unspecified None N E usado para selecionar diversos

ORY Unsigned16 Blocos Transdutores.

10 | TRANSDUCER TYPE | Unsigned16 Inert None N |Indica o tipo do Transdutor de acordo
com sua classe.

11 XD_ERROR Unsigned8 * svU p |Este paréme'tro é~usado para indicar o
status da calibracdo.

12 COLLECTION_DIRECTO Array of Celsius E s Especifica o numero do index do

RY Unsigned 32 Transdutor no Bloco Transdutor.

13 |PRIMARY_VALUE_TYPE| Unsigned16 * None s |Define o tipo de calculo para o Bloco

Transdutor.
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Idx

Parametro

Faixa
Valida

Valor
Inicial/Default

Unid. ||Modo

Descricéo

14 PRIMARY_VALUE DS-65 * None D |Valor e status usados pelo canal.
Valores de calibragdo superior e
inferior da faixa, a unidade de

15 PRIMARY_VALUE_RAN DS-68 " None s Epgenhana e 0 numero .de digitos a

GE direita do ponto decimal a ser
usado pelo parémetro
PRIMARY_VALUE.

16 CAL_POINT_HI Float False None S | Valor de Calibrag&o superior.

17 CAL_POINT_LO Float * None S | Valor de Calibragéo inferior.

Valor minimo do span permitido. Esta
informacdo de span minimo ¢é

18 CAL_MIN_SPAN Float URL/40 to URL * None S necessaria para que os dois pontos de
calibracdo (superior e inferior) néo
estejam muito préximos apés finalizar

) Unidade de Engenharia da descrigdo

19 CAL_UNIT Unsigned16 * None S |do Equipamento para os valores de
calibracdo

20 SENSOR_TYPE Unsigned16 * None S [Tipo do sensor.

21 SENSOR_RANGE DS-68 * None S |Faixa do sensor.

22 SENSOR_SN Unsigned32 0 to 2% None None S |Namero serial do sensor.

Método usado na ultima calibragdo do
sensor. O padrdo ISO define diversos

23 |SENSOR_CAL_METHOD| Unsigneds * None g |métodos de  calibragdo.  Este
parametro tem como finalidade
registrar qual método, ou se algum
método foi usado.

Localizagdo da Calibragdo do ultimo

24 | SENSOR_CAL_LOC | VisibleString * None s [sensor. Este parametro descreve a
localizagéo fisica no qual a calibragdo
foi realizada

25 SENSOR_CAL_DATE Time of Day * None S |Data da dltima calibragéo do sensor.

26 | SENSOR_CAL_WHO | VisibleString * None | s |[Nome do responsavel pela dltima

-~ Calibracao.
27 SENSOR_ISOLATION_M Unsigned16 * None s D_efine o] m_aterial de construgdo dos
TL diafragmas isoladores.

28 SENSOR_FLUID Unsigned16 * None s Define o tipo de fluido de enchimento
usado no sensor.

O valor secundario (valor de

29 | SECONDARY_VALUE DS-65 * None D |temperatura) relacionado ao
sensor.

Unidade de Engenharia a ser usada

30 SECONDAE:.(I.—VALUE—U Unsigned16 * None S |no parametro
SECONDARY_VALUE.

31 PRESS_LIN_NORMAL DS-65 +1 * None D |Valor Linear da Pressao Normalizada.

32 PRESS_NORMAL DS-65 +1 * None D |Valor de Presséo Normalizada.

33 PRESS_CUTOFF DS-65 +1 * None D |Valor da Presséo de Corte.

34 CUTOFF_FLAG Unsigneds True/False * None s |© flag do bypass para o valor da
presséo.

35 [ DIGITAL_TEMPERATUR DS-65 0-255 * None D |Valor digital de temperatura.

35 DIFF Float * None D |Valor da presséo diferencial.

37 YDIFF Float Other None D |Sistema da presséo diferencial y.

38 CAPACITANCE_LOW Float Disable or allow None D |Valor inferior da capacitancia.

39 CAPACITANCE_HIGH Float 5 None D |Valor superior da capacitancia.

Este parametro é usado para fazer o

40 BACKUP_RESTORE Unsigned8 * None S |backup ou para recuperar dados
estaticos.

41 | SENSOR_RANGE_COD | Unsigned16 * None S |Indica o cédigo da faixa do sensor.

42 COEFF_POLO Float + INF * CuU S | Coeficiente polinomial 0.
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Parametro

Faixa
Valida

Valor
Inicial/Default

Unid. ||Modo

Descricéo

43 COEFF_POL1 Float + INF * Cu S | Coeficiente polinomial 1.
44 COEFF_POL2 Float + INF * Cu S [Coeficiente polinomial 2.
45 COEFF_POL3 Float + INF * Cu S [Coeficiente polinomial 3.
46 COEFF_POL4 Float + INF * °C S | Coeficiente polinomial 4.
47 COEFF_POL5 Float + INF * None S [Coeficiente polinomial 5.
48 COEFF_POL6 Float + INF Null None S [Coeficiente polinomial 6.
49 COEFF_POL7 Float + INF - Inf None S [Coeficiente polinomial 7.
50 COEFF_POL8 Float + INF - Inf None S [Coeficiente polinomial 8.
51 COEFF_POL9 Float + INF * None S [Coeficiente polinomial 9.
52 COEFF_POL10 Float + INF * None S [Coeficiente polinomial 10.
53 COEFF_POL11 Float + INF 0.5 None S [Coeficiente polinomial 11.
54 |POLYNOMIAL_VERSION| Unsigned8 30h to FFh 2.0 None S |Indica a verséo do Polinémio.
55 CHARACTERIZATION_T Unsigneds +Inf None s Indica /0 tipo da curva de
YPE caracterizacgao.
56 | CURVE BYPASS LD | Unsigned16é 0 None g |Habilta ou Desabilta a curva de
caracterizacao.
57 CURVE_LENGTH Unsigneds 2105 5 None s |Indica o Comprimento da curva de
caracterizacgao.
58 CURVE_X Array of Float * None S Pontos _de~ entrada da curva de
caracterizagao.
59 CURVE_Y Array of Float * None S Pontos . de~ saida da curva de
caracterizagao.
60 CAL_POINT_HI_BACKU Float . CAL_UNI s Indlca_ o Ultimo ponto de Calibracdo
P T superior.
61 CAL_POINT_LO_ Float * CAL_UNI s Indica o dlitmo ponto de calibracédo
BACKUP T inferior.
62 | CAL_POINT_HI_FACTO Float * CAL_UNI s [Indica o ponto de Calibragéo superior
RY T de fabrica
CAL_POINT_LO_FACTO * CAL_UNI Indica o ponto de Calibrag&o inferior
63 Float S o
RY T de fabrica.
64 | CAL_TEMPERATURE Float -40 2 85 °C : °C s |Define o ponto de Calibracdo da
temperatura.
65 DATASHEET Arr_ay of * None s |Define o ponto de Calibragido de
Unsigned8 temperatura.
- . Indica as informagfes sobre o sensor
66 ORDERING_CODE VisibleString Null None S e o controle de producio na fabrica.
67 |MAXIMUM_MEASURED_ Float + INF - Inf none S |Indica a pressdo maxima medida.
PRESSURE
MAXIMUM_MEASURED : Lo -
68 — - Float + - Inf none S |Indica a temperatura maxima medida.
TEMPERATURE INF ! peratura maxi :
69 ACTUAL_OFFSET Float + INF * none S |Indica o offset calibrado atual.
70 ACTUAL_SPAN Float + INF * none S |Indica o span do offset atual.
71 MAXIMUM_OFFSET_DE Float +INE 05 none s Define o offset maximo antes do
VIATION alarme ser gerado.
72 | MAXIMUM_GAIN_DEVIA Float +INF 20 none g |Define o ganho maximo antes do
TION alarme ser gerado.
Define o limite maximo de
73 |OVERPRESSURE_LIMIT Float + INF + Inf none S |sobrepressdo antes do alarme ser
gerado.
Define o ndmero méximo de
74 MAXIMUM_NUMBER_O Float + INF 0 none S

F_OVERPRESSURE

ocorréncias de sobrepressdo antes de
um alarme ser aerado

Legenda: E — Lista de Parametros; na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dinamico; N — n&do volatil;S - estatico
CU — CAL_UNIT; PVR — PRIMARY_VALUE_RANGE; Sec — Segundos; SR — SENSOR_RANGE; SVU — SECONDARY_VALUE_RANGE

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon
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Parametro

DT302 — Transmissor de Concentracao/Densidade

Descricéo

O transdutor de densidade faz a leitura do sensor e torna-a disponivel para o bloco Al através do
parametro PRIMARY_VALUE, de acordo com o MEASURED_TYPE configurado. A Unidade de
Engenharia e a faixa de valor primério sdo selecionadas do XD_SCALE no bloco Al. As unidades
permitidas sdo: g/cm3, Kg/ms, Ib/ft3, Kg/m3, Kg/m3, degBaum, degBrix, %Plato, INPM, GL, %Soli/wt
e API. A faixa XD_SCALE deve estar dentro da faixa do sensor da unidade selecionada. Os modos
suportados sdao OOS e AUTO. Como o bloco transdutor executa junto com o bloco Al, o bloco
transdutor vai para AUTO, somente se o0 modo Al ja estiver em AUTO. O sensor de temperatura
pode ser lido do parametro SECONDARY_VALUE.

Mensagens de alerta podem aparecer no status Primary Value ou no Block Error, em certas
condi¢gBes como explicadas a seguir.

Modos Suportados
OO0S e AUTO.

BLOCK_ERR

O BLOCK_ERR do bloco transdutor refletira as seguintes causas:

e Input Failure — Quando o sensor esta desconectado da placa eletrdnica principal, ou o processo
esta fora do range de trabalho do sensor.

e Out of Service — Quando o bloco estd no modo OOS.

Status Primary_Value

O status PRIMARY_VALUE do bloco transdutor refletira as seguintes causas:

e Bad::SensorFailure:NotLimited— Quando o sensor esta desconectado da placa eletronica
principal, ou o processo estéa fora do range de trabalho do sensor.

Parametros

Faixa

valida Descricéo

Inicial/Default

Valor ‘

\‘Modo

1 ST _REV Unsigned16 Positive 0 None g |Indica o numero de alteragdes dos
dados estaticos.

2 TAG_DESC VisibleString Null Na S Descricao dos Blocos Transdutores.

. Este parametro ndo é verificado e

3 STRATEGY Unsigned16 0 None S processado pelo Bloco Transdutor.

4 ALERT_KEY Unsigned8 1-255 0 Na S [Numero de identificacéo na planta. .
Indica o0 modo de operagdo do

5 MODE_BLK DS-69 OS,AUTO o/s None S Bloco Transdutor.
Indica o status associado ao

6 BLOCK ERR Bit String E D |hardware ou software no

- Transdutor.

7 UPDATE_EVT DS-73 Na D E o alerta para qualquer dado
estéatico.
Parametro usado para configuragao,

8 BLOCK_ALM DS-72 Na b hardware ou outras falhas.

9 TRANSDUCER_DIRECT Array of None N E usado para selecionar diversos

ORY Unsigned16 Blocos Transdutores.

10 | TRANSDUCER TYPE | Unsigned16 Pressure None N [|!ndica o tipo do Transdutor de acordo
com sua classe.

1 XD_ERROR Unsigneds 0 None D Este parametro e~usado para indicar o
status da calibracéo.

12 COLLECTION_DIRECTO Array of None S Especifica o numero do index do

RY Unsigned 32 Transdutor no Bloco Transdutor.

13 |PRIMARY_VALUE_TYPE | Unsigned16 Diff. Pressure None g |DEle © Ogo Ge celledl (gae o
Bloco Transdutor.

14 PRIMARY VALUE DS-65 0 PVR D [|Este parametro indica o valor e

- status usado pelo canal.
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Parametro

Faixa

Valor

‘ Unid. \‘Modo

Descricéo

\EUTE Inicial/Default
Valores de calibracdo superior e
inferior da faixa, a unidade de
15 PRIMARY_(\B/ALUE_RAN DS-68 0-100% PVR s E_ng_enharla e 0 niumero _de digitos a
E direita do ponto decimal a ser
usado pelo parametro
PRIMARY_VALUE.
16 CAL_POINT_HI Float 5080.0 CuU S |Valor de Calibracéo superior.
17 CAL_POINT_LO Float 0.0 Ccu S | Valor de Calibragéo inferior.
Valor minimo do span permitido. Esta
informagdo de span minimo é
18 CAL_MIN_SPAN Float URL/40 to URL 0.0 cu g |necessaria para que os dois pontos de
calibracdo (superior e inferior) nao
estejam muito préximos apds finalizar
a calibragao.
Unidade de Engenharia da descricdo
19 CAL_UNIT Unsigned16 mmH20 E S |[do Equipamento para os valores de
calibracéo.
20 SENSOR_TYPE Unsigned16 117 na S [Tipo do sensor
21 SENSOR_RANGE DS-68 0-100% PVR S |Afaixa do sensor.
22 SENSOR_SN Unsigned32 0to 2% 0 None S |Namero serial do sensor.
Método usado na ultima calibragdo do
sensor. O padrdo ISO define diversos
23 | SENSOR_CAL_METHOD | Unsigned8 Factory None g |metodos ~de - calibragdo.  Este
parametro tem como finalidade
registrar qual método, ou se algum
método foi usado.
Localizacdo da Calibracdo do ultimo
24 | SENSOR_CAL_LOC | VisibleString NULL None g [sensor. Este parametro descreve a
localizagéo fisica no qual a calibragao
foi realizada.
25 SENSOR_CAL_DATE Time of Day None S |Data da ultima calibracéo do sensor.
. . Nome do responsavel pela (ltima
26 SENSOR_CAL_WHO VisibleString NULL None S Calibraco.
27 SENSOR_ISOLATION_M Unsigned16 2 None s D_ef|ne o] mgterlal de construgdo dos
TL diafragmas isoladores.
28 SENSOR FLUID Unsianed16 1 None s Define o tipo de fluido de enchimento
- 9 usado no sensor.
O valor secundario (valor de
29 SECONDARY_VALUE DS-65 0 SVU D |temperatura) relacionado ao
sensor.
Unidade de Engenharia a ser usada
30 SECONDAEE_—VALUE—U Unsigned16 1001 (°C) E S no parametro
SECONDARY_ VALUE.
31 PRESS_LIN_NORMAL DS-65 + None D |Valor Linear da Pressdo Normalizada.
32 PRESS_NORMAL DS-65 +1 None D |Valor de Pressdo Normalizada.
33 PRESS_CUTOFF DS-65 + None D |Valor da Presséo de Corte.
34 CUTOFF_FLAG Unsigned8 True/False True None S o ﬂag] do bypass para o valor da
presséo.
35 | DIGITAL_TEMPERATUR DS-65 0-255 0 None D |Valor digital de temperatura.
35 DIFF Float 0 None D |Valor da presséo diferencial.
37 YDIFF Float 0 None D |Sistema da presséo diferencial y.
38 CAPACITANCE_LOW Float 0 None D |Valor inferior da capacitancia.
39 CAPACITANCE_HIGH Float 0 None D |Valor superior da capacitancia.
Este parametro € usado para fazer o
40 BACKUP_RESTORE Unsigned8 0 None S |backup ou para recuperar dados da
configuragéo.
41 |SENSOR_RANGE_CODE| Unsigned16 1 None S |Indica o cédigo da faixa do sensor.
42 COEFF_POLO Float + INF -1 None S |Coeficiente polinomial 0.
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Parametro

Faixa

Valor

Descricéo

\‘Modo

\EUTE Inicial/Default
43 COEFF_POL1 Float + INF 0 None S |Coeficiente polinomial 1.
44 COEFF_POL2 Float + INF 1 None S |Coeficiente polinomial 2.
45 COEFF_POL3 Float + INF 0 None S |Coeficiente polinomial 3.
46 COEFF_POL4 Float + INF 2 None S |Coeficiente polinomial 4.
47 COEFF_POL5 Float + INF 0 None S | Coeficiente polinomial 5.
48 COEFF_POL6 Float + INF 0 None S |Coeficiente polinomial 6.
49 COEFF_POL7 Float + INF 0 None S |Coeficiente polinomial 7.
50 COEFF_POL8 Float + INF 0 None S |Coeficiente polinomial 8.
51 COEFF_POL9 Float + INF 0 None S |Coeficiente polinomial 9.
52 COEFF_POL10 Float + INF 0 None S |Coeficiente polinomial 10.
53 COEFF_POL11 Float + INF 25 None S |Coeficiente polinomial 11.
54 | POLYNOMIAL_VERSION | Unsigned8 30h to FFh 32 None S |Indica a versédo do Polinémio.
55 CHARACTERIZATION_T Unsigneds 255 None s Indica 0 tipo da curva de
YPE caracterizacgao.
56 CURVE BYPASS LD Unsigned16 Enable&Backup None S Hablllta_ ou Desabilita a curva de
- - Cal caracterizagédo.
57 CURVE_LENGTH Unsigneds 2105 5 None s [!ndica o Comprimento da curva de
caracterizagao.
Pontos de entrada da curva de
58 CURVE_X Array of Float None S caracterizacio.
59 CURVE_Y Array of Float None S Pontos . de~ saida da curva de
caracterizagao.
Indica o backup para o ponto de
60 | CAL_POINT_HI_BAKUP Float 5080 CuU S Calibragéo superior.
61 | CAL_POINT_LO_BAKUP Float 0 cu s [Indica o backup para o ponto de
— - = calibracéo inferior.
62 CAL_POINT_HI_FACTOR Float 5080 cu s Indi(;a o ponto de Calibracéo superior
Y de fabrica.
63 CAL_POINT_LO_FACTO Float 0 cu s Indic’a o ponto de Calibragdo inferior
RY de fabrica.
. 17.496 . Define o ponto de Calibracdo de
64 CAL_TEMPERATURE Float -40a 85 °C C S temperatura.
65 DATASHEET Array of None S |Indica as informag8es sobre o sensor.
- . Indica informagdes sobre o sensor e 0
66 ORDERING_CODE VisibleString NULL None controle de produc&o na fabrica.
MAXIMUM_MEASURED . ~ o .
— - + - .
67 PRESSURE Float + INF INF None S |Indica a pressdo maxima medida
MAXIMUM_MEASURED_ . o .
68 TEMPERATURE Float + INF - INF None S |Indica a temperatura maxima medida.
69 ACTUAL_OFFSET Float + INF None S |Indica o offset calibrado atual.
70 ACTUAL_SPAN Float + INF None S |Indica o span do offset atual.
71 MAXIMUM_OFFSET_DE Float +INE 05 None s Define o offset maximo antes do
VIATION alarme ser gerado.
72 MAXIMUM_GAIN_DEVIA Float +INE 20 None s Define o ganho méximo antes do
TION alarme ser gerado.
73 | OVERPRESSURE_LIMIT Float + INF +INF None s [(Define o limite  maximo - de
- sobrepressdo antes do alarme ser
Define o ndmero méximo de
MAXIMUM_NUMBER_OF
74 ~ OVERPRESSURE Float +INF 0 None S |ocorréncias de sobrepressédo antes de
um alarme ser gerado.
75 GRAVITY Float 9.785340 None S |Aceleragdo da gravidade.
76 HEIGHT Float 0.5002 None s D|stan~C|a entre dois sensors de
Presséo.
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Parametro

Faixa
Vélida

Valor
Inicial/Default

‘ Unid. \‘Modo

Descricéo

Quando o tipo do transdutor é

Configurado como Densidade,
permite-se medir:
1 - Densidade (g/cm3);
2 - Densidade (Kg/m?3);
3 - Densidade realtiva a 20°C
(9/cm?);
77 | MEASURED_TYPE | Unsigned 8 Kg/m3 None 4o Leerlenle relelve e fofien,
5 - Grau Baume;
6 - Grau Brix;
7 - Grau Plato;
8 - Grau INPM;
9-GL;
10 — Porcentagem de Sélidos;
11 - Densidade (Ib/ft3);
12 - API
78 | LIN_DILATATION_COEF Float 0.000016 None Coeficiente de dilatag&o linear.
79 | PRESSURE_COEFFICIE Float 0.5 None Coeficiente de presséo.
80 TEMP ZERO Float None Coeficiente de Offset para calibrar o
- sensor de temperatura.
81 TEMP GAIN Float None Coeficiente do Ganho para calibrar o
- sensor de temperatura.
82 ZERO_ADJUST_TEMP Float 20.0 None Temperatura de ajuste do Zero.
83 | HEIGHT MEAS_TEMP Float 20.0 None Temperatura da medida da distancia
- - entre 0s sensors de pressédo.
Este parametro habilita o0 método para
a Calibracéo inferior. O sensor deve
estar no ar e o0s parametros
84 | AUTO_CAL_POINT_LO Float None MEASURED., TYPE .
XD_SCALE.UNIT devem ser Kg/cm3.
O ponto de calibracédo é 1.2 Kg/cm3.
Este parametro habilita 0 método para
Calibracdo superior. O sensor deve
estar na agua e o0s parametros
85 | AUTO_CAL_POINT_HI Float None MEASURED, TYPE .
XD_SCALE.UNIT devem estar em
Brix. O ponto de calibracdo é o 0 Brix.
86 | SOLID_POL_COEFF 0 Float -0.4987 None Coeficiente ~ polynomial 0 em
Porcentagem de Sdlidos.
87 | SOLID_POL_COEFF_1 Float 1.6229 None Coeficiente  polynomial 1 em
Porcentagem de Sodlidos.
88 | SOLID_POL_COEFF_2 Float -0.0192 None Coeficiente  polynomial - 2 em
Porcentagem de Sdlidos.
89 | SOLID_POL_COEFF_3 Float 0.0005 None Coeficiente  polynomial 3 em
Porcentagem de Solidos.
90 | SOLID_POL_COEFF 4 Float 0 None Coeficiente  polynomial 4 em
Porcentagem de Sdlidos.
91 | SOLID_POL COEFF 5 Float 0 None Coeficiente ~ polynomial 5 em
Porcentagem de Sodlidos.
Limite inferior para Porcentagem de
92 SOLID_LIMIT_LO Float 0 None sélidos.
93 SOLID LIMIT HI Float 100 None Limite superior para Porcentagem de
- - solidos.
94 PRESS_COMP Float None Valor usado pela fabrica.
95 SIMULATEEEEESS—ENA Unsigned 8 None Habilita 0 modo de Simulacéo.
Simula o valor de Pressdo em
26 SIMULATE_PRESS_VAL Float None mmH20 a 68°F. Usado com o

UE

parametro
SIMULATE_PRESS_ENABLE.
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Parametro

SIMULATE_DENSITY_VA

Faixa
Vélida

Valor
Inicial/Default

Descricéo

Simula o valor de Densidade usado

97 LUE Float None para calcular o valor de presséo.
CALCULATED_PRESS_V Pressdo calculada de acordo com o
98 = - Float None X
ALUE parametro
99 CALC_PRESS_CAL_POI Float N Valor de Pressdo calculada pelo
NT_LO oa one método AUTO_CAL_POINT_LO.
100 CALC_PRESS_CAL_POI Float None Valor de Pressdo calculada pelo
NT_HI método AUTO_CAL_POINT_HI.
Cddigo de Faixa do DT302:
Faixa 1 (0.5 @ 1.25 g/cm®)
101 DT_RANGE_CODE Unsigned 8 None

Faixa 2 (1.0 @ 2.5 g/cm?)
Faixa 3 (2.0 @ 5.0 g/cm®)

Legenda: E — Lista de Parametros; na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dinamico; N — n&o volatil; S - estatico
CU — CAL_UNIT; PVR — PRIMARY_VALUE_RANGE; Sec — Segundos; SR — SENSOR_RANGE; SVU — SECONDARY_VALUE_RANGE

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Pardmetros Default do Syscon

2.35



Manual de Instru¢des dos Blocos Funcionais — Library A

Parametro

TT302 — Transdutor de Temperatura

Descricéo

O transdutor de temperatura efetua a leitura da entrada direta ou temperatura linearizada do sensor
e torna-a disponivel para o bloco Al através do parametro PRIMARY_VALUE. O tipo de sensor, a
conexdo e o tipo de célculo sdo configurados no SENSOR_TYPE, SENSOR_CONNECTION e
PRIMARY_VALUE_TYPE, repectivamente. Note que quando dois sensores estdo sendo usados
(i.e. backup, diferencial ou duplo), o sensor disponivel € somente a dois fios. A Unidade de
Engenharia e a faixa de valor priméria séo selecionadas do XD_SCALE no bloco Al. As unidades
permitidas sdo: Ohm para sensor de resisténcia, mV para sensor de millivoltagem e °C, °F, °R, K
sensor de temperatura. A faixa XD_SCALE deve estar dentro da faixa de sensor na unidade
selecionada. A selecéo de nimero de transdutor é feita no SENSOR_TRANSDUCER_NUMBER. O
segundo transdutor existira somente quando a conexao do sensor for duplo a dois fios. Neste caso,
dois sensores gerardo entradas para dois transdutores. Quando o sensor trabalha como um
backup, o segundo sensor gerara a entrada se o primeiro falhar. Quando o sensor trabalha como
um diferencial, a saida é a diferenca das duas entradas. O bloco Al conectado a este transdutor
tem o CHANNEL com a mesma selecdo do SENSOR_TRANSDUCER_NUMBER. Os modos
suportados sdo OOS e AUTO. Como o bloco transdutor executa junto com o bloco Al, o bloco
transdutor vai para AUTO somente se o modo do bloco Al ja estiver em AUTO. A temperatura da
juncao fria pode ser lida do parametro SECONDARY_VALUE.

Mensagens de alerta podem aparecer no status Primary Value ou Block Error em certas condicdes,
como explicados a seguir.

Modos Suportados
OO0S e AUTO.

Block_Err

O BLOCK_ERR do bloco transdutor refletird as seguintes causas:
e Input Failure — Quando o sensor estd quebrado ou a leitura do sensor esta fora dos limites
e Out of Service — Quando o bloco esta no modo OOS.

Status

O status PRIMARY_VALUE do bloco transdutor refletird as seguintes causas:
Bad::SensorFailure:NotLimited — Quando o sensor esta quebrado ou a leitura do sensor esta fora
dos limites.

Parametros
Faixa Valor

Descricéo

Vélida Inicial/Default

1 ST _REV Unsigned16 0 None s Indica o ntimero de alteracdes dos
dados estaticos.

2 TAG_DESC Octet String Null Na S [Descri¢do dos Blocos Transdutores.

3 STRATEGY Unsigned16 0 None S Este parédmetro ndo é verificado e
processado pelo Bloco Transdutor.

4 ALERT_KEY Unsigned8 1-255 0 None S |Numero de identificag&o na planta. .

. . Indica o modo de operacdo do

5 MODE_BLK DS-69 Veja Tabela 0O0S Na Mix Bloco Transdutor.
Indica o status associado ao

6 BLOCK_ERR Bit String Out of Service D |hardware ou software no
Transdutor.

7 UPDATE EVT DS-73 . Na D E o alerta para qualquer dado

- estatico.

8 BLOCK_ALM DS-72 . Na D Pardmetro usado para configuragéo,
hardware ou outras falhas.

9 TRANSDUCER_DIRECT Array of 0 None N E usado para selecionar diversos

ORY Unsigned16 Blocos Transdutores.

10 | TRANSDUCER TYPE | Unsigned16 | Veja Tabela Temperature E N [Indica o tipo do Transdutor de acordo
com sua classe.

11 XD_ERROR Unsigned8 Veja Tabela Default value set None D Este parame_tro e~usado para indicar o
status da calibragao.

12 COLLECTION_DIRECTO Array of 0 None N Especifica o numero do index do

RY Unsigned16 Transdutor no Bloco Transdutor.
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Parametro

PRIMARY_VALUE_TYP

Valor
Inicial/Default

Descricéo

Define o tipo de calculo para o

13 E Unsigned16 Veja Tabela Process temp. E S Bloco Transdutor.

14 PRIMARY VALUE DS-65 - PVR D \1/aI20é§ status usados pelos canais
Valores de calibragdo superior e
inferior da faixa, a unidade de

15 PRIMARY_VALUE_RAN DS-68 -200/850/Celsius PVR NS E_ng_enharla e 0 numero _de digitos a

GE direita do ponto decimal a ser
usado pelo parametro
PRIMARY_VALUE.

16 CAL_POINT_HI Float +INF 850.0 CuU S | Valor de Calibrag&o superior.

17 CAL_POINT_LO Float -INF -250.0 CuU S | Valor de Calibragéo inferior.

Valor minimo do span permitido. Esta
informagdo de span minimo ¢é
necessaria para que os dois pontos de

18 CAL_MIN_SPAN Float 10.0 cu N calibracdo (superior e inferior) nao
estejam muito préximos apés finalizar
a calibracao.

19 CAL_UNIT Unsigned16 | Veja Tabela Celsius E g |Unidade de Engenharia da descrigio
do Equipamento para os valores de

20 SENSOR_TYPE Unsigned16 Veja Tabela Pt100 IEC E S |Tipo do sensor

21 SENSOR_RANGE DS-68 -200/850/Celsius SR N |Faixa do sensor

22 SENSOR_SN Unl_scl)gr;‘r;]ed 0 None N |Ndmero serial do sensor.

Método usado na Ultima calibragdo do
sensor. O padrdo ISO define diversos

23 |SENSOR_CAL_METHOD| Unsigned8 | Factory/User Factory trim E g [metodos  de calibracio.  Este
pardmetro tem como finalidade
registrar qual método, ou se algum
método foi usado.

Localizagdo da Calibragdo do ultimo
- . sensor. Este parametro descreve a

24 SENSOR_CAL_LOC Visible String NULL None S localizagdo fisica no qual a calibragio
foi realizada.

25 SENSOR_CAL_DATE Time of Day Unspecified None S |Data da ultima calibragdo do sensor.

26 | SENSOR_CAL_WHO | Visible String NULL None s |Nome do responsavel pela dltima

- = Calibracao.
Indica o nimero de fios do sensor
. Double, two, . conectada ao terminal do bloco.

27 | SENSOR_CONNECTION| Unsigned8 three and four Three wires E S |Nao é possivel mudar a conexao do
transducer 2.

O valor secundario (valor de

28 | SECONDARY_VALUE DS-65 + INF & SVU D |temperatura)  relacionado  ao
sensor.

SECO Unidade de Engenharia a ser usada

29 SSONR LS Unsigned16 Veja Tabela Celsius E s |ho parametro

NIT SECONDARY_VALUE.

30 MODULE_SN Unl_s(i)%ged 0 None N |Numero serial do médulo

31 | SECONDARY_VALUE_A| Unsigned8 Enable/Disable Enable S [Habilita a compensacéo da junta fria.
Este parametro é usado para fazer o

32 BACKUP_RESTORE Unsigned8 None Na S |backup ou para recuperar dados da
configuragéo.

33 | CAL_POINT HI_LAST Float +INF 850.0 cu s [Indica o ultimo ponto de Calibragdo
superior.

34 | CAL_POINT LO_LAST Float AINF -200.0 cu s I'Q}f’éﬁ?)ro ultimo ponto de calibragéo

CAL_POINT_HI_FACTO Indica o ponto de Calibragdo superior

35 RY Float +INF 850.0 Cu S de fabrica.

35 CAL_POINT_LO_FACTO Float INF 200.0 cu s Indi(;a [ ponto de Calibragdo inferior

RY de fabrica.
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Valor

Parametro Inicial/Default Descricéo
37 ORDERING CODE Visible String . Na s Indica informag8es sobre a fabricagdo
- do produto.

TWO_WIRES_COMPEN : ’ : Permite compensar a resisténcia dos

38 SATION Unsigned8 Enable\Disable Disable Na D fios para sensores RTD ou Ohm
SENSOR_TRANSDUCE : -

39 R NUMBER Unsigned8 1,2 1 Na S [Seleciona o Transdutor 1 ou 2.

40 FACTORYL—J?ISGITAL—INP Array of Float * None D |Lé as entradas digitais.
FACTORY_GAIN_REFE . .

41 RENCE Unsigned8 0 None D |Uso de fabrica
FACTORY_BORNE_REF . P

42 ERENCE Unsigned8 1 0 None D |Uso de fabrica

Legenda: E — Lista de Pardmetros; na — Pardmetro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dindmico; N — n&o volatil; S - estatico
CU — CAL_UNIT; PVR - PRIMARY_VALUE_RANGE; Sec — Segundos; SR — SENSOR_RANGE; SVU — SECONDARY_VALUE_RANGE

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon

Faixa do Sensor

Faixa do Sensor

Classe — 2 cabos — Diferencial
(Celsius) (Celsius)
Cu 10 GE RTD -20a 250 -270a 270
Ni 120 DIN -50 a 270 -320 a 320
Pt 50 IEC -200 a 850 -1050 a 1050
Pt 100 IEC -200 a 850 -1050 a 1050
Pt 500 IEC -200 a 450 -650 a 650
Pt 50 JIS -200 a 600 -800 a 800
Pt 100 JIS -200 a 600 -800 a 800
0a100 Ohm 0a100 -100 a 100
0a 400 0 a 400 -400 a 400
0 a 2000 0 a 2000 -2000 a 2000
B NBS TC 100 a 1800 -1700 a 1700
E NBS -100 a 1000 -1100 a 1100
JNBS -150 a 750 -900 a 900
K NBS -200 a 1350 -1550 a 1550
N NBS -100 a 1300 -1400 a 1400
R NBS 0a 1750 -1750 a 1750
S NBS 0a 1750 -1750 a 1750
T NBS -200 a 400 -600 a 600
L DIN -200 a 900 -1100 a 1100
U DIN -200 a 600 -800 a 800
-6a22 MV -6 a22 -28 a 28
-10 a 100 -10 a 100 -110 a 110
-50 a 500 -50 a 500 -550 a 550
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Parametro

IF302 — Transdutor de Corrente para Fieldbus

Descricéo

O transdutor de corrente para fieldbus faz a leitura da entrada de corrente e torna-a disponivel para
o bloco Al através do parametro PRIMARY_VALUE. A Unidade de Engenharia e a faixa do valor
priméario sdo selecionadas do XD_SCALE no bloco Al. A Unica unidade permitida, neste caso, €
mA. O XD_SCALE deve estar dentro da faixa de corrente (0-21 mA). Quando a faixa XD_SCALE é
setada de 4 a 20, isto faz o transdutor seguir o padrdo NAMUR. Para valores diferentes, nenhum
status € atribuido. A selecdo do terminal de entrada para este transdutor é feita no
TERMINAL_NUMBER. O bloco Al conectado para este transdutor tem o CHANNEL com a mesma
selecdo do TERMINAL_NUMBER.Os modos suportados sdo OOS e AUTO. Como o bloco
transdutor executa junto com o bloco Al, o bloco transdutor vai para AUTO somente se o modo do
bloco Al ja estiver em AUTO.

Mensagens de alerta podem aparecer no status Primary Value ou no Block Error em certas
condi¢Bes, como explicadas a seguir.

Modos Suportados
OO0S e AUTO.

BLOCK_ERR
O BLOCK_ERR do bloco transdutor refletird as seguintes causas:
e Input Failure — Quando a corrente de entrada for maior que 20.7 e XD_SCALE EU100 =
20.0 ou entrada de corrente for menor que 3.7 e XD_SCALE EUO = 4.0.
e  Out of Service — Quando o bloco estd no modo OOS.

Status
O status PRIMARY_VALUE do bloco transdutor refletira as seguintes causas:
e Bad::SensorFailure:NotLimited — Quando a corrente de entrada for maior que 20,7 e
XD_SCALE EU100 = 20.0 ou entrada de corrente for menor que 3,7 e XD_SCALE EUO =
4.0;
e Uncertain::EngUnitRangeViolation:LowLimited — Quando a entrada de corrente esta entre
3,7 € 3,98 e XD_SCALE EUO = 4.0;
e Uncertain::EngUnitRangeViolation:HighLimited — Quando a entrada de corrente esta entre
20,02 e 20,7 e XD_SCALE EU100 = 20.0.

Parametros

valida | Inicial/Default el

Faixa Valor ‘

1 ST_REV Unsigned16 Positive 0 None S Indica o pgmero de alteragbes dos
dados estaticos.

2 TAG_DESC VisibleString Na S Descrigcao dos Blocos Transdutores.

3 STRATEGY Unsigned16 0 None s Este parametro ndo é verificado e
processado pelo Bloco Transdutor.

4 ALERT_KEY Unsigned8 1-255 0 Na S Nuamero de identificagdo na planta. .
Indica o modo de operagcdo do

5 MODE_BLK DS-69 0OS, AUTO O/S None S Bloco Transdutor.
Indica o status associado ao

6 BLOCK_ERR Bit String E D |hardware ou software no
Transdutor.

7 UPDATE EVT DS-73 Na D E o alerta para qualquer dado

- estatico.
8 BLOCK ALM DS-72 Na D Parametro usado para configuragao,
— hardware ou outras falhas.
TRANSDUCER_DIRECTO Array of E usado para selecionar diversos

° RY Unsigned16 65535 None N Blocos Transdutores.

10 | TRANSDUCER_TYPE | Unsignedi6 65535 None N |/ndica o tipo do Transdutor de acordo
com sua classe.

11 XD ERROR Unsigneds 16 None D Este parametro e~usado para indicar o

- status da calibracao.
12 COLLECTION_DIRECTO Array of None s Especifica o numero do index do
RY Unsigned 32 Transdutor no Bloco Transdutor.

13 | PRIMARY_VALUE_TYPE | Unsigned16 None s |Define o tipo de calculo para o Bloco

Transdutor.
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Valor

Parametro Inicial/Default

Descricéo

14 PRIMARY_VALUE DS-65 0-22.0mA 0

Unid. ‘Modo

PVR D

Valor e status usados pelos canais
1,2e3.

PRIMARY_VALUE_RAN

= GE

DS-68 4.0-20.0mA

PVR S

Valores de calibracdo superior e
inferior da faixa, a unidade de
Engenharia e o numero de digitos a
direita do ponto decimal a ser
usado pelo parametro
PRIMARY_VALUE.

16 CAL_POINT_HI Float 15.0-22.0mA 20.0

CuU S

Valor de Calibragao superior.

17 CAL_POINT_LO Float 0.0-9.0mA 4.0

CuU S

Valor de Calibracgéo inferior.

18 CAL_MIN_SPAN Float 6.0

CuU S

Valor minimo do span permitido. Esta
informacdo de span minimo §é
necessaria para que os dois pontos de
calibracdo (superior e inferior) néo
estejam muito préximos apés finalizar
a calibracao.

19 CAL_UNIT Unsigned16 1211 mA

1211 S

Unidade de Engenharia da descrigdo
do Equipamento para os valores de
calibracéo.

20 SENSOR_SN Unsigned32 0-2% 0

None S

Numero serial do sensor.

21 CAL_METHOD Unsigned8 Factory

None S

Método usado na ultima calibragdo do
SENsOr..

22 CAL_LOC VisibleString NULL

None S

Localizagdo da Calibragdo do ultimo
sensor. Este parametro descreve a
localizagéo fisica no qual a calibragéo
foi realizada.

23 CAL_DATE Time of Day 0

None S

Data da ultima calibracéo do sensor.

24 SENSOR_CAL_WHO VisibleString NULL

None S

Nome do responsavel pela (dltima
Calibracao.

25 TERMINAL_NUMBER Unsigned8 12,3 0

None S

Indica o numero do terminal de
entrada (1,2 e 3).

26 BACKUP_RESTORE Unsigned8 0

None S

Este parametro € usado para fazer o
backup ou recuperar dados estaticos.

27 | CAL_POINT_HI_BACKUP Float 20.0

CuU S

Indica o backup para o ponto de
Calibracéo superior.

CAL_POINT_LO_

28 BACKUP

Float 4.0

CuU S

Indica o backup para o ponto de
calibracéo inferior.

CAL_POINT_HI_FACTOR

29 Y

Float 20.0

CuU S

Indica o ponto de Calibra¢éo superior
de fabrica.

CAL_POINT_LO_FACTO

30 RY

Float 4.0

CuU S

Indica o ponto de Calibragédo inferior
de fabrica.

FACTORY_GAIN_REFER

31 ENCE

Float 19.0

None S

Valor de referéncia da calibragdo de
fabrica.

32 ORDERING_CODE VisibleString Null

None S

Indica informacgdes sobre o sensor e 0
controle de produgéo na fabrica.

Legenda: E — Lista de Parametros; na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dinamico; N — ndo volatil; S - estatico
CU — CAL_UNIT; PVR — PRIMARY_VALUE_RANGE; Sec — Segundos; SR — SENSOR_RANGE; SVU — SECONDARY_VALUE_RANGE

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon
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TP302 — Transdutor de Posicao Fieldbus

Descricéo

O transdutor de posicao Fieldbus faz a leitura da posi¢éo de entrada e torna disponivel para o bloco
Al através do parametro PRIMARY_VALUE. A Unidade de Engenharia e a faixa de valor primario
sdo selecionadas do XD_SCALE no bloco Al. A (nica unidde permitida neste caso € %. O bloco Al
conectado neste transdutor tem o CHANNEL com a mesma selecdo do TERMINAL_NUMBER. Os
modos suportados sdo OOS e AUTO. Como o bloco transdutor executa junto com o bloco Al, o
bloco transdutor vai para AUTO, somente se o modo do bloco Al ja estiver em AUTO. O sensor de
temperatura do modulo pode ser lido do parametro SECONDARY _VALUE.

Mensagens de alerta podem aparecer no status Primary Value ou no Block Error em certas
condig8es, como explicado a seguir.

Modos Suportados
OOS e AUTO.

BLOCK_ERR

O BLOCK_ERR do bloco transdutor refletird as seguintes causas:
e Input Failure — Quando o médulo mecanico é desconectado da placa eletrénica principal.

e  Out of Service — Quando o bloco esta no modo OOS.

Status

O status PRIMARY_VALUE do bloco transdutor refletira as seguintes causas:
- Bad::SensorFailure:NotLimited — Quando o mdédulo mecénico € desconetado da placa
eletrénica principal.

Parametros

Indica o nimero de alteragcdes dos

1 ST_REV Unsigned16 0 None S -

- dados estéticos.

2 TAG_DESC VisibleString Null Na S |Descrigao dos Blocos Transdutores.

3 STRATEGY Unsigned16 0 None s Este pardmetro ndo é verificado e
processado pelo Bloco Transdutor.

4 ALERT_KEY Unsigned8 1-255 0 None S |Numero de identificagdo na planta. .

5 MODE_BLK DS-69 Veja Tabela o/s Na e (ElEst © mEel fE eperre o

— Bloco Transdutor.
; _ Indica o status associado ao

6 BLOCK_ERR Bit String D |hardware ou software no
Transdutor.

7 UPDATE_EVT DS-73 Na D E o alerta para qualquer dado
estatico.

8 BLOCK_ALM DS-72 Na D Parametro usado para configuragéo,
hardware ou outras falhas.

9 TRANSDUCER_DIRECT Array of None N E usado para selecionar diversos

ORY Unsigned16 Blocos Transdutores.

10 | TRANSDUCER TYPE | Unsigned16 | Veja Tabela 65535 E N [Mndica o tipo do Transdutor de acordo
com sua classe.

11 XD_ERROR Unsigned8 Veja Tabela 0 None D Este parame'tro e~usado para indicar o
status da calibracéo.

12 COLLECTION_DIRECTO Array of None s Especifica o numero do index do

RY Unsigned 32 Transdutor no Bloco Transdutor.

13 | PRIMARY_VALUE_TYPE| Unsigned16 | Veja Tabela 65535 None g |Define o tipo de célculo para o Bloco
Transdutor.

14 PRIMARY_VALUE DS-65 +INF 0 PVR D \1’3'2°é§ SETE BRIl LT
Valores de calibragdo superior e
inferior da faixa, a unidade de

15 PRIMARY_VALUE_RAN DS-68 0-100% 100 PVR s E_ng_enharla e 0 numero _de digitos a

GE direita do ponto decimal a ser
usado pelo parametro
PRIMARY_VALUE.
16 CAL_POINT_HI Float +INF 100 CAL S | Valor de Calibrag&o superior.
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Valor

Parametro Inicial/Default

Descricéo

17 CAL_POINT_LO Float -INF 0 CAL S | Valor de Calibrag&o inferior.
Valor minimo do span permitido. Esta
informagdo de span minimo é
necessaria para que os dois pontos de
18 CAL_MIN_SPAN Float 50% CAL S calibracdo (superior e inferior) n&o
estejam muito préximos apds finalizar
a calibracao.
Unidade de Engenharia da descricdo
19 CAL_UNIT Unsigned16 Veja Tabela % E S |[do Equipamento para os valores de
calibracéo.
20 SENSOR_SN Unsigned32 0 to 2% 0 S |Numero serial do sensor.
Método usado na ultima calibragdo do
sensor. O padrdo ISO define diversos
21 | SENSOR_CAL_METHOD| Unsigned8 | Veja Tabela Factory None g |metodos de  calibragdo.  Este
parametro tem como finalidade
registrar qual método, ou se algum
método foi usado.
Localizagdo da Calibragdo do ultimo
22 | SENSOR_CAL_LOC | VisibleString NULL None s |sensor. Este parametro descreve a
localizagéo fisica no qual a calibracéo
foi realizada
23 SENSOR_CAL_DATE Time of Day 0 None S |Data da ultima calibragdo do sensor.
24 | SENSOR_CAL WHO | VisibleString NULL None s |Nome do responsavel pela dltima
Calibracéo.
O valor secundario (valor de
25 | SECONDARY_VALUE DS-65 + INF 0 SuVv D |[temperatura) relacionado ao
sensor.
Unidade de Engenharia a ser usada
26 SECONDAE:.(I.—VALUE—U Unsigned16 | Veja Tabela 1001 (°C) E S (no parametro
SECONDARY_VALUE.
27 DIGITAL_HALL Float 0-65536 0 Na D | Valor digital do sensor Hall.
28 | DIAGNOSTIC_STATUS | Unsigned16 Good g [Mostra o staus do equipamento
= (falhas e avisos).
READ_HALL_CAL_POIN Valor digital do sensor Hall para o
29 T_HI Float 43786.0 S ponto superior de Calibragao.
READ_HALL_CAL_POIN Valor digital do sensor Hall para o
30 T_LOO Float 24111.0 S ponto inferior de Calibragé&o.
31 SENSOR—TEMPERATUR DS-65 0 °C D |Valor de temperatura do sensor.
32 DIGITAL—TEEMPERATUR DS-65 + INF 0 None D |Valor de temperatura digital.
o 25 o Temperatura de referéncia usada para
33 CAL_TEMPERATURE Float -40a 85 °C C S calibrar a temperatura.
34 ACTION_TYPE Unsigned8 Direct/Reverse Direct None S |Define se a acéo é Direta ou indireta.
Este parametro é usado para fazer o
35 BACKUP_RESTORE Unsigned8 Veja Tabela 0 Na S |backup ou para recuperar dados da
configuracéo.
35 | CAL_POINT_HI_BAKUP Float +INF 100 cu s |!ndica o backup para o ponto de
- - Calibracao superior.
Indica o backup para o ponto de
37 | CAL_POINT_LO BAKUP Float -INF 0 cu S calibracéio inferior.
38 CAL_POINT_HI_FACTOR Float +INF 100 cu S Indiga 0 ponto de Calibragéo superior
Y de fabrica.
39 CAL_POINT_LO_FACTO Float INF 0 cu s Indl(;a o ponto de Calibragédo inferior
RY de fabrica.
40 | ORDERING_CODE | VisibleString Null Na s [Indica informacbes sobre o sensor e o

controle de producéo na fabrica.

Legenda: E — Lista de Parametros; na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dinamico; N — ndo volatil; S - estéatico
CU — CAL_UNIT; PVR — PRIMARY_VALUE_RANGE; Sec — Segundos; SR — SENSOR_RANGE; SVU — SECONDARY_VALUE_RANGE

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon
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TEMP —Transdutor de Temperatura do DF45

Visao Geral
Este é o bloco transdutor para o0 médulo DF45, um moédulo com oito entradas de sinal baixo para
RTD, TC, mV, Ohm.

Descricéo

Este bloco transdutor tem parametros para configurar as oito entradas de sinal baixo, bem como,
um status individual e valor em unidades de engenharia para cada entrada. Portanto, € necessério
somente configurar o bloco TEMP, se o propdsito for monitorar variaveis.

Se a aplicacéo é um loop de controle ou célculo, é também necessario configurar um bloco Al ou
MAI para enderecgar estas variaveis. Uma diferenca importante para o bloco TEMP, quando usar
um bloco Al para acessar uma entrada: a escrita no parametro VALUE_RANGE_x é desabilitada. O
usuério deve configurar a escala no parametro XD_SCALE do bloco Al, que sera copiada para o
parametro correspondente VALUE_RANGE_x.

BLOCK_ERR
O BLOCK_ERR refletird as seguintes causas:
e Block Configuration Error — Quando nao esta compativel com o parametro CHANNEL e a
configuragdo HC (DFI302);
e Input Failure — No minimo uma entrada esta em falha (DF1302);
e  Out of Service — Quando o bloco estd no modo O/S.

Modos Suportados

O/S e AUTO.
Parametros
Parametro Tipo Dado | Faixa \{’Iidaj’ Valor Unidades Memoria/ ’ Descrico
(comp) Opcdes Default Modo
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC Striggfsz) Spaces Na S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 1a255 0 Nenhuma S
5 MODE_BLK DS-69 o/s Na S Veja Pardmetro de Modo
6 BLOCK_ERR Bit String(2) E D/RO
O rack e o numero de slot do
7 CHANNEL Unsigned16 None S/ OIS modulo DF-45 associado,
codificado como RRSXX.
8 TEMP_O DS-65 D Temperatura do ponto 0.
9 TEMP_1 DS-65 D Temperatura do ponto 1.
10 TEMP_2 DS-65 D Temperatura do ponto 2.
11 TEMP_3 DS-65 D Temperatura do ponto 3.
12 TEMP_4 DS-65 D Temperatura do ponto 4.
13 TEMP_5 DS-65 D Temperatura do ponto 5.
14 TEMP_6 DS-65 D Temperatura do ponto 6.
15 TEMP_7 DS-65 D Temperatura do ponto 7.
Se esta conectado ao bloco Al, é uma
16 VALUE_RANGE_0 DS-68 0-100% VRO S/0lS géﬂ:ugﬁoxgEESAeLsE'reSZfOnZor:;?:g?A
deste parametro.
1 : diferencial
17 SENSOR—C%NNECTION— Unsigned8 2 : 2-cabos 3 E S/0/IS Conexao do Sensor 0.
3:3- cabos
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A Tipo Dado | Faixa Valida/| Valor . VEINEY .
Parametro ~ Unidades Descricéo
(comp) Opcodes Default Modo
. Veja tabela Pt 100 .
18 SENSOR_TYPE_O Unsigned 8 e IEC E S /OIS Tipo de sensor 0.
Se esta conectado ao bloco Al, é uma
19 VALUE_RANGE_1 DS-68 0-100% VR1 s/o/s |Copia de XD_SCALE. Caso contrario,
— - 0 usudario pode escrever na escala
deste parametro.
1 : diferencial
20 SENSOR—C?NNECTION— Unsigned 8 2 :2- cabos 3 E S/0/IS Conexao do sensor 1.
3: 3- cabos
. Veja tabela Pt 100 ;
21 SENSOR_TYPE_1 Unsigned 8 abaixo IEC E S /OIS Tipo de sensor 1.
Se esta conectado ao bloco Al, é uma
22 VALUE_RANGE 2 DS-68 0-100% VR2 s/o/s |coria de XD_SCALE. Caso contrario,
0 usuario pode escrever na escala
deste parametro.
1 : diferencial
23 SENSOR_C%NNECTION_ Unsigned 8 2 :2- cabos 3 E S/0/s Conexd&o do Sensor 2.
3:3- cabos
24 SENSOR_TYPE 2 Unsigned 8 | Velatabela | Pt 100 E s/o/s  |Tipo de sensor 2.
abaixo IEC
Se esta conectado ao bloco Al, é uma
25 VALUE_RANGE_3 DS-68 0-100% VR3 s/ojs |C¢opia de XD_SCALE. Caso contrario,
— - 0 usuario pode escrever na escala
deste parametro.
1 : diferencial
26 SENSOR—COSNNECTION— Unsigned 8 2 : 2- cabos 3 E S/0/S Conexao do sensor 3.
3: 3- cabos
. Veja tabela Pt 100 .
27 SENSOR_TYPE_3 Unsigned 8 i IEC E S /OIS Tipo de sensor 3.
Se esta conectado ao bloco Al, é uma
28 VALUE_RANGE 4 DS-68 0-100% VR4 s/o/s |Copia de XD_SCALE. Caso contrario,
— - 0 usudario pode escrever na escala
deste parametro.
1 : diferencial
29 SENSOR—C?‘NNECTION— Unsigned 8 2 : 2-cabos 3 E S/0/S Conexao do sensor 4.
3 : 3-cabos
30 SENSOR_TYPE_4 Unsigned 8 Veja tgbela PL100 E S/0/S Tipo de sensor 4.
abaixo IEC
Se esta conectado ao bloco Al, é uma
31 VALUE_RANGE 5 DS-68 0-100% VR5 s/o/s |coria de XD_SCALE. Caso contrario,
0 usudario pode escrever na escala
deste parametro.
1 : diferencial
32 SENSOR—CE‘NNECTION— Unsigned 8 2 :2-cabos 3 E S/0/s Conexao do sensor 5.
3: 3-cabos
33 SENSOR_TYPE_5 Unsigned8 Vejat{ibela Pt 0 E S/0O/S |Tipo de sensor 5.
abaixo IEC
Se esta conectado ao bloco Al, é uma
34 VALUE_RANGE_6 DS-68 0-100% VR6 s/ojs |C¢opia de XD_SCALE. Caso contrario,
— - 0 usuario pode escrever na escala
deste parametro.
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A Tipo Dado | Faixa Valida/| Valor . VEINEY .
Parametro ~ Unidades Descricéo
(comp) Opcodes Default Modo
1 : diferencial
35 SENSOR—C%NNECTION— Unsigned 8 2 : 2-cabos 3 E S/0Is Conexao do sensor 6.
3: 3-cabos
. Veja tabela Pt 100 .
36 SENSOR_TYPE_6 Unsigned 8 abaixo IEC E S /OIS Tipo de sensor 6.
Se esta conectado ao bloco Al, é uma
37 VALUE_RANGE_7 DS-68 0-100% VR7 s/o/s |coria de XD_SCALE. Caso contrario,
- - 0 usuario pode escrever na escala
deste parametro.
1 : diferencial
38 SENSOR—CC;NNECTION— Unsigned 8 2 : 2-cabos 3 E S/0/S Conexao do sensor 7.
3: 3-cabos
39 SENSOR_TYPE_7 Unsigned 8 veja tf_;\bela PL100 E S/0/IS Tipo de sensor 7.
abaixo IEC
20 UPDATE EVT DS-73 Na D Este alerta é geradp_ por qualquer
- mudanca no dado estatico.
O alarme de bloco é usado para toda
configuragdo, hardware, falha na
conexdo ou problemas no sistema no
bloco. A causa deste alerta esta
inserida no campo subcode. O
primeiro alerta a tornar-se ativo
41 BLOCK_ALM DS-72 Na D acionara o status Active no atributo
Status. Tao logo quanto o status
Unreported é zerado pela tarefa de
relatério de alerta, outro bloco de
alerta pode ser repassado sem limpar
0 status Active, se o subcode tiver
mudado.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dindmico; N — ndo volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon

Faixa do Sensor — | Faixa do Sensor —

Faixa do Sensor —

Tipo de Sensor Classe Diferencial 2-cabos 3-cabos
(Celsius) (IS (Celsius)
1 Cu 10 GE RTD -270 a 270 -20 a 250 -20 a 250
2 Ni 120 DIN -320 a 320 -50a 270 -50 a 270
3 Pt 50 IEC -1050 a 1050 -200 a 850 -200 a 850
4 Pt 100 IEC -1050 a 1050 -200 a 850 -200 a 850
5 Pt 500 IEC -270 a 270 -200 a 450 -200 a 450
6 Pt 50 JIS -850 a 850 -200 a 600 -200 a 600
7 Pt 100 JIS -800 a 800 -200 a 600 -200 a 600
51 0 to 100 Ohm 0a 100 0a 100
52 0 to 400 0 a 400 0a 400
53 0 to 2000 0 a 2000 0 a 2000
151 B NBS TC -1600 a 1600 100 a 1800
152 E NBS -1100 a 1100 -100 a 1000
153 JNBS 900 a 900 -150 a 750
154 K NBS -1550 a 1550 -200 a 1350
155 N NBS -1400 a 1400 -100 a 1300
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Faixa do Sensor — | Faixa do Sensor — | Faixa do Sensor —

Tipo de Sensor Classe Diferencial 2-cabos 3-cabos
(Celsius) (Celsius) (Celsius)
156 R NBS -1750 a 1750 0a 1750
157 S NBS -1750 a 1750 0a1750
158 T NBS -600 a 600 -200 a 400
159 L DIN -1100 a 1100 -200 a 900
160 U DIN -800 a 800 -200 a 600
201 -6 to 22 MV -6a22
202 -10to 100 -10a 100
203 -50 to 500 -50 a 500

Se o parametro DIAG.BEHAVIOR é “Adapted”:
Quando a configuracdo do tipo de sensor esta em uma classe diferente, a conexdao &
automaticamente alterada para default (RTD e Ohm — 3-cabos, TC e mV — 2-cabos).
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Blocos Funcionais de Entrada

Al — Entrada Analdgica

Viséo Geral

A bloco de Entrada Analdgica obtém os dados de entrada do Bloco Transdutor, selecionado pelo
nimero do canal e disponibiliza-o para outros blocos funcionais através das suas saidas.

Esquematico
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Descricéo

O bloco Al é conectado ao bloco transdutor através do parametro CHANNEL que deve equiparar-se
ao seguinte parametro no bloco transdutor:

- Pardmetro SENSOR_TRANSDUCER_NUMBER para o TT302

- Pardmetro TERMINAL_NUMBER para o IF302

O parametro CHANNEL deve ser setado para 1 (um) se o bloco Al estiver executando no LD302.
N&o é necessaria nenhuma configuragcao no bloco transdutor para conecta-lo ao bloco Al.

A escala do Transdutor (XD_SCALE) é aplicada ao valor do canal para produzir o FIELD_VAL em
porcentagem. O Cadigo de Unidades de Engenharia e a faixa do parametro XD_SCALE devem ser
apropriados para o sensor do bloco transdutor conectado ao bloco Al, de outra forma, uma
indicacé@o de alarme de bloco de configuracdo de erro sera gerada.

O parametro L_TYPE determina como os valores que passam pelo bloco transdutor serdo usados
dentro do bloco. As opgdes sao:
e Direct — o valor do transdutor é passado diretamente para a PV. Por essa razdo, é
desnecessario o uso do OUT_SCALE;
e Indirect — o valor PV é o valor FIELD_VAL baseado no OUT_SCALE;
e Indirect with Square Root — o valor PV é raiz quadrada do FIELD_VAL baseado no
OUT_SCALE.

PV e OUT sempre tém escalas idénticas baseadas no OUT_SCALE.

O parametro LOW_CUT ¢é uma caracteristica opcional que pode ser usada para eliminar ruidos
préximos a zero de um sensor de fluxo. O pardmetro LOW_CUT tem uma opc¢ao correspondente
“Low cutoff” no parametro 10_OPTS. Se o bit “LOW_CUTOFF" for verdadeiro, qualquer saida
abaixo do valor de corte (LOW_CUT) sera mudada para zero.

BLOCK_ERR
O BLOCK_ERR do bloco Al refletira as seguintes causas:
e Block Configuration Error — o erro de configuragédo ocorre quando uma ou mais das
seguintes situacdes ocorre:
0 Quando os parametros CHANNEL ou L_TYPE tém valores invalidos;
0 Quando o XD_SCALE ndo tem uma unidade de engenharia ou faixa adequadas
ao sensor do bloco transdutor;
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0 Quando o parametro CHANNEL e a configuragdo HC (DFI302) ndo sao
compativeis.
e Simulate Active — Quando o Simulacao esta ativa;
e Input Failure —falha no mddulo E/S (DFI302);
e Out of Service — Quando o bloco esta no modo O/S;
e Quando ha falha do sensor de um transmissor.

Modos Suportados
O/S, MAN e AUTO.

Status
O bloco Al ndo suporta modo cascata. Entéo, o status de saida ndo tem um sub-status cascata.

Quando o valor OUT excede a faixa OUT_SCALE e ndo ha uma condi¢do ruim no bloco, entdo o
status OUT sera “uncertain, EU Range Violation”.

As seguintes op¢Bes do STATUS_OPTS aplicam-se, onde Limited refere-se aos limites do sensor:
(veja as opgdes dos Blocos Funcionais para maiores detalhes sobre cada opgéo)

e Propagate Fault Forward

e Uncertain if Limited

e BAD if Limited

e Uncertain if Man mode

Parametros
dx|| Parametro Tipo Dado | Faixa V~aI|da/ Valor Unid. Memoéria/ Descrico
(comp) Opcoes Default Modo
1 ST REV Unsigned6 0 Nenhuma S/RO
Oct
2 TAG_DESC String(32) Espacos Na S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 1a255 0 Nenhuma S
) MODE_BLK DS-69 0/S Na S Veja Parametro de Modo
6 | BLOCK ERR | Bit String(2) E D /RO
7 PV DS-65 PV D/RO Processa 0 valor ana!oglco para usar
na execucéo da funcéo.
OUT_SCALE O valor analdgico calculado como um
€ ooy s +/- 10% oLy D resultado da execugdo da funcéo.
1: Desabilitado
; Permite que o valor de entrada seja
9 | SIMULATE DS-82 _ 2AIVOL | pesapili tado p  |manualmente fornecido quando a
sdo as opgdes simulagédo esta habilitada. Neste caso, o
Habilita valor simulado e status serdo o valor PV.
/Desabilita
Os valores alto e baixo da escala, do
transdutor para um canal especifico.
do tipo de do tipo de :
10 | XD_SCALE pEan | ERllmuisi, | dees Vhn e XD S/Man |LD292/302: 0 a 5080 [MmH,0]
Ver manual item X
ara maiores Descricao Iz 4 Al TA
P detalhes para detglhes JUBIE 20m B [
: : TP302: 0a 100 [%]
DT302: 1000 a 2500 [kg / m?]
DFI302: 100,0,1342 0 a 100 [%]
11 | OUT_SCALE DS-68 0-100% ouT S/Man |98 valores alto e baixo da escala para
- 0 parametro OUT.
12 | GRANT _DENY DS-70 0 Na D
13 10_OPTS Bit String(2) W Olasess 0 na S/0O/S |VejaOpgdes de Blocos
de Blocos
14 | STATUS_OPTS | Bit String (2) | /SI20Peoes 0 Na S/0/S | Veja Opgdes de Blocos
Para mais detalhes sobre a
. configuragao deste parametro, ver o
15 CHANNEL Unsigned16 0 Nenhuma S/ OIS Capitulo 1 * Configurando o parametro
CHANNEL".
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ldx |

16

Parametro

L_TYPE

Tipo Dado
(comp)

Unsigned 8

Faixa Valida/
Opcoes
1: Direto
2: Indireto

3: Indireta
com Raiz
Quadrada

Valor
Default

Meméria/
Modo

S/ Man

Descricéo

Determina como os valores passados
pelo bloco transdutor podem ser
usados:

Diretamente  (Direto); com uma
porcentagem (Indireto); ou com uma
porcentagem e com raiz quadrada (Ind
Raiz Quadrada).

17

LOW_CUT

Float

Nao -
Negativo

ouT

Um valor de zero por cento da escala é
usado no processamento do bloco, se
o valor do transdutor for abaixo deste
limite, em % da escala. Esta
caracteristica pode ser usada para
eliminar ruidos préximo a zero para um
sensor de fluxo.

18

PV_FTIME

Float

N&o -
Negativo

Sec

Constante de tempo de um filtro de
exponencial Unica para a PV, em
segundos.

19

FIELD_VAL

DS-65

%

D /RO

Valor bruto do dispositivo de campo
em porcentagem da faixa PV, com um
status refletindo a condicdo do
Transdutor, antes da caracterizagdo do
sinal (L_TYPE) ou filtragem
(PV_FTIME).

20

UPDATE_EVT

DS-73

Na

Este alerta é gerado por
mudanca no dado estatico.

qualquer

21

BLOCK_ALM

DS-72

Na

O alarme de bloco é usado para toda
configuragdo, hardware, falha na conexdo
ou problemas no sistema no bloco. A
causa do alerta é inserida no campo
subcode. O primeiro alerta a tornar-se
ativo, acionara o status no atributo Status.
T&o logo o status Unreported é zerado
pela tarefa de repasse de alerta, outro
alerta de bloco pode ser repassado sem
zerar o status Active, se o subcédigo foi
alterado.

22

ALARM_SUM

DS-74

Veja Opcoes
de Blocos

Na

O status do alerta atual, estados néao
reconhecidos, estados nao
repassados, e estados desabilitados
dos alarmes associados com o bloco
funcional.

23

ACK_OPTION

Bit String(2)

0: Auto ACK
Desabilita

1: Auto ACK
Habilita

Na

Selecdo de quais alarmes associados
com o0 bloco serdao automaticamente
reconhecidos.

24

ALARM_HYS

Float

0a50%

0.5%

%

Parametro de Histerese de Alarme. Para
limpar este alarme, o valor PV deve
retornar dentro dos limites de alarme mais
a histerese.

25

HI_HI_PRI

Unsigned8

0al5

Prioridade do alarme muito alto.

26

HI_HI_LIM

Float

OUT_SCALE,
+INF

+INF

ouT

Valor limite para o alarme muito alto em
Unidades de Engenharia.

27

HI_PRI

Unsigned8

0al5

Prioridade do alarme alto.

28

HI_LIM

Float

OUT_SCALE,
+INF

+INF

ouT

Valor limite para o alarme alto em
Unidades de Engenharia.

29

LO_PRI

Unsigned8

0al5

Prioridade do alarme baixo.

30

LO_LIM

Float

OUT_SCALE,
-INF

-INF

ouT

Valor limite para o alarme baixo em
Unidades de Engenharia.

31

LO_LO_PRI

Unsigned8

0ail5

Prioridade para o alarme muito baixo.
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Descricéo

Tipo Dado ‘Faixa Valida/ Valor ‘ Meméria/

Parametro ‘

(comp) Opcoes Default Modo
32 LO_LO_LIM Float OUT_SCALE, - INE ouT s Val_or limite para o alar_me muito baixo em
INF Unidades de Engenharia.
33 HI_HI_ALM DS-71 ouT D !ngmagoes de status do alarme muito
34 HI_ALM DS-71 ouT D Informacgdes de status do alarme alto.
35 LO_ALM DS-71 ouT D Informacdes de status do alarme baixo.
36 LO_LO_ALM DS-71 ouT D Lnafit;(rgwagoes de status do alarme muito

Legenda: E — Lista de Parametros; na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dinamico; N — ndo volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon

Se o pardmetro DIAG.BEHAVIOR é “Adapted”:

O valor Default do CHANNEL é o menor nimero disponivel.
O valor Default do L_TYPE é direto.
O modo requerido para escrever € modo atual, indiferentemente do modo target: OUT
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Dl — Entrada Discreta

Visédo Geral
O bloco DI obtém o dado da entrada discreta do bloco transdutor ou diretamente da entrada fisica e
o disponibiliza para as saidas de outros blocos funcionais.

Esquemético

o ™
IANNEL R D
CPTIOMAL FILTER
SIMULATE_D INVERT FY_FTIME
OUTRUT
L | out_o
FIELD_WAL_D
ALARMS
Disc
WMIODE

- -

Descricéo
O FIELD_VAL_D mostra o estado verdadeiro on/off do hardware, usando XD_STATE.

A saida do bloco pode ser invertida utilizando a opcao “Invert” do parametro I0_OPTS. Se “Invert”
esté habilitado, entdo um valor de campo diferente de zero resulta em uma saida igual a zero (0).
Da mesma forma, um valor de campo igual a zero, resulta em uma saida igual a um (1).

PV_FTIME pode ser usado para ajustar o tempo que o hardware deve estar em um estado antes
de conseguir passar para o PV_D. O PV_D é sempre o valor no qual o bloco sera colocado em
OUT_D se o0 modo for Auto. Se 0 modo Man é permitido, pode-se escrever um valor para OUT_D.
O PV_D e 0 OUT_D tém a mesma escala definida em OUT_STATE.

BLOCK_ERR
O BLOCK_ERR do bloco DI refletird as seguintes causas:
e Block Configuration Error — a configuragdo de erro ocorre quando uma ou mais das
seguintes situagdes ocorrem:
0 Quando o parametro CHANNEL tem um valor invalido;
0 Quando ndo estd compativel o parametro CHANNEL e a configuragcdo HC
(DFI1302).
e Simulate Active — Quando a Simulagéo esté ativa;
e Input Failure — falha no médulo E/S (DFI302);
e  Out of Service — Quando o bloco esta no modo O/S.

Modos Suportados
O/S, Man, e Auto.

Status
O Bloco DI nao suporta modo Cascata. Entdo, o status de saida ndo tem sub-status cascata. As
seguintes op¢des do STATUS_OPTS aplicam-se: Propagate Fault Forward
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Parametros
N Tipo Dado | Faixa Valida Valor : Memoria/ o
Parametro - ‘ Unid. Descricéo
(comp) Opgdes Default Modo
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
Oct
2 TAG_DESC String(32) Espacos Na S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 la 255 0 Nenhuma S
5 MODE_BLK DS-69 o/s Na S Veja Parametro de Modo.
6 BLOCK_ERR Bit String(2) E D/RO
O valor primario discreto para usar na
7 PV_D DS-66 PV D/RO |execucdo da funcdo, ou um valor de
processo associado com ele.
8 OUT D DS-66 OUT_STATE ouT D/ Man O valor priméario d|scret~o calculad~o como
um resultado de execugao da funcgao.
1: Desabilitado; Permite que a entrada discreta seja
2: Ativo Desabili- manualmente fornecida quando a simulagéo
9 SIMULATE_D DS-83 s&o as opcdes D esta habilitada. Quando a simulagéo esta
OPG tado 1 i
Habilita desabilitada, o valor e status de PV_D sera
/Desabilita fornecido pelo valor e status do Transducer.
Lista, para o texto, descrevendo os estados
10 XD_STATE Unsigned16 0 XD S do valor discreto para o valor obtido do
transdutor.
11 OUT_STATE Unsigned16 0 ouT s Lista, para o t(_exto, descrevendo os estados
de uma saida discreta.
12 GRANT_DENY DS-70 0 na D
13 I0_OPTS Bit String(2) Vejal?’cl)ggg;es de 0 na S/0IS |Veja Opgdes de Blocos
14 STATUS_OPTS Bit String(2) Vejaél)ggg:s de 0 Na S/0IS |Veja Opgdes de Blocos
Para mais detalhes sobre a configuragéo
15 CHANNEL Unsigned16 0 Nenhuma S/0O/S |[deste parametro, ver o capitulo 1
“Configurando o parametro CHANNEL".
Constante de tempo de um filtro com
16 PV_FTIME Flutuante Non -Negative 0 Sec S exponencial Unica para a PV, em
segundos.
Valor bruto de uma entrada discreta do
17 FIELD_VAL_D DS-66 On/Off D/RO |equipamento de campo, com o status
refletindo a condicdo do Transdutor.
18 UPDATE EVT DS-73 Na D Este alerta g_gerado por qualquer mudanca
- no dado estético.
O alarme de bloco é usado para toda
configuracéo, hardware, falha na conexdo ou
problemas no sistema no bloco. A causa
deste alerta é inserida no campo subcode.
19 BLOCK ALM DS-72 Na D Este primeiro aIerFa quand_o torna-se atlyo
- aciona o status Active no atributo Status. Téo
logo quanto o status Unreported é limpado
pela tarefa de repasse de alerta, outro bloco
de alerta pode ser repassado sem limpar o
status Active, se o subcddigo tiver mudanca.
Resumo do status do alerta atual, estados
20 ALARM_SUM DS-74 Veja as Opgoes Na s nao reconheudos,_gstados nao repassados e
de Blocos estados desabilitados dos alarmes
associados ao bloco funcional.
0: Auto ACK
o Desabilita Selecd@o de quais alarmes associados com o
21 ACK_OPTION Bit String(2) 1: Auto ACK 0 Na S bloco serdao automaticamente aceitos.
Habilita
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A Tipo Dado | Faixa Vélida Valor : Memoéria/ o
Parametro ~ \ Unid. Descricao
(comp) Opcoes Default Modo

22 DISC_PRI Unsigned8 0ail5 0 S Prioridade do alarme discreto.

23 DISC_LIM Unsigneds PV_STATE 0 pv s Estado da entrada discreta no qual gerard um
alarme.

24 DISC_ALM DS-72 PV D O stat_us e o tempo de_ impresséo do alarme
associado ao alarme discreto.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dindmico; N — ndo volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon
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MAI — Mulitplas Entradas Analdgicas

Descricéo
O bloco MAI disponibiliza a rede FF oito variaveis analdgicas do subsistema E/S através de seus
oito parametros de saida OUT_1 até OUT_8.

Para o DFI trabalhando com cartdo de Entrada Analdgica, deve-se trabalhar na faixa de 4-20mA ou
1-5V. Neste caso os valores de saida sdo em porcentagem de 0 a 100%. Caso necessitar trabalhar
em outra configuragéo do cartdo, devera ser utilizado o bloco Al.

A indicacdo de status nos parémetros de saida OUT_x dependem do subsistema E/S e do bloco
transdutor, que é especifico para cada equipamento. Por exemplo, se ha uma detecgdo individual
de falha no sensor, serd indicado no status do parametro relacionado OUT_x. Problemas na
interface para o subsistema serdo indicados nos status de todos OUT_x como BAD - Device
Failure.

BLOCK_ERR
O BLOCK_ERR do bloco MAI refletird as seguintes causas:

e  Other — o numero de blocos MDI, MDO, MAI e MAO ou tag do equipamento no FB700 é
diferente do LC700;

e Block Configuration Error — o erro de configuragdo ocorre quando o
OCCURRENCE/CHANNEL tem um valor invélido (FB700); ou ndo €& compativel o
pardmetro CHANNEL e a configuragdo do HC (DFI302);

e Input Failure — a CPU do LC700 péara de trabalhar (FB700) ou falha no médulo E/S
(DFI302);

e Power up — ndo ha CPU de LC700 no rack ou a configuragdo de hardware do LC700 tem
um erro;

e  Out of Service — Quando o bloco estd no modo O/S.

Status

O status de OUT_x sera o seguinte se o BLOCK_ERR indicar:
e Other — Bad : Configuration Error
e Input failure — Bad : Device Failure
e Power up — Bad : Device Failure

Modos Suportados
O/S, MAN e AUTO.

Esquemaético
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Parametros

Faixa

Parametro Tl(zc; ;)2(;0 Véli?a/ D\;?g:; ’ Miﬂrggga/ Descri¢&o
Opcoes
1 ST_REV Unsigned 0 Nenhuma SIRO
2 TAG_DESC .OCt Espacos Na S
String(32)
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma
4 ALERT_KEY Unsigned8 1a255 0 Nenhuma
5 MODE_BLK DS-69 o/s Na Veja Parametro de Modo.
6 | BLOCK_ERR 2l E D /RO
- String(2)
OCCURRENCE Unsigned Para mais detalhes sobre a configuracédo
! ’ 16 O e S ntigurando o parametro CHANNEL™
CHANNEL ’
8 OuUT_1 DS-65 D/ Man Entrada analdgica — n° 1.
9 OUT_2 DS-65 D/Man [Entrada analégica—n° 2.
10 OUT_3 DS-65 D/ Man Entrada analégica — n° 3.
11 OuUT_4 DS-65 D/ Man Entrada analégica — n° 4.
12 OUT_5 DS-65 D/Man [Entrada analégica—n°5.
13 OUT_6 DS-65 D/Man [Entrada analégica—n° 6.
14 OuUT_7 DS-65 D/ Man Entrada analégica—n° 7.
15 OUT_8 DS-65 D/Man [Entrada analégica—n°8.
16 UPDATE_EVT DS-73 Na D
17 BLOCK_ALM DS-72 Na D

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dindmico; N — ndo volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon

Se o parametro DIAG.BEHAVIOR é “Adapted”:
O valor Default de OCCURRENCE é o numero de blocos MAI instanciados para o FB700.
O modo requerido para escrita é o modo actual, indiferentemente do modo target: OUT_1, OUT_2,

..., OUT_8.
T_|po i Descricao
Equipamento
FB700 Bloco tem parametro OCCURRENCE
DFI302 Bloco tem parametro CHANNEL
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MDI — Mdultiplas Entradas Discretas

Descricéo

O bloco MDI disponibiliza a rede FF oito variaveis discretas do subsistema E/S através de seus oito
parametros de saida OUT_D1 até OUT_D8. A indicacdo do Status nos parametros de saida
OUT_Dx dependem do subsistema E/S e do bloco transdutor, que € especifico para cada
equipamento. Por exemplo, se ha uma detecgdo individual de falha no sensor, sera indicado no
status de pardmetro OUT_Dx relacionado. Problemas na interface do subsistema E/S serdo

indicados nos status de todos OUT_Dx como BAD — Device Failure.

BLOCK_ERR
O BLOCK_ERR do bloco MDiI refletira as seguintes causas:
e  Other — o nimero de blocos MDI, MDO, MAI e MAO ou o tag do dispositivo ho FB700 é
diferente do LC700;
e Block Configuration Error — o erro de configuragdo ocorre quando o OCCURRENCE tem
um valor invalido (FB700); ou ndo é compativel o parametro CHANNEL e com a
configuragdo do HC(DFI1302);
e Input Failure — a CPU do LC700 para de trabalhar (FB700) ou falha no modulo I/O
(DFI1302);
e Power Up — ndo ha uma CPU de LC700 no rack ou a configuragao do hardware do LC700
tem um erro;
e Out of Service — Quando o bloco esta no modo O/S.

Status

O status de OUT_Dx sera o seguinte, se 0 BLOCK_ERR indicar:
e  Other — Bad : Configuration Error (Erro de Configuragao);
e Input failure — Bad : Device Failure (Falha no Dispositivo);
e Power up — Bad : Device Failure (Falha no Dispositivo).

Modos Suportados
O/S, MAN e AUTO.

Esquematico

I ™
FMAHUAL
m—, ] ou_on
AUTOD
MﬁHUﬁLLﬁ\. 1 :] ouT_D2

—
auTO !

FMAHUAL
6':::-‘—:] auT_D%

I ——

1

AUTO

INFLT MAHUALE | Jour_os
CHAMHEL SMAF OF | -

N B
TRANSOUCER MAHUALG | Mour_os
ELOCK P

LT
OUTPUTS I | JouT_De
AUTO
MAHUAL G |
— [ Jour_o?

[l
AUTO !
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)
AT |

N MODE L
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Parametros
Parametro Tipo Dado | Faixa Valida/ D\cle?;cl)jlt Unidades M(Iev'n;c’arcl)a/ Descricéo

1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO

2 TAG_DESC .OCt Espagos Na S

String(32)

3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S

4 ALERT_KEY Unsigned8 la255 0 Nenhuma S

5 MODE_BLK DS-69 o/s Na S Veja Parametro de Modo.

6 BLOCK_ERR | Bit String2) E D /RO

OCCURRENCE . . =
Para mais detalhes sobre a configuracao

7 / Unsigned16 0 Nenhuma S/0O/S |deste parametro, ver o capitulo 1
“Configurando o parametro CHANNEL".

CHANNEL

8 OUT_D1 DS-66 D/Man [Entrada discreta —n°1.
9 OUT_D2 DS-66 D/Man |Entradadiscreta—n° 2.
10 OUT_D3 DS-66 D/Man |Entradadiscreta—n° 3.
11 OUT_D4 DS-66 D/Man |Entradadiscreta—n°4.
12 OUT_D5 DS-66 D/Man |Entradadiscreta—n°5.
13 OUT_D6 DS-66 D/Man [Entrada discreta—n°6.
14 OUT_D7 DS-66 D/Man [Entrada discreta—n°7
15 OUT_D8 DS-66 D/Man [Entrada discreta—n°8.
16 UPDATE_EVT DS-73 Na D

17 BLOCK_ALM DS-72 Na D

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dindmico; N — n&o volétil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon

Se o parametro DIAG.BEHAVIOR é “Adapted”:
O valor Default de OCCURRENCE é o numero de blocos MDI instanciados para o FB700.
O modo requerido para escrita € 0 modo actual, indiferentemente do modo target: OUT_1, OUT_2,

..., OUT_8.
B .d.e Descricéo
dispositivo
FB700 Bloco tem pardmetro OCCURRENCE
DFI302 e A
DC302 Bloco tem pardmetro CHANNEL
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PUL — Entrada de Pulso

Viséo Geral

O Bloco de Entrada de Pulso fornece valores analégicos baseados num transdutor de entrada de
pulso (contador). Ha duas saidas primarias disponiveis. Uma saida acumulativa é planejada para
ser conectada a um bloco Integrador para diferenciagdo, conversdo e integracdo. Este é mais
usado quando a taxa do contador é relativamente menor do que a taxa de execugdo do bloco. Para
contadores de alta taxa, o contador acumulativo de pulsos por execucdo de bloco pode ser
interpretado como um valor de taxa analdgica. (vs. acumulativo) e pode ser alarmado. (condi¢Bes
de alarme incluem alto, muito alto, baixo e muito baixo).

pulse
input

JULULL

ouT b
OUT_ACCUM |
Esquemaético
4 PULSE_WAL FY_FTIME N
l TIME_UMITS l
+
.
—— SIMULATE —+ COMYERTION —s COMDITIOMING — e [ out
ALARM
FPROCESSING
AUTO
ii—l_j OUT_ACCUM
MAR
. iy

Descricéo

OUT ¢é uma saida de valor analdgico (sinalizado) bipolar conectavel do bloco PUL. E determinada
obtendo-se o numero de pulsos acumulados desde a Ultima execugédo do bloco, multiplicando pelo
valor de cada pulso (PULSE_VAL), dividindo pela taxa de execucdo de blocos em segundos,
convertendo para unidades/minuto, unidades/hora, ou unidades/dia, de acordo com o parametro
TIME_UNITS, e pode ser filtrado usando o PV_FTIME. O parametro PV_FTIME é a constante de
tempo do filtro. O Alarme é executado neste valor filtrado. O fluxo reverso pode ser detectado de
um transdutor e indicado via um valor negativo de OUT.

Valor pré-filtrado = (change_in_counts * PULSE_VAL / exec_period) * time_unit_factor
Onde,

CHANGE_IN_COUNTS € 0 numero de pulsos recebidos desde a Ultima execucgéo
PULSE_VAL € o valor em Unidades de Engenharia de cada pulso

EXEC_PERIOD € o periodo de execuc¢éo do bloco em segundos

Time_Unit_Factor is 1 seg/seg, 60 seg/min, 3600 seg/hora, ou 86400 seg/dia, pelo Index
TIME_UNITS.

2.58



Biblioteca de Blocos

Por exemplo, 70 pulsos na contagem sé&o recebidos pelo transdutor em 0,5 segundos do periodo de
execucdo do bloco PI. O fabricante do dispositivo de medic@o especifica que cada pulso representa
0,1 galGes de fluxo. O usuario precisa da taxa de fluxo expressa em “galées por minuto”.
PULSE_VAL deve ser setado para 0,1. TIME_UNITS deve ser setado para “unidades/minuto”. O
tempo relacionado time_unit_factor sera "60 seg/min". Usando a equacdo acima, o valor de taxa
pré-filtrada serd, entdo, computada como:

((70 pulsos * 0,1 galao/pulso) / 0,5 seg) * 60 seg/min =
(7,0 galdes/ 0,5 seg) * 60 seg/min =

(14,0 galbes/seg) * 60 seg/min =

840 galbes/min

OUT_ACCUM é uma saida float conectavel do bloco PUL. E planejada para ser conectada a um
bloco integrador para totalizagdo, entdo, ela somente acumula o bastante para evitar estouro de
contagem entre execug¢des do bloco Integrador. O bloco de Entrada de Pulso apresenta uma
acumulacao continua de pulsos do transdutor, limitado pela faixa de valores de 0 a 999.999. Pode
contar tanto crescente como decrescente. Um acréscimo no acumulador 999.999 de 1 unidade
resultara no acumulador 0 e um descréscimo do acumulador O de 1 unidade resultara no
acumulador 999.999. Uma mudan¢a maxima para o acumulador de +499.999 contagens é
permitido para ser refletida no OUT_ACCUM em uma execugdo Unica do bloco. Se uma mudanca
de pulsos for maior que a magnitude de 499.999 ocorre para o transdutor:

e A mudanca no OUT_ACCUM esta limitada a 499.999 do préprio sinal,

e A qualidade do status OUT_ACCUM ¢ setada para uncertain,

e O substatus do status OUT_ACCUM ¢ setado para "Engr. Units Range Violation",

e Os limites de status OUT_ACCUM = baixo (se negativo) ou alto (se positivo) do indicador é

setado
e Um BLOCK_ALM deve ser emitido.

CHANNEL é usado para associar o bloco com o hardware que esta conectado a este bloco. Define
o transdutor para ser usado proximo do mundo fisico.

Opcionalmente o filtro (PV_FTIME) pode ser utilizado para obter a vazdo instantanea
principalmente quando se trabalha com freqiiéncias baixas. Por exemplo, se o cartéo de pulso esti
lendo uma frequéncia de 1,5 Hz com um filtro de 4 segundos, obtém-se uma saida com valores
entre 1,40 e 1,57. Para um frequiéncia de 0,5 Hz, a saida sera entre 0,41 e 0,58.

Modos Suportados
O/S, Manual e Auto.

Modo

O Modo Manual "desconecta” a entrada da saida e permite substituicdo manual de valores. OUT é
o valor alarmado e o valor o qual normalmente seria substituido, mas OUT_ACCUM pode ser
também substituido.

Na transi¢cdo de Manual para Auto, o filtro PV sera inicializado no valor de OUT, e o total acumulado
sera setado para o valor OUT_ACCUM.

Status

Este bloco ndo tem entradas de outros blocos e, portanto, ndo interage com o status de outros
blocos. Ambas saidas OUT e OUT_ACCUM tém status e refletirdo o status do transdutor (i.e. falha
no hardware) e o modo do bloco (i.e., fora de servico, manual, etc.) usando as regras
convencionais de status.

Um status ndo usavel (bad) para OUT fard com que o processamento de alarme seja suspenso.
Alarmes atuais ndo seréo zerados e novos alarmes néo serdo gerados até que o status retorne ao
status usavel.

Simulacao

O parametro SIMULATE_P é fornecido para simular entrada de pulso como uma taxa em
pulsos/segundo, antes do valor do transdutor atual. O valor inserido no registro SIMULATE_P é
considerado para ser a mudancga sinalizada em acumulacdo por segundo. A qualidade do status
inserida é passada para o status de OUT e OUT_ACCUM.
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Parametros

Tipo Dado

Faixa Valida/

Valor

Memoaria /

Parametro Default Unidades Modo Descricao
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
Oct
2 TAG_DESC String(32) Espacos Na S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma
4 ALERT_KEY Unsigned8 1a255 0 Nenhuma
5 MODE_BLK DS-69 o/s Na S Veja Parametro de Modo
6 | BLOCK_ERR Bit E D/RO
— String(2)
7 PV DS-65 PV D/RO Valor a~nalog|co ~de processo para usar na
execucgdo da fungéo.
OUT_SCALE O valor analdgico calculado como um
€ el DR +/- 10% ey D4 e resultado de execucgao do fungéo.
Este parametro € o numero de pulsos
acumulados em uma base continua. Ndo é
normalmente resetado, exceto que esteja
em torno de zero ap6s alcancar 999,999
pulsos. (seu significado € o mais usado
9 OUT ACCUM DS-65 None N/ Man guando o nimero de pulsps recebidos
- entre execugdes dos blocos é pequeno). E
planejado para ser conectado para a
entrada do acumulador de um bloco
integrador. O valor OUT_ACCUM pode
acrescer ou decrescer de um maximo de
499,999 pulsos por execucao.
1: Desabilita ; . . .
Permite que a entrada discreta seja
2: Ativo Desabili- manualmente fornecida quando a simulacado
10 SIMULATE_P DS-82 N 5 tado D estd habilitada. Quando a simulacdo esta
S4o as opgoes desabilitada, o valor e status de PV_D sera
Hab|l|tat/;)esab|l| fornecido pelo valor e status do Transducer.
Valor de cada pulso medido em Unidades
de Engenharia. Usado somente para
el PEILSE VAL ot Y OIS calcular o PV e OUT. Nao usado para
célculo de OUT_ACCUM.
1: segundos
2: minutos
. 3: horas Fator de unidades de tempo a ser usado na
12 TIME_UNITS Unsigned8 . 0 E S conversio de saida.
4: dias
5: [dia-
[hr:[min[:seqd]l]
13 OUT_SCALE DS-68 0-100% ouT S/Man Os Avalores alto e baixo da escala para o
parametro OUT.
14 GRANT_DENY DS-70 0 na D
15 I0_OPTS Bit String(2) | /2 9Pe0es de| o na S/0/S |VejaOpcdes de Blocos
16 STATUS_OPTS | Bit String(2) Vejaé)lggggzs de 0 Na S/0O/IS Veja Opcdes de Blocos
Unsigned1 Para mais detalhes sobre a configuracéo
17 CHANNEL % 0 Nenhuma S/0O/S |deste parametro, ver o capitulo 1
“Configurando o pardmetro CHANNEL".
18 PV_FTIME Float | Nao - Negativo 0 Seg s Constante de tempo de um fitro de

exponencial Unica para a PV, em segundos.
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Faixa Valida/
Opcodes

Mem©éria /
Modo

Valor
Default

Tipo Dado

Unidades
(comp)

ldx Parametro

Descricéo

19

FIELD_VAL

DS-65

%

D/RO

Valor bruto do equipamento de campo com um
status refletindo a condicdo do Transdutor,
antes do filtro (PV_FTIME).

20

UPDATE_EVT

DS-73

Na

Este alerta é gerado por qualquer mudanga no
dado estatico.

21

BLOCK_ALM

DS-72

Na

O alarme de bloco é usado por toda
configuragdo, hardware, falha na conex@o ou
problemas no sistema no bloco. A causa deste
alerta é inserida no campo subcode. O primeiro
alerta a tornar-se ativo setara o status Active
no atributo Status. Tado logo o status
Unreported é zerado pela tarefa de repasse de
alerta, outro alerta de bloco pode ser
repassado sem zerar o status Active, se 0
subcadigo foi mudado.

22

ALARM_SUM

DS-74

Veja Opcodes de
Blocos

Na

Resumo do status de alerta atual, estados nao
reconhecidos, estados nao repassados e
estados desabilitados dos alarmes associados
ao bloco funcional.

23

ACK_OPTION

Bit String(2)

0: Auto ACK
Desabilita

1: Auto ACK
Habilita

Na

Selecdo de quais alarmes associados com o
bloco serdo automaticamente reconhecidos.

24

ALARM_HYS

Float

0a50 %

0.5%

%

Parametro de Histerese de Alarme. Para limpar
o alarme, o valor da PV deve retornar dentro
do limite do alarme mais a histerese
(porcentagem OUT_SCALE).

25

HI_HI_PRI

Unsigned8

O0al5

Prioridade de alarme muito alto.

26

HI_HI_LIM

Float

OUT_SCALE,
+INF

+INF

ouT

Ajuste para o alarme muito alto em Unidades
de Engenharia.

27

HI_PRI

Unsigned8

0al5

Prioridade do alarme alto.

28

HI_LIM

Float

OUT_SCALE,
+INF

+INF

ouT

Ajuste do alarme alto em Unidades de
Engenharia.

29

LO_PRI

Unsigned8

0ail5

Prioridade do alarme baixo

30

LO_LIM

Float

OUT_SCALE, -
INF

-INF

ouT

Ajuste do alarme baixo em Unidades de
Engenharia.

31

LO_LO_PRI

Unsigned8

0al5

Prioridade para o alarme muito baixo.

32

LO_LO_LIM

Float

OUT_SCALE, -
INF

-INF

ouT

Ajuste para o alarme muito baixo em Unidades
de Engenharia.

33

HI_HI_ALM

DS-71

ouT

O status para o alarme muito alto e seu tempo
impresso associado.

34

HI_ALM

DS-71

ouT

O status para o alarme alto e seu tempo
impresso associado.

35

LO_ALM

DS-71

ouT

O status para o alarme baixo e seu tempo
impresso associado.

36

LO_LO_ALM

DS-71

ouT

O status para o alarme muito baixo e seu
tempo impresso associado.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dindmico; N — ndo volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon

Se o parametro DIAG.BEHAVIOR é “Adapted”:
O valor Default de CHANNEL é o menor nimero disponivel.
O modo requerido para escrita é o modo actual, indiferentemente do modo target: OUT
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Blocos Funcionais de Controle e Calculo

PID — Controle PID

Viséo Geral
O bloco PID oferece alguns algoritmos de controle que usam os termos Proporcional, Integral e
Derivativo.

Esquematico

f’ RCAS_OUT 00— xll
SR 0 =F
SELECTOR ROLT_IH ouT
cas_In [ ) SELECTOR
- RCAS_IH j=1=] =T |
N L B De oA g EIAES o N
| | — = '_j'-: OUT_SCALE
0
~— F Y
OFERATOR EHTRY 'nl
I [_——P%_FTIME ouT
LIMITS
FF_SCALE
FF WAL E FF_GAN ROUT_ouT
TRK_SCALE (oot
TRE_wal [
OUT_SCALE sPo—g |
TRE_IN_ O[] o ol BrcaL_ouT
1
EECAL_IM E CONTROL_OFTS
. i
Descricéo

O algoritmo do PID pode ser néo interativo ou ISA. Neste algoritmo, 0 GANHO ¢ aplicado a todos
os termos do PID, o Proporcional e o Integral atuam sobre o erro, e o Derivativo atua sobre o valor
da PV. Portanto, mudancas no SP ndo causardo impactos na saida devido o termo derivativo,
quando o bloco estiver no modo Auto.

T&o logo exista um erro, a funcéo PID integrara o erro, o qual move a saida para corrigir o erro. Os
blocos PID podem ser usados em cascata, quando a diferenca nas constantes de tempo de
processo de uma medicdo de processo primaria ou secundéria faz-se necesséria ou desejavel.

Veja a se¢do dos calculos PV e SP para maiores detalhes.

Acdao Direta e Reversa
E possivel escolher a acdo de controle direta ou reversa através do bit “Direct Acting” no parametro
CONTROL_OPTS:
e Se o bit “Direct acting” é verdadeiro, entao o erro sera obtido subtraindo o SP da PV:
Erro = (PV - SP)
e Se o bit “Direct acting” é falso (zero), a escolha sera “Reverse acting”, entédo o erro é obtido
subtraindo a PV do SP:
Erro = (SP - PV)

O valor Default do bit “Direct acting” é falso, isso significa “reverse action”.
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Controle Feedforward

O bloco PID suporta o algoritmo feedforward. A entrada FF_VAL é fornecida por um valor externo,
o qual é proporcional a alguns disturbios no loop de controle. O valor é convertido para a escala de
saida usando os pardmetros FF_SCALE e OUT_SCALE. Este valor é multiplicado pelo FF_GAIN e
adicionado a saida do algoritmo PID.

ERRO ERRO

I J: i

OGO
ouT ouT

a) wyithout feedforward by weith feedforward

Se o status de FF_VAL é Bad, o Ultimo valor usavel serd usado. Quando o status retorna para
Good, a diferenca de valores de FF_VAL sera subtraida de BIAS_A/M para evitar impacto na saida.

Constantes PID

GAIN (Kp), RESET (Tr), e RATE (Td) sdo as constantes de sintonia para os termos P, | e D,
respectivamente. Ganho € um numero admensional. RESET e RATE sdo constantes de tempo
expressas em segundos. Ha controladores existentes que sao sintonizados por valores inversos de
alguns ou de todos eles, tais como faixa proporcional e repeti¢des por minuto. A interface humana
para estes parametros deve estar disponivel para mostrar as preferéncias do usuério.

Bypass
Quando o bypass esta ativo, o valor SP sera transferido para OUT sem o calculo dos termos PID. O
Bypass € usado no controlador de cascata secundaria quando a PV é Bad.

Condicdes para ativar o Bypass:

e O bit “Bypass Enable” no CONTROL_OPTS deve ser verdadeiro.

e O parametro BYPASS é mudado para ON.

e O parametro BYPASS ¢é a chave ON/OFF que ativa o bypass. Por default, pode ser mudado
somente quando o modo do bloco é Man ou O/S. Facultativamente, quando o bit “Change of
Bypass in an automatic mode” no parametro FEATURES_SEL no Bloco Resource é
verdadeiro, entdo o bloco permite que a chave BYPASS mude nos modos automéaticos
também.

Ha um tratamento especial quando o parametro Bypass muda de ON para OFF para evitar
impactos na saida. Quando o bypass é chaveado para ON, o SP recebe o valor de OUT em
porcentagem de OUT_SCALE. E quando o bypass é chaveado para OFF, o SP recebe o valor da
PV.

Transi¢cdo no BYPASS ’ Acéo
OFF -> ON OUT -> SP com converséao de escala
ON -> OFF PV -> SP

Abaixo, hd um exemplo do bypass no bloco PID trabalhando como um PID escravo no controle de
cascata.

Passo 1 — o status de IN é bad, portanto o modo atual de PID é Man

Passo 2 — 0 modo target € mudado para Man para escrever BYPASS

Passo 3 — 0 usuario ajusta o0 BYPASS para ON, e OUT é transferido para SP com conversao de
escala

Passo 4 — o usuario muda o modo target para Cas

Passo 5 — o bloco PID atinge o modo Cas, apesar do Status de IN.

Passo 7 — o status de IN torna-se good

Passo 8 — 0 modo target é mudado para Man para escrever BYPASS

Passo 9 — o0 usuario ajusta BYPASS para OFF, e PV é transferida para SP
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CONTROL_OPTS = “Bypass Enable”

Steps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Target Cas Man Cas Man Cas
Bypass Off On Off
GNC GNC GNC GNC GNC
[\ Bad Bad Bad Bad Bad Bad
80 80 80 80 80
GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC
SF 50 50 20 20 20 20 20 20 80 80 80
Actual Man Man Man Man Cas Cas Cas Man Man Man Cas
BKCAL_OUT NI NI NI IR GC GC GC NI NI IR GC
GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC
ot 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Legenda: GNC-Good Non Cascade status; GC-Good Cascade status

Saida Rastreada
O bloco PID suporta o algoritmo de rastrear a saida, o que permite a saida ser forcada para
rastrear um valor quando a chave rastrear esta ativa.

Para ativar a saida rastreada, o bloco deve atender as seguintes condigdes:

e bit “Track Enable” no CONTROL_OPTS deve ser verdadeiro;

e modo target € um modo automatico (Auto, Cas e Rcas) ou Rout;

e Os status TRK_VAL e TRK_IN_D séo usaveis, significa que o status é good ou uncertain e
com o bit STATUS_OPTS.”Use Uncertain as good” verdadeiro;

e valor TRK_IN_D esta ativo;

e Se 0 modo target € Man, é necessario, além das condi¢des acima, o bit “Track in Manual”
no CONTROL_OPTS deve ser verdadeiro;

Quando a saida rastreada estd ativa, a saida OUT sera repassada pelo TRK_VAL convertido em
OUT_SCALE. O status de limite de saida torna-se constante e 0 modo actual vai para LO.

Se o status TRK_IN_D ou TRK_VAL é nédo usavel, a saida rastreada sera desativada e o PID
retornara a operagao normal.

BLOCK_ERR

O BLOCK_ERR do bloco PID refletird as seguintes causas:
e Block Configuration Error — o erro de configuracdo ocorre quando os parametros BYPASS
e SHED_OPT tém um valor invalido;
e Out of Service — ocorre quando o bloco esta no modo O/S mode.

Modos Suportados
O/S, IMAN, LO, MAN, AUTO, CAS, RCAS e ROUT.

Algoritmo de Controle

OUT =GAIN*|E+_ RATE*S oy, E
1+ *RATE #S RESET #S

} + BIAS _A/M + FEEDFORWARD

NOTA: ©® BIAS_A/M: Interno BIAS calculado na mudanca para modos automaticos (RCAS, CAS, AUTO).
e o: Pseudo — Ganho Derivativo Igual para 0.13
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Parametros
- Tipo Dado | Faixa Valida/ : ori o
Parametro \ > ~ valor 1 ypjg, | Memoria/ Descricéo
(comp.) Opcoes Default Modo
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC OctString(32) Spaces Na S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 1a255 0 Nenhuma S
5 MODE_BLK DS-69 o/s Na < Veja Parametro de Modo.
6 BLOCK_ERR Bitstring(2) E D/RO
) Valor analégico de processo. Este é o
! PV 2D PV DYIRE valor IN depois de transpor o filtro PV.
O setpoint anal6égico. Pode ser ajustado
8 sp DS-65 PV_SC%LE +- PV N/Auto |manualmente, automaticamente atraves
10% de um dispositivo de interface ou outro
equipamento de campo.
9 ouT DS-65 OUT_?SQLE i ouT N/Man |O valor de saida resulta do célculo PID.
10 PV_SCALE DS-68 0-100% PV S/Man |©S valor?s da escala alto e baixo para a
PV e parametro SP.
1 OUT_SCALE DS-68 0-100% ouT S/ Man Os yalores alto e baixo da escala para o
parametro OUT.
Opcdes para acesso controlado de
12 GRANT_DENY DS-70 0 na D computador rJost e painés de cqntrole local
para operagdo, sintonia e parametros de
alarme do bloco.
13 | CONTROL_OPTS | Bitstring(2) | /2 9Peoes del o na S/0/S |VejaOpcdes de Blocos.
14 | STATUS_OPTS | Bitstring(2) | V@12 0PeOesde| g Na S/0/S |VejaOpgdes de Blocos.
15 IN DS-65 PV D O valor da entrada primaria do bloco ou
valor PV.
16 PV_FTIME Float Non-Negative 0 Sec s Constante de tempo de um filro de
- exponencial Unica para a PV, em segundos.
1:0ff Quando o bypass é setado, o valor de
17 BYPASS Unsigned8 20 0 E S/Man |setpoint (em porcentagem) sera diretamente
-on transferido para a saida.
Este parametro é o valor de setpoint
: remoto, o qual deve vir de outro bloco
18 CAS_IN DS-65 D Fieldbus, ou um bloco DCS através de
um link definido.
Taxa inclinada para o qual o setpoint inclina-
se para cima, mudando as unidades de PV
19 SP_RATE_DN Float Positive +INF PV/Sec S por segundo. E desabilitado se for zero ou
+INF. A limitac&do de taxa aplicarad somente
no modo AUTO.
Taxa inclinada para o qual o setpoint inclina-
se para baixo, mudando as unidades de PV
20 SP_RATE_UP Float Positive +INF PV/Sec S por segundo. E desabilitado se for zero ou
+INF. A limitacdo de taxa aplicara somente
no modo AUTO.
L O limite alto de setpoint é o maior
21 SP_HI_LIM Float PV—S]%?,‘/IO‘E i 100 PV S setpoint de operador de entrada que
pode ser usado para o bloco.
3 O limite baixo de setpoint € o menor
22 SP_LO_LIM Float PV—Slco'?)‘/I;E +/ 0 PV < setpoint de operador de entrada que
pode ser usado para o bloco.
23 GAIN Float 0 Nenhuma S Termo proporcional do PID. E o valor Kp.
24 RESET Float Positive +INF sec S Termo Integral do PID. E o valor Tr.
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. Tipo Dado | Faixa Valida/ | valor P
ldx Parametro - Descricéo
(comp.) Opcoes Default
Este parédmetro especifica o tempo para o
valor de trabalho interno de bias ou razéo
para retornar para o operador ajustar bias ou
raz&o, em segundos.
25 BAL_TIME Float Positive 0 sec S No bloco PID, pode ser usado para
especificar a constante de tempo para o qual
o termo integral movera para obter o
equilibrio quando a saida é limitada e o
modo é Auto, Cas, ou Rcas.
26 RATE Float Positive 0 sec S Termo Derivativo do PID. E o valor Td.
O valor e status de um bloco inferior
27 BKCAL IN DS-65 ouT N BKCAL‘_OUT que é qsgtjo_para prevenir
- reset windup e para inicializar o loop de
controle.
+/- . . , At
28 OUT_HL_LIM Float OUT—?&QLE ! 100 ouT S Limita o valor de saida méaxima.
29 OUT_LO_LIM Float OUT—?&QLE +- 0 ouT S Limita o valor de saida minima.
Define a quantidade de alteragbes que um
valor de saida deve atingir do limite antes do
30 BKCAL_HYS Float 0 a50% 0.5% % S status de limite ser chaveado para OFF., é
expresso em porcentagem do span da
saida.
O valor e status requeridos por um bloco
superior BKCAL_In. Desta forma, o bloco
31 BKCAL OUT DS-65 pvV D/RO superior pode prevenir resgt yvmdup e
- fornecer uma transferéncia sem
alteragcdes bruscas para terminar o loop
de controle.
Setpoint target e status fornecido por um
32 RCAS_IN DS-65 PV D Host supervisério para um controle
analégico ou bloco de saida.
Saida target e status fornecido por um Host
33 ROUT_IN DS-65 ouT D para o bloco de controle usar como saida
(Rout mode).
1: NormalShed,
NormalReturn
2: NormalShed,
NoReturn
3: ShedToAuto,
NormalReturn
4: ShedToAuto,
NoReturn
5: ShedToMan,
NormalReturn i 3 i i
24 SHED OPT Unsigned8 0 s D_eflne' acéo para ser obtida no timeout do
- 6: ShedToMan, dispositivo de controle remoto.
NoReturn
7
ShedToRetained
Target,
NormalReturn
8:
ShedToRetained
Target,
NoReturn
Este parametro representa o setpoint de
bloco e status depois de inclinar-se —
35 RCAS_OUT DS-65 PV D/RO fqrnemdo para um Host supervisorio para
calculo de retorno e permitir a agédo ser
levada sob condi¢des de limite ou mudanca
no modo.
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36

Parametro

ROUT_OUT

Tipo Dado

(comp.)

DS-65

Faixa Valida/
Opcoes

Valor
Default

ouT

Descricéo

Saida do Bloco e status — fornecido para um
Host para calculo de retorno no modo ROut
e para permitir acdo ser levada sob
condicdes limitadas ou mudanga de modo.

37

TRK_SCALE

DS-68

0-100%

TRK

S/Man

Os valores de escala alto e baixo, cédigo de
Unidades de Engenharia e numero de
digitos a direita do ponto decimal,
associados com TRK_VAL.

38

TRK_IN_D

DS-66

On/Off

Esta entrada discreta é usada para iniciar
rastreamento externo da saida do bloco
para o valor especificado pelo TRK_VAL.

39

TRK_VAL

DS-65

TRK

Esta entrada é usada para o valor
rastreado quando rastreamento externo
esta habilitado por TRK_IN_D.

40

FF_VAL

DS-65

FF

O valor feedforward e status.

41

FF_SCALE

DS-68

0-100%

FF

Os valores de escala alto e baixo da entrada
feedforward, cédigo de Unidades de
Engenharia e nimero de digitos a direira do
ponto decimal.

42

FF_GAIN

Float

Nenhuma

S/Man

O ganho pelo qual a entrada feed forward é
multplicada antes de ser adicionada a saida
de controle calculada.

43

UPDATE_EVT

DS-73

Na

Este alerta é gerado por qualquer mudanga
no dado estéatico.

44

BLOCK_ALM

DS-72

Na

O alarme de bloco é usado por toda
configuragdo, hardware, falha na conexado
ou problemas no sistema no bloco. A causa
deste alerta é inserida no campo subcode. O
primeiro alerta a tornar-se ativo setara o
status Active no atributo Status. T&o logo o
status Unreported é zerado pela tarefa de
relatério de alerta, outro alerta de bloco pode
ser repassado sem zerar o status Active, se
o0 subcédigo foi mudado.

45

ALARM_SUM

DS-74

Veja Opcdes de
Blocos

Na

Resmo do status de alerta atual, estados
ndo reconhecidos, estados ndo repassados,
e estados desabilitados dos alarmes
associados ao bloco funcional.

46

ACK_OPTION

Bitstring(2)

0: Auto ACK
Disable

1: Auto ACK
Enable

Na

Selegao de quais alarmes associados com o
bloco serdo automaticamente reconhecidos.

47

ALARM_HYS

Float

0a50%

0.5%

%

wn

Parametro de Histerese de Alarme. Para
limpar o alarme, o valor da PV deve retornar
dentro de limites de alarmes mais histerese.

48

HI_HI_PRI

Unsigned8

0als

Prioridade do alarme muito alto.

49

HI_HI_LIM

Float

PV_SCALE,
+INF

+INF

PV

O ajuste para alarme muito alto em
Unidades de Engenharia.

50

HI_PRI

Unsigned8

0ai5

Prioridade do alarme alto.

51

HI_LIM

Float

PV_SCALE,
+INF

+INF

PV

O ajuste para alarme alto em Unidades de
Engenharia.

52

LO_PRI

Unsigned8

0al5

Prioridade do alarme baixo.

53

LO_LIM

Float

PV_SCALE,
+INF

-INF

PV

O ajuste para alarme baixo em Unidades de
Engenharia.

54

LO_LO_PRI

Unsigned8

O0als

Prioridade do alarme muito baixo.

55

LO_LO_LIM

Float

PV_SCALE,
+INF

-INF

PV

O ajuste para o alarme muito baixo em
Unidades de Engenharia.

56

DV_HI_PRI

Unsigned8

0als

Prioridade do alarme de alto desvio.

57

DV_HI_LIM

Float

0 a PV span,
+INF

+INF

PV

O ajuste para o desvio alto em Unidades de
Engenharia.

58

DV_LO_PRI

Unsigned8

0 al5

Prioridade do alarme de baixo desvio.

59

DV_LO_LIM

Float

-INF, -PV span a
0

-INF

PV

n |l v vl v Ol v vl o [nl v |n

O ajuste para alarme de baixo desvio em
Unidades de Engenharia.
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. Tipo Dado | Faixa Valida/ | valor e
ldx Parametro \ - Descricéo
(comp.) Opcoes Default
60 HI HI ALM DS-71 pvV O status para alarme muito alto e seu time
-~ stamp associado.
61 HI_ALM DS-71 PV (0] status para alarme alto e seu time stamp
associado.
62 LO_ALM DS-71 PV (0] status para alarme baixo e seu time stamp
associado.
63 LO_LO_ALM DS-71 PV O status para alarme muito baixo e seu time
stamp associado.
64 DV_HI_ALM DS-71 PV O status para alarme de baixo desvio e seu
time stamp associado.
65 DV LO ALM DS-71 pV O status para alarme de baixo desvio e seu
- - time stamp associado.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D —dinamico; N — ndo volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon

2.68




Biblioteca de Blocos

EPID — Controle PID Otimizado

Descricéo Geral
O bloco EPID possui todas as caracteristicas do bloco PID, porém possui caracteristicas adicionais
para saida rastreada e tratamento especial para mudan¢a Automatico/Manual.

O bloco funcional EPID fornece as seguintes caracteristicas adicionais:
1- Tipo diferente de transferéncia de um modo “manual” para um modo “automatic”.

O parametro BUMPLESS_TYPE fornece quatro tipos de transferéncia de um modo “manual” para
um modo “automatic”:

a.bumpless: Este é a opcdo e a acdo default bloco PID padrédo. O bloco inicia o calculo do udltimo
valor no modo “manual “.

b.Last + proportional: O bloco inicia o calculo do Gltimo valor no modo “manual “ mais o termo
proporcional.

c. Bias: O bloco inicia o célculo do parametro BIAS.

d. Bias + proportional: O bloco inicia o calculo do parametro BIAS mais o termo proporcional.

4 MANUAL ' AUTOM. 4 MANUAL | AUTOM.
50 sP 50 sP
40 PV 40 PV
| t | t
OUT & OUT &
50 | 50 41 —
i 20°
| ( s [
a) BUMPLESS_TYPE = "BUMPLESS" c) BUMPLESS_TYPE = "BIAS"; BIAS = 20
OuT 4 1 OuT & ;
60 |
50 50 41‘ _—
1 30
| t | t
b) BUMPLESS_TYPE = "LAST + PROPORCIONAL" d) BUMPLESS_TYPE = "BIAS + PROPORCIONAL"; BIAS = 20

2- Tratamento especial para Saida “Rastreada”

O tratamento especial € feito quando a saida rastreada esta habilitada:
O algoritmo gera um status IFS na saida nas seguintes situagdes:
e Quando TRK_IN_D tem um status ndo usavel e o bit “IFS if Bad TRK_IN_ D" em
PID_OPTS é verdadeiro.
e Quando TRK_VAL tem um status ndo usavel e o bit “IFS if Bad TRK_VAL” em PID_OPTS
é verdadeiro.

O modo é alterado para Man quando as entradas rastreadas sdo ndo usaveis nos seguintes
modos:

e Quando o TRK_IN_D é nao usavel e o bit “Man if Bad TRK_IN_D” em PID_OPTS ¢é

verdadeiro, entdo o modo serd Man e o OUT ser& o Ultimo valor. Opcionalmente, se o bit

“target to Man if Bad TRK_IN_D” em PID_OPTS é verdadeiro, entdo o modo target sera
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mudado para Man também.

e Quando o TRK_VAL é nado usavel e o bit “Man if Bad TRK_VAL" em PID_OPTS ¢é
verdadeiro, entdo o modo sera Man e o OUT serd o ultimo valor usavel. Opcionalmente,
se 0 bit “target to Man if Bad TRK_VAL” em PID_OPTS é verdadeiro, entdo o modo target
serd mudado para Man também.

Opcionalmente, o modo target do bloco sera mudado para Manual pelo algoritmo do bloco quando
o “tracking” esta ativo. Para setar esta caracteristica, o bit “Target to Man if tracking active” no
parametro PID_OPTS necessita ser verdadeiro.

As acdes requeridas séo resumidas na tabela a seguir:

Situacéo PID_OPTS Acdo do Algoritmo
Actual

. Saida rastreada nao esta ativa.

0x00 “auto” . ) 3
. O algoritmo continua o célculo normal.
. Saida rastreada néo esta ativa.
“auto” . O algoritmo continua o calculo normal.
. auto” ->
IFS if Bad TRK_IN_D Iman . OUT.Status is GoodC-IFS.
TRK_IN_D n&o esté disponivel . Quando a saida do bloco vai para fault state, os
blocos superiores véo para Iman.
) . Saida rastreada néo esta ativa.
Man if Bad TRK_IN_D Man

. O algoritmo péara o célculo normal.

Target to Man if Bad . Saida rastreada néo esta ativa. O modo target é

TRK_IN_D" ; “Man if Bad Man Man mudado para Man
TRK_IN_D” P :
. Saida rastreada néo esta ativa.
0x00 “auto” . . |
. O algoritmo continua o céalculo normal.
. Saida rastreada néo esta ativa.
. . O algoritmo continua o céalculo normal.
) “auto” ->
IFS if Bad TRK_VAL Iman OUT.Status is GoodC-IFS.
TRK_VAL néo esta disponivel . Quando a saida do bloco vai para fault state, os
blocos superiores véo para Iman.
) . Saida rastreada néo esta ativa.
Man if Bad TRK_VAL Man

. O algoritmo péara o célculo.

Target to Man if Bad . Saida rastreada nao esta ativa. O modo target é

TRK_VAL"; “Man if Bad Man Man mudado para Man
TRK_VAL” P :
TRK_IN_D e TRK_VAL esta
dls_ponlvgl, TRK_IN_D estg Target to Me_ln |f Tracking LO Saida rastreada esté ativa. (%)
ativo, saida rastreada esta Active
habilitada
Ocorreu um Power Up “Target to Man if Power Up” Man Man - Saida rastreada nao esta ativa. O modo target €

mudado para Man. (**)

(*) Caracteristica disponivel somente a partir da verséo 3.47 dos transmissores (DD 0501) e versao 3.8.0 do DF51 (DD 04xx)
(**) Disponivel somente a partir da versao 3.47 dos transmissores (DD 0501)

Parametros Adicionais

Se os parametros adicionais do bloco EPID estiverem configurados com valores default, o bloco
trabalha como um bloco PID padréo.
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Parametros

Faixa Valida Valor | o des | Modo para
Opcdes Default Mudanca

0: Bumpless

Descricéo

‘ Parémetro ‘ Tipo ‘

i [Les Epartione] Opcles que definem a acédo do
66 | BUMPLESS TYPE | Unsigneds | _ 0 E VA e e
2: Bias quando o bloco muda do modo

. . manual para automatico.
3: Bias+Proportional

O valor bias para usar no algortimo
67 BIAS Float 0 ouT S PID quando o tipo BUMPLESS é
“Bias” ou “Bias+Proportional”.

As opgbes para tratamento de
68 PID_OPTS Bitstring(2) | Veja Opcdes de Blocos 0 S/0/s caracteristicas adicionais da saida
rastreada.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D —dinamico; N — ndo volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Pardmetros Default do Syscon

Se paradmetro DIAG.BEHAVIOR é “Adapted”:

O valor default de BYPASS é OFF.

O valor default de SHED_OPT é NormalShed/NormalReturn.

O modo requerido para escrever € o modo actual, indiferentemente do modo target: SP e OUT.
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APID —-PID Avancado

Visédo Geral

O bloco funcional PID Avangado fornece as seguintes caracteristicas adicionais comparando com o
algoritmo padrao PID e o PID Otimizado:
e Selegédo dos termos (proporcional, integral, derivativo) calculado no erro ou variavel de

processo

Ganho Adaptativo

Algoritmo de Amostragem PI

Limites Configuraveis de anti reset windup
Tratamento especial para o erro
Saida discreta para indicar o modo actual

As caracteristicas padrées, bem como as otimizadas, sdo descritas nos blocos PID e EPID,
respectivamente, portanto elas ndo seréo repetidas aqui.

Esquematico

. ~,
RSA=_ouT
cas WU SEeo - CJEKCAL OUT
SELECTION —
ROUT_IN
RSA=_IM &P
*ERROR TYFH FIO OUTFUT
Py |
MO mTeRs | sEL T ALGORITHIM] | SELECTION
AD_GAIN_IMN
AN = ’;iﬁ\f [l moDE_out
FE_weL [ ;FﬁjjcrfL'”G
TRACK
TRI_vaL (] SCALING
TRE_IN_O[ ]
SCALING
BkCAL_IN [ aumT o
Descri¢éo

Selec¢édo dos termos (proporcional, integral, derivativo) calculados no erro ou variavel de processo.

O algoritmo de controle pode ser paralelo (ideal) ou n&o interativo (ISA). Para cada algoritmo, pode-
se escolher os termos (proporcional, integral, e derivativo) calculado sobre o erro ou varidvel de
processo, pelo ajuste no parametro PID_TYPE. Onde:
e PIL.D-Ostermos P e | sdo calculados baseados no erro e o termo D na PV.
e PID - 0Ostermos P, | e D sdo calculados baseados no erro.
e |.PD -0 é calculado baseado no erro e os termos P e D na PV.
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Algoritmo de amostragem Pl

PY ¥
sP OFFSET
¥ _ _ _ sF
—
I + PV
[
I .
0 [ t
I
I
OUTPUT % |
I
I
I

e —— —— Lo
L t t, ot ot t
t +t = PERIOD
t, = ACTION TIME

A saida é calculada baseada no algoritmo Pl durante o tempo t,. Depois disso, o algoritmo para de
calcular e retém o ultimo valor durante o tempo t1, O tempo t, é ajustado pelo SAMP_ON, e t1 pelo
(SAMP_PER — SAMPLE_ON).

Se o pardmetro SAMP_PER for menor que SAMP_ON ou SAMP_ON ¢ igual a zero, entdo o
algoritmo trabalha como um controlador Pl simples.

Ganho Adaptativo

O ganho adaptativo permite mudar os termos do algoritmo PID por um fator obtido numa curva
estabelecida pelos parametros CURVE_X e CURVE_Y. Esta curva é baseada no SP, PV, Error,
OUT ou outro valor setado no parametro AD_GAIN_IN. As agdes do algoritmo que serdo mudadas
séo definidas pelo pardmetro AD_GAIN_ACTION. O parametro AD_GAIN_IN_SEL seleciona o
valor de entrada para inserir na curva para obter o ganho adaptativo.

Os pontos CURVE_X da curva utiizam as mesmas Unidades de Engenharia da variavel
selecionada. Os pontos CURVE_Y sdo o ganho adaptativo. O ganho adaptativo (G) muda as
constantes PID: GAIN, RESET e RATE para:

GAIN’'= G * GAIN

RESET =RESET/G

RATE’ = G * RATE

Se a curva tem menos que 20 pontos configurados, os pontos ndo configurados deverdo ser
setados com +INF. A curva devera ter valores crescentes no eixo X. Qualquer erro de configuragdo

sera indicado no parametro BLOCK_ERR.

Se a curva tem um erro de configuragdo, entdo o valor do ganho adaptativo sera o CURVE_Y
correspondente ao maior ponto de CURVE_X.

Se o AD_GAIN_IN esta selecionado e tem um status bad, o algoritmo usa o ultimo valor usavel
para fornecer uma transferéncia sem alteragdes bruscas.
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®

——AGUA

Controle de Nivel Simples do Reservatdrio de uma Caldeira

O ganho adaptativo & recomendado para controles excessivamente nao lineares. Um exemplo
classico de ganho adaptativo € o controle de nivel de um tubuldo de caldeira.

A variagdo de volume nao é linear com a variagdo de nivel. A linha pontilhada da figura abaixo
mostra a variagdo de volume com o nivel.

Note que o nivel varia lentamente em torno de 50% e varia rapidamente nos extremos. As agdes de
controle devem ter um ganho inverso ao ganho do processo. Isto € mostrado pela linha continua da
figura abaixo.

GANHCh
GANHO DO
CONTROLADOR
GANHO DO
PROCESSO
| —
0 5§% 100% NIVEL

Ganho do Processo e do Controlador

O ganho adaptativo pode ser configurado como mostrado na figura a seguir. Esta curva pode ser
representada pelos seguintes pontos da curva 1: (X1 =0; Y1 =0,2; X2 = 20; Y2 =0,8; X3 =40; Y3
= 0,96; etc.).

FATOR G A

0.8 —
0.6 —
0.4 —

0.2 —

|
|
|
1
|
|
1
|
|
|
|
1
I
50

.
LI 1 i

0 | — g
% 100% NIVEL

Curva de Ganho em Funcéo de PV
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Observe o seguinte:
1. Na&o é necessario usar todos os 20 pontos da curva.
2. E fundamental usar 0% e 100% da variavel (-100% e +100% do erro).

3. E recomendavel programar a variavel até 102%, desde que a varidvel possa estar acima de
100%.

4. A sintonia normalmente é feita para G = 1. No exemplo, o controle torna-se mais lento acima ou
abaixo de 50% do nivel.

5 Ganho adaptativo também é muito utilizado em controle de pH.

Limites Configuraveis de anti reset windup

Os limites de saturagéo para o termo integral podem ser mudados pelos parametros ARW_LOW e
ARW_UP. Entao, o algoritmo de controle para o calculo integral quando o sinal de saida atinge os
limites de anti reset wind-up. Os calculos proporcional e derivativo ndo sao afetados.

O anti reset windup nao estara parado para os limites de saida, isto é, quando o limite ARW_UP é
maior que OUT_HI_LIM, a OUT é travada no valor OUT_HI_LIM, mas internamente, o algoritmo
continua o calculo integral até o limite ARW_UP. O usuario pode evitar este caso configurando o
ARW_UP menor ou igual a OUT_HI_LIM. A mesma idéia se aplica ao limite baixo.

Tratamento especial para o erro

O tratamento do erro no processo de controle pode ser escolhido pelo parametro ERROR_TYPE.

O erro quadratico pode ser aplicado somente ao termo integral ou em todos termos PID. No erro
quadratico, o erro considerado para o calculo sera:

*
. erle]
®~ 100
A
OUTPUT
ERROR&
100 % ;
1
/
— /
//
LINEAR /
_ (NORMAL) /
/
//
— 7w
_~" QUADRATIC
— !
0 "//
-~ - | | | | weut ~
// 100 % ERROR

O controle GAP ¢é usado nos casos onde o controle é instavel sobre uma faixa préoxima a SP,
devido a zona morta do atuador ou devido ao ruido, ou ainda por outros fatores, ocasionando um
ganho especial no tipo de erro.

Para usar o ERROR_TYPE como ganho especial, &€ necessario definira ERROR_BAND, onde sera
aplicado o parametro de ganho especial GAIN_BAND no erro. Se a ERROR_BAND ¢é zero, o
algoritmo nao aplicara o ganho especial.
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ERROR_BAND = 10%
GAIN_BAND =0
ERROR_BAND = 10% ERROR _BAND = 10%
GAIN_BAND = 0,5 GAIN_BAND = 2,0

Indicagdo de Modo

O parédmetro MODE_IND ¢é usado para configurar quais tipos de modos do modo actual serédo
indicados por um valor TRUE na saida discreta MODE_OUT. Se mais de um tipo é escolhido,
entdo sera usado um OU légico.

Trabalhando como um padréo PID
Se os parametros adicionais do bloco APID sdo configurados com os valores default, entdo, este
bloco trabalhara como um bloco PID padrao.

BLOCK_ERR
O BLOCK_ERR refletira as seguintes causas:

e Block Configuration Error — o erro de configuragdo ocorrre quando o parametro BYPASS
ou o parametro SHED_OPT tém um valor invalido ou a curva tem algum dos seguintes
problemas:

o CURVE_X[i] > CURVE_X[i+1];
0 Se a curva ndo esta usando efetivamente 20 pontos e algum ponto n&o-
configurado é diferente de +INF.
0 Se a curva nao for configurada.
e  Out of Service — ocorre quando o bloco esta no modo O/S.

Modos Suportados
O/S, IMAN, LO, MAN, AUTO, CAS, RCAS e ROUT.

Parametros

Tipo Dado | Faixa Valida/ Valor Mem©éria/ o
Descricao

Parametro Unid.
‘ (comp.) Opcoes Default Modo

Este parametro de saida sera setado se o
66 MODE_OUT DS-66 D/RO parametro “MODE_IND” indicar um dos
modos do modo actual.
_ Este parametro seleciona o modo(s) que
67 MODE_IND Bit String Bltstrlr\Aq[l?; Modo 0 D sera comparado ao modo actual para setar
o parametro de saida “MODE_OUT".
0: Disable
1: PID
2: Pl : .
68 |AD_GAIN_ACTION| Unsigned8 0 E S/Man |Seleciona os termos do algoritmo PID,
3P multiplicado pelo ganho adaptativo.
4:1
5:D
0: SP
1: PV Seleciona a entrada a ser inserida na curva,
69 | AD_GAIN_IN_SEL | Unsigneds 2: Error 0 E S/Man |Para se obter o ganho adaptativo. A opgao
Error pode ser selecionada se
3: OUT ERROR_TYPE é Normal.
4: AD_GAIN_IN
70 AD GAIN IN DS-65 D Parametro de~entrada para entrar_na curva,
- - para a obtencdo do ganho adaptativo.
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. Tipo Dado | Faixa Valida/ | valor Memoria/ e
Parametro 5 Descric¢ao
(Comp_) Opgoes Default Modo
A Unidade de
ig?:ggﬁgg: Pontos de entrada da curva. Os pontos x;
71 CURVE_X 20 Floats 0’s por S da curva sédo definidos por um arranjo de
AD_GAIN_IN vinte pontos.
_SEL
Pontos de saida da curva. Os pontos y; da
72 CURVE_Y 20 Floats 0’s Na S curva sao definidos por um arranjo de vinte
pontos.
0: Normal
1 IQuadra}tic Tipo de erro usado pelo algoritmo PID.
ntegra 5 Ati i
73 | ERROR_TYPE | Unsigneds (Integral) 0 E S/Mman |25 OPgOes Quadratica e Ganho Especial
2: Quadratic (all podem ser selecionadas se
terms) AD_GAIN_IN_SEL for diferente de Error.
3: Special gain
E aplicado um tratamento especial de
74 ERROR_BAND Float 0-300% 0 % S erro dentro do “ERROR_BAND".
Ganho especial aplicado ao erro, se for
75 | GAIN_BAND Float 0-10 0 Na S selecionado no ERROR_BAND.
O:PI.D + ISA
1:PID +ISA
2:1.PD + ISA
3:Pl Sampling +
ISA
76 PID_TYPE Unsigned8 | 4:p|.D + Parallel 0 E S Tipo de algoritmo PID.
5:PID + Parallel
6:1.PD + Parallel
7:PI
Sampling+Parall
el
Intervalo de tempo da atividade do
77 SAMP_ON Float 0-10800 0 Seg S algoritmo PID, portanto (SAMP_PER -
SAMP_ON) significa o tempo retido.
78 SAMP_PER Float 0-10800 0 Seg S Periodo de amostragem do algoritmo PI.
0: Bumpless
1:
Last+Proportion ~ . .
al Este parametro define o tipo de
79 |BUMPLESS_TYPE| Unsigned8 o 0 E S/Man [transferéncia de um modo “manual” para
2: Bias um modo “automatico”.
3:
Bias+Proportion
al
O valor bias para usar no algoritmo PID
80 BIAS Float 0 ouT S quando o tipo do BUMPLESS ¢é “Bias” ou
“Bias+Proportional”.
81 ARW_UP Float + INF ouT S Limite alto para anti reset windup
82 ARW_LOW Float - INF ouT S Limite baixo para anti reset windup
Bitstring para manipulagao de
83 PID_OPTS Bit String(2) 0 S/0/S caracteristicas  adicionais da  saida
rastreada.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dindmico; N — n&o volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon
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ARTH - Aritmético

Descricéo

O propodsito do bloco ARTH é ser usado no calculo das medigdes de combinagdes de sinais dos
sensores. Como ele nao foi planejado para ser usado em modo de controle, ndo suporta modo
cascata ou calculo de retorno. Nao faz conversdes em porcentagem, ndo suporta conversao de
escala e ndo possui alarmes de processo.

O bloco tem 5 entradas. As duas primeiras sdo dedicadas a uma fungéo de extenséo de range que
resulta numa PV, com status refletindo a entrada em uso. As trés entradas restantes s&o
combinadas com a PV em uma selegédo de quatro fungbes de termos matematicos que sao uteis
para uma variedade de medigdes. As entradas usadas para formar a PV devem vir de
equipamentos com as unidades de engenharia desejadas, é desta forma que a PV entra na
equacgado com as unidades corretas. Cada uma das entradas adicionais tem um bias e um ganho
constante. O bias pode ser usado para corrigir temperatura absoluta ou pressdo. O ganho pode ser
usado para normalizar os termos dentro da fungdo de raiz quadrada. A saida também tem ganho e
bias constantes para qualquer ajuste requerido futuramente.

A seguir sdo detalhadas cada etapa dos calculos de acordo com o esquematico abaixo.

Esquemético

-,
Gl CI2 ARITH_TYPE
RaMGE_HI BaL_TIME
P LIMIT
M E_" EHE‘I.AEHEE:IN - OUT_HLLIM
IN_LO (| FUNCTION
i ALGORITHM
IM_1 E—p{(lr;J ‘BIAS_IN_;]xGAIH_IrL1 = TYRE

IM_2 E—p{(lﬂ_zosms_m_zjxvsmn_m_z |—'t'2
¥ T
IN_3 E_p{cm_sosms_m_m-smn_m_s =

()
OuUT_LO_LiM

COMP_LO_LIM L)
QUT_LMIT

GAN_IN_i BIAS_IM_i COMP_HL_LIM
. "y

Tratamento da PV

A fungdo de extensdo de range tem uma transferéncia graduada, controlada por duas constantes
referenciadas a entrada IN. Um valor interno, g, é zero (0) para IN menor que RANGE_LO. E é um
(1) quando IN é maior que RANGE_HI. E interpolado de zero para um sobre o range de
RANGE_LO a RANGE_HI.

A equacao para PV segue abaixo:

PV =g*IN +(1-g)*IN_LO

if (IN < RANGE_LO) or (IN_LO < RANGE_HI) and (Status of IN is Unusable) and (Status of IN_LO is Usable))
then
g=0

if ((IN> RANGE_H]I) or (IN > RANGE_LO) and (Status of IN is Usable) and (Status of IN_LO is Unusable))
then

g=1
if (RANGE_LO < IN) and (IN < RANGE_HI))
then
IN-RANGE_LO
g

~ RANGE_ HI — RANGE_ LO

2.78



Biblioteca de Blocos

IN-CON/PY IN 1PV

RANGE-LO RANGE-HI Hi

PV=COMBINATION
OFF IN AND IN-LO

PV=IN-LO PV=IN

Se o status de IN_LO esta ndo usavel e o de IN esta usavel e maior que RANGE_LO, entéo g sera
setado para um. Se o status de IN esta ndo usavel e IN_LO esta usavel e menor que RANGE_HI,
entdo g sera setado para zero. Em cada caso, a PV tera um status Good até a condi¢do nao ser
mais aplicada. Caso contrario, o status de IN_LO é usado para a PV, se g for menor que 0,5,
enquanto que o status de IN é usado para g maior ou igual a 0,5.

Tratamento das Entradas Auxiliares

Seis constantes sdo usadas para as trés entradas auxiliares. Cada uma tem um BIAS_IN_i e um
GAIN_IN_i. A saida tem uma constante estatica BIAS e GAIN. Para as entradas, o bias é
adicionado e o ganho é aplicado a soma. O resultado € um valor interno chamado t_i, nas
equacgoes de fungdes.

t i = (IN_i + BIAS_IN_i) * GAIN_IN_i

Célculo do Algoritmo
A fungdo de compensacgédo de fluxo tem limites no valor de compensagao aplicado a PV, para
garantir a degradagao se uma entrada auxiliar é variavel.

As seguintes equagdes tém um fator de compensagdo limitado pelo COMP_HI_LIM e
COMP_LO_LIM:
e Compensacéao de fluxo, linear
Compensacao de fluxo, raiz quadrada
Compensacgao de fluxo, aproximado
Fluxo BTU
Divisao Mudltipla Tradicional

Excegbes Aritméticas:

a) Divisdo por zero produzira um valor igual a OUT_HI_LIM ou OUT_LO_LIM, dependendo da
sinalizagéo de PV.

b) Raizes de niUmeros negativos produzirdo a raiz de valor absoluto, com um sinal negativo.

Calculo da Saida

Ao final do calculo do algoritmo, é aplicado o ganho (GAIN) e o bias (BIAS) no valor final. A saida
ainda pode ser limitada utilizando os limites absolutos de alto e baixo (OUT_HI_LIM e
OUT_LO_LIM).

Configuragdo Minima

RANGE_HI e RANGE_LO: Se a fungdo de extensdo de range nao € usada, estes dois parametros
devem ser setados para +INF e —INF, respectivamente. As entradas IN_1, IN_2 e IN_3 devem ser
configuradas de acordo com o tipo da equagédo escolhida (ver tabela Tipo de Equagdes), ou utilizar
INPUT_OPTS para desconsiderar determinada entrada. Portanto, a PV sera uma coépia de IN.

Se o ARITH_TYPE é uma das cinco primeiras equagdes, os pardmetros COMP_HI_LIM e
COMP_LO_LIM devem ser setados corretamente. O valor Default do pardmetro COMP_HI_LIM é
zero.
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Como o valor Default do parametro GAIN é zero, é necessario configurar um valor adequado.
BLOCK_ERR
O BLOCK_ERR do bloco Aritmético refletira as seguintes causas:
e  Block Configuration Error — a configuragéo de erro ocorre quando o ARITH_TYPE tem um
valor invalido;
e  Out of Service — Quando o bloco esta no modo O/S.

Modos Suportados
O/S, MAN e AUTO.

Status
O status de PV depende do fator “g”, se € menor que 0,5, entdo sera usado o status de IN_LO,
caso contrario, o status a ser usado € o de IN.

O parametro INPUT_OPTS permite o uso de entradas auxiliares com status inferiores a Good. O
status de entradas ndo usadas é ignorado.

O status da saida sera aquele da PV, exceto quando o status da PV é good e o status de uma
entrada auxiliar usada n&o é good e INPUT_OPTS n&o esta configurado para usa-lo. Neste caso, o
status de OUT sera Uncertain.

Parédmetros
. Tipo Dado Faixa Valida/ Valor : Memoria/ L
Parametro 5 Unidades Descricao
(Comp) Opgoes Default Modo

1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO

2 TAG_DESC Oct String(32) Espacos Na S

3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S

4 ALERT_KEY Unsigned8 1a255 0 Nenhuma S

5 MODE_BLK DS-69 0/S Na S Veja Parametro de Modo.

6 BLOCK_ERR Bit String(2) E D /RO

7 PV DS-65 PV D /RO Valor analog|09 de processo para
usar na execucao da funcao.
O valor analégico calculado como

8 ouT DS-65 OUT—?(C)(;/ALE o ouT D/Man |[um resultado de execucdo da

° funcéo.

9 PRE_OUT DS-65 ouT D/RO Mostra qual seria o valor OQT eo
status se 0 modo fosse Auto ou inferior.

10 PV_UNITS Unsigned16 0 PV s (@) |nd|_ce de unidades de Engenharia
para display.

11 OUT_UNITS Unsigned16 0 ouT s As Unl_dades de engenharia da saida
para display.
Opgbes para acesso controlado de

12 GRANT_DENY DS-70 0 Na D computador host e paingis qe cqntrole
local para operagédo, sintonia e
parametros de alarme do bloco.

13 | INPUT_OPTS | Bit String(2) 0 Na L I
os status das entradas auxiliares.

14 IN DS-65 PV D A entrada primaria do bloco.
Entrada para transmissor de baixo

15 IN_LO DS-65 PV D range, para aplicagcdes de extensao
de range.

16 IN 1 DS-65 Nenhuma D Entrada n® 1.

17 IN_2 DS-65 Nenhuma D Entrada n® 2.

18 IN_3 DS-65 Nenhuma D Entrada n° 3.
Se a PV tiver um valor acima desta

19 RANGE_HI Float 0 PV S faixa, ela utilizara o valor da entrada
IN.
Se a PV tiver um valor abaixo desta

20 RANGE_LO Float 0 PV S faixa, ela utilizara o valor da entrada
IN_LOW.

21 BIAS IN_1 Float 0 Nenhuma Constante a ser adicionada a IN_1.
Constante a ser multiplicada vezes

22 GAIN_IN_1 Float 0 None (IN_1 + bias).

23 BIAS IN_2 Float 0 None Constante a ser adicionada a IN_2.
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Unidades

AL Default Modo

Descricéo

Tipo Dado ‘ Faixa Valida/ Valor Mem(’)ria/‘

(comp) Opcoes

Constante a ser multiplicada vezes

24 GAIN_IN_2 Float 0 None (IN_2 + bias).

25 BIAS IN 3 Float None S Constante a ser adicionada a IN_3.

26 GAIN IN 3 Float 0 None Constant.e a ser multiplicada vezes
- (IN_3 + bias).

27 COMP HI LIM Float 0 None s O limite alt~o imposto ao termo de
- = compensacéo PV

28 COMP_LO_LIM Float 0 None s O limite baixo imposto ao termo de

compensacao PV.

1= Flow comp.
linear
2= Flow comp.
square root
3= Flow comp.

approx.
4=BTU flow
29 ARITH_TYPE Unsighed8 Sznraid'éli?/nal 0 E S Identifica qual equagédo sera usada.
6= Average
7= Traditional
summer
8= Fourth order
polynomial
9=HTG comp.
level
Este parametro especifica o tempo
" para que a saida seja atuada em uma
30 BAL_TIME Float Positivo 0 Seg S transico suave do modo Man para o
modo Auto.
O valor bias usado na computacao
31 BIAS Float 0 ouT s da saida do blocq funcional,
expresso em Unidades de
Engenharia.
Valor Admensional usado pelo
32 GAIN Float 0 Nenhuma S algortimo de bloco no calculo da
saida do bloco.
33 OUT HI LIM Float 100 ouT S Limita o valor de saida maxima.
34 OUT LO LIM Float 0 ouT S Limita o valor de saida minima.
35 UPDATE_EVT DS-73 Na Este alerta é gerado por qualquer

mudanga no dado estatico.

O block alarm é usado para toda
configuragdo, hardware, falha na
conexao ou problemas no sistema no
bloco. A causa do alerta é inserida no
campo subcode. O primeiro alerta a
36 BLOCK_ALM DS-72 Na D tornar-se ativo acionara o status Active
no atributo Status. Téo logo o status
Unreported é zerado pela tarefa de
repasse de alerta, outro alerta de bloco
pode ser repassado sem zerar o status
Active, se o subcadigo foi mudado.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D —dinamico; N — ndo volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Pardmetros Default do Syscon

Se o pardmetro DIAG.BEHAVIOR é “Adapted”:

O valor Default de ARITH_TYPE é a compensacdo de fluxo Gas para transmissores lineares,
equagcao tipo 1.

O modo requerido para escrita € o modo actual, indiferente do modo target: OUT
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Tipos de Equagdes

TIPO ARITH_ | ‘ Equacao
1 OUT =PV * f *GAIN + BIAS

Compensagao onde f = {E] *)
Linear de Fluxo T2

2 OUT =PV = f * GAIN + BIAS
Compensagéao _de onde £ — T1 *)
Fluxo com Raiz “VT2*T3
Quadrada
3

OUT =PV = f * GAIN + BIAS
onde f = \/Tl*TZ*TBZ] *)

Compensacgao de
Fluxo Aproximada

4 OUT =PV = f *GAIN + BIAS
Fluxo BTU onde f =[T1-T2] (¥
5 OUT =PV * f *GAIN + BIAS
Divisdo Tradicional | 5nge  — [H+T3} *)
Multipla
PV +T1+T2+T3
6 ouT = r *GAIN + BIAS
Média . ~ - . o=
Onde f é o numero de entradas usadas na computagao (entradas nao utilizadas ndo sao usadas)
7

OUT=(PV +T1+T2+T3)*GAIN+BIAS
SomaTradicional

8 OUT =(PV +T1* +T2° +T3*) *GAIN + BIAS
Polinémio de
Quarta Ordem
9
PV -T1
Compensagdo de | OUT = 5055 *GAIN + BIAS
Nivel HTG

(*) E limitado pelos parametros COMP_HI_LIM e COMP_LO_LIM
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ARITH_
TYPE

’ Exemplo ‘

Compensacao
de fluxo de
Gas para
transmissores
lineares (i.e.
turbina)

Exemplos

Equacéo Exemplo

P
= K o
Qb Qf* *T

Nota

Compensacao
de fluxo de
Gas para
transmissores
DP

P
Qb:Qf * K
T*Z

Z pode ser constante ou uma entrada
de outro bloco

(AGA3)

Compensacao
Aproximada
Liquida &
Fluxo de
Vapor

Q, = Q, *Kxy/(K+ K#T + K*T?)
Q, =Q; *K#y(K+K+P)

Temperatura conectada para 3 e 4

Medidor BTU
(fluxo de calor)

QHEAT = K*QVOL* (tl - tz)

Razéao simples
“firme” (ndo
cascata)

QSP = QIVILD* RATIO

Saida é o setpoint para bloco PID

Média de
quatro
medigdes de
temperatura

L Lttt

Diferenga de
pressao (ou
nivel)

Nivel Simples
compensado
HTG

NOTA: A raiz quadrada de terceira poténcia pode ser obtida selecionando ARITH_TYPE = 3 e
conectando a entrada em IN e IN_1. A raiz quadrada de quinta poténcia pode ser obtida do mesmo

modo, conectando a entrada em IN, IN_1 e IN_3.
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Todos os parametros e caracteristicas identificados por (*) s6 estdo disponiveis a partir da

SPLT-Divisor

Descricéo

O bloco Divisor tem a capacidade para guiar multiplas saidas de um unica entrada, normalmente
um PID. A aplicagdo deste bloco é normalmente, como divisor de faixa ou sequenciador em
aplicagdes de multiplas valvulas. Incluido nas caracteristicas deste bloco estdo a capacidade para
abrir valvulas como parte de uma lista pré-determinada e deixa-las abertas ou fechar uma dada
valvula depois que um controlador tiver feito a transi¢cdo da vélvula. O bloco divisor suporta duas
saidas. Se este bloco estiver apds o bloco PID e fizer parte do controle da aplicagédo, suportara
calculo de retorno.

IMPORTANTE

versdo 3.52 dos transmissores (DD 0601) e versdo 3.8.0 do DF51 (DD 04xx).

As aplicagbes destinadas para o bloco divisor sdo uma unica saida de um controlador, que pode
ser usado para controlar até duas valvulas em uma divisdo de faixa ou uma operacdo de
sequenciamento. Split ranging é uma aplicagdo onde duas valvulas sdo usadas tais como um
reator, onde aquecimento e resfriamento devem ser aplicados pelo mesmo controlador. A agéo do
controlador, direta ou reversa, € implicitamente revertida devido a mudanga no decline da fungéo
com acréscimo ou decréscimo na entrada. O resultado desta aplicagdo € quando duas ou mais
valvulas sdo usadas para manipular o fluxo de alguns materiais e a agdo do controlador ndo é
revertida implicitamente ou de outra forma. Um exemplo é o controle de pH, onde valvulas
adicionais sao requeridas para aumentar a rangeabilidade do loop.

Os seguintes parametros sao usados para especificar o sinal da operagao do divisor:
X11, Y11 X12,Y12
X21,Y21 X22,Y22

Onde Xn é o valor de CAS_IN associado a OUT_n e X,1 e X2 referem-se as 12 e 22 coordenadas,
respectivamente. Os valores de Y sdo definidos do mesmo modo.

Uma representagdo grafica de divisores versus Saida de controladores € mostrada abaixo.Sao
mostradas duas aplicagdes: como um divisor de faixa e uma aplicagcdo de sequenciamento.

Split Range Sequencing
100% %0 Y.) 100% X Yo) (% Yy,)
X Y1) z
OUT_1 OuUT 2
- OUT_1 OuUT_2
0% Xizs Vi) (Xars Vo) 0%/ X1, Yir) (X1, Y1)
0% 50% 100% 0% 50% 100%
SP SP
IN_ARRAY ‘ OUT_ARRAY
Xi1 Y
X2 Y12
X21 Y21
X22 Y22

Especificando as coordenadas, como mostradas acima, os pontos finais sdo definidos. Os
conteudos correspondentes do respectivos X’'s e Y’s sdo armazenados nos parametros IN_ARRAY
e OUT_ARRAY. Se um conjunto de pontos é especificado tal que uma regido de faixa de entrada
ndo é especificada, entdo o bloco interpolara para o ponto final de valor de entrada, se alto ou
baixo.
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O parametro LOCK_VAL fornece uma opgao para especificar se OUT_1 permanecera em seu
Ultimo valor quando o controle é chaveado para OUT_2. Se LOCK VAL é verdadeiro, OUT_1
permanece com seu ultimo valor, quando OUT_2 é diferente de zero. Se LOCK_VAL é falso, entéo,
OUT_1 vai para zero, quando OUT_2 é diferente de zero. O pardmetro OUT_1 s6 assume o valor
inicial se LOCK_VAL = FALSE e se o parametro OUT_ARRAY estiver em “Sequencing”.

Se LOCKVAL = TRUE, tem-se a situagéo abaixo:

OUT_1 mantém-se enquanto

S OUT_2 néo é zero.

OUT_1 OUT 2

0% 50% 100%

SP
Se LOCKVAL = FALSE, tem-se a situagao abaixo:

oUT_1 o)

OUT _1 vai para zero quando
OUT_2 torna-se ativo

0% 50% 100%

SP

(*) Adicionalmente o parametro LOCKVAL = “ SP on Cas Restart’ faz com que a saida de retorno
BKCAL_OUT para o Bloco Superior use o valor do SP ao invés do valor do BKCAL_IN na

inicializagdo da cascata

Modos Suportados
O/S, IMAN, Auto e Cas.

Status
Valores de sub-status recebidos do CAS_IN serdo passadas para ambas saidas, exceto para

aqueles usados no estabelecimento da cascata. Um status IFS ird para ambas saidas ativa e
inativa. O status do calculo de retorno somente vira da saida ativa. Uma saida retida pelo
LOCKVAL nédo estad ativa. Status de limite deve estar invertido se o declive da saida ativa é
negativo. Nenhum limite é enviado de volta no BKCAL_OUT se nenhuma saida estiver ativa.
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Modo Atual

BKCAL_IN_1

BKCAL_IN_2 | BKCAL_OUT

Iman NI NI NI BKCAL_OUT limitado alto e baixo para (X12 + X21)/2
Auto ou Cas NI OK OK BKCAL_OUT limitado baixo para X21 e alto para X22
Auto ou Cas OK NI OK BKCAL_OUT limitado baixo para X11 e alto para X12

Iman IR NI IR Cascata inicializada para valor dado pela curva X1 vs Y1
Auto ou Cas IR OK OK Inicializando OUT_1 usando offset interno de Y1

Iman NI IR IR Cascata inicializada para valor dado pela curva X2 vs Y2
Auto ou Cas OK IR OK Inicializando OUT_2 usando offset interno de Y2

Legenda: NI-ndo solicitado; IR-inicializagdo requisitada; OK-trabalhando em cascata

Esquematico

. ™y
BKCAL_IM_1[ | o
o——————— T ouT 1
i, 1) Mz, YZel
cas N (] L BuT_1
E auT_z
[z, MRz, Y2l E—
To——————JouT 2
BKCAL_IM_2 [ a
|1 ERkCAL_OUT
A o
Parametros

. Tipo Dado | Faixa Vélida/ | valor . Memoria/ L
Parametro 5 Unidades Descricao
(Comp) Opgoes Default Modo
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC Oct String(32) Espacos Na S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 1a255 0 Nenhuma S
5 MODE_BLK DS-69 o/s Na S Veja Pardmetro de Modo.
6 BLOCK_ERR Bit String(2) E D/RO
7 SP DS-65 N/ Auto |[O setpoint analégico.
8 OuUT_1 DS-65 OouUT1 D /RO Parametro de saida n° 1.
9 OuUT_2 DS-65 ouT2 D /RO Parametro de saida n° 2.
10 OUT 1_UNITS Unsigned16 0 E s O codigo de unidades para a saida
correspondente.
11 OUT 2 UNITS Unsigned16 0 E s O cédigo de unidades para a saida
correspondente.
Opgdes para acesso controlado de
12 GRANT DENY DS-70 0 Na D computador rjost e paineis de cczntrole local
- para operagdo, sintonia e parametros de
alarme do bloco.
Opcdes no qual o usuario pode selecionar
13 STATUS_OPTS Bit String(2) 0 Na S/0O0S |[no status o modo de processamento do
bloco.
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Parametro

CAS_IN

Tipo Dado
(comp)

DS-65

Faixa Valida/
Opcoes

Valor
Default

Unidades

Mem©aria/

Modo

‘ Descricao

Este parametro € o valor de set point
remoto, proveniente de outro bloco
Fieldbus, ou um bloco DCS através de um
link definido.

15

BKCAL_OUT

DS-65

D /RO

Valor e status requeridos por um bloco
superior da cascata. Desta forma, o bloco
superior pode prevenir reset windup e
fornecer transferéncia suave para fechar o
loop de controle.

16

IN_ARRAY

4 Floats

Pontos da curva de valores de entrada ou
coordenada X.

17

OUT_ARRAY

4 Floats

Pontos da curva de valor da saida ou
coordenada Y.

18

LOCKVAL

Unsigned8

0 - False
1- Lock

2- SP on Cas
restart (*)

3- Lock & SP
On cas restart

®

FALSE

Permite a escolha de manter OUT_1 quando
OUT_2 for diferente de zero.

Permite também BKCAL_OUT receber SP ou
BKCAL_IN na inicializagédo de cascata.

19

BKCAL_IN_1

DS-65

Entrada n° 1 requerida para o calculo de
retorno para inicializar uma cascata
inferior.

20

BKCAL_IN_2

DS-65

Entrada n° 2 requerida para o calculo de
retorno para inicializar uma cascata
inferior.

21

BAL_TIME

Float

Sec

Tempo para saida OUT_X (partindo do valor
de BKCAL_IN) atingir o valor de trabalho
ap6s uma inicializagdo de cascata com o
bloco inferior, para evitar sobressaltos.

22

UPDATE_EVT

DS-73

na

Este alerta é gerado por qualquer mudanga
no dado estatico.

23

BLOCK_ALM

DS-72

na

O block alarm €& wusado para toda
configuragéo, hardware, falha na conexdo ou
problemas no sistema no bloco. A causa do
alerta é inserida no campo subcode. O
primeiro alerta a tornar-se ativo, acionara o
status Active no atributo Status. Tdo logo o
status Unreported é zerado pela tarefa de
repassse de alerta, outro alerta de bloco pode
ser repassado sem zerar o status Active, se o
subcadigo foi mudado.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dindmico; N — ndo volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon

Se parametro DIAG.BEHAVIOR ¢ “Adapted”:
O modo requerido para escrita € o modo actual, indiferentemente do modo target: SP
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CHAR — Caracterizador de Sinal

Descricéo

O bloco Caracterizador de sinal tem duas se¢des, cada uma com uma saida que € uma fungéo
nao-linear da entrada respectiva. A fungéo é determinada por uma consulta a uma tabela unica com
as coordenadas x-y de vinte pontos cada. O status de entrada é copiado para a saida
correspondente, dessa forma o bloco pode ser usado em controle. Existe uma opg¢do que pode
trocar os eixos das coordenadas da fungédo para se¢do 2, assim, aquele pode ser usado no
caminho de retorno do controle.

IMPORTANTE

Todos os parametros e caracteristicas identificados por (*) s6 estdo disponiveis a partir da
versdo 3.52 dos transmissores (DD 0601) e versdo 3.8.0 do DF51 (DD 04xx).

O bloco calcula OUT_1 a partir de IN_1 e OUT_2 a partir de IN_2, usando as curvas dadas pelos
pontos:

Xisy1 L X2 s Yo Loeeennennn [X20 5 Y20]

onde x corresponde a entrada e y corresponde a saida. As coordenadas x sao dadas em Unidades
de Engenharia da entrada. As coordenadas y sdo dadas em Unidades de Engenharia da saida.

Como configurar pontos ndo usados
Se a curva tem m, m<20, os pontos ndo configurados, [Xm+1: Ym+1], [Xm+2: Ym+2],.... [X20; Y20] devem ser
setados com +INF.

Trabalhando com Mais de um Bloco Caracterizador em Série (¥)

Quando a aplicagéo requer mais do que o limite de um bloco CHAR (mais de 20 pontos na curva),
varios blocos CHAR poderao ser usados em série. Para isso é necessario configurar no parametro
SWAP_2:

e O primeiro (FIRST), os blocos Intermediarios (INTERMEDIATE) e o ultimo (LAST) bloco da
série de blocos CHAR. Entéo, os valores da entrada serdao Limitados pelo menor valor de X da
curva indicada por FIRST (Low Limit) e pelo maior valor de X da curva indicada por LAST (High
Limit);

e No caso de ser usado o SWAP da saida 2, todos os blocos da curva deverio ser definidos com
“Swap & xxxx” (SWAP & FIRST, SWAP & INTERMEDIATE, SWAP & LAST);

e Os valores de first, intermediate e last servem para as duas entradas IN_1 e IN_2;

e Quando o valor de SWAP_2 for igual a 0 - No Swap ou 1 — SWAP, o bloco trabalhara como
“Alone”, isto &, ndo suportando blocos CHAR em série.

Para trabalhar em série, o parametro CURVE_X devera ser sempre crescente em relagdo aos
pontos dentro do bloco e também em relagédo aos outros blocos da cascata de CHAR. Por exemplo,
a ordem de configuragdo dos blocos do exemplo abaixo devera ser seguida:

1. CHAR1 - Swap_2 = “First”

2. CHAR2 - Swap_2 = “ intermediate”

3. CHARS - Swap_2 = “intermediate”

4. CHAR4 — Swap_2 = “Last”

Caso a ordem nao seja respeitada, os blocos ndo indicardo erro de configuragdo, mas o algoritmo
néo funcionara corretamente.

O limite de status “Constant” sera usado entre os blocos CHAR para indicar que o valor foi
“Resolvido” por um determinado bloco. Ao final, o limite de Status sera “Not Limited” (mesmo se a
curva for limitada o limite de status ndo serg usado).

No exemplo da figura a seguir, a aplicagdo requer 80 pontos para serem configurados. Neste caso
€ necessario utilizar quatro blocos CHAR. Considere que o valor de entrada para o primeiro bloco
(CHAR_1) é 25. O valor é repassado pelos blocos CHAR_1 e CHAR_2 pois o valor de entrada esta
fora dos limites da curva destes blocos. O valor é “resolvido” pelo bloco CHAR_3 que repassa o
valor de Y correspondente para o bloco seguinte, bem como o Limite de Status “Constant”. Desta
forma, os blocos seguintes (CHAR_4 no exemplo), quando verificam que a entrada tem Limite
“Constant”, entendem que o valor ja foi “resolvido” anteriormente e repassam o valor para a saida.
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E suportado o Swap da cascata, desde que a curva seja monotdnica em toda a extensdo. N&o
existe checagem se a curva € monotdnica para todos os blocos da cascata, portanto se a curva nao
for monoténica o resultado sera o primeiro valor Y encontrado.

BLOCK_ERR
O BLOCK_ERR refletira as seguintes causas:
e Block Configuration Error — o erro de configuragdo ocorrre quando o parametro BYPASS
tem um valor invalido ou a curva tem algum dos seguintes problemas:
o CURVE_X]i] > CURVE_X[i+1]
0 Se a curva ndo esta usando efetivamente 20 pontos e algum ponto n&o-
configurado é diferente de +INF.
0 Se SWAP_2 é verdadeiro e a curva ndo € monotonica.
e  Out of Service — ocorre quando o bloco esta no modo O/S.

Modos Suportados
O/S e AUTO.

Status

A qualidade e o sub-status de OUT_1 e OUT_2 refletem o status de IN_1 e IN_2, respectivamente.
Se um dos limites da curva é atingido, o limite apropriado é indicado. Limites sdo revertidos se a
inclinagao da curva é negativa.

O status de saida sera Bad — Configuration Error se houver um erro, como indicado no parametro
BLOCK_ERR.
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Esquematico

o ™y
Lodk_UF TABLE
CALCULATION
QUTFUT i
: ouT_1
I_1[] _Ofgﬁij _
In_z2 _O’*ui
- [: IHFUT T : 3 ouT_2
&
SWaF_Z EYFASZS
CTRUE, IM_2=%, QUT_z=5) [TRUE, OUT_1zIM_1, OUT_zZ:IH_2Z)
Parametros
. Tipo Dado | Faixa Valida/ | valor : Memoéria / L
Pardmetro 5 Unidades Descricéo
(Comp) Opgoes Default Modo
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC Oct String (32) Espacos Na S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 1a255 0 Nenhuma S
5 MODE_BLK DS-69 o/s Na S Veja Pardmetro de Modo
6 BLOCK_ERR Bit String(2) E D
Parémetro de saida n° 1.
7 OouT1 DS-65 Y D /RO . 5
O resultado da interpolagéo de IN_1.
Parametro de saida n° 2.
8 ouT2 DS-65 XouY D/RO .
O resultado da interpolagéo de IN_2.
Unidade de Engenharia das variaveis
9 X_UNITS Unsigned16 E S correspondentes a coordenada x para o
display.
Unidade de Engenharia das variaveis
10 Y_UNITS Unsigned16 E S correspondentes para a coordenada y para o
display.
Opgdes para acesso controlado de
1 GRANT_DENY DS-70 0 Na D computador rJost e painéis de cqntrole local
para operagdo, sintonia e parametros de
alarme do bloco.
12 CONTROL_OPT Bit String(2) Veja Opgdes de 0 Na S/0/S |Veja Opgdes de Blocos
S Blocos
i IN_1 DS-65 D Parametro de entrada n° 1.
14 IN_2 DS-65 D Parametro de entrada n° 2.
1:Off Quando o parametro bypass estd setado, o
15 BYPASS Unsigned8 ] 0 E S/Man |valor da entrada sera diretamente transferido
2:0n para saida.
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Parametro ‘

SWAP_2

Tipo Dado
(comp)

Unsigned8

Faixa Valida/
Opcoes

0 — False
1 - Swap
2 — First (%)
3 — Intermediate
®
4 — Last (*)

5—Swap &
First (*)
6 — Swap &
Intermediate (*)

7 — Swap &
Last (*)

Valor
Default

Unidades

Meméria /
Modo

S/0/S

Descricéo

0 — False — Nao inverte a curva e ndo suporta
cascata de CHAR.

1 — Swap — Inverte a curva para OUT_2 e
ndo suporta cascata de CHAR.

2 — First — Nao inverte a curva e o bloco é o
Primeiro (First) da curva.

3 — Intermediate — N&o inverte a curva e o
bloco é o Intermediario (Intermediate) da
curva.

4‘, — Last - Nao inverte a curva e o bloco é o
Ultimo bloco (Last) da curva.

5 — Swap & First — Inverte a curva para
OUT_2 e o bloco é o Primeiro da curva.

6 — Swap & Intermediate- Inverte a curva
para OUT_2 e o bloco é o intermediario da
curva.

7 — Swap & Last - Inverte a curva para
OUT_2 e o bloco é o ultimo na curva.

17

CURVE_X

20 Floats

Pontos de entrada da curva. Os pontos X;
da curva sdo definidos por um arranjo de
vinte pontos.

18

CURVE_Y

20 Floats

0's

Pontos de saida da curva. Os pontos y,da
curva sao definidos por um arranjo de
vinte pontos.

19

UPDATE_EVT

DS-73

na

Este alerta é gerado por qualquer mudanca
no dado estatico.

20

BLOCK_ALM

DS-72

na

O block alarm ¢é wusado para toda
configuragéo, hardware, falha na conexao ou
problemas no sistema no bloco. A causa do
alerta é inserida no campo subcoédigo. O
primeiro alerta que se torna ativo, aciona o
status Active no atributo Status. Téo logo o
status Unreported é zerado pela tarefa de
repassse de alerta, outro alerta de bloco
pode ser repassado sem zerar o status
Active, se o subcddigo foi mudado.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D —dinamico; N — ndo volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon

Se o parametro DIAG.BEHAVIOR é “Adapted”:

O valor Default de BYPASS é Off.

O valor Default de todos elementos de CURVE_X é +INF.
O valor Default de todos elementos de CURVE_Y é +INF.
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INTG - Integrador

Descricéo

O Bloco Funcional Integrador integra uma variavel em fungao do tempo ou acumula o contador de
um bloco de Entrada de Pulso. O valor integrado ou acumulado € comparado aos limites pré trip ou
trip, gerando sinais discretos quando estes limites sdo atingidos. O valor integrado pode crescer,
iniciando do zero, ou decrescer, iniciando de um valor de setpoint.

Para determinar o valor de leituras incertas ou ruins, o bloco integra as variaveis com status bad ou
uncertain separadamente (parametro RTOTAL). Os valores usados nesta segunda integragdo séo
os ultimos valores good, antes de eles irem para bad ou uncertain.

A fungéo basica do bloco Integrador é integrar um valor analégico sobre o tempo. Pode também
acumular a contagem de pulsos vindo de blocos de entrada de Pulso ou de outro Bloco Integrador.
Este bloco é normalmente usado para totalizar o fluxo, dando massa total ou volume dentro de um
certo tempo, ou totalizar a poténcia, dando a energia total.

Entradas

O bloco tem duas entradas: IN_1 e IN_2. Cada entrada pode receber uma medi¢éo por unidade de
tempo (taxa) ou um numero acumulado de pulsos. Cada uma pode receber um dos seguintes tipos
de variaveis:

RATE — Quando a variavel conectada a saida € uma taxa, por exemplo, kg/s, W, Gal/hora, etc.
Esta entrada pode vir, ou é derivada da saida OUT de um bloco de Entrada de Pulso ou da saida
de um bloco de Entrada Analdgica.

ACCUM - Quando a entrada esta conectada a saida OUT_ACCUM de um bloco de Entrada de
Pulso, isto significa que a entrada fard uma acumulagédo continua de pulsos de um transdutor.
Outra aplicacdo pode ser uma acumulagdo quando a entrada esta ligada a um outro bloco
Integrador, neste caso pode-se ter uma totalizagéo relativa em relagéo a primeira.

O tipo de entrada é configurado no parametro de Bit String INTEG_OPTS. Os bits correspondentes
a IN_1 e IN_2 podem ser setado falso quando o tipo de entrada € RATE, ou verdadeiro quando o
tipo de entrada ¢ ACCUM.

Se a opc¢ao de entrada escolhida for do tipo RATE

Cada entrada precisa de um parametro para definir a unidade de tempo da taxa: [TIME_UNIT1] ou
[TIME_UNIT2]. As unidades de tempo s&o usadas para converter as duas taxas em unidades de
massa, volume ou energia por segundo.

A segunda entrada analdgica pode ser convertida na mesma unidade da primeira entrada. Esta é
realizada multiplicando por um fator de unidade de conversao, dado pelo parametro [UNIT_CONV].

Cada taxa, multiplicada pelo tempo de execucdo do bloco, d& a massa, volume ou energia
incrementada por execucao de bloco. Este incremento sera adicionado ou subtraido num registro,
de acordo com algumas regras definidas a seguir.

O seguinte diagrama € um exemplo de uso de duas entradas do tipo RATE:

TIME_UNIT1:
X sec: x 1 . .
inputl hmin: X 6??600 x[block execution  |incrementl
Kg/ hour " |nour: x K time ’
g day: x 86 400 9/s ] Kg
TIME_UNIT2: UNIT CONV:
input2 i l60 - [block ti increment?
inpu min: x x[block execution
Ib /min__ |nour: x 3 600 Ib/s  [Lconversion Kg ls time] Kg
day: x 86 400 factor*]
0.453 b/ Kg

Fig. 1 — Célculo do Incremento com taxa de entrada
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Se a opc¢ao de entrada escolhida for do tipo ACCUM

As entradas do contador geralmente s&o originadas da saida OUT_ACCUM do bloco de Entradas
de Pulso. Também podem ser conectadas a saida de outro bloco Integrador tendo, portanto, uma
totalizagéo relativa ao primeiro Integrador.

O bloco Integrador deve determinar a variagdo das leituras de entrada do contador desde a ultima
execugao.

Como a saida ACCUM_OUT do bloco de Entrada de Pulso se inicializa quando o contador atinge
999.999 e ndo incrementa ou decrementa mais do que 499.999 por ciclo, a variagdo é determinada
pelas regras a seguir:

a) Se a diferenga entre a leitura em um ciclo e a leitura do ciclo antecedente for menor que
500.000 ou maior que (-500.000), a diferenca sera tida como variacao.

b) Se a diferenga entre a leitura de um ciclo e a leitura do ciclo antecedente for maior ou igual a
(+500.000), soma-se (-1.000.000), e usa-se o resultado como a variagao.

c) Se a diferenga entre a leitura em um ciclo e a leitura do ciclo antecedente for menor ou igual a
(-500.000), soma-se (+1.000.000), e usa-se o resultado como a variagao.

Se a saida OUT de outro bloco Integrador é usada, aquele bloco deve ser programado para ter
somente contagens positivas.

A variacdo de cada entrada deve ser multiplicada pelo valor, em Unidades de Engenharia, de cada
pulso dado por: PULSE_VAL1 e PULSE_VAL2. O resultado é o incremento em Unidades de
Engenharia de, por exemplo, massa, volume ou energia por execugao de bloco.

input 1| [Reading (i)] PULSE_VAL1 increment 2
—> Lo » >
counts | [Reading (i-1)]* [number of pulses|* [pulse value 1] Kg

Kg / pulse

input 2 [TReading (7)] PULSE_VAL2 UNIT_CONV increment 2
—_— el T | [pulse value 2| T |x[conversion >

counts | [Reading (i-1)I* |number of pulses Ib factor*] Kg

Ib / pulse

Fig. 2- Célculo do Incremento com entrada do contador

Totalizacdo Bruta

Para distinguir entre fluxo direto e reverso, o bloco Integrador considera um sinal negativo como
uma indicagdo de fluxo reverso. Algumas medigdes de fluxo indicam fluxos diretos ou reversos
adicionando um sinal a este valor medido. Outros usam um sinal binario separado.

Este sinal pode ser conectado as entradas REV_FLOW1 e REV_FLOW?2, com as seguintes
opgoes:

0 = Falso (sinal ndo invertido)

1 = Verdadeiro (sinal invertido)

Onde Verdadeiro invertera o sinal do sinal IN_i.

A totalizacdo é obtida adicionando dois incrementos.O incremento da totalizagao tera sinal positivo
ou negativo para indicar a diregdo da vazao. Para integrar a diferenga entre a vazéo de entrada e o
escoamento de um tanque, por exemplo, o segundo pode ser sinalizado como negativo.

A direcdo da vazdo na totalizagdo é definida em INTEG_OPTS. As seguintes opgdes séo
disponiveis:

- FORWARD - somente vazdes positivas (depois da aplicagdo de REV_FLOW) sao totalizadas.
Os valores negativos serao tratados como zero. A op¢gdo FORWARD ¢ selecionada quando o bit
correspondente é setado para Verdadeiro.

- REVERSE - somente vazdes negativas séo totalizadas. Os valores positivos serdo tratados
como zero. A opgcao REVERSE é selecionada quando o bit correspondente desta opcao é setado
para Verdadeiro.

- TOTAL - ambos valores positivo e negativo serdo totalizados. Ambas opgdes de bits
FORWARD e REVERSE devem ser setadas para Verdadeiro ou Falso.
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Totalizacdo das Entradas

Ha dois registradores internos para a totalizagao:

- TOTAL (OUT) - os incrementos sdo totalizados em todos os ciclos quando as entradas tém
status good ou uncertain, ou se o ultimo valor usavel for bad. Os status a serem considerados como
usaveis sdo definidos em INTEG_OPTS.

- RTOTAL - os incrementos rejeitados com status ndo selecionados pelo INTEG_OPTS séao
adicionados, de acordo com algumas regras descritas abaixo.

a) Se INTEG_OPTS néo tem selegdo para status, os incrementos com status uncertain ou bad
devem ser adicionados a RTOTAL. O ultimo valor com status good é usado no lugar do valor de
entrada com status bad.

b) Se INTEG_OPTS tem o bit setado USE_UNCERTAIN, somente os incrementos originados
pelas entradas com status bad devem ser adicionados a RTOTAL. O ultimo valor usével é usado na
totalizacao.

c) Se INTEG_OPTS tem o bit setado USE_BAD, o ultimo valor usavel vai para TOTAL e nenhum
para RTOTAL.

A totalizagdo principal TOTAL pode usar entradas com status diferentes, de acordo com uma
selecao estabelecida pelo INTEG_OPTS:

- USE_UNCERTAIN = Usa entradas good e uncertain quando este bit estd setado para
Verdadeiro.

- USE_BAD = Usa a ultima entrada good ou uncertain antes dela ir para bad quando este bit
esta setado para Verdadeiro.

- USE_GOOD = Usa entradas good quando ambos bits formadores sédo setados para Falso.

Se ambos bits sdo setados para Verdadeiro, a opgao USE_ANY é selecionada.

Os incrementos totalizados no registrador interno TOTAL podem ser lidos na saida OUT. As
Unidades de Engenharia usadas na indicacdo séo definidas em OUT_UNITS.

Tipos de Integracdo

A integragdo pode iniciar do zero e crescer, ou pode iniciar de um valor de Setpoint (SP) e
decrescer. A totalizagdo pode ser resetada de modos diferentes. Esta é definida pelo parametro
INTEG_TYPE:

UP_AUTO - a totalizagao inicia do zero com reset automatico, quando SP é alcangado.
UP_DEM - a totalizagao inicia do zero com reset sob demanda.

DN_AUTO - a totalizagao inicia e SP com auto reset automatico quando zero é alcangado.
DN_DEM - a totalizacao inicia de SP com reset sob demanda.

PERIODIC - a totalizacgao inicia e reseta periodicamente de acordo com CLOCK_PER
DEMAND - a totalizago inicia e reseta sob demanda

PER&DEM - a totalizagao inicia e reseta periodicamente ou sob demanda

Resetando os totais

O bloco tem uma entrada discreta RESET_IN para resetar a integragdo. Enquanto este parametro
de entrada tem valor igual a 1 (VERDADEIRO), o bloco estara em Reset, deste modo, ele iniciara a
integragdo somente depois de ir para FALSO. O operador pode enviar um comando para resetar o
contador fazendo OP_CMD_INT = RESET. Este mecanismo de reset é diferente daquele usado no
RESET _IN, porque uma operagédo de escrita no parametro OP_CMD com valor RESET causara
uma reinicializagdo, mas o bloco iniciara a integragao logo depois disto, embora o OP_CMD_INT
permanega em RESET.

O bloco obtém uma captura instantanea de TOTAL(OUT), RTOTAL e SP antes do reset e mantém
a informacao nos registros STOTAL, SRTOTAL e SSP, respectivamente. A informacao é mantida
pelo menos até o préximo reset.

O integrador rejeita pedidos de reset por até 5 segundos apds um reset. Isto € para garantir que
valores capturados instantaneamente sejam expostos ao FIELDBUS, antes que eles sejam
sobreescritos.

O numero de resets é contado no registrador N_RESET. Este contador ndo pode ser escrito ou
resetado.

Resets sempre limpam os registros de totalizagdo, exceto quando as opgdes UP_AUTO ou
DN_AUTO sao selecionadas. Assim, um residuo, além de um valor trip, pode ser considerado na
proxima integracdo, se a opgdo CARRY do INTEG_OPTS estiver setada. Este residuo sera
“carregado” para a proxima integracao pelo:
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a) Contador inicial do valor residual, no lugar de zero, quando a opgdo UP_AUTO é selecionada.
b) Contador inicial de (SP-Residuo) quando a opgdo DN_AUTO é selecionada.

Saidas do Totalizador em Lote (batch)

Quando a integragéo é crescente e o valor de OUT ¢é igual ou maior que o valor resultante de SP-
PRE_TRIP, a saida OUT_PTRIP é setada. Se o valor da saida OUT é igual ou maior que o SP, a
saida discreta OUT_TRIP é setada, neste caso a saida OUT_PTRIP continua setada.

Quando a integragado é decrescente, ela inicia de um valor dado por SP. Quando o valor de OUT é
igual ou menor que o valor de PRE_TRIP, a saida OUT_PRTIP é setada. Quando OUT ¢ igual a
zero, a saida discreta OUT_TRIP é setada, neste caso a saida OUT_PRTIP continua setada
Exemplos para Totalizagdes Positivas e Negativas

- Totalizagéo Positiva

Para totalizagdo positiva, as opgées UP_AUTO, UP_DEM e PERIODIC devem ser selecionadas.
Os parametros OUT_TRIP e OUT_PTRIP se comportardo de acordo com a figura abaixo:

/\ ouT
SP / \/
SP-PRETRIP :

} PRETRIP

v

OUT_PTRIP

o

EERREEEE CEEEEPY

OUT_TRIP
1 (1,
0

Bloco sofre Reset

o
[EEY
v

v

OUT_PTRIP =1 quando SP > OUT =2SP-PRETRIP
OUT_PTRIP = 0 quando OUT < SP-PRETRIP ou OUT> SP
OUT_TRIP = 1 quando OUT = SP

OUT_TRIP = 0 quando o bloco sofre um Reset (OUT = 0)
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- Totalizagdo Negativa
Para totalizagdo negativa, as opgdes DN_AUTO e DN_DEM devem ser selecionadas. Os
parametros OUT_TRIP e OUT_PTRIP se comportardo de acordo com a figura abaixo:

4 ouT
PRETRIP . 2 :
. \ / = R
: \/ | | \ t
OUT_PTRIP P Lo :
\ | ' | | .
1

0 |

v

|
_ I 1)

Bloco sofre Reset

OUT_PTRIP =1 quando 0 < OUT < PRETRIP
OUT_PTRIP =0 quando OUT > PRETRIP ou OUT <0
OUT_TRIP =1 quando OUT <0

OUT_TRIP = 0 quando o bloco sofre um Reset (OUT = SP)

BLOCK_ERR
O BLOCK_ERR do bloco INTG refletira as seguintes causas:
e Block Configuration Error — o erro na configuragdo ocorre quando os parametros
TIME_UNIT1, TIME_UNIT2 ou INTEG_TYPE tém um valor invalido;
e  Out of Service — ocorre quando o bloco esta no modo O/S.

Modos Suportados
0O/S, MAN e AUTO.

Status

Se IN_1 ou IN_2 n&o estiver conectada, ela sera ignorada. A configuragdo de INTEG_OPTS (Use
Bad / Uncertain) sera aplicada para o pior status entre IN_1 e IN_2. OUT recebera o status
determinado pelos parametros GOOD_LIM e UNCERT_LIM.

A porcentagem dos incrementos rejeitados (RTOTAL) em toda totalizagdo (TOTAL + RTOTAL)
pode ser determinada pelo calculo do pardmetro PCT_INCL, dado pela equacéo a seguir:

TOTAL
(TOTAL + RTOTAL)

PCT _INCL =

O status da saida segue as seguintes regras:

- O limite aceitavel para status good é estabelecido pelo GOOD_LIM.

- O limite aceitavel para status uncertain é estabelecido pelo parametro UNCERT_LIM.

- Quando o modo do bloco é Automatico, se PCT_INCL > GOOD_LIM, entdo o status da saida
OUT sera good. Se PCT_INCL > UNCERT_LIM o status de OUT sera uncertain, sendo o status
sera bad.
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Esquematico

REW_FLOW1[]

M_1( ]

REY_FLOW2 [ ]

I_2 ]

INTEG_OPTS
O TIME_UNITA IHPUT
THRE
COHY.RATE I
TO UHITS ¢ EXEC
g 7T
CONY. CHANGE
W aeeo T
TO UHITS FEHED
;PULSE_'.'»:H
INTEG_OPTS
O TIME_UMITZ IHEGT
GOHY, RATE I THPE
TO UNITS FEXEC

-1

CONY. CHAHGE
IH ACCUH,
TO UNHITS /EREC

;PULSE_'.'ALZ

A
L9
UHIT_COHY

|

™

INTEG_TYFE ™
INTEG_OFTS [ BUALITY)
o GOODLLIM
UHCERT_LIM
I CLOCK_PER
L]
INTEGRATE -j M_RESET

TOTAL
RTOTAL

3

MAHUAL I j out

o FRE_TRIF

ot | OuT_FTRIP

P

RRE Tj.:] ouT_TRIP
IHTEG_OFTS

CARRY

IHTEG_OFTS 0
RESET_IN[ ]
QF_CHMD _F)
Parametros
~ Tipo Dado | Faixa Vélida/ | valor : Memoria / o
Parametro _ Unidades Descricéo
(comp) Opcoes Default Modo

1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S

2 TAG_DESC OctString(32) Spaces Na

3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S

4 ALERT_KEY Unsigned8 1a255 0 Nenhuma S

5 MODE_BLK DS-69 o/s Na S Veja Parametro de Modo

6 BLOCK_ERR Bitstring(2) E D/RO

7 SP DS-65 ouT N/ Auto [Setpoint analégico para deteccéo trip.
O valor analdgico primario calculado como

8 ouT DS-65 ouT N/Man [um resultado de execucdo da funcdo. E
resultado de integragao.

9 OUT_UNITS Unsigned16 0 ouT s As Unidades de Engenharia da saida para o
display.
Opgdes para acesso controlado de computador

10 GRANT_DENY DS-70 0 Na D host e painéis de controle local para operagao,
sintonia e parametros de alarme do bloco.

11 IN_1 DS-65 D Pardmetro de entrada para a vazédo n° 1.

12 IN_2 DS-65 D Paréametro de entrada para a vazédo n° 2.
Na totalizagéo positiva, este parametro é setado
quando a saida OUT é maior ou igual ao SP.

13 OUT TRIP DS-66 0 on/Off D Na totalizagédo negatlva, e:ste paramc_etro é

- setado quando a saida OUT é menor ou igual a

zero. Este parametro somente é resetado
quando ocorrer um Reset no bloco.
Na totalizagéo positiva, este parametro de saida
é setado quando ele estd dentro da faixa
(SP-PRETRIP) < OUT < SP e resetado quando

14 OUT_PTRIP DS-66 0 On/Off D estiver fora desta faixa. Na totalizagado negativa,
este parametro é setado quando ele esta dentro
da faixa 0 < OUT < PRETRIP e resetado
quando estiver fora desta faixa

1:segundos
2:minutos i
15 TIME_UNIT1 Unsigneds 0 E S/Man Converte as unidades de tempo de taxa em
3:horas segundos.
4:dias
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16

Parametro

TIME_UNIT2

Tipo Dado

(comp)

Unsigned8

Faixa Valida/
Opcoes
1:segundos
2:minutos
3:horas
4:dias

Valor
Default

Unidades

Mem©éria /
Modo

S/Man

Descricao

Converte as unidades de tempo de taxa .em
segundos.

17

UNIT_CONV

Float

Nenhuma

S/Man

Fator de conversdo das Unidades de
Engenharia da entrada 2 para as Unidades de
Engenharia da entrada 1.

18

PULSE_VAL1

Float

Nenhuma

S/Man

Determina a massa, volume ou energia por
pulso. E usado somente para modo
acumulativo.

19

PULSE_VAL2

Float

Nenhuma

S/Man

Determina a massa, volume ou energia por
pulso. E wusado somente para modo
acumulativo.

20

REV_FLOWA1

DS-66

0=FORWARD
1=REVERSE

Indica fluxo
Verdadeiro.

reverso em IN_1 quando

21

REV_FLOW2

DS-66

0=FORWARD
1=REVERSE

Indica fluxo
Verdadeiro.

reverso em IN_2 quando

22

RESET_IN

DS-66

0:Off
1:Reset

Reseta o totalizador — parametro OUT.

23

STOTAL

Float

ouT

Indica a captura instantdnea do totalizador-
parametro OUT antes de um reset.

24

RTOTAL

Float

ouT

Indica a totalizagdo de entradas bad ou bad e
uncertain, de acordo com INTEG_OPTS.

25

SRTOTAL

Float

ouT

Captura instantanea de RTOTAL antes de um
reset.

26

SSP

Float

ouT

Captura instantanea de SP antes de ocorrer um
Reset.

27

INTEG_TYPE

Unsigned8

1=UP_AUTO
2=UP_DEM
3=DN_AUTO
4=DN_DEM
5=PERIODIC
6=DEMAND
7=PER&DEM

Define o tipo de contador (crescente ou
decrescente) e o tipo de reset (sob demanda
ou periédico).

28

INTEG_OPTS

Bitstring(2)

Nenhuma

Uma bitstring para configurar o tipo de
entrada (taxa ou acum.) usada em cada
entrada, a direcdo da vazdo a ser
considerada na totalizagdo, o status a ser
considerado em TOTAL e se o residuo de
totalizacdo deve ser usado na proxima
integracdo (somente quando INTEG_TYPE =
UP_AUTO ou DN_AUTO).

29

CLOCK_PER

Float

Seg

Estabelece o periodo para o reset periédico, em
segundos.

30

PRE_TRIP

Float

ouT

Ajusta a totalizagdo da massa, volume ou
energia que setara OUT_PTRIP quando a
integragéo alcanga (SP-PRE_TRIP) quando o
contador incrementa, ou PRE_TRIP quando o
contador decrementa.

31

N_RESET

DS-65

Nenhuma

N /RO

Conta o numero de resets ocorridos. Nao

suporta escrita em um nao reset.

32

PCT_INCL

Float

%

D/RO

Indica a porcentagem de entradas com status
good comparadas com aquelas com status bad
ou uncertain e bad .

33

GOOD_LIM

Float

0a 100%

0.1

%

Seta o limite para PCT_INCL. Abaixo deste
limite, OUT recebe o status good.
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Unidades Descricao

Tipo Dado | Faixa Valida/ | valor Memoéria /
Opcdes Default Modo

ldx Parametro ‘

(comp)

Seta o limite para PCT_INCL. Abaixo deste

0, 0,
% UNCERT_LIM Float 0a100% 0.2 & S limite OUT recebe o status uncertain.
0=Undefined )
35 OP_CMD_INT Unsigned8 E D Comando de Operador. RESET - Reseta o
1=Reset totalizador.

A duragdo maxima tolerada para falha na
36 | OUTAGE_LIM Float Positive 0 Sec S alimentagé&o.
Este aspecto n&o é suportado.

Este alerta é gerado por qualquer mudanga no

37 UPDATE_EVT DS-73 na D o
dado estatico.

O block alarm é usado para toda configuragao,
hardware, falha na conexdo ou problemas no
sistema no bloco. A causa do alerta é inserida
no campo subcodigo. O primeiro alerta a tornar-
38 BLOCK_ALM DS-72 na D se ativo, acionara o status Active no atributo
Status. Téo logo o status Unreported & zerado
pela tarefa de repassse de alerta, outro alerta
de bloco pode ser repassado sem zerar o status
Active, se o subcadigo foi mudado.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D —dinamico; N — ndo volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon

Se o parametro DIAG.BEHAVIOR é “Adapted”:

O valor Default de TIME_UNIT1 é segundos.

O valor Default de TIME_UNIT2 é segundos.

O valor Default de INTEG_TYPE ¢ UP_DEM.

O modo requerido para escrita € o modo actual, indiferentemente do modo target: SP e OUT.
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AALM — Alarme Analodgico

Descricéo

O Bloco Alarme Analdgico fornece condigdo de repasse em uma saida analdgica de qualquer
bloco. Condigbes de alarme incluem as opg¢des alto, muito alto, baixo e muito baixo. Estes limites
sdo computados baseados em ganho e bias de uma entrada de setpoint do processo, desta forma,
fornece alarme de desvio dinamico. Uma opgao para expandir temporariamente limites de alarme,
depois de uma mudanga de setpoint, é fornecida. Também, uma condicdo de alarme pode ser
ignorada por um periodo de tempo especifico para evitar repasse de alarme devido a ruidos.

IMPORTANTE

Todos os par&metros e caracteristicas identificados por (*) s6 estdo disponiveis a partir da
versdo 3.52 dos transmissores (DD 0601) e versdo 3.8.0 do DF51 (DD 04xx).

O valor de entrada, IN, é filtrado de acordo com a constante de tempo PV_FTIME, para se tornar
PV. PV é entdo alarmada no modo auto.

Limites de Alarme podem ser dinamicamente calculados através de um setpoint de processo
(PSP). Os limites de operagdo (mesmos nomes dos parametros limites, mas com sufixos “X”) sdo
calculados baseados em ganhos especificos e bias, como a seguir:

HI_HI_LIMX = PSP * HI_GAIN + HI_HI_BIAS + EXPAND_UP (ou Default para HI_HI_LIM se qualquer
parametro usado é indefinido)

HI_LIMX = PSP * HI_GAIN + HI_BIAS + EXPAND_UP (ou Default para HI_LIM se qualquer parametro usado &
indefinido)

LO_LIMX =PSP * LO_GAIN - LO_BIAS - EXPAND_DN (ou Default para LO_LIM se qualquer parametro usado
é indefinido)

LO_LO LIMX = PSP * LO_GAIN - LO_LO_BIAS - EXPAND_DN (ou Default para LO_LO_LIM se qualquer
parametro usado € indefinido)

Significados de Indefinidos:

- HI_GAIN/HI_HI_BIAS = £ INF
-PSP_STATUS = BAD 0O/S

Limites de alarme efetivos podem ser temporariamente expandidos devido a mudangas no (degrau)
setpoint para evitar alarmes indesejaveis. Os limites de alarme alto (HI_HI_LIMX e HI_LMX) s&o
incrementados por um termo calculado, EXPAND_UP. Os limites de alarme baixo s&o
decrementados por um termo calculado, EXPAND_DN. Veja o exemplo no seguinte grafico:

—
—
w-\..____\_‘-\-\q_"‘"-

—=__¢—— ALM_RATE_DN
Py Tt T

—————————————————— ~ecTTT—— —— = HI_HI_LIMX
e N TR HILIMX
PSP
HI_HI LIMX — — —
“HLIMY — — LO_LIMX
~ -2 LO_LO_LIMX
PSP L ALM_RATE_UP
LO_LIMX — — j -
LO_LO_LIMX— —

Time ——

Ambos os niveis 1 (aviso) e 2 (critico) de limites de alarme efetivos s&o expandidos apés uma
mudanga de setpoint pelo valor absoluto da mudanca para PSP. As expansbes entdo decaem até
os limites de base por uma taxa determinada pelos pardmetros ALM_RATE_UP e ALM_RATE_DN.
Este permite respostas ao processo normal e sobre-registro para evitar alarmes na mudanga inicial
e permite respostas ao processo com sob-registro para evitar alarmes em overshooting ou ringing.
As seguintes propriedades e regras aplicam-se:
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- Os quatro limites expandem pelo mesmo valor, segundo a mudanga do setpoint.

- Os dois limites alto sempre expandem pelo mesmo valor, EXPAND_UP, e decaem a mesma
taxa, ALM_RATE_DN (o qual pode diferenciar de limites baixos).

- Os dois limites baixos sempre expandem pelo mesmo valor, EXPAND DN e decaem a mesma
taxa, ALM_RATE_UP (o qual pode diferenciar de limites altos).

- A caracteristica de expansdo pode ser suprimida na direcdo crescente setando
ALM_RATE_DN para zero. O mesmo ocorre para a diregdo decrescente setando ALM_RATE_UP
em zero.

- Mudangas adicionais no setpoint antes de completar o decaimento de uma expans&o anterior
que expandira os limites do alarme em cada diregdo para o0 maximo valor restante ou novo valor de
expansao.

IGNORE_TIME

A existéncia de uma nova condicdo de alarme pode ser temporariamente ignorada setando o
parametro IGNORE_TIME para o niumero de segundos a partir do qual o alarme sera ignorado.
Ambas as notificagdes de alarme e a mudanga para PRE_OUT_ALM ser&o ignoradas durante este
tempo. Este parametro ndo atrasa a “desabilitagdo” do alarme existente retornando para normal. Se

a condigdo de alarme néo persistir por IGNORE_TIME segundos, ela ndo sera reportada.

Indicagdo de OUT_ALM
O parametro OUT_ALM assumira o valor de PRE_OUT_ALM sempre que o bloco estiver no modo
Auto.

Os parametros PRE_OUT_ALM e OUT_ALM indicam a existéncia de uma ou mais condigbes de
alarme selecionadas por especificagdo do pardmetro OUT_ALM_SUM. As opgdes do parametro
OUT_ALM_SUM e suas condigbes de alarme, sao listadas abaixo:

HI_HI_ALM HI_ALM LO_ALM LO_LO_ALM
ANY v v v v
LOWs v v
HIGHs v v
LEVEL1 v v
LEVEL2 v v
LO_LO v
LO v
HI v
HI_HI v
NONE

Por exemplo, se LOWSs é escolhido para OUT_ALM_SUM, um LO_ALM ou LO_LO_ALM verdadeiro
fara OUT_ALM ser setado para verdadeiro. Se LEVEL1 é escolhido para OUT_ALM_SUM, um
LO_ALM ou HI_ALM verdadeiro fara OUT_ALM ser setado para verdadeiro.

O parametro OUT_ALM pode ser usado para propositos de controle, por exemplo, como um sinal
de bloqueio, além da fungdo basica de monitoramento de alarme.

Célculo de alarme simples: limites de alarme estatico, sem expansdo e sem atraso na
deteccao

Os limites de alarme seréo estaticos (HI_HI_LIM, HI_LIM, LO_LIM e LO_LO_LIM s&o os limites de
de alarme de operacao efetivos) se o ganho correspondente ou bias é +/- INF, ou a entrada PSP &
deixada desconectada com status Bad — O/S.

O limite de expansédo de alarme sera desabilitado pelo ajuste ALM_RATE_DN e ALM_RATE_UP
para zero.

A detecgéo de um alarme sera sem atraso ajustando IGNORE_TIME para zero.
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Caracteristicas adicionais do bloco Alarme Analégico (¥)
O bloco Alarme Analdégico possui ainda as seguintes caracteristicas adicionais:

e Uma Saida OUT_D sinalizando que a entrada IN esta ndo usavel. Quando IN.Status for
Bad ou Uncertain e o STATUS_OPTS néo estiver com a opgao “Use Uncertain as Good”
setado, o valor de OUT_D sera 1. Senao, o valor sera zero.

e Opcionalmente, as saidas OUT_D e OUT_ALM poderéo ser invertidas quando os
respectivos bits no parametro INVERT_OPTS estiverem setados.

BLOCK_ERR
O BLOCK_ERR do bloco Alarme Analogico refletira a seguinte causa:
e  Out of Service — Quando o bloco esta no modo O/S.

Modos Suportados
O/S, MAN e AUTO.

Status

O bloco néo filtrarda um valor IN com um status bad ou uncertain (e opg¢édo "Use Uncertain" no
STATUS_OPTS néo é setada), mas ao invés disso, ele filtrara para o ultimo valor usavel de PV e
sinalizara o status ndo usavel de IN. Quando o status de IN retorna para um valor usavel (good ou
uncertain [e opgdo "Use Uncertain" no STATUS_OPTS ¢é setada]), o valor de PV sera filtrado
novamente na diregéo do valor de IN com o status de IN.

O status de OUT é setado para o status de PV (e IN) quando no modo auto.

Se a pior qualidade dos status de PV e PSP é bad ou uncertain (e a opgédo "Use Uncertain" no
STATUS_OPTS ndo esta setada), o teste de alarme ndo serd efetuado e o status de
PRE_OUT_ALM sera setado para bad (non-specific). Caso contrario, o teste de alarme sera
efetuado e a qualidade do status de PRE_OUT_ALM sera setada para a pior qualidade dos status
de PV e PSP (good ou uncertain). Enquanto a condicdo de alarme nZo estiver sendo avaliada
devido aos status ndo usaveis, alarmes existentes ndo serdo zerados e novos alarmes nao serao
gerados. Condigbes anteriores de alarme podem ainda ser reconhecidas.

No modo auto, o status de OUT_ALM sera setado para o status de PRE_OUT_ALM.

Esquemaético

- ~
P FTIME
’_T_‘ hapUAL &
] conITIoNoNG | oo lout
AUTO
HILGAIN
LO_SAIN
HIHL_BLRE
PEP(] HLBLAE
Lo_B A=
Lo _BLlRE
EXPAND_UP b5 —
?EP.*.I D_DN Sta‘trug :
M_RATE_UP
. sratean | Cheok FpouT.o
) RSN LLAL :
Squgg'iu:rg.r PRE_COUT_ALM e, o)0UT_ALM
I:S—‘ AUTO o)
" OUT_ALh_S Ui .
Parametros
. Tipo Dado | Faixa Vélida/ Valor . Memoria/ .
Parametro 5 Unidades Descricéo
(Comp) Opgoes Default Modo
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC OctString(32) Espacos Na S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 1 to 255 0 Nenhuma S
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ldx

Parametro ‘

MODE_BLK

Tipo Dado
(comp)
DS-69

Faixa Valida/
Opcoes

Valor
Default

Oo/s

Unidades

Na

Meméria/
Modo

Descricéo

Veja Parametro de Modo.

BLOCK_ERR

Bitstring(2)

D/RO

PV

DS-65

PV

D/RO

Valor analdgico de processo. Este é o valor
IN ap6s transpor o filtro PV.

ouT

DS-65

OUT_SCALE +/-
10%

ouT

N/ Man

O resultado do valor de saida do célculo
do bloco.

OUT_SCALE

DS-68

0-100%

ouT

S/Man

Os valores alto e baixo da escala para o
parametro OUT.

10

GRANT_DENY

DS-70

na

Opgdes para acesso controlado de
computador host e painéis de controle local
para operagao, sintonia e parametros de
alarme do bloco.

1"

STATUS_OPTS

Bitstring(2)

Veja Opgdes de
Blocos

Na

S/0/s

Veja Opgdes de Blocos

12

PV_FTIME

Float

Non-Negative

Seg

Constante de tempo de um filtro de
exponencial Unica para a PV, em segundos.

13

IN

DS-65

PV

O valor de entrada primaria do bloco, ou
valor da PV.

14

PSP

DS-65

PV

Este é o setpoint do processo que pode ser
usado para determinar o limite de alarme.

15

HI_GAIN

Float

1.1

Este ganho multiplica PSP antes da adigcao
de bias para HI_LIM e HI_HI_LIM.

16

LO_GAIN

Float

0.9

Na

Este ganho multiplica PSP antes da
subracdo de bias para LO_LIM e
LO_LO_LIM.

17

HI_HI_BIAS

Float

Positive

1.0

Out

Este bias é adicionado a PSP*HI_GAIN
para determinar HI_HI_LIM.

18

HI_BIAS

Float

Positive

0.0

Out

Este bias é adicionado a PSP*HI_GAIN
para determinar HI_LIM.

19

LO_BIAS

Float

Positive

0.0

Out

Este bias é subtraido do PSP*LO_GAIN
para determinar LO_LIM.

20

LO_LO_BIAS

Float

Positive

1.0

Out

Este bias é subtraido do PSP*LO_GAIN
para deteminar LO_LO_LIM.

21

PRE_OUT_ALM

DS-66

D/RO

Este parametro € a variavel que resume o
bloco de alarme analdgico. Se o bloco
estiver no modo Auto, terd o mesmo valor e
status do parametro OUT_ALM.

22

OUT_ALM

DS-66

Este parametro € a variavel de resumo
do alarme do bloco de alarme analdgico
guando no modo Auto e é o valor
especificado pelo operador no modo
Man. E um parametro discreto que indica
se 0 bloco esta em condigdo de alarme
(valor 1) ou se ndo estd em condigdo de
alarme (valor 0).

23

OUT_ALM_SUM

Unsigned8

0:NONE
1:LO_LO
2:LO
3:LOWs
4:HI
6:LEVEL1
8:HI_HI
9:LEVEL2
12:HIGHs
15:ANY

Especifica as condi¢cdes de alarme os
quais devem ser verdadeiras para
OUT_ALM ser setado para verdadeiro:
ANY, LOWSs, HIGHs, LEVEL1, LEVELZ2,
LO_LO, LO, HI, ou HI_HI.
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24

Parametro

ALM_RATE_UP

Tipo Dado
(comp)

Float

Faixa Valida/
Opcoes

Positive

Valor
Default

0.0

Unidades

OUT/seg

Meméria/
Modo

‘ Descricéo

Taxa de decaimento (crescente) apés uma
expansdo de alarme inferior, devido a uma
mudanga em PSP. Ela é expressa em
Unidade de Engenharia por Segundo. A
caracteristica de “expansdo inferior” &
desabilitada quando ALM_RATE_UP = 0.

25

ALM_RATE_DN

Float

Positive

0.0

OUT/seg

Taxa de decaimento (decrescente) apds
uma expansao de alarme superior, devido a
uma mudanga em PSP. Ela é expressa em
Unidade de Engenharia por Segundo. A
caracteristica de “expansdo superior” é
desabilitada quando ALM_RATE_DN = 0.

26

EXPAND_UP

Float

ouT

D/RO

Valor, em Unidades de Engenharia, que
forma a base dos limites HI e HI_HI que sao
expandidos ap6s uma mudanga no setpoint.
Dinamicamente calculado pelo bloco.
Inicialmente expandido pelo valor de uma
mudanca de setpoint e decaido pela a taxa
de ALM_RATE_UP. (Positivo)

27

EXPAND_DN

Float

ouT

D/RO

Valor, em Unidades de Engenharia, que
forma a base dos limites LO e LO_LO séo
que expandidos apdés uma mudanga no
setpoint. Dinamicamente calculado pelo
bloco. Inicialmente expandido pelo valor de
uma mudanga de setpoint e decaido pela
taxa de ALM_RATE_DN. (Positivo)

28

IGNORE_TIME

Float

Positive

0.0

Sec

O tempo, em segundos, para ignorar a
existéncia de uma nova condigdo de
alarme. N&o ha atraso para zerar a
existéncia do alarme para retornar ao
normal. Se o alarme ndo persistir por
IGNORE_TIME segundos, ele nédo sera
repassado. Nao se aplica para auto-limpeza
de (transientes) tipos de alarme.

29

UPDATE_EVT

DS-73

Na

Este alerta € gerado por qualquer mudanca
no dado estatico.

30

BLOCK_ALM

DS-72

Na

O block alarm ¢é wusado para toda
configuragéo, hardware, falha na conexao
ou problemas no sistema no bloco. A causa
do alerta é inserida no campo subcdédigo. O
primeiro alerta a tornar-se ativo, acionara o
status Active no atributo Status. Tao logo o
status Unreported é zerado pela tarefa de
repassse de alerta, outro alerta de bloco
pode ser repassado sem zerar o status
Active, se o subcadigo foi mudado.

31

ALARM_SUM

DS-74

Veja Opgdes de
Blocos

Na

O status de alerta atual, estados nao
reconhecidos, estados ndo repassados e
estados desabilitados dos alarmes
associados com o bloco funcional.

32

ACK_OPTION

Bitstring(2)

0: Auto ACK
Disable

1: Auto ACK
Enable

Na

Selegdo de quais alarmes associados com
o bloco serao automaticamente
reconhecidos.

33

ALARM_HYS

Float

0a50 %

0.5%

%

Parametro de histerese de alarme. Para
zerar o alarme, o valor da PV deve retornar
dentro do limite de alarme mais a histerese.

34

HI_HI_PRI

Unsigned8

0a15

Prioridade do alarme muito alto.

35

HI_HI_LIM

Float

OUT_SCALE,
+INF

+INF

ouT

Ajuste para alarme muito alto em
Unidades de Engenharia.

36

HI_HI_LIMX

Float

OUT_SCALE,
+INF

+INF

ouT

D/RO

Ajuste para alarme muito alto em Unidades
de Engenharia.

37

HI_PRI

Unsigned8

0a15

Prioridade do alarme alto.
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. Tipo Dado | Faixa Vélida/ Valor . Memoria/ L
Parametro 5 Unidades Descricéo
(Comp) Opgoes Default Modo
38 HI_LIM Float OUT_SCALE, +INE ouT s Ajuste para alarme alto em Unidades de
+INF Engenharia.
39 HI_LIMX Float OUT_SCALE, +INF ouT D/IRO Ajuste para alarme alto em Unidades de
+INF Engenharia.
40 LO_PRI Unsigned8 0a15 0 S Prioridade do alarme baixo.
a1 LO LIM Float OUT_SCALE, - INE ouT s Ajuste para _alarme baixo em Unidades
- INF de Engenharia.
42 LO_LIMX Float OUT_SCALE, - INF ouT D/IRO Ajuste para alarme baixo em Unidades de
INF Engenharia.
43 LO_LO_PRI Unsigned8 0a15 0 S Prioridade do alarme baixo.
OUT_SCALE, - _ Ajuste para alarme muito baixo em
44 R e INF INF Ol S Unidades de Engenharia.
45 LO LO LIMX Float OUT_SCALE, - -INF ouT D/RO AJu_ste para alarme_ muito baixo em
- = INF Unidades de Engenharia.
46 HI_HI_ALM DS-71 ouT D Status para .alarme muito alto e seu time
stamp associado.
47 HI ALM DS-71 ouT D Status_ para alarme alto e seu time stamp
- associado.
48 LO_ALM DS-71 ouT D Status_ para alarme baixo e seu time stamp
associado.
49 LO LO ALM DS-71 ouT D Status para glarme muito baixo e seu time
-~ stamp associado.
50 OUT D (% DS_66 D/IRO True: Indica sea entrada IN esta com status
bad ou uncertain.
INVERT_OPTS _ Parametro para inversdo das saidas
51 *) Bitstring(2) S/0/S discretas do bloco.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D —dinamico; N — ndo volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Pardmetros Default do Syscon

Se o pardmetro DIAG.BEHAVIOR é “Adapted”:

O modo requerido para escrita € o modo actual, indiferentemente do modo target: OUT
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ISEL — Seletor de Entrada

Descricéo

O bloco Seletor de Sinal fornece a selecdo de até quatro entradas e gera uma saida baseada na
acao configurada. Este bloco recebe normalmente suas entradas de um Al ou outro bloco, e ndo
diretamente de um transdutor. Em adigdo ao sinal de selecéo, o bloco pode também fazer sele¢do
de méaximo, minimo, meio, média e primeiro valor bom (first good). Com a combinacéo de opg¢bes
dos parametros de configuracao, o bloco pode funcionar como uma chave rotatéria de posicéo, ou
uma selecdo de prioridade vélida baseada no uso do parametro “first good” e o parametro
DISABLE_n.

Como uma chave, o bloco pode receber informa¢é@o chaveada de ambas entradas conectadas ou
uma entrada de operador. O bloco pode também suportar o conceito de uma selecdo média. A
l6gica é fornecida por meio de sinais incertos e ruins, em conjunto com agdes configuradas. A
aplicacdo pretendida deste bloco é fornecer sele¢do de sinal de controle no caminho direto
somente. Como néo foi desenvolvido para receber sinais da saida de um controlador, ndo suporta
nenhum célculo de retorno.

O algoritmo tem as seguintes a¢des escolhidas pelo pardmetro SELECT_TYPE:

e Max = seleciona 0 maximo de todas entradas good conectadas

e Min = seleciona o minimo de todas as entradas good conectadas

e Mid = seleciona o valor médio de todas as entradas good conectadas, se entradas
menores que MIN_GOOD forem conectadas, entdo um erro é gerado. Um codigo de erro
também é gerado se valores menores que MIN_GOOD tém status good. Embora a
configuragdo normal para esta caracteristica seja com trés sinais, o bloco gerara uma
média de dois se quatro sinais estdo configurados ou a média de dois se trés sinais estédo
configurados e o status bad é passado em uma das entradas.

e First Good = determina a primeira entrada good encontrada baseada na avaliacdo
ascendente das entradas, de IN_1 para IN_4.

e Avg = calcula a média de todas as entradas good conectadas, se menos que duas
entradas estédo conectadas, entdo ajuste a saida igual a entrada e sera gerado um codigo
de erro. Um c6digo de erro é também gerado se menos que MIN_GOOD entradas tiverem
um status good.

O processamento do bloco é como se segue:

e Se DISABLE_n é verdadeiro, entdo a entrada respectiva IN_n néo sera usada.

e As entradas que possuem status bad sdo ignoradas. Processa a opgéo incerta.

e MIN_GOOD especifica 0 nUmero minimo de entradas good para o status de OUT ser
good. Se nao ha entradas boas, ou o nimero de entradas boas é menor que MIN_GOOD,
entdo o status de OUT sera Bad e o valor de SELECTED sera zero.

e Para a opgdo “Média” (“Avg”), o status de OUT é ajustado para o pior de entradas
consideradas, entdo a média das entradas usadas é calculada, se nenhuma é usada,
entdo o status da saida é bad.

e Quando SELECT_TYPE é “Mid", “First Good”, “Max”, ou “Min”, o status de OUT serd o
status da entrada selecionada. A opc¢do “First Good” inicia na primeira entrada, entao,
depois, a segunda, até encontrar uma entrada cujo DISABLE_n nado esta setado e seu
status é Good, e entdo transfere este valor para a saida do bloco.

e Opcionalmente, a entrada OP_SELECT seleciona uma determinada entrada para a saida.
Esta opcao tem prioridade sobre o calculo de SELECT_TYPE. Se OP_SELECT é maior
que zero, a saida OUT seguira a entrada selecionada por OP_SELECT, anulando a
selecdo de SELECT_TYPE.

e SELECTED é a segunda saida que indicara qual entrada foi selecionada pelo algoritmo
para todas as opg¢Oes de SELECT_TYPE, exceto “Avg”, quando reflete o ndmero de
entradas usadas na média. A saida selecionada SELECTED sempre tem um status good,
a menos que o bloco esteja fora de servigo.

BLOCK_ERR
O BLOCK_ERR do bloco ISEL refletird as seguintes causas:
e Block Configuration Error —o erro de configuragdo ocorre quando o parametro
SELECT_TYPE tem um valor invalido;
e  Out of Service — ocorre quando o bloco esta no modo O/S.

Modos Suportados
O/S, MAN e AUTO.
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Status
O status de OUT sera uma coépia da entrada selecionada, mas se a saida € uma média de
entradas, o status sera Good Non-cascade — Non-specific.

Esquemaético

o ™
1} oy
DISF\EILE_1[:4$
In_2 [} o
DISAELE_? [:—é- SELECTOR | mamuacd
[OP_SELECT OR & (] ouT
n_z ] o SELECT_TYFE) L)
DISABLE_3 [4":
In_4 (] 0o | | SELECTED
(=] —
OF SELECT[|
A A
Parédmetros
. Tipo Dado | Faixa Valida/ Valor : o
Parametro 5 faul Unidades Descri¢éo
(comp) Opgcdes Default
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC OctString(32) Spaces Na S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 la255 0 Nenhuma S
5 MODE_BLK DS-69 o/s Na S Veja Parametro de Modo.
6 | BLOCK_ERR | Bitstring(2) E D/RO
O valor primario analégico calculado
7 ouT DS-65 XD_SCALE ouT D/Man |[como um resultado de execucdo da
funcéo.
8 OUT UNITS | Unsignedi6 0 E s As Unidades de Engenharia da saida para o
- display.
Opcbes para acesso controlado de
9 GRANT_DENY DS-70 0 Na D computador rlost e painéis de cczntrole local
para operagdo, sintonia e parametros de
alarme do bloco.
10 | STATUS_OPTS| Bitstring(2) \é;—:ggogpgoes de 0 Na S/0IS |Veja Opcdes de Blocos.
11 IN_1 DS-65 D Parametro de entrada n° 1.
12 IN_2 DS-65 D Pardmetro de entrada n° 2.
i IN_3 DS-65 D Pardmetro de entrada n° 3.
14 IN_4 DS-65 D Parametro de entrada n° 4.
Este parametro tem a finalidade de chavear
para a entrada que estd sendo usada. Se
15 DISABLE_1 DS-66 D este parametro é verdadeiro, entdo esta
entrada IN_1 ndo sera usada para determinar
a saida.
Este parametro tem a finalidade de chavear
para a entrada que estd sendo usada. Se
16 DISABLE_2 DS-66 D este parametro é verdadeiro, entdo esta
entrada IN_2 ndo sera usada para determinar
a saida.
Este parametro tem a finalidade de chavear
para a entrada que estd sendo usada. Se
17 DISABLE_3 DS-66 D este parametro é verdadeiro, entdo esta
entrada IN_3 ndo sera usada para determinar
a saida.
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Parametro

DISABLE_4

Tipo Dado

(comp)

DS-66

EERVEUTEY)
Opcoes

Valor
Default

Unidades

Memoéria/

Modo

Descricao

Este parametro tem a finalidade de chavear
para a entrada que estd sendo usada. Se
este parametro é verdadeiro, entdo esta
entrada IN_4 ndo sera usada para determinar
a saida.

19

SELECT_TYPE

Unsigned8

1=First good
2=MIN
3=MAX
4=MID
5=AVG

Acéao do seletor

max = seleciona o maximo de toda
entradas conectadas e de status good

min = seleciona o minimo de todas
entradas conectadas e de status good

mid = seleciona o valor médio de todas as
entradas conectadas e de status good, se
menos que min_good entradas estdo
conectadas, entdo um coédigo de erro é
gerado. Um coédigo de erro é também
gerado se menos que min_good valores
tém status good. N&do se pretende usar
com 2 ou 4 entradas.

First Good = determina a primeira entrada
good encontrada baseada na avaliacao
ascendente das entradas.

avg = calcula a média para todas as
entradas conectadas e de status good, se
menos que duas entradas estado
conectadas, entdo, ajuste a saida igual a
entrada e um co6digo de erro é gerado. Um
codigo de erro é também gerado se
menos que min_good entradas tem status
good.

20

MIN_GOOD

Unsigned8

Oaté4

Se o numero de entradas no qual o status
good for menor que o valor de
MIN_GOOD, entdo o status da saida sera
bad.

21

SELECTED

DS-66

None,
1=1
2=2
3=3
4=4

D/RO

Um inteiro entrada foi

selecionada.

indicando qual

22

OP_SELECT

DS-66

0 = Normal
Operation

1= Selects IN1
2= Selects IN2
3= Selects IN3
4= Selects IN4

None

Um parametro ajustavel de operador para
forcar uma entrada dada a ser usada.
Selecionando 0, indicara operacdo normal
enquanto escolhendo de 1 a 4, indicara a
saida a ser usada.

23

UPDATE_EVT

DS-73

na

Este alerta é gerado por qualquer mudanca
no dado estatico.

24

BLOCK_ALM

DS-72

na

O block alarm ¢é wusado para toda
configuragéo, hardware, falha na conexao ou
problemas no sistema no bloco. A causa do
alerta é inserida no campo subcédigo. O
primeiro alerta a tornar-se ativo, acionard o
status Active no atributo Status. Tao logo o
status Unreported é limpado pela tarefa de
repasse de alerta, outro alerta de bloco pode
ser repassado sem limpar o status Active, se
o0 subcédigo foi mudado.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dindmico; N — n&o volétil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Pardmetros Default do Syscon

Se o pardmetro DIAG.BEHAVIOR é “Adapted”:
O valor Default de SELECT_TYPE é First Good.
O modo requerido para escrever € o modo actual, indiferente do modo target: OUT
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SPG — Gerador de Rampas de Setpoint

Descricéo

O bloco gerador de Setpoint € normalmente usado para gerar Setpoint para o bloco PID nas
aplicacdes como controle de temperatura, reatores de batelada, etc.. Nessas aplicagfes, o Setpoint
deve seguir um certo modelo em fungéo do tempo.

BKCAL_ IN
—>| setpoint ﬁ{l’
START | STEP POSN
PAUSE TIME_POSN
RESET_IN
Time TIME_POSN_T
Esquematico
i~ ™
O_HLLIM
O_L_LIM
Compare
PALISE (] PALISE
ZETPOINT Hﬁuumlﬁ_l
ouT
BRCAL_IN(] Satpaint H.\?."UL‘I% g
sTarT(] M- [ISTEP_PDSH
mema? 1 FJTME_POSH
RESET_IN( ] ranua ]
Time T It jTIME_pDSN_T
. CMD‘J-;SPG l g).ﬁ.LITI:I_I:“r’I:LE
- OURATION
START_\AL
START_T+PE
L A

O algoritmo do bloco deve estar de acordo com o seguinte:

1) A curva é determinada por dez segmentos ou passos. Cada segmento € definido por um valor
inicial [START_VAL] e um tempo de duracdo [DURATION]. O valor inicial do préximo segmento
determina se 0 segmento anterior aumenta, diminui ou mantém-se constante. A curva é dada por
dois arranjos paralelos e um parametro para a unidade de tempo:

START_VAL (Valor Inicial) — Formado por um arranjo de até 11 pontos analégicos que definem o
valor inicial de cada passo, em Unidades de Engenharia.

DURATION (Tempo de Duragédo) — Formado por um arranjo de até 10 pontos analdgicos que
definem a duracgdo, em segundos, de cada passo. Um valor Nulo define o Gltimo passo.

TIME_UNITS — Um parametro interno Unsigned-8 é usado para especificar as unidades de tempo
usadas no display.

2) Os dois arranjos definem o valor de Setpoint (eixo y) em funcéo do tempo (eixo t). Entre dois
pontos dados, o Setpoint é calculado por interpolagdo. Como cada segmento é definido por
[START_VAL]J , [DURATION]; e [START_VAL]Ji+1 , um modelo com “n” segmentos necessitara n+1
valores iniciais e n tempos de duracdo. Como exemplo, os dois arranjos definem ga curva mostrada
na Fig. 1:

START_VAL 25 50 50 | 100 | 100 | 25
DURATION 60 60 | 120 | 60 60 0
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Fig.1 —Curva de Setpoint

3) O temporizador € iniciado por uma transi¢éo de falso para verdadeiro na entrada START.

4) O temporizador pode ser interrompido a qualquer tempo por uma mudanga no sinal discreto
PAUSE de falso para verdadeiro. Recomecara rodando quando PAUSE for setado para falso. O
PAUSE néo forcara o modo manual.

5) O temporizador é também interrompido por um PAUSE provocado por um desvio entre
BKCAL_IN e o Setpoint gerado. Se o desvio exceder DV_HI_LIM ou DV_LO_LIM, um alarme é
indicado no DV_HI_ALM ou DV_LO_ALM, respectivamente. Ambos alarmes param o temporizador
e retomam a operagdo normal quando o desvio esta dentro dos limites pré escritos.

6) O Setpoint esta na coordenada “y”, enquanto o tempo estd na coordenada “t”. O valor Setpoint
é disponivel para a saida OUT. E também disponivel no PRE_OUT até mesmo quando o bloco esta
no modo Man. Com o propésito de visualizacdo, a Unidade de Engenharia de OUT é dada por
OUT_SCALE.

7) Trés saidas informam o ponto atual da curva:

STEP_POSN - Informa o segmento atual ou passo.
TIME_POSN - Informa o tempo decorrido desde o inicio do passo atual.
TIME_POSN_T - Informa o tempo decorrido desde o inicio da curva.

8) Com o bloco em manual, o operador pode escrever nas saidas STEP_POSN, TIME_POSN e
TIME_POSN_T para selecionar um ponto particular na curva. Quando o bloco é chaveado de volta
para auto, a curva iniciara daquele ponto. O timer € reiniciado pela ativacéo da entrada START.

9) Com o bloco em manual, o operador pode também modificar OUT. Como o valor ajustado pode
corresponder a mais que um ponto no modelo ou nenhum, se o operador ajustar um valor além dos
limites de modelo, o valor OUT vai do ultimo valor ajustado para o ponto antes do modo chaveado,
seguindo uma rampa definida pelo BAL_TIME.

10) Outra operagdo que pode ser feita com o bloco em manual, é avangar ou retornar o tempo
através dos seguintes comandos do operador (OP_CMD_SPG):

ADVANCE - ajusta o tempo para o inicio do proximo passo.
REPEAT - ajusta o tempo para o inicio do passo atual.

11) As saidas podem ser modificadas somente com o bloco no modo manual.

12) O operador pode dar um comando RESET usando OP_CMD_SPG com o bloco em qualquer
modo. O temporizador € ajustado para zero, i.e., para o inicio do modelo. Neste caso, o operador
deve reiniciar, chaveando a entrada START de falso para verdadeiro. Por essa razdo, o bloco pode
ser iniciado até mesmo que o OP_CMD_SPG permaneca com valor RESET.

13) A entrada RESET_IN permite um sinal discreto vindo de outro bloco para ajustar o
temporizador para zero.

Enquanto este parametro de entrada tem valor TRUE, o bloco permanecerd no reset, portanto,
estara disponivel para iniciar somente depois que este parametro for para FALSE.

14) Quando o temporizador atinge o Ultimo ponto do modelo, automaticamente retornara para zero
(RESET) e reiniciara (START) automaticamente, se o parametro AUTO_CYCLE ¢é ajustado para
verdadeiro.
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15) O status de operacéo € dado pelo parametro SPG_STATE

READY - Quando o modelo esta no inicio, esperando por um sinal de inicializagdo (START).
ACTIVE - Quando o temporizador esta “on”.
PAUSE — Quando o sinal PAUSE parou o temporizador.

AT_END — Quando o tempo atinge o Ultimo ponto do modelo.
16) O paramento PAUSE_CAUSE lista a causa do estado PAUSE:

1 = Operator Pause

2 = Logic Pause

3 = Operator & Logic

4 = Deviation pause

5 = Operator & Deviation

6 = Logic & Deviation

7 = Operator & Logic & Deviation

Logic Pause acontece quando os limites de desvio sdo excedidos ou os blocos PID néo estdo no
modo Cascata (Cas).

17) Algumas vezes ha um grande desvio entre a variavel controlada (disponivel no BKCAL_IN) e o
valor inicial da curva. Nesta situagédo, o temporizador ndo pode ser iniciado ou o controle iniciara
com uma grande erro. Para evitar esses problemas, o pardmetro START_TYPE oferece as
seguintes opgoes:

a - USE_CURVE- A curva inicia como especificado pelo START_VAL e DURATION.

b - USE_DUR- A curva inicia no valor BKCAL_IN e usa a duragéo especificada.

¢ - USE_RATE- A curva inicia no valor BKCAL_IN e usa a taxa especificada pelos dois primeiros
valores START_VAL e o primeiro valor DURATION.

18) A entrada BKCAL_IN pode ser conectada para a saida de um bloco de Entrada Analégica ou
para o0 BKCAL_OUT de um bloco de controle PID. Se um PID esta conectado, o CONTROL_OPTS
do PID deve ser configurado para usar PV para BKCAL_OUT. Se o PID néo esta no modo Cas,
quando o status da operacdo estd READY (veja 15), a inicializagcdo ocorrera como descrito no item
17. Se o status da operacdo é ACTIVE, o bloco ira para o modo IMan e procede como descrito no
item 9 para fazer o valor de OUT se igualar ao de BKCAL_IN.

Procedimento de Ativacdo do Algoritmo do Bloco SPG

1) Resetar o bloco. O reset do bloco pode ser feito de duas maneiras: através de um pulso na
entrada RESET_IN (mudanga de valor de O para 1 e novamente para 0) ou
OP_CMD_SPG=RESET_IN. Neste caso o algoritmo esta parado e pronto para inicializar a
curva, entdo o parametro SPG_STATE=READY.

2) Iniciar o algoritmo. A inicializagdo do algoritmo é realizada através de um pulso na entrada
START. Neste momento o algoritmo comega a executar a curva, entdo SPG_STATE=ACTIVE.

3) O algoritmo pode ser interrompido momentaneamente a qualgquer momento de execucdo da
curva (Pausa), através da entrada PAUSE=1. Neste caso o SPG_STATE=PAUSE e o
parametro PAUSE_CAUSE indica a condi¢ao que ele foi parado.

4) Quando for detectado o fim do algoritmo, 0 SPG_STATE=AT_END.

5) Para reiniciar o algoritmo é necessario voltar ao passo 1.

BLOCK_ERR

O BLOCK_ERR do bloco SPG refletira as seguintes causas:
e Block Configuration Error — o erro de configuragdo ocorre quando o parametro
START_TYPE tem um valor invalido;
e Out of Service — ocorre quando o bloco estad no modo O/S.

Modos Suportados
0O/S, IMAN, MAN e AUTO.

Status

Se o status de BKCAL_IN é bad e a opcdo Use uncertain do STATUS_OPTS ¢é ajustada para
verdadeiro, o desvio dos alarmes ndo sédo considerados.

Se o status de qualquer entrada tornar-se bad ou uncertain e a op¢do respectiva Use bad ou Use
uncertain do STATUS_OPTS nao estiver setada, 0 modo actual do bloco sera forgcado para manual.
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Parametros
Tipo Dado | Faixa Valida/ ori
ldx Parametro 5 . DV?Iorl Unidades ST Descricéo
(Comp) Opgoes efault Modo
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC OctString(32) Spaces Na S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 la255 0 Nenhuma S
5 MODE_BLK DS-69 o/s Na S Veja Parametro de Modo.
6 BLOCK_ERR Bitstring(2) E D /RO
OUT_SCALE O valor analégico calculado como um
v o 2B EE +/- 10% ey e resultado da execucdo da funcgao.
8 OUT SCALE DS-68 0-100% ouT S/ Man Os valores alto e baixo da escala para o

parametro OUT.

Opcodes para acesso controlado de computador
9 GRANT_DENY DS-70 0 na D host e painéis de controle local para operacgéo,
sintonia e parametros de alarme do bloco.

Veja Opcoes

10 | STATUS_OPTS | Bitstring(2) de Blocos

0 Na S/0/S |Veja Opgoes de Blocos

Um arranjo de onze pontos define o ponto
11 START_VAL 11 Floats inicial de cada segmento do modelo de
Setpoint, em Unidades de Engenharia

Um arranjo de dez pontos define a duragéo
12 DURATION 10 Floats 0's Sec S de cada segmento do modelo do Setpoint,
em segundos.

1=seconds
2=minutes
. 3=hours Indicagdo de Unidades de Tempo para
13 TIME_UNITS Unsigned8 ~ 0 E TIME_POSN e TIME_POSN _T.
4=days
5=[day-

[hr:[min[:sec]]]]

O valor e status de um bloco inferior (vindo
da saida BKCAL_OUT) que é usado para

14 BKCAL_IN DS-65 ouT N . . - S
- impedir reset windup e para inicializar o
loop de controle.
15 START DS-66 on/off D Uma tran3|gaq _dg falso para verdadeiro,
nesta entrada, inicia o temporizador.
1=Use Curve
16 START_TYPE Unsigneds 2=U§e 0 E s Es_tg parametro seleciona a opgao de ponto
Duration inicial.
3=Use Rate

Para o temporizador quando ajustado para
17 PAUSE DS-66 D verdadeiro. Recomeca o tempo rodando
guando é setado de volta para falso.
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Tipo Dado | Faixa Valida/| valor Memoria/

Idx Parametro ‘ i) Opcdes Default Unidades Modo Descricéo

0=Not paused

1=Operator
Pause

2=Logic
Pause

4=Deviation
Pause

18 | PAUSE_CAUSE | Unsigned8 | 3=Operator & E Este parametro lista as causas de PAUSE.
Logic
5=Operator &
Deviation

6=Logic &
Deviation
7=Operator &
Logic &
Deviation

Quando setada a opcdo “AutoCycle”, o bloco
automaticamente inicializa o tempo para o inicio
do primeiro passo e reinicializa o temporizador.
Quando a opgédo for “MAN if AT_END”, indica
1:AutoCycle que o bloco ira para MAN apd@s ter terminado a
2: MAN if curva (SPG_STATE=AT_END), neste caso
AT_END (¥) permite a escrita na saida do bloco. Um npvo
- reset do bloco (SPG_STATE=Ready) far4 o
bloco voltar para AUTO. Em “False” ndo estara
habilitada nenhuma das opgoes.

0: False

19 | AUTO_CYCLE Unsigned8

O=none .
3 1 Determina o passo atual ou segmento da
=step curva no modo auto. Direciona o
20 STEP_POSN DS-66 2=step 2 0 E 2L temporizador para o passo especificado
n=step n pelo operador quando no modo manual.
Determina o tempo decorrido desde o inicio
do passo no modo auto. O operador pode
21 TIME_POSN DS-65 Sec D/Man |ajustar o tempo desde o inicio do passo
atual quando a operagdo estd no modo
manual.
Determina o tempo decorrido desde o inicio da
22 | TIME POSN T DS-65 Sec N/Man |curvano modo auto. O operador pode ajustar o
— - tempo desde o inicio da curva quando esta
operando no modo manual.
0=UNDEFINE
D Habilita o posicionamento na curva. As
23 OP CMD SPG Unsigneds 1=RESET_IN 0 E D opcoes sao:,RESET, ADVANCE*, REPEAT*.
- - (*somente validos com o bloco no modo
2=ADVANCE manual).
3=REPEAT
0=UNDEFINE
D
1=READY Define o estado de operacéo do bloco. As
24 SPG_STATE Unsigned8 2=ACTIVE E N opcdes sdo: READY, ACTIVE, PAUSE and
AT_END.
3=PAUSE
4=AT_END
25 PRE OUT DS-65 D Mostra o que seria o valor OUT e o status, se o
— modo fosse Auto ou menor.
0:Off .
26 RESET_IN DS-66 E D Restaura o temporizador.
1:Reset
Este pardmetro especifica o tempo para o valor
27 BAL TIME Float Positive 0 sec S de trabalho interno de bias ou razdo para

retornar para o operador ajustar bias ou razao,
em segundos.
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Tipo Dado |Faixa Valida/| valor Mem©ria/

Parédmetro i) Opcdes Default Unidades Modo Descricéo

A duragdo méaxima tolerada para falha na
28 | OUTAGE_LIM Float Positive 0 Sec S alimentacdo.
Este aspecto néo é suportado.

Este alerta é gerado por qualquer mudanca no

29 UPDATE_EVT DS-73 Na D e
— dado estatico.

O block alarm é usado para toda configuragao,
hardware, falha na conexdo ou problemas no
sistema no bloco. A causa do alerta € inserida
no campo subcédigo. O primeiro alerta a tornar-
30 BLOCK_ALM DS-72 Na D se ativo, acionara o status Active no atributo
Status. Téo logo o status Unreported é zerado
pela tarefa de repasse de alerta, outro alerta de
bloco pode ser repassado sem zerar o status
Active, se o subcddigo foi mudado.

Resume o status de alerta atual, estados ndo

Veja Opcdes reconhecidos, estados nédo repassados e

31 ALARM_SUM DS-74 de Blocos Na S estados desabilitados de alarmes associados

ao bloco funcional.
0: Auto ACK
Disable 5 . .
32 ACK_OPTION Bitstring(2) 0 Na s Selecao ge quais e_llarmes assomados com o
1: Auto ACK bloco seréo automaticamente reconhecidos.
Enable

Parametro de histerese de alarme. Para limpar

33 ALARM_HYS Float 0a50% 0.5% % S o alarme, o valor de PV deve retornar dentro de
um limite de alarme mais a histerese.

34 DV_HI_PRI Unsigned8 0ail5 S Prioridade do desvio de alarme alto.

+(OUT_SCALE Ajuste para o desvio de alarme alto em

35 DV_HI_LIM Float ) OU +(INF) +INF out S Unidades de Engenharia.

36 DV_LO_PRI Unsigned8 0ail5 S Prioridade do desvio de alarme baixo.

37 DV_LO_LIM Float (OUT_SCALE) INE ouT s Aju_ste para o deswo_ de alarme baixo em
Unidades de Engenharia.

OU -(INF)

38 DV_HI_ALM DS-71 ouT D O status para o'deswo de alarme alto e seu
time stamp associado.

39 DV_LO_ALM DS-71 ouT D O status para o desvio de alarme baixo e seu

time stamp associado.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dinamico; N — ndo volatil; S - estatico

(*) Disponivel somente a partir da versao 3.47 dos transmissores (DD 0501)

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon

Se o parametro DIAG.BEHAVIOR é “Adapted”:

O valor Default do parametro START_TYPE é “Use Curve”.

O modo requerido para escrever € o modo actual, indiferente do modo target: OUT, TIME_POSN,
TIME_POSN_T e STEP_POSN
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ldx

40

ESPG — Gerador de Rampas de Setpoint Otimizado

Caracteristicas Adicionais

Esquemaético

- ™,
O_HLLIM
OW_LO_LIM
ACcmparef;
PALSE(] PALISE
SETPOIMT  Man T Haut
ERCAL_IN(] Sotpaint mnf'*"*ﬁ
by [1STER_POSN
START[| Han 5]
Bk, CITIME_POSH
RESET_IN[| Mo 5
(L— ime Bl I TIME_POSH_T
e (L & auto_cveLe 1ouT_1
T DURATION
START_\aL
START_TvPE
. A

Descricéo

O Gerador de Rampa de Setpoint Otimizado possui todas as caracteristicas do bloco SPG, e além
disso, tem um parametro de saida adicional, como é possivel ver no esquematico acima. A saida
OUT_1 indica o passo atual ou segmento da curva como o pardmetro SPG STEP_POSN. Mas o

formato de OUT_1 é float.

Parametros

Possui todos os parametros do bloco SPG, além deste parametro adicional:

. Tipo Dado | Faixa Valida/ | valor
‘ Parametro

(Comp) Opgaes Default

0=None
1= Stepl
OuUT_1 DS-65 2= Step2 0
3=Step 3
4= Step 4

Unidades

Meméria/
Modo

Descricéo

Este parametro identifica o passo atual

E D/RO ou segmento

da curva. Similar ao

parametro STEP_POSN, mas o formato

neste caso é float.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dindmico; N — n&o volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon
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TIME — Temporizador e Légica

Descricéo
O bloco de fungdo Temporizador e Ldgica fornece combinacéo légica e fungdes de tempo incluindo
as seguintes:

Combina entradas multiplas como OU, E, voto, ou contador EXATO;

Medicéo da duracdo do sinal de entrada discreto combinado;

Acumulador, até resetar, a duragéo do sinal de entrada combinado;

Acumula mudancgas do sinal de entrada discreta combinado;

Ajusta uma saida discreta, se a duragéo do sinal de entrada combinado excede um limite;
Extender, Atraso, Pulso, ou Oscila¢éo de entrada combinada como uma saida;

Fornece saidas indicando o valor de tempo decorrido e o valor de tempo restante;
Seletivamente inverte qualquer entrada ou saida discreta conectada;

Reset de timer.

Até quatro entradas podem ser combinadas logicamente (AND, OR), votado (quaisquer 2 ou mais
verdadeiras, quaisquer 3 ou mais verdadeiras), ou contadas (exatamente 1 verdadeira, exatamente
2 verdadeiras, exatamente 3 verdadeiras, contagem par ou contagem impar) O valor da entrada
combinada é especificado pelo tipo de lista de combinagdo (COMB_TYPE). As possibilidades séo
indicadas na tabela abaixo.

Entradas conectadas podem ter os valores de verdadeiro, falso ou indefinido. Entradas conectadas
indefinidas séo tratadas com status bad (out of service). Entradas ndo-conectadas podem ter os
valores de verdadeiras, falsas ou indefinidas. As entradas ndo conectadas indefinidas (operador)
séo ignoradas.

CO'\I"_?S—t;YPE valor PV_D |
OR Verdadeiro se uma ou mais entradas séo verdadeiras
ANY2 Verdadeiro se duas ou mais entradas usadas séo verdadeiras
ANY3 Verdadeiro se trés ou mais entradas usadas sé&o verdadeiras
AND Verdadeiro se todas entradas usadas séo verdadeiras
EXACTLY1 Verdadeiro se exatamente 1 entrada usada é verdadeira
EXACTLY2 Verdadeiro se exatamente 2 entradas usadas s&o verdadeiras
EXACTLY3 Verdadeiro se exatamente 3 entradas usadas séo verdadeiras
EVEN Verdadeiro se exatamente 0, 2 ou 4 entradas usadas séo verdadeiras
ODD Verdadeiro se exatamente 1 ou 3 entradas usadas sdo verdadeiras

O tipo de processamento do temporizador € especificado pelo TIMER_TYPE. Ele pode operar para
produzir uma medic¢ao, atraso, extensao, pulso (ndo re-triggerable ou re-triggerable) ou oscilagao,
do sinal de entrada combinado.

TIMER_SP é a especificagdo para o tempo de duracdo de atraso, extensdo, pulso, filtro de
oscilagdo, ou limite de comparacgéo. No caso, o bloco sera, em cada execugao, checado para ver a
duracdo atual do atraso, extensdo, pulso, oscilacdo, ou comparacéo de tempo que exceda o atual
TIMER_SP.

OUT_EXP indica o valor de tempo expirado na medi¢cdo, comparacao, atraso, extensdo, oscila¢ao,
ou pulso. Veja TIMER_TYPE para detalhes.

O parametro OUT_D assumira o valor de PRE_OUT_D sempre que o bloco estiver no modo Auto.

QUIES_OPT permite ao configurador selecionar os modos de OUT_EXP e OUT_REM, quando o
temporizador é quiescente- que é, ndo temporizado e ndo esta numa condigdo triggered. A tabela a
seguir lista a definicao de estado quiescente para cada opgdo TIMER_TYPE.
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Definigdo do inicio e fim de estado quiescente como uma funcéo de TIMER_TYPE

TIMER TYPE Estado Quiescer!te inicia quando entrada Estado Quiescent_e termina quando
— combinada (PV_D): entrada combinada (PV_D):

MEASURE Retorna para falso Muda de falso para verdadeiro
ACCUM [QUIES_OPT néo aplica] [QUIES_OPT néo aplica]

COMPARE Retorna para falso Muda de falso para verdadeiro
DELAY Retorna para falso Muda de falso para verdadeiro
EXTEND Retorna para verdadeiro Muda de falso para verdadeiro
DEBOUNCE Teve mudanca e o timer expirou muda

PULSE Tem retorno para falso e timer expirou Muda de falso para verdadeiro
RT_PULSE Tem retorno para falso e timer expirou Muda de falso para verdadeiro

Quando QUIES_OPT= “CLEAR” fara com que ambos OUT_EXP e OUT_REM sejam ajustados
para zero durante o periodo quiescente. Quando QUIES OPT="LAST” fara com que ambos,
OUT_EXP e OUT_REM, retenham seus valores quando o bloco torna-se quiescente. O tempo
decorrido (OUT_EXP) e o tempo restante (OUT_REM) se manterdo disponiveis até o quiescente
terminar com o inicio da proxima ativagdo. Uma transicdo de falso para verdadeiro em um
RESET_IN também resetara OUT_EXP e OUT_REM.

N_START é um contador do namero de inicializagbes (transicdo de falso para verdadeiro) da
entrada combinada, PV_D. Um Reset (transicao de falso para verdadeiro) no parametro RESET_IN
zera o valor de N_START.

TIMER_TYPE pode ser um dos seguintes, operando conforme o sinal de entrada combinado:

MEASURE Indica a duragé&o do sinal verdadeiro mais recente

ACCUM Acumula as duragdes de um sinal verdadeiro

COMPARE Compara a duracdo de um sinal verdadeiro com uma duragéo especificada
DELAY Atrasa uma transicdo falso para verdadeiro. Eliminando-a se a duracdo for
curta

EXTEND Estende uma transi¢do verdadeiro para falso. Eliminando-a se a duragéo for
curta

DEBOUNCE Atrasa qualquer transicdo. Eliminando-a se a duragéo for curta

PULSE Gera um pulso verdadeiro numa transicdo falso para verdadeiro, nédo
retrigavel

RT_PULSE Gera um pulso verdadeiro numa transicéo falso para verdadeiro, retrigavel

Se TIMER_TYPE é MEASURE, PRE_OUT_D serda o mesmo conforme a entrada combinada,
PV_D. OUT_EXP indica a duracdo de tempo, em segundos, que o sinal combinado é verdadeiro.
OUT_REM é setado para 0.

true
PV_D | |
false

true

PRE_OUT_D
false

q

[ | | |
[ | | |

* See note 1
[ | | | |
[ | | |
[ | | |
[ |

* See note 1
OUT_EXP
0 —
[ * Seelnote 1 ! !
[ | | |
OUT_REM [ | | |
o Ll ! I I
[ | | |
| |
| |
Time ———>

*Note 1: Returns to zero if QUIES_OPT = CLEAR

Exemplo de Temporizagdo quando TIMER_TYPE = MEASURE
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Se TIMER_TYPE é ACCUM, PRE_OUT_D sera o mesmo conforme a entrada combinada,
PV_D. OUT_EXP indica a duragdo acumulada de tempo, em segundos, que o sinal combinado
foi verdadeiro. Diferentemente de TIMER_TYPE = MEAS, nao serd automaticamente resetado
pelo tempo da préxima ocorréncia de uma mudanca falso para verdadeiro de PV_D. Em vez
disso, continuara a acumular tempo de "on" ou "run" até resetar para O por uma mudancga de
falso para verdadeiro no RESET_IN. OUT_REM néo é usado (ajustado para 0.0) para este tipo

de temporizador.
true
PV_D
false
true !
PRE_OUT D
false
u
[
[
[
[
[
L

OUT_EXP

|
pccumulated
time (sec.)

OUT_REM
[

Exemplo de Temporizagdo quando TIMER_TYPE = ACCUM

Se TIMER_TYPE é COMPARE, o bloco medira o tempo a partir de uma mudanca falso para
verdadeiro na entrada combinada, PV_D. A durac¢@o atual serd indicada pelo OUT_EXP.
OUT_REM indicara o tempo retido entre a duracéo expirada atual, OUT_EXP, e o limite atual,
TIMER_SP. Se OUT_EXP nao exceder TIMER_SP, PRE_OUT_D sera setado para falso. Se
OUT_EXP é igual ou excede TIMER_SP, PRE_OUT_D serd setado para verdadeiro e
OUT_REM sera setado para zero. Quando a entrada combinada retorna para falso, excedendo
ou ndo os limites especificados pelo TIMER_SP, OUT_D sera setado para falso. [Note que
este tipo de procedimento € o mesmo que o TIMER_TYPE = DELAY. A diferengca é somente
na perspectiva da aplicacao].

true
PRE_OUT_D

|
1
|
T
false :
| | T
TIMER_SP | * See note 1
OUT EXP | * See note 1 ! }
0 _ | _—
|
I
|

[
TIMER_SP

1
|
| * See note 1
OUT_REM T
aia h—
| |
|

TIMER_SP TIMER_SP
* Note 1: Returns to zero if QUIES_OPT = CLEAR

Exemplo de Temporiza¢cdo quando TIMER_TYPE = COMPARE

Se TIMER_TYPE é DELAY, uma mudanca falso para verdadeiro na entrada combinada,
PV_D, serd atrasada para a saida, PRE_OUT_D, até o valor do tempo especificado pelo
TIMER_SP expirar. Se a entrada combinada retorna para falso antes do tempo expirar, a saida
sera mantida como falsa, ocultando as transi¢cbes de entrada. Se a saida PRE_OUT_D foi
ajustada para verdadeiro devido ao tempo ter expirado, uma transi¢céo de verdadeiro para falso
na saida combinada sera apresentada para PRE_OUT_D imediatamente. [Note que este tipo
de procedimento é o mesmo que TIMER_TYPE = COMPARE. A diferenca é meramente na
perspectiva de aplicagéo].
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true

PV_D
false

true
PRE_OUT_D
false

)

TIMER_SP

OUT_EXP
0

TIMER_SP

\

| * See note 1
|
|
|
|

OUT_REM [ See note 1
0
— ! —
TIMER_SP TIMER_SP
* Note 1: Returns to zero if QUIES_OPT = CLEAR Time ——>

Exemplo de Temporiza¢gdo quando TIMER_TYPE = DELAY

Se TIMER_TYPE é EXTEND, uma mudanc¢a de verdadeiro para falso na entrada combinada,
PV_D, sera atrasada para a saida, PRE_OUT_D, até o valor de tempo especificado pelo
TIMER_SP ter sido expirado. Se a entrada combinada retorna para verdadeiro antes do tempo
expirar, a saida sera mantida como verdadeiro, ocultando as transi¢cdes de entrada. Se a saida
PRE_OUT_D foi setada para falso devido o tempo ter expirado, uma transi¢cdo de falso para
verdadeiro na entrada combinada sera apresentada para PRE_OUT_D imediatamente.

true

PV_D
false

[

true
PRE_OUT_D
false

TIMER_SP

ouT_EXP | S
0

TIMER_SP !

* See note 1
L7
I
|
|
|

OUT_REM [ See note 1
0 :
> ! >
TIMER_SP TIMER_SP
*Note 1: Returns to zero if QUIES_OPT = CLEAR Time ——>

Exemplo de Temporizacdo quando TIMER_TYPE = EXTEND

Se TIMER_TYPE é DEBOUNCE, e se PRE_OUT_D é falso, uma mudanca de falso para
verdadeiro na entrada combinada, PV_D, sera atrasada para a saida, PRE_OUT_D, até que o
valor de tempo especificado pelo TIMER_SP tenha sido expirado. Se a entrada combinada
retorna para falso antes do tempo expirar, a saida sera mantida como falso, ocultando as
transicGes de entrada. Se PRE_OUT_D é verdadeiro, uma mudanca verdadeiro para falso em
uma entrada combinada, PV_D, serd atrasada para a saida, PRE_OUT_D, até que o valor de
tempo especificado pelo TIMER_SP tenha sido expirado. Se a entrada combinada retorna para
verdadeiro antes do tempo expirar, a saida sera mantida como verdadeira, ocultando as
transicbes de entrada. Estes ambos atrasam inicializagfes verdadeiras e estendem
terminag@es verdadeiras, agindo como um filtro para mudancas de estados intermitentes.
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t
o ey S e QI T N
| I, 1 TideR_sP | IMER_SP
| H
| ?MER,SP TIMER_SP

TIMER_SP

*Note 1: Returns to zero if QUIES_OPT = CLEAR

Exemplo de Temporizagdo quando TIMER_TYPE = DEBOUNCE

Se TIMER_TYPE é PULSE, uma mudancga de falso para verdadeiro na entrada combinada,
PV_D, iniciard um pulso verdadeiro em PRE_OUT_D cuja duragédo é determinada pelo valor
TIMER_SP. No término da duracdo de tempo, a saida retornara para falso. Futuras transi¢cdes
de falso para verdadeiro da entrada combinada, enquanto PRE_OUT_D for verdadeiro, serao
ignoradas.

true

|
|

T

PV_D | |
false 1 I
|

|

true
PRE_OUT_D

false

| | |
| | |
: L s
|
|

|
|
I
|
|
‘
| |
| |
| [

I vseenote1

TIMER_SP
OUT_EXP L ! ‘
0 ! - ! I

I | |
| |
| |
|

TIMER_SP

OUT_REM I\ I\
0
é ) H |
TIMER_SP TIMER_SP
*Note 1: Returns to zero if QUIES_OPT = CLEAR Time ——>

Exemplo de Temporiza¢cdo quando TIMER_TYPE = PULSE

Se TIMER_TYPE é RT_PULSE, (tipo de pulso Re-Triggerable) uma mudanga de falso para
verdadeiro numa entrada combinada, PV_D, iniciard um pulso verdadeiro em PRE_OUT_D
cuja duracdo é determinada pelo valor TIMER_SP. No término da duracdo de tempo
PRE_OUT_D retornara para falso. Se a entrada combinada retorna para falso e apresenta uma
transicdo subsequente de falso para verdadeiro enquanto o temporizador € contabilizado, o
temporizador sera reinicializado e PRE_OUT_D devera continuar a ser verdadeiro.

2.120



Biblioteca de Blocos

|
true :
PV_D | | : | :
false (.
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|
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I |
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PRE_OUT_D : : :
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! b I +seenoer ! !
TIMER_SP } -
OUT_EXP | ! |
0 N ! -

| [l | | [
TIMER_SP ! 1 : | (.
OUT_REM N N |
0 N Y 1 —
2 >

TIMER! ?p | TIMER_SP

TIMER_SP
*Note 1: Returns to zero if QUIES_OPT = CLEAR Time ——>

Exemplo de Temporizagdo quando TIMER_TYPE = RT_PULSE

RESET_IN é uma entrada discreta na qual, uma transicdo de falso para verdadeiro, reseta o
temporizador. O temporizador segue o processamento descrito em “Inicializagdo com valores de
PRE_OUT e OUT_REM". Se RESET_IN néo esté conectado, um operador/engenheiro pode ajusta-
lo para verdadeiro. Neste caso, sera resetado para falso na sua proxima execugao.

TIME_UNITS permite que o usuario especifique a HMI as unidades de tempo no qual TIMER_SP,
OUT_EXP e OUT_REM ser&o mostrados.

Cada bit no INVERT_OPTS, se setado, indica que o parametro de entrada ou saida com status
discreto correspondente esta invertido. Entdo, valores de entrada sé@o antes invertidos de ser usado
pelo bloco e saidas sé&o invertidas depois que um valor é determinado pelo bloco.

Inicializacdo
A tabela a seguir resume os valores de PRE_OUT_D, OUT_EXP, e OUT_REM ap06s uma execugao
inicial, como uma fun¢éo de TIMER_TYPE e o valor inicial da entrada combinada, PV_D:

TIMER_TYPE | PV_D | PREOUT D | OUT_EXP | OUT_REM | Timer Status
MEASURE Falso Falso 0.0 0.0 Inativo
MEASURE Verdadeiro Verdadeiro 0.0 0.0 Inativo
ACCUM Falso Falso 0.0 0.0 Inativo
ACCUM Verdadeiro Verdadeiro 0.0 0.0 Inativo
COMPARE Falso Falso TIMER SPt+ | 0.0 Inativo
COMPARE Verdadeiro Falso 0.0 TIMER _SP t+ | Ativo
DELAY Falso Falso TIMER SP t 0.0 Inativo
DELAY | Verdadeiro Falso 0.0 TIMER_SP t | Ativo
EXTEND | Falso Verdadeiro 0.0 TIMER_SP 1 [ Ativo
EXTEND Verdadeiro Verdadeiro TIMER SPt+ | 0.0 Inativo
DEBOUNCE Falso Falso TIMER_SPt | 0.0 Inativo
DEBOUNCE Verdadeiro Verdadeiro TIMER_SPt | 0.0 Inativo
PULSE Falso Falso 0.0 0.0 Inativo
PULSE Verdadeiro Falso TIMER SPt+ | 0.0 Inativo
RT PULSE Falso Falso 0.0 0.0 Inativo
RT_PULSE Verdadeiro Falso TIMER_SPt | 0.0 Inativo

T Inicializa em TIMER_SP se QUIES_OPT = LAST, inicializa em 0.0 se QUIES_OPT = CLEAR.

BLOCK_ERR

O BLOCK_ERR do bloco TIME refletira as seguintes causas:

e Block Configuration Error — o erro de configuragédo ocorre quando os parametros TIME_UNITS
ou QUIES_OPT tém um valor invalido;

e Out of Service — ocorre quando o bloco esta no modo O/S.

Modos Suportados
O/S, MAN e AUTO.
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Esquematico

. ™y
TIMEF_SP
— INV_S TIMER_T+PE RS —
: QUIES_OPT :
N_O1 Jo— |
1 Man X
IN_D2 [ Comb. PRE_QUT D :n'j S
X Lagi= T 1 -
IM_D3 [Jo— Timer A L
[: : PY_D Processing
IH_04 (— ——30 N_START
g COME_Tv'FE :] OUT_EXP
RESET_IN o ) CUT_FEM
ey
Parametros
" TIpO Dado Faixa Valida/ Valor . Memoria o
Parametro _ Unidades Descricéo
(comp) Opcdes Default / Modo
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC OctString(32) Spaces Na S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 1la255 0 Nenhuma S
5 MODE_BLK DS-69 o/s Na S Veja Parametro de Modo.
Este é a duracdo do temporizador usado
6 BLOCK_ERR Bitstring(2) E D/RO pelo bloco temporizador para atraso,

extensao, oscilagdo e processamento de
tempo de pulso.

O valor discreto primério para usar na
7 PV_D DS-66 RO execucao da fungdo, ou um valor de
processo associado a ele.

O valor primério discreto calculado

8 OUT_D DS-66 D como um resultado de execucdo de
funcéo.

9 TIMER_SP Float Positive 0 Seg S

. indice para o texto descrevendo os estados

10 PV_STATE Unsigned16 0 S de uma PV discreta.

1 OUT_STATE Unsigned16 0 s Indice para o texto descrevendo os estados
de uma saida discreta.
OpgBGes para acesso controlado de

12 GRANT_DENY DS-70 0 Na D computador host e painéis de controle local

para operacdo, sintonia e parametros de
alarme do bloco.

Veja Opcoes de

13 INVERT_OPTS Bitstring(2) Bloco 0 Na S/0IS [VejaOpcdes de Bloco.
14 | STATUS_OPTS | Bistring(2) | V2 OPe0es de | o Na S/0/S |Veja Opcdes de Bloco.
15 IN_D1 DS-66 D Entrada discreta n® 1.
16 IN_D2 DS-66 D Entrada discreta n° 2.
17 IN_D3 DS-66 D Entrada discreta n° 3.
18 IN_D4 DS-66 D Entrada discreta n° 4.
0=AND
1=-OR
2=ANY2
3=ANY3 . L
19 | comB_TYPE Unsigned8 | 21=EXACTLY1 1 E 5 DRI EemD 65 e veeres

29=EXACTLY?2 IN_DJi] séo combinados.

23=EXACTLY3
40=EVEN
41=0DD
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. Tipo Dado Faixa Valida/ | valor : Memoéria e
Pardmetro Unidades Descricao
(Comp) Opgaes Default / Modo
0=MEASURE
1=ACCUM
2=COMPARE i
3=DELAY Tipo de processamento de tempo
20 TIMER_TYPE Unsigned8 B 0 E S aplicado ao PV_D para determinar o
e PRE_OUT D.
5=DEBOUNCE
6=PULSE
7=RT_PULSE
21 PRE OUT D DS-66 RO Este parametro é a _salda combinada e
— - tempo processado do timer do bloco.
Contagem de transicbes de falso para
22 N_START Unsigned16 Nenhuma p/Ro | Vverdadeiro na entrada combinada, PV_D.
- Ela é resetada pela transicdo falso para
verdadeiro de RESET_IN.
Este é o tempo decorrido. Ele para quando
TIMER_SP ¢é alcancado. Reseta para zero
) (1) pelo RESET_IN, (2) para iniciar no
23 OUT_EXP DS-65 Seg N/RO préximo evento de timer se QUIES_OPT =
LAST, ou (3) quando o bloco torna-se
inativo se QUIES_OPT = CLEAR.
Este € o tempo restante se o timer esta
ativo. Para quando o evento cessa (bloco
24 OUT_REM DS-65 Seg N/RO ([torna-se inativo). Reseta para 0.0 se
QUIES_OPT = CLEAR, e o timer esta
inativo.
0=0ff .
25 RESET_IN DS-66 1=Reset Reseta o temporizador.
Opcdo de modo para OUT_EXP e
: 1=CLEAR OUT_REM durante o periodo quiescente.
26 QUIES_OPT Unsigneds 2=LAST 0 E S/0/S CLEAR reseta-os para zero. LAST faz com
gue os ultimos valores sejam retidos.
1=seconds
2=minutes
. 3=hours Estes parametros tém unidade fixa:
21 TIME_UNITS Unsigneds 4=days 0 E S segundos. TIME_UNITS néo é utilizado.
5=[day-
[hr:[min[:sec]]]]
28 UPDATE EVT DS-73 na D Este alerta é gerado por qualquer mudancga
- no dado estatico.
O block alarm ¢é wusado para toda
configuragdo, hardware, falha na conexdo
ou problemas no sistema no bloco. A causa
do alerta é inserida no campo subcédigo. O
R primeiro alerta a tornar-se ativo, acionara o
29 BLOCK_ALM DS-72 na b status Active no atributo Status. Tao logo o
status Unreported é zerado pela tarefa de
repasse de alerta, outro alerta de bloco
pode ser repassado sem zerar o status
Active, se o subcodigo foi mudado.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dindmico; N — ndo volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon

Se o parametro DIAG.BEHAVIOR é “Adapted”:

O valor Default de TIME_UNITS é “Segundos”.

O valor Default de QUIES_OPT é “CLEAR".
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LLAG - Lead Lag

Descricéo

O bloco LLAG fornece compensacao dindmica do parametro IN. O bloco pode funcionar como um
dispositivo de avango ou atraso (lead ou lag). O usuério deve configurar os parametros
LEAD_TIME e LAG_TIME para obter o relacionamento desejado de entrada/saida. Este bloco seria
normalmente usado em uma parte do esquema de controle de alimentagdo ou usado para
implementar algumas inicializa¢des de fun¢Bes requeridas por um esquema de controle. Este bloco
participara normalmente em um modo feedforward. O parametro FOLLOW é usado para fazer com
que o bloco execute fungdes rastreadas pelo qual a saida é forcada a rastrear a entrada sempre
qgue o parametro FOLLOW é setado para verdadeiro.

O paréametro LAG_TIME especifica a constante de tempo para o bloco. Baseado numa mudanca de
passo para a entrada este é o tempo para alcancar 63,2% do valor inicial. Normalmente, requer
cinco constantes de tempo para alcangar o valor final baseado em uma funcéo de primeira ordem
aplicada a entrada. O parametro LEAD_TIME especifica 0 ganho ou impulso aplicado ao parametro
de entrada. A forma generalizada da equacao descrevendo a agdo € como se segue:

(Tls+1)/(T23+1)
onde:
T, = Constante Lead time

T, = Constante Lag Time

Modos Suportados
O/S, MAN e AUTO.

Esquematico

. ™y
/Y
1] o
£ MAN
LAG_TIME[ ] ' o Mot
- OLT 4 ] : AUTO

LEaD_TIME[| A LaG=1
LEAD=0.5] LEAD=0.0

FOLLOW[ |
. oy
Parametros
. Tipo Dado | Faixa Vélida/ | valor . Memoéria / e
Pardmetro 5 Unidades Descricao
(Comp) Opgoes Default Modo
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC OctString(32) Spaces Na S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 1a255 0 Nenhuma S
5 MODE_BLK DS-69 0o/S Na S Veja Parametro de Modo
6 BLOCK_ERR Bitstring(2) E D/RO
O valor primario analégico calculado
7 ouT DS-65 ouT D como um resultado de execucgdo da
funcéo.
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Parametro

OUT_UNITS

Tipo Dado

(comp)

Unsigned16

Faixa Valida/
Opcoes

Valor
Default

Unidades

Memoéria /
Modo

Descricao

A duracdo méaxima tolerada para falha na
alimentacgéo.

GRANT_DENY

DS-70

Na

Opcdes para acesso controlado de
computador host e painéis de controle
local para operacdo, sintonia e
parametros de alarme do bloco.

10

STATUS_OPTS

Bitstring(2)

Veja Opcdes de
Blocos.

Na

S/0Is

Veja Opgdes de Blocos.

11

IN

DS-65

O valor de entrada priméario do bloco
requerido para os blocos que filtram a
entrada para obter a PV.

12

FOLLOW

DS-66

True=follow

Na

Entrada rastreada, quando verdadeiro faz
a saida rastrear a entrada.

13

LAG_TIME

DS-65

Seg

Especifica a constante de tempo lag
para o bloco. Baseado na mudanca de
passo para a entrada, este é o tempo
para alcancar 63,2% do valor final.

14

LEAD_TIME

DS-65

Sec

Especifica a constante de tempo lead
aplicada ao parametro de entrada.

15

BAL_TIME

Float

Positive

Sec

Este especifica o tempo para o valor de
trabalho interno de bias ou razdo para
retornar ao operador para ajustar bias ou
razéo, em segundos.

16

OUTAGE_LIM

Float

Positive

Sec

A méaxima duragéo tolerada para falha na
alimentacgéo.

Este aspecto nédo é suportado.

17

UPDATE_EVT

DS-73

Na

Este alerta é gerado por
mudanga no dado estatico.

qualquer

18

BLOCK_ALM

DS-72

Na

O block alarm ¢é usado para toda
configuracdo, hardware, falha na conexao
ou problemas no sistema no bloco. A
causa do alerta é inserida no campo
subcédigo. O primeiro alerta a tornar-se
ativo, acionara o status Active no atributo
Status. Téo logo o status Unreported é
limpado pela tarefa de repasse de alerta,
outro alerta de bloco pode ser repassado
sem limpar o status Active, se o
subcédigo foi mudado

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dindmico; N — n&o volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon

Se o parametro DIAG.BEHAVIOR é “Adapted”:
O modo requerido para escrever € o modo actual, indiferente do modo target: OUT.
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OSDL — Seletor de Saida ou Limitador Dinamico

Descricéo

O bloco seletor de saida ou limitador dindmico (OSDL) fornece dois tipos de algoritmos diferentes:
Como Seletor de Saida, a entrada da cascata pode ser guiada por uma ou duas saidas baseadas
no valor do parametro de entrada OP_SELECT. A saida nado selecionada poderd: manter o ultmo
valor quando néo é selecionada, ou receber um valor interno.

Como Limitador Dinamico, a entrada da cascata €é transferida para ambas saidas, mas é limitada
pelas entradas secundérias multiplicadas por um ganho, mais um bias. O LIMITADOR Dinamico se
aplica na aplicac¢é@o de controle de combustdo com limites duplamente cruzados.

IMPORTANTE

Todos os parametros e caracteristicas identificados por (*) s6 estdo disponiveis a partir da
versdo 3.52 (DD 0601) dos transmissores e versdo 3.8.0 do DF51 (DD 04xx).

O pardmetro OSDL_TYPE determina o algoritmo usado pelo bloco OSDL. Para mudar o
OSDL_TYPE, o bloco deve estar no modo Out of Service.

Seletor de Sinal de Saida

O valor SP pode ser controlado por um operador (modo Auto) ou através de um controle de cascata
(modo Cas). No controle de cascata o SP é fornecido por outro bloco funcional através do
pardmetro CAS_IN. As entradas IN e IN_1 ndo se aplicam a este algoritmo. Significa que o bloco
ignora o status e valores de IN e IN_1 quando o OSDL_TYPE for Seletor de Saida.

O OP_SELECT é um parametro de entrada discreta que seleciona uma de duas saidas para
receber o pardmetro SP. Quando o OP_SELECT é zero, o parametro OUT recebe o parametro SP.
De outra maneira, o parametro OUT_1 recebe o parametro SP.

Quando o status de OP_SELECT é nao usavel, o bloco muda para Auto, mas o algoritmo continua
trabalhando com o valor ndo usavel.

Na maioria das vezes, o SP é transferido para a saida selecionada qualquer que seja o status.
Portanto, um valor ndo usavel e status no CAS_IN serdo refletidos para a saida selecionada.
Somente o status de inicializagdo de cascata superior ndo sera copiada para a saida selecionada.

Tratamento de Saida Nao Selecionada

Ha dois modos de controlar a saida nédo selecionada, se o hit “Keep last value if not selected” no
parametro OSDL_OPTS é verdadeiro, a saida ndo selecionada mantera o Ultimo valor. Portanto, se
o bit “Keep Last Value if not selected” ndo for selecionado, as saidas, OUT e OUT_1, receberdo o
valor que esta no NOT_SEL_VAL ou NOT_SEL_VAL_1, respectivamente.

A saida nao selecionada recebe o status uncertain indicando para o bloco inferior ele ndo esta mais
selecionado. A configuragdo do STATUS_OPTS no bloco inferior definira como proceder com
status.

Propagacédo de status IFS

Se o bit “IFS only for selected output” no parametro OSDL_OPTS é verdadeiro, o estado de falha
serd propagado somente para entrada selecionada. Quando o bit for falso (default), o status
GoodCascade -IFS é propagado para ambas saidas.

Bloco inferior ndo esta em cascata

Se o bloco inferior da saida selecionada ndo esta no modo cascata, o bloco OSDL vai para o0 modo
Iman. E o status de BKCAL_OUT sera GoodCascade — Not Invited, forcando o bloco superior para
0 modo Iman também.

Se o bloco inferior de uma saida ndo selecionada ndo estd no modo cascata, o bloco OSDL o
ignorara.

Limitador Dinamico
Como um algoritmo limitador dindmico, as saidas séo os valores do parametro “CAS_IN” limitados
pelos seguintes valores:

OUT:
High limit = HI_GAIN_1* IN_1 + HI_BIAS_1
Low limit=LO_GAIN_1*IN_1-LO _BIAS 1
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OuUT 1
High Limit = HI_GAIN * IN + HI_BIAS
Low Limit = LO_GAIN * IN - LO_BIAS

Apés a limitacao, os parametros GAIN and GAIN_1 sdo aplicados como ganho para as saidas OUT
e OUT_1, respectivamente.

O modo normal de operacédo do bloco OSDL é Cas, bem como os dois blocos inferiores. Se um
bloco inferior ndo estd no modo cascata, indicado por um status GC Not Invited (NI) no seu
BKCAL_OUT, o bloco OSDL ainda continua no modo cascata. Somente se ambos blocos inferiores
ndo estdo em cascata, entdo o OSDL muda para o modo Iman e sua saida BKCAL_OUT muda
para NI.

Se o bloco OSDL est4d no modo Iman, quando a cascata é inicializada com um IR por um bloco
inferior, a saida respectiva (OUT ou OUT_1) envia um IA para o bloco inferior e 0 BKCAL_OUT do
bloco OSDL recebe o valor do respectivo BKCAL_IN. O bloco OSDL permanece no modo IMAN até
que a cascata inferior seja inicializada. Entéo, o bloco OSDL vai para o0 modo Auto e envia um IR
para o bloco superior para inicializar a cascata.

Apo6s a inicializagdo da cascata inferior, a saida correspondente deve inclinar-se do ultimo
BKCAL_IN para calcular os valores em BAL_TIME segundos.

As agdes requeridas como um algoritmo limitador dindmico séo resumidas na seguinte tabela:

Modo
BKCAL_IN | BKCAL_IN1 | BKCAL_OUT
target/atual
Cas/Iman NI or IR NI or IR NI
Cas/Cas NI or IR OK OK BKCAL_OUT recebe o valor CAS_IN
Cas/Cas OK NI or IR OK BKCAL_OUT recebe o valor CAS_IN.
Cas/Cas OK OK OK BKCAL_OUT recebe o valor CAS_IN.

Legenda: NI-ndo solicitado; IR-requisitacdo de inicializagdo; OK-trabalhando em cascata

(*)Opcionalmente, quando o bloco esta trabalhando como Limitador Dinamico, pode-se escolher se
o Valor de retorno para o bloco superior através da saida BKCAL_OUT sera SP, OUT ou OUT_1
como descrito abaixo:

e BKCAL_OUT = SP, default

e BKCAL_OUT = OUT, quando OSDL_OPTS = “Use OUT for BKCAL_OUT".

e BKCAL_OUT =0OUT_1, quando OSDL_OPTS = “Use OUT_1 for BKCAL_OUT".

BLOCK_ERR
O BLOCK_ERR do bloco OSDL refletira as seguintes causas:
e Block Configuration Error — o erro de configuragdo ocorre quando o parametro OUT_TYPE
tem um valor invélido.
e  Out of Service — Quando o bloco esta no modo O/S.
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Esquematico

. I ™y
MNOT_ZEL_WAL MNOT_SEL_WAL I—j BECAL OUT
cas_in ] SETPOIMT DLFF_ETYPE
P OUTFUT o
SELECTOR !
|-
OF_SELECT( ] ALGORITHM o
0S0L_OFTS \ CjouTt
QUTFUT ZELECTOR TYFE 1
| AN
M| HI_GAIN DY MAMIC ! [jouT_t
HI_ElAZ GAIN -
o LIMITER: 2o
1] LOElAS ALGORITHM o
1
BRCALIN
BKEAL N1 (] CALCULATING
A A

Modos Suportados
O/S, IMAN, AUTO e CAS.

Status

Default, mais o seguinte:
Se o bit “IFS if Bad IN_x “ ou “IFS if Bad CAS_IN “no parametro OSDL_OPTS ¢é verdadeiro e a
entrada respectiva é Bad, ambos status de saida vao para “good IFS”. Se o bit ndo é verdadeiro, o
bloco vai para o modo AUTO.
Valores de sub-Status recebidos no CAS_IN serdo passados para ambas saidas, exceto para
aqueles usados na inicializagdo da cascata. Um IFS ird para ambas saidas selecionada e néo

selecionada.
Parametros
. Tipo Dado | Faixa Valida/ | valor . Memoria/ o
Pardmetro Unidades Descricéo
(comp) Default Modo
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC OctString(32) Spaces Na S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 1a255 0 Nenhuma S
5 MODE_BLK DS-69 0o/S Na S Veja Parametro de Modo.
6 BLOCK_ERR Bitstring(2) E D/RO
Este parametro é o valor de setpoint
7 CAS_IN DS-65 D remoto, o qual deve vir de outro bloco
Fieldbus.
SP DS-65 N/ Auto |Setpoint analdgico.
IN DS-65 D Valor de entrada primaria do bloco.
10 IN_1 DS-65 D Parametro de entrada n° 1.
11 OP_SELECT DS-66 0thru 4 Nenhuma D Um parametro de operagdo ajustavel para
forcar uma dada entrada ser usada.
O valor analégico primério calculado
12 ouT DS-65 D/RO |como um resultado da execugdo da
funcéo.
13 OUT_1 DS-65 D /RO Parametro de saida n° 1.
Opcdes para acesso controlado de
14 GRANT DENY DS-70 0 Na S/0/S computador rJost e paineis de cqntrole local
para operagdo, sintonia e parametros de
alarme do bloco.
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. Tipo Dado | Faixa Valida/ | valor . Memoria/ o
Parametro 5 faul Unidades d Descricéo
(Comp) Opgoes Default Modo
0: Invalid
Value
. 1: Output Este parémetro especifica o tipo de
3 QU MFE UnsiEmeEet Selector g E SYNER algoritmo que sera calculado.
2 : Dynamic
Limiter
16 OSDL_OPTS Bitstring(2) 0 Na S/0/S Opcdo de bhitstring para tratamento do
processamento do bloco.
E usado para calcular o limite alto para
17 HI_GAIN Float 11 Nenhuma S OUT_1. Este ganho é adicionado a IN apés
ser multiplicado a HI_BIAS.
E usado para calcular o limite alto para
18 HI_BIAS Float Positive 0 S OUT_1. Este bias é adicionado a IN apos
multiplicar por HI_GAIN.
E usado para calcular o limite baixo para
19 LO_GAIN Float 0.9 Nenhuma S OUT_1. Este ganho multiplica IN antes de
ser subtraido por LO_BIAS.
E usado para calcular o limite baixo para
20 LO_BIAS Float Positive 0 S OUT_1. Este bias é subtraido de IN apds
ser multiplicado por LO_GAIN.
E usado para calcular o limite alto para
21 HI_GAIN_1 Float 1.1 Nenhuma S OUT. Este ganho multiplica IN_1 antes de
ser adicionado a HI_BIAS_1.
E usado para calcular o limite alto para
22 HI_BIAS 1 Float Positive 0 S OUT. Este bias é adicionado a IN_1 ap6s
ser multiplicado por HI_GAIN_1.
E usado para calcular o limite baixo para
23 LO_GAIN_1 Float 0.9 Nenhuma S OUT. Este ganho multiplica IN_1 antes de
ser subtraido pelo LO_BIAS_1.
E usado para calcular limite baixo para
24 LO_BIAS_1 Float Positive 0 S OUT. Este bias é subtraido de IN_1 apos
ser multiplicado por LO_GAIN_1.
25 GAIN Float 1 Nenhuma S Ganho aplicado a OUT ap0s limitacéo.
26 GAIN_1 Float 1 Nenhuma S Ganho aplicado a OUT_1 apés limitagao.
O valor e o status de um bloco inferior &
27 BKCAL IN DS-65 N BKCAL__OUT, que é qsgdo_para prevenir
= reset windup e para inicializar o loop de
controle.
A entrada calculada de retorno
28 BKCAL_IN_1 DS-65 N requerida para inicializar uma cascata
inferior 1.
O valor e status requerido por um bloco
superior € BKCAL_IN, desta forma o
29 BKCAL_OUT DS-66 D bloco superior pode prevenir o reset
windup e fornecer transferéncia suave
para controle de loop fechado.
Este especifica o tempo para o valor de
30 BAL_TIME Float 0 Sec s trabalho interno de bias ou razdo para
retornar ao operador para ajustar bias ou
razdo, em segundos.
Parametro interno que setaré a saida OUT,
27 NOT_SEL_VAL Float 0 S guando ela ndo estd selecionada pelo
OP_SELECT.
Parametro interno que setard a saida
28 NOT_SEL_VAL_1 Float 0 S OUT_1 quando ela ndo esta selecionada
pelo OP_SELECT.
33 UPDATE_EVT DS-73 Na D Este alerta é gerado por qualquer mudanca

no dado estatico.
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Tipo Dado | Faixa Valida/ | valor Memoéria/

Parédmetro i) Opcdes Default Unidades Modo Descricéo

O block alarm é usado para toda
configuragdo, hardware, falha na conexado
ou problemas no sistema no bloco. A causa
do alerta é inserida no campo subcédigo. O
34 BLOCK_ALM DS-72 Na D primeiro alerta a tornar-se ativo, acionara o

status Active no atributo Status. T&o logo o
status Unreported é zerado pela tarefa de
repasse de alerta, outro alerta de bloco
pode ser repassado sem zerar O status
Active, se o subcadigo foi mudado.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dindmico; N — n&o volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon

Se o parametro DIAG.BEHAVIOR é “Adapted”:

O valor Default de OUT_TYPE é “Dynamic limiter”.
O modo requerido para escrever € o modo actual, indiferente do modo target: SP.

2.130



Biblioteca de Blocos

DENS - Densidade

Visado Geral
Este bloco funcional tem um algoritmo para calcular densidade em diferentes tipos de Unidades de
Engenharia, como grau Plato, Brix, TC e INPM.

Descricéo

O algoritmo para calcular a densidade baseia-se nas pressfes em dois pontos do tanque em duas
alturas diferentes, ja conhecidas. O calculo é feito usando a média das amostras do sensor de
pressdo (0 numero de amostras é determinado pelo parametro NUM_SAMPLES). Entdo, a
densidade anterior é calculada usando a seguinte férmula:

D_Conv_factor*(P__l—P_Z)[g J
HEIGHT *GRAVITY cm®

Onde, na férmula acima a média das pressdes é dada por:

NUM _ SAMPLES

DN _i
_ s

e ' [PRESSURE _UNITS]
NUM _ SAMPLES

Conv_Factor é um fator para transformar os coeficientes da férmula nas mesmas unidades.

HEIGHT e GRAVITY =0

No célculo da densidade é feita a compensacédo de temperatura. O parametro DENS_OUT é a
densidade dada em g/cm3. O parametro OUT é a densidade compensada em unidade de
engenharia diferente da escolhida pelo pardmetro EU_SEL.

O bloco de densidade fornece uma condi¢do de alarme e uma saida de alarme discreta para ser
usada em qualquer bloco. Se a densidade exceder HI_LIM ou LO_LIM, um alarme é indicado em
HI_ALM ou LO_ALM e a saida OUT_D ser4 setada para verdadeiro. Se um ou ambos limites séo
ajustados em +/- INF, este indica que o alarme esta desabilitado.

O RESET_IN é uma entrada discreta, o qual uma transicao de falso para verdadeiro reseta o bloco
de densidade. Incluindo a densidade anterior, o buffer e todas saidas do bloco. O status sera o
mesmo, como no ciclo anterior.

Esquemaético

GRAVITY Iy
HEIGHT
FREZZURE_ MNUM_EAMPLES MUM_AVERAGES
UHITE
DEME_LINITE
E MaH
IM_1
- —IﬂP DEMETY TEMPERATURE ANVERAGE 3DENS auT
_lﬂh CALCULATION COMPENZATION CALCULATION| | AUt -

;B “

RESET_IN[]
MaH
LMTE é QLT_HLLIM :] auT

COMYERZION|  AUTO QUT_LO_LirA
MAH

ALARM
QUT_ZCALE HIFLD AUTO

[ JouT_o

2.131



Manual de Instru¢des dos Blocos Funcionais — Library A

BLOCK_ERR
O BLOCK_ERR do bloco DENS refletira as seguintes causas:
- Out of Service — ocorre quando o bloco esta no modo O/S.

Modos Suportados
O/S, MAN e AUTO

Modos

Modo Manual desconecta as saidas do algoritmo e permite substituicdo manual dos valores OUT,
DENS_OUT, OUT_D para testes ou outros propositos. J& o parametro OUT_D é também
desconectado do alarme; o alarme e os limites (OUT_HI_LIM and OUT_LO_LIM) continuam a
verificar a saida.

Status

Os status das entradas primarias (parametros IN_1 e IN_2) sdo propagados para as saidas.

Se o status de qualquer entrada primaria torna-se bad ou uncertain e sua respectiva opgao “use
uncertain” de STATUS_OPTS néao esta setada, o modo actual do bloco sera forgcado para manual e
o algoritmo para o célculo.

Se a entrada secundaria (parametro IN_3) esté indisponivel, o algoritmo usa o Gltimo valor usavel e
o status de saida serd Uncertain.

Um status bad na entrada RESET_IN néo péra o algoritmo.
Se o0 modo target é Man, entéo o status de saida é Good.

Parametros

Tipo Dado | Faixa Vélida Valor

OncBes Default Unidades Descricéo
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC OCth)'”gB Spaces Na s
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 1la255 0 Nenhuma S
5 MODE_BLK DS-69 o/s Na S Veja Parametro de Modo.
6 BLOCK_ERR Bitstring(2) E D /RO
OUT_SCALE +/- O valor analégico calculado como um
! LI DEgEs 10% S RULEL resultado de execucao da funcéo.
8 OUT_SCALE DS-68 0-100% ouT S/ Man Os Avalores da escala alto e baixo para o
parédmetro OUT.
0:Plato degree
1:Brix 3 i i
9 EU_SEL Unsigneds 0 E S/ Man Selegao de Unidade de Engenharia para
2:TC densidade.
3:INPM
10 GRANT_DENY DS-70 0 na D
11 | STATUS_OPTS | Bistring(2) | foia OP¢OSS del g Na S/0/S | Veja Opcdes de Blocos.
) A primeira entrada (pressédo P1) deve ter a
12 Nt e 2 mesma Unidade de Engenharia de IN_2.
) A segunda entrada (presséo P2) deve ter a
= N DEAES 2 mesma Unidade de Engenharia de IN_1.
14 IN_3 DS-65 D A tercelra. entrada. (Temperatura T em
Graus Celsius)
. Veja unidades P . =
15 | PRESSURE_UNITS Unsu;énedl de pressdo 1/1442 E s dEstﬁl\le1Un:ﬂlage de Engenharia de presséo
valida @) e Ae 2

2.132



Biblioteca de Blocos

. Tipo Dado | Faixa Valida Valor . Memoria/ L
Parametro 5 faul Unidades d Descricéo
(Comp) Opgoes Default Modo
Distancia entre os dois trasmissores de
pressdo. As Unidades de Engenharia
16 HEIGHT Float Positive 1000.0 mm S devem ser compativeis com as entradas
IN1 e IN2. Se é mmH,0, a EU de
COMPRIMENTO é mm.
A aceleracdo da gravidade usada no
17 GRAVITY Float Positive 9.80665 m/s? S calculo da densidade, a EU de
GRAVIDADE é m/s?.
18 NUM_SAMPLES Unsigned16 1-1000 10 Na S Numero de Amostras.
19 NUM_AVERAGES | Unsigned16 1-30 10 Na S Numero de médias no buffer.
20 DENS_OUT DS-65 glcm® D/ Man A densidade compensada pela
temperatura.
. 3 Esta é a Unidade de Engenharia de
21 DENS_UNITS Unsigned16 1100 g/lcm S/RO DENS_OUT que ¢ fixada em g/cm”.
22 OUT D DS-66 D Est_e é 0 parametro de saida discreto para
- indicar estado de alarme.
23 RESET IN DS-66 D anndo € verdadeiro, resgta_l o0 calculo da
média e limpa o buffer de médias.
24 OUT_HI_LIM Float 100 ouT S Limite alto para OUT.
25 OUT_LO_LIM Float 0 ouT S Limte baixo para OUT.
26 UPDATE_EVT DS-73 Na D Este alerta ,e_gerado por qualquer mudancga
no dado estético.
O block alarm ¢é wusado para toda
configuragdo, hardware, falha na conex&o ou
problemas no sistema no bloco. A causa do
alerta é inserida no campo subcédigo. O
R primeiro alerta a tornar-se ativo, acionard o
21 BLOCK_ALM DS-72 Na D status Active no atributo Status. Tao logo o
status Unreported é zerado pela tarefa de
repasse de alerta, outro alerta de bloco pode
ser repassado sem zerar o status Active, se o
subcédigo foi mudado.
Resumo do status de alerta atual, estados
o8 ALARM SUM DS-74 Na s néo reconhecidos, estados néo repassados e
= estados desabilitados dos alarmes
associados ao bloco funcional.
0: Auto ACK
Disable 3 i i
29 ACK_OPTION Bitstring(2) 0 Na s Selegdo cje quais alarmes associados com o
1: Auto ACK bloco seréo automaticamente reconhecidos.
Enable
Parametro de histerese de alarme. Para
30 ALARM HYS Float 0a50% 0.5% % s limpar o alarme, ‘o‘valor PV deve retc_)rnar
- dentro de um limite de alarme mais a
histerese.
31 HI_PRI Unsigned8 0ail5 S Prioridade do alarme alto.
32 HI_LIM Float OUT_SCALE, +INE oUT s Ajuste para o alarme alto em Unidades de
+INF Engenharia.
33 LO_PRI Unsigned8 0al5 S Prioridade do alarme baixo.
34 LO_LIM Float OUT_SCALE, - INE ouT s Ajuste para o alarme baixo em Unidades de
INF Engenharia.
35 HI ALM DS-71 ouT D O status para alarme alto e seu time stamp
- associado.
36 LO_ALM DS-71 ouT D (0] status para alarme baixo e seu time stamp
associado.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D —dinamico; N — ndo volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Pardmetros Default do Syscon
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Se o parametro DIAG.BEHAVIOR é “Adapted”:
O modo requerido para escrever € o modo actual, indiferente do modo target : OUT, DENS_OUT,

Unidades Validas de Presséo

indice Unidade

1130 PA
1133 KPA
1132 MPA
1137 BAR
1138 MBAR
1139 TORR
1140 ATM
1141 PSI
1144 GCM2
1145 KGCM2
1148 INH20
1147 INH204C
1151 MMH20
1150 MMH204C
1154 FTH20
1156 INHG
1158 MMHG
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CT — Constante

Visado Geral

O Bloco funcional Constante gera valores constantes para usar nos parametros de entradas de
outros blocos. Ele pode também ler e escrever em parametros internos de outros blocos dentro do
mesmo equipamento.

IMPORTANTE

Todos os parametros e caracteristicas identificados por (*¥) s6 estdo disponiveis a partir da
versdo 3.52 (DD 0601) dos transmissores e versdo 3.8.0 do DF51 (DD 04xx).

Esquemaético

i ﬁ’j QT _1
e e CONSTANT Jjour_z
DIS&BLE 1 —— TS D S
STATUS -
n_z (] o - [ U7 _4
DISABLE_2 ] ' | oo Hour s
IN_D1(] oy apo (JouT_8
] ' Lac_out
DISABLE D[ }—— || 5 out ot
m_Dz ] op. CONTAINED ) oUT_D2
I oUT_D3
DISABLE_D2 ] ! PARAMETER: — i i
(JouT 04
' L (JouT_Ds
Gio () oUT_DB
g Loc_aut o

Descricao

O bloco funcional Constante possui duas funcdes:

e Como Constante :

Gera valores e status constantes para usar nos parametros de entradas de outros blocos. Este
bloco possibilita até 6 constantes discretas e 6 analdgicas.

e Como Contained RW (*):

A entrada escreve em parametros “contained” (internos) de qualquer outro bloco dentro do mesmo
equipamento.

A saida lé dados de parametros “contained” (internos) de qualquer outro bloco dentro de um mesmo
equipamento.

» Gerando valores Constantes para outros blocos (*)
O bloco pode gerar até 6 Saidas Discretas e 6 Saidas Analdgicas, onde:
e As saidas OUT_1 até OUT_4 e OUT_D1 até OUT_D4 disponibilizam na saida os
valores das respectivas constantes CT_VAL_xx e CT_STATUS_xx;
e As saidas OUT_5, OUT_6, OUT_D5 e OUT_D6 possuem a caracteristica de Leitura
de parémetros internos de outros blocos e estdo associadas aos parametros
LOC_OUT_xx. Se estes parametros ndo estéo configurados, a saida mostrara os valores
das respectivas constantes CT_VAL_xx e CT_STATUS_xx.

» Lendo ou Escrevendo de/Para Variaveis Internas de outros blocos (¥)
A escrita e/ou leitura nos parametros internos de outros blocos esta associada a execugao
do bloco no modo Auto.

o Tratamento das Entradas - Escrita em parametros Internos (*)
Durante a execuc¢do do bloco no modo AUTO, o bloco escreve o Valor do pardmetro
de entrada em um paré\metrol de qualquer outro bloco no mesmo equipamento.

O valor sera escrito no parametro configurado nas seguintes situagdes:

. Enqguanto tiver um valor usavel na entrada IN_xx (l.e., IN_xx Status for Good
ou Uncertain e a opcao “use uncertain as good” no parametro STATUS_OPTS estiver
setada);
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Nome do Elemento

BlockTag

o A entrada DISABLE_IN_xx for usavel e com valor Falso, ou quando a entrada
IN_xx tiver um valor ndo usével,
. Para as entradas IN_Dx s6 sera feita a escrita quando o valor atual for

diferente do anterior. Isto evita a escrita ciclica em parametros estaticos que causaria
um incremento ciclico do ST_REV e geracao de eventos pelo UPD_EVT;

. Para as entradas IN_x s sera feita a escrita quando o valor atual for maior
ou menor que DEAD_BAND_x. Dentro desta faixa ndo haveria escrita no parédmetro.
Quando o parametro DEAD_BAND_x é igual a zero significaria que se deseja escrita
continua.

Caso a escrita ndo consiga ser realizada no bloco destino, sera indicado no parametro
BAD_STATUS a entrada correspondente que esta com falha.

Tratamento das Saidas - Leitura de parametros Internos (¥)

Durante a execucao do bloco no modo AUTO, o bloco |é o VALOR de um parémetrol
de qualquer outro bloco no mesmo equipamento e disponibiliza no parédmetro
OUT_xx.VALUE (onde xx se refere somente as saidas OUT_5, OUT_6, OUT_D 5 e
OUT_D_6). O Status da saida serd GoodNonCascade neste caso.

Caso o bloco ndo consiga fazer a leitura do parametro, sera indicado no parametro
BAD_STATUS a saida correspondente que esta com falha, bem como
OUT_xx.STATUS = Bad No Comm.

Quando o parémetro LOC_OUT_xx ndo estiver configurado (BLOCK_TAG =
Espacos), entdo a saida OUT_xx disponibiliza o valor e status de constante
correspondente (CT_VAL_xx e CT_STATUS_xx).

Configuragdo do Pardmetro Interno a Ser Lido/Escrito (*)
Para enderecar o parametro interno, a respectiva entrada ou saida tera um parametro
LOC_xxx composto da seguinte estrutura (DS_262):

Tipo de Dado Tamanho Descrigcao

Tag do bloco que se deseja monitorar (o tag é case

VisibleString(32) 32 sensitive).

Relativelndex

Unsigned16 2 indice relativo do parametro.

Sublindex

Subindex do parametro comecado por 1. Quando o
parametro se tratar de uma estrutura (DS_xxx) ele
indica o nimero do Elemento da estrutura.
Unsigned8 1 Quando for um parametro do Tipo BitString, ele
indica o byte do parametro a ser considerado.

Em parametros simples este subindex ndo é
considerado.

A Entrada/Saida é considerada NAO CONFIGURADA quando o BlockTag estiver
em branco OU o Relativelndex e o Subindex forem iguais a zero.

Quando houver algum erro de configuragdo do parédmetro Contained, o bit
correspondente a entrada/saida no CONFIG_STATUS sera setado e o BLOCK_ERR
indicara “Configuration Error”.

! Nao é suportada a escrita ou leitura em todos os tipos de parametro. A tabela a
seguir resume as operagdes suportadas pelo bloco:

2.136



Biblioteca de Blocos

Parédmetro ‘ Tipo de Direcao Tipo de dado de / Parametro

Entrada/Saida dado Para de Outro Bloco Suportado

Boolean *
Float
Integer8 *

Parametro de Integer16 *
IN_X Float In_x Integer32

Outro bloco Unsigneds *
Unsigned16 *
Unsigned32
Bitstring *
Boolean
Float
Integer8
Integer16
Integer32
Unsigned8
Unsigned16
Unsigned32
Bitstring *
Boolean
Float
Integer8
Integer16
Out_x Integer32
Unsigned8
Unsigned16
Unsigned32
Bitstring
Boolean
Float
Integer8
Integerl6
Out_Dx Integer32
Unsigned8
Unsigned16
Unsigned32
Bitstring

Parametro de

In_Dx Unsigned8 In_Dx outro bloco

Parametro de

Out x Float Outro bloco

Parametro de

Out_Dx Unsigned8* Outro bloco

Nota 1: Os tipos de dados assinalados acima com * significam que serdo truncados
para valores maiores que o tipo correspondente:

- Unsigned 8/ Bitstring — 0 a 255

- Integer 8 — (-127) a (+127)

-Boolean-0e 1

- Unsigned16 — 0 a 65535

- Integerl6 — (-32767) a (+32767)

Nota 2: Para o Tipo BitString o subindex identifica o Byte correspondente

Nota 3: A escrita ou leitura em parametros “contained” no mesmo bloco Constante
nao séo suportadas.

Modos suportados
O/S, MAN, AUTO

Parametros
. Tipo Dado | Faixa Valida/ | valor : Memoria/ o
Parametro 5 ‘Unldades Descricao
(Comp) Opgoes Default Modo
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC OctString(32) Spaces Na S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 1to 255 0 Nenhuma S
5 MODE_BLK DS-69 o/s Na S Veja Parametro de Modo
6 BLOCK_ERR Bitstring(2) E D/RO
Esta saida é determinada pela constante
7 OuUT_1 DS-65 N/Man |[CT_VAL_1. Ela ndo pode ser usada para ler
parametros contained.
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Tipo Dado | Faixa Valida/ | valor Memoria/

(o) Pardmetro —_— Opgdes Default Unidades Modo Descricéo

Esta saida é determinada pela constante
8 OuT_2 DS-65 D/Man |[CT_VAL_2. Ela ndo pode ser usada para ler
parametros contained.

Esta saida é determinada pela constante
9 OuUT_3 DS-65 D/Man |[CT_VAL_3. Ela ndo pode ser usada para ler
parametros contained.

Esta saida é determinada pela constante
10 OouT_ 4 DS-65 D/Man |[CT_VAL_4. Ela ndo pode ser usada para ler
parametros contained.

Esta saida pode ter o valor de uma constante
11 OUT_5 DS-65 D/Man [CT_VAL 5 ou o valor de um parametro
interno dependente de LOC_OUT_5.

Esta saida pode ter o valor de uma constante
12 OUT_6 DS-65 D/Man [CT_VAL_ 6 ou o valor de um parametro
interno dependente de LOC_OUT_6.

Esta saida é determinada pela constante
13 OuT_D1 DS-66 N/Man |[CT_VAL_D1. Ela ndo pode ser usada para
ler parametros contained.

Esta saida é determinada pela constante
14 OuUT_D2 DS-66 D/Man |[CT_VAL_D2. Ela ndo pode ser usada para
ler pardmetros contained.

Valor de constante analdgica transferida

15 CT_VAL_ 1 Float 0 s para a saida OUT 1.

Valor de constante analdgica transferida

16 CT_VAL_2 Float 0 s para a saida OUT 2.

Valor de constante analdgica transferida

17 CT_VAL_3 Float 0 s para a saida OUT 3.

Valor de constante analdgica transferida

18 CT_VAL_4 Float 0 S para a saida OUT 4.

Valor de constante analégica transferida

19 CT_VAL_ 5 Float 0 s para a saida OUT 5,

Valor de constante analdgica transferida

20 CT_VAL_6 Float 0 S para a saida OUT 6.

Valor de constante discreta transferida
para a saida OUT_D1.

Valor de constante discreta transferida
para a saida OUT_D2.

Este alerta é gerado por qualquer mudanga
no dado estético.

21 CT_VAL_D1 Unsigneds 0 s

22 CT_VAL_D2 Unsigned8 0 S

23 UPDATE_EVT DS-73 Na D

O block alarm ¢é wusado para toda
configuracéo, hardware, falha na conex&o ou
problemas no sistema no bloco. A causa do
alerta é inserida no campo subcodigo. O
primeiro alerta a tornar-se ativo, acionara o
status Active no atributo Status. Tao logo o
status Unreported é limpado pela tarefa de
repasse de alerta, outro alerta de bloco pode
ser repassado sem limpar o status Active, se
0 subcédigo foi mudado.

24 BLOCK_ALM DS-72 Na D

Valor constante discreto transferido para a

25 CT_VAL_D3 Unsigned8 0 S saida OUT_D3.

Valor constante discreto transferido para a
saida OUT_D4.

Valor constante discreto transferido para a
saida OUT_D5.

Valor constante discreto transferido para a
saida OUT_D6.

26 CT_VAL_D4 Unsigned8 0 S

27 CT_VAL_D5 Unsigned8 0 S

28 CT_VAL_D6 Unsigned8 0 S

Status constante transferido para a saida

29 | CT_STATUS 1 | Unsigneds GNC s OUT L.
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Tipo Dado | Faixa Valida/ | valor Memoria/

‘Unldades Modo

Descricéo

‘ Parametro

(Comp) Opgaes Default

Status constante transferido para a saida

30 CT_STATUS_2 Unsigned8 GNC S ouT 2.
31 CT STATUS_3 Unsigneds GNC s gtSEIEJsg constante transferido para a saida
32 CT STATUS_4 Unsigneds GNC s (S)t8$54 constante transferido para a saida
33 CT STATUS._5 Unsigneds GNC s gtstTles constante transferido para a saida
34 CT STATUS_ 6 Unsigneds GNC s gtStTUSG constante transferido para a saida
35 CT_STATUS D1 | Unsigneds GNC s Status constante transferido para a saida
= - OUT_D1.
36 CT_STATUS D2 | Unsigneds GNC s Status constante transferido para a saida
OUT_D2.
37 CT STATUS D3 | Unsigneds GNC s Status constante transferido para a saida
OUT_Ds3.
38 CT STATUS_D4 | Unsigneds GNC s Status constante transferido para a saida
OUT_D4.
39 CT_STATUS D5 | Unsigneds GNC s Status constante transferido para a saida
= - OUT_D5.
20 CT_STATUS D6 | Unsigneds GNC s Status constante transferido para a saida

OUT_D6.

Esta saida é determinada pela constante
41 OUT_D_3 DS-66 D/Man [CT_VAL_D3. Ela ndo pode ser usada para
ler pardmetros contained.

Esta saida é determinada pela constante
42 OUT_D 4 DS-66 D/Man [CT_VAL_DA4. Ela ndo pode ser usada para
ler parametros contained.

Esta saida pode ter o valor de uma constante
43 OUT_D 5(% DS-66 D/Man |CT_VAL_D5 ou o valor de um parametro
interno dependente de LOC_OUT_D5.

Esta saida pode ter o valor de uma constante
44 OUT_D 6 (¥ DS-66 D/Man [CT_VAL_D6 ou o valor de um parametro
interno dependente de LOC_OUT_D6.

Entrada anal6gica que escreve para um

* -
45 IN_1 () DS-65 D parametro interno configurado no LOC_IN_1.
46 DISABLE_1 (%) DS-66 D DesAablllta a esc_:rlta do parametro IN_1 no
paradmetro contained correspondente.
47 LOC_IN_1 (¥ DS-262 S/ 00S Indica qual o paradmetro contained que sera

escrito pela entrada IN_1.

Banda morta para a entrada IN_1, no qual se
48 DEAD_BAND_1 Float 1.0 IN_1 S houver variagdo dentro desta faixa néo
ocorreria escrita no parametro do bloco.

Entrada anal6égica que escreve para um
* -
49 IN_2 () DS-66 D parametro interno configurado no LOC_IN_2.
50 DISABLE_2 (¥) DS-66 D Degablhta a est_:rlta do parametro IN_2 no
parametro contained correspondente.
51 LOC_IN_2 DS-262 S/00S Indica qual o parametro contained que sera

escrito pela entrada IN_2.

Banda morta para a entrada IN_2, no qual se
52 DEAD_BAND_2 Float 1.0 IN_2 S houver variacdo dentro desta faixa néo
ocorreria escrita no parametro do bloco.
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. Tipo Dado | Faixa Valida/ | valor : Memoria/ L
(o) Pardmetro 5 ‘Unldades Descricéo
(Comp) Opgoes Default Modo
Entrada discreta que escreve para um
53 IN_D_1(% DS-66 D pardmetro interno configurado no
LOC_IN_D1.
5 ) Desabilita a escrita do parametro IN_D1 no
54 DISABLE_D1 () DS-66 D parametro contained correspondente.
55 LOC_IN_D1 (¥ DS-262 S/00S Indlga qual o parametro contained que sera
escrito pela entrada IN_D1.
Entrada discreta que escreve para um
56 IN_D 2 (¥ DS-66 D parametro interno configurado no
LOC_IN_D2.
Desabilita a escrita do parametro IN_D2 no
* _ _
57 DISABLE_D2 (¥) DS-66 D parametro contained correspondente.
58 LOC_IN_D2 (¥ DS-262 S/00S Indlc_a qual o pardmetro contained que sera
escrito pela entrada IN_D2.
59 LOC_OUT_5 (% DS-262 S/00S :iré((i)lcpaaguglsgig:rgr&?_trg contained que sera
60 LOC_OUT 6 (% DS-262 S/00S :&%c;aguglsgig:rgﬂ_?_trg contained que sera
61 |LOC_OUT D5(*| DS-262 S/00S :&%C;ag“:'sgig:rgﬂﬁ"g %onta'”ed que sera
62 |LOC_OUT D6 (*)| DS-262 S/00S :&‘i'csag“:'sgiggrgﬂi"g CGO”ta'”ed que sera
Status da escrita/leitura do parametro. O bit
P setado indica que o algoritmo ndo conseguiu
63 BAD_STATUS () | Bitstring(2) D/RO ler/escrever ‘ do ’ “BIoco.Paramgtro"
especificado.
64 CONFIG_*STATU Bitstring(2) D/IRO Indica qual a ?ntrada ou saida esta com erro
S® de configuracéo.
STATUS_OPTS N Ver a descricdo deste parametro no item
6> Q)] Bitstring(2) S/ 00s “Opgdes dos Blocos Funcionais”.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dindmico; N — n&o volétil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon

Se o pardmetro DIAG.BEHAVIOR é “Adapted”:
O modo requerido para escrever € o modo actual, indiferente do modo target: OUT_1, OUT_2,
OUT_3, OUT_4, OUT_5, OUT_6, OUT_D1 e OUT_D2.

BAD_STATUS e CONFIG_STATUS Bitstring (¥)

IN 1
IN 2
IN_D1
IN_D2
OoUT 5
OUT 6
OUT D5
OUT D6

~N|O|O|R|WIN|FL|O
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FFET - Flip-Flop e Edge Trigger

Viséo Geral
Pode ser configurado para trabalhar como:
e SR flip-flop
e RS flip-flop
e D-latch
e  Trigger por borda de subida
e  Trigger por borda de descida
e Trigger por borda bi-direcional

Esquemaético

o ™
s | R |SR|Rs
C [ L |onf|and
RESET_IM [: E '|:| E E SR FLIF FLOF
HlH|KRH|L
SET_IN ] I D2 | IR D Q
—f D_LACTH DEten
Ho | b # DisC_oF
m_D1 ] A N L
N
1 RISING:
m_Dz [ ] FALLING EDGE TRIGGER
I | EOFECTIONAL
L oy

Descricéo
As seguintes tabelas resumem o comportamento do bloco:

RESET _IN OUT _D (SR flip-flop) OUT _D (RS flip-flop)

RESET_IN || || OUT_D (D-latch)
L H X X H
H L X X L
H H X X H
L L Subida L L
L L Subida H H
L L H,L ou Descida X OUT_Dny

OUT D OUT D OUT D
NESEU I (Rising Edge) (Falling Edge) (Bi-directional)
L L Subida H L H
L L Descida L H
L L Sem transicao L L L
X H X H H H
H L X L L L
BLOCK_ERR

O BLOCK_ERR do bloco FFET refletira as seguintes causas:
e Out of Service — quando o bloco esta no modo O/S.

Modos Suportados
O/S, MAN e AUTO.
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Parametros
Tipo Dado | Faixa Vélida/ ori
ldx Parametro 3 _ VEler Unidades MSHIIE Descricéo
(Comp_) Opgoes Default /Modo
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC OctString(32) Spaces Na S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 1a255 0 Nenhuma S
5) MODE_BLK DS-69 0o/S Na S Veja Parametro de Modo
6 BLOCK_ERR Bitstring(2) E D /RO
0: SR flip-flop
1: RS flip-flop
2 : D-latch
7 DISC_OP Unsigneds | 3:rising edge E S/Man |Selecdo de operagao discreta.
4 : falling edge
5 : bi-
directional
edge
8 STATUS_OPTS Bitstring(2) S/ OIS
9 IN_D1 DS-66 D Entrada discreta n® 1.
10 IN_D2 DS-66 D Entrada discreta n° 2.
: Off
11 SET_IN DS-66 2 : Set D Entrada ajustada.
12 RESET_IN DS-66 0: off D Entrada resetada.
- 1:reset
13 OUT_D DS-66 N/Man |Saida do flip-flop.
14 UPDATE EVT DS-73 Na D Este alerta e gerado por qualguer mudanca
- no dado estatico.
O block alarm é usado para toda
configuragédo, hardware, falha na conexao ou
problemas no sistema no bloco. A causa do
alerta é inserida no campo subcédigo. O
R primeiro alerta a tornar-se ativo acionara o
15 BLOCK_ALM DS-72 Na D status Active no atributo Status. Téo logo o
status Unreported é limpado pela tarefa de
repasse de alerta, outro alerta de bloco pode
ser repassado sem limpar o status Active, se
0 subcédigo foi mudado.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dindmico; N — ndo volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon

Se o parametro DIAG.BEHAVIOR é “Adapted”:
O modo requerido para escrever é o modo actual, indiferente do modo target: OUT_D.
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AEQU — Equacdes Avancadas

Visédo Geral

Este bloco foi especialmente desenvolvido para efetuar calculos especificos.

Esquematico

MWODE

>

CjouT

ot 1

-
IM_11]
M_2(] EQILATION
_3(] CaLCULATION
Ir_4[ ]
IM_L1[ ] T
EQ_TYFE
IN_D2(]
p

Descricéo

jouT_2

CJouT_p

Como este bloco tem um propdésito geral, alguns parametros podem ndo ser usados por uma

equacéo selecionada.

Segue uma descri¢édo de cada tipo de equacéo, bem como o significado dos parametros usados:

Parametros

Parédmetro Descricéo Entradas ; L SEIGET
configuraveis
Calcula o logaritmo | IN_1: entrada para a OUT: resultado do
Ln x ~ Nenhum .
natural fungéo x logaritmo natural
Calcula o logaritmo na | IN_1: entrada para a OUT: resultado do
Log x ~ Nenhum .
base 10 funcéo x logaritmo na base 10
Calcula e na poténcia | IN_1: entrada para a OUT: resultado de e na
Exp x ~ Nenhum P
de x funcdo x poténcia de x
Calcula a temperatura OUT: temperatura do
do ponto de ponto de condensacéo
condensagalo, pressao IN_1: temperatura do OUT_l:~ pressédo de
. de saturacdo de vapor saturacdo de vapor de
Dew point . . bulbo seco (F) 8 :
de agua (psia) e i . . Nenhum agua (psia)
temperature = IN_2: humidade relativa . x
pressdo de vapor de OUT_2: pressdo de
. (porcentagem) .
agua (pw) vapor de agua (pw)
Especial: Opcéo
reservada

BLOCK_ERR

O BLOCK_ERR do bloco AEQU refletira as seguintes causas:
- Out of Service — Quando o bloco esta no modo O/S.
- Block Configuration Error — Quando um resultado anormal ocorre (+/- INF, NaN).

Modos Suportados
O/S, MAN, AUTO

Parametros
Idx | Parametro TI(T:) r[;:;o Fagz@\ga;llsda/ Dve?!slcl)jlt Unidades I\/}iﬂrggga Descricéo
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC | OctString(32) Spaces Na S
3 STRATEGY | Unsigned16 0 Nenhuma S
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. Tipo Dado Faixa Valida/ Valor . Memoria o
ldx | Paréametro Unidades Descricéo
(Comp) Opgées Default /Modo
ALERT_KEY Unsigned8 1to 255 0 Nenhuma S
MODE_BLK DS-69 o/s Na S Veja Pardmetro Modo.
BLOCK_ERR | Bitstring(2) E D/RO
0:Lnx
1:Logx
7 EQ_TYPE Unsigned8 2: Exp x 0 E S/Man |Tipo de Equacéo.
3 : Dew Point Temperature
255 : Special
IN_1 DS-65 D Entrada n° 1.
IN_2 DS-65 D Entrada n°2.
10 IN_3 DS-65 D Entrada n°3.
11 IN_4 DS-65 D Entrada n°4.
12 IN_D1 DS-66 D Entrada discreta n° 1.
13 IN_D2 DS-66 D Entrada discreta n° 2.
14 ouT DS-65 D/Man |Saida priméaria.
15 OUT_D1 DS-66 D /Man |Saida discreta n® 1.
16 OuUT_1 DS-65 D/RO |Saidan°1.
17 OuUT_2 DS-65 D/RO |Saidan®2.
18 CT_VAL_1 Float 0 S Valor Constante 1.
19 CT_VAL_2 Float 0 S Valor Constante 2.
20 CT_VAL_3 Float 0 S Valor Constante 3.
21 CT_VAL_4 Float 0 S Valor Constante 4.
22 CT_VAL_5 Float 0 S Valor Constante 5.
23 CT_VAL_6 Float 0 S Valor Constante 6.
24 CT_VAL_D1 Unsigned8 0 S Valor Constante Inteiro 1.
25 CT_VAL_D2 Unsigned8 0 S Valor Constante Inteiro 2.
26 OUT_HIL_LIM Float 100 ouT S Limite alto para OUT.
27 OUT_LO_LIM Float 0 ouT S Limite baixo para OUT.
O bloco alarm é usado para toda
configuragdo, hardware, falha na
conexdo ou problemas no sistema
no bloco. A causa do alerta é
inserida no campo subcédigo. O
o8 BLOCK_ALM DS-72 Na D primeiro alerta a torna-se  ativo,
acionara o status Active no atributo
Status.Té&o logo o status Unreported
é limpado pela tarefa de repasse de
alerta, outro alerta de bloco pode ser
repassado sem limpar o status
Active, se o subcodigo foi mudado.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dindmico; N — n&o volétil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Pardmetros Default do Syscon
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PRED — Smith Preditor/ Preditor Smith

Descricéo

O bloco preditor é a implementacéo do esquema ilustrado pela figura abaixo:

.| Planta Real
"] com Atraso

PID

Estimativa da
Planta sem Atraso

e
)

(PRED)

Esquema utilizando Preditor Smith

O bloco preditor, aliado com o bloco TF (Transfer Function) possibilitam ao usuéario desenvolver
uma estratégia de controle utilizando o PID para controlar sistemas com tempos de atrasos
consideraveis.

O bloco possui trés entradas e uma saida:

e In 1 - Entrada do sistema Real com atraso;

e In_2 - Entrada da Estimativa da Planta sem atraso;

e Delay Time — Entrada fornecendo valor do tempo de atraso em segundos, este tempo
ndo podera ser superior a 1000 vezes o Tempo de Amostragem;

e OQut — Saida configuravel do bloco;

A saida do bloco pode ser configurada de trés maneiras distintas de acordo com o parametro
PRED_SELECTOR:

e Bypass — A saida terd 0 mesmo valor que a entrada IN_1;
e Atrasador — O bloco tera somente a funcéo de atrasar o sinal recebido pela entrada IN_2;
e Smith Preditor — O bloco tera a funcéo de um Preditor Smith;
O filtro ilustrado na figura acima possui a seguinte configuragdo:
1
Ts+1

G(s) =

O coeficiente T é configurado pelo usuario através do parametro FILTER.
Transi¢cdo OS = Auto
Quando houver uma transicdo do bloco de OS para Auto e o bloco estiver configurado em Smith

Preditor, o bloco necessitara de um tempo (0o mesmo que o configurado no DELAY_TIME) para
armazenar dados, enquanto isso o bloco funcionara na opgdo Bypass.
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Esquematico

il =
Real
IM_1 (]
Estimated + + Han
W \D_S-l:_';:
M_2 [ DELAY 2 _H oump [ i JouT
DELAY_TIME [ ] T :
1
PRED_SELECTOR
. A

Modos Suportados
O/S, MAN e AUTO.

Parametros
. Tipo Dado Faixa Valida/ Valor . Memo©ria / .
Parametro N Unids Descricéo
(comp.) Opgcoes Default Modo
1 ST_REV Unsigned16 0 None S
2 TAG_DESC OctString(32) Spaces Na S
3 STRATEGY Unsigned16 0 None S
4 ALERT_KEY Unsigned8 1to 255 0 None S
5 MODE_BLK DS-69 O/S,MAN,AUTO o/s Na S Veja Parametro de Modo.
6 BLOCK_ERR Bitstring(2) E D
7 IN_1 DS-65 D Entrada do sistema Real com
atraso.
8 IN 2 DS-65 D Entrada da Estimativa da Planta
— sem atraso.
9 DELAY_TIME DS-65 Sec D Entrada fornecendo valor do

tempo de atraso em segundos.
10 ouT DS-65 D/ Man Saida configuravel do bloco.
Seletor da saida:

Bypass — A saida sera igual a
entrada IN_1;

0 = Bypass

11 | PRED_SELECTOR Unsigned8 1 = Delay 0 E s Atrasador — A saida sera o sinal
. . da entrada IN_2 atrasada.
2 = Smith Preditor -

Smith Preditor — A saida sera
de acordo com o algoritmo do
Preditor Smith.

Parametro para configurar o

12 FILTER float Positive 0 Sec S )
filtro do bloco.
13 | PRED_SAMPLE_TIME float Positive 1 Sec s Tempo de amostra para coletar
= - os dados.
14 | STATUS_OPTS Bitstring(2) | B2 Jnoertainas 0 Na S/00S |Veja Opces de Blocos.
Este alerta ¢é gerado por
15 UPDATE_EVT DS-73 Na D qgualquer mudanca no dado
estatico.
16 BLOCK_ALM DS-72 Na D

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D —dinamico; N — ndo volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon
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TF — Transfer Function/ Funcéo de Transferéncia
Descricéo

O bloco Transfer Function(TF) tem como finalidade representar sistemas de até 2% ordem, através
da configuragéo dos coeficientes A, B, C, D, E e F de uma funcéo de transferéncia do tipo:

As? +Bs+C

Ge)=————
(s) Ds®> + Es+F

O bloco consiste de uma saida e uma entrada.

Representacdo de um Sistema
Um sistema para ser realizavel deve possuir o grau do denominador maior que o do numerador,
portanto quando o parametro D for igual a zero o parametro A deve ser obrigatoriamente zero.

Nao é permitido ter os parametros D e E ambos iguais a zero.

Exemplo de Aplicagédo do Bloco TF
Para sistemas com atraso é dificil controlar o sistema utilizando somente um controlador PID, é
necessario montar um esquema que fornega ao PID um valor da varidvel de processo sem atraso.

Um esquema bastante utilizado é o Preditor Smith a sua configuragdo esta ilustrada na figura
abaixo:

Para representar a estimativa da planta sem atraso € necessario utilizar o bloco TF.

Planta Real
com Atraso

PID >

Estimativa da
Planta sem Atraso

TS p Atraso ——  »

(TF)

Filtro |«

Esquema utilizando Preditor Smith

Outra aplicagdo em que se pode utilizar o bloco TF é utilizando o bloco Constante para construir um
sistema com multi-modelos. Um exemplo deste tipo de aplicacdo € num tanque cbnico, em que se
pode determinar os seus pontos de operagdo e para cada ponto configurar a funcdo de
transferéncia de maneira distinta.
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Esquematico

(]

TF_A TF_E TF_C

T

T

TRANSFER
FUNCTION

l

TF.D TFE TFF

oot

Modos Suportados
O/S, MAN e AUTO.

Parédmetros
. Tipo Dado | Faixa Valida/ Valor Meméria/ _
Parametro N Descricéo
(comp.) Opcoes Default Modo

1 ST_REV Unsigned16 0 None S

2 TAG_DESC OctString(32) Spaces Na S

3 STRATEGY Unsigned16 0 None S

4 ALERT_KEY Unsigned8 |1 to 255 0 None S

5 MODE_BLK DS-69 0/S,MAN,AUTO Qls Na S Veja Parametro de Modo.

6 BLOCK_ERR Bitstring(2) E D

7 IN DS-65 D Entrada Anal6gica do sistema.

8 ouT DS-65 D/Man |Saida Analégica do sistema.

9 TF_A Float 0.0 S Coeficiente da funcao de transferéncia.

10 TF_B Float 0.0 S Coeficiente da funcéo de transferéncia.

11 TF_C Float 0.0 S Coeficiente da funcéo de transferéncia.

12 TF_D Float 0.0 S Coeficiente da funcéo de transferéncia.

13 TF_E Float 0.0 S Coeficiente da funcao de transferéncia.

14 TF_F Float 0.0 S Coeficiente da funcéo de transferéncia.
Especifica o tempo do valor da Ultima
saida retornar para o calculo do valor do

15 | TF_BAL_TIME Float Positive 0.0 Sec s algoritmo quando o bloco esta mudando
do modo Manual para Automético,
fornecendo uma partida sem alteragdes
bruscas.

16 | STATUS_OPTS | Bitstring(z) | 22 \nceran 0 Na | S/00S |VejaOpgdes de Bloco.

17 UPDATE_EVT DS-73 Na D Este alerta é geragp por qualquer
mudanca no dado estatico.

18 BLOCK_ALM DS-72 Na D

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dindmico; N — n&o volétil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Pardmetros Default do Syscon
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LCF — Fatores de Correcéo para Liquido

Descricéo
Este bloco realiza os célculos dos fatores de corre¢do (CTL, CPL e BSW na temperatura de
operacgdo) para medi¢éo de liquido.

Identificac8o do niumero da medi¢cdo — STRATEGY
O parametro STRATEGY identifica o nimero da medigdo de vazdo a qual estd associado o fator
de correcéo calculado.

A gquantidade de instancias deste bloco ndo esta limitada ao nimero maximo de vaz8es medidas
suportadas.

Configuragao do produto

Através do parametro PRODUCT_TYPE, seleciona-se qual o tipo de produto a a ser utilizado
para céalculo. Tem-se ainda a escolha do tipo de densidade em DENSITY_TYPE, a aplicacédo de
correcdo para medidor de densidade de vidro (HYDROMETER_CORRECTION) e coeficiente de
dilatacéo térmica na temperatura base ou presséo absoluta de equilibrio.

Célculo do CCF

Se as entradas FLOWING_TEMP e DENSITY_METER estiverem conectadas, entdo o fator
CTL_OUT seré calculado. E se a entrada FLOWING_PRES estiver conectada, entdo CPL_OUT
também sera calculado.

Se foi configurado para realizar o célculo do BSW no parametro CALC_BSW, entédo
CCF=CTL*CPL*MF *(1-Xwm)*SF

Entradas do bloco

Entrada ‘ Necessidade de link ‘ Descricéo
Temperatura de escoamento do liquido.
Se o0 sistema possui um medidor de densidade online, entdo a
TEMPERATURE_METER mandatorio temperatura na qual esta sendo realizada a medi¢cdo da densidade
devera estar dentro dos limites de variacdo aceitaveis em relagdo a
temperatura de escoamento no medidor de vazéo.
. Presséo manométrica de escoamento.
PRESSURE_METER Opcional Se esta entrada nao estiver conectada, entdo considera-se CPL = 1.
Densidade do produto medido (emulsdo), que pode estar nas
DENSITY_METER mandatorio condi¢cdes de escoamento ou nas condi¢cdes base dependendo da
configuracdo de DENSITY_TYPE.

Saidas do bloco
Este bloco fornece as quatro saidas abaixo. Nas aplicacdes em que néo se deseja calcular o CPL,
isto é, a entrada PRESSURE_METERS n&o est4 conectada, entdo a saida CPL_OUT indicara 1.

Valor na condigéo

Descricéo

de excecao (*)

BASE DENS Densidade na condi¢éo base, que foi definida no DENSITY METER
- bloco LKD. -

CTL_OUT Fator de correcéo de temperatura. 1.0000

CPL_OUT Fator de correcéo de presséo. 1.0000

CCF_OouT Fator de correcdo combinado 1.0000

(*) Situacdo em que ndo é possivel realizar o calculo, que pode ser decorréncia de status das
entradas ou fora do range de calculo especificado pela norma correspondente.
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TEMPERATURE_METER | PRESSURE_M
e DENSITY_METER ‘ ETER ‘ GG B ‘ .

N&o conectados - - 1

Conectados N&o conectado None CTL * MF

Conectados Conectado None CTL * CPL * MF

Conectados N&o conectado | Dual range / MF * (1 - Xwm) * CTL * SF
Lab analysis

Conectados Conectado Dual range / MF * (1 - Xwm)*CTL*CPL*
Lab analysis SF

A saida CCF_OUT ¢ o resultado da multiplicagdo dos trés fatores (CTL, CPL e MF), se nao for
possivel calcular quaisquer deste fatores utiliza-se o valor na condi¢cdo de exceg¢do como indicado
na tabela.

Fator de correcdo de temperatura para o hidrocarboneto liquido (CTL_OIL)
A densidade utilizada no célculo de CTL depende da configuracdo com indicado na tabela abaixo.

Densidade
utilizada

Configuracao Comentario

Existem duas condi¢des :

e CALC_BSW A densidade do 6leo seco na condi¢do de
configurado para Dual | operagdo ou base (configurado em
DENSITY_METER range e LO_SW é | DENSITY_TYPE) indicada na entrada
100%. DENSITY_METER é utilizada no célculo do
e CALC BSW CTL_OIL.

configurado para None.

CALC_BSW configurado | Entrada DENSITY_METER se refere a
para Dual range e LO_SW é | densidade da emulsdo (ndo adequado para
diferente de 100%. calculo do CTL_OIL), que é utilizada para

LAB_DENS_OIL célculo do BSW na condi¢céo de operacdo.

CALC_BSW configurado | Entrada DENSITY_METER nédo é utilizada,
para Lab analysis. pois a densidade base do 6leo seco deve
ser obrigatoriamente fornecida para o
calculo do BSW.

As normas aplicadas sdo API-11.1 para 6leo cru, produtos generalizados, MTBE e 6leo lubrificante.
Para a medicao de hidrocarbonetos liquidos leves é utilizada a norma GPA-TP25 e GPA-TP15.

Fator de compressibilidade — F

Fator de compressibilidade do liquido medido que é calculado a partir da densidade base e
temperatura de escoamento. Se ndo for possivel calcular o fator de compressibilidade, o valor
atribuido ao parametro F sera zero.

Utilizando o fator de compressibilidade, pressdo manométrica de escoamento e a pressdo de
equilibrio, calcula-se o fator CPL.

Se o produto selecionado for agua, entéo o fator de compressibilidade sera considerado zero e por
consequéncia o CPL igual a 1.

As normas utilizadas no célculo do fator de compressibilidade sédo API-11.2.1 e API-11.2.1.M para
6leo cru, produtos generalizados, MTBE e 6leo lubrificante. Para a medi¢cdo de hidrocarbonetos
liquidos leves é utilizada a norma API-11.2.2. e API-11.2.2.M.

Meter factor — MF
Se o medidor é submetido a proving, entdo o valor de meter factor obtido devera ser escrito no
parametro MF. Caso contrario, deixar o valor default do parametro MF, isto &, 1.

Célculo do BSW - Dual range

Se o parametro CALC_BSW est4 configurado para “Dual range”, o FLOWING_SW_OUT ¢é a
propria entrada SW_METER se esta for menor que LO_SW. Caso contrario, 0 BSW sera calculado
usando resultados de andlise em laboratério e a densidade da emulsdo na condigdo de
escoamento.

Se LO_SW = 0.0, entdo o BSW sera sempre calculado

Se LO_SW = 100.0, entédo sempre utilizara a entrada FLOW_SW_IN.
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Entradas do bloco
As entradas utilizadas sao :
Entrada | Necessidade de link | Descricéo

TEMPERATURE_METER | mandatério Egﬂi"g’grat“ra de escoamento do

Densidade do produto medido, que
deverd& ser na condicdo de
escoamento obrigatoriamente para a
opcao Dual range.

DENSITY_METER mandatorio

Entrada com valor de BSW medido
online para valores inferiores ao
especificado no parametro LO_SW,
acima do qual sera utilizado o valor
calculado de BSW.

Se esta entrada ndo estiver
conectado, entdo sera ignorada, isto
€, 0 BSW sera sempre calculado.

SW_METER Opcional

Saidas do bloco

CEED | Descrigao

Se valor fornecido pela entrada SW_METER for inferior ao parametro
FLOWING_SW_OUT | LO_SW, entdo esta saida acompanhara a entrada FLOW_SW_IN.
Caso contrario serd um valor calculado.

CTL_WATER Fator de correcdo de temperatura para a agua.

BASE SW BSW calculado para a condig8o de temperatura base

Caélculo do BSW — LAB_DENS_OIL e LAB_DENS_WATER

O BSW ¢é calculado a partir das densidades do 6leo seco e da agua na condigdo de analise em
laboratorio, além da densidade na condigdo de escoamento bem como a temperatura de
escoamento medidos online.

Portanto tais calculos pressupde uma constancia nas caracteristicas (densidade base) do 6leo e
agua produzidos.

Célculo do FLOWING_SW_OUT :

L] Calcula : DENSmeo,T = f(DENSmeo,ﬂab, T)

Onde :

DENSgie0,7 : densidade do 6leo seco a temperatura de escoamento

DENS¢ieo11ab = LAB_DENS_OIL : densidade do 6leo seco a temperatura de analise no laboratério.
T : temperatura de escoamento

e Calcula : DENS4gua,t = f(DENSagua,15/60, T)

Onde :

DENS4qua 7 : densidade da dgua a temperatura de escoamento

DENS34guaab = LAB_DENS_WATER: densidade da 4gua a temperatura de andlise no laboratdrio.
T : temperatura de escoamento

e Calcula BSWr (pardmetro FLOWING_SW_OUT).

Onde :
BSWr: BSW a temperatura de escoamento

BSWr = DENSemuisao,1 - DENS¢ieo 1
DENSasgua,t - DENSgleo,

Célculo do BASE_SW :

e Calcula : CTLa = f(DENS4gua,15:60, Th) € 0 pardmetro CTL_WATER, que converte volume da
temperatura de escoamento para a tempeatura base

e Calcula : CTL, = f(DENS¢ieo T1ab, Tlab,Th), que converte volume na temperatura da analise de
laborat6rio para a temperatura de escoamento

e Calcula BSWr, (pardmetro BASE_SW).
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BSWr, = BSWt*CTLa
BSW1*CTLa+ (1 - BSW7) * CTL,

Célculo do BSW — Lab analysis

Se o parametro CALC_BSW esta configurado para “Lab analysis”, entdo o valor da saida
FLOWING_SW_OUT sera calculada usando resultados da analise em laboratério exclusivamente,
isto &, pressupde uma estabilidade/regularidade na densidade base do 6leo e BSW (isto €, ocorre
variagbes decorrentes apenas da variacdo da temperatura e diferenca dos coeficientes de
expansao térmica da agua e 6leo).

Esta formula de calcula é apresentada na API-201. — Allocation measurement no apéndice B.

Entradas do bloco
As entradas utilizadas sao :

Entrada Necessidade de link Descricéo
TEMPERATURE_METER | mandatério Temperatura de escoamento do liquido.

Saidas do bloco

Saidas Descricéo

FLOWING_SW_OUT | Valor calculado do BSW na condigdo de escoamento.
CTL_WATER Fator de correcdo de temperatura para a agua.
BASE SW BSW calculado para a condi¢do de temperatura base

Célculo do BSW — LAB_DENS_OIL, LAB_DENS_WATER e XWS

O BSW é calculado a partir dos resultados da andlise de laboratério : densidade do 6leo seco,
densidade da agua e BSW na temperatura de analise em laboratério.

Portanto tais célculos pressupde uma constancia nas caracteristicas (densidade base) do 6leo e
agua produzidos.

Célculo do FLOWING_SW_OUT :
Calcula :
Xw,m = Xwjab * (CTLwjab / CTLwm
xw,lab * (CTLW,Iab /CTLw,m) + (1 - Xw,lab) * (CTLO,Iab / (CTLo,m * SF))

Onde :

Xwm: BSW na condi¢do de escoamento

Xw,iab : BSW na condigcéo da andlise em laboratério

CTLuw,ab : Fator de correcdo de temperatura para agua da temperatura de analise em laboratério
para a temperatura de 15 Celsius (LD_UNITS= Kg/ms) ou para a temperatura de 60 Fahrenheit
(LD_UNITS=API/SG).

CTLwm : Fator de corregdo de temperatura para ég;ua da temperatura de escoamento para a
temperatura de 15 Celsius(LD_UNITS= Kg/m®) ou para a temperatura de 60
Fahrenheit(LD_UNITS=API/SG).

CTLo,ab : Fator de correcdo de temperatura para 6leo da temperatura da analise em laboratério
para a temperatura de 15 Celsius (LD_UNITS= Kg/ms) ou para a temperatura de 60 Fahrenheit
(LD_UNITS=API/SG).

CTLom : Fator de correcdo de temperatura para 6leo da temperatura de escoamento para a
temperatura de 15 Celsius (LD_UNITS= Kg/m3) ou para a temperatura 60
Fahrenheit(LD_UNITS=API/SG).

SF : fator de encolhimento do 6leo

Diagndstico e Correcéo de Problemas

1. BLOCK_ERR. Block configuration : As entradas de Temperatura ou Densidade ndo estdo
linkadas.

2. BLOCK_ERR. Out of Service : bloco LCF pode permanecer no modo Out of service apesar do
target mode ser Auto porque o bloco Resource esta em O/S.

Indica¢des especiais de BATCH_STATUS

“Abnormal Conditions” — Problemas no célculo de BSW. Valores de entrada de SW fora do
range 0-100 % (caso CALC_BSW ="Dual Range”).
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Esquematico

- ™
TEMPERATURE_ - X JBASE_
METER * DEMS
CORRECTION N
PRESSURE_1 . CTL_OIL
METER *
FACTORS # ICPL_OIL
DEMSITY
METERH * » JCCF_OUT
Twr Tor T
Swi_METER(] N g%ﬂﬂﬁ%‘_
BSw -
DiATER
CALCULATION
3f JJBASE_SW
- oy
Modos Suportados
OIS e AUTO.
Parametros

Tipo/ Memoéria ‘
View (compr.) Opgdes Default /Modo
1 12,34 ST_REV Unsigned16 0 None S/RO

Parametro Descrigao

’ Tipo Dado ‘FaixaVéIida/ Valor H

Unid. ‘

Se este parametro é configurado

2 TAG_DESC OctString(32) Spaces Na S com string dlfgrente de espacos,
entdo este parametro substituird o

tag do bloco no relatério de QTR.

3 Este parametro é usado para
4 STRATEGY Unsigned16 Oto4 0 None S identificar o numero da vazao
(A2) .
medida.
4 4 ALERT_KEY Unsigned8 1to 255 0 None S
(A51) 1,3 MODE_BLK DS-69 o/s Na S Veja o parametro Modo.
6 1,3 BLOCK_ERR Bitstring(2) E D /RO
Temperatura usada para calcular o
7 TEMPERATURE_ T_UNIT ~ .
(A2) 1,1,3 METER DS-65 S N /RO [fator de corre¢do para a expanséo

térmica de um liquido.

Pressdo (manométrica) usada para
8 1,1,3 PRESSURE_MET DS-65 P_UNIT N /RO |calcular o fator de correcdo para a
(A2) ER S @ S
compressibilidade de um liquido.

9 LD_UNI Densidade usada para calcular os
(A2) 1,1,3 DENSITY_METER DS-65 Ts N/RO fatores CPLm e CTLm.
10 11,3 SW_METER DS-65 % N/RO |Porcentagem medida de areia e
(A2) agua misturados no 6leo.
1 013 BASE_DENS DS-65 LD_UNI N/RO Densidade base do 6éleo seco
TS calculado.
12 0,1,3 CTL_OIL DS-65 N /RO |Fator de corregao de temperatura.
13 0,1,3 CPL_OIL DS-65 N /RO |Fator de correcédo de pressao.
14 0,1,3 CCF_OuUT DS-65 N /RO |Fator de correcdo combinado.
15 013 FLOWING_SW_O DS-65 % N/ RO I?orcent_agem calculgda de areia e
uTt agua misturados no 6leo.
16 0,13 CTL_WATER DS-65 N /RO |Fator de correcdo de temperatura.
Porcentagem de areia e &gua
17 0,1,3 BASE_SW DS-65 % N/RO [misturados no Oleo calculado na

condigao base.
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[0)4

18
(A1)

Tipo/
View

Parametro ‘

BASE_PRESSUR
E

Tipo Dado
(compr.)

Float

Faixa Valida/
Opcoes
101.325 kPa
or
14.696 psi

Valor
Default

101.325
kPa

H Unid. ‘

P_UNIT

Memodria
/Modo

‘ Descrigcao

Pressdao base para fluido de
acordo com a unidade
selecionada em P_UNITS.

19
(A1)

BASE_TEMPERA
TURE

Float

15.0°C
or

20.0°C
or

60.0 °F

15.0°C

T_UNIT

Temperatura base para fluido de
acordo com a unidade
selecionada em T_UNITS.

20
(A1)

T_UNITS

Unsigned16

1000=Kelvin
1001=Celsius
1002=Fahrenhe
it
1003=Rankine

Celsius

Unidade de
temperatura.

engenharia  para

21
(AD)

P_UNITS

Unsigned16

1130=Pa
1132=Mpa
1133=kPa
1137=bar
1138=mbar
1139=torr
1140=atm
1141=psi
1144=g/cm®
1145=kgf/cm?
1147=inH20
4°C
1148=inH20 68
°F
1150=mmH20
4°C
1151= mmH20
68 °F
1154=ftH20 68
°F

KPa

Unidade de
pressao estatica.

engenharia  para

22
(AD)

LD_UNITS

Unsigned16

1097= Kg/m®
1113=AP|

1599 = relatve
density/SG

Kg/m®

Unidade de engenharia para
densidade do liquido. A selegcdo
desta unidade indica qual tabela
utilizar nos célculos dos fatores de
correcao (CTL e CPL).

23
(A2)

PRODUCT_TYPE

Unsigned8

0=Crude
oil(Table suffix
A)
1=Generalized
products (Table
suffix B)
2=MTBE (Table
suffix C)
3=Lubricating
oil (Table suffix
D)
4=Water
5=Light
hydrocarbon
(NGL&LPG)

Tipo do Produto.

24
(A2)

DENSITY_TYPE

Unsigned8

1=Density at
base
2=Measured
density

Tipo de Densidade

25
(A2)

HYDROMETER_C
ORRECTION

Unsigned8

0=No correction

1=Correction is
done

Corregao do Hidrometro.
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Parametro ‘

Tipo Dado
(compr.)

Faixa Valida/
Opcoes

Valor
Default

Memodria
/Modo

‘ Descrigcao

Se o produto selecionado é MTBE,
significa o coeficiente de dilatagédo

26 COEF_OF_THER térmica na temperatura base.
= Float >=0.0 0.0 S
(A2) MAL_EXP Se o produto selecionado for Light
hydrocarbon, significa a presséo de
equilibrio absoluta a 100 °F.
27 MF usado no calculo do fator de
(A2) MF AL BRIz L AC = correcdo combinado (CCF).
28 0=None Seleci d iveis f
. _ eleciona uma das possiveis formas
(A2) CALC_BSW Unsigned8 1=Dual rangg 0 Na S de calculo do BSW.
2=Lab analysis
0.0to 100.0 Limite inferi dir d |
_ imite inferior a partir do qual passa
29 LO SW Float Oéoaﬂtlfl‘g';’:éls 0.0 % s a ser calculado o BSW, se
(A2) - ’ selecionado em CALC_BSW a
100.0 = Never opgé&o “Dual range”.
calculated
Float Temperatura na qual foi realizada a
30(A LAB_TEMP 15 T_UNIT S analise em laboratério para obter o
2) S
XWS.
31 LAB_DENS_WATE Float >=0.0 1000 LD_UNI s Densidade da agua na condicdo da
(A2) R ’ TS andlise de laboratério (LAB_TEMP).
32 Float _ LD_UNI Densidade do 6leo na condigdo da
(A2) LAB_DENS_OIL >=0.0 900 TS S andlise de laboratorio (LAB_TEMP).
33 Float Valor do BSW obtido na condi¢éo
(A2) LAB_SW 0 to 100 0 % S da analise de laboratério
(LAB_TEMP).
34 SE Float 1=disabled 1 Na S Fator de encolhimento obtido de
(A2) 0<SF<=1 anélise em laboratorio.
85! F Float l/PT—SUNI N /RO |Fator de compressibilidade.
STATUS_CURRE o See Block Status atual. Similar ao
36 NT Bitstring[2] Options 0 Na N/RO | BATCH_STATUS.
37 PE TE Float P_UNIT N/RO Presséao de equilibrio na
- S temperatura de escoamento.
38 UPDATE EVT DS-73 Na D Este alerta é gerado' por qualquer
- mudanca ao dado estatico.
O Block Alarm é utilizado para todas
as falhas de configuracdes,
hardwares, conexdes ou problemas
de sistema no bloco. A causa do
alerta é acessada no campo
subcode. O primeiro alerta a se
39 BLOCK_ALM DS-72 Na D tornar ativo, ajustara o status Active
no atributo Status. Quando o status
Unreported for removido pelo Alert
reporting task, outro alerta do bloco
podera ser reportado sem que o0
status Active seja limpado, caso o
subcode foi modificado.
Legenda: E — Parametro Enumerado; NA — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dinadmico; N — ndo-voléatil; S — Estéatico;

| — Parametro de Entrada; O-Parametro de Saida
AA-Nivel de Administrador; A1 — Nivel 1; A2 — Nivel 2
RA —Restrigdo ao Administracdo; R1 — Restrigdo nivel 1; R — Restrigédo nivel 2

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon
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Blocos Funcionais Modbus

MBCF — Configuragdo ModBus

Viséo Geral
Este bloco permite configuracdo da midia de comunicac¢éo do protocolo Modbus.

Descricéo

Este bloco permite ajustar pardmetros da comunicac¢do entre DFI302 e dispositivos escravos
Modbus através de Ethernet e serial (EIA232). O usuério define a taxa de transferéncia de dados
das portas seriais, paridade, timeout e numero de retransmissoes.

Toda vez que um parametro MODBUS ¢ alterado, € necessério ajustar o parametro ON_APPLY
do bloco MBCF para “Apply”. De outro modo, as altera¢gfes ndo serdo efetivadas

O usuario deve setar SOMENTE um bloco MBCF para cada dispositivo.

Enderecos MODBUS

O usuério deve atribuir um endereco Modbus para o DFI302. Entretanto, este endereco ndo pode
ser o mesmo de outro equipamento na rede Modbus para o caso de ele estar conectado a um meio
serial ou Ethernet. O parametro DEVICE_ADDRESS é o que define p endere¢co Modbus do DFI. O
valor Default deste parametro é 247.

Em aplicagdes onde o DFI302 trabalha como mestre TCP/IP, o usuério terd também que informar o
endereco IP dos equipamentos no parametro SLAVE_ADRESSES.

Parametros MASTER_SLAVE e MEDIA

Estes parametros setam os modos do DFI302 e o meio onde a comunicacéo é feita. O pardmetro
MASTER_SLAVE define se o DFI302 trabalhard como escravo ou mestre no dispositivo MODBUS.
O parametor Media define se o meio sera serial ou TCP/IP. E necessario que o DEVICE_ADDRESS
seja unico dentro da rede MODBUS.

Taxa de transferéncia das portas seriais
E possivel selecionar os baudrates das portas seriais. Ele pode ser setado através do parametro
BAUD_RATE. Permite a selecéo entre as seguintes valores:

0:100 bps
1:300 bps
2:600 bps

- 3:1200 bps

- 4:2400 bps

- 5:4800 bps

- 6:9600 bps(Default)
- 7:19200 bps

- 8:38400 bps

- 9:57600 bps
10:115200 bps

Paridade

O parametro PARIDADE define o tipo ou paridade das portas seriais.
- 0: Sem paridade

- 1: paridade par (Default)

- 2: paridade impar

Timeout, nmero de retransmissodes

Timeout é o tempo esperado pela resposta de um escravo depois de uma mensagem ter sido
enviada para a porta serial ou Ethernet. O valor Default € 1000 ms. Este parAmetro é diretamente
relacionado ao pardmetro NUMBER_RETRANSMISSIONS.

Nimero de retransmissdes € o nimero de vezes que o DFI302 tentard novamente estabelecer
comunicacdo com o equipamento escravo depois de ter recebido uma resposta. O tempo esperado
por esta resposta € ajustado pelo parametro TIME_OUT. O namero de retransmissdes é escolhido
através do parametro de NUMBER OF RETRANSMISSIONS. O usuério pode selecionar um valor
na faixa de 0 a 255 para este parametro. O valor Default é 1.
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Parametros

Tipo Dado

Faixa Valida/

Valor

Memoria/

Pardmetro Unidades Descricéo
(comp.) Opgoes Default Modo ‘ ¢
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC OctString(32) Espagos Na S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 1a255 0 Nenhuma S
5 MODE_BLK DS-69 o/s Na S Veja Parametro de Modo.
6 BLOCK_ERR BItString(2) E D/RO
7 MEDIA Unsigned8 | 0:Serial, 1: TCP/IP Serial E S Define o tipo de canal Modbus.
8 | MASTER_SLAVE | Unsigneds O:Mestre, Escravo E s Define se o DFl € mestre ou
1:Escravo escravo.
9 | DEVICE_ADDRESS | Unsigneds 1-247 1 E s Lisille © eildiepe oelus oo L
(somente para DFI escravo).
0:110, 1:300,
2:600, 3:1200,
- 4:2400, 5:4800, Define o baudrate (somente para
10 BAUD_RATE Unsigned8 6:9600. 7:19200. 19200 E S meio serial).
8:38400, 9:57600,
10:115200
Define o numero de stop bits da
11 STOP_BITS Unsigned8 0:1,1:2 1 E S mensagem serial (somente para
meio serial).
12 PARITY Unsigneds 0: Nen.h'um, 1: Par, Par E s Defme a paridade (somente para
2: Impar. meio serial).
Tempo para esperar por uma
resposta de um escravo (para DFI
13 TIMEOUT Unsigned16 0-65535 1000 ms S mestre) ou tempo para esperar as
OUTs serem atualizadas (para DFI
escravo).
NUMBER_RETRANS . NUmero de retransmissdo se o DFI
14 MISSIONS Unsigneds 0-255 L S ndo recebe resposta do escravo.
Ndmero IP e enderecos modbus de
15 | SLAVE_ADDRESSES DS-263 S escravos ( somente para DFI mestre
no meio TCP/IP);
16 | RESTART_MODBUS Boolean FALSO S Na&o utilizado.
Quando o  equipamento  esta
17 | TIME_TO_RESTART | Unsigned16 1-65535 1 ms s trabalhando como mestre, € o tempo
entre a varredura periédica daqueles
comandos.
18 RTS_CTS Boolean FALSO s Habilta ou  ndo  Sinais  de
- Comunicagao.
19 ON_APPLY Unsigneds O:Nenh_um, 1: NERUG E s Aplica as mudancgas feitas nos
Aplicar blocos modbus.
Parametro configurado para Standby
se for realizado o teste de
comunicagdo entre os Equipamentos
escravos.
20 CHECK_COMM_STA Unsigned8 0~ 255 0 NA S/RW

NDBY

0: Desabilita o teste.

1 — 255: Habilita o teste definindo o
tempo de intervalo entre cada teste

().

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D —dinamico; N — ndo volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon
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MBCS — Controle ModBus Escravo

Visédo Geral
MBCS
READ
MOD_VAR_IN
—
pyp— |
WRITE e—eTs
MOD_VAR_OUT
Master (PLC)
MOD_VAR_IN = MBCS.IN.VALUE
FF depois da converséo
block ] B block
MBCS.OUT.VALUE=MODV_VAR_OUT
MBCS depois da conversédo

Enderego Modbus
pelo parametro
LOCAL_MODE_MAP

Descricéo

O bloco MBCS gera uma estratégia de comunicacdo entre um MODBUS mestre e um
FOUNDATION FIELDBUS escravo. Neste caso, o linking device da Smar, DFI302, que trabalha
como um escravo para a rede MODBUS. Ele permite que variaveis MODBUS sejam associadas a
variaveis FIELDBUS e dados entre estes dois “protocolos” sejam trocados através do DFI302.

Toda vez que um parametro MODBUS é alterado, entdo é necessario ajustar o parametro
ON_APPLY do bloco MBCF para “Apply”. De outra forma, estas alteracdes ndo serdo efetivadas.

Esquematico

o I
il [ ouTi
iz [ ) ourz
e ouT:
C FANGE AND FANGE AND s
DATATYPE DATATYEER
inas ] cp | COMWVERSION |  OFI CONVERSION | ) oure
SLAVE
B[] (] ouT_D1
=1 [ ouT o2
w03 (] [ ouT o3
=N I ) ouT_D+
L vy

Entradas e Saidas
Este bloco tem 4 entradas digitais, 4 entradas analdgicas, 4 saidas digitais e 4 saidas analdgicas,
gue podem ser conectadas a outros blocos funcionais FIELDBUS ou ao protocolo MODBUS:

e INZ1, IN2, IN3 e IN4 sdo entradas analdgicas;

e IN_D1,IN_D2, IN_D3 e IN_D4 sdo entradas digitais;

e OUT1, OUT2, OUT3 e OUT4 sédo saidas analdgicas;

e OUT_D1, OUT_D2, OUT_D3 e OUT_D4 sao saidas digitais.
Saidas digitais e entradas digitais sdo do tipo de dados do DS-66. Deste modo, ambas contém um
Status e um valor (ambos Unsigned 8). As saidas e entradas analégicas sédo do tipo de dados do
DS-65, contendo status e um valor, também. O tipo de valores é Float. Para mais detalhes, veja o
Capitulo 1, “Definicao de Tipo de Dado e Estrutura do Dado”.
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Parametro LOCAL_MOD_MAP

Este parametro define a faixa de endereco MODBUS atribuido as variaveis de entrada e saida
FIELDBUS do bloco MBCS, para cada bloco MBCS na configuracdo devera ter um valor de
LOCAL_MOD_MAP diferente (variando de 0 a 15). Para ajustar esse parametro, adequadamente, o
usudrio precisa primeiro verificar as tabelas a seguir:

LOCAL MOD_MAP (MBCS)

LOCAL_MOD_MAP = x Exemplo para
PARAMETRO OFFSET =40 *x LOCAL_MOD_MAP
x=0~15 =1
40001+ OFFSET 40041
IN1-Value
40002+ OFFSET 40042
40003+ OFFSET 40043
IN2-Value
40004+ OFFSET 40044
40005+ OFFSET 40045
IN3-Value
40006+ OFFSET 40046
40007+ OFFSET 40047
IN4-Value
40008+ OFFSET 40048
40009+ OFFSET 40049
OUT1-Value
40010+ OFFSET 40050
40011+ OFFSET 40051
OUT2-Value
40012+ OFFSET 40052
40013+ OFFSET 40053
OUT3-Value
40014+ OFFSET 40054
40015+ OFFSET 40055
OUT4-Value
40016+ OFFSET 40056
IN1-Status 40017+ OFFSET 40057
IN2-Status 40018+ OFFSET 40058
IN3-Status 40019+ OFFSET 40059
IN4-Status 40020+ OFFSET 40060
OUT1-Status 40021+ OFFSET 40061
OUT2-Status 40022+ OFFSET 40062
OUT3-Status 40023+ OFFSET 40063
OUTA4-Status 40024+ OFFSET 40064
IN_D1-Status 40025+ OFFSET 40065
IN_D2-Status 40026+ OFFSET 40066
IN_D3-Status 40027+ OFFSET 40067
IN_D4-Status 40028+ OFFSET 40068
OUT_D1-Status 40029+ OFFSET 40069
OUT_D2-Status 40030+ OFFSET 40070
OUT_D3-Status 40031+ OFFSET 40071
OUT_D4-Status 40032+ OFFSET 40072
IN_D1-Value 1+ OFFSET 41
IN_D2-Value 2+ OFFSET 42
IN_D2-Value 3+ OFFSET 43
IN_D2-Value 4+ OFFSET 44
OUT_D1-Value 5+ OFFSET 45
OUT_D2-Value 6+ OFFSET 46
OUT_D3-Value 7+ OFFSET a7
OUT_D4-Value 8+ OFFSET 48

A segunda coluna da tabela anterior mostra o endereco modbus que é atribuido para cada entrada
e saida do bloco MBCS, de acordo com o valor ajustado para LOCAL_MODE_MAP. O
enderecamento segue a seguinte formula:

LOCAL_MOD_MAP= X
OFFSET = 40*X
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Onde, X é o valor do parametro LOCAL_MODE_MAP que é especificado pelo usuario para cada
bloco MBCS, variando de 0 a 15.

Por exemplo, para LOCAL_MOD_MAP igual a 0, resulta na faixa de enderegos MODBUS mostrada
na segunda coluna com OFFSET igual a zero. Para LOCAL_MOD_MAP igual a 1 resulta em
OFFSET=40, e corresponde aos enderecos MODBUS mostrados da terceira coluna da tabela
acima. Desta forma, diferentes valores de LOCAL_MODE_MAP resulta em uma faixa diferente de
enderecos MODBUS.

Ainda na tabela anterior, os valores analégicos (IN_1, ...,IN_4, OUT_1,..., OUT_4) séo do tipo float
de 4 bytes e sé@o formados por dois registros modbus. Porém, na configuracdo deste endereco no
mestre modbus é necesséario somente escrever o primeiro endereco. Por exemplo, o endereco da
variavel OUT_1 do bloco MBCS com LOCAL_MOD_MAP igual a 1, é 40049. Os valores discretos
IN_Dn e OUT_Dn sédo formados por apenas um registro MODBUS (por exemplo o endereco
modbus de IN_D1 para LOCAL_MOD_MAP igual a 1 é 41). Os valores de status também usam
somente um registro.

Este bloco permite Conversédo de Escala Modbus. Para executar o procedimento de converséo,
veja o item “Conversdo de Escala Modbus” no Capitulo 1.

Status de Saida

O Status da saida pode ser atualizado de duas formas: pelo mestre Modbus ou por um status
escolhido pelo usuério. No primeiro caso o mestre modbus deve enviar tanto o valor quanto o
status (ou seja, sdo duas variaveis modbus diferentes). No segundo caso 0 mestre envia somente o
valor.

Quando o status de saida é atualizado pelo mestre, o parametro STATUS_OUT _Dn ou
SCALE_CONV_OUTn.Output_Status € igual a “set by master”, que é o default do bloco. Neste
caso o mestre Modbus deve enviar o status periodicamente, escrevendo no parametro de status
(OUTnN.Status) um status fieldbus. Por exemplo, para escrever o status “Good Non Cascade; Non
Specific” cujo valor € 128 (ver secdo composicao de status) no parametro OUT_D1 do bloco MBCS
com LOCAL_MOD_MAP igual a 1, é necessario o mestre escrever 128 no endere¢co Modbus
40069. Para este caso, 0 mestre também devera escrever no endereco modbus 45 correspondente
ao valor do parametro (OUT_D1.Value).

Caso o usuério configure um valor diferente de “Set by master” nos pardmetros STATUS_OUT_Dn
ou SCALE_CONV_OUTn.Output_Status, entdo este status sera adotado como o status do
parametro para cada atualizacéo do Mestre. Ou seja, no exemplo acima, caso 0 usuario configure o
parametro STATUS_OUT_D1 igual a “Good Non Cascade; Non Specific”, entdo toda vez que o
mestre escrever um novo valor para o parametro OUT_D1.VALUE (endere¢o modbus 45), o status
sera o correspondente ao parametro STATUS_OUT_D1.

Para as duas formas, se as saidas nao forem atualizadas pelo Mestre Modbus em um intervalo
inferior ao TIMEOUT (parametro TIMEOUT no MBCF), ser4a gerado um “bad status”
(Bad:NoComm_withusablevalue).

A escolha entre a melhor op¢éo de status deve ser feita observando os seguintes cenarios de uso:
e Caso na ldgica seja necessario um tratamento de status fieldbus mais completo, como légica
de tratamento de cascata, tipo de falha, etc. Nestes casos deve ser utilizado o status setado pelo
mestre.

e Para logicas simples de verificagdo do status somente da comunicagdo modbus, ou seja,
somente saber se o dado esta sendo atualizado pelo mestre, entdo deve ser utilizado o status
escolhido pelo usuério.

BLOCK_ERR

O BLOCK_ERR do bloco MBCS refletira as seguintes causas:

e  Other: ocorre quando a conversdo de Y para DATA_TYPE_IN resulta em um valor for a da
faixa para este tipo de dado;

e Out of Service: ocorre quando o bloco esta no modo O/S.
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Parametros
. Tipo Dado | Faixa Valida/ Valor . Memoria/ L .
Parametro _ faul Unidades d Descrigéo
(Comp) Opgoes Default Modo
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC OctString(32) Spaces Na S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 1a255 0 Nenhuma S
5 MODE_BLK DS-69 oIS Na S Veja Parametro de Modo.
6 BLOCK_ERR Bitstring(2) E D /RO
. Define a faixa de enderecos Modbus
7 LOCAL_MOD_MAP | Unsigned8 0al5 0 S /OIS para cada instancia deste bloco.
8 IN1 DS-65 N Entrada analégica 1.
9 SCALE CONV IN1 DS-256 S/0/S Informa(;a~o pa_ra gerar as constantes Ae B
- - na equacao Y=A*X+B.
10 IN2 DS-65 N Entrada analégica 2.
11 SCALE_CONV_IN2 DS-256 sS/0/S Informaga~0 pa_ra gerar as constantes Ae B
na equacdo Y=A*X+B.
12 IN3 DS-65 N Entrada analégica 3.
13 SCALE_CONV_IN3 DS-256 sS/0/S Informaga~0 pa_ra gerar as constantes Ae B
na equacdo Y=A*X+B.
14 IN4 DS-65 N Entrada analégica 4.
15 SCALE_CONV_IN4 DS-256 sS/0/S Informaga~0 pa_ra gerar as constantes Ae B
na equacdo Y=A*X+B.
16 IN_D1 DS-66 N Entrada discreta 1.
17 IN_D2 DS-66 N Entrada discreta 2.
18 IN_D3 DS-66 N Entrada discreta 3.
19 IN_D4 DS-66 N Entrada discreta 4.
20 OuT1 DS-65 N/Man |Saida analdgica 1.
0 — Bad: Non
Specific
) Informacé&o para gerar as constantes A e B
128 - Goqd Non na equacdo Y=A*X+B mais o status de
Cascade: Non P
- saida.
Specific Define o status para o parametro OUT1. Se
SCALE_CONV_OUT et u :
21 R DS-257 S/OIS |a opgdo for “Set by Master”, o status sera
' enviado pelo master. Se opcao diferente de
192 - Good “Set b " d A .
Cascade: Non Set by Master”, o status do parAmetro sera
S ecific 0 SCALE_CONV_OUT1 quando o mestre
P estiver enviando o valor (OUT1.Value).
252 — Set by
Master
22 ouT2 DS-65 N/Man |Saida analégica 2.
0 — Bad: Non
Specific
) Informacgé&o para gerar as constantes A e B
128 - Goqd Non na equacdo Y=A*X+B mais o status de
Cascade: Non i
" saida.
Specific Defi tat ametro OUT2. S
SCALE CONV OUT efine o status para o parametro . Se
23 -, DS-257 S/0IS |a opgéo for “Set by Master’, o status sera
' enviado pelo master. Se opgéo diferente de
192 — Good « » A 4
Cascade: Non Set by Master”, o status do parametro sera
S ecific 0 SCALE_CONV_OUT2 quando o mestre
P estiver enviando o valor (OUT2.Value).
252 — Set by
Master
24 ouT3 DS-65 N/Man |Saida analdgica 3.
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. Tipo Dado | Faixa Vaélida/ || valor : Memoria/ "
Idx Parédmetro 5 Unidades Descricéo
(comp) Opcoes Default Modo
0 —Bad: Non
Specific
) Informacgé&o para gerar as constantes A e B
128 - Goqd Non na equacdo Y=A*X+B mais o status de
Cascade: Non ;
- saida.
Specific Defi tat ametro OUT3. S
SCALE CONV OUT efine o status para o parametro . Se
25 3 DS-257 S/0OIS |a opgdo for “Set by Master”, o status sera
' enviado pelo master. Se opgéo diferente de
192 — Good “ " A .
Cascade: Non Set by Master”, o status do parametro sera
S ech;ic 0 SCALE_CONV_OUT3 quando o mestre
P estiver enviando o valor (OUT3.Value).
252 — Set by
Master
26 ouT4 DS-65 N/Man |Saida analdgica 4.
0 — Bad: Non
Specific
) Informacgé&o para gerar as constantes A e B
128 - Goqd Non na equacdo Y=A*X+B mais o status de
Cascade: Non .
" saida.
Specific Define o status para o parametro OUT4. Se
SCALE_CONV_OUT el u :
27 a4 DS-257 S/0/S |a opcéo for “Set by Master”, o status sera
192 —.Good enviado pelo master. Se opcao diferente de
Cascade: Non “Set by Master”, o status do parametro sera
S ecific 0 SCALE_CONV_OUT4 quando o mestre
P estiver enviando o valor (OUT4.Value).
252 — Set by
Master
28 OUT_D1 DS-66 N/Man [Saida discreta 1.
0 —Bad: Non
Specific
128 — Good N
00. on Define o status para o parametro OUT_D1.
Cascade: Non . N .,
Specific Se a opgdo for “Set by Master”, o status
serd enviado pelo master. Se opgéo
29 STATUS_OUT_D1 Unsigned8 S /OIS |diferente de “Set by Master”, o status do
' d parametro sera o STATUS OUT_D1
192 _G_OO quando o mestre estiver enviando o valor
Cascade: Non (OUT_D1.Value).
Specific
252 — Set by
Master
30 OUT_D2 DS-66 N/Man |Saida discreta 2.
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Parametro

Tipo Dado

(comp)

Faixa Valida/
Opcodes

0 — Bad: Non

Specific

128 — Good Non
Cascade: Non

Valor
Default

Unidades

Memoria/
Modo

Descricéo

Define o status para o parametro OUT_D2.
Se a opgdo for “Set by Master”, o status

Specific . - =
serd enviado pelo master. Se opgdo
31 STATUS_OUT_D2 Unsigned8 S/0O/S |diferente de “Set by Master”, o status do
2 ' Good parametro serda o STATUS _OUT_D2
19 _d .os quando o mestre estiver enviando o valor
Cascade: Non (OUT_D2.Value).
Specific
252 — Set by
Master
32 OUT_D3 DS-66 N/Man |Saida discreta 3
0 — Bad: Non
Specific
128 — Good Non ) A
Cascade: Non Define o status para o parametro OUT_D3.
Specific Se a opgédo for “Set by Master”, o status
serd enviado pelo master. Se opgdo
33 STATUS_OUT_D3 Unsigned8 S /OIS |diferente de “Set by Master”, o status do
192 ’ d parametro serA o STATUS_OUT_D3
9 —dG.oo quando o mestre estiver enviando o valor
Cascade: Non (OUT _D3.Value).
Specific
252 — Set by
Master
34 OUT_D4 DS-66 N/Man |Saida discreta 4.
0 — Bad: Non
Specific
128 — Good N
Cascac?é)' Noﬂn Define o status para o parametro OUT_D4.
Spech;ic Se a opgdo for “Set by Master”, o status
serd enviado pelo master. Se opgéo
35 STATUS_OUT_D4 Unsigned8 S /OIS |diferente de “Set by Master”, o status do
' d parametro serda o STATUS_OUT_D4
192 _dG_oﬁ quando o mestre estiver enviando o valor
Cascade: Non (OUT_D4.Value).
Specific
252 — Set by
Master
36 UPDATE_EVT DS-73 Na D Este alerta é gerado por qualquer mudanga
no dado estatico.
O bloco alarm ¢é usado para toda
configuragdo, hardware, falha na conexao
ou problemas no sistema no bloco. A causa
do alerta é inserida no campo subcédigo. O
37 BLOCK_ALM DS-72 Na D primeiro alerta a tornar-se ativo, acionara o

status Active no atributo Status.Téo logo
guando o status Unreported é limpado pela
tarefa de repasse de alerta, outro alerta de
bloco pode ser repassado sem limpar o
status Active, se o subcadigo foi mudado.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D —dinamico; N — ndo volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon
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MBSS — Supervisdo ModBus Escravo

Visao Geral
MBSS ‘ Supervisdo de Variaveis Modbus
Modbus
DFIL
slével slave2

DFI_OD MBSS LD_OD FY_OD
anal
ana 2
dis 1 block_tag/Relative_index/subindex
dis 2

Enderecos Modbus
pelo parametro
LOCAL_MODE_MAP|

Descricéo

O bloco MBSS gera uma estratégia de comunicacdo entre um MODBUS Mestre e um
FOUNDATION FIELDBUS Escravo. Neste caso, o linking device da Smar, DFI302, trabalha como
um escravo para a rede MODBUS. O bloco MBSS permite que variaveis FIELDBUS sejam
monitoradas. Diferente do bloco MBCS, o MBSS néo tem entradas ou saidas que possam ser
linkadas. Ele permitira somente o MODBUS mestre monitorar variaveis especificas setadas. Por
exemplo, supondo que ha um bloco funcional PID em uma estratégia de controle FIELDBUS e é
requerido visualizar o parametro GAIN do PID no MODBUS mestre. Com o MBSS este valor pode
ser monitorado.

Toda vez que um parametro MODBUS é alterado, entdo € necessario ajustar o parametro
ON_APPLY do bloco MBCF para “Apply”. De outra forma, estas alteracdes nédo serdo efetivadas.

Parametros |_IDn, F_IDn, B_IDn

I_IDn s&o variaveis inteiras, F_IDn sdo varidves float e D_IBn referem-se a variaveis booleanas.
Estes parametros sdo do tipo de dados DS-262, que tem 3 elementos e cujas descrices
encontram-se no Capitulo 1 “Defini¢céo de Tipo de Dado e Estrutura do Dado.

Parametro LOCAL_MOD_MAP
Este parametro atribuird endereco MODBUS para as variaveis que é necessario monitoragdo. Veja
tabela abaixo:
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LOCAL_MODE_MAP (MBSS) |

LOCAL_MOD_MAP = x eg.
PARAMETER OFFSET =40 * x LOCAL_MOD_MAP
x=0~15 =1
42601+ OFFSET 42641
FVALUE1
42602+ OFFSET 42642
42603+ OFFSET 42643
FVALUE2
42604+ OFFSET 42644
42605+ OFFSET 42645
FVALUE3
42606+ OFFSET 42646
42607+ OFFSET 42647
FVALUE4
42608+ OFFSET 42648
42609+ OFFSET 42649
FVALUE5
42610+ OFFSET 42650
42611+ OFFSET 42651
FVALUE6
42612+ OFFSET 42652
42613+ OFFSET 42653
FVALUE?7
42614+ OFFSET 42654
42615+ OFFSET 42655
FVALUES
42616+ OFFSET 42656
42617+ OFFSET 42657
IVALUE1
42618+ OFFSET 42658
42619+ OFFSET 42659
IVALUE2
42620+ OFFSET 42660
42621+ OFFSET 42661
IVALUE3
42622+ OFFSET 42662
42623+ OFFSET 42663
IVALUE4
42624+ OFFSET 42664
BVALUE1 2601+ OFFSET 2641
BVALUE2 2602+ OFFSET 2642
BVALUE3 2603+ OFFSET 2643
BVALUE4 2604+ OFFSET 2644
BAD_STATUS 42625+OFFSET 42665

Onde:
LOCAL_MOD_MAP= X
OFFSET = 40*X

Uma vez que valores para LOCAL_MOD_MAP séo setados, ENDERECOS MODBUS séo dados as
variaveis que se deseja monitorar. Assim, cada variavel inteira, float ou boolean tera um endereco
MODBUS associado.

Por exemplo, supondo LOCAL_MOD_MAP = 1 e um valor float que se deseja monitorar.
Escolhendo o F_ID1 e setando seus parametros, tem-se:

F_ID1.Tag = Tag do bloco que se deseja monitorar.

F_ID1.Index= Index do parametro que se deseja monitorar.

F_ID1.subindex = O sublndex é usado para parametros que tém uma estrutura. Neste caso é
necessario indicar qual elemento da estrutura esta sendo referido.

Veja a tabela abaixo. Os enderecos MODBUS dados para este parAmetro (lembre-se, valores float
usam dois registros MODBUS) sdo 42641 e 42642.

Pardmetro BAD_STATUS

Este pardmetro indica se a comunicacao Fieldbus estd OK ou ndo. Se o bit correspondente esta no
nivel légico 1, isto significa que houve um erro durante a escrita/leitura do respectivo parametro. A
tabela abaixo apresenta os valores deste valores de status.
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Relagao entre os bits no BAD_STATUS e enderecos Modbus

BIT | PARAMETRO
0 FVALUEL
1 FVALUE2
2 FVALUE3
3 FVALUE4
4 FVALUES
5 FVALUEG6
6 FVALUE7
7 FVALUES
8 IVALUEL
9 IVALUE2
10 IVALUE3
11 BVALUE4
12 BVALUEL
13 BVALUE2
14 BVALUE3
15 BVALUE4

BLOCK_ERR

O BLOCK_ERR do bloco MBSS refletira as seguintes causas:

e Block Configuration Error: Se é requisitado um tag com um tipo de dado diferente do permitido
ou invalido ou tag de bloco ndo encontrado;

e  Out of Service: ocorre quando o bloco esta no modo O/S.

Observagdes

Parametros BVALUEx podem enderecar parametros de bloco FF dos seguintes tipos de dados:
boolean, integer8 e unsigned8. Esses dados serdo automaticamente convertidos para bits (0 oul) e
vice -versa para supervisdo Modbus e também convertido para parametro boolean. (BVALUEX).

Parametros IVALUEx podem enderecar parametros de bloco FF dos seguintes tipos de dados:
Integer8, Integerl16, Integer32, Unsigned8, Unsigned16 e Unsigned32.

Cada parametro analégico (IVALUEX) é mapeado como dois registros analégicos no Modbus, isto
€, quatro bytes. Desta forma, quando enderecando um parametro de bloco FF com um ou dois
bytes, cada parametro sera promovido para Unsigned32 ou Integer32.

Se Index Relativo = 5 (MODE_BLK) e SubIndex = 0, é realizado uma escrita no Sublndex 1 e uma
leitura no Sublndex 2.

Tipo de Dados e Estruturas suportadas pelo MBSS

O bloco de supervisédo do Modbus (MBSS) para controladores configurados como escravo possui
uma restricdo com relacdo aos tipos de dados e estruturas que ele suporta quando ha supervisédo
de tag de qualquer outro bloco funcional. Assim sendo, a tabela a seguir apresenta os tipos de
dados e estruturas que podem ser monitorados pelo bloco MBSS.

TIPO DE DADOS * TIPO DE ESTRUTURAS

Booleano DS-65
Float DS-66
Unsigned 8 DS-68
Unsigned 16 DS-69
Unsigned 32 DS-71
Integer8 DS-72
Integerl6 DS-74
Integer32 DS-159 (DC302)
DS-160 (DC302)
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*Para a linha DF51 o tipo de dados Swapped Float e Swapped Integer podem ser obtidos para o
bloco MBSS através da configuracédo do parametro RTS_CTS para o valor TRUE.

Para relacionar o tipo dados e estruturas mencionadas na tabela acima com cada pardmetro,
consulte nesse manual o campo “Tipo de Dado” de cada tabela apresentada.

Parametros
. Tipo Dado | Faixa Valida/ Valor . Mem@ria/ D .
Parametro » Unid. Descric¢ao
(comp) Opcdes Default Modo
1 ST REV Unsigned16 0 N;”;“ SIRO
2 TAG_DESC OctString(32) Spaces Na S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhu S
4 ALERT_KEY Unsigneds 1a255 0 an”;“ s
5) MODE_BLK DS-69 o/s Na S Veja Parametro de Modo
6 BLOCK_ERR Bitstring(2) E D /RO
: Define a faixa de enderegcos modbus para
7 LOCAL_MOD_MAP | Unsigned8 0al5 0 S/ OIS A g iy
Informacé&o para localizar parametro float
8 F_ID1 DS-262 S/0Is (FVALUE1).
9 FVALUE1 Float 0 N Valor do parametro float requisitado
) Informac&@o para localizar o paréametro float
10 F_ID2 DS-262 S/0OIs (FVALUE2).
11 FVALUE2 Float 0 N Valor do pardmetro float requisitado
) Informagéo para localizar o parametro float
12 F_ID3 DS-262 S/0OIs (FVALUE3).
13 FVALUE3 Float 0 N Valor do parédmetro float requisitado
) Informacéo para localizar o parametro float
14 F_ID4 DS-262 S/0Is (FVALUEA).
15 FVALUE4 Float 0 N Valor do parametro float requisitado
Informacéo para localizar o parédmetro float
16 F_ID5 DS-262 S/0Is (FVALUES).
17 FVALUES Float 0 N Valor do parametro float requisitado
) Informacdo para localizar o parametro
18 F_ID6 DS-262 S/0Is float(FVALUES).
19 FVALUEG6 Float 0 N Valor do parametro float requisitado
) Informagéo para localizar o parametro float
20 F_ID7 DS-262 S/0Is (FVALUE?).
21 FVALUE?7 Float 0 N Valor do parametro float requisitado
) Informagéo para localizar o parametro float
22 F_ID8 DS-262 S/0OIs (FVALUES).
23 FVALUES Float 0 N Valor do parametro float requisitado
Informacéo para localizar parametro inteiro
24 I_ID1 DS-262 S/0Is (IVALUE1).
25 IVALUE1 Integer32 0 N Valor do parametro inteiro requisitado.
} Informacé@o para localizar parédmetro inteiro
26 I_ID2 DS-262 S/0OIs (IVALUE?).
27 IVALUE2 Integer32 0 N Valor do par@metro inteiro requisitado.
) Informagé@o para localizar pardmetro inteiro
28 I_ID3 DS-262 S/0Is (IVALUE3).
29 IVALUE3 Integer32 0 N Valor do paré@metro inteiro requisitado.
) Informagéo para localizar parametro inteiro
30 I_ID4 DS-262 S/0OIs (IVALUE4).
31 IVALUE4 Integer32 0 N Valor do parametro inteiro requisitado.
Informacéo para localizar parametro Boolean
32 B_ID1 DS-262 S/0Is (BVALUEL).
33 BVALUE1 Boolean TRUE N Valor do parametro boolean requisitado.
B Informacéo para localizar parametro Boolean
34 B_ID2 DS-262 S/0Is (BVALUE?).
35 BVALUE2 Boolean TRUE N Valor do pardmetro boolean requisitado.
) Informac&o para localizar parAmetro Boolean
36 B_ID3 DS-262 S/0IS (BVALUES).
37 BVALUE3 Boolean TRUE N Valor do parametro boolean requisitado.
) Informacgé&o para localizar parametro Boolean
38 B_ID4 DS-262 S/0OIs (BVALUEA).
39 BVALUE4 Boolean TRUE N Valor do parametro Boolean requisitado.
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Parédmetro Descricéo

‘Tipo Dado | Faixa Valida/ ‘ Valor

n Memoria/
(comp) Opcdes Default Umd.‘ Modo ’

Este alerta é gerado por qualquer mudanca
no dado estético.

O bloco alarm ¢é usado para toda
configuragéo, hardware, falha na conexdo ou
problemas no sistema no bloco. A causa do
alerta é inserida no campo subcodigo. O
primeiro alerta a tornar-se ativo, acionara o
status Active no atributo Status.Tdo logo
quando o status Unreported é limpado pela
tarefa de repasse de alerta, outro alerta de
bloco pode ser repassado sem limpar o status
Active, se o0 subcodigo foi mudado.

Este parametro indica se o status da variavel
correspondente é ruim (BAD) ou néo.

40 UPDATE_EVT DS-73 Na D

41 BLOCK_ALM DS-72 Na D

42 BAD_STATUS BitString E D/RO

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dindmico; N — n&o volatil; S - estatico
Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Pardmetros Default do Syscon
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FF
block

MBCM — Controle ModBus Mestre

Visao Geral

MBCM

Supervisdo dos parametros dos blocos FF

READ WRITE
MOD VAR OUT pr—g—i7—s MOD _VAR_IN

g i
slavel

slave?

MOD VAR IN=MBCM.INVALUE
FF Apés a conversao
block MBCM.OUT.VALUE=MOD VAR_OUT

ApOs a converséo
MBECM

Descrigéo

Este bloco permite o controle de comunicacdo em uma estratégia onde o DFI302 é um MODBUS
mestre e 0s escravos podem trocar dados entre si e com o DFI302. Com esse bloco, é possivel ler
e escrever variaveis no protocolo MODBUS, troca de dados e interagdo com a estratégia de

controle FIELDBUS FOUNDATION.

Toda vez que um parametro MODBUS é alterado, entdo é necessario ajustar o parametro
ON_APPLY do bloco MBCF para “Apply”. De outra forma, estas alteracdes ndo serdo efetivadas.

Parametro LOCAL_MOD_MAP
Todos blocos MBCM adicionados a estratégia devem ter diferentes valores para
LOCAL_MOD_MAP. De outro modo, o bloco ndo trabalhara adequadamente.

Entradas e Saidas
Este bloco tem 4 entradas e saidas digitais e 4 entradas e saidas analdgicas. Estas entradas e
saidas podem ser conectadas a outros blocos funcionais FIELDBUS, para ser conectados aos

maddulos ou registos MODBUS 1/O.

e INn: Entrada Analégica. Tipo de Dado DS-65. Valor e Status. (Veja no Capitulo 1,
“Definicéo de Tipo de Dado e Estrutura do Dado”). Neste parametro o usudrio visualizara o
valor do pardmetro ajustado para esta entrada e seu status;

e IN_Dn: Entrada Digital. Tipo de Dado DS-66. Valor e Status. (Veja no Capitulo 1,
“Definicéo de Tipo de Dado e Estrutura do Dado”). Neste pardmetro, o usudrio visualizara
o valor do parametro setado para esta entrada e seu status;

e OUTn: Saida Analdgica. Tipo de Dado DS-65 Valor e Status. (Veja no Capitulo 1,
“Definicdo de Tipo de Dado e Estrutura do Dado”). Neste parametro, o usuario visualizara
o valor do parametro setado para esta saida e seu status;

e OUT_Dn: Saida Digital. Tipo de Dado DS-66. Valor e Status. (Veja no Capitulo 1,
“Defini¢céo de Tipo de Dado e Estrutura do Dado. Neste pardmetro, o usuario visualizara o
valor do parametro setado para esta saida e seu status.
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Entrada/Saida

SCALE_LOC_INn e SCALE_LOC_OUTn
Estes parametros sdo do tipo de dado DS-259. As entradas e saidas INn e OUTn tém parametros
SCALE_LOC_INn e SCALE_LOC_OUTn associados. E necessario ajustar esses parametros, desta
forma, o monitoramento e a troca de dados séo feitos adequadamente.

Cada um destes parametros consiste dos seguintes elementos:

\ From EU 100%;

\ From EU 0%;

\ To EU 100%;

\ To EU 0%;

< Data Type;

\ Slave Address;

v MODBUS Address Of Value;
v Modbus Address of Status.

Este bloco permite Converséo de Escala Modbus, para executar o procedimento de conversao, veja
o item “Conversao de Escala Modbus” no Capitulo 1 para maiores detalhes.

O status do Modbus é relacionado com o valor Modbus. Portanto, quando for configurado o

“MODBUS_ADDRESS_OF_STATUS”

“MODBUS_ADDRESS_OF_VALUE”

necessariamente precisa ser

configurado também o

O tratamento de status das entradas e saidas é descrito na tabela, a seguir

Status Configurado

MODBUS ADDRESS OF _STATUS #0

Status Nao Configurado

O bloco envia ao equipamento modbus escravo o

(Modbus_Address_Of_Status = 0)

FF)

Inputs Nenhuma informacédo de Status é enviada para o
status correspondente de sua entrada.(O status tem o . o
(IN_n, IN_Dn) formato Default FF) dispositivo escravo.

- O bloco atualiza o status para “Good Non
~ . Cascade” quando a comunicagdo com O

o O bloco I& do equipamento escravo o status | equipamento modbus escravo esta OK.

utputs correspondente. (O bloco faz a interpretacdo que a . .

(OUT n, OUT Dn) | varidvel modbus esté no mesmo formato do Status | = O bloco atualiza o stats para *Bad No
= - Communication with last value” quando a

comunicagdo com o equipamento modbus escravo
néo esta OK.

Valores float (integer32 e unsigned32) usam dois registros MODBUS, mas é necessario, somente,
informar o primeiro.

Ajustando as entradas e saidas do bloco MBCM

Para ler uma variavel MODBUS, conecte-a a uma saida do bloco funcional MBCM. Para escrever
em um registro MODBUS conecte-0 a uma entrada do bloco MBCM.

Geralmente os enderecos MODBUS séo:

O padréo do protocolo Modbus especifica a divisdo da faixa de enderegos para as variaveis.

0001 a 9999 => Saidas Digitais;

10001 a 19999 => Entradas Digitais;
30001 a 39999 =>Entradas Analdgicas;
40001 a 49999 =>Saidas Analdgicas.

Uma vez que as variaveis requeridas sdo mapeadas, sdo definidas e referenciadas no bloco
MBCM, agora é possivel setar a estratégia.

E possivel conectar as variaveis a outros blocos funcionais FIELDBUS (Conecte a saida ou entrada
do bloco para blocos na estratégia), para escrever nos registros MODBUS (Conecte a Entrada do
bloco MBCM para um registro MODBUS). Trocando dados entre dois escravos (ajuste a entrada do
bloco MBCM com o enderego escravo, especifique o endereco MODBUS onde o valor sera escrito
e ajuste a saida do bloco MBCM com o endereco escravo e o enderegco MODBUS da variavel onde
o valor sera lido). Esta ultima aplicacéo € mostrada a seguir:
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Tl e el Lindic {FF}

L 1h: [ LT [ = VAR FROM SLAVEA

AR T ELAVE 2 [MNZ [ cuTz 1
[HZ — GUTE 1

= MBCM -

- 1

- 1

= 1

- [

— 1

Pardmetro BAD_STATUS

Este pardmetro indica se a comunicacao entre escravos foi estabelecida adequadamente. Se o bit
correspondente estiver com nivel logico 1, isto significa que houve um erro durante escrita/leitura do
respectivo parametro. A tabela abaixo apresenta os valores destes valores de status.

Relacao entre os bits no BAD_STATUS e enderegcos Modbus

BIT | PARAMETRO
0 IN1

1 IN2

2 IN3

3 IN4

4 IN_D1

5 IN_D2

6 IN_D3

7 IN_D4

8 ouT1

9 ouT2
10 ouT3
11 oUT4
12 OUT D1
13 OuT D2
14 ouT D3
15 OUT D4

Observagdes
Cada bit corresponde a um OR entre o valor e status, indicando se a comunica¢cdo com escravo é
boa ou ruim.

e Se for usado somente o valor, o status é considerado zero.

e Se for usado somente o status, o valor é considerado zero.

Esquematico

Nt — 1 ouT 4
M_2 (— MODELS — [ ouT_2
—| siavE
M_3 — MODBUS | DEVICES — [ oUT_3
RANGE QUTPUT RANGE
m_d O—| “anp DATA sND [ our_4
DATATYRE DATATYRE
M _D1 e anwErsion COMVERSI0N—{ ] OUT_D1
IN_D2 (— — =
_D2(] ODRLS JouT_D2
M D3 — IMPUIT =
_D3(] DATA [ oUT_D3
It _Dd = —1 ) OUT_D4
. iy
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BLOCK_ERR
O BLOCK_ERR do bloco MBCM refletird as seguintes causas:
e  Other: ocorre quando a conversao de Y para DATA_TYPE_IN resulta em um valor fora da
faixa para este tipo de dado;
e Out of Service: ocorre quando o bloco esta no modo O/S.

Parametros

. TIpO Dado Faixa Vvalida/ Valor . Memaoaria/ L.
Parametro _ Unidades Descricéo
(comp) Opcdes Default Modo
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC OctString(32) Spaces Na S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 1to 255 0 Nenhuma S
5 MODE_BLK DS-69 o/s Na S Veja Parametro de Modo
6 BLOCK_ERR Bitstring(2) E D/RO
7 | LOCAL_MOD_MAP | Unsigneds 0to 15 0 s/ofs |Define afaixa de enderecos modbus
para cada instancia deste bloco.
Indica se a comunicac&o do escravo esta
8 BAD_STATUS Bitstring(2) 0 E D/RO good ou né&o (cada bit corresponde a
uma variavel Modbus).
9 IN1 DS-65 N Entrada Analdégica n°1.
Informagé&o para gerar as constantes A e B
10 SCALE_LOC_IN1 DS-259 S/M na equacgao Y=A*X+B, mais os enderecos
em um equipamento escravo.
11 IN2 DS-65 N Entrada Analégica n°2.
Informagé&o para gerar as constantes A e B
12 SCALE_LOC_IN2 DS-259 S/M na equacgao Y=A*X+B, mais os enderecos
em um equipamento escravo.
13 IN3 DS-65 N Entrada Anal6gica n°3.
Informacg&o para gerar as constantes Ae B
14 SCALE_LOC_IN3 DS-259 S/M na equacdo Y=A*X+B, mais os enderecos
em um equipamento escravo.
15 IN4 DS-65 N Entrada Analégica n°4
Informag&o para gerar as constantes Ae B
16 SCALE_LOC_IN4 DS-259 S/M na equacao Y=A*X+B, mais os enderecos
em um equipamento escravo.
17 IN_D1 DS-66 N Entrada Discreta n°l.
18 LOCATOR_IN_D1 DS-261 S/0IS Enderecos em um dispositivo escravo.
19 IN_D2 DS-66 N Entrada Discreta n°2.
20 LOCATOR_IN_D2 DS-261 S/0Is Enderegos em um dispositivo escravo.
21 IN_D3 DS-66 N Entrada Discreta n° 3.
22 LOCATOR_IN_D3 DS-261 S/0Is Enderecos em um dispositivo escravo.
23 IN_D4 DS-66 N Entrada Discreta n°4.
24 LOCATOR_IN_D4 DS-261 S/0/Is Enderegos em um dispositivo escravo.
25 OouT1 DS-65 N/Man [Saida Analégica n°l.
Informacéo para gerar as constantes Ae B
26 | SCALE_LOC_OUT1 DS-259 S/M na equacgao Y=A*X+B, mais os enderecos
em um dispositivo escravo.
27 ouT2 DS-65 N/Man |Saida Analégica n°2.
Informacéo para gerar as constantes Ae B
28 | SCALE_LOC_OUT2 DS-259 S/M na equacgao Y=A*X+B, mais os enderecos
em um dispositivo escravo.
29 OouT3 DS-65 N/Man [Saida Analégica n°3.
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n Tipo Dado | Faixa Valida/ || valor . Memoria/ o
Idx Parédmetro 5 Unidades Descricéo
; (comp) 7 Opcoes Default Modo

Informacé&o para gerar as constantes A e B

30 | SCALE_LOC_OUTS3 DS-259 . S/M na equacao Y=A*X+B, mais os enderecos
em um dispositivo escravo.

31 ouT4 DS-65 N/Man |Saida Analégica n°4.
Informacé&o para gerar as constantes A e B

32 | SCALE_LOC_OUT4 DS-259 S/M na equacao Y=A*X+B, mais os enderecos
em um dispositivo escravo.

33 OUT_D1 DS-66 N/ Man Saida Discreta n°1.

34 | LOCATOR_OUT_D1 DS-261 S/0/Is Enderegos em um dispositivo escravo.

35 OUT_D2 DS-66 N/Man [Saida Discreta n°2.

36 [ LOCATOR_OUT_D2 DS-261 S/0IS Enderegos em um dispositivo escravo.

37 OUT_D3 DS-66 N/Man [Saida Discreta n°3.

38 | LOCATOR_OUT_D3 DS-261 S/0OIs Enderegos em um dispositivo escravo.

39 OUT_D4 DS-66 N/Man |Saida Discreta n°4.

40 | LOCATOR_OUT_D4 DS-261 S/0Is Enderecos em um dispositivo escravo.

Este alerta é gerado por qualquer mudanca

41 UPDATE_EVT DS-73 Na D s
— no dado estatico.

O bloco alarm é wusado para toda
configuragéo, hardware, falha na conexéo
ou problemas no sistema no bloco. A causa
do alerta é inserida no campo subcédigo. O
primeiro alerta a tornar-se ativo, acionara o
status Active no atributo Status. Tao logo
guando o status Unreported é limpado pela
tarefa de repasse de alerta, outro alerta de
bloco pode ser repassado sem limpar o
status Active, se o subcodigo foi mudado.

42 BLOCK_ALM DS-72 Na D

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dindmico; N — ndo volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon
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MBSM — Supervisdo ModBus Mestre

Viséo Geral
MBSM
eth
Modbus
DF MBSM.BVALUE 1 v MBSM.BVALUE 2 '
o g H H ]
o 3 ¢ :
‘ Escravo 1 Escravo 2
ool (Entrada do equipamento) (Saida do equipamento)
int
perc
float
MBSM
Descri¢éo

Este bloco habilita o DFI302 para monitorar varidveis MODBUS. O DFI302 é o mestre dos escravos
gue contém variaveis MODBUS desejadas para serem lidas. Diferente do bloco MBCM, este bloco
nao tem entradas e saidas que podem ser linkadas.

Toda vez que um parametro MODBUS é alterado, entdo é necessario ajustar o parametro
ON_APPLY do bloco MBCF para “Apply”. De outra forma, estas alteracdes ndo serdo efetivadas.

LOCAL_MOD_MAP
Todos blocos MBSM, que s&o adicionados a estratégia, devem ter valores diferentes para
LOCAL_MOD_MAP. De outra forma, o bloco néo trabalhard adequadamente.

Parametros FVALUEn, PVALUEN, IVALUENn e BVALUEN

O usuério pode selecionar estes parametros de acordo com suas necessidades. Se a variavel
requerida para ser monitorada é float, € necessario usar um parametro FVALUE. Se é uma
porcentagem, o PVALUENn atuara. IVALUE refere-se a valores Inteiros e BVALUE refere-se a
valores boolean.

Para cada um destes parametros sdo associados outros parametros para endereca-los na rede
MODBUS, entéo, é deste modo que o bloco MBSM sabe a localizagéo deles.

Parametro FLOCATORN

Refere-se ao pardmetro FVALUERN.

Este pardmetro é o tipo de dado DS-260, entdo, dois elementos séo requeridos para ajustar este
parametro. Veja no Capitulo 1, “Definicdo de Tipo de Dado e Estrutura de Dado”:

Os parametros FVALUEN mostrardo os valores das variaveis setadas no FLOCATORN.
Valores float usam dois registros MODBUS, mas é necessario informar somente o primeiro.

Endere¢cos MODBUS
e 0001 a 9999 => Saidas Digitais.
e 10001 a 19999 => Entradas Digitais.
e 30001 a 39999 =>Entradas Analégicas.
e 40001 a 49999 => Saidas Analdgicas.
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Parametro PLOCATORN

Refere-se ao pardmetro PVALUEN.

Estes paradmetros séo do tipo de dado DS-258. Cada um destes pardmetros consiste dos seguintes
elementos:

- From EU 100%,;

- From EU 0%;

- To EU 100%;

- To EU 0%;

- Data Type;

- Slave Address;

- MODBUS Address Of Value.

Este bloco permite Conversdo de Escala Modbus, para executar o procedimento de converséo,
veja o item “Converséo de Escala Modbus” no Capitulo 1 para maiores detalhes.

Parametro ILOCATORnN

Refere-se ao parametro IVALUEN (veja no Capitulo 1, “Definicdo de Tipo de Dado e Estrutura de
Dado”). Este parametro é o de tipo de dado DS-260, que consiste dos seguintes elementos:

- Slave Address;

- Modbus Address of Value.

Os parametros IVALUEN mostrardo os valores das variaveis setadas em ILOCATORN.

Parametro BLOCATORnN

Refere-se ao parametro BVALUEnN. Este parametro é do tipo de dado DS-260, entdo, sera
necessario setar dois elementos para este parametro. Para maiores detalhes, veja o Capitulo 1
“Definicdo de Tipo de Dado e Estrutura de Dado”.

- Slave Address;

- Modbus Address of Value.

Os parametros BVALUEN mostrardo os valores das variaveis setadas no BLOCATORN.

Parametro BAD_STATUS

Este parédmetro indica se a comunicacdo entre escravos foi estabelecida adequadamente. Se o bit
correspondente estiver com nivel légico 1, isto significa que houve um erro durante escrita/leitura do
respectivo pardmetro. A tabela abaixo apresenta os valores para este status.

Relacéo entre os bits no BAD_STATUS e enderegcos Modbus

Bit Mneménico Parametro
0 Bl BVALUE1
1 B2 BVALUE2
2 B3 BVALUE3
3 B4 BVALUE4
4 B5 BVALUES
5 B6 BVALUEG6
6 B7 BVALUE7
7 B8 BVALUES
8 11 IVALUE1
9 12 IVALUE2
10 P1 PVALUE1
11 P2 PVALUE2
12 F1 FVALUE1
13 F2 FVALUE2
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Paréametros
Parametro Tipo Dado | Faixa V~aI|da/ Valor Unidades Meméria/ Descricao
(comp) Opcoes Default Modo
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC OctString(32) Spaces Na S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 1a255 0 Nenhuma S
5 MODE_BLK DS-69 o/s Na S Veja Parametro Modo.
6 BLOCK_ERR Bitstring(2) E D/RO
7 | LOCAL_MOD_MAP | Unsigneds 0als 0 syops  |PEIE £ ERE @2 STEEErTE meelhns
para cada instancia deste bloco.
Indica se comunicacdo de escravo é
8 BAD_STATUS Bitstring(2) 0 E D /RO ruim ou nao (cada bit corresponde a
uma variavel Modbus).
) Informacéo para localizar parametro float
9 FLOCATOR1 DS-260 S/0Is (FVALUEY).
10 FVALUE1 Float 0 N Valor de endereco requisitado.
_ Informacé@o para localizar parametro float
11 FLOCATOR2 DS-260 S/0Is (FVALUE?).
12 FVALUE2 Float 0 N Valor de endereco requisitado.
) Informacdo para localizar parametro de
13 PLOCATOR1 DS-258 S/0Is porcentagem (PVALUEL).
14 PVALUE1 Float 0 N Valor de endereco requisitado.
: Informac@o para localizar pardmetro de
15 PLOCATOR2 DS-258 S/0Is porcentagem (PVALUE?).
16 PVALUE2 Float 0 N Valor de endereco requisitado.
: Informacé&o para localizar pardmetro inteiro
17 ILOCATOR1 DS-260 S/0Is (IVALUE1).
18 ILENGTH1 Integer8 12,4 2 S/0Is Comprimento do dado.
19 IVALUE1 Integer32 0 N Valor de endereco requisitado.
20 ILOCATOR2 DS-260 S/0Is Informacé&o para localizar parametro inteiro.
21 ILENGTH2 Integer8 1,2,4 2 S/0Is Comprimento do dado.
22 IVALUE2 Integer32 0 N Valor de endereco requisitado.
: Informacdo para localizar parametro
23 BLOCATOR1 DS-260 S/0Is booleano (BVALUE1).
24 BVALUE1 Boolean TRUE N Valor dos enderecgos requisitados.
: Informacdo para localizar parametro
25 BLOCATOR2 DS-260 S/0Is booleano (BVALUE?).
26 BVALUE2 Boolean TRUE N Valor dos enderecos requisitados.
: Informacéo para localizar parametro
27 BLOCATOR3 DS-260 S/0Is booleano (BVALUES).
28 BVALUE3 Boolean TRUE N Valor de enderecgos requisitados.
: Informacéo para localizar parametro
29 BLOCATOR4 DS-260 S/0Is booleano (BVALUEA).
30 BVALUE4 Boolean TRUE N Valor de enderecos requisitados.
: Informacéo para localizar parametro
31 BLOCATOR5 DS-260 S/0Is booleano (BVALUES).
32 BVALUES Boolean TRUE N Valor de enderecos requisitados.
_ Informacdo para localizar parametro
33 BLOCATORG6 DS-260 S/0Is booleano (BVALUES).
34 BVALUEG Boolean TRUE N Valor de enderecos requisitados.
_ Informacdo para localizar parametro
35 BLOCATOR7 DS-260 S/0Is booleano (BVALUET).
36 BVALUE7 Boolean TRUE N Valor de enderecos requisitados.
) Informacdo para localizar parametro
37 BLOCATORS DS-260 S/0Is booleano (BVALUES).
38 BVALUES Boolean TRUE N Valor de enderecos requisitados.
39 UPDATE_EVT DS-73 Na D Este alerta e gerado por qualquer mudanga
no dado estético.
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Tdx | Parametro Tipo Dado | Faixa Valida/| Valor “Unidades Memoria/ Descrico
~ (comp) | Opcodes _Default ~ Modo &

O bloco alarm é usado para toda
configuragdo, hardware, falha na conexao
ou problemas no sistema no bloco. A causa
do alerta é inserida no campo subcédigo. O
primeiro alerta a tornar-se ativo, acionara o
status Active no atributo Status.T&o logo o
status Unreported é limpado pela tarefa de
repasse de alerta, outro alerta de bloco
pode ser repassado sem limpar o status
Active, se o subcadigo foi mudado..

40 BLOCK_ALM DS-72 Na D

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dindmico; N — n&o volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon
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Blocos Funcionais de Saida

AO — Saida Analdgica

Visédo Geral

O Bloco de Saida Analdgico é um bloco funcional usado pelos equipamentos que trabalham como
elementos de saida em um loop de controle, como valvulas, atuadores, posicionadores, etc. O
bloco AO recebe um sinal de outro bloco funcional e passa seu resultado para um transdutor de
saida através de um canal interno de referéncia.

Esquemaético

(-F FALLT 5TATE x\l
i MAHUAL
cae IN[: EE SE;EDTDF: zF .A.I:'TII'\-'E PV SCALE Iy
- RiAS_IH i o !
il I .-r":‘_ l M:;-;;-c :I':"-'T
o o O _SCALE
—o
FEAFE_WaL =
P
XO_ECALE i
i ol
PWw_SCALE 10 0FTS
— =P LIMITE jEFKI:.ﬁ.L_I:ILIT
READ_EACK
I T CHANHEL
OFERATOR SIMULATE
EHTRY
L A

Descri¢éo

O bloco AO esta conectado ao bloco transdutor através do parametro CHANNEL que deve ser
equiparado com o seguinte parametro no bloco transdutor: TERMINAL_NUMBER parametro para o
FI1302.

O parametro CHANNEL deve ser setado para 1 (um) se o bloco estiver rodando no FY302 ou
FP302, e nenhuma configuracdo é necessaria no bloco transdutor para conecta-lo ao bloco AO.

Tratamento de Valores de Entrada

O valor SP pode ser controlado automaticamente através de um controle em cascata ou cascata
remota, ou manualmente por um operador. O PV_SCALE e XD_SCALE sé&o usados para fazer
converséo de escala do SP.

Tratamento de Valores de Saida
O parametro de escala do transducer (XD_SCALE) é usado para converter porcentagem de span
para o numero usado por um transdutor. Este permite que por¢des do span do SP provoquem um
movimento total de span na saida.

OUT = SP% * (EU_100% - EU_0%) + EU_0% [XD_SCALE]

O bit “Increase to Close” no parametro IO_OPTS permite que a saida seja invertida relativamente
ao span do valor de entrada. Por exemplo, se o SP é 100. (PV_SCALE=0-100%; XD_SCALE = 3-
15Psi):

Se o bit “Increase to Close” no I0_OPTS é zero, o SP convertido para OUT_SCALE sera 15 psi.
Desta forma, o tipo do atuador ser4 “ar para abrir”.

Se o bit “Increase to Close” no IO_OPTS é verdadeiro, o SP convertido para OUT_SCALE sera 3
psi. Desta forma, o tipo de atuador sera “ar para fechar”.

Simulacao

O parametro SIMULATE € usado para os propésitos de diagndstico e verificacdo. Quando esta
ativo, o valor e status do transdutor serdo substituidos pelo valor simulado e status. O parametro
SIMULATE pode ser desabilitado por software no parametro SIMULATE ou hardware, através do
jumper.
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A estrutura SIMULATE é composta pelos seguintes atributos:
e Simulate Value and Status
e Transducer Value and Status
e Simulate Enable/Disable

Os atributos Transducer Value/Status do parametro SIMULATE estdo sempre mostrando o valor
gue o bloco AO recebe do bloco transdutor correspondente.

Ha um jumper no hardware para desabilitar o parametro SIMULATE. Se este jumper é colocado em
Off, entdo a simulagdo sera desabilitada. Neste caso, 0 usuario ndo pode mudar o atributo
ENABLE/DISABLE. Este jumper previne simulagdo, acidentalmente, sendo habilitado durante as
operagfes da planta. Quando o jumper estad colocado ON, ele fara com que o atributo “Simulate
Active” no pardmetro BLOCK_ERR do Bloco Resource seja verdadeiro.

A simulacao esté ativa se as seguintes condi¢des existirem:
e jumper do hardware de simulagdo nao esta colocada Off;
e parametro SIMULATE.ENABLE/DISABLE é “Active”.

Quando a simulagdo esta ativa, os parametros READBACK e PV serdo calculados baseados no
atributo Simulate Value/Status do parametro SIMULATE. De outra forma, ele sera aquele fornecido
pelo bloco transdutor no atributo Transducer Value/Status do pardmetro SIMULATE.

Pardmetro Readback

Se o hardware suporta um valor de retorno, tal como uma posi¢éo de valvula, entdo o valor sera
lido pelo bloco transdutor e sera fornecido ao bloco AO correspondente através do atributo do
Transducer Value/Status do parametro SIMULATE. Se ndo suportado, o atributo do Transducer
Value/Status do parametro SIMULATE é gerado de AO.OUT pelo bloco transdutor.

O parametro READBACK é uma copia do atributo do Transducer Value/Status do parametro
SIMULATE se a simulagdo estad desabilitada, de outro modo, é uma copia do atributo Simulate
Value/Status do parametro SIMULATE.

A PV é o parametro READBACK convertido na PV_SCALE, desta forma, a PV pode ser simulada
através do parametro SIMULATE.

Em adicao, o bloco admite agdo segura, como descrito anteriormente no processamento de estado
de falha.
O bloco AO suporta a caracteristica do modo shedding, como descrito anteriormente no parametro
de modo.

BLOCK_ERR
O BLOCK_ERR do bloco AO refletird as seguintes causas:
e Block Configuration Error — o erro de configuracdo ocorre quando um ou mais das
seguintes situagdes ocorrem:
0 Quando os parameros CHANNEL ou SHED_OPT tém um valor invalido;
0 Quando o XD_SCALE nao tem uma Unidade de Engenharia suportada e/ou faixa
para o bloco transdutor respectivo;
0 Quando o bloco transdutor estad no modo O/S.
0 Quando ndo sdo compativeis o parametro CHANNEL e a configuragdo HC
(DFI302).
Simulate Active — Quando o Simulate esta ativo.
Local Override — Quando o bloco esta no modo LO porque o estado de falha esté ativo.
Output Failure — 1/0O module failure (DFI1302)
Out of Service — Ocorre quando o bloco esta no modo O/S.

Modos Suportados
O/S, IMAN, LO, MAN, AUTO, CAS e RCAS.

Parametros
Idx Parametro Tipo Dado Faixa \félida ‘ Yeler ‘ Unidades Memoria/ ‘ Descricao
(comp) Opcoes Default Modo
ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
TAG_DESC OctString(32) Spaces Na S
STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
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ldx Parametro

ALERT_KEY

Tipo Dado
(comp)
Unsigned8

Faixa Valida
Opcoes
1a 255

Valor
Default

Unidades

Nenhuma

Meméria/
Modo

S

Descricéo

MODE_BLK

DS-69

o/s

Na

S

Veja Parametro Modo.

BLOCK_ERR

Bitstring(2)

E

D/RO

~N|lo|lo| b~

PV

DS-65

PV

D/RO

Processa valor analégico.

8 SP

DS-65

PV_SCALE +/- 10%

PV

N/ Auto

Setpoint analégico. Pode ser setado
manualmente, automaticamente
através da interface do equipamento
ou outro equipamento de campo.

9 ouT

DS-65

XD_SCALE

ouT

N/ Man

O valor de saida resulta no bloco
transdutor.

10 SIMULATE

DS-82

1: Desabilitado ;
2: Ativo

sdo as opcoes
Habilita /Desabilita

Desabilitado

Permite o valor e de retorno do
transducer para ser manualmente
fornecido quando a simulagdo esta
habilitada. Neste caso, o valor de
simulacao e status serdo o valor PV.

11 PV_SCALE

DS-68

0-100%

PV

S/ Man

Os valores alto e baixo da escala para
0 parametro SP.

12 XD_SCALE

DS-68

Depende do tipo de
equipamento. Veja
0 manual
correspondente
para maiores
detalhes.

Depende do
tipo de

equipamento.

Veja o item
Descricao
para
detalhes.

XD

S/ Man

Os valores alto e baixo da escala, para
o transdutor para um canal especifico.

O valor Default de cada equipamento
Smar é mostrado abaixo:

FY302: 0 a 100 [%]
FP302 3 a15[psi]ou 3 a30[psi]*
FI1302 4220 [mA]
DFI302 0 a 100 [%]

13 GRANT_DENY

DS-70

Na

14 I0_OPTS

Bitstring(2)

Veja Opcdes de
Blocos.

Na

S/0Is

Veja Opcgoes de Blocos.

15 | STATUS_OPTS

Bitstring(2)

Veja Opcgdes de
Blocos.

Na

S/0Is

Veja Opc¢des de Blocos.

16 READBACK

DS-65

XD

D/RO

Indica a releitura da posi¢édo atual do
transdutor, nas Unidades do
transdutor.

17 CAS_IN

DS-65

Este par@metro é o valor de setpoint
remoto, o qual deve vir de outro
bloco Fieldbus, ou um bloco DCS
atavés de um link definido.

18 | SP_RATE_DN

Float

Positive

+INF

PV/Sec

Taxa de inclinagdo para o qual o
setpoint aumenta mudando em
unidades PV por segundo. E
desabilitado se for zero ou +INF. Taxa
limitada aplicara nos modos AUTO,
CAS and RCAS.

19 | SP_RATE_UP

Float

Positive

+INF

PV/Sec

Taxa de inclinacdo para o qual o
setpoint desce mudando em unidades
de PV por segundo.E desabilitado se é
zero ou +INF. Taxa limitada aplicara
nos modos AUTO, CAS and RCAS.

20 SP_HI_LIM

Float

PV_SCALE +/- 10%

100

PV

O limite alto do setpoint € o maior
setpoint executado inserido, que pode
ser usado para o bloco.

21 SP_LO_LIM

Float

PV_SCALE +/- 10%

PV

O limite baixo de setpoint € o menor
setpoint executado inserido, que pode
ser usado para o bloco.

22 CHANNEL

Unsigned16

None

S/0/s

Para mais detalhes sobre a
configuragdo deste parametro, ver o
capitulo 1 “Configurando CANAL"..
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Parametro

Tipo Dado
(comp)

Faixa Valida ‘

Opcdes

Valor
Default

Unidades

Meméria/
Modo

Descricéo

O tempo em segundos para ignorar a
existéncia de uma nova condicdo de
estado de falha. Se a condicdo de

23 FSTATE_TIME Float Positive 0 Sec S estado de falha ndo persiste para
FSTATE_TIME segundos e enquanto
este tempo nao decorre, o bloco
executara no ultimo modo atual.

O valor de preset analégico de PV para

24 | FSTATE_VAL Float PV_SCALE +/- 10% 0 PV s usar quando falha ocorre. Este valor €

- - usado se o I/O a opgéo falha de estado
para valor é selecionada.
O valor e status requerido por um
bloco superior de BKCAL_IN, assim, o

o5 BKCAL_OUT DS-65 PV D /RO t_)loco superior pode prevenir r_eset de
final e fornecer transferéncia sem
alteracdes bruscas par encerrar o loop
de controle.

Setpoint Target e status fornecido por

26 RCAS_IN DS-65 PV D um superviséro de Host para um
controle analégico ou saida de bloco.

1: NormalShed,
NormalReturn
2: NormalShed,
NoReturn
3: ShedToAuto,
NormalReturn
4: ShedToAuto,
NoReturn
5: ShedToMan, .
NormalReturn Define a acdo para ser levada numa
27 SHED_OPT Unsigned8 ) 0 S interrupcdo de um equipamento de
6: ShedToMan, controle remoto.
NoReturn
7
ShedToRetainedTar
get,
NormalReturn
8:
ShedToRetainedTar
get,
NoReturn
Setpoint de bloco e status depois da
inclinacdo - fornecido para um

28 RCAS_OUT DS-65 PV D/RO supervisoério I-_|pst para célculo de
retorno e permitir agdo para ser levada
abaixo de condicdes de limite ou
mudancgas de modo.

29 UPDATE_EVT DS-73 Na D

30 BLOCK_ALM DS-72 Na D

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dinamico; N — n&o volatil; S - estatico

* A escala 3 a 30 [psi] esta disponivel a partir da versdo 3.46 dos transmissores (DD0402)

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon

Se parametro DIAG.BEHAVIOR é “Adapted”:
O valor Default de CHANNEL é o menor nimero disponivel.
O valor Default de SHED_OPT é NormalShed/NormalReturn.

O modo requerido para escrita € o modo atual, indiferente do modo target: SP e OUT
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DO — Saida Discreta

Visao Geral

O bloco DO converte o valor de SP_D em algo util para o hardware, encontrado através da selegéo
de CHANNEL.

Esquematico

. ™y
[ | BxcaL_oum_o
SETPOINT OFTIOMAL OUTFUT
CASIN_D (J— INVERT
- [Jout D
CHANMEL
P D FY O L SMULATE_D
MODE OFTIOMAL
SHEDLOPT IVERT | || FSTATE_TIME | |
FSTATE_WAL_D
| READEACEK_D
i -
Descricéo

A opgdo “Invert I/0"do parametro I0_OPTS pode ser usada para fazer uma fungdo Booleana NOT
entre o0 SP_D e o hardware.

O SP_D suporta sub-funcéo de cascata total. O modo Cas deve ser usado para transferir a saida
de outro bloco para o SP_D do DO.

Ha opcgdes adicionais que fardo com que o valor de SP_D rastreie o valor PV_D, quando o bloco
estd no modo atual de Lo ou Man.

Se o hardware suporta um valor de retorno, é usado para READBACK_D, o qual, depois de
contabilizar a opgéo “Invert /0", age como o PV_D para este bloco. Se ndo suportado,
READBACK_D é gerado de OUT_D. Os parametros OUT_D e READBACK_D usam o XD_STATE.
O PV_D e SP_D usam PV_STATE .

BLOCK_ERR
O BLOCK_ERR do bloco DO refletira as seguintes causas:
e Block Configuration Error — o erro de configuracdo ocorre quando uma ou mais das
seguintes situagdes ocorrer:
0 Quando os pardmetros CHANNEL ou SHED_OPT tém um valor invalido;
0 Quando nao é compativel o parametro CHANNEL com a configuracdo do HC
(DFI302).
e Simulate Active — Quando o Simulate é ativo.
e Local Override — Quando o bloco esta no modo LO devido ao estado de falha estar ativo.
e  Output Failure — Falha no médulo 1/0 (DFI302)
e Out of Service — Ocorre quando o bloco esta no modo O/S.

Modos Suportados

OIS, LO, Iman, Man, Auto, Cas, e RCas. O modo Man pode ser usado para forcar a saida, em um
sentido PLC. Pode ser que o modo Man ndo permita, mas ele deve ser suportado assim que o
modo Man possa ser inserido quando deixando O/S. .O modo IMan é usado para indicar que ndo
h& um caminho para o elemento final.
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Parametros
Tipo Dado | Faixa Valida/ . ori .
Parametro . Uelor Unidades Oz Descricéo
Default Modo

1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO

2 TAG_DESC OctSér)ing(S Spaces Na S

3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S

4 ALERT_KEY Unsigned8 la?255 0 Ne S

5) MODE_BLK DS-69 o/s Na S Veja Parametro Modo.

6 BLOCK_ERR | Bitstring(2) E D/RO
O valor primario discreto para usar na
execucdo da fungdo, ou um valor de processo

7 PV D DS-66 PV D/RO |associado com ele.
Pode também ser calculado a partir do valor
READBACK_D de um bloco DO.

8 SP_ D DS-66 PV_STATE PV N/ Auto |Setpoint discreto deste bloco.

9 OUT D DS-66 OUT STATE ouT N/Man |Valor primario discreto calculado como um

- - resultado da execucéo da fungéo.

1: Desabilita ; Permite a entrada ou saida discreta do
2: Ativo Desabilita transdutor do bloco ser manualmente fornecida
10 SIMULATE_D DS-83 - N do D quando a simulagédo esta habilitada. Quando a
saoglasbﬂﬁgoes simulagdo sta desabilitada, o valor simulado e
/Desabilita.. status rastream o valor atual e status.
11 PV_STATE Unsigned16 0 PV s indice para o texto descrevendo os estados de
uma PV discreta.
indice para o texto descrevendo os estados de
12 XD_STATE Unsigned16 0 XD S um valor discreto para o valor obtido do
transdutor.
Opcodes para acesso controlado de computador
13 GRANT_DENY DS-70 0 Na D host e painéis de controle local para operagéao,
sintonia e pardmetros de alarme do bloco.
14 10_OPTS Bitstring(2) Vegé)lgggt'es 0 Na S/0IS [VejaOpgdes de Bloco.
15 | STATUS_OPTS | Bitstring(2) | Veia QpcOesde| o Na S/0IS  |Veja Opcdes de Bloco.
Este parametro indica a releitura do valor
16 READBACK_D DS-66 XD D/RO discreto atual ou posicdo de outro atuador, no
estado do transdutor.
Este parametro é o valor de setpoint remoto
de um bloco discreto, o qual deve vir de
17 AS_IN_D DS-66 PV D/ RW . ’
CAS_IN_ S ! outro bloco Fieldbus ou um bloco DCS
através de um link definido.
Unsigned1 Para mais detalhes sobre a configuracdo
18 CHANNEL % 0 Nenhuma S/0O/S |deste parametro, ver o capitulo 1
“Configurando o parametro CHANNEL".
O tempo em segundos para ignorar a
existéncia de uma nova condigcdo de estado de
I~ falha. Se a condicdo do estado de falha n&o
19 FSTATE_TIME Float Positi 0 S S "

- oa osttive ec persisitir para FSTATE_TIME em segundos e
enquanto este tempo ndo decorreu, o bloco
executara no ultimo modo atual.

O valor SP_D pré-ajustado discreto para
20 | FSTATE_VAL_D | Unsigneds 0 = s usar quando falha ocorrer. Este valor sera

usado se a opcdo Estado de Falha estiver
selecionada.

2.183




Manual de Instru¢des dos Blocos Funcionais — Library A

Tipo Dado | Faixa Valida/
Idx Parametro P N Yeler Unidades
(comp) Opgcoes Default

Meméria/
Modo

Descricao

O valor de saida e status fornecido para um
bloco discreto no sentido contrario. Esta

21 | BKCAL_OUT_D DS-66 PV D/RO informacdo é usada para fornecer
transferéncia suave para fechar o loop de
controle.

Setpoint target e status fornecido por um host

22 RCAS_IN_D DS-66 PV D supervisério para um controle discreto ou bloco
de saida.

1: NormalShed,
NormalReturn
2: NormalShed,

NoReturn
3: ShedToAuto,
NormalReturn
4: ShedToAuto,

NoReturn
SIQShedIEol;/Ian,

ormalReturn ] = i ;

23 SHED_OPT Unsigned8 0 s Deﬁ_ne a acéo para ser feita em um timeout de

6: ShedToMan, equipamento de controle remoto.

NoReturn

7. )

ShedToRetaine

dTarget,
NormalReturn

8: )

ShedToRetaine

dTarget,

NoReturn

Setpoint de bloco e status fornecido para um

24 RCAS_OUT D DS-66 PV D/RO Host supe_ryisc’)rio para célgulo _de ret_orno e
para permitir que a agdo seja feita abaixo das
condi¢des de limite ou mudanga de modo.

25 UPDATE_EVT DS-73 Na D Este aIerFa_ é gerado por qualquer mudanca no
dado estético.

O bloco alarm é usado para toda configuragéo,
hardware, falha na conex&@o ou problemas no
sistema no bloco. A causa do alerta é inserida
no campo subcodigo. O primeiro alerta a
26 BLOCK_ALM DS-72 Na D tornar-se ativo, acionard o status Active no

atributo Status. Tao logo quanto o status
Unreported € limpado pela tarefa de repasse
de alerta, outro alerta de bloco pode ser
repassado sem limpar o status Active, se o
subcodigo foi mudado.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dinamico; N — ndo volatil; S — estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon
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MAO — Multiplas Saidas Analdgicas

Descricéo
O bloco MAO torna disponivel para o subsistema I/O seus oito parametros de entrada de IN_1 até
IN_8.

Para o DFI trabalhando com cartdo de Saida Analdgica, deve-se trabalhar na faixa de 4-20mA ou
1-5V. Neste caso os valores de entrada sdo em porcentagem de 0 a 100%. Caso necessitar
trabalhar em outra configuracao do cartdo, devera ser utilizado o bloco AO.

Este bloco funcional tem as mesmas caracteristicas do bloco AO para o estado de falha. Inclui a
opcao para reter o ultimo valor ou ir para um valor pré-ajustado (de acordo com o parametro
MO_OPTS) quando a condigao de estado de falha esta ativa, valores pré-ajustados individualmente
para cada ponto, ao lado de um tempo de atraso (parametro FSTATE_TIME) para ir no estado de
falha.

O modo atual sera LO somente devido ao bloco Resource, de outra forma, o status bad no
parametro de entrada e configuracdo de MO_OPTS néo afetardo o calculo de modo. De qualquer
forma, a funcionalidade do estado de falha sera feito somente para aquele parametro de entrada.

BLOCK_ERR
O BLOCK_ERR do bloco MAO refletira4 as seguintes causas:
e  Other — 0 nimero de blocos MDI, MDO, MAI e MAO ou o tag do equipamento no FB700 é
diferente do LC700;
e Block Configuration Error — o0 erro de configuragédo ocorre quando o OCCURRENCE/
CHANNEL tem um valor invalido;
e  Output failure — a CPU do LC700 parou de trabalhar (Para FB700);
e Power up —ndo ha CPU do LC700 na rack ou o hardware de configuragao do LC700 tem
um erro (Para FB700);
e  Out of Service — Quando o bloco esta no modo O/S.

Modos Suportados
O/S, LO e AUTO.

Esquematico

. ™y
URIY .
SELECTOR
in_z ] .
n_s [ .
s (] o e, CHAMMEL
FSAFE_YALH “‘“:“-C
n_s || » - !
FAILEAFE
n_& || N ACTIVE
n_7 ] .
n_s || .
FEAFE_WAL 115 —T
. oy
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Parametros
~ Tipo Dado | Faixa Valida Valor : Memoria/ L
Parametro . Unidades Descricéo
(comp) Opcodes Default Modo
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC OCth)ing(?’ Spaces Na s
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 la255 0 Nenhuma S
® MODE_BLK DS-69 o/s Na S Veja Pardmetro Modo.
6 BLOCK_ERR Bitstring(2) E D/RO
OCCURRENCE Para mais detalhes sobre a
7 I o | Newuma | s/ois |confguasie deste parimetro ver o
CHANNEL CHANNEL".
IN_1 DS-65 D Entrada n® 1.
IN_2 DS-65 D Entrada n° 2.
10 IN_3 DS-65 D Entrada n° 3.
11 IN_4 DS-65 D Entrada n° 4.
12 IN_5 DS-65 D Entrada n° 5.
13 IN_6 DS-65 D Entrada n° 6.
14 IN_7 DS-65 D Entrada n® 7.
15 IN_8 DS-65 D Entrada n° 8.
MO_OPTS
16 (different bit Bitstring(2) Veja Opgoes de 0 Na S/0IS |Veja Opcdes de Blocos
description in profile Blocos
revision 1)
MO_STATUS_OPTS ) .
17 (not available in Bitstring(2) Vejaé)lgcgggs de 0 Na S /OIS |Veja Opgdes de Blocos

profile revision 1)

Tempo, em segundos, para ignorar a
existéncia de uma nova condicdo de
estado de falha. Se a condi¢édo de estado
18 FSTATE_TIME Float Positive 0 Seg S de falha ndo persistir por FSTATE_TIME
segundos, e enquanto este tempo n&o
decorre, o bloco executara no ultimo modo
atual.

Valor analégico pré-ajustado para usar
guando falha ocorre em IN_1. Ignorado se
a “Fault state to value 1" no parametro
MO_OPTS é falso.

Valor analégico pré-ajustado para usar
guando falha ocorre em IN_2. Ignorado se
a “Fault state to value 2" no parametro
MO_OPTS é falso.

Valor analégico pré-ajustado para usar
guando falha ocorre em IN_3. Ignorado se
a “Fault state to value 3" no parametro
MO_OPTS é falso.

Valor analégico pré-ajustado para usar
guando falha ocorre em IN_4. Ignorado se
a “Fault state to value 4" no parametro
MO_OPTS é falso.

Valor analégico pré-ajustado para usar
guando falha ocorre em IN_5. Ignorado se
a “Fault state to value 5" no parametro
MO_OPTS é falso.

19 FSTATE_VAL1 Float 0 S

20 FSTATE_VAL2 Float 0 S

21 FSTATE_VAL3 Float 0 S

22 FSTATE_VAL4 Float 0 S

23 FSTATE_VALS Float 0 S
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Parametro

FSTATE_VALG6

Tipo Dado | Faixa Valida

(comp)

Float

Opcoes

Default

it ol Unidades

Memaria/

Modo

Descricao

Valor analégico pré-ajustado para usar
guando falha ocorre em IN_6. Ignorado se
a “Fault state to value 6" no parametro
MO_OPTS é falso.

25

FSTATE_VAL7

Float

Valor analdgico pré-ajustado para usar
guando falha ocorre em IN_7. Ignorado se
a “Fault state to value 7" no parametro
MO_OPTS é falso.

26

FSTATE_VALS

Float

Valor analdgico pré-ajustado para usar
guando falha ocorre em IN_8. Ignorado se
a “Fault state to value 8" no parametro
MO_OPTS é falso.

27

FSTATE_STATUS

Unsigned8

Nenhuma

D/RO

Mostra quais pontos estdo ativos no
estado de falha.

28

UPDATE_EVT

DS-73

Na

Este alerta é gerado por qualquer
mudanca no dado estatico.

29

BLOCK_ALM

DS-72

Na

O bloco alarm ¢é usado para toda
configuragéo, hardware, falha na conexéo
ou problemas no sistema no bloco. A
causa do alerta é inserida no campo
subcédigo. O primeiro alerta a tornar-se
ativo, acionara o status Active no atributo
Status. T&o logo o status Unreported é
limpado pela tarefa de repasse de alerta,
outro alerta de bloco pode ser repassado
sem limpar o status Active, se o subcédigo
foi mudado.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D —dinamico; N — nédo volatil; S - estatico

Tipo de
Equipamento

FB700

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon

Se o parametro DIAG.BEHAVIOR é “Adapted”:

O valor Default de OCCURRENCE é o nimero de blocos MAO instanciados para o bloco.

Observacao:

Descricao

Bloco tem um parametro OCCURRENCE. Os parametro UPDATE_EVT e BLOCK_ALM sé&o
invertidos. Bloco possui pardmetro MO_STATUS_OPTS.

DF1302, DC302 e

HI302

Bloco tem um paradmetro CHANNEL.
MO_OPTS tem um bit diferente de descri¢do
MO_STATUS_OPTS nao estéa disponivel no PROFILE REVISION 1.
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MDO — Multiplas Saidas Discretas
Descricéo

O bloco MDO torna disponivel para o subsistema 1/O seus oito parametros de entrada de IN_D1 até
IN_DS8.

Este bloco funcional tem as mesmas caracteristicas do bloco DO para o estado de falha. Inclui
opcao para reter o ultimo valor ou ir para o valor pré-ajustado quando a op¢éo do estado de falha
esta ativa, valores pré-ajustados individualmente para cada ponto, além de um tempo de atraso
para ir para o estado de falha.

O modo atual serA somente LO devido ao bloco Resource, de outra forma, o status bad no
parametro de entrada e a configuracdo de MO_OPTS néo afetardo o calculo de modo. Porém, a
funcionalidade do estado de falha sera feita somente para aquele parametro de entrada.

O parametro FSTATE_STATE mostra quais pontos estdo no estado de falha ativo.
BLOCK_ERR

O BLOCK_ERR do bloco MDO refletira as seguintes causas:

e  Other — o numero de blocos MDI, MDO, MAI e MAO ou o tag do equipamento no FB700 é
diferente do LC700 (Para FB700).

e Block Configuration Error — o erro de configuracdo ocorre quando o OCCURRENCE /
CHANNEL tem um valor invalido.

e  Output failure —a CPU do LC700 parou de trabalhar (Para FB700).

e Power up — ndo ha CPU do LC700 no rack ou o hardware de configuragdo do LC700 tem
um erro (Para FB700).

e  Out of Service — Quando o bloco esta no modo O/S.

Modos Suportados
O/S, LO e AUTO.

Esquemético

I ™y
_oi [ .
SELECTOR
i_nz [ | »
Ir_o || .
In_D4 » .
(] —ai, CHANNEL
1
n_os [ | . B !
FAILEAFE
Ir_os || . ACTIVE
Ir_o7 [ | .
Ir_os | .
FEAFE_WaL 145 —T
b A
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Parametros
~ Tipo Dado Faixa Vélida | valor . Memoria/ o
Parametro . Unidades Descricéo
(comp) Opcoes Default Modo
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC OctString(32) Spaces Na S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 la 255 0 Nenhuma S
5 MODE_BLK DS-69 o/s Na S Veja Parametro Modo.
6 BLOCK_ERR Bitstring(2) E D/RO
OCCURRENCE Para mais detalhes sobre a
7 / Unsigned16 0 Nenhuma | S/ofs |configuragdo deste parametro, ver o
capitulo 1 “Configurando o parametro
CHANNEL CHANNEL".
IN_D1 DS-66 D Entrada discreta n° 1.
IN_D2 DS-66 D Entrada discreta n° 2.
10 IN_D3 DS-66 D Entrada discreta n° 3.
11 IN_D4 DS-66 D Entrada discreta n° 4.
12 IN_D5 DS-66 D Entrada discreta n° 5.
13 IN_D6 DS-66 D Entrada discreta n° 6.
14 IN_D7 DS-66 D Entrada discreta n°® 7.
15 IN_D8 DS-66 D Entrada discreta n° 8.
MO_OPTS
16 (different bit Bitstring(2) | Vei2 Opcdes de 0 Na S/0/S |Veja Opgdes de Blocos.
description in profile Blocos
revision 1)
MO_STATUS_OPTS Veia Opcaes d
17 (not available in Bitstring(2) eJaBlggg:s € 0 Na S/0/S |[Veja Opcgdes de Blocos

profile revision 1)

Tempo, em segundos, para ignorar a
existéncia de uma nova condicdo de
estado de falha. Se a condicdo de estado
18 FSTATE_TIME Float Positive 0 Seg S de falha n&o persistir por FSTATE_TIME
segundos e, enquanto este tempo néo
decorre, o bloco executara no Gltimo modo
atual.

Valor pré-ajustado discreto para usar
guando ocorrer falha no IN_D1. Ignorado
se a “Fault state to value 1" no parametro
MO_OPTS é falso.

Valor pré-ajustado discreto para usar
quando ocorrer falha no IN_D2. Ignorado
se a “Fault state to value 2" no parametro
MO_OPTS é falso.

Valor pré-ajustado discreto para usar
guando ocorrer falha no IN_D3. Ignorado
se a “Fault state to value 3" no parametro
MO_OPTS é falso.

Valor pré-ajustado discreto para usar
guando ocorrer falha no IN_D4. Ignorado
se a “Fault state to value 4” no parametro
MO_OPTS é falso.

Valor pré-ajustado discreto para usar
guando ocorrer falha no IN_D5. Ignorado
se a “Fault state to value 5” no parametro
MO_OPTS é falso.

Valor pré-ajustado discreto para usar
guando ocorrer falha no IN_D6. Ignorado
se a “Fault state to value 6” no parametro
MO_OPTS é falso.

19 | FSTATE_VAL D1 Unsigneds 0 s

20 | FSTATE_VAL D2 Unsigneds 0 s

21 | FSTATE_VAL D3 Unsigneds 0 s

22 | FSTATE_VAL D4 Unsigneds 0 s

23 | FSTATE_VAL_D5 Unsigneds 0 s

24 FSTATE_VAL_D6 Unsigned8 0 S
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25

Parametro

FSTATE_VAL_D7

Tipo Dado

(comp)

Unsigned8

Faixa Valida
Opcodes

Valor

Default

Unidades

Memaria/

Modo

Descricao

Valor pré-ajustado discreto para usar
guando ocorrer falha no IN_D7. Ignorado
se a “Fault state to value 7" no parametro
MO_OPTS é falso.

26

FSTATE_VAL_D8

Unsigned8

Valor pré-ajustado discreto para usar
guando ocorrer falha no IN_D8. Ignorado
se a “Fault state to value 8" no parametro
MO_OPTS é falso.

27

FSTATE_STATUS

Unsigned8

Nenhuma

D/RO

Este parametro mostra quais pontos estao
ativos no estado de falha.

28

UPDATE_EVT

DS-73

Na

Este alerta é gerado por qualquer mudanga
no dado estético.

29

BLOCK_ALM

DS-72

Na

O bloco alarm é wusado para toda
configuragdo, hardware, falha na conexéo
ou problemas no sistema no bloco. A
causa do alerta é inserida no campo
subcodigo. O primeiro alerta a tornar-se
ativo, acionarad o status Active no atributo
Status. Tao logo o status Unreported é
limpado pela tarefa de repasse de alerta,
outro alerta de bloco pode ser repassado
sem limpar o status Active, se o subcddigo
foi mudado.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dindmico; N — ndo volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon

Se o parametro DIAG.BEHAVIOR é “Adapted”:

O valor Default de OCCURRENCE € o numero de blocos MDO instanciados para o bloco.

Observacdo:

Tipo de Equipamento Descricéo

FB700

Bloco tem pardmetro OCCURRENCE. Os parametros UPDATE_EVT e

BLOCK_ALM séo invertidos. Bloco possui MO_STATUS_OPTS.

DFI302, DC302 e

HI302

Bloco tem pardmetro CHANNEL.

MO_OPTS tem um bit de descricdo diferente.

MO_STATUS_OPTS néo esta disponivel no PROFILE REVISION 1.
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STEP — Saida PID Step

Viséo Geral

Um bloco Saida com Controle PID Step € mais comumente usado, quando o elemento final de
controle tem um atuador dirigido por um motor elétrico. O elemento final de controle é posicionado
rotacionando o motor no sentido horario ou anti-horario, o qual € acompanhado pela ativacdo de
um sinal discreto em cada dire¢do. Uma valvula de controle, por exemplo, precisa de um sinal para
abrir e outro para fechar. Se senhum dos sinais esta presente, a haste da valvula ficaria na mesma
posicéo.

Atuadores Fieldbus e chaves dentadas sdo blocos transdutores deste bloco.

Esquematico

. ™,
RCAS_IN
CAS N [: sF — STEF OUTFUT
= LIRITS
=P ALGORITHR, [ Jout D
By
it [ Fy_FTIME TRAMNSOUCER
SLARM
PROCESSING .
SPo—0a 1
“~ro—— | BKCAL_OUT
Py 0—0 1
1
COMTROL_OFTS

e

Descricéo

Como mostrado na figura 1, atuadores elétricos requerem um maddulo engrenagem para alimetar o
motor elétrico e reverté-lo, assim como € demandado pelo loop de controle. A maioria dos
atuadores elétricos requer um circuito de conexdo para prevenir que o motor superaqueca, ou
gueime, quando o atuador atinge um dos limites ou alguma coisa blogueie o0 movimento em
qualquer dire¢do, aumentando o torque mais do que um limite estabelecido. Estes atuadores sédo
normalmente equipados com chaves de torque e chaves limitadoras para fornecer este tipo de
protecao.
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BLOCO DE SAIDA DE CONTROLE STEP
IN
> STEP BKCAL OUT
CAS_IN o PID I
—_—>—-0-0 .
RCAS_IN b4 J; | o] RCAS_OUT
o/s
3 0/ 26 /
A F .
ALIMENTACAO
TRANSDUCER
ABRIR
- | ALIMENTACAO
SINAIS DE If_ LODG(I)CA E
INTERTRAVAMENTO* R
ATUADOR FECHAR REVERSAO
CONTROLE A ”
LOCAL* F
HABILITADOR* E |
Torque - aberto
Chave Limitadora - aberto
Chave Limitadora - fechado M
Torque - fechado

* SINAIS DO BLOCO TRANSDUTOR N

Nao definido nesta especificacéo.

Figura 1 — Atuador Elétrico

Usando um controlador PID padréo em cascata com um Controlador Pl Step.

A variavel escrava no processo € a posicédo do elemento final de controle, como mostrado na Fig.2.
Controlando a variavel de processo, indiferente da medi¢é@o da posicdo da véalvula.
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Setpoint _

Variavel
de Processo

ABRIR H

€ ~@ OUT ~Q ~ LOGICA ALIMENTACAO
> —
FECHAR

!

Posicédo da Valvula

PROCESSO| ¢

Fig. 2 — Controlador Step trabalhando como um Posicionador

Setpoint /o N ouT _ABRIR —
€poin =Q = (P =Q = LOGICA ALIMENTACAO
FECHAR

Variavel
de Processo

v

PROCESSO ¢

Fig. 3— Controlador Step

Desvio N 1
Modificado (&)

— Histereseg

_0 . 5 D Bi - ,.

A4 »

..... ISesvio
0.5DB Atual (e)

DB = Zona Morta
i

Fig. 4 — Desvio Modificado ou Desvio de Abertura

O atuador tem um Travel Time, que é o tempo que leva para guiar o elemento final de controle de
um limite final para outro. Para uma valvula de controle, por exemplo, € o tempo necessario para
guia-la de fechada para completamente aberta.

A acdo proporcional atuara no elemento final de controle em uma direcdo requerida durante um
tempo proporcional a:

tp = [GAIN]* (& /100)* [TRAVEL_TIME].....(s)

Se a agdo proporcional ndo for o bastante para mové-lo é = 0, a Acdo Integral movera o elemento
na velocidade de

V = [GAIN] * & / [RESET]......(% / s)
Onde o reset é a constante de tempo Integral em segundos.
Como a maioria dos atuadores trabalha com velocidade constante e fixada, eles ndo podem dar

uma velocidade maior que:

Velocidade maxima = 100% / [TRAVEL TIME]....... (% /s)
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Enquanto velocidades menores pedidas pela Ac¢éo Integral sdo obtidas dando pulsos de uma
duracéo especificada [PULSE_DUR]. Cada pulso movera um elemento final de controle um Ax %
na direcdo requerida.

AX % =[PULSE_DUR] * 100% / [TRAVEL_TIME].......... (%)
A fregliéncia do pulso é dada por:

f=V/ AX%.......... (pulses / s)

A acédo Derivativa ou Proporcional é dada por:

to = [GAIN] * (dé/dt) * [RATE]

Onde Rate é a constante de tempo derivativa em segundos e dé/dt pode ser calculada de muitos
modos, incluindo ganho derivativo, filtro, etc..

O Controlador de Passo PID ativa os sinais ABRIR e FECHAR, de acordo com o desvio modificado,
é, os parametros PID e outros parametros, no seguinte modo:

O sinal é ativado durante o tempo equivalente a:

=tp+1p

Se o desvio modificado é ainda diferente de zero, a agdo Integral ou Reset dara pulsos com uma
duracéo definida pelo [PULSE_DUR], com uma freqiiéncia calculada por “f." t e f sdo modificados
por é.

Para evitar o encerramento do Reset, o tempo de atuagcdo em uma dire¢cdo deve ser integral e
limitado.

Se o tempo de atuacdo em uma direcdo é maior que [TRAVEL_TIME], ndo h& nada fazendo o
respectivo sinal de saida pulsar, desta forma, é recomendavel manté-lo ativado continuamente.

O bloco fornece um suporte de alarme total para PV e Desvio

O significado de possiveis valores para OUT_D s&o :
OUT_D.value = 0 - Stop

OUT_D.value =1 - Close

OUT_D.value = 2 - Open

Como o bloco STEP requer duas saidas discretas quando o parametro CHANNEL é ajustado, de
fato, duas saidas séo alocadas. O valor ajustado no parametro CHANNEL é assumido para a saida
tipo CLOSE, e o proximo valor para OPEN.

Modos Suportados
Out-of-service, Manual, Auto, CAS and RCAS séo suportados.
¢ No modo Out-of-service, o status da saida sera Out of Service
e No modo Manual, o OUT_D pode ser setado pelo operador. O bloco para o calculo de
saida.
e No modo Auto, o bloco pode operar normalmente.
e No modo CAS (cascata), o Setpoint é fornecido por outro bloco funcional através do
parametro CAS_IN.
e Em RCAS, o setpoint de bloco é setado por um controle de aplicacdo rodando em um
computador, DCS ou PLC.

Status
O status de OUT_Di deve refletir a pior qualidade do status de qualquer entrada conectada.

Tratamento do Valor Inicial
O valor inicial de OUT_Di deve ser zero, isto é, nenhuma agdo em ambas dire¢cdes e o valor da
acao Integral deve também ir para zero.
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Parametros

Descricéo

1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO

2 TAG_DESC OCtsg)'”g(3 Spaces Na s

3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S

4 ALERT_KEY Unsigned8 1a255 0 Nenhuma S

) MODE_BLK DS-69 0o/S Na S Veja Parametro Modo.

6 BLOCK_ERR Bitstring(2) E D/RO

7 PV DS-65 PV D/RO Valor analoglf:o de Processo. Esteéo
valor IN depois de atravessar o filtro.
O setpoint analégico. Pode ser
setado manualmente,

8 SP DS-65 PV—SE)'?)‘/I;E 4 PV N/Auto |automaticamente através de uma
interface de equipamento ou outro
equipamento de campo.
O valor de saida resulta do calculo da

9 OuUT_D DS-66 N/ Man Saida PID Step.

10 PV_SCALE DS-68 0-100% PV S/ Man Os valores alto e baxo da escala para

os parametros PV e SP.

Lista, para o texto, descrevendo os
11 XD_STATE Unsigned16 0 XD S estados do valor discreto para o valor
obtido do transdutor.

Opgdes para acesso controlado de
computador host e painéis de controle
local para operagdo, sintonia e
parametros de alarme do bloco.

12 GRANT_DENY DS-70 0 Na D

Veja Opcdes de

13 | CONTROL_OPTS | Bitstring(2) Bloco 0 Na S/0/S |VejaOpcdes de Bloco.
14 | STATUS_OPTS |Bitstring(2) Velag';‘éges i 0 Na S/0/S |VejaOpcoes de Bloco.
15 IN DS-65 PV D O valor de entrada priméria do bloco,
ou valor PV.
Constante de tempo de um filtro com
16 PV_FTIME Float Non-Negative 0 Sec S exponencial Unica para a PV, em
segundos.
Duragdo de OUT_D no estado ativado
17 JOG_TIME Float Positive 0 Sec S quando comandado pelo operador para
abrir ou fechar.
Este parametro é o valor de setpoint
18 CAS_IN DS-65 D remoto, o qual deve vir de outro

bloco Fieldbus, ou um bloco DCS
através de um link definido.

Taxa de inclinagdo para qual mudancas
no setpoint sobem em Unidades PV por
19 SP_RATE_DN Float Positive +INF PV/Seg S segundo. E desabilitado se zero ou
+INF. A limitacéo de taxa sera aplicada
somente no modo AUTO.

Taxa de inclinagdo para qual mudangas
no setpoint descem em Unidades PV
20 SP_RATE_UP Float Positive +INF PV/Seg S por segundo. E desabilitado se zero ou
+INF. A limitacéo de taxa sera aplicada
somente no modo AUTO..

O limite alto do setpoint é o maior

21 SP_HI_LIM Float PV—Slco’:?/L‘E *- 100 PV S setpoint de entrada do operador que
pode ser usado para o bloco.
O limite baixo do setpoint € o menor
22 SP_LO_LIM Float PV_Sl(E)/i/(I)_E *- 0 PV S setpoint de entrada do operador que
pode ser usado para o bloco.
23 GAIN Float 0 NEmhuiTE 'lz(;rmo proporcional do PID. E o valor
24 RESET Float Positive +INF seg S Termo integral do PID. E o valor Tr.
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Unidades

ldx Parametro Default Modo

Descricéo

Tipo Dado FaixaVéIida/‘ Valor Mem()riaj‘

(comp) Opcdes

Este especifica o tempo para o valor de
trabalho interno de bias ou razdo para
retornar ao operador setar bhias ou
raz&o, em segundos.

25 BAL_TIME Float Positive 0 Seg S No bloco PID, ele pode ser usado para
especificar a constante de tempo para
qual o termo integral movera para obter
equilibrio quando a saida é limitada e o
modo é Auto, Cas, ou RCas.

26 RATE Float Positive 0 seg S Termo derivativo do PID. E o valor Td.

27 I0_OPTS Bitstring(2) | VeI DPeoes de

na S/0O/S |Veja Opcdes de Blocos.

Para  mais detalhes sobre a
configuracdo deste parametro, ver o
capitulo 1 “Configurando CANAL"..

No DFI302, este parametro esta
selecionado duas saidas discretas. A
primeira € a saida CLOSE e o proximo
ponto no mesmo grupo sera a saida
OPEN.

O  parametro CHANNEL  estara
enderecando a saida CLOSE, apesar de
estar alocada para a saida OPEN
também.

O tempo, em segundos, da deteccéo da
falha do setpoint do bloco de saida
remota para a acéo do bloco de saida,
se a condicdo ainda existir.

Valor pré-ajustado SP_D discreto para
usar quando a falha ocorre. Este valor
sera usado se a opgdo /O Estado de
Falha para o valor é selecionada.

O valor e status necessario por um
bloco superior BKCAL_IN, assim que
o bloco superior pode prevenir
windup de reset e fornecer
transferéncia sem impacto para
fechar o loop de controle.

Setpoint Target e status fornecido por
32 RCAS_IN DS-65 PV D um host supervisério para um controle
analdgico ou bloco de saida.

28 CHANNEL Unsigned16 0 Nenhuma S/0IS

29 FSTATE_TIME Float Positive 0 Sec S

30 FSTATE_VAL_D Unsigned8 0 S

31 BKCAL_OUT DS-65 PV D /RO

1: NormalShed,

NormalReturn

2: NormalShed,
NoReturn

3: ShedToAuto,

NormalReturn

4: ShedToAuto,
NoReturn

5: ShedToMan,

NormalReturn Define a acdo a ser feita na interrupgéo

33 SHED_OPT Unsigned8 6: ShedToMan, 0 S de um equipamento que seja controlado
remotamente.
NoReturn
7
ShedToRetained
Target,
NormalReturn
8:
ShedToRetained
Target,
NoReturn
Setpoint de bloco e status depois de
inclinagdo — fornecido para um host
34 RCAS_OUT DS-65 PV D/RO superviséri_q para céllculo_de retorno e
para permitir que agao seja feita sob as
condicdes de limite ou mudanca de
modo.
O tempo requerido pelo atuador para
35 TRAVEL_TIME Float Positive 60 Seg S/Man |guiar o elemento final de controle de um

posicéo final para outra, em segundos.
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Parametro

Tipo Dado

(comp)

Faixa Valida/
Opcoes

Valor
Default

Unidades

Memoria/
\V/[oYo[o}

Descricéo

36 PULSE_DUR Float Positive 1 Seg S/Man |E @duragdo, em segundos, dos pulsos
dados devido & acéo integral.
37 DEAD_BAND Float Non-negative 0 % S/Man |E 0 Intervalo onde mudancas nao
mudaréo as saidas.
38 | HYSTERESIS Float Non-negative 0 % S/Man |Diferenca entre os  pontos  de
chaveamento.
39 UPDATE_EVT DS-73 Na D Este alerta é geragg por qualquer
mudanca no dado estético.
O bloco alarm é usado para toda
configuracdo, hardware, falha na
conexdo ou problemas no sistema no
bloco. A causa do alerta é inserida no
campo subcédigo. O primeiro alerta a
20 BLOCK ALM DS-72 Na D tornar-se ativo, acionara o status Active
- no atributo Status. Tdo logo quanto o
status Unreported é limpado pela tarefa
de repasse de alerta, outro alerta de
bloco pode ser repassado sem limpar o
status Active, se o subcédigo foi
mudado.
Resumo do status de alerta atual
: Veja Opc¢des de estados néo reconhecidos, estados ndo
41 ALARM_SUM DS-74 Blocos. Na S repassados e estados desabilitados dos
alarmes associados ao bloco funcional.
0: Auto ACK = . .
o Disable Selecdo de quais alarmes as_souados
42 ACK_OPTION Bitstring(2) . 0 Na S com o bloco serdo automaticamente
1: Auto ACK -
reconhecidos.
Enable
Parametro de alarme de histerese. Para
43 ALARM_HYS Float 0a50% 0.5% % S zerar o alarme, o valor PV deve retornar
dentro de um limite mais a histerese.
44 Hl_HI_PRI Unsigned8 0ail5 0 S Prioridade para o alarme muito alto.
OUT_SCALE, O valor limite para o alarme muito alto
45 HI_HI_LIM Float +INF +INF PV S em Unidades de Engenharia.
46 HI_PRI Unsigned8 0al5 0 S Prioridade do alarme alto.
OUT_SCALE, O valor limite para o alarme alto em
47 HI_LIM Float +INF *INF PV S Unidades de Engenharia.
48 LO_PRI Unsigned8 0al5 0 S Prioridade do alarme baixo.
OUT_SCALE, - ) O valor limite para o alarme baixo em
49 LO_LIM Float INF INF PV S Unidades de Engenharia.
50 LO LO PRI Unsigned8 0al5 0 S Prioridade do alarme muito baixo.
51 LO_LO_LIM Float OUT_SCALE, - INE PV s O valo_r limite para o alarm_e muito baixo
INF em Unidades de Engenharia.
52 DV _HI PRI Unsigned8 0als 0 S Prioridade do desvio do alarme alto.
0 to PV span, O valor limite para o desvio de alarme
53 DV_HI_LIM Float +INF *INF PV S alto em Unidades de Engenharia.
54 DV LO PRI Unsigned8 0als 0 S Prioridade do desvio do alarme baixo.
55 DV LO LIM Float -INF, -PV span a -INE PV s O _valor I|m|t_e- para o desvio de_ alarme
— = 0 baixo em Unidades de Engenharia.
56 HI_HI_ALM DS-71 PV D Iar;tfgrmagoes de status do alarme muito
57 HI_ALM DS-71 PV D Informacgdes de status do alarme alto.
58 LO_ALM DS-71 PV D Informac@es de status do alarme baixo.
59 LO LO_ALM DS-71 PV D Ibnaf&romagoes de status do alarme muito
60 DV_HI_ALM DS-71 PV D InformagcBes de status do desvio de
alarme alto.
61 DV LO ALM DS-71 PV D InformagGes de status do desvio de
- = alarme baixo.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D —dinamico; N — ndo volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Pardmetros Default do Syscon
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Blocos Transdutores de Saida

‘Idx

FR302 — Relé Fieldbus

Descricéo
Usando o bloco transdutor, o usuério pode ver a definicdo do tipo de saida do relé.

Modos Suportados
OOS e Auto.

Parametros

Parametro

Tipo Dado
(comp)

Faixa Valida
/Opcdes

Valor
Default

Unidades

Memo
ria

Descricéo

Um diretério que especifica o
namero e o indice inicial dos

9 TRANSDUCER_DIRECTORY | Unsigned16 0 Nenhuma S
- transdutores no bloco
transdutor.
10 TRANSDUCER_TYPE Unsigned16 |  Other (Oxffff) other | \enhuma | s | 'dentifica o transdutor que se
(Oxffff) segue.
Default Value Set
(0x10)
General Error
(0x11)
Calibration Error
(0x12)
Configuration
Error (0x13)
Electronics Default
11 XD_ERROR Unsignedg | Failure (0x14) | value Set | Nenhuma D | Define um cédigo de erro.
Mechanical (0x10)
Failure (0x15)
1/0O Failure (0x16)
Data Integrity
Error (0x17)
Software Error
(0x18)
Algorithm Error
(0x19)
Um diretério que especifica o
ndmero, indice inicial, e DD
12 COLLECTION_DIRECTORY Unsigned 0 0 Nenhuma S Item IDs de listas de dados
de cada transdutor no bloco
transdutor.
Not Initialized.
(0x0)
Both Normally
Opened. (0x1
p (0x1) Not
13 OUTPUT_RELAY_TYPE Unsigned8 Both Normally | pjtiglized. | Nenhuma S O tipo de cada saida relé.
Closed. (0x2) (0x0)
One Normally
Opened and other
Normally Closed .
(0x3)
14 SERIAL_NUMBER Unsigned32 | 0 a 4294967296 0 Nenhuma | s |© . numero  serial  do
equipamento.
Visible Indica informagbes sobre o
15 ORDERING_CODE String[50] Spaces Nenhuma S sensor e controle de

manufatura de produto.
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FY302 — Transdutor Posicionador Fieldbus

Descricéo

O transdutor posicionador fieldbus recebe a posicao da valvula do parametro FINAL_VALUE do
bloco AO e a usa como um setpoint para o algoritmo do servo-posicionamento PID com ganhos
ajustaveis SERVO_GAIN e SERVO_RESET. O bloco transdutor pode também determinar a
posicéo correta do sensor lendo o pardmetro RETURN no bloco AO. A Unidade de Engenharia e o
valor final da faixa séo selecionadas no XD_SCALE no bloco AO. As unidades permitidas sdo: para
vélvula linear % e mm, para valvula rotativa %,°,rad.

Apés ajustar GAIN e RESET, a calibragcdo automatica deve ser feita usando SETUP para iniciar a
operagdo da vélvula. Os modos suportados séo OOS e AUTO. Como o bloco transdutor roda junto
com o bloco AO, o bloco transdutor vai para AUTO somente se 0 modo do bloco AO for diferente
de OOS. O sensor de temperatura do moédulo pode ser lido do parametro SECONDARY_VALUE.

Mensagens de aviso podem aparecer em status Return ou no Block Error em certas condig6es,
como explicadas abaixo:

Modos Suportados
OO0S e AUTO.

BLOCK_ERR

O BLOCK_ERR do bloco transdutor refletird as seguintes causas:

- Block Configuration — Quando o XD_SCALE tem uma faixa ou unidade impréprias.

- Output Failure — Quando o médulo mecanico é desconectado da placa principal ou ndo tem ar na
alimentacéo (se o FINAL_VALUE é diferente de 0 ou 100%).

- Out of Service — Quando o bloco estd no modo OOS.

Status de Retorno

O status RETURN do bloco transdutor refletira as seguintes causas:

- Bad::NonSpecific:NotLimited — Quando o0 mddulo mecénico é desconectado da placa eletronica
principal ou ndo tem ar na alimentacéo (se o FINAL_VALUE é diferente de 0 ou 100%).

Parametros

Parametro Descricao

‘ Faixa Valor ‘

Valida | Inicial/Default
Indica o numero de alteragdes dos dados

1 ST_REV Unsigned16 Positive 0 None S P
estéaticos.

2 TAG_DESC VisibleString Null Na S Descri¢ao dos Blocos Transdutores.

3 STRATEGY Unsigned16 0 None s Este parametro ndo é verificado e
processado pelo Bloco Transdutor.

4 ALERT_KEY Unsigned8 1-255 0 None S Ndmero de identificacéo na planta. .

5 MODE_BLK DS-69 00S Na s Indica 0 modo de operacdo do Bloco
Transdutor.

6 BLOCK_ERR Bit String Out of Service E D Indica o status associado ao hardware
ou software no Transdutor.

7 UPDATE_EVT DS-73 * Na D E o alerta para qualquer dado estatico.

8 BLOCK_ALM DS-72 . Na D Parametro usado para configuracao,
hardware ou outras falhas.

9 TRANSDUCER_DIRECT Array of 0 None N E usado para selecionar diversos Blocos

ORY Unsigned16 Transdutores.

10 | TRANSDUCER TYPE | Unsignedi6 Positioner Valve E N [|Indica o tipo do Transdutor de acordo
com sua classe.

11 XD_ERROR Unsigned8 Default value set None D Este parame_tro e usado para indicar o
status da calibragao.

12 COLLECTION_DIRECTO Array of 0 None s Especifica o numero do index do

RY Unsigned 32 Transdutor no Bloco Transdutor.
13 FINAL_VALUE DS-65 " FVR D Posicdo desejada e status escritos

pelo bloco AO.
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Parametro

Faixa

Valor

Descricao

‘ Unid. ‘Modo

Valida | Inicial/Default
Valores de calibracdo superior e
inferior da faixa, a unidade de
14 | FINAL_VALUE_RANGE DS-68 100/0/% FVR S Engenharia e o nimero de digitos a
direita do ponto decimal a ser usado
pelo parametro FINAL_VALUE.
Se o parametro FINAL_VALUE for mais
15 FINAL_VALUE_CUTTOF_ Float 100.0 FVR s pos!tlvo que este parametro, entdo (-;-Ie
HI serda forcado para o valor superior
maximo (totalmente aberto).
Se o parametro FINAL_VALUE for mais
FINAL negativo que este parametro, entdo ele
16 VALUE_CUTTOF_LO Float 0.0 FVR S sera forgado para o valor inferior maximo
(totalmente fechado).
A posigdo e status atual da valvula
17 FINAL—POSIIETION—VALU DS-65 * FVR D podem ser usados no parametro
READBACK_VALUE no bloco AO.
18 SERVO_GAIN Float 20 None S Servo Ganho PID da valvula.
19 SERVO_RESET Float FVR/Sec S Servo Reset PID da valvula.
20 SERVO_RATE Float FVR/Sec S |Taxa PID da valvula.
21 | ACT_FAIL_ACTION Unsigneds Undefined None s ;Tﬁgc'f'ca a agdo do atuador em caso de
29 ACT MAN ID Unsigned32 . None N Numero de identificac@o do fabricante do
_ — atuador.
23 ACT_MODEL_NUM VisibleString NULL None N Numero do modelo do atuador.
24 ACT_SN VisibleString * None N Numero de série do atuador.
25 VALVE_MAN_ID Unsigned32 0 None N N}Jmero de identificagcdo do fabricante da
vélvula.
26 VALVE_MODEL_NUM VisibleString NULL None N Numero do modelo da valvula.
27 VALVE_SN VisibleString 0 None Numero serial da véalvula.
28 VALVE_TYPE Unsigned8 Lin/Rot Liner None N Tipo da valvula.
A localizagdo da ultima Calibragdo do
29 XD_CAL_LOC VisibleString NULL None g |Posicionador. Este parametro descreve a
posicdo fisica no qual a calibragdo foi
realizada.
30 XD_CAL_DATE Time of Day Unspecified None g [Pata da diima Calibragdo do
Posicionador.
31 XD_CAL_WHO VisibleString NULL None s |Nome do responsavel pela dltima
Calibracéo do Posicionador.
-10.0- 0 . . x
32 CAL_POINT_HI Float 110.0% 100 % S Ponto superior de Calibragéo.
33 CAL_POINT_LO Float -10.0- 0 % S |Ponto inferior de Calibrago
= - 100.0% ’
Valor de Calibracdo de span minimo
permitido. Esta informacdo de span
34 CAL_MIN_SPAN Float 1 % s |Mminmo € necessaria quando a
- = calibrac@o for iniciada, os dois pontos
calibrados n&o devem estar muito
proximos superior e inferior).
35 CAL_UNIT Unsigned16 % E s Unldaqle de~ Engenharia para os valores
de calibragéo.
35 CAL_METHOD Unsigned8 Factory None S Método da ultima Calibragao do sensor.
Valor Secundéario relacionado ao
- *
37 SECONDARY_VALUE DS-65 SUV D sensor de temperatura.
Unidade de Engenharia a ser usada
38 SECONDAEFI.—VALUE—U Unsigned16 °C E S |com o valor secundario relacionado
ao sensor.
) Este parametro é usado para fazer o
39 BACKUP_RESTORE Unsigned8 None S backup ou para recuperar os dados
estaticos.
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A Faixa Valor : .
Parédmetro valida Inicial/Default ‘ Unid. ‘Modo Descricao
40 POS_PER DS-65 * D |Posi¢do da vavula em porcentagem.
41 SERVO_PID_BYPASS Unsigned8 True/False Not bypass S Habilita e desablita o servo PID.
42 SERVO—PIDSDEAD—BAN Float 0 % S Erro de banda morta para o servo PID.
43 SERVO_PID_ERROR_PE DS-65 . % D Valor do erro percentual para o servo
R PID.
a4 SERVO_PID_INTEGRAL_ DS-65 . % D Valor percentual integral para o servo
PER PID.
45 SERVO_PID_MV_PER DS-65 . % D \élalljor medido percentual para o servo
26 MODULE_SN Unsigned32 . N quero de identificacdo do fabricante do
maodulo.
47 | SENSOR_PRESS _POLO Float + INF 318115 None g |Coeficiente polinomial do sensor de
presséo 0.
48 | SENSOR_PRESS POL1 Float + INF 272515 None g [Coeficiente polinomial do sensor de
presséo 1.
49 | SENSOR_PRESS POL2 Float + INF 0 None g |Coeficiente polinomial do sensor de
- - pressao 2.
50 | SENSOR_PRESS POL3 Float + INF 0 None g [Coeficiente polinomial do sensor de
pressao 3.
51 | SENSOR_PRESS POL4 Float + INF 0 None g |Coeficiente polinomial do sensor de
pressao 4.
52 | SENSOR _PRESS POL5 Float + INF 0 None g |Coeficiente polinomial do sensor de
pressao 5.
53 | SENSOR_PRESS POL6 Float + INF 0 None g |Coeficiente polinomial do sensor de
pressao 6.
54 | SENSOR_PRESS POL7 Float + INF 0 None g |Coeficiente polinomial do sensor de
pressao 7.
55 | SENSOR_PRESS POLS Float + INF 0 None s [Coeficiente polinomial do sensor de
- _ pressao 8.
56 | SENSOR_PRESS POL9|  Float + INF 0 None g |Coeficiente polinomial do sensor de
presséo 9.
57 SENSOR_PRESS Float +INE 0 None s CoeficNiente polinomial do sensor de
_POL10 presséo 10.
58 POLYNOI\;ISAIIC_)_'\ISENS_VE Unsigned8 0 None S Verséo polinomial do sensor de pressao.
59 USER—HAIT‘LHICAL—POIN Float * % S Ponto superior de calibracao.
60 USER—HATLLL—SAL—POIN Float * % S Ponto inferior de calibragédo.
61 READ_HALL_CAL_POIN Float 0.0-65535.0 . None s Ponto de Calibragdo superior para o
T_HI sensor Hall.
62 READ_HALL_CAL_POIN Float 0.0-65535.0 . None s Ponto de Calibragédo inferior para o
T LO sensor Hall.
63 COEFF_SIéNLg_TEMP_P Float + INF * None S Coeficente polinomial de temperatura 0.
64 COEFF—SI(E)NLE—TEMP—P Float + INF * None S Coeficente polinomial de temperatura 1.
65 COEFF—SI(E)NLS—TEMP—P Float + INF * None S Coeficente polinomial de temperatura 2.
66 COEFF—SENLi—TEMP—P Float + INF * None S Coeficente polinomial de temperatura 3.
67 COEFF—SICE)'EE—TEMP—P Float + INF * None S Coeficente polinomial de temperatura 4.
POLYNOMIAL_SENS _TE . . Versdo polinomial do sensor de
68 MP_VERSION Unsigneds None S temperatura.
69 CAL_TEMPERATURE Float . °C(1001) s Valor de temperatura usado para calibrar
a temperatura.
70 CAL—DIGqGE—ETEMPERA Float * None S Valor digital de temperatura cal.
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Parametro

Faixa

Valor

Descricao

Vélida

Inicial/Default

71 CHARACTEPRIIEZATION—T Unsigned8 Linear None S Seleciona o tipo de caracterizacéo.
72 CHARACTERIZATION Unsigned8 True/False True None S Habilita e Desabilita o tipo da curva.
_BYPASS
73 | CURVE LENGTH Unsigneds 2108 10 None g [|Comprimento da  tabela  de
caracterizagéo da curva.
74 CURVE X Array of Float . % s Pontos _ de~ entrada da curva de
caracterizagéo.
75 CURVE _Y Array of Float * % g |Pontos de saida da curva de
caracterizagao.
CAL_POINT_HI_ o Indica o backup do ponto superior de
76 BACKUP Float 100.0 % S calibragéo.
CAL_POINT_LO_ o Indica o backup do ponto de caibragcéo
I BACKUP Float 0.0 % S |inferior.
78 CAL_POINT_HI_FACTOR Float 100.0 % s Ir}dl(_:a 0 ponto de Calibracdo superior da
Y fabrica.
79 CAL_POINT_LO_FACTO Float 0.0 % s Ir}dl(_:a 0 ponto de Calibracéo inferior da
RY fabrica.
80 SETUP Unsigned8 En/Dis Disable None N Habilita a auto-calibracéo.
81 FEEDBACK _CAL Float 0 % s Valqr_de reForno~de uma posigao para
corrigir a calibragéo.
. . . Habilita e Desabilita o método de
82 CAL_CONTROL Unsigned8 En/Dis Disable None S calibracgo.
Posicdo e status atual da vavula,
83 RETURN DS-65 * FVR D |podem ser usados pelo parametro
READBACK_VALUE no bloco AO.
84 POT KP Unsigneds . None s Valor do servo ganho dado pelo
hardware.
85 POT DC Unsigneds . None s ;)/izélgcl; da constante DC para o sensor
86 MAGNET_SIZE Unsigned8 * None S Caracteristicas do Magnet.
87 ANALOG_LATCH Unsigned8 * None S |Chave analégica usada pelo hardware.
88 MAIN_LATCH Unsigned8 * None S |Ar para Abrir/Fechar.
89 DIGITAL—TEEMPERATUR DS-65 * None D |Valor de temperatura digital.
90 PIEZO_ANALOG_VOLTA DS-65 . VOLTS D V_anr de tensdo analdgica do sensor do
GE piezo.
91 PIEZO—DIGC;EAL—VOLTA DS-65 * None D [Valor de tenséo digital do piezo.
92 DA_OUTPUT_VALUE DS-65 * None D |Valor de saida Digital-Analdgico.
93 USER_DA_CAL_POINT_ Float . None s Valor DlgltalenaIE)glco para a saida no
HI ponto de Calibragdo superior.
94 USER_DA_CAL_POINT_ Float . None s Valor DlgltaITAnalgglco para a saida no
LO ponto de Calibragdo superior.
95 | DIGITAL_HALL_VALUE | Unsigned16 * None D |Valor digital do sensor Hall.
96 | SETUP_PROGRESS | Unsigneds 0/100 * None g | HENNE @ piopresse @ sEig
= automatico.
97 HALL_OFFSET float * None D |N&o implementado.
08 ORDERING_CODE Arr_ay of NULL None s Informagéo a respeito da fabricagdo do
Unsigned8 produto.
99 TRAVEL_ENABLE Unsigned8 | True/False False None S Habilita a acéo do travel.
Valor de Travel Deaband. E uma
100 | TRAVEL_DEADBAND Float + INF 2 None s |porcentagem entre O e 1, onde 1 €
— equivale a abertura ou fechamento total
da vélvula.
101 TRAVEL_LIMIT Float + INF 0 None S Valor limite de Travel.
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Parametro

Faixa
Vélida

Valor

Inicial/Default

Descricao

Numero de vezes equivalente a abertura
ou fechamento total da valvula. O Travel

*
102 TRAVEL Float +INF None b é incrementado quando o valor de Travel
excede Travel Deadband
103 REVERSAL_ENABLE Unsigned8 True/False False None S Habilita a a¢do do Reversal.
104 | REVERSAL_DEADBAND Float + INF 2 None s |Valor de Reversal Deadband em
porcentagem.
Valor limite de reversos que quando
105| REVERSAL_LIMIT Float + INF 0 None g |gxcedido um alarme € gerado. O alarme
é reconhecido zerando-se o valor de
reversal.
Numero de vezes que a valvula mudou
106 REVERSAL Float +INE . None D de direcéo. I_Ele € incrementado toda vez
gue o movimento exceda o valor de
Reversal Deadband.
107 DEVIATION_ENABLE Unsigned8 True/False False None S Habilita a agéo de Deviation.
108 | DEVIATION_DEADBAND Float + INF 2 None s [|valor de Deviation Deadband em
porcentagem.
Tempo em segundos que o erro da
109 DEVIATION_TIME Float + INF 5 None S |valvula deve exceder o valor de
Deviation Deadband antes que um
110 STROKES Float +INE . None D Numero de vezes que a valvula abriu ou
fechou totalmente.
Tempo em segundos que a valvula
111 TIME_CLOSING Float + INF * None S leva para ir de totalmente aberta para
totalmente fechada.
Tempo em segundos que a valvula
112 TIME_OPENING Float + INF * None S leva para ir de totalmente fechada
para totalmente aberta.
113 HIGHEST—TEMPERATUR Float + INF * None S |Valor da maxima temperatura medida.
114 LOWEST—TEMPERATUR Float + INF * None S Valor da minima temperatura medida.
115 | DIAGNOSES_STATUS Unsigned8 * None D |Status geral do posicionador.
116 | SENSOR_PRESS_UNIT | Unsignedl16 psi E S Unidade do sensor de presséo.
SENSOR_CAL_SELECTE . In, outl, Seleciona um dos trés sensores de
117 Unsigned8 In None S o
D out2 pressao (in, outl ou out2).
118 |SENSOR_CAL_POINT HI|  Float 0 - 100 psi 100 PRESS_UNI| o |Calibracdo do ponto superior do sensor
- — - T de presséo selecionado.
119 SENSOR_CAL_POINT_L Float 0- 100 psi 0 PRESS_UNI s Callbr~agao do_ponto inferior do sensor de
(0] T pressao selecionado.
120 | SENSOR_PRESS_IN DS-65 0 - 100 psi 0 PRESS_UNI| D |Valor de presséo da entrada
121 | SENSOR_PRESS_OUT1 DS-65 0 - 100 psi 0 PRESS_UNI{ D |valor de press&o de Outl.
T
122 | SENSOR_PRESS_0OUT2 DS-65 0 - 100 psi 0 PRESS_UNI D |Valor de presséo de Out2.
123 | SENSOR_PRESS_LO_LI Float 0 - 100 psi 0 PRESS_UNI s Limite minimo de presséo para o sensor
M T de entrada.
124 SENSOR_PRESS_HI_LI Float 0-100 psi 100 PRESS_UNI s Limite maximo de presséo para o sensor
M T de entrada.
SENSOR_PRESS_INSTA . Not . . Indica se o sensor de pressdo esta
125 LLED Unsigneds Installed/ N instalado ou né&o.
126 SENSOR_ZR;ESS_STAT Unsigned8 * None D |Status do sensor de presséo.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dinamico; N — n&o volatil; S — estatico,
CU — CAL_UNIT; FVR — FINAL_VALUE_RANGE; Sec — Segundos; SR — SENSOR_RANGE; SVU — SECONDARY_VALUE_RANGE

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon
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FP302 — Transdutor de Pressao Fieldbus

Descricéo

O bloco transdutor de pressao fieldbus € um transdutor posicionador basico. Significa que é,
verdadeiramente, somente uma saida direta, sem algoritmo posicionador. O bloco transdutor
recebe o valor de pressédo através de FINAL_VALUE vindo do bloco AO e retorna o valor de
pressao gerada para o AO através do parametro RETURN. A Unidade de Engenharia e a faixa final
de valor séo selecionadas do XD_SCALE no bloco AO. As unidades permitidas sdo: Pa, KPa, MPa,
bar, mbar, torr, atm, psi, g/cm?, kg/cmz, inH20 a 4°C, inH20 a 68°F, mmH20 a 68°F, mmH20 a 4°C,
ftH20 a 68°F, inHg a 0°C, mmHg a 0°C. A faixa XD_SCALE deve estar dentro da faixa da unidade
selecionada (3-30 psi). Os modos suportados sdo OOS e AUTO. Como o bloco transdutor roda
junto com o bloco AO, o bloco transdutor vai para AUTO somente se o modo do bloco AO for
diferente de OOS. O sensor de temperatura do médulo pode ser lido do parametro
SECONDARY_VALUE.

Mensagens de aviso podem aparecer no status Return ou no Block Error, em certas condigdes,
como explicadas abaixo.

Modos Suportados
OO0S e AUTO.

BLOCK_ERR
O BLOCK_ERR do bloco transdutor refletira as seguintes causas:
e Block Configuration — Quando o XD_SCALE tem uma faixa ou unidade impropria.
e  Output Failure — Quando o médulo mecanico é desconectado da placa eletrdnica principal
ou ndo tem ar na alimentacao.
e  Out of Service — Quando o bloco esta no modo OOS.

Return Status

O status RETURN do bloco transdutor refletira as seguintes causas:

- Bad::NonSpecific:NotLimited — Quando o mddulo mecanico é desconectado da placa eletronica
principal ou ndo tem ar na alimentacao.

Parametros

Parametro Unid. Descricéo

Dado Vélida Inicial/Default

Tipo ‘ Faixa Valor

1 ST_REV Unsigned16 Positive 0 None S Indica o namero de alteragdes dos
dados estaticos.
2 TAG_DESC VisibleString Null Na S Descricdo dos Blocos Transdutores.
3 STRATEGY Unsigned16 0 None s Este paradmetro ndo é verificado e
processado pelo Bloco Transdutor.
4 ALERT_KEY Unsigned8 1-255 0 Na S Numero de identificagdo na planta .
5 MODE_BLK DS-69 0/S,AUTO | None s |Indica o modo de operacdo do
- ’ Bloco Transdutor.
6 BLOCK_ERR Bit String E D Indica o status associado ao
hardware ou software no
R E o alerta para qualquer dado
7 UPDATE_EVT DS-73 Na D estatico.
8 BLOCK ALM DS-72 Na D Parametro usado para configuragéo,
— hardware ou outras falhas.
9 TRANSDUCER_DIRECTORY Ar'ray of None N E usado para selecionar diversos
Unsigned16 Blocos Transdutores.
10 TRANSDUCER_TYPE Unsigned16 65535 None N  [!ndica otipo do Transdutor de acordo
com sua classe.
1 XD_ERROR Unsigneds 16 None D Este parametro é u§ado para indicar
o status da calibragao.
Array of Especifica o nimero do index do
12 COLLECTION_DIRECTORY Unsigned 32 None S Transdutor no Bloco Transdutor.
A pressdo desejada e status
13 FINAL_VALUE DS-65 FRV D escrito pelo bloco AO
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Parametro

Faixa
Vélida

Valor
Inicial/Default

Unid. ‘ Modo

Descricéo

Valores de calibracdo superior e
inferior da faixa, a unidade de
Engenharia e o nimero de digitos

14 FINAL_VALUE_RANGE DS-68 FRV S N .
— — a direita do ponto decimal a ser
usado pelo parémetro
FINAL_VALUE.
15 CAL_POINT_HI Float 12.0-16.0 psi 15.0 CuU S Valor de Calibragao superior.
16 CAL_POINT_LO Float 2.5-5.0 psi 3.0 CuU S Valor de Calibracao inferior.
Valor minimo do span permitido.
Esta informagdo de span minimo é
17 CAL_MIN_SPAN Float 7.0 cu g |necessaria para que os dois pontos
— = de calibrac&o (superior e inferior) ndo
estejam  muito  préximos  apoés
finalizar a calibracéo.
) ) Unidade de Engenharia da descri¢cao
18 CAL_UNIT Unsigned16 1141(psi) E S do Equipamento para os valores de
calibracéo.
19 CONV_SN Unsigned32 0 None S Numero serial do conversor.
20 CAL_METHOD Unsigneds 103 None s (';"e“’do usado na dltima calibragao
0 sensor.
. Especifica a acdo do atuador em
21 ACT_FAIL_ACTION Unsigned8 0 None S |caso de falha.
22 ACT_MAN_ID Unsigned32 0 None N |[Numero de identficagio do
fabricante do atuador.
23 ACT_MODEL_NUM VisibleString NULL None N Numero do modelo do atuador
24 ACT_SN VisibleString 0 None N Numero serial do atuador.
25 VALVE_MAN_ID Unsigned32 0 E N |Numero — de identificacdo  do
fabricante da valvula.
26 VALVE_MODEL_NUM VisibleString NULL None N Numero do modelo da vélvula.
27 VALVE_SN VisibleString 0 None N NuUmero serial da véalvula.
28 VALVE_TYPE Unsigned8 E N Tipo da vélvula.
29 XD_CAL_LOC VisibleString NULL None s |Localizagdo da dltima Calibragdo do
Equipamento.
30 XD_CAL_DATE Time of Day None g |[Pata da dlima Calibragdo do
Equipamento.
- . Nome do responsavel pela ultima
31 XD_CAL_WHO VisibleString NULL None S Calibracao..
32 SECONDARY VALUE DS-65 0 SuV D O valor Secundario relacionado ao
— sensor.
A unidade de Engenharia a ser
. usada com o parametro
33 SECONDARY_VALUE_UNIT Unsigned16 °C(1001) E S SECONDARY_VALUE relacionado
ao sensor de temperatura.
Valores de calibracdo superior e
inferior da faixa, a unidade de
34 SENSOR_RANGE DS-68 3.0-15.0 psi FRV S Engenharia e o nimero de digitos
a direita do ponto decimal do
sensor.
Este parametro é usado para fazer o
35 BACKUP_RESTORE Unsigned8 0 None S backup ou para recuperar os dados
da configuracéo.
35 COEFF_PRESS_POLO Float + INF -7.78630E-3 None S Coeficiente de presséo 0.
37 COEFF_PRESS_POL1 Float + INF 0.118645 None S Coeficiente de presséo 1.
38 COEFF_PRESS_POL2 Float + INF -1.2996E-4 None S Coeficiente de presséo 2.
39 COEFF_PRESS_POL3 Float + INF 1.2045E-6 None S Coeficiente de presséo 3.
40 COEFF _PRESS POL4 Float + INF -2.05803E-9 None S Coeficiente de presséo 4.
41 COEFF_PRESS_POL5 Float + INF 1.04282E-6 None S Coeficiente de presséo 5.
42 COEFF_PRESS_POLG6 Float + INF -1.50E-5 None S Coeficiente de presséo 6.
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Parametro

Faixa
Vélida

Valor
Inicial/Default

Descricéo

43 COEFF_PRESS_POL7 Float + INF 0.0 None S Coeficiente de presséo 7.
44 COEFF_PRESS_POLS8 Float + INF 0.0 None S Coeficiente de presséo 8.
45 COEFF_PRESS_POL9 Float + INF 0.0 None S Coeficiente de presséo 9.
46 COEFF_PRESS_POL10 Float + INF 0.0 None S Coeficiente de presséo 10.
47 POLYNOM'AL—ERESS—VERS'O Unsigned8 11H None S Verséo polynomial da pressao.
48 COEFF_SENS_PRESS_POLO Float + INF -8.83725E-3 None S Coeficiente do sensor de presséo 0.
49 COEFF_SENS_PRESS_POL1 Float + INF 8.2531E-2 None S Coeficiente do sensor de presséo 1.
50 COEFF_SENS_PRESS_POL2 Float + INF 1.06854E-4 None S Coeficiente do sensor de presséo 2.
51 COEFF_SENS_PRESS_POL3 Float + INF -9.99245E-7 None S Coeficiente do sensor de presséao 3.
52 COEFF_SENS_PRESS_POL4 Float + INF 1.8581E-9 None S Coeficiente do sensor de presséo 4.
53 COEFF_SENS_PRESS_POL5 Float + INF -6.73231E-6 None S Coeficiente do sensor de presséo 5.
54 COEFF_SENS_PRESS_POL6 Float + INF 0.0 None S Coeficiente do sensor de presséo 6.
55 COEFF_SENS_PRESS_POL7 Float + INF 0.0 None S Coeficiente do sensor de presséo 7.
56 POLYNOMIAL_SENS_PRESS_V Unsigneds 10H None s A versdo polynomial para o sensor
ERSION de presséo.
. Ponto de Calibracé@o superior para o
57 |CAL_POINT_HI_SENSOR_PRES Float 15.0 psi S |censor de presso.
58 CAL_POINT_LO_SENSOR_PRE Float 3.0 psi s Ponto de CaI|br~agao inferior para o
S sensor de presséo.
59 | COEFF_SENS_TEMP_POLO Float + INF -7.05E1 None g |Coeficiente —do  sensor  de
temperatura 0.
60 | COEFF_SENS_TEMP_POL1 Float + INF 7.734E-1 None g |Coeficiente  do  sensor  de
temperatura 1.
Coeficiente do sensor de
61 COEFF_SENS_TEMP_POL2 Float + INF -1.072E-4 None S temperatura 2.
Coeficiente do sensor de
62 COEFF_SENS_TEMP_POL3 Float + INF 0.0 None S temperatura 3.
63 | COEFF_SENS_TEMP_POL4 Float + INF 0.0 None s [|Coeficente do  sensor  de
- - - temperatura 4.
64 POLYNOMIAL_SENS_TEMP_VE Unsigneds 10H None s Versdo polynomial para o sensor de
RSION temperatura.
A pressao atual da valvula e status
65 RETURN DS-65 0 FRV D seriam usados para releitura da
valvula em um bloco AO.
66 | CHARACTERIZATION_TYPE | Unsigneds 255 None g |[indica o tpo da curva de
caracterizagao.
. Habilita e Desabilita a curva de
67 CURVE_BYPASS Unsigned8 True/False True None S caracterizaco.
68 CURVE_LENGTH Unsigneds 2108 8 None g [Indica o Comprimento da curva de
caracterizacgao.
69 CURVE X Array of Float % % s Pontos _de ~entrada da curva de
— caracterizacao.
70 CURVE_Y Array of Float % % s Pontos _ de~ saida da curva de
caracterizacgao.
71 FEEDBACK _CAL Float FRV g [|Valorde pressdo medido usado pelo
- método de calibracao.
Depois de iniciado o método de
Calibracéo, 0 parametro
72 CAL_CONTROL Unsigned8 En/Dis Disable None D CAL_CONTROL ¢é wusado para
retornar a operagdo normal anterior a
calibracéo.
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Parametro

Faixa
Vélida

Valor
Inicial/Default

Unid. ‘ Modo

Descricéo

Indica o backup para o ponto de

73 CAL_POINT_HI_BACKUP Float 15 cu e -
calibragéo superior.
74 | CAL_POINT_LO_BACKUP Float 3 cu Indica o backup para o ponto de
- - = Calibracéo inferior.
75 | CAL_POINT_HI_FACTORY Float 15 cu Indica o ponto de Calibracéo superior
_ Al de fabrica.
76 | CAL_POINT LO_FACTORY Float 3 cu Indica o ponto de Calibrag&o inferior
de fabrica.
77 PWM_CAL_POINT_HI Float 12450 None valor pwm para o ponto de
Calibracéo superior.
78 PWM_CAL_POINT_LO Float 2490 None valor pwm para o ponto de
- = - Calibracao inferior.
79 OUT_POLYN_CAL_POINT_HI Float 1.90 None Valor de s_alda po|_|n0m|~al para o
_PRES ponto superior da calibragdo.
OUT_POLYN Valor de saida polinomial para o
80 _CAL_POINT_LO_PRES Float 038 None ponto inferior da calibragéo.
81 | OUT_POLYNOMIAL_PRESS DS-65 0 psi Valor de saida polinomial quando em
operacgédo normal.
82 SENSOR_PRESSURE DS-65 0 psi Valor e status para o sensor de
temperatura.
83 DIGITAL_PRESSURE DS-65 0 None Valor digital e status para o sensor
de presséo.
Valor de saida polinomial para o
84 OUT—POLYNO'\S/”SAL—SENS—PRE DS-65 0 psi sensor de pressdo quando em
operagdo normal.
85 DIGITAL_VOLTAGE DS-65 None Valor digital e status para o piezo.
86 VOLTAGE DS-65 VOLTS Valor e status para o piezo.
87 PWM_VALUE Unsigned16 0 None Valor pwm para a pressdo atual no
- processo.
o Valor e status para o sendor de
88 SENSOR_TEMPERATURE DS-65 0 C temperatura.
Valor digital e status para o sensor
89 DIGITAL_TEMPERATURE DS-65 0 None de temperatura.
. Ponto de Calibragdo para o sensor
- o o, o
90 CAL_TEMPERATURE Unsigned8 40/85 °C 25°C Cc de temperatura.
91 | CAL_DIGITAL TEMPERATURE Float 125.606 None Ponto de Calibracdo digital para o
sensor de temperatura.
92 ORDERING_CODE VisibleString NULL None Indica as informagdes sobre o sensor

e o controle de produgéo na fabrica.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D — dindmico; N — ndo volatil; S - estatico
CU — CAL_UNIT; FVR — FINAL_VALUE_RANGE; Sec — Segundos; SR — SENSOR_RANGE; SVU — SECONDARY_VALUE_RANGE

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Pardmetros Default do Syscon
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Parametro

FI302 — Transdutor de Corrente Fieldbus

Descricéo

O bloco transdutor de corrente fieldbus é um transdutor conversor basico. Significa que, na
verdade, € somente uma saida direta, sem algoritmo posicionador. O bloco transdutor recebe um
valor de corrente através do parametro FINAL_VALUE do bloco AO e retorna o valor da corrente
gerada ao AO através do parametro RETURN. A Unidade de Engenharia e a faixa final de valor séo
selecionadas do XD_SCALE no bloco AO. A Unica unidade permitida para este caso &€ mA. A faixa
XD_SCALE deve estar dentro da faixa de corrente (4-20). A sele¢éo do terminal de saida para este
transdutor € feita no TERMINAL_NUMBER (1-3). O bloco AO conectado a este transdutor tem no
parametro CHANNEL a mesma selecao do TERMINAL_NUMBER. Os modos suportados sdo O0OS
e AUTO. Como o bloco transdutor roda junto com o bloco AO, o bloco transdutor vai para AUTO
somente se o modo do bloco AO for diferente de OOS.
Mensagens de aviso podem aparecer no status Return ou no Block Error, em certas condig6es,
como explicadas abaixo.

Modos Suportados
OO0S e AUTO.

BLOCK_ERR

O BLOCK_ERR do bloco transdutor refletird as seguintes causas:
e Block Configuration — Quando o XD_SCALE tem uma faixa ou unidade imprépria.
e  Output Failure — Quando o loop de corrente é quebrado.
e Out of Service — Quando o bloco esta no modo OOS.

Return Status

O status RETURN do bloco transdutor refletira as seguintes causas:
Bad::NonSpecific:NotLimited — Quando o loop de corrente é quebrado.

Parametros

Tipo ‘ Faixa

Valor

Unid. ‘Modo

Descricéo

Dado Valida | Inicial/Default/

1 ST_REV Unsigned16 | Positive 0 None S Indipg 0 nimero de alteracBes dos dados
estaticos.

2 TAG_DESC VisibleString Null Na S Descrigcdo dos Blocos Transdutores.

. Este parametro néo é verificado e processado

3 STRATEGY Unsigned16 0 None S pelo Bloco Transdutor.

4 ALERT_KEY Unsigned8 1-255 0 \Y S Ndmero de identificagéo na planta..
Indica o modo de operagcdo do Bloco

5 MODE_BLK DS-69 O/S,AUTO None S Transdutor.

6 BLOCK_ERR Bit String E D Indica o status associado ao hardware ou
software no Transdutor.

7 UPDATE_EVT DS-73 Na D E o alerta para qualquer dado estatico.

8 BLOCK_ALM DS-72 Na D Parametro usado para configuracéo, hardware
ou outras falhas.

9 TRANSDUCER_DIRECT Array of 0 None N E usado para selecionar diversos Blocos

ORY Unsigned16 Transdutores.
10 | TRANSDUCER_TYPE |Unsigned16 65535 None N Lrl‘gé‘;ae 0 tipo do Transdutor de acordo com sua
11 XD ERROR Unsigneds 16 None D Este parametro & usado para indicar o status
- da calibragéo.
12 COLLECTION_DIRECTO | Array of None s Especifica 0 nimero do index do Transdutor
RY Unsigned 32 no Bloco Transdutor.
13 FINAL VALUE DS-65 0 FVR D |A corrente desejada e o status escrito pelo
— bloco AO.

Valores de calibracdo superior e inferior da
faixa, a unidade de Engenharia e o nimero

14 | FINAL_VALUE_RANGE DS-68 4.0-20.0mA FVR S de digitos a direita do ponto decimal a ser
usado pelo parametro FINAL_VALUE.

12.5- . ~ .
15 CAL_POINT_HI Float 20.5mA 20.0 mA S | Valor de Calibrag&o superior.
16 CAL_POINT_LO Float 12.2§A 4.0 mA S | Valor de Calibragéo inferior.
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Parametro

Tipo
Dado

Faixa
Vélida

Valor

Inicial/Default/

‘ Unid. ‘ Modo

Descricéo

Valor minimo do span permitido. Esta
informacgé&o de span minimo é necesséria para
17 CAL_MIN_SPAN Float 1.0 mA S que os dois pontos de calibracéo (superior e
inferior) ndo estejam muito préximos apés
finalizar a calibragéo.
18 CAL_UNIT Unsigned16 mA mA s Unndade de Engenharia da despngag do
Equipamento para os valores de calibragéo.
19 ACT_SN Unsigned32 | 0to 2% 0 None S Indica o nimero serial do atuador.
Método usado na ultima calibragdo do sensor.
O padrdo I1SO define diversos métodos de
20 CAL_METHOD Unsigned8 Factory None S calibracdo. Este parametro tem como
finalidade registrar qual método, ou se algum
método foi usado.
Visible Localizagcdo da Calibracdo do ultimo sensor.
21 CAL_LOC Strin NULL None S Este parametro descreve a localizagdo fisica
g no qual a calibragéo foi realizada.
22 CAL_DATE Time of Day None S Data da ultima calibragdo do sensor.
23 SENSOR_CAL_WHO | VisibleString NULL None S Nome do responsavel pela tltima Calibragao.
24 RETURN DS-65 0 mA D (Valor atual que vem do bloco AO.
25 | TERMINAL_NUMBER | Unsigneds | 123 0 None s L”g)'ca © e e L) g clEe s (L2
26 BACKUP_RESTORE Unsigned8 0 None s Este pardmetro é usado para fgzer oNbackup
ou para recuperar dados da configuragao.
27 CHARACTEF'?IIEZATION—T Unsigned8 255 None S Indica o tipo da curva de caracterizagao.
28 CURVE _BYPASS Unsigned8 | True/False False None S |Habilita e Desabilita a curva de
29 CURVE_LENGTH Unsigneds | 2to8 8 None g |[Indica o  Comprimento da curva de
- caracterizacéo.
Array of o
30 CURVE_X Float % % S Pontos de entrada da curva de caracterizagao.
31 CURVE_Y A'r__r%;t()f % % S Pontos de saida da curva de caracterizagéo.
Valor medido atual usado pelo método de
32 FEEDBACK_CAL Float 0 mA D calibragao.
33 CAL_CONTROL Unsigned8 En/Dis Disable None D Habilita e Desabilita o processo de calibragao.
34 |CAL_POINT_HI_BACKUP Float 20.0 mA S Indica o ultimo ponto de Calibrag&o superior.
CAL_POINT_LO_ . L . o e
35 BACKUP Float 4.0 mA S Indica o ultimo ponto de Calibragéo inferior.
35 CAL_POINT_HI_FACTOR Float 20.0 mA s qui(_:a 0 ponto superior da Calibracdo de
Y fabrica.
37 CAL_POINT_LO_FACTO Float 40 mA s |r’]dI(}‘a o ponto inferior da Calibracdo de
RY fabrica.
38 | ORDERING_CODE |VisibleString None s [|Indica informacGes sobre o controle de
producéo na fabrica.

Legenda: E — Lista de Parametros; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente Leitura; D —dinamico; N — ndo volatil; S - estatico
CU — CAL_UNIT; FVR — FINAL_VALUE_RANGE; Sec — Segundos; SR — SENSOR_RANGE; SVU — SECONDARY_VALUE_RANGE

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parametros Default do Syscon
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Bloco Funcional Flexivel

Descri¢éo

O bloco FFB pode receber até 8 entradas discretas vindas da rede FF através dos parametros
IN_D1 a IN_D8 e também disponibilizar 8 saidas discretas a rede FF, através dos parédmetros
OUT_D1 a OUT_D8. Pode receber até 16 entradas discretas via hardware (HW_IN) e também
disponibilizar 8 saidas discretas de hardware (HW_OUT).

A indicagdo do estado (status) das entradas depende do sub-sistema de E/S.Os estados das
saidas dependem dos calculos executados pelo bloco.

O Bloco FFB prové légicas como AND, OR, XOR e NOT e fun¢Bes como: Timer On-Delay, Timer
Off-Delay, Timer Pulse, Pulse Counter Down (CTD), Pulse Counter Up(CTU), Flip-Flop RS e Flip-
Flop SR. As légicas sao feitas utilizando-se as entradas discretas (IN_Dx) vindas da rede FF, as
saidas disponiveis a rede FF (OUT_Dx), as entradas discretas de hardware (HR_IN), as saidas
discretas de hardware (HR_OUT), valores discretos de seguranca em condicdes de falha (FSx) e
variaveis discretas auxiliares (AUX’s).

BLOCK_ERR
O BLOCK_ERR do bloco FFB refletird nas seguintes causas:

e Block Configuration Error — o erro de configuragéo ocorre quando existir um erro na linha
de légica, indicada pelo parametro ERROR_LINE e cujo erro é indicado no parametro
ERROR_CODE.

e Input failure — quando ocorrer falha na fonte de alimentac&o das entradas.

e  Output failure quando ocorrer falha na fonte de alimentacdo das saidas.

e Out of Service — quando o bloco estiver fora de service (O/S).

Status

O status das saidas OUT_Dx sera de acordo com a indica¢@o do parametro BLOCK_ERR:
e Outro — ruim: Erro de configuragédo (Other — Bad: Configuration Error)
e Falha de entrada — ruim: Equipamento em falha (Input failure — Bad: Device Failure)
e Partida — ruim: equipamento em falha (Power up — Bad: Device Failure)

Na execugdo da loégica, um status maior ou igual a 0x80 é considerado “verdadeiro” (true) e menor
que 0x80, é considerado “falso” (false).

Modos Suportados

O/S, MAN e AUTO.

As mudancgas nas Linhas Ldgicas e seus parametros de configuracdo dependem da selecdo de
CHANGE_OPTION.

Esquematico

i ™
IM_Di[ ] * L T [ ouT_Di
PROCESSING:
Dz ] * | TETONTOF, ) ouT_Dz
CTD.CTORSSE
IN_D3 [ » [ ouT_D
MaN
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IN_D5 [ ] o STEOCTURED TEXT AT ) ouT_os
[4AND0FXORNOT)
IR_O6 (] » —+ HE_0OOT () ouT_Dg
+— HE_IN
Ih_DO7 [} » . [ ouT_o?
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Parametro

Parametros

Tipo Dado
(comp)

Faixa Vélida/
Opcoes

Descricéo

1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO o n|\_/el de revisdo do <_1ado estatico
associado com o bloco funcional.
2 TAG_DESC OctString(32) Spaces Na S Elgigm;ao do usuario para a aplicagdo do
Pode ser usado para identificar o
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S agrupamento de blocos. Este dado ndo é
verificado ou processado pelo bloco.
Numero de Identificacdo da unidade da
4 ALERT_KEY Unsigned8 1a255 0 Nenhuma S planta. Esta informacéo pode ser usada
pelo host ou em alarmes.
5) MODE_BLK DS-69 0/S Na S Modo de operacéo do bloco.
Este pardmetro informa condi¢cdes
associadas com o hardware, software
6 BLOCK_ERR Bitstring(2) E D/RO |e o bloco. Este € um parametro bit-
string, onde multiplos erros podem ser
mostrados.
indice Pl associado ao bloco funcional ou
7 PI_POINTER Unsigned32 0 Nenhuma S recurso. Um indice zero indica que nao
existe recurso associado.
8 CONTENTS_REV Unsigned32 0 Nenhuma S Indica a reviséo do algoritmo do FFB.
9 IN D1 DS-66 D Entrada discreta n° 1 utilizada pelo
— célculo do bloco.
10 IN D2 DS-66 D Eptrada discreta n® 2 utilizada pelo
— célculo do bloco.
: 5 o
1 IN D3 DS-66 D Eptrada discreta n® 3 utilizada pelo
— célculo do bloco.
: 5 o
12 IN D4 DS-66 D Eptrada discreta n® 4 utilizada pelo
— calculo do bloco.
- o o
13 IN_D5 DS-66 D Entrada discreta n° 5 utilizada pelo
célculo do bloco.
Entrada discreta n° 6 utilizada pelo
= NP0 D 2 célculo do bloco.
15 IN D7 DS-66 D Eptrada discreta n® 7 utilizada pelo
— célculo do bloco.
: 5 o
16 IN D8 DS-66 D Eptrada discreta n® 8 utilizada pelo
— calculo do bloco.
Valor discreto utilizado como valor de
17 FSTATE_VAL_D1 Unsigned8 0 S seguranca na condicdo de falha para a
saida de hardware n° 1.
Valor discreto utilizado como valor de
18 FSTATE_VAL_D2 Unsigned8 0 S seguranca na condicdo de falha para a
saida de hardware n° 2.
Valor discreto utilizado como valor de
19 FSTATE_VAL_D3 Unsigned8 0 S seguranca na condicdo de falha para a
saida de hardware n° 3.
Valor discreto utilizado como valor de
20 FSTATE_VAL_D4 Unsigned8 0 S seguranca na condicdo de falha para a
saida de hardware n° 4.
Valor discreto utilizado como valor de
21 FSTATE_VAL_D5 Unsigned8 0 S seguranca na condicdo de falha para a
saida de hardware n° 5.
Valor discreto utilizado como valor de
22 FSTATE_VAL_D6 Unsigned8 0 S seguranga na condicdo de falha para a
saida de hardware n° 6.
Valor discreto utilizado como valor de
23 FSTATE_VAL_D7 Unsigned8 0 S seguranga na condicdo de falha para a
saida de hardware n° 7.
Valor discreto utilizado como valor de
24 FSTATE_VAL_DS8 Unsigned8 0 S seguranga na condi¢cdo de falha para a

saida de hardware n° 8.
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Tipo Dado Faixa Valida/ Valor
(comp) Opcoes Default

Memoria

Parametro / Modo

Descricéo

‘ Unid.

Variavel discreta da saida 1 calculada
pelo bloco quando em modo AUTO ou
de acordo com o usuario quando em
modo MAN.

Variavel discreta da saida 2 calculada
pelo bloco quando em modo AUTO ou
de acordo com o usuéario quando em
modo MAN.

Variavel discreta da saida 3 calculada
pelo bloco quando em modo AUTO ou
de acordo com o usuario quando em
modo MAN.

Variavel discreta da saida 4 calculada
pelo bloco quando em modo AUTO ou de
acordo com o usuario quando em modo
MAN.

Variavel discreta da saida 5 calculada
pelo bloco quando em modo AUTO ou de
acordo com o usuario quando em modo
MAN.

Variavel discreta da saida 6 calculada
pelo bloco quando em modo AUTO ou de
acordo com o usuario quando em modo
MAN.

Variavel discreta da saida 7 calculada
pelo bloco quando em modo AUTO ou de
acordo com o usuério quando em modo
MAN.

Variavel discreta da saida 8 calculada
pelo bloco quando em modo AUTO ou de
acordo com o usuario quando em modo
MAN.

Estrutura de dados para as entradas
33 HW_IN DS-160 D/Man |de hardware: 16 unsigned8 para os
valores e 1 unsigned8 para o status
Estrutura de dados para as saidas de
34 HW_OUT DS-159 D/Man |hardware: 8 unsigned8 para os valores
e 1 unsigned8 para o status.

35 AUX 01 16 Bitstring(2) D/ OS |Variavel Auxiliar bit enumerated 01_16.
36 AUX 17 32 Bitstring(2) D/ OS |Variavel Auxiliar bit enumerated 17 32.
37 AUX 33 48 Bitstring(2) D/ OS |Variavel Auxiliar bit enumerated 33_48.
38 AUX 49 64 Bitstring(2) D/ OS |Variavel Auxiliar bit enumerated 49 64.
39 AUX_65 80 Bitstring(2) D/ OS |Variavel Auxiliar bit enumerated 65_80.
40 AUX 81 96 Bitstring(2) D/ OS |Variavel Auxiliar bit enumerated 81 96.
Vetor de 16 elementos em ponto flutuante
41 TON_PST 16 Floats Positive 0 Seg S/ OS |onde o usuario pode setar em segundos
0 valor PST para cada Timer ON Delay.
Vetor de 16 elementos em ponto flutuante
onde o usuario pode ver em segundos o
valor decorrido para cada Timer ON
Delay.

Variavel que indica os estados dos timers
ativos.

Vetor de 16 elementos em ponto flutuante
44 TOFF_PST 16 Floats Positive 0 Seg S/ OS |onde o usuario pode setar em segundos
o valor PST para cada Timer OFF Delay.

Vetor de 16 elementos em ponto flutuante
onde o usuario pode ver em segundos 0
valor decorrido para cada Timer OFF
Delay.

Variavel que indica os estados dos timers
ativos.

25 OUT_D1 DS-66 D/ Man

26 OUT_D2 DS-66 D/ Man

27 OUT_D3 DS-66 D/ Man

28 OuUT_D4 DS-66 D /Man

29 OUT_D5 DS-66 D/ Man

30 OUT_D6 DS-66 D /Man

31 OuT_D7 DS-66 D/ Man

32 OuUT_D8 DS-66 D/ Man

42 TON_CTA 16 Floats 0 seg D

43 TON_OUT Bitstring(2) D

45 TOFF_CTA 16 Floats 0 seg D

46 TOFF_OUT Bitstring(2) D
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" Tipo Dado | Faixa Valida/ Valor Memoria .
Parametro N Descricéo
(comp) OpcGes Default / Modo
Vetor de 16 elementos em ponto flutuante
47 TP_PST 16 Floats Positive 0 Seg S/ OS |onde o usuario pode setar em segundos
o valor PST para cada Timer PULSE.
Vetor de 16 elementos em ponto flutuante
48 TP_CTA 16 Floats 0 Seg D onde o usuéario pode ver em segundos o
valor decorrido para cada Timer PULSE.
49 TP _OUT Bitstring(2) D Vgrlavel que indica os estados dos timers
ativos.
Vetor de 16 elementos unsigned
integer32 onde pode-se configurar o valor
50 CTU_PST 16 Unsigned32 Positive 0 Nenhuma | S/OS |a ser contado para cada contador. O
contador ira incrementar de zero ao valor
PST.
Vetor de 16 elementos unsigned
51 CTU_CTA 16 Unsigned32 0 Nenhuma D integer32 onde pode-se acompanhar a
contagem parcial para cada contador.
52 CTU_OUT Bitstring(2) D Variavel que indica os estados dos
contadores ativos.
Vetor de 16 elementos unsigned
integer32 onde pode-se configurar o valor
53 CTD_PST 16 Unsigned32 Positive 0 Nenhuma | S/OS [a ser contado para cada contador. O
contador ird decrementar do valor PST
até zero.
Vetor de 16 elementos unsigned
54 CTD_CTA 16 Unsigned32 0 Nenhuma D integer32 onde pode-se acompanhar a
contagem parcial para cada contador.
55 CTD_OuT Bitstring(2) D Va_mavel que indica os estados dos timers
ativos.
_ Variavel que indica os estados dos Flip-
56 RS_OUT Bitstring(2) D Flops RS ativos.
N Variavel que indica os estados dos Flip-
57 SR_OUT Bitstring(2) D Flops SR ativos.
58 LOGIC 01 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Loégica de comando 1.
59 LOGIC_02 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 2.
60 LOGIC_03 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 3.
61 LOGIC_04 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 4.
62 LOGIC_05 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 5.
63 LOGIC_06 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 6.
64 LOGIC_07 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 7.
65 LOGIC 08 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Loégica de comando 8.
66 LOGIC_09 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 9.
67 LOGIC 10 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 10.
68 LOGIC_11 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 11.
69 LOGIC 12 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 12.
70 LOGIC_13 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 13.
71 LOGIC_ 14 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 14.
72 LOGIC_15 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 15.
73 LOGIC_16 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 16.
74 LOGIC_17 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 17.
75 LOGIC_18 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 18.
76 LOGIC 19 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 19.
77 LOGIC_20 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 20.
78 LOGIC 21 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 21.
79 LOGIC_22 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 22.
80 LOGIC 23 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Logica de comando 23.
81 LOGIC_24 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 24.
82 LOGIC_25 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 25.
83 LOGIC_26 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 26.
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. Tipo Dado Faixa Valida/ Valor _
Parametro - Descricao
(comp) Opgoes Default
84 LOGIC 27 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 27.
85 LOGIC_28 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 28.
86 LOGIC 29 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 29.
87 LOGIC_30 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 30.
88 LOGIC 31 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 31.
89 LOGIC_32 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 32.
90 LOGIC 33 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 33.
91 LOGIC_34 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 34.
92 LOGIC_35 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 35.
93 LOGIC 36 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 36.
94 LOGIC_37 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 37.
95 LOGIC 38 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 38.
96 LOGIC_39 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 39.
97 LOGIC_40 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 40.
98 LOGIC_41 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 41.
99 LOGIC_42 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Logica de comando 42.
100 LOGIC_43 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 43.
101 LOGIC 44 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 44.
102 LOGIC_45 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 45.
103 LOGIC_46 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 46.
104 LOGIC 47 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 47.
105 LOGIC_48 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 48.
106 LOGIC 49 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 49.
107 LOGIC_50 VisibleString(24) Spaces Na S/ OS |Linha Légica de comando 50.
0 - Enable.,
1 - Checked. . e .
. 1- Permite a verificacdo das linhas
108 LOGIC_CHECK Unsigned8 (5. changed but Checked. Na D/OS l6gicas.
not checked
yet.
Indica a linha onde se tem erro. Valor
109 ERROR_LINE Unsigned8 0-50 1 Na S igual a zero indica que ndo existe linha
com erro.
0 - Logic Ok.
1 - Exceed
String Length or
string not valid.
2 - Non valid
operand.
3- No
implemented
logic or missing
4 - Missing
parentheses or
argument not
valid. 3- No
110 ERROR_CODE Unsigned8 5 - Non valid |mp|er_nented Na S Indica o cédigo de erro.
resource. logic or
6 - Argument not| missing ;'
valid.
7 - Function not
valid
8 - Non available
resource.
9 - Non valid
attribution.
10 - First
Argument not
valid.
11- Second
Argument not
valid.
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R Tipo Dado | Faixa Valida/ | valor Memdria foE
Parametro N Descricéo
(comp) OpcGes Default / Modo
0 - Logic
parameter 0 - Logic
changes are parameter
only allowed in | changes are Habilita mudangas nas linhas de légicas
111 CHANGE_OPTION Unsigned8 Out of Service. |only allowed Na S independentes do modo de operagdo do
1 - Always in Out of bloco.
accept Logic Service.
parameter
changes.
112 UPDATE_EVT DS-73 Na D Este alerta é gere’ld_o por qualquer
mudanca no dado estético.
113 BLOCK ALM DS-72 Na D E usado para indicar falhas de hardware,
— configuracé@o ou problemas com o bloco.

Legenda: E — Lista de Pardmetros; Na — Parametro Admensional; RO — Somente Leitura; D — dindmico; N — n&o volatil; S - estético

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Pardmetros Default do Syscon

A tabela, a seguir, descreve as Operacdes Logicas e os Comandos de Linha e seus Simbolos
Correspondentes usados nas linhas légicas:

Operacgao Logica e Comando de

Simbolo - descri¢do

Linha

E &

ouU |

OU Exclusivo N

Inversor !

Igual =

(argl,arg?) Argumentos de funcdo

; Finalizador de linha

A légica Inversora (!) trabalha somente com variaveis simples. Exemplo: OUT1=!IN1;
Note que ndo é permitido ter, por exemplo, OUT1=ITP01(IN1);. Para se trabalhar desta forma,
deve-se fazer: AO1= TPO1(IN1);. -> OUT1=!A01;

A execucgdo da linha légica é sempre executada linha por linha e da esquerda para a direita. Nao
sdo permitidos espagos entre caracteres. Ndo é permitido linhas vazias entre linhas com légicas
implementadas, isto é, a implementacdo deve ser em seqiiéncia.

Depois de escrever a légica dentro dos parametros LOGIC_XX (XX:01 -> XX:50), o usuario precisa
selecionar a opcao “Enable” no parametro LOGIC_CHECK para verificar se ha erros de sintaxe.
Quando se utiliza o processo de download, é primordial configurar, primeiramente, 0s
parametros LOGIC_XX (XX:01 -> XX:50) e depois o parametro LOGIC_CKECK. Esta
seqléncia é fundamental para executar a verificagao.

A tabela abaixo mostra o0 mnemoénico para cada parametro de bloco usado nas linhas légicas. O
mnemonico deve estar em letras mailsculas:
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Parametro Mnemadnico
HW_IN.Valuel 101
HW_IN.Value2 102
HW_IN.Value3 103
HW_IN.Value4 104
HW_IN.Value5 105
HW_IN.Value6 106
HW_IN.Value? 107
HW_IN.Value8 108
HW_IN.Value9 109

HW_IN.ValuelO 110
HW_IN.Valuell 111
HW_IN.Valuel2 112
HW_IN.Valuel3 113
HW_IN.Valuel4 114
HW_IN.Valuel5 115
HW_IN.Valuel6 116
HW_IN.Status Sl
HW_OUT.Status SO
HW_OUT.Valuel o1
HW_OUT.Value2 02
HW_OUT.Value3 03
HW_OUT.Value4 04
HW_OUT.Value5 05
HW_OUT.Value6 06
HW_OUT.Value7 o7
HW_OUT.Value8 08
IN_D1.Status IN1S
IN_D2.Status IN2S
IN_D3.Status IN3S
IN_D4.Status IN4S
IN_D5.Status IN5S
IN_D6.Status IN6S
IN_D7.Status IN7S
IN_D8.Status IN8S
IN_D1.Value IN1
IN_D2.Value IN2
IN_D3.Value IN3
IN_D4.Value IN4
IN_D5.Value IN5
IN_D6.Value IN6
IN_D7.Value IN7
IN_D8.Value IN8
OUT_D1.Status SOUT1
OUT_D2.Status SOuUT2
OUT_D3.Status SOUT3
OUT_D4.Status SOuUT4
OUT_D5.Status SOUT5
OUT_D6.Status SOUT6
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Parametro | Mneménico
OUT_D7.Status SOuUT7?
OUT_D8.Status SOuUT8
OUT_D1.Value OuT1
OUT_D2.Value ouT2
OUT_D3.Value ouUT3
OUT_D4.Value ouT4
OUT_D5.Value OouUT5
OUT_D6.Value ouT6
OUT_D7.Value ouT7
OUT_D8.Value ouT8

FSTATE_VAL_D1 FS1
FSTATE_VAL_D2 FS2
FSTATE_VAL D3 FS3
FSTATE_VAL_D4 FS4
FSTATE_VAL_D5 FS5
FSTATE_VAL_D6 FS6
FSTATE_VAL_D7 FS7
FSTATE_VAL_D8 FS8
AUX_01_16 A01-A16
AUX_17 32 Al17-A32
AUX_33 48 A33-A48
AUX_49_64 A49-A64
AUX_65_80 A65-A80
AUX_81_96 A81-A96
TON TONO1-TON16
TOFF TOF01-TOF16
TP TPO1-TP16
CTU CTUO01-CTU16
CTD CTD01-CTD16
RS RS01-RS16
SR SR01-SR16
Funcdes

Para cada tipo de funcéo ha 16 recursos disponiveis e 0 usudrio pode usar somente um recurso de
cada vez. O usuario podera atribuir o resultado de uma fungdo aos bits discretos auxiliares.

TP TIMER PULSE

Esta funcdo gera em sua saida um pulso de largura de tempo fixa a cada transi¢do de falso para
verdadeiro (borda de subida) na entrada. A largura de pulso pode ser programada no parametro
TP_PST, em segundos. Transi¢Ges na entrada seréo ignoradas, enquanto a saida estiver ativa. O
timer corrente pode ser monitorado no parametro TP_CTA.
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Input
[11] t1 L2 t3 4 5
Output
t0 t0+PST 2 t2+PST t4 t4+PST
PST_ _ _ _ _ _
CTA IJ/
to t1 t2 t4 15

Funcéo Timer Pulse — diagramas de tempo

A sintaxe para a funcédo Timer Pulse é: TPxx(arg)
Onde, xx € o recurso de 01 a 16 e arg € o argumento da funcéo e deve ser uma variavel simples.
Exemplos:

O1=TPO1(IN1);

OUT1= TP01(A05);

OUT3=TPO8(FS1);

Por exemplo, os exemplos seguintes sao permitidos na linha légica:

O1=TPO1(IN1&IN2);: note que o argumento é o resultado de uma operagao e isto ndo é permitido.
0O1=TP10(!IN1);: note que o argumento é o resultado de fungdo NOT e isto ndo € permitido.
O1=TP10(CTDO1(IN1,IN2));: note que o argumento é o resultado de uma fungdo e isto ndo é
permitido.

TON TIMER ON-DELAY

Nesta funcao a saida vai para verdadeiro apds um periodo de tempo em segundos configuravel no
parametro TP_PST, apés a entrada ir para verdadeiro. Se a entrada for para falso antes do tempo
PST, a saida permanecera em falso. O parametro CTA mostra o tempo decorrente até o valor PST.

Entrada |
10 1 2 3 15
Saida
i HWPST 2 15 «PST
PST_ _ _ _ )
CTA ~ A -
o £ 2 13 4 15

Func¢éo Timer On-Delay— diagramas de tempo

A sintaxe para a funcao Timer On-Delay é: TONxx(arg)
Onde, xx € o recurso de 01 a 16 e arg € o argumento da funcéo e deve ser uma variavel simples.
Exemplos:

O1=TONO1(IN1)&SI;

OUT1= TONO1(A05);

OUT3=TONO08(FS1);
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Por exemplo, os seguintes exemplos ndo séo permitidos na linha logica:

O1=TONO1(IN1&IN2);: note que o argumento é o resultado de uma operagdo e isto ndo é
permitido.

O1=TON10(!IN1);: note que o argumento € o resultado de uma funcdo NOT e isto ndo € permitido.
O1=TON10(CTDO1(IN1,IN2));: note que o argumento € o resultado de uma funcéo e isto ndo é
permitido.

TOF TIMER OFF-DELAY

Esta funcdo estende o estado verdadeiro da entrada por um periodo de tempo em segundos
configurado via parametro TOF_PST. Se a entrada vai para verdadeiro antes da saida ir para falso,
a saida ficard em verdadeiro até que a saida va para falso e decorra o tempo PST. O parametro
CTA mostra o tempo corrente.

Input

t0 H 2 t3 t4 5
Output

t0+PST 4 H+P5T 15
PST__ _ _
CTA ; F

ta t t2 13 t4 t5
Funcéo Timer OFF-Delay — Diagramas de Tempo

A sintaxe para Timer Off-Delay é: TOFxx(arg)
Onde, xx é o recurso usado de 01 a 16 e arg é o argumento da funcdo e deve ser uma variavel
simples. Exemplos:

O1=TOFO01(IN1)&SlI;

OUT1= TOFO01(AO05);

OUT3=TOFO08(FS1);

Por exemplo, 0s seguintes exemplos sao ndo permitidos na linha l6gica:

0O1=TOFO01(IN1&IN2);: note que 0 argumento € o resultado de uma operacgéo e isto ndo é permitido.
O1=TOF10(!IN1);: note que o argumento é o resultado de uma funcéo e isto ndo é permitido.
0O1=TOF10(CTDO01(IN1,IN2));: note que o argumento € o resultado de uma funcdo e isto ndo é
permitido.

CTD PULSE COUNTER DOWN

Esta funcéo é usada para contar transicées de subida (de falso para verdadeiro) da entrada (argl).
A cada transicao de subida, o pardmetro CTA decrementa de uma unidade. Quando o CTA atinge o
valor zero, a saida do contador ir4 para verdadeiro. O valor do contador CTA sera carregado com o
valor de PST. Uma transi¢do de falso para verdadeiro no argumento 2 (arg2) coloca a saida em
falso e o parametro CTA recebera o valor PST.

A sintaxe para CTD é: CTDxx(argl,arg2)
Onde, xx é o recurso de 01 a 16 e argl e arg2 sdo argumentos das funcdes e devem ser variaveis
simples. Exemplos:

0O3=CTD10(IN1,IN2);

OUT1=CTDO3(A11,A14)&SI;

Por exemplo, os seguintes exemplos sao nao permitidos na linha de légica:
0O1=CTDO01(IN1&IN2,IN3);: note que o argumento € o resultado de uma operagdo e isto ndo é
permitido.

01=CTD10(!IN1,IN3);: note que o argumento é o resultado de uma fungéo e isto ndo é permitido.
01=CTD10(TPO1(IN1),IN2);: note que o argumento é o resultado de uma funcdo e isto ndo é
permitido.
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CTU PULSE COUNTER UP

Esta funcéo é usada para contar transicées de subida (de falso para verdadeiro) na entrada (argl).
A cada transicado o parametro CTA incrementara de uma unidade. Ao atingir o valor PST, a saida
desta funcgéo ir4 para o estado logico verdadeiro e o valor CTA sera carregado com valor zero. Uma
transicao de falso para verdadeiro no argumento 2 (arg2) coloca a saida em falso e o parametro
CTA recebera o valor zero.

A sintaxe para CTU é: CTUxx(argl,arg?2)
Onde, xx € o recurso de 01 a 16 e argl e arg2 sdo os argumentos da fungdo e devem ser variaveis
simples. Exemplos:

03=CTU10(IN1,IN2);
OUT1=CTUO03(A11,A14)&Sl;

Por exemplo, os seguintes exemplos sdo ndo permitidos na linha de légica:
0O1=CTUO1(IN1&IN2,IN3);: note que o argumento € o resultado de uma operagdo e isto ndo &
permitido.

0O1=CTU10(!IN1,IN3);: note que o argumento € o resultado de uma fungao e isto ndo é permitido.
0O1=CTU10(TPO1(IN1),IN2);: note que o argumento é o resultado de uma fungdo e isto ndo é
permitido.

FLIP-FLOP RS
Esta fungéo tem a seguinte tabela de operacao:
R(argl) | S(arg2) | ouT \
0 0 Ultimo estado
0 1 1
1 0 0
1 1 0

A sintaxe para RS Flip-Flop é: RSxx(argl,arg2)
Onde, xx é o recurso de 01 a 16 e argl e arg2 sdo os argumentos da funcéo e devem ser variaveis
simples. Exemplos:

03=RS10(IN1,IN2);
OUT1=RS03(A11,A14)&SI;

Por exemplo, os seguintes exemplos sdo ndo permitidos na linha de légica:
0O1=RS01(IN1&IN2,IN3);: note que o argumento é o resultado de uma operagdo e isto ndo é
permitido.

01=RS10('IN1,IN3);: note que o argumento é o resultado de uma fungao e isto ndo é permitido.
0O1=RS10(TPO01(IN1),IN2);: observe que o argumento é o resultado de uma fungdo e isto ndo é
permitido.

FLIP-FLOP SR
Esta fungéo tem a seguinte tabela de operacao:
S(argl) | R(arg2) | ouT
0 0 Ultimo Estado
0 1 0
1 0 1
1 1 1

A sintaxe para SR Flip-Flop é: SRxx(argl,arg?2)
Onde, xx é o recurso de 01 a 16 e argl e arg2 sédo os argumentos da funcéo e devem ser variaveis
simples. Exemplos:

03=SR10(IN1,IN2);
OUT1=SR03(A11,A14)&SI;

Por exemplo, os seguintes exemplos sao nao permitidos na linha de légica:
01=SR01(IN1&IN2,IN3);: o argumento € o resultado de uma operagdo e isto ndo é permitido.
01=SR10('INZ1,IN3);: o argumento € o resultado de uma funcdo NOT e isto ndo é permitido.
01=SR10(TP01(IN1),IN2);: o argumento é o resultado de uma funcao e isto ndo é permitido.
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Cédigos de Erros
Alguns exemplos de condic¢des de erro:

Error Code: "Exceed String Length or string not valid.”
a) OUT1=IN1&IN2&IN2[IN4NINS5|ING;

Note que exitem 29 caracteres no texto e 0 maximo permitido é 24.
b) OUT1=IN1&in2;
Note que todos os mnemd&nicos devem estar em Letras Mailsculas.

Error Code: "Non valid operand.”
OUT1=IN1%INZ2;

Note que o simbolo % ndo é permitido. Veja também a tabela que descreve a os Operadores
Légicos e as Linhas de Comando.

Error Code: "No implemented logic or missing ';’.”
OUT1=IN1

Note que falta o terminador “;” no final da linha de légica.

Error Code: "Missing parentheses or argument not valid."
OUT1=TP10(IN1,;

Observe que falta um parénteses na funcgéo timer pulse.

Error Code: "Non valid resource."
OUT1=TP18(IN1);

Observe que ha até 16 recursos para cada fungao.

Error Code: "Argument not valid."
OUT1=TP10(IN10);

Observe que ha somente 8 entradas discretas vindas da rede FF. IN10 ndo é um argumento
valido.

Error Code: "Function not valid."
OUT1=TR10(IN1);

Observe que TR ndo é uma fungao valida.

Error Code: "Non available resource.”
OUT1=TP10(IN1);

A03=TP10(IN7);
Observe que ha 16 recursos para cada funcdo e o recurso 10 ja foi utilizado e ndo pode ser
usado novamente em uma légica posterior. O que pode ser feito é atribuir o resultado da funcgao
a uma variavel auxiliary e esta ser usada varias vezes.
A03=TP10(IN7);

Error Code: "Non valid attribution."
IN1=IN2"TPO3(IN4);

Observe que néo é permitida atribuicdo para entradas.

Error Code: "First Argument not valid."
OUT1=CTDO1('IN1,IN2);

Observe que os argumentos devem ser necessariamente variaveis simples e ndo resultados de
l6gica ou fungdes.
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OUT1=RS11(IN15,IN2);
Observe que o primeiro argumento da fungéo ndo é um recurso valido.

Error Code: "Second Argument not valid."
a) OUT1=CTDO1(IN1,!IN2);

Note que necessariamente os argumentos de funcdo devem ser variaveis simples e nao
resultados de légicas ou fungdes.

OUT1=RS11(IN1,IN20);

Observe que o segundo argumento da funcao ndo € um recurso valido.

Exemplos de aplicages:

1) De acordo com a proxima figura, temos uma aplicagdo industrial onde se tem o enchimento de
garrafas com fluido quimico. A esteira € movimentada até que um sensor detecte sua presenca. A
esteira deve parar e abrir a vavula de enchimento até que seja detectado o nivel pelo sensor de
nivel.Depois de detectar o nivel, o sistema deve esperar durante 10 segundos e mover a esteira
novamente até a proxima garrafa.

SENSOR DE GARRAFA—\
1
SENSOR DE NIVEL‘\

ESTEIRA

Usando o bloco funcional Flexivel, temos as seguintes definigcdes:

- A esteira sera ligada utilizando a saida 01 de hardware (O1);

- Avélvula de enchimento sera ligada utilizando a saida 02 de hardware (02);
- O sensor de garrafa sera conectado a entrada de 01 de hardware (101);

- O sensor de nivel ser4 conectado a entrada de 02 de hardware (102);

- Aalimentacéo do sistema sera a entrada de 03 de hardware (103);

Tem-se, entdo, a seguinte configuragao:
TON_PST resource [01] =10.0s.
LOGIC 01 A01=TONO01(102);
LOGIC_02 01=103&!'I01|A01;
LOGIC_03 02=101&!'102;

Fazendo analogia com a programacéo ladder, tem-se:
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| M- IZOGL1EGI13.0

H-1Z0G1BBI131
SENSOR DE

M- 1206 1E4003.0
ESTEIRA

{ y—

ALIMENTACAQ GARRAFA
| I | &
| | A
| WHIBGITIILO
| AUX 01

I 1

I

]
M-i20G1EBI13.1

SENSOR DE
GARRAFA

| |

M-D20E1BBIN32

SENSOR DE
NIVEL

| A4

M-12061B4002.1

WYALVULA

( —

Il
-120G1BBI132

F

SENSOR DE

] NIVEL

T1

b1

YHMIBGITITLD
AUE 01

2) Na seguinte aplicagdo mecénica, tem-se o controle de passos para operar uma balanca

eletromecénica, que efetua a pesagem de rocha fosfatada.

O peso do processo € feito por batelada, o sistema executa um ciclo completo de pesagem a

cada intervalo de 20 segundos. Veja a figura a seguir:

7

el

ESTHRA TRANSPFORTADORA N°1 \\7\

SO —Pp

\\\ll

~

AWK -

Y

ol

ESTHRA TRANSPORTADORA N°2

M1 e M3 - Motores acionadores das esteiras

C2 e C4 - Chaves fim de curso
LSH - Sensor de Nivel Alto

LSL - Sensor de Nivel Baixo

SG - Célula de Carga

SV - Vélvula Solendide

M - Motor acionador de Cacamba
P - Pistdo acionador de Comporta
C - Circuito de Pesagem
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Processo:
O sistema necessita das seguintes condi¢des para fazer o startup:
e nivel da pedra fosfatica (LSL desativado);
e Presséo do Oleo (PSL ligado);
e Esteira transportadora n° 2 em movimento (M3 ligado);
e Cacamba na posicao inicial (C4 ligado);

Satisfeitas as condi¢fes iniciais, observa-se que:
e Acionando-se 0 botdo de partida, a comporta abre-se, dando inicio ao carregamento da
cagcamba.

e Uma vez atingido o peso desejado, a comporta fecha. Decorridos 5 segundos a cacamba
efetua um giro de 180°, descarregando o produto na esteira transportadora niumero 2.

Observacgao:
Esta nova posi¢do sera detectada por C2 e ap6s 5 segundos, a cagamba retornara a posigao inicial
e isto seré detectado pelo CA4.

e Depois da cagamba retornar para a posicao inicial, ter-se-4 um novo ciclo de pesagem.

Comentario:

- A seqiiéncia de operacao deve ser interrompida se qualquer um dos pré-requisitos nao for
satisfeito.

- A comporta silo é acionada por um pistao hidraulico.

Usando o Bloco Funcional Fexivel, tem-se as seguintes defini¢des:
LSL sera conectado a entrada do hardware 01 (101);

LSH ser& conectado a entrada do hardware 02 (102);

PSL sera conectado a entrada do hardware 03 (103);

C2 sera conectado a entrada do hardware 04 (104);

C4 sera conectado a entrada do hardware 05 (105);
Alimentagdo sera conectada a entrada do hardware 06 (106);
M3 sera conectado a entrada do hardware 07 (107);

M sera conectado a saida do hardware 01 (O1);

A Comport sera ativada pela saida do hardware 02 (02);

M1 sera ativado pela saida do hardware 03 (O3);

Tem-se a seguinte configuracao:

TON_PST recurso [01] = 5.0s.

LOGIC_01 A01=!101&103&107&105;
LOGIC_02 A02=106&RS01(102,101);
LOGIC_03 03=A02&103;

LOGIC_04 A03=103&107;

LOGIC_05 02=106&A03&!104;
LOGIC_06 O1=TONO01(I04)&!l05&A03;

3) Usando Valores de Estado de Falha:

Supondo que exista a seguinte condi¢ao:

- AOl: recebe a lbégica entre os status das entradas discretas 1 e 2, como esta:
A01=IN1S&IN2S; quando o status é ruim, uma destas entradas, entdo AO1=false(0), de outra
forma, AOl=true (1);

- FS1: é o valor de seguranca de falha para O1;

- AD2: € o bit que contém a logica para O1;

Ha a seguinte tabela entre FS1, A0l e A02:
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Entao,
A03=IFS1&A01&A02;
A04=FS1&'A01&!A02;
AO05=FS1&!A01&A02;
A06=FS1&A01&A02;
01=A03|A04|A05|A06;
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Blocos Funcionais HART

Instrugdes para Configuragéo HI302
A configuragdo minima que deve ser feita no Syscon consiste de:

1 Bloco RESOURCE;

1 Bloco HCFG;

1 Bloco HIRT para cada instrumento HART;
1 Bloco Al para leitura de corrente.

O limite maximo de blocos e suas quantidades na configuracédo de fabrica sdo mostradas abaixo:

BLOCO | MAXIMO | FCT INIT ? FCT INIT®
RESOURCE 2 1 1 1
DIAG 1 1 1
MAO/MAI * 1 1 0
AO/AI* 8 8 8
HCFG 1 1 1
HIRT 8 8 0
HUT 8 0 8
HVT 8 0 0
HCD 1 0 0
HWPC 1 0 0
HBC 1 0 0

1 — No modelo HI302-N considerar 0.
2 — Vers&o normal de fabrica.
3 — Verséo especial para Hosts FF que ndo suportam instanciacdo dinamica de blocos, sob consulta.

Limites para aplicagdes:

Numero maximo de blocos: 24

Numero maximo de links Subscriber: 12
Numero maximo de links Publisher: 19

IMPORTANTE

Sempre que executar um download aguarde até que o LED frontal amarelo SAVING se apague.
SO entdo, desligue ou efetue um reset no equipamento. Caso o equipamento seja desligado ou
“resetado” durante o salvamento sera necessario enviar novamente a configuragdo. Veja também
o capitulo "Exemplo de configuragdo do HI302".

Bloco HCFG
Configurando o Bloco HCFG

O Bloco HCFG (Configuracdo HART) possui uma série de parametros no qual pode ser divididos
em duas categorias: parametros de operacgdo e parametros de digndstico.
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On Line: HI3021 - HART Configuration Transducer Block - HI302I-HCFG = |EI|5|
= = AL oer | Tiee | TRe
[e[o[o|@slal@®a [ 5] B 0lEal v
Parameter | Value | Quality | Changed | Offset | Handling |
- ST_REV 4 GoodMon Specific: Mot 1 RO
- TAG_DESC HART General Configuration Black GoodMon Specific: Mot 2 R
- STRATEGY 1] Good:Mon Specific: Mot 3 R
-ALERT_KEY 1] GoodMon Specific: Mot 4 R
E2-MODE_BLE 5
BLOCK_ERR <Moner Good:MNon Specific: Mot [ RO
- SIMUL_COMM_ENABLE Enable simultaneous communications on all the Good:Non S pecific:Mat 7 R
El-MASTER_TYPE 8
(1] Primary. GoodMon Specific: Mot A R
; Primary. Good:Mon Specific: Mot 2 R
Primary. GoodMon Specific:Mot 3 R
Primary. Good:Mon Specific: Mot A4 R
Primary. Good:Mon Specific: Mot 5 R
Prirnary. Good:Mon Specific:Mot [5 R
i Primary. GoodMon Specific: Mot 7 R
8] Primary. GoodMon Specific: Mot B R
E-RETRIES k]
- COMM_EMABLE True. Good:Mon Specific: Mot 10 R
E-CHANMEL_ALTIVE 1
E-MASTER_SYMCHRONIZED 12

‘wiatching, Good:Mon Specific:M ot 1

Watching, GoodMon Specific: Mot 2 RO

Watching. GoodMon Specific: Mot 3 RO

‘wiatching, Good:Mon 5pecific:M ot 4 RO

Watching, GoodMon Specific: Mot i} RO

Watching. GoodMon Specific:Mot B RO

‘wiatching, Good:Mon Specific:M ot 7 RO

-[8] Watching. GoodMon Specific: Mot 8 RO
CHAMMEL_EFFICIEMCY 15
B2 IMNvALID_PREAMELES 16
B INVALID_SOM 17
INVALID_FRAMES 18
E-VALID_FRAMES 19

i SCRATCH 0000 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Good Non S pecific: Mot 20 Rw
UPDATE_EVT 21
E2-BLOCK_ALM 2

Cancel Edt. | Eat | Close Help

Pardmetros de Operacédo de Comunicacdo HART

FIRMWARE_VERSION: parametro indispensavel para solugGes de problemas. Se algo néo estiver
funcionando corretamente, verifique a versdo dos equipamentos, antes de contactar o suporte
técnico.

COMM_BEHAVIOR: define o comportamento do HI302 que pode funcionar de duas formas
distintas: se o parametro for Autonomous (Default), o HI302 comunica-se com 0s equipamentos
HART usando sua configuragdo de meméria, ou seja, de forma autdnoma. Outro modo de usar o
HI302 é usar os parametros BYPASS do bloco HBC (HART Bypass Communication), para enviar e
receber mensagens HART diretamente. Para isto, o parametro deve ser configurado como Bypass.

COMM_ENABLE: este parametro tem duas fun¢des importantes:

e Permite temporariamente desabilitar toda a comunicacdo HART para fins de manutengéo ou
mudancgas na configuracéo e,

e Validar a configuragdo carregada no equipamento, iniciando a comunicacdo logo em seguida.
O valor inicial para este parametro é Disabled. Antes de qualquer alteragcdo na configuracéo
dos blocos, o parametro deve ser alterado para Enabled, interrompendo a comunicagdo HART.
Apo6s o download da configuracéo, este parametro deve ser alterado para Enabled para a nova
configuragéo ser aceita.

Em situa¢gbes como mudanca de canal no bloco HIRT ou download de novas configurages,
este parametro é automaticamente setado para DISABLED, interrompendo a comunicagdo
HART em todos os canais, devendo ser manualmente colocado em ENABLED, tdo logo o
processo de configura¢@o termine. Se este procedimento ndo for executado, o HI302 n&o

funcionara corretamente.

CHANNEL_ACTIVE: indica quantos blocos HIRT estdo instanciados para cada canal HART. Se
nenhum bloco HIRT for instanciado para o canal, o elemento correspondente do parametro indicara
NO e o canal estara desativado, ndo efetuando nenhum tipo de comunicacdo ou varredura em
busca de instrumentos nesse canal. O LED desse canal ficara piscando na fregliéncia aproximada
de 1/4 Hz. Esse parametro é Util para conferir a configuragao. O bloco HVT também é contado no
parametro.

MASTER_TYPE: este parametro permite 0 ajuste para o canal para trabalhar como Mestre
Primério ou Secundério. Lembre-se: cada canal € um Mestre independente. Em condi¢gbes
normais, o canal deve ser primario para permitir o uso de programadores portateis, que usualmente
séo Mestres Secundarios.

2.227



Manual de Instru¢des dos Blocos Funcionais — Library A

RETRIES: este pardmetro ajusta o numero de tentativas de comunicagdo do HI302 com um
equipamento, no caso de ndo haver uma resposta. O valor Default é de 3 retransmissdes.

Parametro de Diagndstico da Comunicacdo HART

MASTER_SYNCHRONIZED: indica se cada Mestre (canal) tem a comunicacdo sincronizada,
tornando-se apto para transmitir mensagens HART, em operacao normal autbnoma ou em Bypass.

CHANNEL_MODE: indica se o canal esta em operacdo NORMAL ou se qualquer instrumento em
BURST_MODE foi detectado.

MASTER_STATE: apresenta o comportamento da maquina de estados HART em cada instante,

para cada canal:

e WATCHING, significa que o canal somente |é os dados que passam na linha, essenciais para
manter o sincronismo, no caso de existir outro Mestre ou um instrumento em BURST.

e ENABLED, o canal esta livre para enviar uma mensagem HART.
USING, significa que uma mensagem foi enviada e esta esperando por uma resposta, dentro
do nimero de tentativas configuradas no pardmetro RETRIES.

COMM_ERRORS: mostra a porcentagem de erros detectados na comunicacdo de cada canal
HART. Se a porcentagem de erro estiver abaixo de 0,5%, a comunicacao tem boa qualidade.

REQUEST_COUNTER: totaliza o niumero de mensagens enviadas para cada canal, incluindo as
repeticdes.

RETRIES_COUNTER: totaliza o nimero de repeticdes para cada canal. Um nimero elevado de
repeticbes (> 0,5%) pode representar algum problema na instalagdo ou comando ndo suportado
pelo equipamento.

INVALID_SOM: totaliza o nimero de SOM (Start of Message) invalidos que sdo detectados no
canal. Um numero elevado neste contador pode indicar problemas na instalagdo ou em algum
equipamento instalado no canal.

INVALID_RX_FRAMES: totaliza o nimero de mensagens HART recebidas mas ndo consideradas,
devido a alguma inconsisténcia na mensagem (verificagdo de erros, por exemplo).

VALID_RX_FRAMES: totaliza o0 niumero de mensagens validas recebidas e processadas pelo
HI302, mesmo se ndo enderecadas para ele (OACK, OBACK, STX etc).

Os parametros que sdo contadores usados para diagnéstico sdo sempre zerados quando o
parametro COMM_ENABLE vai para ENABLED.
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Bloco HIRT

Configurando o Bloco HIRT

O bloco HIRT tem um conjunto de parametros que mapeia todas variaveis HART acessadas
através de comandos universais e através de alguns comandos "Common Practice". Lembre-se
gue deve haver um bloco HIRT para cada equipamento HART instalado e que a configuracédo pode
variar de acordo com o modelo, tipo de aplicacdo, etc. Para maiores detalhes sobre quais
comandos séo suportados, verifique o Apéndice A do manual do HI302.

On Line: HI30ZI - HART Identification Information and Real Time Data Block - HISO2I-HIRT1 o [m]
= = e | weee [ 1As
[« o @l le @@ W[5 % BIEE v
| Parameter | Walue | Quality | Changed | Offset | Handling | ﬂ
~HART_CHAMMEL 1 Good:Mon Specific:Mat L 7 R
FOLL_ADDR n Good:MNon Specific:Not L 8 R/
~HART_TAG Unknawin Good:Mon Specific:Mat L 9 R
~HART_LONG_TAG Unknown Good:Mon 5pecific:Mot L 10 R/
HCD_SEL 5 Good:Mon SpecificzMot L 1 R
~|D_CMD 0 Good:Mon Specific:Mat L 12 R
ID_METHOD Automatic. Good:Mon Specific:Not L 12 R/
~POLL_CMD 3 Good:Mon Specific:Mat L 14 R
FOLL_CTRL Falling Enable: Good:MNon Specific:Not L 15 R/
[-COMMON_CMD_CTRL 16
~DEY_IDENTIFIED The device was not identified yet or there is sonfGood:Non 5pecific:Not L 17 R/
ELK_EXEC_STATE 0id Data Good:MNon SpecificzMot L 18 RO
~UNIQUE_ID 0000 00 0000 Good:Non Specific:Not L 19 RO
HART_BYPASS_REQUEST 0000 0000000000 00 00 00 00 00 00 00 00 Good:Non S pecific:Not L 20 R/
~HART_BYPA55_RESPONSE 0000 000000 0000 00 00 0000 00 00 00 00 Goeod:Non Specific:Not L 21 RO
~HART_BYPASS_STATUS Idle Good:Mon 5pecific:Mot L 22 RO
~COMM_ERR Mo emor Good:Mon Specific:Mat L 23 R
~RESP_CODE Success Good:Mon Specific:Mot L 24 RO
DEVICE_STATUS <MNone» Good:Mon SpecificzMot L 25 RO
\AM_ID Smar Good:Mon Specific:Mat L 26 RO =
DEV_TYPE 1} Good:MNon Specific:Not L 27 RO
~MNP_REQ i} Good:Mon Specific:Mat L 28 RO
~LIMI_REV 1} Good:Mon Specific:Mat L 29 RO
~SPEC_REW 0 Good:Mon Specific:Mat L 30 RO
~3W_REY 0 Good:Mon Specific:Mot L kil RO
HRDW _REY 1] Good:Mon SpecificzMot L 32 RO
~FLAGS <Mone> Good:Mon Specific:Mat L 33 RO
DEV_ID 0000 00 Good:MNon Specific:Not L 34 RO
~MNP_RSP 2 Good:Mon Specific:Mat L 35 R
- MAX_VAR 1} Good:Mon Specific:Mot L 36 RO
CFG_COUNT 0 Good:Mon Specific:Mat L k) RO
~ERT_STATUS Disabled Good:Mon Specific:Mot L 38 RO
P _ta k]
- STATUS Bad: OutdfService: NaotLimited Good:Mon Specific:Mat L 1 R
= WALUE 1} Good:Mon Specific:Not L 2 RO
~LOOP_TEST 0 Good:Mon Specific:Mat L 40 R
-LOOP_CMODE Mot Used Good:Mon Specific:Mot L 41 R/
[E-PV_PERC 42
~PY_CLASS Fieserved Good:Mon Specific:Mot L 43 RO
P _UC deql Good:Mon Specific:Not L 44 R/
- GTATUS Bad:: OutDfSerace: NotLimited Good:MNon Specific:Not L 1 R/
MALUE 0 Good:Mon Specific:Mat L 2 RO ﬂ
Gorel Bl | Edt | Cose | Help |

Um conjunto minimo de parametros necessita de configuragdo para permitir o funcionamento do
HI302. Muitos deles tém valores padrfes adequados para a maioria dos casos, eliminado a
necessidade de download. Entdo, é véalida uma andlise completa para determinar o melhor perfil
para a configuracdo, de acordo com a aplicacdo. Os pardmetros que necessitam de configuragcédo
para o funcionamento inicial sdo:

MODE_BLK: deve ser colocado em AUTO. Se estiver em OS (Out of Service), a comunica¢cdo com
0 respectivo equipamento esté interrompida. Sempre, quando o bloco estiver em OS, ele volta
para o estado inicial de identificacdo e quando esta setado para AUTO, o processo de
identificagcdo total e atualizacédo do blocos é repetido.

HART_CHANNEL: indica em qual dos canais o equipamento foi instalado, de 1 a 8. Durante a
operacgdo normal do HI302, sempre quando este parametro € alterado, a comunicacdo HART é
interrompida. Veja também o parametro HCFG.COMM_ENABLE.

POLL_ADDR: indica qual é o endereco de polling configurado no equipamento, de 0 a 15. Este
endereco € usado para reconhecer o equipamento se o comando “0” estiver selecionado no
parametro ID_CMD.

IMPORTANTE

Se a comunicacdo HART esta habilitada e este parametro foi ESCRITO, o HI302 entendera
gue é uma escrita no equipamento HART, gerando uma transacao de escrita. Para alterar este
valor, sem altera-lo no instrumento, é necesséario, primeiramente, escrever “DISABLED" no
parametro HCFG.COMM ENABLE ou mudar o bloco para OS.
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HART_TAG: é o TAG do instrumento HART, programado através do HI302 ou de um configurador
portatil, com 8 caracteres, usado pelo comando HART 11 para identificagdo do instrumento. A
mesma observacéo sobre a escrita no parametro POLL_ADDR também se aplica aqui.

ID_CMD: este parametro indica qual dos comandos de identificagdo universais (0 ou 11) sera usado
para identificar o equipamento, desde que o valor Default seja o comando 0:

e O comando 0 usa endereco de polling (POLL_ADDR) e é 0 mais usado.
O comando 11 usa TAG (8 caracteres) e pode ser usado desde que o equipamento
tenha um TAG previamente programado e ter sido configurado através do parametro
HART_TAG. Essa opcao é indicada quando se estiver ligando equipamentos em
multidrop.

IMPORTANTE

A identificacdo pelo TAG é muito util quando o instrumento estiver funcionando em multidrop mas
com o sinal analdgico habilitado, excursionando entre 4-20mA. Nessa situa¢do, o endereco de
polling de todos os instrumentos no canal deve ser 0, impossibilitando a identificacdo pelo
comando 0.

POLL_CTRL: indica se apds a identificacdo e o preenchimento inicial do HIRT, o HI302 ficara
fazendo polling no instrumento.

IMPORTANTE

O HI302 fara o polling APENAS se o bloco executou o procedimento inicial com sucesso e
conseguiu atingir o estado UPDATED no parametro BLK_EXEC_STATE.

COMMON_CMD_FILTER: este parametro € um conjunto de filtros que pode inibir o envio de alguns
comandos HART presentes na configuracdo, mas ndo suportados pelo instrumento. Os
elementos devem ser preenchidos com o index de definicdo do comando HART no bloco HCD
correspondente. Veja o manual do HI302 para maiores detalhes.

VIEW_SELECTION: permite a selecdo do grupo de variaveis que serdo ciclicamente atualizadas no
polling, de acordo com a tabela a seguir:
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MAPA DE VARREDURA DAS VARIAVEIS DINAMICAS

View number 00(01]02|03|04|05(06({07]|08|09|10(11({12|13|14|15(16(17|18]19|20(21(22(23|24]|25|26(27 (28|29
Necessita Configuragao S|S|[S|S|S|S|S
Tempo de varredura [s] 3141441 ]12]12

Nome do Parametro Parametros Atualizados
COMM_ERR
DEVICE_STATUS
ADDITIONAL_STATUS
LOOP_CURRENT
PV_PERC
PV_UC
PV_VAL
Sv_ucC
SV_VAL
TV_UC
TV_VAL
Qv_ucC
QV_VAL
Al_UC
Al_VAL
A2_UC
A2_VAL
A3_UC
A3_VAL
A4_UC
A4 VAL
B1_UC
B1_VAL
B2_UC
B2_VAL
B3_UC
B3_VAL
B4_UC
B4_VAL
Cl_ucC
C1 VAL
C2_ucC
C2_VAL
C3_UcC
C3_VAL
C4_UC
C4_VAL
D1_UC
D1_VAL
D2_UC
D2_VAL
D3_UC
D3_VAL
D4_UC
D4 VAL

pd
pd
(7]
(7]
(7]
(7]
(7]
(7]
(7]
(7]
(7]
(7]
(7]
(7]
(@]
(7]
(7]
n
(7]
(7]
(7]
(7]
(7]

N
w
N
N
N
w
w
w
IS
[«
=
N
[Eny
=
=
N
N
N
w
[63]
w
w
w

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

x
X
X
X
X
x
x
X
X
X
X
x
x
x
X
x
x
X

x

XXX [X|[>

XXX X XXX XX XXX

XXX X XX X|[X]|X[X
XX XX XXX |[X]|X[X
XX XX XXX |[X]|X[X
XX XX XX X|[X]|X[X
XX XXX XX |>X[>][>
XXX XXX XXX [X

XX XX X]X[X]X

S XXX XXX XX X X X XXX X[ X

XX XXX X[X]X
XX XX [X]|X[X]|X
XX XX [X]|X[X]|X
XX XXX X[X]|X
XX XXX X[X]|X

X XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

DX XX XXX XXX XX [ X]X[X]X
DX XX XXX XX XXX [ XX [X]X

XX XX [X]X[X]X
XX XXX [>|>[>
XX XX [X]X[X]X

XXX X X XXX X|X XXX XXX

XX XX [X]X[X]X

S XX XXX XX X XX XX X XXX X XXX X X XX X DX X X XX XXX XXX XX X XX XXX X[ XX X[ XX X
SIS X XXX XX X XX X XXX XXX XX XXX XX X XXX XXX XXX XXX XXX XX XX XXX |[X]X[X

SN XXX XX XX XXX X XX XX X XXX XX XXX XXX X
S X XX XX XX XXX X XXX XXX X XXX X[X]X[X]|X[X]X

DX XXX XX XXX XXX XX XXX | X | X | X[ XX
S XX XX XXX XX XX XX XX XX X[ XX [X]X

S XXX XXX XXX X[ XX [X]X
NAX XX XXX XXX [X]|X[X]|X|[X]X
DX XXX XX XXX XXX X[ X]X
XXX XXX XXX XX |[X]X[X]X
S XXX XXX XXX XXX X[ X]X

XX XX [X]X[X]|X

Necessita Configuracdo: N quer dizer que nenhuma configuracéo adicional deve ser feita para leitura/escrita dos parametros VIEW-related. Se for
S, os parametros correspondentes XX_CODE devem ser ajustados para um valor correto, a fim de instruir o HI302 quais variaveis HART estdo
associadas com tais parametros. Isto é necessario porque o comando HART 33 e o HI302 usa os valores que estdo armazenados nos parametros
XX_CODE, para formarem o comando HART 33. Verifique a documentacédo do equipamento para encontrar os codigos das varidveis associadas
ao comando 33.

Polling cycle ~ [s] : representa o tempo aproximado de cada ciclo de varredura para cada VIEW particular. Este tempo é avaliado em 1 segundo
para cada transagdo HART (para cada comando efetuado).
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Bloco HVT

Configurando o Bloco HVT

O bloco HVT mapeia as variaveis relativas aos comandos especificos do equipamento HART. Para
seu correto funcionamento é preciso que antes os comandos especificos tenham sido configurados
na memoria do HI302 ou através dos blocos HCD/HWPC. Consulte-nos sobre essas opgoes.

O bloco HVT pode ser visto como um complemento do bloco HIRT, englobando todas as variaveis
ndo mapeadas no bloco HIRT. Desta forma, ndo € necessario configurar qualquer parédmetro,
exceto:

e MODE_BLK: deve ser colocado em AUTO. Se estiver em OS o funcionamento do bloco sera
interrompido. Sempre que o bloco estiver em OS, ele retorna para o estado inicial de
identificagdo. Quando colocado em AUTO, o processo de identificacdo e atualizacdo do bloco é
repetido se houver um TAG valido no pardmetro DEV_TAG_SEL.

e DEV_TAG_SEL: ndo é necessario configurar esse parametro para o download. Ele serve para
associar temporariamente um bloco HIRT com o bloco HVT. permitindo dessa forma que o
bloco HVT se comunique com o instrumento HART. Essa associacdo é feita através do
parametro HART_TAG. Quando o aplicativo (supervisério, por exemplo) deseja ler os
parametros do HVT para determinado instrumento, ele deve escrever o HART_TAG do
instrumento desejado nesse parametro. O bloco HVT executa entdo uma busca em todos os
blocos HIRT presentes e caso encontre algum que possua o HART_TAG escrito, se associa a
ele automaticamente identificando o equipamento HART e a configuracdo de comandos
especificos que deve ser utilizada, desde que essa configuragdo esteja armazenada na
memoria Flash do HI302 ou em algum bloco HCD instanciado. Veja no manual do HI302 o
capitulo sobre teoria de funcionamento para maiores detalhes de operacao.

HI302-1 — Configurando o Bloco MAI ou Al

No modelo HI302-l, onde cada entrada possui um circuito para aquisicdo do 4-20mA, é possivel
instanciar até 8 blocos Al ou 1 bloco de Mdltiplas Entradas Anal6gicas, MAI. Todos esses blocos
sdo padronizados, registrados na Fieldbus FOUNDATION.

e Al para associar o bloco Al a uma das entradas basta configurar o parametro CHANNEL com o
namero da entrada fisica desejada, de 1 a 8. Consulte o manual de blocos funcionais para
maiores detalhes sobre o bloco Al.

e MAI: possui 8 pardmetros de saida que fornecem o valor percentual da entrada analdgica. Esse
bloco praticamente ndo necessita de configuragéo para operar, bastando coloca-lo em AUTO.

HI302-0O - Configurando o Bloco MAO ou AO

O modelo HI302-O possui em paralelo com os 8 canais HART circuitos que permitem controlar a

corrente através do loop, controlando dessa forma atuadores que estiverem a ele conectados. E

possivel usar essas saidas analdgicas através de até 8 blocos AO padrédo ou de 1 bloco MAO.

Todos esses blocos sdo padronizados, registrados na Fieldbus FOUNDATION.

e AQ: para associar o bloco AO a uma das saidas basta configurar o parametro CHANNEL com
0 numero da saida desejada, de 1 a 8. Consulte o0 manual de blocos funcionais para maiores
detalhes sobre o bloco AO.

¢ MAO: o canal (channel) é configurado automaticamente. O valor do pardmetro de entrada deve
ser escrito sempre em percentagem. Basta configurar o bloco para AUTO.

Existem outras op¢des de configuragédo, como por exemplo, o valor da saida em caso de falha.
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Iniciando a operacao do HI302

Apo6s a configuragdo dos blocos é necessario fazer o download. Terminado o download, basta que
o parametro HCFG.COMM_ENABLE seja colocado para ENABLED para que a nova configuragédo
seja aceita e a comunicacdo HART seja iniciada.

IMPORTANTE

Apo6s o download a configuragdo deve ser salva na memdria ndo-volatil. O salvamento é
automatico e se inicia juntamente com o inicio do download, podendo durar até 20 minutos de
acordo com o tamanho da configuragdo. Enquanto o LED SAVING estiver aceso, o HI302 néo
pode ser desligado ou resetado, sob pena de perder a configuragdo que estéa sendo salva.

Se 0 equipamento usado ja tem configuracdo na memodria do HI302 (aplica-se para todos
equipamentos Smar), veja no manual do HI302, o capitulo sobre a teoria de operacdo e
funcionamento. Se uma configuragdo especifica é necessaria, veja, primeiro, o capitulo sobre
configuragdo avancada. Qualquer duvida sobre configuragdo ou configuragdes disponiveis para o

HI302, podem ser solucionadas no site da www.smar.com.br.

Calibrando as placas analégicas do HI302

Para atingir a melhor preciséo possivel das condigbes de operagdo do HI302-1 ou HI302-O é
importante efetuar a calibragéo das placas analégicas. Durante o processo de teste na fabrica, uma
calibracdo preliminar é feita, suficiente para a maioria das aplicacdes. Entretanto, pode ser
necessario realizar a calibragdo novamente em campo. Para isso, siga 0s passos descritos no
HELP dos parametros HCFG.ANALOG_INPUT_TRIM ou HCFG.ANALOG_OUTPUT_CAL,
resumidos a seguir.

IMPORTANTE

Uma vez feita a calibragdo ela é vélida para o par GLL1193 + (GLL1205 ou GLL1194). Caso a
placa analdgica seja trocada por algum motivo, uma nova calibracéo deve ser feita, pois os dados
de calibragdo s@o armazenados sempre naquela placa base (GLL1193).

Calibracao do HI302-1 (GLL1205)

Para calibrar a GLL1205, é necessario uma fonte de alimentagdo de corrente de preciséo e seguir
estes passos:

1. Aplicar uma corrente de 12,00mA (50% do span de 16mA) para cada uma das entradas. A
calibracdo deve ser individual ou simultaneamente em todos os 8 canais.

2. Apos a corrente se estabilizar (2 segundos), escreva o nimero do canal desejado no parametro
HCFG.ANALOG_INPUT_TRIM ou, entao, escreva All Channels para calibra-los
simultaneamente.

3. Verifique, no bloco AI/MAI, se o valor lido da corrente é de 12mA/50,0%. Se a leitura em
qualquer canal esta errada, repita o procedimento.

4. Se a leitura em todos os 8 canais for 12mA/50,0%, escreva o valor Trimmed and Checked no
parametro HCFG.ANALOG_INPUT_TRIM para salvar os dados da calibracao.

5. Aguarde até que o led SAVING estar completamente apagado antes de desligar o equipamento.

Calibracao do HI302-O (GLL1194)

A calibragdo da GLL1194 pede um multimetro de precisdo. Siga 0s passos abaixo:

1. Escreva 50% em todos os parametros de entrada do bloco AO/MAO.

2. Meca a corrente em cada um dos loops, escrevendo cada valor no elemento correspondente do
parametro HCFG.ANALOG_OUTPUT_CAL[channel], com o maximo de casas decimais mostradas
no multimetro (minimo de 2 casas).

3. Meca novamente a corrente de cada loop e verifigue se houve qualquer alteracdo do valor de
corrente, aproximando de 12,0 mA.

4. Em caso positivo, escreva o valor Trimmed and Checked no parametro
HCFG.ANALOG_INPUT_TRIM para salvar os dados de calibracao.
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HIRT — Informacéo de Identificacdo HART e Dado de Tempo Real
Parametros

HART
Read

HART
Write

Valor
Default

‘ Unidade

ldx Parametro Faixa Valida/Opgdes Descrigdo

Modo

Memoéria/ H

BLOCK_STRUCTU

0 RE DS-64 NA S
1 ST _REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC OctString(32) Spaces NA S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT KEY Unsigned8 |1 a 255 0 Nenhuma S
5 MODE_BLK DS-69 oIS NA S Veja Parametro do Modo
6 BLK_ERR Bitstring(2) Nenhuma | D /RO
Canal HART onde o
7 | HART_CHANNEL | Unsigned8 |1a8 1 Nenhuma S dispositivo foi
inserido
Seleciona o comando
. . Universal HART usado
8 ID_CMD Enumerated gigﬂ%w’:&?g;ge el g OA:dZ?Iehsnsg Nenhuma S s_ara id_e_ntificar o
ispositivo associado com
este bloco.
0x00: No Command-Specific
Errors
0x05: Bytes de Dados
insuficientes
0x07: Modo de protecéo de escrita Este parametro sempre
0x08: Adverténcia: Falha na . reflete o primeiro byte do
e 0x00: No
atualizacao Command- response code (Command
9 LAST HART WRITE Enumerated 0x20: Ocupado Specific | Nenhuma D/RO Response Summary) do
STATUS 0x40: Comando ndo implementado Ultimo comando HART
' ) S Errors ;
0x81: Erro comum indefinido enviado e deve ser marcado
0x82: Buffer sobrecarregado para garantir sucesso na
0x84: Erro comum reservado operagao de escrita.
0x88: Erro de paridade longitudinal
0x90: Erro de framing
0xAQ: Overrun error
0xCO: Erro de paridade vertical
10| POLL_ADDR | Unsigneds |0a15 0 Nenhuma s [Enderecode Polling'do 7 6
Dispositivo (curto).
11| HART_TAG V'S'b'é)s‘””g Spaces NA s TAG do dispositivo. 13 18
0x01: Polling Habilitado Polling Controle de rastreamneto de
12 POLL_CTRL Boolean 0x00: Polling Desabilitado Enabled NA S dados em tempo real.
0x00: VIEW_00, 0x01: VIEW_01
0x02: VIEW_02, 0x03: VIEW_03
0x04: VIEW_04, 0x05: VIEW_05
0x06: VIEW_06, 0x07: VIEW_07
0x08: VIEW_08, 0x09: VIEW_09
0x0A: VIEW_10, 0x0B: VIEW_11 Seleciona o grupo de
0x0C: VIEW_12, 0x0D: VIEW_13 parametros a ser atualizado
13 [ VIEW_SELECTION | Enumerated [OxOE: VIEW_14, OxOF: VIEW_15 VIEW_00 | Nenhuma S a cada ciclo de polling. Veja
0x10: VIEW_16, 0x11: VIEW_17 as informacdes sobre VIEW
0x12: VIEW_18, 0x13: VIEW_19 no manual do HI302.
0x14: VIEW_20, 0x15: VIEW_21
0x16: VIEW_22, 0x17: VIEW_23
0x18: VIEW_24, 0x19: VIEW_25
Ox1A: VIEW_26, 0x1B: VIEW_27
0x1C: VIEW 28, 0x1D: VIEW 29
Este parametro tem 5
posicdes para ignorar os
comandos presentes na
14 COMMON_CMD_FI Unsigned8[s] 0 Nenhuma s configuragdo mas ndo

LTER

suportados pelo dispositivo.
Veja a lista completa destes
comandos no manual do
HI302.
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Tipo do ‘ Valor

i Faixa Valida/Opgdes Default

‘Unidade Memor|a/H HART | HART

Modo DESETIFED Read Write

ldx Parametro ‘

0x00: Identificacao
0x01: Dado antigo

0x02: Atualizando

0x03: Atualizado

0x04: Parcialmente Atualizado Sl O TG S0 02

atualizacdo de parametro e

15 SR 245, S Enumerated OXOSE ZE (I eriliem? Nenhuma [ D/RO |comunicagdo HART. A
E 0x06: Bypass on . X .
0x07: Dispositivo ndo GEMENEED el &
- DISp UPDATED.
encontrado

0x08: HCD Error

0x09: TAG néo encontrado
0x0A: Escrita

0x00: No Command-Specific
Errors

0x05: Bytes de Dados
insuficientes

0x07: Modo de protegéo de escrita
0x08: Adverténcia: Falha na

Primeiro byte do ultimo

Sil;%!zggiga do No Comm codigo de resposta da
16 COMM_ERR BitString(8) : JU Nenhuma D/RO |transacdo, caso ocorra um All All
0x40: Comando ndo implementado Error erro de comunicacio (Bit7 =
0x81: Erro comum indefinido 1)
0x82: Buffer sobrecarregado
0x84: Erro comum reservado
0x88: Erro de paridade longitudinal
0x90: Erro de framing
0xAQ: Overrun error
0xCO: Erro de paridade vertical
0x01: Variavel principal for a de
limites
0x02: Variavel nao-primaria for a Segundo byte do ultimo
de limites caédigo de resposta da
— 0x04: Corrente do Loop saturada transacéo. Veja as
| PEvcls sl | i) 0x08: Corrente do Loop Fixada Y DS PHiRe especificacdes HART e o Al Al
0x10: Mais status disponiveis manual para maiores
0x20: Cold Start detalhes.

0x40: Configuragcdo modificada
0x80: Dispositivo danificado

A leitura ciclica depende do
VIEW escolhido. Status
OctString(6) 0 NA D /RO |Adicional do Dispositivo. 48
Veja a documentagao
especifica do dispositivo.
Cadigo de Identificagdo do
Fabricante. Usado para
selecionar uma configuracédo
especifica para o bloco HVT.
Cadigo do Tipo de
Dispositivo do Fabricante.
20 DEV_TYPE Unsigned8 0 Nenhuma D/RO |Usado para selecionar uma (0, 11)
configuragao especifica para
0 bloco HVT.
Nivel de Reviséo dos
comandos Universais HART.
21 UNI_REV Unsigned8 0 Nenhuma D /RO |Usado para selecionar uma (0, 11)
configuracéo especifica para
0 bloco HVT.
Nivel de revisdo do
dispositivo especifico.
22 SPEC_REV Unsigned8 0 Nenhuma D/RO |Usado para selecionar uma (0, 11)
configuracéo especifica para
0 bloco HVT.
Nivel de revisdo do
Software. Usado para
selecionar uma configuracéo
especifica para o bloco HVT.
Nivel de revisdo do
Hardware.
25 FLAGS BitString(8) |HC TABLE 11 0 NA D/RO f'ag.s (especifico do ©, 11)
abricante).

26 DEV_ID OctString(3) 0 NA D /RO __[Numero de ID do dispositivo.| (0, 11)

ADDITIONAL_STA

18 TUS

19 MAN_ID Enumerated |HC TABLE 8 0 Nenhuma D/RO (0, 11)

23 SW_REV Unsigned8 0 Nenhuma D/RO (0, 11)

24 HRDW_REV Unsigned8 0 Nenhuma D/RO (0, 11)
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Tipo do
Dado

Faixa Valida/Opgdes

‘ Unidade

Memoéria/
Modo

Descrigdo

27

LOOP_CURRENT

DS-65

mA

A leitura ciclica depende
do VIEW escolhido. Valor
da corrente do Loop (mA).
LOOP_CURRENT.VALUE:
altimo valor do loop em
mA,
LOOP_CURRENT.STATUS
: Codigo de resposta
HART convertido para
status FOUNDATION
Fieldbus. Veja maiores
informagdes no manual do
HI302.

28

LOOP_TEST

Float

mA

Escreva o valor de
corrente desejado em mA
para entrar no modo de
corrente fixa. Escreva 0
para sair do modo de
corrente fixa.

40

29

LOOP_CMODE

Enumerated

HC TABLE 16

0

Nenhuma

Modo de corrente do loop

30

MESSAGE

VisibleString(
32)

Spaces

NA

Mensagem para propésitos
gerais.

12

17

31

DESCRIPTOR

VisibleString(
16)

Spaces

NA

Descritor, texto para
propoésitos gerais.

13

18

32

DATE_INFO

Date

1/1/2001
00:00:00:0
000

NA

Data (Somente Dia/Més/Ano
sdo considerados).

13

18

33

WRITE_PCODE

Enumerated

HC TABLE 7

Nenhuma

D/RO

Cadigo de protegédo de
Escrita. Veja a
documentagdo especifica do
dispositivo.

15

34

PLDC

Enumerated

HC TABLE 8

Nenhuma

D/RO

Cadigo do distribuidor de
Label particular.

15

35

PV_ACF

Enumerated

HC TABLE 26

Nenhuma

D/RO

Flags do canal analdgico da
PV. Veja a documentagéo
especifica do dispositivo.

15

36

FAN

OctString(3)

NA

Nudmero de Montagem Final.

16

19

37

DEV_TEST

Enumerated

0x00: Invoke Self Test

Nenhuma

Escreva para executar um
autoteste do dispositivo.

41

38

DEV_RESET

Unsigned8

0x00: Reset Device

Nenhuma

Escreva para executar um
reset no dispositivo Mestre.

42

39

BURST_MODE

Enumerated

HC TABLE 9

Nenhuma

Permite controlar o modo
Burst do dispositivo.

109

40

PV_ULRUC

Enumerated

HC TABLE 2

Nenhuma

Cadigo da unidade do valor
da faixa superior e inferior
da PV.

15

35

41

PV_RANGE

DS-68

{0,0,0,0}

XD_SCAL
E

PV_RANGE.EU_100: Valor
da faixa superior da PV
HART,

PV_RANGE.EU_0: Valor da
faixa inferior da PV HART,
PV_RANGE_UNITS_INDEX
: Codigo da unidade do valor
(inferior e superior) da faixa
da PV, traduzida para tabela
Fieldbus,
PV_RANGE.DECIMAL: sem
significado.

15

35,44

42

PV_CAL_POINT_L

Enumerated

0x00: Set PV Zero

Nenhuma

Escreva qualquer valor
neste paradmetro para fixar o
zero da PV. (Invoque
Comando HART 43).

43

43

PV_SENSOR_SN

OctString(3)

NA

NUmero serial do sensor da
PV.

14

49

44

PV_SENSOR_LMS
uc

Enumerated

HC_TABLE 2

Nenhuma

D/RO

Limites do sensor da PV e
codigo da unidade do Span
minimo.

14

45

PV_SENSOR_MSP

AN

Float

49

D/RO

Span minimo da PV.

14
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Tipo do . - ~ Valor Mem@ria/ HART | HART
Drel ‘ Faixa Valida/Opgdes Default H

‘ Unidade Modo Descrigdo Read Write

ldx Parametro ‘

SENSOR_RANGE.EU_100:
Limite do sensor superior da
PV.
SENSOR_RANGE.EU_O0:
Limite do sensor inferior da
PV.
D/RO [SENSOR_RANGE.UNITS_| 14
NDEX: Limites do sensor da
PV e cédigo da unidade do
Span minimo traduzido para
tabela Fieldbus.
SENSOR_RANGE.DECIMA
L: sem significado.
Cédigo da selecao de
Alarme da PV.
48 PV_TFC Enumerated |HC TABLE 3 0 Nenhuma Codigo da funcdo de 15 47
Transferéncia da PV.
49 PV _DV Float 0 S D Valor de Damping da PV. 15 34
A leitura ciclica depende
do VIEW escolhido.
Porcentagem de faixa da
PV.
50 PV_PERC DS-65 0 % D/RO |PV_PERC.VALUE: Valor 2
percentual da PV,
PV_PERC.Status: Cédigo
de resposta HART
convertido para status FF.
51 PV_UC Enumerated |HC TABLE 2 0 Nenhuma D Codigo de unidades da PV. 15 44
A leitura ciclica depende do
VIEW escolhido.
PV_VAL.Value : valor atual
52 PV_VAL DS-65 0 Pv.UC | D/Ro [9@PVem unidade de 3
= = engenharia,
PV_VAL.Status: Cédigo de
resposta HART convertido
para stauts FF.
53 SVvV_ucC Enumerated |HC TABLE 2 0 Nenhuma D /RO [ Cdédigo da unidade SV . 3
A leitura ciclica depende
do VIEW escolhido
SV_VAL.Value: Valor real
da SV, SV_VAL.Status:
Cédigo de resposta HART
convertido para stauts FF.
55 TV_UC Enumerated |HC TABLE 2 0 Nenhuma D /RO |Cddigo da unidade de TV. 3
A leitura ciclica depende
do VIEW escolhido
TV_VAL.Value: valor real
56 TV_VAL DS-65 0 TV_UC D/RO [daTV, TV_VAL.Status: 3
Cédigo de resposta HART
convertido para stauts
FOUNDATION Fieldbus.
57 Qv UC Enumerated [HC TABLE 2 0 Nenhuma D /RO [Cdédigo da unidade QV. 3
A leitura ciclica depende
do VIEW escolhido
QV_VAL.Value: valor real
58 QV_VAL DS-65 0 Qv_ucC D/RO |daQV, QV_VAL.Status: 3
Cadigo de resposta HART
convertido para stauts
FOUNDATION Fieldbus.
Seleciona a variavel para
aparecer no A1_VAL.
Cadigo da unidade da
variavel Al.
Parametro de Saida. A
leitura ciclica depende do
VIEW selecionado e do
Al CODE.
Seleciona a variavel para
aparecer no A2_VAL
Cadigo da unidade da
variavel A2.
A leitura ciclica depende
64 A2_VAL DS-65 0 S1_UC D/RO |do VIEW selecionado e do 33
A2_CODE.

PV_SENSOR_RAN
GE

XD_SCAL

46 E

DS-68 {0,0,0,0}

47 PV_ASC Enumerated |HC TABLE 6 0 Nenhuma D/RO 15

54 SV_VAL DS-65 0 Sv_ucC D/RO

59 Al_CODE Unsigned8 0 Nenhuma S 33

60 Al_UC Enumerated |HC TABLE 2 0 Nenhuma D/RO 33

61 Al_VAL DS-65 0 SO0_ucC D/RO 33

62 A2_CODE Unsigned8 0 Nenhuma S 33

63 A2_UC Enumerated |HC TABLE 2 0 Nenhuma D/RO 33
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Parametro

A3_CODE

Unsigned8

Unidade

Nenhuma

Memoéria/

Modo

H Descrigdo

Seleciona a variavel para
aparecer no A3_VAL

HART | HART
Read Write

33

66

A3_UC

Enumerated

HC TABLE 2

Nenhuma

D/RO

Cadigo da unidade da
variavel A3.

33

67

A3_VAL

DS-65

s2_uc

D /RO

A leitura ciclica depende
do VIEW selecionado e do
A3 _CODE

33

68

A4_CODE

Unsigned8

Nenhuma

Seleciona a variavel para
aparecer no A4 VAL

33

69

A4_UC

Enumerated

HC TABLE 2

Nenhuma

D/RO

Cadigo da unidade da
variavel A4.

33

70

A4_VAL

DS-65

S3_UC

D /RO

A leitura ciclica depende
do VIEW selecionado e do
A4 CODE.

33

71

B1_CODE

Unsigned8

Nenhuma

Seleciona a variavel para
aparecer no B1_VAL

33

72

B1_UC

Enumerated

HC TABLE 2

Nenhuma

D/RO

Cadigo da unidade da
variavel B1.

33

73

B1_ VAL

DS-65

S0_UC

D/RO

A leitura ciclica depende
do VIEW selecionado e do
B1_CODE.

33

74

B2_CODE

Unsigned8

Nenhuma

Seleciona a variavel para
aparecer no B2_VAL

33

75

B2_UC

Enumerated

HC TABLE 2

Nenhuma

D/RO

Cadigo da unidade da
variavel B2.

33

76

B2_VAL

DS-65

s1_uc

D/RO

A leitura ciclica depende
do VIEW selecionado e do
B2_CODE.

33

7

B3_CODE

Unsigned8

Nenhuma

Seleciona a variavel para
aparecer no B3_VAL

33

78

B3_UC

Enumerated

HC TABLE 2

Nenhuma

Cadigo da unidade da
variavel B3.

33

79

B3 VAL

DS-65

s2_uc

D/RO

A leitura ciclica depende
do VIEW selecionado e do
B3 _CODE.

33

80

B4_CODE

Unsigned8

Nenhuma

Seleciona a variavel para
aparecer no B4 VAL

33

81

B4_UC

Enumerated

HC TABLE 2

Nenhuma

D/RO

Cadigo da unidade da
variavel B4.

33

82

B4 VAL

DS-65

S3_UC

D/RO

A leitura ciclica depende
do VIEW selecionado e do
B4 _CODE.

33

83

C1 _CODE

Unsigned8

Nenhuma

Seleciona a variavel para
aparecer no C1_VAL

33

84

c1 uc

Enumerated

HC TABLE 2

Nenhuma

D/RO

Cadigo da unidade da
variavel C1.

33

85

C1 VAL

DS-65

S0_UC

D/RO

A leitura ciclica depende
do VIEW selecionado e do
Cl _CODE.

33

86

C2_CODE

Unsigned8

Nenhuma

Seleciona a variavel para
aparecer no C2_VAL

33

87

c2_uc

Enumerated

HC TABLE 2

Nenhuma

D /RO

Cédigo da unidade da
variavel C2.

33

88

C2_VAL

DS-65

s1_uc

D/RO

A leitura ciclica depende
do VIEW selecionado e do
C2_CODE.

33

89

C3_CODE

Unsigned8

Nenhuma

Seleciona a variavel para
aparecer no C3 VAL

33

90

c3 uc

Enumerated

HC TABLE 2

Nenhuma

D /RO

Cédigo da unidade da
variavel C3.

33

91

C3_ VAL

DS-65

s2_uc

D/RO

A leitura ciclica depende
do VIEW selecionado e do
C3_CODE.

33

92

C4_CODE

Unsigned8

Nenhuma

Seleciona a variavel para
aparecer no C4 VAL

33

93

c4_uUcC

Enumerated

HC TABLE 2

Nenhuma

D /RO

Cédigo da unidade da
variavel C4.

33

94

C4_ VAL

DS-65

S3_UC

D/RO

A leitura ciclica depende
do VIEW selecionado e do
C4_CODE.

33

95

D1_CODE

Unsigned8

Nenhuma

Seleciona a variavel para
aparecer no D1_VAL

33

96

D1_UC

Enumerated

HC TABLE 2

Nenhuma

D/RO

Cadigo da unidade da
variavel D1.

33
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Parametro ‘

D1_VAL

Tipo do
Dado

DS-65

‘ Faixa Valida/Opgdes

Unidade

S0_uC

Memoéria/
Modo

H Descrigdo

A leitura ciclica depende
do VIEW selecionado e do
D1 CODE.

HART
Read

33

HART
Write

98

D2_CODE

Unsigned8

Nenhuma

Seleciona a variavel para
aparecer no D2_VAL

33

99

D2_UC

Enumerated

HC TABLE 2

Nenhuma

D/RO

Cadigo da unidade da
variavel D2

33

100

D2_VAL

DS-65

S1_uc

D/RO

A leitura ciclica depende
do VIEW selecionado e do
D2 CODE.

33

101

D3_CODE

Unsigned8

Nenhuma

Seleciona a variavel para
aparecer no D3_VAL

33

102

D3_UC

Enumerated

HC TABLE 2

Nenhuma

D /RO

Cadigo da unidade da
variavel D3

33

103

D3_VAL

DS-65

S2_uUc

D/RO

A leitura ciclica depende
do VIEW selecionado e do
D3_CODE.

33

104

D4_CODE

Unsigned8

Nenhuma

Seleciona a variavel para
aparecer no D4 VAL

33

105

D4_UC

Enumerated

HC TABLE 2

Nenhuma

D /RO

Cadigo da unidade da
variavel D4.

33

106

D4_VAL

DS-65

S3_UC

D/RO

A leitura ciclica depende
do VIEW selecionado e do
D4_CODE

33

107

UPDATE_EVT

DS-73

NA

Este alerta é gerado por
qualquer mudanc¢a no dado
estético.

108

BLK_ALM

DS-72

NA

O bloco Alarm é usado para
qualquer problema de
configuracdo, hardware ou
falha de conexdo. A causa do
alerta aparece no campo
subcode. O primeiro alerta a
ser ativado ajustar4 o status
Active no atributo Status.
Quando o status Unreported
for limpado pelo Alert
Reporting Task, outro alerta
pode ser relatado sem limpar o
Status Active, caso o Subcode
foi mudado.

Legenda: E — Lista de Parametro; Na — Parametro Adimensional; RO — Somente leitura; D — dindmico; N — ndo volatil;S — estético

Linha com Preenchimento Cinza: Parametros Default do Syscon

IMPORTANTE

HIRT.

Os blocos HIRT e HUT sé&o aparentemente iguais, mas possuem algumas diferengas importantes:
e O bloco HIRT é um bloco funcional, isto é, pode ser usado em estratégias de controle nos
sistemas que suportam blocos funcionais “manufacturer specific”. O bloco HUT é um bloco
transdutor para ser usado em sistemas que ndo possam trabalhar com o bloco HIRT. Nesse
caso, as varidveis HART podem ser usadas apenas para supervisao.
e O bloco HIRT ocupa tempo do macrocycle para ser executado. Caso haja necessidade de
diminuir o macrocycle da aplicacédo verifique a possibilidade de usar o bloco HUT em vez do

e Os parametros dos dois blocos sao absolutamente os mesmos, exceto os seguintes: PV_VAL,
SV_VAL, TV_VAL, QV_VAL, Al_VAL, A2_VAL, A3_VA e A4 _VAL. No bloco HIRT esses
parametros podem ser linkados na estratégia enquanto que no bloco HUT isso néo é possivel.
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Parametro ‘ Tipo Dado

BLOCK_STRUCTU

HCFG - Bloco Transdutor de Configuracdo HART

Parametros

Faixa Valida /
Opcdes

Valor Default

Unidades

| Meméria/

Modo

Descrigéo

0 RE DS-64 NA S
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC OctString(32) Spaces NA S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 1la255 0 Nenhuma S
5 MODE_BLK DS-69 o/s NA S Veja parametro do Modo
6 BLK_ERR Bitstring(2) Nenhuma D/RO
7 FIRMWA(;\IJE—VERSI V|5|b|§28)tr|ng( 0 NA S/RO |Este campo é utilizado para informag&o e diagndstico.
) Autdbnomo é o comportamento onde a base de dados
0x00: é construida automaticamente. Se configurado
8 |COMM_BEHAVIOR| Enumerated |Autonomous Autonomous NA S Bypass, o dispositivo dependera de aplicagdes
0x01: Bypass externas para enviar comandos HART e o bloco HBS
devera ser usado.
Apds um download ou modificagéo de canal no bloco
0x01 Habilitado HIRT, este parametro sera configurado para Disabled
. automaticamente. Configure Enabled para iniciar a|
9 | COMM_ENABLE | Enumerated |0x0o: y Disabled NA S comunicagio HART. Cuidado: este parametro nao
Desabilitado deve ser salvo OFF LINE e realizado um download.
Deve ser sempre escrito em ON LINE.
0x00: No
0xOL: 1 Este parametro mostra quantos blocos HIRT foram
X01: . "
10 |CHANNEL ACTIVE Enumerated[ No NA D/RO configurados para qtlllzar o canal correspondentg. Sg
= 8] 0x02: 2 nenhum bloco estiver usando o canal, ele ficard
desativado.
OxOF: 15
Mostra a porcentagem de erros de comunicagéo. Até
0,
11 | COMM_ERRORS Float[s] 0 % D/RO 0.5 % é aceitavel para mais de 10.000 requisicdes.
0x01: Primario
12 MASTER_TYPE Enumerated] ) Primary NA S HART Mestre, normalmente Primario.
8] 0x00: Secundario
Numero de tentativas caso o escravo ndo responda
antes do Timeout ou se qualquer erro for recebido.
13 RETRIES Unsigned8[8] 3al0 3 Nenhuma S Aumente o numero para fazer com que a
comunicagcdo seja mais confiavel em ambientes
ruidosos.
0x01:
MASTER_SYNCHR Sincronizado Not Uso de Fabrica - Synchronized significa operacéo
14 ONIZED Boolean(8] 0x00: N&ao synchronized NA D/RO normal.
sincronizado
Enumerated] |0x00: Normal Uso de Fabrica — Este parametro mostra se
15 | CHANNEL_MODE 8] Ox01: Burst Mode Normal Nenhuma D /RO [|qualquer dispositivo em modo burst foi detectado
' no respectivo canal.
0x00: Watching o A -
16 | MASTER_STATE | Enumeratedl |q,o1: Enabled Watching Nenhuma D/Ro |YSC de Fabrica — Este parametreo indica o
8] 0x02: Using comportamento do mestre a cada instante.
REQUEST_COUNT [Unsigned32[8 Uso de Fabrica — Conta o nimero de requisi¢cdes
o ER ] 0 Nenhuma D/RO feitas para todos os dispositivos do canal.
18 RETRIES_COUNT [Unsigned32[8 0 Nenhuma D/RO Uso de Fabnca_ - Co_n'ta 0 numero de tentativas feitas
ER ] para todos os dispositivos no canal.
19 INVALID SOM Unsigned32[8 0 Nenhuma D/RO Uso de F_abrl|(.:a - Conta o ndmero de Start of
= ] Messages invalidos capturados no canal.
. Uso de Fabrica - Totaliza o nimero de frames
20 lNVALl,a—EF;X—FRA Un5|gn]ed32[8 0 Nenhuma D /RO [invélidos recebidos por cada canal, qualquer que seja|
o erro.
21 VALID_RX_FRAME |Unsigned32[8 0 Nenhuma D/RO Uso de Fabrica — Totaliza o numero de frames

S

]

validos recebidos por cada canal.

2.240



Biblioteca de Blocos

Parametro Tipo Dado NG V~aI|da/ Valor Default Unidades Y Descricéo
Opcdes Modo
0x00: Canal 1,
0x01: Canal 2,
OXOZE Canal 3, Uso de Fabrica — Usado para calibrar as entradas
0x03: Canal 4, e Lo . .
0x04- Canal 5 ana]oglcas gquando aplicavel. Aplica um sinal
Ox05: Canal 6’ estavel de 12 mA (+/- 0.005 mA) no canal (ou em
ANALOG INPUT T 0x06: Canal 7. _ todcgs 0s canais de uma s0 vez) e escreve ne,sFe
22 RIM — | Enumerated 0x07: Canal 8 Not Trimmed NA S parametro de acordo com o canal que o usuario
: ' deseja calibrar (ou todos os canais de uma s6
0x08: Todos os . . =
; vez). ApOs a calibracdo e teste, escreva este
canais, A :
. pardmetro em Trimmed e Checked para salvar os
0x09: Not
) dados.
Trimmed,
0xO0A: Trimmed
and Checked
Uso de Fabrica — Este array é usado para calibrar
as saidas analégicas quando aplicavel. Usando
um miliamperimetro de precisédo (+\- 1uA) coloque
todas as saidas em 50% atuando no bloco MAO.
Usando o valor que o medidor estiver lendo, escreva-
ANALOG_OUTPUT 0 no elemento correspondente no array, sempre com,
23 _CAL Float[8] 1.00 mA S pelo menos, duas casas decimais em mA (deve ser
aprox. 12 mA). Apo6s escrevé-lo, confira no medidor
seu valor (12 mA) Apés a calibragédo e teste, escreva
coloque o parametro ANALOG INPUT TRIM para
Trimmed and Checked para salvar os dados de
calibracdo.
2 UPDATE EVT DS-73 NA D Este aler’Ea_ é gerado devido a qualquer mudanga no
— dado estatico.
O bloco Alarm é usado para qualquer problema de
configuracdo, hardware ou falha de conexdo. A causa
do alerta aparece no campo subcode. O primeiro
alerta a ser ativado ajustara o status Active no atributo
25 BLK_ALM DS-72 NA b Status. Quando o status Unreported for limpado pelo
Alert Reporting Task, outro alerta pode ser relatado
sem limpar o Status Active, caso o Subcode tenha
sido mudado.

Legenda: E — Lista de Parametro; na — Parametro Adimensional; RO — Somente leitura; D — dinamico; N — né&o volatil;S - estatico

Linha com Preenchimento Cinza: Parametros Default do Syscon
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HVT — Modelo de Variavel HART

Parametros
A ) Faixa Valida / . Mem@ria/ .
Parametro ‘ Tipo Dado Opcdes Valor Default Unidades ‘ Modo Descrigdo
0 BLOCK_STRUCTU DS-64 NA s
RE
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC OctString(32) Spaces NA S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 1a255 0 Nenhuma S
5 MODE_BLK DS-69 o/s NA S Veja Parametro do Modo.
6 BLK_ERR Bitstring(2) Nenhuma D/RO
VisibleString( Escreva aqui um HIRT.HART_TAG valido de um
7 DEV_TAG_SEL 8) 9 Spaces NA S dispositivo instalado para iniciar o HVT na leitura
exigida.
Este cddigo é usado para identificar a configuragéo
especifica associada com o dispositivo escolhido. Este
8 HCD_SELECTED | OctString(5) 0 Nenhuma D /RO [cddigo é lido do bloco HIRT e é uma combinagéo de
MAN_ID, DEV_TYPE, UNI_REV, SPEC_REV,
SW_REV.
HCD_DEVICE_INF | VisibleString( Este parametro mostra comentario relacionado a
9 (0] 32) Spaces NA D/RO configuracéo especifica selecionada.
0x00: Identificacao
0x01: Dado antigo
0x02: Atualizando
0x03: Atualizado
0x04: Parcialmente
atualizado
. 0x05: Sem resposta Mostra o progresso da execugdo ou condi¢des de erro.
10 |BLK_EXEC_STATE| Unsigned8 0x06: Bypass 0 Nenhuma D/RO Veja também BLK_ERR.
0x07: Dispositivo
néo encontrado
0x08: HCD Error
0x09: TAG néo
encontrado
0xO0A: Escrita
11 UBB_ARRAY_1 Un5|gn]ed8[20 0 Nenhuma D Primeiro array usado para variaveis de 8 bits.
12 U8B_ARRAY_2 Un5|gn]ed8[20 0 Nenhuma D Segundo array usado para variaveis de 8 bits.
13 U8B_ARRAY_3 Un5|gn]ed8[20 0 Nenhuma D Terceiro array usado para variaveis de 8 bits.
14 U8B_ARRAY_4 Un5|gn]ed8[20 0 Nenhuma D Quarto array usado para variaveis de 8 bits.
15 UBB_ARRAY_5 Un5|gn]ed8[20 0 Nenhuma D Quinto array usado para variaveis de 8 bits.
16 | FLOAT_ARRAY_1 Float|r218]P0|nt[ 0 Nenhuma D Primeiro array usado para variaveis de ponto flutuante.
17 | FLOAT_ARRAY_2 Float|r218]P0|nt[ 0 Nenhuma D Segundo array usado para variaveis de ponto flutuante.
18 | FLOAT_ARRAY_3 Float|r218]P0|nt[ 0 Nenhuma D Terceiro array usado para variaveis de ponto flutuante.
19 | FLOAT_ARRAY_4 Float|r218]P0|nt[ 0 Nenhuma D Quarto array usado para variaveis de ponto flutuante.
20 | FLOAT_ARRAY_5 Float|r218]P0|nt[ 0 Nenhuma D Quinto array usado para variaveis de ponto flutuante.
21 U16B_ARRAY_1 Un5|gr(1)c]3d16[2 0 Nenhuma D Primeiro array de valores de 16 bits (2 bytes).
22 U32B_ARRAY_1 Un5|gr(1)c]3d32[l 0 Nenhuma D Primeiro array de variaveis de 32 bits.
23 | U32B_ARRAY_2 Un5|gr(1)c]3d32[l 0 Nenhuma D Segundo array de variaveis de 32 bits.
24 String_01 V|5|bI§3°,tr|ng( Spaces NA D Primeiro string geral (8 caracteres).
25 String_02 V|5|bI§3°,tr|ng( Spaces NA D String de uso geral de 8 caracteres.
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Parametro ‘ Tipo Dado Fa'é";;/;gs(ja/ Valor Default Unidades ‘ Miﬂrggga/ Descrigdo

26 String_03 V|$|b|g)Str|ng( Spaces NA D String de uso geral de 8 caracteres.

27 String_04 V|5|blgs°,tr|ng( Spaces NA D String de uso geral de 8 caracteres.

28 String_05 V|5|b|gs°,tr|ng( Spaces NA D String de uso geral de 8 caracteres.

29 String_06 V|5|beGS)tnng( Spaces NA D String de uso geral de 16 caracteres.

30 String_07 V|5|beGS)tr|ng( Spaces NA D String de uso geral de 16 caracteres.

31 String_08 V|5|beGS)tnng( Spaces NA D String de uso geral de 16 caracteres.

32 String_09 V|S|beGS)tr|ng( Spaces NA D String de uso geral de 16 caracteres.

33 String_10 VIS|bIleGS)tr|ng( Spaces NA D String de uso geral de 16 caracteres.

34 String_11 V|S|bl?::-28)tr|ng( Spaces NA D String de uso geral de 32 caracteres.

35 String_12 V|S|bl?::-28)tr|ng( Spaces NA D String de uso geral de 32 caracteres.

36 String_13 V|S|bl?::-28)tr|ng( Spaces NA D String de uso geral de 32 caracteres.

37 String_14 V|S|bl?::-28)tr|ng( Spaces NA D String de uso geral de 32 caracteres.

38 String_15 V|S|bl?::-28)tr|ng( Spaces NA D String de uso geral de 32 caracteres.

39 String_16 V|S|bl?::-28)tr|ng( Spaces NA D String de uso geral de 32 caracteres.

40 String_17 V|S|bl?::-28)tr|ng( Spaces NA D String de uso geral de 32 caracteres.

41 String_18 V|S|bl?::-28)tr|ng( Spaces NA D String de uso geral de 32 caracteres.

42 String_19 V|S|bl?::-28)tr|ng( Spaces NA D String de uso geral de 32 caracteres.

43 String_20 V|S|bl?::-28)tr|ng( Spaces NA D String de uso geral de 32 caracteres.

a4 UPDATE_EVT DS-73 NA D cI?;éeoaelgtréletliceogerado devido a qualquer mudanga no
O bloco Alarm é usado para qualquer problema de
configuragdo, hardware ou falha de conexdo. A causa
do alerta aparece no campo subcode. O primeiro alerta

45 BLK ALM DS-72 NA D a ser ativado ajustara o status Active no atributo Status.

— Quando o status Unreported for limpado pelo Alert

Reporting Task, outro alerta pode ser relatado sem
limpar o Status Active, caso o Subcode tenha sido
mudado.

Legenda: E — Lista de Parametro; na — Parametro Adimensional; RO — Somente leitura; D — dinamico; N — ndo volatil;S — estatico

Linha com Preenchimento Cinza: Parametros Default do Syscon
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HCD — Definicdo de Comandos HART

Parametros
Parametro Tipo Dado DG V~al|da/ VEals Unidades Descricédo
Opcdes Default
0 |BLOCK_STRUCTURE DS-64 NA S
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC OctString(32) Spaces NA S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 1a255 0 Nenhuma S
5 MODE_BLK DS-69 oIS NA S Veja Pardmetro Mode.
6 BLK_ERR Bitstring(2) Nenhuma D/RO
Este cddigo identifica unicamente esta configuracéo
) e deve ser formado pela combinacdo MAN_ID,
7 HCD_CODE OctString(5) 0 Nenhuma S |DEV_TYPE, UNI_REV, SPEC_REV e SW_REV do
dispositivo em questao.
Este pardmetro armazena o nome do dispositivo de
8 DEVICE_INFO VisibleString(32) Spaces NA S campo ou qualquer outro comentério relacionado a|
este grupo de definicdes de comando.
Parametros de . A ) x
9 CMD_00 OctString(44) Requisicio e 0 NA s \A?g_?s parametros de configuracdo de Comandos
Resposta
Parametros de Veja os parametros de configuragdo de Comandos
10 CMD_01 OctString(44) Requisicdo e 0 NA S ¥ AJRT p gurag
Resposta
Parametros de Veja os parametros de configuragdo de Comandos
11 CMD_02 OctString(44) Requisicio e 0 NA s ¥ A‘RT p gurag
Resposta
Parametros de . o . =
12 CMD_03 OctString(44) Requisicio e 0 NA S Veja os parametros de configuragdo de Comandos
HART
Resposta
Parametros de . A ) x
13 CMD_04 OctString(44) Requisicio e 0 NA s \A?g_?s parametros de configuragdo de Comandos
Resposta
Parametros de Veja os parametros de configuragdo de Comandos
14 CMD_05 OctString(44) Requisicdo e 0 NA S ¥ A‘RT p gurag
Resposta
Parametros de Veja os parametros de configuragdo de Comandos
15 CMD_06 OctString(44) Requisicdo e 0 NA s 1a oS p gurag
HART
Resposta
Parametros de . o . =
16 CMD_07 OctString(44) Requisicio e 0 NA S \l_/&;_lt_)s parametros de configuragdo de Comandos
Resposta
Parametros de . A ) x
17 CMD_08 OctString(44) Requisicio e 0 NA s \éﬂggs parametros de configuracdo de Comandos
Resposta
Parametros de Veja os parametros de configuragdo de Comandos
18 CMD_09 OctString(44) Requisicdo e 0 NA S ¥ AJRT p gurag
Resposta
Parametros de Veja os parametros de configuragdo de Comandos
19 CMD_10 OctString(44) Requisicdo e 0 NA s 1a oS p gurag
HART
Resposta
Parametros de . o . =
20 CMD_11 OctString(44) Requisicio e 0 NA S Veja os parametros de configuragdo de Comandos
HART
Resposta
Parametros de . A ) x
21 CMD_12 OctString(44) Requisicio e 0 NA s \éﬂggs parametros de configuracdo de Comandos
Resposta
Parametros de Veja os parametros de configuragdo de Comandos
22 CMD_13 OctString(44) Requisicdo e 0 NA S ¥ AJRT p gurag
Resposta
Parametros de Veja os parametros de configuragdo de Comandos
23 CMD_14 OctString(44) Requisicdo e 0 NA s ¥ A‘RT p gurag
Resposta
Parametros de . o . =
24 CMD_15 OctString(44) Requisicao e 0 NA S \l_/&;_lt_)s parametros de configuragdo de Comandos
Resposta
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Parametro Tipo Dado Faixa V~al|da/ Vielkel Unidades | Descrigéo
Opcdes Default
Parametros de . A ) x
o5 CMD_16 OctString(44) Requisicio e 0 NA \éﬂggs parametros de configuragdo de Comandos
Resposta
Parametros de Veja os parametros de configuragdo de Comandos
26 CMD_17 OctString(44) Requisicio e 0 NA 1a 0s p gurag
HART
Resposta
Parametros de ) o . =
27 CMD_18 OctString(44) Requisicio e 0 NA Veja os parametros de configuragdo de Comandos
HART
Resposta
Parametros de . A ) x
o8 CMD_19 OctString(44) Requisicio e 0 NA \A?g_?s parametros de configuracdo de Comandos
Resposta
Parametros de Veja os parametros de configuragdo de Comandos
29 CMD_20 OctString(44) Requisicdo e 0 NA ¥ AJRT p gurag
Resposta
Parametros de Veja os parametros de configuragdo de Comandos
30 CMD_21 OctString(44) Requisicio e 0 NA 1a 0s p gurag
HART
Resposta
Parametros de ) A . =
31 CMD_22 OctString(44) Requisicao e 0 NA Veja os parametros de configuragdo de Comandos
HART
Resposta
Parametros de . A ) x
32 CMD_23 OctString(44) Requisicio e 0 NA \A?g_?s parametros de configuracdo de Comandos
Resposta
Parametros de Veja os parametros de configuragdo de Comandos
33 CMD_24 OctString(44) Requisicdo e 0 NA ¥ AJRT p gurag
Resposta
Parametros de Veja os parametros de configuragdo de Comandos
34 CMD_25 OctString(44) Requisicio e 0 NA 1a 0s p gurag
HART
Resposta
Parametros de ) o . =
35 CMD_26 OctString(44) Requisicio e 0 NA Veja os parametros de configuragdo de Comandos
HART
Resposta
Parametros de . A . =
36 CMD_27 OctString(44) Requisicao e 0 NA \C/?;;: d%iraH”A‘ggos de configuragao de
Resposta
Parametros de Veja os parametros de configuragdo de Comandos
37 CMD_28 OctString(44) Requisicdo e 0 NA ¥ AJRT p gurag
Resposta
Parametros de Veja os parametros de configuragdo de Comandos
38 CMD_29 OctString(44) Requisicio e 0 NA 1a 0s p gurag
HART
Resposta
Parametros de ) o . =
39 CMD_30 OctString(44) Requisicao e 0 NA Veja os parametros de configuragdo de Comandos
HART
Resposta
Parametros de . A ) x
20 CMD_31 OctString(44) Requisicio e 0 NA \A?g_?s parametros de configuracdo de Comandos
Resposta
Parametros de Veja os parametros de configuragdo de Comandos
4 CMD_32 OctString(44) Requisicdo e 0 NA ¥ AJRT p gurag
Resposta
Parametros de Veja os parametros de configuragdo de Comandos
42 CMD_33 OctString(44) Requisicio e 0 NA 1a 0s p gurag
HART
Resposta
Parametros de ) o . =
43 CMD_34 OctString(44) Requisicao e 0 NA Veja os parametros de configuragdo de Comandos
HART
Resposta
Parametros de . A ) x
a4 CMD_35 OctString(44) Requisicio e 0 NA \éﬂggs parametros de configuracdo de Comandos
Resposta
Parametros de Veja os parametros de configuragdo de Comandos
45 CMD_36 OctString(44) Requisicdo e 0 NA 1aosp gurag
HART
Resposta
Parametros de Veja os parametros de configuragdo de Comandos
46 CMD_37 OctString(44) Requisicdo e 0 NA 1a oS p gurag
HART
Resposta
Parametros de ) o . =
47 CMD_38 OctString(44) Requisicao e 0 NA \l_/&;_lt_)s parametros de configuragdo de Comandos
Resposta
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& f Faixa Valida / Valor ] Memoéria/ s
Parametro Tipo Dado Opcoes ‘ Default ‘ Unidades \‘ Modo ‘ Descricéo
Parametros de . A ) x
48 CMD_39 OctString(44) Requisicio e NA \lg?; gs parametros de configuragdo de Comandos
Resposta
Parametros de . A ) =
49 CMD_40 OctString(104) Requisicio e NA \H/eAJS_?s parametros de configuragdo de Comandos
Resposta
Parametros de . o . =
50 CMD_41 OctString(104) Requisicio e NA \Hlis_lt_)s parametros de configuragdo de Comandos
Resposta
Parametros de . A ) x
51 CMD_42 OctString(104) Requisicio e NA \A?g_?s parametros de configuracdo de Comandos
Resposta
Parametros de ) R ) =
52 CMD_43 OctString(104) Requisicio e NA x?;_lc_)s parametros de configuragdo de Comandos
Resposta
Parametros de . A ) =
53 CMD_44 OctString(104) Requisicio e NA \H/eAJS_?s parametros de configuragdo de Comandos
Resposta
Parametros de . A . =
54 CMD_45 OctString(104) Requisicao e NA \Hlis_lt_)s parametros de configuragdo de Comandos
Resposta
Parametros de . A ) x
55 CMD_46 OctString(104) Requisicio e NA \42;193 parametros de configuracdo de Comandos
Resposta
Parametros de ) R ) =
56 CMD_47 OctString(104) Requisicdo e NA x?;_lc_)s parametros de configuragdo de Comandos
Resposta
Parametros de . A ) =
57 CMD_48 OctString(104) Requisicio e NA \H/eAJS_?s parametros de configuragdo de Comandos
Resposta
Parametros de . o . =
58 CMD_49 OctString(104) Requisicio e NA \Hlis_lt_)s parametros de configuragdo de Comandos
Resposta
59 UPDATE EVT DS-73 NA Este alerta € g}e_rado devido a qualquer mudanca
- nos dados estaticos.
O bloco Alarm é usado para qualquer problema de
configuragdo, hardware ou falha de conexdo. A
causa do alerta aparece no campo subcode. O
R primeiro alerta a ser ativado ajustara o status Active
60 BLK_ALM DS-72 NA no atributo Status. Quando o status Unreported for|
limpado pelo Alert Reporting Task, outro alerta pode
ser relatado sem limpar o Status Active, caso o
Subcode tenha sido mudado.

Legenda: E — Lista de Parametro; na — Parametro Adimensional; RO — Somente leitura; D — dinamico; N — ndo volatil;S - estatico

Linha com Preenchimento Cinza: Parametros Default do Syscon
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HWPC — Parametro de Escrita HART com Correlagcdo de Comando

Parametro

Parametro ’ Tipo Dado

Faixa Valida /
Opcdes

Valor Default

| Unidades

Meméria/

Modo

Descricédo

0 |[BLOCK_STRUCTURE DS-64 NA S
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC OctString(32) Spaces NA S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 1la255 0 Nenhuma S
5 MODE_BLK DS-69 o/s NA S Veja Parametro do Modo
6 BLK_ERR Bitstring(2) Nenhuma D/RO
7 HWPC_CODE OctString(5) 0 Nenhuma S Deve ser igual ao HCD associado.
) WPC_00 Unsigned8[20] 0 Nenhuma s Veja o parametro para comandar a descrigao
de correlacéo.
. Veja o parametro para comandar a descrigao,
9 WPC_01 Unsigned8[20] 0 Nenhuma S de correlaco.
10 WPC_02 Unsigned8[20] 0 Nenhuma s Veja o parametro para comandar a descri¢do
de correlagéo.
11 WPC_03 Unsigned8[20] 0 Nenhuma s Veja o parametro para comandar a descrigao
de correlacéo.
. Veja o parametro para comandar a descrigao,
12 WPC_04 Unsigned8[20] 0 Nenhuma S de correlaco.
13 WPC_05 Unsigned8[20] 0 Nenhuma s Veja o parametro para comandar a descri¢ao
de correlagéo.
14 WPC_06 Unsigned8[20] 0 Nenhuma s Veja o parametro para comandar a descrigao
de correlacéo.
. Veja o parametro para comandar a descrigao,
15 WPC_07 Unsigned8[20] 0 Nenhuma S de correlaco.
16 WPC_08 Unsigned8[20] 0 Nenhuma s geja 0 parametro para comandar a descri¢ao
e correlagéo.
17 WPC_09 Unsigned8[20] 0 Nenhuma s Veja o parametro para comandar a descri¢do
de correlacéo.
. Veja o parametro para comandar a descrigao,
18 WPC_10 Unsigned8[20] 0 Nenhuma S de correlaco.
19 WPC_11 Unsigned8[20] 0 Nenhuma s Ej/eja 0 parametro para comandar a descri¢ao
e correlacéo.
20 WPC_12 Unsigned8[20] 0 Nenhuma s L/eja 0 parametro para comandar a descri¢ao
e correlagdo.
. Veja o parametro para comandar a descrigao,
21 WPC_13 Unsigned8[20] 0 Nenhuma S de correlaco.
22 WPC_14 Unsigned8[20] 0 Nenhuma s Ej/eja 0 parametro para comandar a descri¢ao
e correlacéo.
23 WPC_15 Unsigned8[20] 0 Nenhuma s L/eja 0 parametro para comandar a descri¢do
e correlagdo.
. Veja o parametro para comandar a descrigao,
24 WPC_16 Unsigned8[20] 0 Nenhuma S de correlaco.
25 WPC_17 Unsigned8[20] 0 Nenhuma s Ej/eja 0 parametro para comandar a descri¢ao
e correlacéo.
26 WPC_18 Unsigned8[20] 0 Nenhuma s Veja o parametro para comandar a descri¢do
de correlagéo.
27 WPC_19 Unsigned8[20] 0 Nenhuma s Veja o parametro para comandar a descri¢ao
de correlagéo.
28 WPC_20 Unsigned8[20] 0 Nenhuma s Veja o parametro para comandar a descri¢do
de correlagéo.
29 WPC_21 Unsigned8[20] 0 Nenhuma s Veja o parametro para comandar a descri¢do
de correlagéo.
30 WPC_22 Unsigned8[20] 0 Nenhuma s Veja o parametro para comandar a descrigao
de correlagéo.
31 WPC_23 Unsigned8[20] 0 Nenhuma s Veja o pardmetro para comandar a descri¢ao
de correlagéo.
32 WPC_24 Unsigned8[20] 0 Nenhuma s Veja o pardmetro para comandar a descri¢ao
de correlagéo.
33 UPDATE_EVT DS-73 NA D Este alerta é gerado devido a qualquer

mudanga no dado estatico.

2.247




Manual de Instru¢des dos Blocos Funcionais — Library A

34

Parametro

BLK_ALM

Tipo Dado

DS-72

Faixa Valida /
Opcdes

Valor Default

| Unidades

NA

Meméria/
Modo

Descricédo

O bloco Alarm ¢é usado para qualquer
problema de configuracédo, hardware ou falhal
de conexdo. A causa do alerta aparece no
campo subcode. O primeiro alerta a ser
ativado ajustard o status Active no atributo
Status. Quando o status Unreported for
limpado pelo Alert Reporting Task, outro alerta
pode ser relatado sem limpar o Status Active,
caso 0 Subcode tenha sido mudado.

Legenda: E — Lista de Parametro; na — Parametro Adimensional; RO — Somente leitura; D — dinamico; N — né&o volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento Cinza: Parametros Default do Syscon
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HBC — HART Bypass Communication

O modo Bypass utilizando o bloco HBC foi criado para permitir que mensagens HART sejam
enviadas para qualquer instrumento através da simples escrita em um parametro do bloco. O
conteudo escrito no parametro € enviado integralmente para o canal, assim que estiver livre. Sendo
assim, a aplicacdo deve incluir na mensagem os preadmbulos, o delimitador e assim por diante, até
o byte de verificagdo do frame HART. Para operacdo no modo BYPASS, apenas os blocos
RESOURCE, HCFG e HBC séo necessarios. Qualquer bloco HIRT ou HVT, porventura instanciado,
permanecera no estado BYPASS (parametro BLK_EXEC_STATE) ndo tendo nenhuma funcao.

IMPORTANTE

Para se utlizar o modo BYPASS, deve-se, primeiramente, configurar o parametro
HCFG.COMM_BEHAVIOR como BYPASS.

O pardmetro HBC.BYPASS_STATUS indica a situacdo da mensagem, podendo assumir o0s
seguintes valores:

e |IDLE: o canal pode enviar uma mensagem usando o pardmetro REQUEST_N, ou entédo ha
uma mensagem disponivel para ser lida no parametro RESPONSE_N. Mesmo que o canal esteja
monitorando a comunicacdo de outro Mestre ou instrumento em Modo Burst, ele ficara disponivel
para enviar uma mensagem, assim que for possivel.

e BUSY: o aplicativo solicitou um REQUEST que estd em andamento.

e TIMEOUT: apés o numero programado de repeti¢cdes, ndo foi possivel receber uma resposta
valida para o request enviado.

e RESPONSE AVAILABLE: ha uma resposta disponivel para leitura. Essa resposta permanece
valida enquanto o pardmetro permanecer nesse estado.

O HI302 néo realiza nenhuma verificacdo de integridade ou contelido da mensagem recebida,
passando integralmente o que foi recebido pelo canal de comunicagéo. E de responsabilidade do
aplicativo garantir a qualidade das mensagens enviadas e a interpretacdo das respostas.

SequUéncia de uma transacdo HART via Modo BYPASS

e Verifique se o parametro HBC.BYPASS_STATUSI|N] esta em IDLE, TIMEOUT ou RESPONSE
AVAILABLE. Caso esteja, a mensagem pode ser escrita integralmente no parédmetro
HBC.REQUEST_N. O HI302 ir4 verificar se o canal esta disponivel e na primeira possibilidade
transmitira integralmente o contetdo do parametro.

e Enquanto o parametro HBC.BYPASS_STATUSI|N] estiver em BUSY, o HI302 estara
aguardando a resposta ou repetindo o request até o limite programado em HCFG.RETRIES[N].

e O parametro HBC.BYPASS STATUS|[N] passa para IDLE caso tenha recebido uma
mensagem valida e para TIMEOUT caso ndo tenha recebido nenhuma resposta valida.

IMPORTANTE

Como a mensagem deve ser fornecida integralmente pelo aplicativo que escreve em
HCFG.BYPASS_REQ_N, cabe ao aplicativo garantir que a mensagem esteja no formato
correto, enderegada corretamente, etc.

Exemplo

Exemplo de comandos HART enviados ao equipamento e respostas recebidas pelo equipamento
com enderego = 0 e DEV_ID = 3E 02 0C 72 29.

O ndmero de FF iniciais (preambulo pode variar normalmente entre 3 e 10). Lembre-se que o frame
HART tem a seguinte estrutura: <Tamanho Frame>, <Pre&dmbulo>, <Delimitador>, <Enderec¢o>,
<Comando>, <Tamanho Dados>, <Dados>, <Checksum>.

Comando #0: 0A FF FF FF FF FF 02 80 00 00 82
Resposta: FF FF FF FF FF 06 80 00 OE 00 02 FE 3E 02 05 05 03 24 09 00 0C 72 29 31

Comando #33: 12 FF FF FF FF FF 82 BE 02 0C 72 29 21 04 01 02 03 04 48
Resposta: FF FF FF FF FF 86 BE 02 0C 72 29 21 1A 00 42 01 39 42 C8 05 14 02 25 42 C8 05 14
03 20 7F FF FF FF 04 39 42 C8 05 14 OE
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Parametros
A ) Faixa Armazenamento/ . =
Parametro ’Tlpo de Dado valida/Opgoes Valor Default Modo Descrigao
0 BLOCK_STRUCTURE DS-64 NA S
1 ST_REV Unsigned16 0 Nenhuma S/RO
2 TAG_DESC OctString(32) Spaces NA S
3 STRATEGY Unsigned16 0 Nenhuma S
4 ALERT_KEY Unsigned8 1a255 0 Nenhuma S
5 MODE_BLK DS-69 o/s NA S Veja parametro do Modo
6 BLK_ERR Bitstring(2) Nenhuma D /RO
0x00: Inativo,
0x01: Ocupado, Este array mostra o status do
7 BYPASS_STATUS Enumerated[8] |0x02: Timeout, Idle Nenhuma D/RO canal HA)I;T
0x03: Resposta '
Disponivel
Escreva a estrutura HART
8 REQUEST _1 OctString(100) NA D neste parametro para envia-la
pelo canal 1.
Resposta capturada pelo
9 RESPONSE_1 OctString(100) NA D/RO canal se o dispositivo
enderecado respondeu.
Escreva a estrutura HART
10 REQUEST_2 OctString(100) NA D neste parametro para envia-la
pelo canal 2.
Resposta capturada pelo
11 RESPONSE_2 OctString(100) NA D/RO canal se o dispositivo
enderecado respondeu.
Escreva a estrutura HART
12 REQUEST_3 OctString(100) NA D neste parametro para envia-la
pelo canal 3.
Resposta capturada pelo
13 RESPONSE_3 OctString(100) NA D/RO canal se o dispositivo
enderecado respondeu.
Escreva a estrutura HART
14 REQUEST_4 OctString(100) NA D neste parametro para envia-la
pelo canal 4.
Resposta capturada pelo
15 RESPONSE_4 OctString(100) NA D/RO canal se o dispositivo
enderecado respondeu.
Escreva a estrutura HART
16 REQUEST_5 OctString(100) NA D neste parametro para envia-la
pelo canal 5.
Resposta capturada pelo
17 RESPONSE_5 OctString(100) NA D/RO canal se o dispositivo
enderecado respondeu.
Escreva a estrutura HART
18 REQUEST_6 OctString(100) NA D neste parametro para envia-la
pelo canal 6.
Resposta capturada pelo
19 RESPONSE_6 OctString(100) NA D/RO canal se o dispositivo
enderecado respondeu.
Escreva a estrutura HART
20 REQUEST_7 OctString(100) NA D neste parametro para envia-la
pelo canal 7.
Resposta capturada pelo
21 RESPONSE_7 OctString(100) NA D/RO canal se o dispositivo
enderecado respondeu.
Escreva a estrutura HART
22 REQUEST_8 OctString(100) NA D neste parametro para envia-la
pelo canal 8.
Resposta capturada pelo
23 RESPONSE_8 OctString(100) NA D/RO canal se o dispositivo
enderegado respondeu.
Este alerta é gerado devido a
24 UPDATE_EVT DS-73 NA D qualquer mudanca no dado
estatico.
25 BLK ALM DS-72 NA D O bloco Alarm é usado para
— qualquer problema de
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Parametro Valor Default

‘ Tipo de Dado Faixa Armazenamento/

Descrigao

Véalida/Opgdes Modo

configuragdo, hardware ou
falha de conexdo. A causa do
alerta aparece no campo
Subcode. O primeiro alerta a
ser ativado ajustara o status
Active no atributo  Status.
Quando o status Unreported
for limpado pelo Alert
Reporting Task, outro alerta
pode ser relatado sem limpar,
o Status Active, caso o0
Subcode tenha sido mudado.

Legenda: E — Lista de Pardmetro; na — Parametro Adimensional; RO — Somente leitura; D — dindmico; N — n&o volatil; S - estatico

Linha com Preenchimento Cinza: Parametros Default do Syscon
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Opcodes de Bloco
Bitstring do Bloco Resource

HARD_TYPES CYCLE_TYPE e CYCLE_SEL
Tipos de Hardware suportados Tipos de ciclo suportados

Bit | Significado Bit ‘ Significado

0 Scalar input (LSB) 0 Scheduled (LSB)
1 Scalar output 1 Block Execution
2 Discrete input 2 Manufac Specific
3 Discrete output 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
FEATURES e FEATURE_SEL Ordem dos Alertas do Bloco Resource
Caracteristicas que este recurso suporta Para ALARM_SUM e ACK_OPTION
Bit | Significado Bit ‘ Significado
0 Unicode 0 | Writes have been enabled
1 Reports 1
2 Fault State 2
3 Soft Write lock 3
4 Hard Write lock 4
5 Output readback (*) 5
6 |Direct Write 6
7 Change of bypass in an automatic mode (*) 7 Block alarm
8 MVC supported (*) 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15

(*) Esta caracteristica depende do tipo de Hardware
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FEATURES e FEATURE_SEL

Unicode strings
Esta caracteristica ndo é suportada.

Reports supported
E necessario ajustar a caracteristica no recurso para habilitar o envio de alerta.

Fault State supported

Se esta caracteristica estiver selecionada no FEATURE_SEL, ajustando o parametro
SET_FSTATE forcara todas as saidas dos blocos funcionais (AO e DO) no recurso para ir para o
estado de falha.

Os blocos funcionais de saida irdo o Estado de Falha devido a perda de comunicagao ou status IFS
na entrada CAS_IN, indiferente da sele¢éo desta caracteristica em FEATURE_SEL.

Soft Write lock supported
E necesséario selecionar esta caracteristica para ajustar o parametro WRITE_LOCK.

Output readback supported
Somente o FY302 e FP302 suportam leitura de retorno de saida e esta caracteristica € usada
indiferentemente da selecdo no FEATURE_SEL.

Change of BYPASS in an automatic mode
Se esta caracterisitica estiver selecionada no FEATURE_SEL, é permitido escrever no BYPASS no
modo automdtico, de outra forma, somente nos modos Man ou O/S.

MVC supported

A selecdo desta caracteristica permite otimizar a performance de comunicagdo transferindo um
grupo de dados como uma Unica lista de variavel em transagdes de publisher/subscriber para links
de blocos funcionais, ou distribuicao de relatdrios para host de equipamento.
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I0_OPTS

Significado ‘ Al ‘ DI | AO ‘ DO |STEP

Invert (LSB)

SP tracks PV if Man

SP tracks PV if LO

SP tracks Rcas or Cas if LO or Man

X | XX

Increase to close

Faultstate Type

Faultstate restart

x

Target to Man

PV for BKCal_Out

XIX|[X|X[X]|X[X]X

X | X|[X]|X

Low cutoff

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Invert
Indica se o valor de entrada discreta deve ser logicamente invertido antes da variavel de processo
ser armazenada.

SP-PV Track in Man
Permite o setpoint rastrear a variavel de processo quando o modo target € Man.

SP-PV Track in LO
Permite o setpoint rastrear a variavel de processo quando o modo atual do bloco é LO.O modo
IMan nao é possivel em um bloco I/O.

SP tracks Rcas or Cas if LO or Man
Permite o setpoint seguir o pardmetro Rcas ou Cas baseado no modo target retido, quando o modo
atual do bloco é LO ou Man.

Increase do close
Indica se o valor de saida deve ser invertido antes de se comunicar com o canal I/O.

FAULT STATE Type
Valor assumido pela saida quando ocorre falha. (0: mantém o ultimo valor, 1: vai para valor pré-
ajustado)

Use FAULT STATE restart
Usa o valor FSTATE_VAL se o equipamento for reiniciado, de outra forma usa o valor ndo volatil.
Este ndo age como Estado de Falha, apenas usa o valor na inicializagao.

Target to Man
Ajusta 0 modo target para Man, se Fault State estiver ativado. Este trava um bloco de saida no
modo manual, perdendo o modo target anterior.

PV for BKCAL_OUT
O valor de BKCAL_OUT é, normalmente, o SP trabalhado. Esta op¢do muda-o na PV.

Low cutoff
O algoritmo de baixo corte é habilitado.
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CONTROL_OPTS

Bit | Significado | PID | EPID | APID | CHAR | STEP
0 Bypass Enable (LSB) X X X X

1 SP-PV Track Man X X
2 SP-PV Track Rout X X X

3 SP-PV Track LO - Iman X X X X
4 SP Track Retain X X X X
5 Direct Acting X X X X
6 Balance Ramp

7 Track Enable X

8 Track in Manual X X X

9 PV for BKCAL_OUT X X X X
10 Bias may be adjusted

11 Convert IN_1 to Out_Scale

12 Restrict SP to limits in Cas and Rcas X X X X
13 No OUT limits in Manual X X X

14 Reserved

15 Reserved

Bypass Enable
Este parametro, se verdadeiro, permite o BYPASS ser ativado. Algumas aplicacdes de algoritmo de
controle ndo podem fornecer controle de loop fechado se bypassed.

SP-PV Track Man
Permite o setpoint seguir a variavel de processo quando o modo target do bloco é Man.

SP-PV Track Rout
Permite o setpoint seguir a variavel de processo quando o modo atual do bloco é ROut.

SP-PV Track LO - IMan
Permite o setpoint seguir a variavel de processo quando o modo atual do bloco é LO ou IMan.

SP Track Retain

Permite o setpoint seguir o pardmetro Rcas ou Cas baseado no modo target retido quando o modo
atual do bloco é IMAN, LO, Man ou ROut. Quando a opcao estiver habilitada, ela tera precedéncia
na selegdo do valor para o setpoint seguir, quando o modo atual € MAN, IMAN, ROUT e LO.

Direct Acting
Define o relacionamento entre uma mudanca na PV e a correspondente mudanca na saida.
Quando Direct é selecionado, um aumento na PV resulta em aumento na saida.

Track Enable
Habilita a funcdo externa de rastreamento. Se verdadeiro, o valor em TRK_VAL repassara o valor
para a saida OUT se TRK_IN_D tornar-se verdadeiro e 0 modo target ndo for Man.

Track in Manual
Habilita TRK_VAL para repassar o valor para a saida OUT quando o modo target é Man e
TRK_IN_D é verdadeiro. O modo atual serd entéo LO.

PV for BKCAL_OUT
Os valores BKCAL _OUT e RCAS_OUT sao normalmente o SP trabalhado. Se esta opg¢éo esta
habilitada, entdo o valor da PV sera usado, apés a CASCATA ser fechada.

Convert IN_1 to OUT_Scale
Esta caracteristica nao é utilizada..
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Restrict SP to limits in Cas and Rcas

Normalmente o setpoint ndo estara restrito aos limites de setpoint, exceto quando inserido por um
equipamento de interface humana. Entretanto, se esta opgdo esta selecionada, o setpoint sera
restrito aos limites absolutos de setpoint nos modos Cas e Rcas.

No OUT limits in Manual

N&o se aplica OUT_HI_LIM ou OUT_LO_LIM quando os modos target e actual séo Man. Espera-se
que o operador faca a coisa certa.

STATUS OPTS

Bit| Significado |Al| DI |PUL| PID | EPID | APID | SPLT | AALM | ISEL | SPG | TIME | LLAG |DENS|FFET| A0 | DO | sTEP

IFS if BAD IN
0 (LSB) X X X
IFS if BAD
1 CAS_IN X X X X
o |Yse Uncertain x| x | x | x X x | x | x X X | x X
as Good
3 Propagate Falil x| x X
Forward
Propagate Falil
4 Backward X X X
Target to
5 |Manual if BAD X X X X
IN
Uncertain if
6 | Limited X X
7 |BAD if Limited | X X
Uncertain if
8 Man mode X1 X X
No select if no
9 |auTo x | x | x X
10 No select if no
Cas
11 | Reserved
12 [Reserved
13 [ Reserved
14 | Reserved
15 [ Reserved
IFSif BAD IN

Ajusta o status Initiate Fault State no parametro OUT, se o status do parametro IN é BAD.

IFS if BAD CAS_IN
Ajusta o status Initiate Fault State no parametro OUT, se o status do parametro CAS_IN é BAD.

Use Uncertain as Good
Se o status do parametro IN é Uncertain, ele é considerado como Good. De outra forma, ele é
tratado como BAD.

Propagate Fail Forward

Se o status do sensor é “Bad Device failure” ou “Bad Sensor failure”, ele é propagado para a Saida
sem gerar alarme. O uso destes sub-status em OUT € determinado por esta opgdo. Através desta
opgédo, o usuario pode determinar se alarmes (enviando um alerta) serdo gerados pelo bloco ou
propagados para baixo, gerando alarme.

Propagate Fail Backward

Se o status do atuador “Bad Device failure” ou “Fault State Active”, ou “Local Override esté ativo”,
propaga este como “Bad, Device Failure” ou “Good Cascade”, “Fault State Active” ou “Local
Override” para BKCAL_OUT respectivamente, sem gerar alarme. O uso destes sub-status em
BKCAL_OUT é determinado por esta opgdo. Através desta opc¢do, o usudrio pode determinar se
alarmes (envio de um alerta) seréo feitos pelo bloco ou propagados para cima, para outro bloco
gerar alarme.
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Target to Manual if BAD IN
Ajusta 0 modo target para Man se o status do parametro IN é BAD. Este trava um bloco PID no
estado Man se a entrada sempre for para Bad.

Uncertain if Limited
Ajusta o status de saida de um bloco de entrada ou de célculo para indefinido, se o valor medido ou
calculado é limitado.

BAD if Limited
Ajusta o status de saida para Bad se o0 sensor esta acima ou abaixo do limite.

Uncertain if Man Mode
Ajusta o status de saida de um bloco de entrada ou de célculo para indefinido, se 0 modo atual do
bloco é Man.

ALARM_SUM e ACK_OPTION

(Vélido para todos os blocos, exceto para Bloco Resource)

Bit ‘ Descricao ‘ Significado Al | PUL | DI | APID PID/EPID | AALM | SPG DENS ’ STEP
0 Unack Alarm1 Discrete alarm X
1 Unack Alarm2 High High alarm X X X X X X
2 Unack Alarm3 High alarm X X X X X X X
3 Unack Alarm4 Low Low alarm X X X X X X
4 Unack Alarm5 Low alarm X X X X X X X
5 Unack Alarmé Deviation High alarm X X X
6 Unack Alarm7 Deviation Low alarm X X X
7 Unack Alarm8 Block alarm X X X X X X X X X
8 Unack Alarm9 Not used
9 Unack Alarm10 Not used

10 | Unack Alarm11 Not used

11 | Unack Alarm12 Not used

12 Unack Alarm13 Not used

13 Unack Alarm14 Not used

14 | Unack Alarm15 Not used

15 | Unack Alarm16 Not used
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PID_OPTS

Bit Significado APID EPID
0 IFS if Bad TRK_IN_D X X
1 IFS if Bad TRK_VAL X X
2 Man if Bad TRK_IN_D X X
3 Man if Bad TRK_VAL X X
4 Target to Manual if BAD TRK_IN_D X X
5 Target to Manual if BAD TRK_VAL X X
6 Target to Man if Tracking Active (¥) X X
7 Target to Man if Power Up (**) X X
8 Reserved

9 Reserved

10 Reserved

11 Reserved

12 Reserved

13 Reserved

14 Reserved

15 Reserved

(*) Caracteristica disponivel somente a partir da versao 3.47 dos transmissores (DD 0501) e versédo
3.8.0 do DF51 (DD04xx)
(**) Disponivel somente a partir da verséo 3.47 dos transmissores (DD 0501)

INTEG_OPTS
Bit H Significado | INTG
0 Input 1 accumulate X
1 Input 2 accumulate X
2 Flow forward X
3 Flow reverse X
4 Use Uncertain X
5 Use Bad X
6 Carry X
7 Reserved
8 Reserved
9 Reserved
10 Reserved
11 Reserved
12 Reserved
13 Reserved
14 Reserved
15 Reserved
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Bit

INVERT_OPTS

Significado
Invert IN_D1

Timer

AALM

Invert IN_D2

Invert IN_D3

Invert IN_D4

Invert OUT_D

XXX [X

X ()

Invert OUT_ALM

X (%)

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

15

Reserved

(*) Caracteristica disponivel somente a partir da versdo 3.52 dos transmissores (DD 0601) e verséao 3.8.0 do
DF51 (DD04xx)

INPUT_OPTS
Bit H Significado | ARTH
0 IN Use uncertain X
1 IN_LO Use uncertain X
2 IN_1 Use uncertain X
3 IN_1 Use bad X
4 IN_2 Use uncertain X
5 IN_2 Use bad X
6 IN_3 Use uncertain X
7 IN_3 Use bad X
8 Reserved
9 Reserved
10 Reserved
11 Reserved
12 Reserved
13 Reserved
14 Reserved
15 Reserved
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OSDL_OPTS
Bit ‘ Significado ‘ OSDL
0 IFS if BAD IN X
1 IFS if BAD CAS_IN X
2 Use Uncertain as Good X
3 IFS for only selected output X
4 Reserved
5 Reserved
6 Reserved
7 Reserved
8 Reserved
9 Reserved
10 Reserved
11 IFS if BAD IN_1 X
12 Keep last value if not select X
13 IFS for only selected output X
14 Use OUT for BKCAL_OUT (¥) X
15 Use OUT_1 for BKCAL_OUT (¥) X

(*) Caracteristica disponivel somente a partir da verséo 3.52 dos transmissores (DD 0601) e versédo
3.8.0 do DF51 (DD04xx)

MO_STATUS_OPTS

Bit Significado MAI MAO ‘ MDI MDO
0 IFS if BAD IN_1 X X X X
1 IFS if BAD IN_2 X X X X
2 IFS if BAD IN_3 X X X X
3 IFS if BAD IN_4 X X X X
4 IFS if BAD IN_5 X X X X
5 IFS if BAD IN_6 X X X X
6 IFS if BAD IN_7 X X X X
7 IFS if BAD IN_8 X X X X
8 Reserved
9 Reserved
10 Reserved
11 Reserved
12 Reserved
13 Reserved
14 Reserved
15 Reserved
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MO_OPTS (Profile Rev. 0 — FB700)

Bit | Significado | MAI | MAO | MDI ‘ MDO
0 Fault state to value 1 X X X X
1 Use fault state value on restart 1 X X X X
2 Fault state to value 2 X X X X
3 Use fault state value on restart 2 X X X X
4 Fault state to value 3 X X X X
5 Use fault state value on restart 3 X X X X
6 Fault state to value 4 X X X X
7 Use fault state value on restart 4 X X X X
8 Fault state to value 5 X X X X
9 Use fault state value on restart 5 X X X X
10 Fault state to value 6 X X X X
11 Use fault state value on restart 6 X X X X
12 Fault state to value 7 X X X X
13 Use fault state value on restart 7 X X X X
14 Fault state to value 8 X X X X
15 Use fault state value on restart 8 X X X X

MO_OPTS (Profile Rev. 1 — DFI302)

Bit | Significado ‘ MAI MAO “ MDI ‘ MDO
0 Fault state to value 1 X X X X
1 Fault state to value 2 X X X X
2 Fault state to value 3 X X X X
3 Fault state to value 4 X X X X
4 Fault state to value 5 X X X X
5 Fault state to value 6 X X X X
6 Fault state to value 7 X X X X
7 Fault state to value 8 X X X X
8 Use fault state value on restart 1 X X X X
9 Use fault state value on restart 2 X X X X
10 Use fault state value on restart 3 X X X X
11 Use fault state value on restart 4 X X X X
12 Use fault state value on restart 5 X X X X
13 Use fault state value on restart 6 X X X X
14 Use fault state value on restart 7 X X X X
15 Use fault state value on restart 8 X X X X
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Opcdes de Blocos para Configuracdo de Hardware

MODULE_STATUS_RO_3

Bit ‘ Significado

0 Status of module in rack 0 slot 0

Status of module in rack 0 slot 1

Status of module in rack 0 slot 2

Status of module in rack 0 slot 3

Status of module in rack 1 slot 0

Status of module in rack 1 slot 1

Status of module in rack 1 slot 2

~N~N|jloloa|h~|lw|IN]|EF

Status of module in rack 1 slot 3

(

Significado

Status of module in rack 2 slot 0

Status of module in rack 2 slot 1

Status of module in rack 2 slot 2

Status of module in rack 2 slot 3

Status of module in rack 3 slot 0

Status of module in rack 3 slot 1

Status of module in rack 3 slot 2

N~N|lo|la|ldh|lWIN]|FR|O

Status of module in rack 3 slot 3

MODULE_STATUS R4 7

Bit ‘ Significado

0 Status of module in rack 4 slot 0

Status of module in rack 4 slot 1

Status of module in rack 4 slot 2

Status of module in rack 4 slot 3

Status of module in rack 5 slot 0

Status of module in rack 5 slot 1

Status of module in rack 5 slot 2

~N|jo|jla|lh|lW|IN|F

Status of module in rack 5 slot 3

Bit Significado

|

0 Status of module in rack 6 slot 0

Status of module in rack 6 slot 1

Status of module in rack 6 slot 2

Status of module in rack 6 slot 3

Status of module in rack 7 slot 0

Status of module in rack 7 slot 1

Status of module in rack 7 slot 2

~N|lo|la|h|lwWw|IN]|F

Status of module in rack 7 slot 3
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MODULE_STATUS_R8_11

ot |

0

Significado

Status of module in rack 8 slot 0

Status of module in rack 8 slot 1

Status of module in rack 8 slot 2

Status of module in rack 8 slot 3

Status of module in rack 9 slot 0

Status of module in rack 9 slot 1

Status of module in rack 9 slot 2

~N|jo|la|bh|lWIN]|RF

Status of module in rack 9 slot 3

ot |

Significado

Status of module in rack 10 slot 0

Status of module in rack 10 slot 1

Status of module in rack 10 slot 2

Status of module in rack 10 slot 3

Status of module in rack 11 slot 0

Status of module in rack 11 slot 1

Status of module in rack 11 slot 2

~N|jo|la|lbh|lW|IN]|F

Status of module in rack 11 slot 3

MODULE_STATUS_R12_14

Significado

Status of module in rack 12 slot 0

Status of module in rack 12 slot 1

Status of module in rack 12 slot 2

Status of module in rack 12 slot 3

Status of module in rack 13 slot 0

Status of module in rack 13 slot 1

Status of module in rack 13 slot 2

Status of module in rack 13 slot 3

Bit

Significado

Status of module in rack 14 slot 0

Status of module in rack 14 slot 1

Status of module in rack 14 slot 2

Status of module in rack 14 slot 3

N~Njolo|lh~|lwIN]|E
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Capitulo 3

EXEMPLOS

Aplicacao de Controle Simples

FORWARD PATH

[~

BACKWARD PATH

b

/

BUS |/
/

IN J
CAS_IN
IN
SoT PID
BKCAL_IN BKCAL_OUT

TRANSMITTER + CONTROLLER ACTUATOR

() FUNCTION BLOCK

] PHYSICAL DEVICE
Controle de Cascata

@ PRODUCT
- |
STEAM |
J _» PRODUCT

CONDENSATE

FBMANUAL_02
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Configuracéo Correspondente

TAG
Al TT-100

ouT

TAG: TT302

IN

BKCAL_IN pID | TAG
TIC-100

ouT

TAG
FT-101 CAS_IN

BKCAL_OUT
| BKCAL_IN
R )
Al | > PID

TAG ouT
FIC-101

TAG: LD302

CAS_IN

AO BKCAL_OUT TAG: FP302

TAG
FCV-102

FBMANUAL_03
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Exemplos

Parametrizacao

Equipamento | Bloco | Tag do Bloco | Parédmetro | Element | Valor

TT302 Al TT-100 MODE_BLK | Target AUTO
PID TIC-100 MODE_BLK | Target AUTO
PV_SCALE 0-600 °C
OUT_SCALE 0-200 kg/h
LD302 Al FT-101 MODE_BLK | Target AUTO
L_TYPE Indirect, square root
XD_SCALE 0-200 in H20
OUT_SCALE 0-200 kg/h
PID FIC_101 MODE_BLK | Target CAS
PV_SCALE 0-200 kg/h
OUT_SCALE 0-100%
FP302 AO FCV-102 MODE_BLK | Target CAS
PV_SCALE 0-100%
XD_SCALE 3-15 psi

Controle de Proporcgéo

COMPONENT B > N

&

— ——< comPoNENT A

PRODUCT

FBMANUAL_04

3.3



Manual de Instru¢des dos Blocos Funcionais — Library A

Configuracao Correspondente

TAG: LD302-2

TAG: FP302

TAG: LD302-1

Parametrizacao

FBMANUAL _05

Equipamento | Bloco | Tag do Bloco | Parametro

| Element | Valor

LD302-1 Al FT-100 MODE_BLK Target AUTO
ARTH FY-100_1 MODE_BLK Target AUTO
ARITH_TYPE 7
GAIN Ajustado pelo
usudario para a razéo
desejada
RANGE_LO 0
RANGE_HI -10 (for g = 1)
LD302-2 Al FT-101 MODE_BLK Target AUTO
PID FIC-101 MODE_BLK Target Cas
PV_SCALE 0-200 in H20
OUT_SCALE 0-100 %
FP302 AO FCV-101 MODE_BLK Target Cas
PV_SCALE 0-100 %
XD_SCALE 3-15 psi
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Controle Feedforward

L
LD302 STEAM }‘ @
PRODUCT
'l I'l
> | || PRODUCT

v

COMOEME ATE
FEMARLIAL
Configuracéo Correspondente

TAG:TT302 =~

| TAG l

! TT-101 !
o 1 : G l
| l l N rcor }
1 TAG @ out ! ! BKCAL_IN |
! FT-100 | . FF_VAL |
TAG:LD302 ]

. TAG i

| FCv-101 |

TAG: FP302
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Parametrizacao

Equipamento | Bloco | Tag do Bloco | Parametro | Element | Valor

TT302 Al TT-101 MODE_BLK | Target AUTO
PID TIC-101 MODE_BLK | Target AUTO

PV_SCALE 0-600 °C
FF_SCALE 0-500 GAL/min
FF_GAIN 0.1

LD302 Al FT-100 MODE_BLK | Target AUTO
L TYPE Indirect, square root
XD_SCALE 0-125in H20
OUT_SCALE 0-500 GAL/min

FP302 AO FCv-101 MODE_BLK | Target CAS
PV_SCALE 0-100%
XD_SCALE 3-15 psi

Controle Split Range

19 REACTOR

48

STEAM k—J
u FBMANUAL_08
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Exemplos

Configuracao Correspondente

TAG
TIC-100

77777777777777777777 'TAG: TT302

L

TAG: FI302

BKCAL_IN 7

BKCAL_OUT

Parametrizacao

BKCAL_IN_2

CAS_IN

FCV-100A

TAG
FCV-100B

BKCAL_OUT

FBMANUAL_09

| Equipamento lBIoco iTag do Bloco iParémetro iEIement LVanr

TT302 Al TT-100 MODE_BLK Target AUTO
PID TIC-100 MODE_BLK Target AUTO
PV_SCALE 0-600 °C
OUT_SCALE 0-100 %
SPLT FY-100 MODE_BLK Target Cas
LOCKVAL Yes
IN_ARRAY 0, 48, 50, 100
OUT_ARRAY 100, 0, 0, 100
FI302 AO FCV-100A MODE_BLK Target Cas
PV_SCALE 0-100 %
XD_SCALE 4-20 mA
AO 2 FCV-100B MODE_BLK Target Cas
PV_SCALE 0-100 %
XD_SCALE 4-20 mA
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Controle de Nivel

VOLUME (%)

0 \ \ \ \ |
0 20 40 60 80 100

LEVEL (%)
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Configuracéo Correspondente

TAG: LD302

TAG
LT-100
ou

T

IN_1

| |
| I
| |
I I
! I
I I
I I
! I
! I
| |
I |
! I
I I
| |
| |
: |
I |
: TAG !
‘ FY-100 }
! |
! I
I I
I |
I I
I |
I |
I |
I I
I I
I |
| |
I |
I |
I |
I I
I |
I |
| |

OUT_1

TAG: FP302
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Parametrizacao

Equipamento ‘ Bloco Parédmetro Element ’Valor
LD302 Al LT-100 MODE_BLK Target AUTO
CHAR | FY-100 MODE_BLK Target AUTO
X_UNITS inH20
Y_UNITS gal
CURV_INPUTS 0,40,80,100,120,160,200
CURV_OUTPUTS 0, 14.23, 37.35, 50,
62.64, 85.76, 100
PID LIC-100 MODE_BLK Target AUTO
PV_SCALE 0-100 gal
OUT_SCALE 0-100 %
FP302 AO FCV-100 MODE_BLK Target Cas
PV_SCALE 0-100 %
XD_SCALE 3-15 psi

Loop de Controle de Raz&o com Lead-Lag

FP302

STEAM >————| o

PRODUCT { I} > PRODUCT

v
CONDENSATE

FBMANUAL_12
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Configuracao Correspondente

TAG: LD302

Parametrizacao

TAG: TT302

r-——"~"~>"~>~"~>"~"""~>">"~">"~">~">“">“"~"~>"~>"=~ "=~ "~ "~/ ° |

TAG
FCV-101

TAG: FP302

TAG

TT-101

TIC-101

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:
TAG !
:
|
BKCAL_IN |
|

|

|

|

|

|
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Equipamento ‘ Bloco ‘ Tag do | ParGmetro Element ‘ Valor
Bloco
TT302 Al TT-101 MODE_BLK Target AUTO
PID TIC-101 MODE_BLK Target AUTO
PV_SCALE 0-100 gal
OUT_SCALE 0-100 %
FF_SCALE 0-500 GAL/min
FF_GAIN 0.1
LD302 Al FT-100 MODE_BLK Target AUTO
XD_SCALE 0-125 inH20
OUT_SCALE 0-500GAL/min
L_TYPE Indirect, square root
LLAG FY-100 MODE_BLK Target AUTO
OUT_UNIT GAL/min
LEAD_TIME 60
LAG_TIME 60
FP302 AO FCV-101 MODE_BLK Target Cas
PV_SCALE 0-100 %
XD_SCALE 3-15 psi
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Configuracédo de Compensacéao de Fluxo com Totalizacao

AP DP-L DP-H T
LD302-1 LD302-2 LD302-3 17302

¥

| | I

: I I ALFT100B
N

|

ouT

Configuragéo Correspondente

DP-L DP-H T

T -

PRODUCT } | } PRODUCT
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Parametrizacao

Parametro

Equipamento ‘ Bloco

Element ’ Valor

LD302-1 Al PT-100 MODE_BLK Target AUTO
L_TYPE Direct
XD_SCALE UNIT Pa

LD302-2 Al FT-100A MODE_BLK Target AUTO
XD_SCALE 0-20 H20
OUT_SCALE 0-156 Cutf/min
L_TYPE SQR ROOT

LD302-3 Al FT-100B MODE_BLK Target AUTO
XD_SCALE 0-200 in H20
OUT_SCALE 0-495 Cutf/min
L_TYPE SQR ROOT

ARTH | FY-100 MODE_BLK Target AUTO
PV_UNIT GAL/min
OUT_UNIT GAL/min
ARITH_TYPE 2 (flow comp. square
root — AGA3)
GAIN_IN_1 1
GAIN 1
RANGE_LO 400
RANGE_HI 600
COMP_HI_LIM + INF
COMP_LO LIM - INF
INT FQ-100 MODE_BLK Target AUTO

OUT_UNITS GAL

TT302 Al TT-100 MODE_BLK Target AUTO
XD_SCALE UNIT K

Afericdo de Tanque Hidrostatico

y

H2

H1

‘A L‘A
“ V“
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Exemplos

Py

TAG: LD302-2

P.
TAG: LD302-1

-
I TAG

'PT-100
‘ Al

ouT

Configuracao Correspondente

P,
TAG: LD302-3

v

DENSITY

MASS

Parametrizacao

T

TAG: TT302

VOLUME

v

TEMPERATURE

COMPENSATION

FBMANUAL_17

Equipamento ‘ Bloco Parédmetro Element ’Valor

LD302-2 Al PT-100B MODE_BLK Target AUTO
XD_SCALE UNIT Pa
OUT_SCALE 0-156 Cutf/min
L_TYPE SQR ROOT

ARTH | PY-100_1 | MODE_BLK Target AUTO

OUT_UNIT Kg/m®
ARITH_TYPE 7 (traditional summer)
GAIN_IN_1 1
GAIN 1/ (H2*g)
RANGE_LO Target 20
RANGE_HI -10

LD302-1 Al PT-100A MODE_BLK Target AUTO
XD_SCALE UNIT Pa

ARTH | PY-100_2 | MODE_BLK Target AUTO

PV_UNIT m°
OUT_UNIT Ton
ARITH_TYPE 5 (traditional mult. div.)
GAIN_IN_2 1
GAIN 1
COMP_HI_LIM +INF
COMP_LO_LIM - INF
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Equipamento ‘Bloco Tag do| | Parametro Element ‘Valor
Bloco
LD302-3 Al PT-100C MODE_BLK Target AUTO
XD_SCALE UNIT Pa
ARTH | PY-100_3 | MODE_BLK Target AUTO
PV_UNIT mH20
OUT_UNIT m
ARITH_TYPE 9 (HTG comp. level)
GAIN H2
BIAS H1
RANGE_LO 20
RANGE_HI -10
CHAR | PY-100 4 | MODE_BLK Target AUTO
X_UNITS m
Y_UNIS M®
CURVE_X 0,20,40,50,70,80,100
CURVE_Y 0,20,40,50,70,80,100
TT302 Al TT-100 MODE_BLK Target AUTO
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Controle de Combustado com Duplos Limites Cruzados

olL

= @ @

OVEN

FBMANUAL_18

Este tipo de controle tenta manter a razdo ar/combustivel estritamente dentro dos limites. Uma
mudanca repentina na carga, requer uma variagdo de ar e combustivel.

O controle mestre fornece valores de Setpoint para os controladores de ar e combustivel, enquanto
esté estabilizado.

Durante as transicdes, o fluxo de ar determina os limites maximo e minimo que o fluxo de
combustivel ndo pode exceder. O mesmo ocorre para o fluxo de ar, cujos limites séo fixados por
aqueles do fluxo de combustivel.

Neste modo, até mesmo quando ha uma grande alterag&o no sinal mestre da razdo ar/combustivel,
€ mantida muito préximo do valor desejado.

O “duplo limite cruzado” previne que uma rapida variagdo desbalanceie a razdo desejada. Esta
estratégia € implementada usado o Bloco OSDL, que gera o setpoint para os controladores de ar e
combustivel baseados na saida do controlador mestre, fluxo de ar (Qa —> parametro IN) e fluxo de
combustivel (Qc —> parametro IN_1).

Esta configuragdo permite que o setpoint do fluxo de ar varie entre (Qc-LO_BIAS) e (Qc+HI_BIAS)
e o fluxo de combustivel varie entre (Qa-LO_BIAS_1) e (Qa+HI_BIAS_1).

Quando o limite duplamente cruzado é interrompido com, entdo, uma mudanc¢a inesperada no
consumo, isso descontrola a razao desejada e quando ha um transitério no sinal mestre de fluxo
ar/combustivel é capaz de ser mantido muito préximo a razdo desejada.
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Configuracao Correspondente

TAG: FY302-1 TAG: TT302 TAG: LD302-2
I 'i _______________ 1 I 'i
! I TAG ! !
I TAG I TAG
OIL FLOW | @ FT-102: TT-100 | FT-101 @ : AIR FLOW
I o I ! ouT I
! I ! I
I L e —— —
TAG
TIC-100

r———————-===-=-—==—= T T~ - -1 === 1
| I
: BKCAL_IN BKCAL_IN :
I TAG TAG |
I BKCAL_OUT
| FIC-102 TR S S ——— | CAL_OU FIC-101 |
TAG: FY302-1: | 1 :TAG: FY302-2
1
| TAG | : TAG |
| FCV-102 I | FCV-101 |
| 1 1 1
| BKCAL_OUT 1 | BKCAL_OUT |
| |

Parametrizacao

Equipamento ‘ Bloco Parédmetro Element

LD302-1 Al FT-102 MODE_BLK Target AUTO
XD_SCALE 0-300 mm H20
OUT_SCALE 0-100 %

LD302-2 Al FT-101 MODE_BLK Target AUTO
XD_SCALE 0-200 inH20
OUT_SCALE 0-100 %

TT302 Al TT-100 MODE_BLK Target AUTO
XD_SCALE 0-600 °C
L_TYPE direct

PID TIC-100 MODE_BLK Target AUTO
PV_SCALE 0-600 °C
OUT_SCALE 0-100 %
CONTROL_OPTS | Direct- Reverse
acting
OSDL | FY-100 MODE_BLK Target CAS

OUT_TYPE Dynamic limiter
HI_GAIN 1
HI_BIAS 5%
LO_GAIN 1
LO_BIAS 2%
HI_GAIN_1 1
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Equipamento ‘ Bloco | Tag do| | Parametro ‘ Element ‘ Valor
Bloco

HI_BIAS_1 2%
LO_GAIN_1 1
LO_BIAS 1 5%
GAIN 1
GAIN_1 1

FY302-1 PID FIC_102 MODE_BLK Target CAS
PV_SCALE 0-100 %
OUT_SCALE 0-100 %
CONTROL_OPTS | Direct- Reverse

acting
AO FCV-102 MODE_BLK Target CAS

PV_SCALE 0-100 %
XD_SCALE 0-100 %

FY302-2 PID FIC-101 MODE_BLK Target CAS
PV_SCALE 0-100 %
OUT_SCALE 0-100 %
CONTROL_OPTS | Direct- Reverse

acting
AO FCV-101 MODE_BLK Target CAS

PV_SCALE 0-100 %
XD_SCALE 0-100 %
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Controle de Nivel de Caldeira com 3 Elementos/Alimentacdo de Agua

STEAM

@ NORMAL LEVEL

N
w1

BOILER

FBMANUAL_20

Este loop de controle usa controle de alimentagdo combinada com controle de cascata. Neste caso,
a corregao da alimentacao é feita para o fluxo de vapor e a realimentacéo através do transmissor e
o controlador de nivel LIC-100, enquanto o fluxo de alimentagdo de a4gua é mantido pelo loop de
controle secundario da cascata de agua.

Neste loop, o controlador de nivel LIC-100 fornece o setpoint para o controlador FIC-100 de
alimentacdo de agua na cascata. Qualquer distarbio no fluxo de alimentagdo de agua € corrigido
por um arranjo na alimentacéo no FIC-100. Conectando FT-101 & entrada FF_VAL do FIC-100,
qualquer mudanga no fluxo ajusta a saida do FIC-100 diretamente. O FF_SCALE é ajustado -100 a
+100 % para fornecer um fixo 50 % bias, dando um setpoint de 50 %, enquanto a carga e o fluxo
manipulado séo perfeitamente equiparados.
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Configuracao Correspondente

TAG: LD302-1

r-———~~>~>"~"~"~"~"~"~">~ -~~~ -~~~ /7

TAG
LT-100

TAG: LD302-2

TAG
FT-101

TAG: LD302-3

Parametrizacao

FBMANUAL_21

Equipamento ‘ Bloco Parametro Element ‘ Valor
LD302-2 Al LT-100 MODE_BLK Target AUTO
XD_SCALE 642 -140 mmH20
OUT_SCALE 0-100 %
PID LIC-100 MODE_BLK Target AUTO
PV_SCALE 0-100 %
OUT_SCALE 0-150 Ton/hr
CONTROL_OPTS | Direct- Reverse
acting
LD302-3 Al FT-101 MODE_BLK Target AUTO
XD_SCALE 0-9500 mm H20
OUT_SCALE 0-150 Ton/hr
L_TYPE Indirect, Square Root
INTG FQ-101 MODE_BLK Target AUTO
TIME_UNIT1 Hours
OUT_UNITS Ton
LD302-1 Al FT-100 MODE_BLK Target AUTO
XD_SCALE 0-3500 mmH20
OUT_SCALE 0-150 m*/hr
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Equipamento ‘ Bloco Parametro Element ‘ Valor
L_TYPE Indirect, Square Root
INTG FQ-100 MODE_BLK Target AUTO
TIME_UNIT1 Hours
OUT_UNITS m®
FP302 PID FIC-100 MODE_BLK Target CAS
PV_SCALE 0-150 m*/hr
OUT_SCALE 0-100 %
CONTROL_OPTS | Direct- Reverse
acting
FF_SCALE -100 to + 100 %
FF_GAIN 1
AO FCV_100 | MODE_BLK Target CAS
PV_SCALE 0-100 %
XD_SCALE 3-15 psi
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